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Cusco, 05 de octubre del 2021 

 
 
Señores: 
Ministerio de Energía y Minas   
Av. Las Artes Nº 260    
San Borja .- 
 
 
Atención: Ing. Orlando Cossio Williams, Director General de Asuntos Ambientales 

de Electricidad    

Asunto: Entrega Plan de Gestión Ambiental Bifelinos Policlorados – PGAPCB  

Referencia: Decreto Supremo N° 014-2019-EM           
 
 
De nuestra consideración: 
Por la presente nos es grato enviarle nuestro cordial saludo y remitirle adjunto el Plan 
de Gestión Ambiental de Bifelinos Policlorados – PGAPCB. 
 

 
Sin otro particular, quedamos a sus órdenes. 
 
Atentamente, 
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1 Datos Generales 

1.1 Nombre del proponente (personal natural o jurídica) y razón social del Titular 

Electro Sur Este S.A.A. 

1.2 Representante Legal del Titular de la actividad eléctrica 

• Fredy Hernan Gonzales de la Vega, Gerente General de Electro Sur Este S.A.A. 

1.3 Dirección del domicilio legal, teléfono, correo electrónico, número de RUC 

• Dirección del domicilio legal: Av. Mariscal Sucre N° 400, Santiago, Cusco, Perú 

• Teléfono: 084 223070 

• Correo electrónico: electro@else.com.pe 

• Número de RUC: 20116544289 

1.4 Datos del o los responsables encargados de la elaboración del PGAPCB: 
Nombres y 
Apellidos 

Profesión Nº de colegiatura Suscripción de firma 

Héctor Raúl 
Fernando 
Valencia Delgado 

Ing. Electricista 47336 

 
Ing. Mario 
Mendoza Zegarra 
(Autorizado con 
la empresa 
Minpetel S.A. en 
SENACE – Anexo 
Nº9) 

Ing. Mecánico 41149 
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2 Antecedentes 

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de la 

distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las 

regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios, la provincia de Sucre en la región Ayacucho 

y el distrito de Cayarani, provincia Condesuyos, en la región Arequipa. 

Electro Sur Este S.A.A. fue constituida mediante Escritura Pública el 27 de abril de 1984 

ante el notario público don Hermilio Cáceres Vilca, tomando como base la R.M. N.º 318-

83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su 

reglamento DS-031-82-EM/V. El Capital Social fue de S/. 23,789'306,000 (Soles de Oro). 

A partir de 1992, con la promulgación del Decreto Ley N.º 25844 “Ley de Concesiones 

Eléctricas” y su Reglamento D.S. N.º 009-93-EM, y tras la derogatoria de los dispositivos 

señalados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformación estructural y 

funcional del subsector eléctrico. Las reformas han significado en realidad la 

reestructuración de los diferentes mercados de la cadena eléctrica: generación, 

transmisión y distribución, así como la aparición de nuevos actores, una nueva 

estructura organizacional y un cambio en los objetivos de abastecimiento de una 

actividad que estaba concebida como servicio público. 

Bajo el marco establecido, en 1994 se procedió a la escisión en la empresa de las 

actividades de generación y transmisión, encargando dichas responsabilidades a dos 

nuevas empresas: Empresa de Generación Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisión 

del Sur respectivamente. 

En 1999, se vuelve a producir una escisión, la misma que dio origen a la constitución de 

una nueva empresa, formada en base a la Gerencia Sub Regional Puno, la Empresa 

Regional de Servicio Público de Electricidad “Electro Puno S.A.A.”. Esta empresa 

comenzó a funcionar legalmente a partir del 1º de noviembre de 1999. 

En la actualidad, la Empresa mantiene como giro principal la distribución y 

comercialización de energía eléctrica, sin embargo, cuenta además con sistemas de 

generación distribuida menores. 

Instrumentos ambientales con los que cuenta la empresa: 
Nombre De Proyecto Nº. Documento de 

Aprobación 
Fecha 

Aprobación 

Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto 
Interconexión Eléctrica San Gabán - Puerto 
Maldonado 

Nº106-2007-MEM/AAE 29/01/2007 

Línea De Transmisión 60 kV Cachimayo - 
Urubamba (Derivación) y Subestación Urubamba 

RD Nº198-2011-MEM/AAE 07/07/2011 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Del 
Pequeño Sistema Eléctrico Lacco Yavero 

Resolución Directoral Nº 
0072-2009-GRC/DREM-
Cusco/ATE 

03/12/2009 
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Nombre De Proyecto Nº. Documento de 
Aprobación 

Fecha 
Aprobación 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 
Pequeño Sistema Eléctrico del Valle Vilcanota II y 
III Etapa 

Resolución Directoral Nº 
0046-2009-GRC/DREM-
Cusco/ATE 

18/05/2009 

Declaración del Impacto Ambiental (DIA) del 
Proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Mazuco 

Resolución Directoral Nº 
204-2011-MEM/AAE 

08/07/2011 

Declaración de Impacto Ambiental Proyecto 
Pequeño Sistema Eléctrico Challabamba 

Resolución Directoral Nº 
0098-2011-GRC/DREM-
Cusco/ATE 

22/12/2011 

Resolución de Impacto Ambiental "Suministro e 
Instalación de Sistemas Fotovoltaicos 
Domiciliarios (SFVD) en las Provincias de Calca, 
Paucartambo y Chumbivilcas en la Región Cusco" 

Nº 0044-2013-GRC/DREM-
Cusco/ATE 

07/06/2013 

Línea de Transmisión 66 kV Combapata Llusco y 
Sub-Estaciones 

RD. Nº 0081-2013-GRC-
DREM-Cusco-ATE 

14/11/2013 

Resolución de Impacto Ambiental Instalación del 
Servicio de Energía Eléctrica Mediante Sistemas 
Fotovoltaicos En Las Zonas Rurales de la Región 
Cusco. 

RD Nº 17-2016-GRC-GRDE-
DREM-CUSCO 

01/02/2017 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
Electro Sur Este S.A.A. 

Resolución Directoral Nº 
252-96-EM-DGE 

09/12/1996 
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Política de Gestión Ambiental 

 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Sistema Integrado de Gestión 
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Procedimientos administrativos sancionadores relacionados con los PCB 

No tiene. 

2.1 Marco Legal 

2.1.1 Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas 

Establece disposiciones referentes a las actividades relacionadas con la generación, 

trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

2.1.2 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 
Ambiente 

La Política Nacional del Ambiente se presenta a la ciudadanía en cumplimiento del 

mandato establecido en el artículo 67 de la Constitución Política del Perú y en 

concordancia con la legislación que norma las políticas públicas ambientales. Esta 

política es uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo 

sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la 

Organización de las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones 

internacionales suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. 

En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales, ambientales y 

económicos de las políticas públicas y la satisfacción de las necesidades de las actuales 

y futuras generaciones, la Política Nacional del Ambiente es un instrumento de 

cumplimiento obligatorio, que orienta las actividades públicas y privadas. Asimismo, 

esta política sirve de base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental, la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión pública 

ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

La Política Nacional del Ambiente considera los lineamientos de las políticas públicas 

establecidos por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones 

de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. Define los objetivos prioritarios, 

lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de obligatorio 

cumplimiento. Conforma la política general de gobierno en materia ambiental, la cual 

enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales. 

La Política Nacional del Ambiente como herramienta del proceso estratégico de 

desarrollo del país, constituye la base para la conservación del ambiente, de modo tal 

que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos 

naturales y del medio que lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, 

económico y cultural del ser humano, en permanente armonía con su entorno. 
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2.1.3 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 

Establece en el numeral 24.1 del artículo 24º que toda actividad humana que involucre 

el desarrollo de infraestructura y desarrollo económico, como construcciones, obras, 

servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos 

susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta de 

acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental — SEIA, el cual 

es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. 

2.1.4 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (Ley del SEIA) 

Es la herramienta legislativa que instituyó el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA) a nivel nacional y multisectorial y que coordina la identificación, 

evaluación, prevención, mitigación, supervisión, control y corrección de los impactos 

negativos. A su vez, potencia los impactos positivos derivados de las actividades 

humanas que comprometan al ambiente. Esta norma también establece los procesos 

que permiten llevar a cabo de manera adecuada una evaluación ambiental, obtener la 

certificación ambiental y realizar el seguimiento de los compromisos ambientales que 

se establezcan en los Estudios Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental 

Complementarios. 

2.1.5 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

Permite la aplicación de la Ley del SEIA detallando los deberes, derechos y 

responsabilidades de los actores en el proceso de evaluación ambiental y su control. 

2.1.6 Decreto Supremo Nº 014-2019-EM, Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas 

El Decreto Supremo Nº 014-2019-EM que aprueba el Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante, RPAAE) regula la gestión ambiental 

de las actividades de las empresas concesionarias y autorizadas para la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país. El principal objetivo es 

prevenir, reducir o mitigar, recuperar o remediar y/o compensar los impactos 

ambientales negativos derivados de tales actividades. 

El artículo 9 del RPAAE establece que el Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos 

Policlorados (PGAPCB) es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario, el cual 

debe ser elaborado por el Titular y presentado ante la Autoridad Ambiental Competente 

para su aprobación. Una vez aprobado dicho Instrumento de Gestión Ambiental 

complementario, este será de cumplimiento obligatorio por parte de su titular y 

fiscalizable por la Autoridad Ambiental en materia de Fiscalización. 
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En esa línea, los artículos 53, 54 y 55 del RPAAE, definen el Instrumento de Gestión 

Ambiental Complementario, así como establecen el procedimiento de evaluación y 

aprobación del mismo. 

En el artículo 84 se establecen las condiciones en las que debe realizarse el 

almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas. 

Del mismo modo, el artículo 85 establece la prohibición de importación, 

comercialización, distribución y uso de sustancias que contengan PCB en el ámbito de 

las actividades Eléctricas. Asimismo, establece que el Titular que utilice o almacene 

equipos que contienen aceites dieléctricos con PCB o que estén contaminados con ellos 

debe solicitar la evaluación de un PGAPCB que contenga la identificación, inventario y 

cronograma de eliminación ambientalmente racional de los fluidos, residuos o 

instalaciones que contengan o estén contaminados con dichas sustancias. 

A su vez, señala que el Titular está obligado a realizar la disposición final o 

descontaminación de los fluidos, residuos, instalaciones o equipos que contengan o 

estén contaminados con PCB, de acuerdo al PGAPCB aprobado para tal fin y en 

cumplimiento del plazo establecido en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes — COP. 

2.1.7 Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada con Decreto Legislativo Nº 

1278, basada en principios de economía circular, valorización de los residuos, 

responsabilidad extendida del productor, de responsabilidad compartida y de 

protección del ambiente y la salud; establece las obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la 

maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto 

Legislativa. Asimismo, busca la prevención o minimización de la generación de residuos 

sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los 

residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética 

de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, 

coprocesamiento, entre otras alternativas siempre que se garantice la protección de la 

salud y del medio ambiente. Asimismo, establece, además, disposiciones para asegurar 

una gestión adecuada de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en forma 

sanitaria y ambiental. 

2.1.8 Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

El Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, regula y establece las 

responsabilidades y alcances para el almacenamiento de los residuos sólidos, los tipos y 
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características de almacenamiento y los plazos para el almacenamiento de residuos 

sólidos peligrosos. 

El artículo 55 del citado reglamento señala que los residuos peligrosos no podrán 

permanecer almacenados en instalaciones del generador de residuos sólidos no 

municipales por más de doce (12) meses, con excepción de aquellos regulados por 

normas especiales o aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los 

Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA). Al respecto, a los residuos contaminados con 

PCB les aplica la excepción. 

Del mismo modo, la norma establece las medidas para la importación, tránsito y 

exportación de residuos sólidos. Haciendo un análisis acorde con el tema del presente 

documento, a los residuos contaminados con PCB les aplica la excepción en el marco del 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes - COP y del Artículo 

85 del RPAAE. 

2.1.9 Decreto Supremo Nº 009-2019-MINAM, Régimen Especial de Gestión y 
Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

El Decreto Supremo Nº 009-2019-MINAM que aprueba el Régimen Especial de Gestión 

y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, establece un régimen 

especial para la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) como residuos de bienes priorizados, mediante la determinación de un conjunto 

de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas 

de gestión y manejo, el cual comprende actividades destinadas a la segregación, 

almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los RAEE, 

teniendo en cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana. 

2.1.10 Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos 

La Ley Nº 28256, Ley para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, contiene 

disposiciones específicas para el transporte de materiales y residuos peligrosos como es 

el caso de los materiales y residuos que son, contienen o están contaminados con PCB. 

2.1.11 Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

El Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de 

Transporte Terrestre' de Materiales y Residuos Peligrosos, establece obligaciones 

complementarias y especiales con sujeción a los principios de prevención y protección 

de las personas, el ambiente y la propiedad para las actividades de transporte de 

materiales y residuos peligrosos. Asimismo, incluye procesos y operaciones del 

transporte terrestre de los mismos. 



Plan de Gestión Ambiental de PCB – Electro Sur Este S.A.A. 

Minpetel S.A. 11 

2.1.12 Decreto Supremo Nº 067-2005-RE, ratificación del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes -COP 

Mediante Decreto Supremo Nº 067-2005-RE se ratificó el Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), estableciendo en su artículo 3 que los 

países deben adoptar medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la 

producción y utilización intencionales; y en el artículo 6, las medidas para reducir o 

eliminar las liberaciones derivadas de existencias y desechos de PCB y otros COP. 

Asimismo, el artículo 7 señala la obligación de elaborar el Plan de Implementación del 

Convenio de Estocolmo (en el caso de Perú, este plan contiene el Plan de Acción de 

Bifenilos Policlorados con metas específicas para la elaboración de inventarios de PCB y 

eliminación de residuos con PCB). 

2.1.13 Resolución Legislativa Nº 26234 aprobación del Convenio de Basilea sobre 
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 
su eliminación 

Mediante Resolución Legislativa Nº 26234 se aprueba el Convenio de Basilea sobre el 

Control de los Movimientos Transfronterizos de los Residuos Peligrosos y su eliminación. 

Bajo este marco, la autoridad ha establecido los procedimientos administrativos para la 

exportación de PCB con fines netamente de eliminación. 

2.2 Actividades realizadas 

2.2.1 Del 2012 al 2017 – Proyecto UNIDO – Manejo y Disposición Ambientalmente 
Racional de Bifenilos Policlorados 

Electro Sur Este S.A.A. participó en el Proyecto en el cual se evaluaron 820 

transformadores registrados en la empresa de los cuales 4 resultaron con más de 50 

ppm. 

Además, 44 transformadores (de potencia) fueron analizados con descarte de PCB 

utilizado el Clor-N-Oil 50 ppm (3 positivos fueron analizados por CG de los cuales sólo 

uno dio positivo) y este fue declorinado por el proyecto UNIDO.  

De estos 5 transformadores; 4 fueron sometidos al proceso de eliminación mediante 

tratamiento de declorinación, 1 fue exportado para su disposición final. 

Del 2015 al 2019 Electro Sur Este ha realizado el descarte de PCB utilizado el Clor-N-Oil 

50 ppm, de los cuales 1 transformador dio con resultado positivo mediante 

Cromatografía de gases, el cual está siendo monitoreado permanentemente. 

2.2.2 Almacenes de PCB 

A la fecha Electro Sur Este no cuenta con existencias de PCB que requieran 

almacenamiento, por lo tanto, actualmente no requiere de Almacenes de PCB. 
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3 Descripción de las instalaciones 

3.1 Ubicación de instalaciones 
Unidad Nº 1 

Nombre de la unidad CUSCO (Sede central) 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Av. Mariscal Sucre N° 400 Bancopata 

Nº o km - 

Distrito Santiago 

Provincia Cusco 

Departamento Cusco 

UTM1 (WGS-84)2 19L, 178350 E, 8502116 S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto (084) 273300 

Unidad Nº 2 

Nombre de la unidad CUSCO - LARAPA 

Ubicación  
Av. Jr. Calle o carretera APV Picol Mojompata A-6 Prolongación Avenida 

de la Cultura frente a la Universidad Andina 

Nº o km  - 

Distrito San Jerónimo 

Provincia Cusco 

Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 19L, 185567 m E, 8501465 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto (084) 270865 

Unidad Nº 3 

Nombre de la unidad URUBAMBA 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Esq. Av. 9 de noviembre / Pachacútec s/n, frente 
a ESSALUD – Urubamba 

Nº o km  - 

Distrito Urubamba 
Provincia Urubamba 

Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 18 L, 812925 m E, 8526963 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 4 

Nombre de la unidad CALCA 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Urb. Villa estudiantes S/N (frente al puente 
Ninasmocco) - Calca 

Nº o km  

Distrito Calca 

Provincia Calca 

 
1 Universal Transverse Mercator. Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator. 
2 World Geodetic System 1984. Sistema geodésico de coordenadas geográficas usado mundialmente, que 
permite localizar cualquier punto de la tierra por medio de tres unidades dadas. 
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Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 19 L, 179547 m E, 8525203 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 5 

Nombre de la unidad ANTA 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Av. Micaela Bastidas s/n - Anta 

Nº o km  

Distrito Anta 

Provincia Anta 

Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 18 L, 809315 m E, 8509527,53 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 6 

Nombre de la unidad URCOS 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Jr. Kennedy s/n - Urcos 
Nº o km  

Distrito Urcos 

Provincia Quispicanchi 

Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 19L, 215988 m E, 8485244 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 7 

Nombre de la unidad SICUANI (Sede) 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Urb. Magisterial-Av. la Verdad s/n - Sicuani 

Nº o km  

Distrito Sicuani 

Provincia Canchis 

Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 19L, 259440 m E, 8423172 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  
Unidad Nº 8 

Nombre de la unidad YAURI 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Av. Pichigua 1012 - Espinar 

Nº o km  

Distrito Espinar 

Provincia Espinar 

Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 19L, 240285 m E, 8363163 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 9 

Nombre de la unidad SANTO TOMAS 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Calle Ayacucho N° 106 - Santo Tomas 
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Nº o km  

Distrito Santo Tomas 

Provincia Chumbibilcas 

Departamento Cusco 

UTM (WGS-84) 18L, 814610 m E, 8400497 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 10 

Nombre de la unidad CHALLHUAHUACHO 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Calle Sulfubamba S/N - Challhuahuacho 

Nº o km  

Distrito Challhuahuacho 

Provincia Cotabambas 

Departamento Apurimac 

UTM (WGS-84) 18L, 797183 m E, 8437401 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 11 
Nombre de la unidad QUILLABAMBA 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Av. Francisca Zubiaga 421-423 – Quillabamba 

Nº o km  

Distrito Quillabamba 

Provincia Quillabamba 

Departamento Apurimac 

UTM (WGS-84) 18L, 750247 m E, 8576208 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto 084-281489 

Unidad Nº 12 

Nombre de la unidad ABANCAY 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Av. Mariño Nro. 100 – 102 - Abancay 

Nº o km  

Distrito Abancay 

Provincia Abancay 

Departamento Apurimac 
UTM (WGS-84) 18L, 729489 m E, 8491159 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 13 

Nombre de la unidad ANDAHUAYLAS 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Av. Pedro Casafranca N°140 – Andahuaylas 

Nº o km  

Distrito Andahuaylas 

Provincia Andahuaylas 

Departamento Apurimac 
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UTM3 (WGS-84)4 18L, 674584 m E, 8489848 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2) ND 

Teléfono de contacto  

Unidad Nº 14 

Nombre de la unidad PUERTO MALDONADO (SEDE) 

Ubicación  

Av. Jr. Calle o carretera Jr. Loreto 216 Plaza de Armas - Puerto 
Maldonado 

Nº o km  

Distrito Tambopata 

Provincia Tambopata 

Departamento Madre de Dios 

UTM (WGS-84) 19L, 480909 m E, 8607751 m S 

Área donde se desarrolla la actividad (km2)  

Teléfono de contacto 082-571025 

A continuación, se presenta el detalle técnico de cada Unidad de Negocios 

Figura Nº 1: Área de influencia de Electro Sur Este S.A.A. 

 

 
3 Universal Transverse Mercator. Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator. 
4 World Geodetic System 1984. Sistema geodésico de coordenadas geográficas usado mundialmente, que 
permite localizar cualquier punto de la tierra por medio de tres unidades dadas. 
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3.2 Descripción del proceso operativo 

3.2.1 Área de Influencia y concesión 

El área de la concesión de Electro Sur Este S.A.A. es de 8,092 km2 a diciembre 2020, que 

involucra las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Vemos más detalle en el 

siguiente cuadro: 

Región Extensión geográfica (km2) 
Área Total de la concesión  al 

2020 (km2) 
Cusco 72,104 5,709 

Apurímac 20,896 2,229 

Madre de Dios 85,183 154 

Total 178,183 8,092 

El proceso productivo de la empresa consta de las siguientes actividades: 

3.2.1.1 Distribución de energía eléctrica 

Electro Sur Este S.A.A. adquiere energía en alta tensión del Sistema Interconectado 

Nacional (en la mayoría de los casos) para luego transformar a media y baja tensión que 

es suministrada a los clientes domiciliarios, comerciales o industriales. 

3.2.1.2 Generación de energía eléctrica 

En algunos casos la empresa genera energía eléctrica mediante centrales hidráulicas o 

térmicas que se inyectan al sistema de distribución con la finalidad de ser vendido a los 

clientes de la empresa. 

Más adelante se realizará una descripción más detallada de este sistema. 

 



Figura Nº 2: Flujo del proceso de Electro Sur Este S.A.A. (salvo en casos de pequeñas centrales eléctricas) 
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3.3 Descripción de instalaciones 

3.3.1 Infraestructura Eléctrica 

Electro Sur Este S.A.A., dentro de sus instalaciones cuenta con un parque de Generación, 

Subestaciones de potencia, líneas de transmisión y una infraestructura de distribución, 

la misma que al cierre del ejercicio 2020, es como se detalla a continuación: 

3.3.1.1 Infraestructura de Generación 

Electro Sur Este S.A.A., opera grupos de generación hidráulica y térmica de su propiedad 

con el objeto de suministrar energía eléctrica a clientes ubicados en las provincias, 

distritos y localidades cercanas a las centrales hidroeléctricas. Se cuenta con una 

capacidad instalada de 12,945 MW y una potencia efectiva de 11,260 MW. 

Tabla Nº 1: Características de las centrales de generación  

 

3.3.2 Infraestructura de Transmisión  

Electro Sur Este es propietario de líneas de transmisión y sub-transmisión en una 

longitud de 718.98 km con niveles de tensión entre 33 kV, 60 kV y 138 kV; dichas líneas 

permiten el suministro de energía eléctrica en forma confiable y oportuna a los clientes 

de su concesión Las líneas del Sistema de Transmisión y su extensión se detallan en el 

siguiente cuadro:  

Central Ubicación
Número de 

Grupos

Potencia Instalada 

(MW)

Potencia Efectiva 

(MW)

C. T . Iberia Madre de Dios 2 1.825 1.200

C. T . Iñapari Madre de Dios 1 0.800 0.450

3 2.625 1.650

C. H. Chuyapi Cusco 3 1.500 1.350

C. H. Hercca Cusco 3 1.040 0.960

C. H. Matará Apurímac 3 1.604 1.515

C. H. Chumbao Apurímac 2 1.996 1.890

C. H. Huancaray Apurímac 2 0.580 0.530

C. H. Mancahuara Apurímac 2 3.200 3.000

C. H. Vilcabamba Apurímac 2 0.400 0.365

17 10.320 9.610

20 12.945 11.260

Total Generación Térmica

Total Generación Hidráulica

TOTAL ELSE
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Tabla Nº 2: Líneas de Transmisión (LT)  

 

3.3.3 Infraestructura de Distribución 

Los sistemas de distribución instalados en todo el ámbito de la empresa, hasta finales 

del ejercicio 2020 consta de una longitud de líneas, redes primarias y secundarias de 

34,007 kilómetros; asimismo se cuenta con aproximadamente 10267 subestaciones 

MT/BT. 

A continución se puede ver el Diagrama Unifilar que representa el flujo del proceso: 

Nivel de 

Tensión

 (kV)

San Gabán - Mazuco Madre de Dios 138 69.36

Mazuco-Puerto Maldonado Madre de Dios 138 153.44

Abancay-Andahuaylas Apurímac 60 58.24

Abancay-Chalhuanca-Chuquibambilla Apurímac 60 137.75

Combapata - Sicuani Cusco 60 29.18

Machupicchu-Santa María -Quillabamba Cusco 60 40.58

Quillabamba-Chahuares Cusco 60 33.77

Cachimayo-Písac-Paucartambo (opera en 22.9) Cusco 60 57.19

Cachimayo-Valle Sagrado Cusco 60 18.21

Quencoro-Oropesa-Huaro Cusco 33 35.56

Combapata - Llusco Cusco 60 85.70

Total 718.98

Longitud (km)Línea Región
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Figura Nº 3: Diagrama unifilar Abancay Rural.  
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Figura Nº 4: Diagrama unifilar de Andahuaylas  
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Figura Nº 5: Diagrama unifilar de Chacapuente  
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Figura Nº 6:Diagrama unifilar de Chumbivilcas 
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Figura Nº 7:Diagrama unifilar de Chuquibambilla  
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Figura Nº 8:Diagrama unifilar de Combapata  
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Figura Nº 15:Diagrama unifilar de la L.T. La Convención Rural  
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Figura Nº 18:Diagrama unifilar de Puerto Maldonado 
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Figura Nº 19:Diagrama unifilar de Abancay 
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Figura Nº 20:Diagrama unifilar de Sicuani 
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Figura Nº 21:Diagrama unifilar de Sicuani Rural 
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Figura Nº 22:Diagrama unifilar de Yauri 
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3.3.4 Parque de transformadores 

3.3.4.1 Equipos 

La empresa opera 10267 transformadores que permiten la transformación de la energía 

eléctrica en las actividades propias de Electro Sur Este S.A.A. La información detallada 

de esta Base de Datos está disponible en las oficinas de la Sede de la empresa a 

requerimiento de las autoridades competentes. 

Los transformadores tienen una antigüedad de fabricación que van desde antes del año 

1961 hasta el 2019. La distribución de equipos por antigüedad es la siguiente: 

Tabla Nº 3: Número de equipos por antigüedad de acuerdo con la década en la que 

fueron fabricados 

Periodo Nº de equipos Porcentaje (%) 

De 1961 a 1970 44 0,43% 

De 1971 a 1983 414 4,03% 

De 1984 a 1990 277 2,70% 

De 1991 a 2000 2193 21,36% 

De 2001 a 2010 3016 29,38% 

De 2011 a la fecha 3524 34,32% 

ND 799 7,78% 

Total 10267 100,00% 

ND: No disponible 

Se puede observar que hay equipos sin data de fabricación que llegan al 7,8 % (799 

unidades)5. El 63,7% de los equipos se han fabricado en el presente siglo (6540). 

Figura Nº 23: Número de equipos por fecha de fabricación 

 

 
5 La empresa, de acuerdo con la Convención de Estocolmo, considera los equipos sin información técnica 

como equipos con PCB y por lo tanto priorizará su evaluación y las medidas de manipulación y operación 

adecuada 
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Es importante también mencionar que el número de equipos que se han fabricado hasta 

el año 1983 es de 458 que equivale al 4,5%, después de 1983, se han fabricado 9010 que 

es el 85,1% (no se considera los equipos que no cuentan con datos de placa).  

El 7,8% de equipos no tienen datos de fabricación por lo que son considerados 

contaminados con PCB que unido a los fabricados antes de 1983, son los primeros que 

deben ser pasar por descarte de PCB. 

Si tomamos en cuenta el número de equipos en base a la potencia se puede constatar 

que el gran número de equipos están por debajo de los 50 kVA (7993 equipos que 

equivalen al 77,9 %). El resto van desde los 50 KVA a 2 MVA, con 2098 (20,4%) como se 

puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 4: Número de equipos de acuerdo con la potencia 

Potencia (kVA) Número de equipos Porcentaje 

0,2 a 50 7993 77,9% 

50 a 100 1251 12,1% 

100 a 150 57 0,6% 

150 a 200 477 4,7% 

200 a 250 129 1,3% 

250 a 300 19 0,2% 

300 a 350 21 0,3% 

350 a 400 57 0,6% 

400 a 450 0 0,0% 

450 a 500 27 0,3% 

500 a 1000 32 0,3% 

1000 a 2000 6 0,1% 

ND 176 1,7% 

Total 10267 100,0% 

Figura Nº 24: Número de equipos de acuerdo con potencia 
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• DELCROSA 

• I.T.B. BRASIL 

• ABB 

• PROMELSA 

• ELKO PERUANA S.A 

• ILEGIBLE 

• EPLI S.A.C. 

• I&T ELECTRIC S.A.C. 

• RESELEC E.I.R.L. 

• HP&T ELECTRIC S.A.C. 

• MENAUTT ELECTRIC S.A.C. 

• TRAFO 

• FASETRON S.R.L. 

• H & P INDUSTRIAL S.R.L. 

• BROWN BOVERI INDUSTRIAL CANEPA TABINI S.A. 

• SIEMENS 

• ELECTRIC POWER 

• TESLA PERU 

• TRAFOPAR 

En cuanto a la procedencia, destaca que el 68,5% es de fabricación nacional mientras 

que el 11,8 % es procedente de Colombia (ver tabla siguiente con el detalle). 

Tabla Nº 5: País de procedencia de los equipos 

País Nº de equipos Porcentaje 

Perú 7035 68,5% 

COLOMBIA 1211 11,8% 

BRASIL 894 8,7% 

ND 588 5,7% 

PARAGUAY 133 1,3% 

FINLANDIA 93 0,9% 

CHINA 90 0,9% 

ALEMANIA 90 0,9% 

FRANCIA 75 0,7% 

ARGENTINA 34 0,3% 

VENEZUELA 18 0,2% 

ITALIA 3 0,0% 

MEXICO 2 0,0% 

CANADA 1 0,0% 

Total 10267 100,0% 

El 96,9% de equipos están instalados en subestaciones aéreas mientras que el 2,6% 

están en subestaciones de caseta. 

En cuanto a las condiciones de los equipos, el 99,8% están en servicio, el 0,2% en reserva, 

o residuo, como se puede ver en la tabla siguiente: 
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Tabla Nº 6: Situación operativa de los equipos 

Condiciones Número de equipos Porcentaje 

En Servicio 10249 99,8% 

Reserva 11 0,1% 

RESIDUO 7 0,1% 

Total 10267 100,00% 

El 72 % se encuentra en el departamento del Cusco, que es donde tiene la sede principal, 

el resto se encuentra en el departamento de Apurimac (20,9%) como se puede ver en la 

tabla siguiente en detalle: 

Tabla Nº 7: Número de equipos por departamento 

Condiciones Número de equipos Porcentaje 

CUSCO 7396 72,0% 

APURIMAC 2145 20,9% 

MADRE DE DIOS  659 6,4% 

AYACUCHO 50 0,5% 

AREQUIPA 14 0,1% 

PUNO 2 0,0% 

UCAYALI 1 0,0% 

Total 10267 100,0% 

A nivel provincial se tiene la siguiente distribución de equipos: 

Tabla Nº 8: Distribución geográfica de transformadores a nivel provincial 

Provincia Cantidad Porcentaje 

LA CONVENCION 1619 15,8% 

CUSCO 1232 12,0% 

ESPINAR 656 6,4% 

ANDAHUAYLAS 635 6,2% 

TAMBOPATA 563 5,5% 

QUISPICANCHI 562 5,5% 

CALCA 522 5,1% 

ABANCAY 479 4,7% 

ANTA 472 4,6% 

CHUMBIVILCAS 439 4,3% 

URUBAMBA 430 4,2% 

CANAS 404 3,9% 

CANCHIS 369 3,6% 

COTABAMBAS 310 3,0% 

PAUCARTAMBO 291 2,8% 

GRAU 289 2,8% 

PARURO 242 2,4% 

CHINCHEROS 200 1,9% 

AYMARAES 192 1,9% 

ACOMAYO 152 1,5% 

TAHUAMANU 60 0,6% 

SUCRE 47 0,5% 

MANU 37 0,4% 

ANTABAMBA 36 0,4% 

CONDESUYOS 10 0,1% 
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Provincia Cantidad Porcentaje 

CAYLLOMA 7 0,1% 

VICTOR FAJARDO 3 0,0% 

CHACA 2 0,0% 

LAMPA 2 0,0% 

PAYRACA 1 0,0% 

Calca  1 0,0% 

CURAHUASI 1 0,0% 

HUAQUIRCA 1 0,0% 

ATALAYA 1 0,0% 

Total 10267 100% 

3.4 Peso y aceite dieléctrico 

El peso de los equipos alcanza aaproximadamente a 1978 toneladas con un peso de 

aceite de 542 toneladas. 

3.4.1 Almacenes 

Los almacenes de la empresa son: 

• Almacén Central Cusco 

• Almacén Puerto Maldonado 

• Almacén Tamburco 

Almacén Central de Cusco 
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Almacén Central de Puerto Maldonado 
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Almacén Central de Tamburco 

 

 

3.4.2 Talleres 

La empresa contrata el servicio de mantenimiento de transformadores a empresas 

externas constituidas formalmente. 
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4 Diagnóstico situacional de la gestión de PCB 

4.1 Identificación de las fuentes probables de ser, contener o estar contaminadas 

con PCB 

4.1.1 Fuentes probables de ser, contener o estar contaminadas con PCB 

En base a la información técnica de los Bifenilos Policlorados, sus características 

técnicas, funcionalidades, aplicaciones a nivel global y producción y teniendo en cuenta 

el proceso productivo de la empresa se ha identificado que las principales probables 

fuentes y contaminación de PCB son las que se listan a continuación: 

• Transformadores de tensión utilizados en el sistema de distribución 

• Capacitores 

• Otros equipos y materiales (Cables, infraestructura contaminada no detectada) 

4.1.2 Acciones realizadas 

Electro Sur Este S.A.A. ha estado interesada en la necesidad de llevar a cabo actividades 

para la detección y eliminación de los PCB en los equipos de la empresa. 

En este sentido, se ha realizado programas de detección de PCB por iniciativa propia y 

ha participado en el proyecto de UNIDO para la detección de PCB y eliminación de 

equipos con PCB tal como listamos a continuación. 

4.1.2.1 Proyecto UNIDO 

Entre el año 2012 al 2017 participación en el Proyecto de UNIDO “Gestión 

Ambientalmente Racional y Disposición Final de Bifenilos Policlorados”. A la fecha se 

tienen consignados en la Base de Datos 819 equipos analizados con este proyecto. Como 

resultado de este proceso actualmente se consigna en poder de la empresa un equipo 

con valores mayores a 50 ppm. 

Como resultado de este proceso se encontró 5 equipos con más de 50 ppm, 4 de ellos 

fueron tratados por declorinación, otros dos están en servicio en operación normal). El 

ultimo pendiente fue exportado por la firma Tredi de Argentina. Los detalles se pueden 

ver a continuación así como los resultados de tratamiento final. 

Tabla Nº 9: Equipos encontrados con mas de 50 ppm en el proyecto UNIDO que están 

en servicio 

Número de equipo 1 

Calle/Jr./Psje2 Yungaqui Grande 

Distrito/Urb.AA. Anta 

Ciudad Anta 

Departamento Cusco 

UbIcación del equipo YUNGAQUI GRANDE 

Nro. Serie L-15241 
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Número de equipo 1 

Marca del Equipo  Brown Boveri Canepa 

Tabini S.A. 

Año de Fabricación 1981 

Potencia (kVA) 80 

Resultado antes de 

declorinación 

  

ARO 1242 mg/kg <1,00 

ARO 1254 mg/kg 26,20 

ARO 1260 mg/kg 97,10 

Sumatoria de  Aroclores 

mg/kg 

123,00 

Resultado General 123,00 

Resultado despues de 

declorinación 

  

ARO 1242 mg/kg 1,06 

ARO 1254 mg/kg 0,44 

ARO 1260 mg/kg 1,4 

Sumatoria de  Aroclores 

mg/kg 

1,4 

Análisis CG confirmatorio 

del tratamiento 

DIGESA (Informe de 

Ensayo Nº 0211-

2016) 

Procedimiento final Tratamiento 

Situación actual En servicio 

Tabla Nº 10: Equipos tratados con mas de 50 ppm en el proyecto UNIDO 

Número de equipo 1 2 3 

Calle/Jr./Psje2 Subestación 

0010186 

Av .Via Expresa Mz. "E" 

S/N, Pque. Industrial,  

Urb. La Florida, Av Las 

Gardenias - N,  

Distrito/Urb.AA. Santiago Wanchaq Wanchaq 

Ciudad Cusco Cusco Cusco 

Departamento Cusco Cusco Cusco 

UbIcación del equipo 

(Dirección exacta) 

AV GRAU N° 1131 Av .Via Expresa Mz. "E" 

S/N, Pque. Industrial,  

Urb. La Florida, Av Las 

Gardenias - N,  

Nro. Serie 493617 P 23 678 A 13 493615 

Marca del Equipo  ALSTHOM 

ATLANTIQUE 

ALSTHOM ATLANTIQUE ALSTHOM 

ATLANTIQUE 

Año de Fabricación 1982 1982 1982 

Potencia (kVA) 250 100 250 

Resultado antes de 

declorinación 

      

ARO 1242 mg/kg <1,00 <1,00 14,01 

ARO 1254 mg/kg <0,10 966,00 <0,10 

ARO 1260 mg/kg 58,40 7267,00 300,00 

Sumatoria de  Aroclores 

mg/kg 

58,40 8233,00 314,00 

Resultado General 58,40 8233,00 314,00 

Resultado despues de 

declorinación 

      

ARO 1242 mg/kg 1,06   1,06 

ARO 1254 mg/kg 0,44   0,44 

ARO 1260 mg/kg 4,4   16,8 
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Número de equipo 1 2 3 

Sumatoria de  Aroclores 

mg/kg 

4,4   16,8 

Análisis CG confirmatorio 

del tratamiento 

DIGESA (Informe 

de Ensayo Nº 

0211-2016) 

  DIGESA (Informe de 

Ensayo Nº 0211-

2016) 

Procedimiento final Tratamiento Exportación Tratamiento 

Situación actual Dado de baja Exportado (no se 

encuentra en la BD de la 

empresa) 

Dado de baja 
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4.1.2.2 Campañas de detección de PCB llevadas a cabo por ELSE 

Desde el año 2015 adelante se ha llevado a cabo campañas de detección de PCB a 

transformadores de manera voluntaria y sobre la base de la política de gestión 

ambiental de la empresa alcanzando 6888 transformadores evaluados. Los resultados y 

evidencias por su volumen no se pueden incluir en el presente Plan (se presenta los 

resultados en excel), sin embargo, esta infromación está disponible en las oficinas de la 

Sede de la empresa a requerimiento de las autoridades competentes. 

Como resultado de este proceso se encontraron dos equipos con concentraciones por 

encima de 50 ppm con los datos que se muestran a continuación: 

Tabla Nº 11: Equipo con más de 50 ppm detectados por ELSE (no incluye los 

encontrados por UNIDO) 

Nº 1 

Número de Serie 365942 

Fabricante  I.T.B. BRASIL 

Año de Fabricación 2005 

País de Origen Perú 

Potencia (kVA) 15,0 

Laboratorio que hizo el análisis AGQ labs 

AROCLOR 1242 mg/kg   

AROCLOR 1254 mg/kg   

AROCLOR 1260 mg/kg   

Sumatoria de  Aroclores mg/kg 80 

Observaciones En servicio permanentemente vigilado en Madre de Dios 

Con estas acciones de ha obtenido los siguientes resultados: 

Tabla Nº 12: Avance de Inventario PCB –Electro Sur Este S.A.  

Rubro Proyecto UNIDO ELSE Total 

Equipos con descarte 0 6004 6004 

Equipos con cromatografías de gases 819 0 819 

Equipos con descarte y análisis CG confirmatoria 0 65 65 

Total 819 6069 6888 

Como resumen, como resultado de estos procesos se tiene: 

• Total de equipos de la empresa = 10267 

• Equipos que cuentan con descarte o análisis de PCB = 6888 

• Equipos que resultaron con menos de 50 ppm = 6887 

• Equipos que resultaron con más de 50 ppm = 1 

• Equipos pendientes de descarte = 3379 

A la fecha se ha avanzado el 67 % en el inventario de PCB que corresponde a 6888 

equipos como se ve en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 13: Avance de inventario de PCB 

Rubro Número de equipos Porcentaje 
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Proyecto UNIDO   

CG 819 11,9% 

ELSE   

Descarte colorimétrico 6004 87,2% 

Colorimétrico + CG 65 0,9 

Total 6888 100,0 

El avance de inventario se aplicó principalmente en el departamento del Cusco con 4066 

unidades que es el 55,8% de total departamental. El detalle se puede ver en la tabla 

siguiente: 

Tabla Nº 14: Avance de inventario por departamento 

Departamento 

Total 

departamento 

Ejecutado por 

departamento 

Porcentaje 

% 

Apurimac 2145 2108 98,3% 

Arequipa 14 8 57,1% 

Ayacucho 50 50 100,0% 

Cusco 7396 4065 54,9% 

Madre de Dios 659 657 99,7% 

Puno 2 0 0,0% 

Ucayali 1 0 0,0% 

Grand Total 10267 6888 67% 

A nivel provincial se puede ver el detalle a continuación: 

Tabla Nº 15: Avance de inventario por provincia 

Departamento Provincia Total Ejecutado Porcentaje % 

Apurímac 

ANDAHUAYLAS 635 635 100,0% 

ABANCAY 478 478 100,0% 

COTABAMBAS 310 273 88,0% 

GRAU 289 289 100,0% 

CHINCHEROS 200 200 100,0% 

AYMARAES 192 192 100,0% 

ANTABAMBA 36 36 100,0% 

CHACA 2 2 100,0% 

HUAQUIRCA 1 1 100,0% 

PAYRACA 1 1 100,0% 

CURAHUASI 1 1 100,0% 

Arequipa 

CAYLLOMA 7 5 71,4% 

CONDESUYOS 7 3 42,8% 

Ayacucho 

SUCRE 47 47 100,0% 

VICTOR FAJARDO 3 3 100,0% 

Cusco 

LA CONVENCION 1619 0 0% 

CUSCO 1232 841 68,2% 

ESPINAR 656 502 76,5% 

QUISPICANCHI 562 429 76,3,0% 

CALCA 522 389 74,5% 

ANTA 472 379 80,2% 

CHUMBIVILCAS 439 - 0% 

URUBAMBA 430 324 75,3% 

CANAS 404 384 95% 

CANCHIS 369 340 92,1% 
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Departamento Provincia Total Ejecutado Porcentaje % 

PAUCARTAMBO 291 245 84,2% 

PARURO 242 114 47,1% 

ACOMAYO 152 112 73,6% 

CONDESUYOS 3 3 100,0% 

Calca  1 1 100,0% 

ABANCAY 1 1 100,0% 

Madre de Dios 

MANU 37 35 94,6% 

TAHUAMANU 60 60 100,0% 

TAMBOPATA 563 563 100,0% 

Puno LAMPA 2 0 0,0% 

Ucayali ATALAYA 1 0 0,0% 

Total  10267 6888 67 

4.1.1 Inventario de fuentes con PCB 

Como se mencionó anteriormente se encontró tres unidades con concentraciones de 

PCB mayores a 50 ppm. Los datos de estos equipos se muestran a continuación en el 

Inventario de PCB: 

Tabla Nº 16: Inventario de PCB - Electro Sur Este S.A.A. 

Nº de orden en BD 1 

Nombre de la Empresa ESE 

Actividad (G, T, D) D 

Tipo de equipo (fuente) Transformador 

Tipo de Sub-estación ( S. Aérea, S. 

Subterránea, S. Caseta, AL Almacén) 

SA 

Código de Sub-Estación 2000176 

Ubicación del equipo (Dirección exacta) Bello Horizonte /Tambopata /Tambopata / Madre de 

Dios 

Distrito/Urb.AA. TAMBOPATA 

Provincia TAMBOPATA 

Departamento MADRE DE DIOS  

Modelo de equipo ONAF 

Estado actual (*) Mantenimiento/En 

Servicio/Residuo/Reserva  

En Servicio 

Número de Serie 365942 

Fabricante  I.T.B. BRASIL 

Año de Fabricación 2005 

País de Origen Perú 

Potencia (kVA) 15,0 

Peso Aceite (kg) ND 

Peso bruto (kg) 152 

Tiene descarte de PCB?, (SI ir a "U", NO ir 

a "AF") 

SI 

Resultado de descarte de PCB (+ o -) + 

Método de descarte (Colorimétrico / 

Potenciométrico) 

 

Tiene Análisis cromatográfico? , (SI ir a 

"X", NO ir a "AG") 

SI 

Laboratorio que hizo el análisis AGQ labs 

AROCLOR 1242 mg/kg 
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Nº de orden en BD 1 

AROCLOR 1254 mg/kg 
 

AROCLOR 1260 mg/kg 
 

Sumatoria de  Aroclores mg/kg 80 

Se realizó la eliminación del PCB? , (SI ir a 

"AD", NO ir a "AG") 

NO 

Proceso utilizado para la eliminación de 

PCB 

Ninguno 

Fecha del proceso de eliminación del PCB Sin Fecha 

Disposición o destino del equipo luego de 

la eliminación de PCB 

Sin destino 

Observaciones En servicio permanentemente vigilado 

4.1.2 Gestión actual en el manejo de existencias y residuos con PCB 

A la fecha la empresa viene elaborando esta Plan y retomará el 2022 el descarte de los 

transformadores faltantes de su concesión. 

4.1.3 Capacitación  

También es pertinente, reportar las actividades de capacitación del personal técnico en 

gestión ambientalmente racional de PCB. 

El personal técnico ha sido capacitado con charlas para el manejo y gestión de PCB. Para 

los casos e inventario de PCB los técnicos han sido entrenados dentro de los alcances 

del Proyecto de UNIDO “Gestión Ambientalmente Racional y Disposición Final de 

Bifenilos Policlorados”6 para: 

• Extracción de muestras de aceite 

• Detección de PCB utilizando los kits colorimétricos Clor-N-Oil 50 ppm 

 
6 https://minpetel.com/wp-content/uploads/2020/08/PCB-Fortaleciendo-capacidades.pdf 
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5 Gestión Ambiental de PCB 

Para la gestión ambiental de PCB, se aplica los siguientes principios. 

Principio de manejo durante el ciclo de vida 

La gestión de PCB deberá asegurar que, en tanto no se eliminen, los PCB en las 

existencias identificadas serán usadas, manipuladas en condiciones óptimas, 

considerando el transporte, almacenamiento y/o eliminación, correspondiente. 

Principio de prevención 

La prevención de la contaminación puede evitar la liberación involuntaria de PCB al 

ambiente. Por ello es uno de los principios esenciales para el manejo ambientalmente 

racional de los PCB. La prevención involucra la aplicación de procedimientos, métodos, 

materiales y productos en todas las etapas del ciclo de vida de los PCB, como forma de 

evitar o reducir al mínimo, el riesgo de contaminación del ambiente, generación de 

desechos, así como los riesgos de exposición ocupacional y poblacional a estos tóxicos. 

Principio de desarrollo y transferencia de tecnología 

Para la detección e identificación de PCB, asi como la selección de las tecnologías para 

el tratamiento y eliminación de los PCB, se priorizará aquellos que sean apropiados y 

cuyas técnicas y tecnologías sean puestas a disposición por los Convenios de Basilea y 

de Estocolmo, así como los implementados en países de la región y fundamentalmente 

las experiencias del país.  

Principio de integración regional 

Los principios adicionales que derivan del Convenio de Basilea pueden aplicarse de 

manera combinada, así: 

• El principio de proximidad en base al cual, la eliminación de desechos peligrosos 

debe realizarse lo más cerca posible del sitio de generación de dicho residuo, incluso 

en casos en que sea más económico y se traten los residuos de manera más amigable 

en ambiente a cierta distancia del sitio de generación 

• El principio de autosuficiencia, en base al cual, cada país debe garantizar que la 

eliminación de los desechos generados en su territorio debe realizarse mediante 

métodos ambientalmente adecuados; no obstante, en algunos casos, se reconozca 

que el tratamiento en el exterior pueda ser más económico. 

• El principio del menor movimiento transfronterizo, en base al cual el desplazamiento 

transfronterizo de los residuos se mantenga en el mínimo posible, siempre y cuando 

se garantice la eficiencia y el manejo ambientalmente adecuado de los mismos. 

En base a lo mencionado, la gestión de PCB en la empresa ha sido diseñada siguiendo el 

siguiente diagrama concordante con la Guía Metodológica para el inventario de 
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Existencias y Residuos para la identificación de Bifenilos Policlorados (PCB) publicada 

por el MINEM. 

Figura Nº 25: Diagrama de la Gestión Ambiental de la empresa 

 

Base de datos del Inventario de PCB 

La base de datos del inventario de PCB se muestra en la Tabla Nº 17. 

Fase de Inventario de PCB 

Se continuará con el inventario de PCB a través de dos etapas la primera de Descarte y 

la etapa confirmatoria. 

1. Etapa de Detección se inicia con la extracción de muestras de aceite (30 mL 

aproximadamente) para luego aplicar el procedimiento de Descarte de PCB con el 

kit Desxil Clor-N-Oil® 50 con lo cual se logrará que los equipos con resultado positivo 

sean sometidos a análisis confirmatorio. En el caso de los condensadores se realizará 

su identificación en base a los criterios que se desarrollará mas adelante. 

2. Etapa de detección de otras fuentes no identificadas como el caso de Interruptores 

de pequeño volumen de aceite, cables y otros materiales que se realizará mediante 

campañas específicas previamente programadas. 

3. Etapa de Análisis Confirmatorio se realizará a las muestras con resultados positivos 

en la fase de detección. A estas muestras se aplicará Cromatografía de Gases con 

detección por captura de electrones (de acuerdo con las normas actualizadas ASTM 

D4059-00-2018 y ASTM D6160-98 – 2017). Una vez ejecutada esta etapa se podrá 

contar con el Inventario de PCB. 
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Fase de Eliminación de PCB 

Para esta fase, la empresa realizará las siguientes actividades que dependerá de la 

concentración que se tenga, esta fase se detallará más adelante que en general consiste 

en: 

1. Retrollenado 

2. Declorinación 

3. Exportación de residuos 

A continuación, se desarrollará cada etapa detallando los alcances y procedimientos. 

5.1 Identificación de PCB 

5.1.1 Identificación de existencias y residuos con PCB 

Con base en las características de la empresa a continuación de identificará las probables 

fuentes de PCB teniendo en cuenta el uso y función de las aplicaciones que tuvieron 

comercialmente los PCB. 

La empresa fundamentalmente opera subestaciones de distribución secundaria con 

transformadores de tensión con las siguientes características y que para efectos del 

presente PGAPCB constituyen las probables fuentes de PCB: 

Tabla Nº 17: Probables fuentes de PCB por las aplicaciones en las que utilizaron PCB 

Probables fuentes de PCB 

SE Zona urbana 

SE Zona Comercial 

SE Alta tensión 

Equipos en almacén 

SE zona rural 

SE zona industrial 

Condensadores en operación 

Condensadores en almacén 

Para el caso de condensadores, se realizará la detección de PCB en base a la ficha técnica 

de fabricación o dato de placa de fabricación que será cotejada con la Base de Datos 

disponible para saber si fue fabricada utilizando PCB. En caso que el condensador no 

tenga placa o ficha técnica se considerará como PCB, se realizará su reemplazo y su 

análisis de descarte o cromatográfico será realizado para efectos de su disposición final. 

La Linea Base del inventario físico constituye el número de equipos de la empresa que 

serán sometidos a descarte de PCB para su identificación y eliminación posterior. En la 

actualidad este número de equipos alcanzan a 3379 que formarán parte del presente 

PGAPCB con las siguientes características geográficas: 

Tabla Nº 18: Equipos por realizar descarte PCB 

Provincias Cantidad 

LA CONVENCION 1619 
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Provincias Cantidad 

CHUMBIVILCAS 439 

CUSCO 391 

ESPINAR 154 

QUISPICANCHI 133 

CALCA 133 

PARURO 128 

URUBAMBA 106 

ANTA 93 

PAUCARTAMBO 46 

ACOMAYO 40 

COTABAMBAS 37 

CANCHIS 29 

CANAS 20 

CONDESUYOS 4 

MANU 2 

CAYLLOMA 2 

LAMPA 2 

ATALAYA 1 

Total 3379 

5.1.1 Estructura de la Base de Datos para el Inventario de PCB 

La información de las existencias de PCB será recopilada en una Base de Datos en Excel 

con la estructura que recomienda la Guía del MINEM. 

5.1.2 Extracción de muestras de los aceites dieléctricos, y de superficies no 

porosas 

La extracción de muestras se realizará con técnicos especializados siguiendo los 

procedimientos establecidos en la Guía Metodológica para el inventario de Existencias 

y Residuos para la identificación de Bifenilos Policlorados (PCB). En el Anexo Nº 7 se 

puede ver el procedimiento seguro para esta actividad. 

5.1.3 Identificar las existencias y/o residuos con PCB 

La identificación de existencias se realizará mediante lo siguiente: 

• Descarte de PCB: utilizado el Clor-N-Oil 50 ppm 

• Análisis cromatográfico a las muestras positivas en el proceso de Descarte utilizando 

análisis de cromatografía de gases con detección por captura de electrones (Aroclor 

1242, 1254, 1260 y suma total). Este análisis serán realizados por laboratorios que 

cuenten con el método de ensayo acreditado ante el INACAL u otra entidad 

acreditadora al ILAC MRA.7.  

 
7 ILAC es la organización internacional para organismos de acreditación que operan bajo la 150 / JEC 17011 

y que participan en la acreditación de organismos de evaluación de conformidad (NTP-ISO/IEC 

17011:2017), incluyendo laboratorios de calibración (que utilizan ISO / IEC 17025) (NTP-ISO/IEC 

17025:2017), laboratorios de ensayos (que utilizan ISO / IEC 17025) (NTP-ISO/IEC 17025:2017), 
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5.1.4 Etiquetas de las existencias y residuos identificados como PCB o 

contaminados 

El etiquetado es muy importante porque es la única manera de llevar el control del 

desarrollo del inventario de los PCB y de la Gestión de PCB en general. 

Para ello se debe etiquetar los equipos después de haber realizado los siguientes 

eventos de la manera cómo se señala a continuación: 

a) Después del muestreo (para señalar que el equipo ha sido sometido al descarte). 

Se utilizará un sticker y un marcador de tinta indeleble, en el cual se debe registrar 

el Número de serie del equipo, el Número de la Muestra y la fecha de la extracción 

de esta. 

b) A los equipos que después del Descarte, Cromatografía o Tratamiento de 

Eliminación de PCB se pinta en el transformador un circulo de color plomo o 

amarillo según el resultado de muestra negativa o positiva 

c) A los equipos que después de la cromatografía de gases hayan resultado con 

concentraciones de PCB mayores de 50 ppm. Estos deberán ser etiquetadas o 

señalizadas (Ministerio de Salud, 2016) con la información pertinente al estado 

del bien respecto a PCB. Para ello se deberá utilizar la siguiente etiqueta 

asegurándose que sean lo suficientemente resistentes al clima para perdurar por 

el mayor tiempo posible. 

Figura Nº 26: Etiqueta para marcar los equipos que tienen PCB con más de 50 ppm 

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 
ATENCION 

EQUIPO CONTAMINADO CON PCB (BIFENILO POLICLORADO) 

ESTE EQUIPO REQUIERE DE TRATAMIENTO ESPECIAL Y MANEJO DE 

ACUERDO AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE PCB DE LA EMPRESA 

La regulación lo considera como contaminante ambiental y de serio 

riesgo para la salud 

En caso de accidente, derrame u otra contingencia con este equipo 

comunicarse a la empresa propietaria del equipo o al cuerpo general 

de bomberos 

Concentración de PCB > a 50 ppm 
Fecha de análisis: 

Año: 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 

Mes: 1 – 2—3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 

Día: 1 – 2 – 3  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 -0 

Empresa evaluadora: XXXXXXXXX 

 
laboratorios clínicos (que utilizan 150 15189)(NTP-ISO 15189:2014) y organismos de inspección (que 

utilizan ISO / IEC 17020)(NTP-ISO/UEC 17020:201). 
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En todas las tareas operativas se utilizarán los equipos de protección personal que se 

indican en la Guía Metodológica para el Inventario de Existencias y Residuos con PCB, 

Anexo 2 de dicha Guía. 

5.1.5 Elaboración del reporte del inventario 

El reporte de inventario se realizará con una frecuencia anual, en el cual se reportará el 

avance de las actividades con la finalidad evaluar el cumplimiento de las tareas y por lo 

tanto el cálculo de los indicadores de rendimiento. 

Los reportes de los resultados de las pruebas de campo y las de laboratorio deberán ser 

elaborados por los responsables de llevar a cabo el procedimiento y firmado por un 

profesional colegiado y habilitado. Esta información que sustenta el Reporte del 

Inventario de PCB permanecerá en la empresa y podrá ser puesta a conocimiento de la 

Autoridad Competente a su pedido para efectos de control o fiscalización. 

Para el caso de las pruebas de descarte de campo, deberán listarse los equipos 

analizados con los resultados obtenidos y una fotografía del resultado de descarte con 

el Kit colorimétrico. 

Para el caso de los análisis de cromatografía deberán consignarse los resultados de 

concentración de cada Aroclor (1242, 1254 y 1260) y su sumatoria. 

El informe de inventario de PCB tendrá la siguiente estructura: 
Presentación 

1. Resumen Ejecutivo 

1.1 Generalidades (se realizará una breve descripción de las instalaciones de la empresa) 

1.2 Inventario ejecutados antes del 2020 

2 Organización y responsables del inventario 

3 Resultados del Inventario  

3.1 Existencias y residuos inventariados 

En este acápite se detallará el número de muestras procesadas, resultados y tablas de acuerdo con 

la potencia, marca, país de procedencia, fecha de fabricación, etc. 

3.2 Equipos con resultados positivos y con presencia de PCB 

4 Conclusiones 

5.  Anexos 

5.2 Evaluación de riesgos para la toma de decisiones 

Con la finalidad de evaluar los riesgos por la existencia de PCB en los equipos de la 

empresa se aplicará la metodología basada en el Documento Técnico Nº 398 (Ayres et 

al, 1998) del Banco Mundial.  

Para ello se debe establecer que los riesgos del tóxico para la salud humana y el 

ambiente están suficientemente probados por lo tanto, la clasificación de riesgos para 

la salud, etc., los materiales y de riesgos ambientales para efectos de establecer la 

priorización en base a esta metodología se le asignará el máximo puntaje en la matriz 

de evaluación. 
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Por otro lado, será necesario identificar los escenarios que estarán presentes en la 

empresa en cuanto a las existencias (ubicación y condiciones) en base a las 

características propias de las actividades de la empresa, así tenemos que las probables 

fuentes de PCB son: 

• Subestaciones de distribución en Zona urbana 

• Subestaciones de distribución en Zona Comercial 

• Subestaciones de distribución de Alta tensión 

• Equipos en almacén 

• Subestaciones de distribución en zona rural 

• Subestaciones de distribución en zona industrial 

• Condensadores en operación 

• Condensadores en almacén 

Los criterios de evaluación de riesgos que serán evaluados son los siguientes: 

• Columna 1: ¿Es probable que exista? 

• Columna 2: Gravedad y alcance 

• Columna 3: Número de personas expuestas 

• Columna 4: Clasificación de riesgos para la salud, etc. 

• Columna 5: Alcance de los daños materiales, edificios, etc. 

• Columna 6: Clasificación de riesgos de materiales 

• Columna 7: Sensibilidad de los ecosistemas expuestos 

• Columna 8: Clasificación de riesgos ambientales 

Las tablas de calificación que se utilizarán son las siguientes: 

Columna 1: ¿Es probable que exista?: Muy probable = 2, Posible en pequeñas cantidades 

o concentraciones bajas = 1, No es probable = 0 
Contenido de PCB Estado actual 

  Valor   Valor 

Etiquetado con PCB 2 Equipo fabricado antes de 1983 2 

Aceite contaminado con PCB 1 Equipo sin datos de fábrica 1,7 

Sitios posiblemente contaminados 1 Equipos sin protección por derrames 1,3 

Residuos sólidos contaminados con 

PCB 

0,4 Equipos a la intemperie 1 

  

Equipos bajo techo 0,7   

Equipos con protección por derrames 0,3 

Años de funcionamiento Tamaño 

  Valor Volumen de aceite Valor 

de 20 años a mas 2 De 20 MVA a mas 2 

de 10 años a menos de 20 años 1,6 entre 10 MVA a menos de 20 MVA 1,7 

de 5 años a menos de 10 años 1,2 entre 1 a menos de 10 MVA 1,3 

menos de 5 años 0,8 entre 500 kVA a menos de 1 MVA 1 

    entre 100 kVA  a menos de 500 kVA 0,7   

Menos de 100 kVA 0,3 

Tipo  
  

  Valor 
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Equipo como residuo 2 
  

Equipo en mantenimiento 1,6 
  

Equipo operando en reserva 1,2 
  

Equipo en operación 0,8 Columna 2 = Ver tabla 
 

Columna 3: Población expuesta   

  Valor 

< 10 000 1 

10 000 – 20 000 2 

20 000 – 30 000 3 

30 000 – 40 000 4 

40 000 – 50 000 5 

50 000 – 60 000 6 

60 000 – 70 000 7 

70 000 – 80 000 8 

> 90 000 9 

Columna 5: Edificios y materiales expuestos   

  Valor 

Equipos en SE externas 1 

Equipos en SE de caseta 5 

Equipos en almacenes y talleres 9 

Columna 7: Sensibilidad de los ecosistemas expuestos   

  Valor 

Equipos cercanos a cuerpos de agua 1 

Equipos cercanos a zona agrícola 5 

Zona sensible 9 

Para la puntuación de fila se utilizará la siguiente ecuación: 

Puntuación de fila = (Columna 1*Columna 2)*((Columna 3* Columna 4)+ (Columna 5* 

Columna 6)+ (Columna 7* Columna 8)) 

Con base a lo mencionado, se elaboró la matriz correspondiente que establecerá las 

priorización en base a lo cual se establecerá el cronograma de actividades que diseñará 

la empresa para la eliminación de las existencias y residuos con PCB. 
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Tabla Nº 19: Matriz de evaluación de riesgos para priorización 

Nº Peligro 1: ¿Es 

probable 

que 

exista? 

2: 

Gravedad 

y alcance 

3: 

Población 

expuesta 

4: 

Clasificación 

de riesgos 

para la 

salud, etc. 

5: Edificios 

y 

materiales 

expuestos 

6: Clasificación 

de riesgos de 

materiales 

7: 

Sensibilidad 

de los 

ecosistemas 

expuestos 

8: 

Clasificación 

de riesgos 

ambientales 

9: 

Puntuación 

de fila 

Priorización 

1 Probables fuentes de PCB                   
 

2 Subestaciones de 

distribución en Zona urbana 

1 7,5 2 9 5 9 9 9 1080 1 

3 Subestaciones de 

distribución en Zona 

Comercial 

1 6,5 5 9 1 9 9 9 877,5 2 

4 Subestaciones de 

distribución en Alta tensión 

1 5,4 1 9 1 9 5 9 340,2 4 

5 Equipos en almacén 1 7,7 1 9 9 9 0 9 693 3 

6 Subestaciones de 

distribución en zona rural 

1 5,4 1 9 1 9 5 9 340,2 4 

7 Subestaciones de 

distribución en zona 

industrial 

1 6,1 1 9 1 9 0 9 109,8 7 

8 Condensadores en operación 1 7,1 1 9 1 9 0 9 127,8 6 

9 Condensadores en almacén 1 8,3 1 9 1 9 0 9 149,4 5 

10 Peligro físico       0         0 
 

 
                Total 3717,9 
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Como resultado de la aplicación de esta metodología se establece que la gestión y 

manejo de PCB es la empresa se orientará prioritariamente de acuerdo con lo siguiente: 

Tabla Nº 20: Resultado de evaluación de riesgos de PCB 

Priorización Escenario 

1 Subestaciones de distribución en Zona urbana 

2 Subestaciones de distribución en Zona Comercial 

3 Equipos en almacén 

4 Subestaciones de distribución en Alta tensión 

4 Subestaciones de distribución en zona rural 

5 Condensadores en almacén 

6 Condensadores en operación 

7 Subestaciones de distribución en zona industrial 

Desde el punto de vista operativo, la empresa tomará estos resultados para los casos en 

los cuales sea necesario priorizar las actividades en función del riesgo, sin embargo, con 

base a los criterios de efectividad y menor perturbación del servicio la extracción de 

muestras se llevará siguiendo rutas geográficas más convenientes. 

5.3 Manejo ambientalmente racional de existencias y residuos con PCB 

Teniendo en cuenta que se puede seguir utilizando equipos con PCB o contaminados 

con PCB hasta el 2025, es muy importante que el personal esté entrenado para el 

manejo de estos equipos, con la finalidad de prevenir una exposición ocupacional y 

accidentes que signifiquen la liberación del aceite dieléctrico al ambiente. 

En este sentido, Electro Sur Este, implementará medidas de control y procedimientos 

seguros, así como seguimiento de las existencias y residuos que contienen PCB. Para 

esto, será necesario desarrollar: 

• Disponer de una infraestructura básica que permita el almacenamiento temporal 

seguro para residuos con PCB. 

• Procedimientos de trabajo seguro para actividades de operación, mantenimiento y 

manipulación de existencias y residuos con PCB. 

• Personal suficientemente capacitado para salvaguardar la salud humana y el medio 

ambiente. 

En Anexo Nº 5 se presenta las características del Almacén para estos casos. 

5.3.1 Procedimientos de trabajo seguro para actividades de operación, 

mantenimiento y manipulación de existencias y residuos con PCB. 

En los anexos se presentan los siguientes procedimientos que permitirán asegurar que 

las actividades de manejo de los PCB sean de manera segura: 

1. Anexo Nº 3: Procedimientos para manipulación de existencias y residuos con PCB 

2. Anexo Nº 4: Procedimiento para transporte y manipulación equipos con PCB 
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3. Anexo Nº 5: Procedimiento para almacenamiento de equipos con PCB 

4. Anexo Nº 6: Procedimiento para adquisición de material y equipos libres de PCB. 

5. Anexo Nº 7: Normas de seguridad para el muestreo de aceites 

6. Anexo Nº 8: Procedimiento para muestreo de suelos 

5.3.2 Personal suficientemente capacitado para salvaguardar la salud humana y 

el medio ambiente. 

Una adecuada gestión de PCB requiere que el personal que tenga a su cargo las 

actividades del ciclo de vida del contaminante esté suficientemente capacitado 

entendiendo, internalizando y aplicando las prácticas ambientalmente más saludables 

en salvaguarda de la salud humana y el medio ambiente. 

Dicho esto, la empresa requerirá llevará a cabo un programa de capacitación anual que 

cubra esta necesidad tomando en cuenta los siguientes tópicos: 

1. Identificación de PCB 

2. Descarte y análisis de PCB 

3. Manejo de equipos con PCB 

4. Transporte y almacenamiento de existencias y residuos con PCB 

5. Eliminación de PCB 

En base a esto se realizará la capacitación del personal técnico de la siguiente manera: 

Tabla Nº 21: Programa Anual de capacitación en Gestión de PCB 

Nº Tema 2022 2023 2024 2025 

1 Identificación de PCB X X X X 

2 Descarte y análisis de PCB X X X X 

3 Manejo de equipos con PCB X X X X 

4 Transporte y almacenamiento de existencias y 

residuos con PCB 

X X X X 

5 Eliminación de PCB x x X X 

 Total horas (20 h) 5 5 5 5 

5.4 Tratamiento y Eliminación ambientalmente racional de PCB 

La eliminación de PCB constituye la etapa final o la que cierra el ciclo de vida del PCB en 

un equipo (transformador, condensador u otra aplicación); por ello, será necesario 

conocer las tecnologías disponibles para la eliminación, las ventajas y desventajas de 

varias de ellas, cuáles son las que se han aplicado en el país o en países cercanos de la 

región de Sudamérica y poder hacer una evaluación de los costos para tomar decisiones. 

Cabe precisar que, las tecnologías que brinden servicio de eliminación de PCB deben 

contar con la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental que corresponden. 

Para tomar decisiones sobre la eliminación, se llevará a cabo un análisis técnico-

económico en base a los criterios que a continuación se desarrolla y con los resultados 

del inventario de PCB. 
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5.4.1 Indicadores de seguimiento de los avances en el inventario:  

Indicador de avance en el descarte de PCB - D(PCB)  

D(PCB) = (número de equipos con descarte de PCB/# total de equipos) * 100  

 número de equipos con descarte de PCB = 5894  

 # total de equipos = 10267 

 D(PCB) = (6888/10267)*100 

D(PCB) = 67% 

Indicador de equipos (sean existencias o residuos) contaminados - C(PCB)n 

C(PCB)n = (número de equipos con PCB > 50 ppm / # total de equipos) * 100 

 número de equipos con PCB > 50 ppm = 1 

 # total de equipos = 10267 

 C(PCB)n = (1/10267)*100 

C(PCB)n = 0,01% 

Indicador de peso de equipos contaminados con PCB - C(PCB)kg 

C(PCB)kg = (Peso de equipos con PCB > 50 ppm / peso total de los equipos) + 100 

 Peso de equipos con PCB > 50 ppm = 2812 

 peso total de los equipos = 1977930 

 C(PCB)kg = (152/1977930)*100 

C(PCB)kg = 0,008% 

Indicador de peso de aceite dieléctrico contaminado con PCB-  C(PCB)ac 

C(PCB)ac = (Peso de aceite con PCB > 50 ppm / peso total del aceite) * 100 

 Peso de aceite con PCB > 50 ppm = 70 

 peso total del aceite = 541896 

 C(PCB)ac =. (70/541896)*100 

C(PCB)ac = 0,01% 

5.4.2 Indicadores de seguimiento de los avances en la eliminación: 

Indicador de equipos contaminados con PCB eliminados - E(PCB)n 

E(PCB)n = (número de equipos con PCB eliminados / # total de equipos con PCB) * 100 
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 número de equipos con PCB eliminados = 5  

 # total de equipos con PCB = 6 

 E(PCB)n = (5/6)*100 

E(PCB)n = 83,3% 

Indicador de peso de equipos contaminados con PCB eliminados - E(PCB)kg 

E(PCB)kg = (Peso de equipos con PCB eliminados / peso total de equipos con PCB) * 100 

 Peso de equipos con PCB eliminados =.  11082 

 peso total de equipos con PCB = 37308 

 E(PCB)kg = (11082/37308)*100 

E(PCB)kg = 96,6% 

Indicador de peso de aceite dieléctrico contaminado con PCB eliminados - E(PCB)ac 

E(PCB)ac = (Peso de aceite con PCB eliminado / peso total del aceite con PCB) * 100 

 Peso de aceite con PCB eliminado = 36048 

 peso total del aceite con PCB = 37308 

 E(PCB)ac = (10704/11082)*100 

E(PCB)ac = 96,6% 

Tabla Nº 22: Tabla de seguimiento de indicadores 

Indicador 2021 2022 2023 2024 2025 

D(PCB) 67     

C(PCB)n 0,01     

C(PCB)kg 0,008     

C(PCB)ac 0,01     

E(PCB)n 83,3     

E(PCB)kg 96,6     

E(PCB)kg 96,6     
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Figura Nº 27: Avance de identificación y eliminación de PCB 

 

5.4.3 Aspectos para definir la tecnología de eliminación 

Se tendrá en cuenta el Convenio de Basilea para la “eliminación ambientalmente 

racional de PCB" mediante el cual se elimina la presencia de PCB de la matriz que lo 

contiene, el cual se basa en principios acordes con el respeto al medio ambiente y la 

protección de la salud de las personas, como son: 

1. Reducir los residuos generados 

2. Reducir el transporte de existencias y residuos con PCB 

3. Reutilizar las existencias 

4. Reciclaje y valorización de residuos 

Estos principios son congruentes con los que sustentan la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, a decir: 

a) La economía circular: La creación de valor no se limita al consumo definitivo de 

recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse la 

regeneración y recuperación eficiente de los recursos dentro del ciclo biológico o 

técnico, según sea el caso. 

b) Valorización de residuos: Los residuos sólidos generados en las actividades 

productivas y de consumo constituyen un potencial recurso económico; por lo 

tanto, se priorizará su valorización, considerando su utilidad en actividades de: 

reciclaje de sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, 

recuperación de componentes, tratamiento, entre otras opciones que eviten su 

disposición. 

Adicionalmente, se deberá asegurar que los principios de respeto al ambiente y la 

protección de la salud de las personas se den durante las actividades de eliminación. 
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Para lograr este propósito se tendrá en cuenta la necesidad de reducir al máximo el 

transporte de existencias de PCB8 con la finalidad de no incrementar el riesgo de 

accidentes ambientales y la posibilidad de liberación de PCB al ambiente. 

En base a los estudios realizados9  una eliminación racional de PCB y los materiales que 

lo contienen o están contaminados con él, deberá, además, tener en cuenta la 

posibilidad de reutilizar las existencias en la medida que técnica y legalmente sea 

posible, con la finalidad de aprovechar el valor del uso y el económico, teniendo en 

consideración lo que en el presente estudio trata de analizar, es decir eficiencia y eficacia 

técnico-económica y su impacto en el ambiente y uso de energía. 

Finalmente, estos procesos de eliminación deberán considerar la reducción de residuos 

generados y en todo caso analizar la conveniencia de reutilizarlos o reciclarlos. 

Considerando lo anteriormente mencionado podemos entender que en la eliminación 

se contempla dos tipos de procesos generales a los cuales se puede someter una 

existencia o residuo con PCB: 

• Eliminación ambientalmente racional de PCB con recuperación. 

• Eliminación ambientalmente racional de PCB sin recuperación. 

El optar por el proceso más conveniente debe ser analizado en cada caso con la finalidad 

de tomar la decisión óptima para la empresa.  

En la siguiente figura se muestran los escenarios que pueden presentarse y que podrían 

ayudar en la toma de decisiones: 

 
8 Equipos, componentes o infraestructuras utilizados directa o indirectamente en una actividad antrópica 
y en estado operativo, pasibles de ser, contener o estar contaminados con PCB. 
9 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES EXISTENTES 
QUE CONTENGAN ACEITES CON PCB POR TRANSFORMADORES MÁS EFICIENTES EN ENERGÍA Y SIN PCB – 
CBRAS&INTI, 2019 
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Figura Nº 28: Opciones de eliminación de PCB teniendo en cuenta el costo y tipo de 

existencia o residuo PCB 

 

Nota: cuando se habla de tratamiento se puede considerar tanto la eliminación química de PCB como el 
tratamiento por retrollenado al que es sometido el equipo contaminado de PCB, mientras que la 
incineración en Latinoamérica implica la exportación de los residuos a países que ofrecen esta 
tecnología. 

En la actualidad existen procesos y tecnologías que se han desarrollado con la finalidad 

de eliminar los PCB de las existencias y residuos; sin embargo, es sabido que en América 

Latina hay dos procesos que han sido aplicados con éxito hasta este momento, se trata 

de la Declorinación (proceso con recuperación) y la Incineración (proceso sin 

recuperación que se lleva a cabo en los países que ofrecen esta tecnología para lo cual 

es necesario realizar la exportación de residuos que generalmente es hacia países de 

Europa)10.  

La determinación de costos en el proceso de eliminación de PCB, pasa por la necesidad 

de tomar en cuenta una serie aspectos que será necesario analizar o en todo caso 

desarrollar. 

Los costos en general se podrían clasificar en: 

• Costos de tratamiento o eliminación de PCB propiamente dicho. 

• Costos de inversión. 

• Daños ambientales y de salud (costos de inacción). 

 
10 La incineración se ha dado de forma segura en el Brasil (no brinda el servicio a otros países). En Colombia 
se permite la incineración en hornos de cemento. 
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• Valor de recuperación de equipos o materiales descontaminados. 

Desarrollando una ecuación que permita analizar los costos podríamos decir que el 

costo de eliminación de PCB es igual a: 

CT = TI + IN + CA + CS - VR 

Donde: 

• CT: Costo de Eliminación de PCB 

• TI: Costo de tratamiento o incineración de PCB 

• IN: Costo de inversión por reemplazo de equipo 

• CA: Costo por daño Ambiental 

• CS: Costo por daño a la Salud 

• VR: Valor de recuperación del material o equipo descontaminado (se incluye el valor 

del gasto evitado por eficiencia de nuevos equipos) 

5.4.3.1 Escenarios para la eliminación de PCB 

La toma de decisiones para la eliminación de PCB, por supuesto tendrá efecto directo 

en el costo total de eliminación que dependerá del escenario en el cual se encuentre el 

caso que se trate. 

Como se establece en el Convenio de Estocolmo (Artículo 6), las existencias que 

contengan PCB con una concentración igual o mayor a 50 ppm se deberán eliminar antes 

del 2028. Esta eliminación se deberá hacer de manera racionalmente ambiental e 

irreversible. 

En base a lo reglamentado, está permitido una concentración de PCB por debajo de los 

50 ppm. Por encima de este valor, el nivel de concentración resultó siendo un dato que 

influye preponderantemente en la decisión de qué tecnología aplicar.  

Muchos países han realizado eliminación de PCB aplicando tecnologías diferentes. Sin 

embargo, se ha notado un denominador de decidir el proceso más adecuado en función 

de la concentración de PCB como se ve a continuación: 

• Entre 50 ppm a menos de 500 ppm se puede realizar un retrollenado. 

• Entre 500 a menos de 5,000 ppm convendría eliminar los PCB con declorinación. 

• De 5,000 ppm a PCB puro, es más conveniente realizar la incineración controlada (lo 

que en países que no disponen de la tecnología implica la exportación de residuos). 

Por otro lado, si tomamos en cuenta la situación operativa de los equipos se identifican 

los siguientes escenarios que al momento de decidir la eliminación de PCB en un 

transformador son importantes: 
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Equipos en operación 

• Equipos en calidad de funcionamiento, los equipos en operación pueden estar 

conectados a la red y por lo tanto energizados o pueden estar en calidad de reserva, 

pero en buenas condiciones operativas. 

Los equipos que están energizados o en condiciones operativas pueden tener 

características técnicas que afectarían el costo de eliminación de PCB y se refiere a: 

• Equipos operativos que se pueden reemplazar, es decir que tienen características 

estándares, que no requieren condiciones especiales de trabajo. Una vez cumplido 

su tiempo de vida útil o en casos de falla su reemplazo es fácil e inmediato. 

• Equipos que por sus características técnicas no se pueden reemplazar o tienen un 

alto costo de fabricación, estos son equipos que generalmente son de gran potencia 

o son construidos a medida en subestaciones de alta tensión y por necesidades de 

la configuración del sistema eléctrico son fabricados con características especiales. 

Equipos fuera de servicio 

Los equipos en calidad de residuo, es cuando han cumplido la vida útil de operación y 

están listos para disposición final. 

En la figura siguiente se grafica lo mencionado. 

Figura Nº 29: Escenarios de operación de transformadores con PCB 
 

 

En cuanto a tecnologías de eliminación de PCB se han identificado las siguientes más 

resaltantes que se aplican con significativo éxito por su asequibilidad: 

• Retrollenado (lavado). 

• Declorinación química (proceso de eliminación química de PCB). 
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• Incineración (eliminación de PCB con tratamiento térmico en alta temperatura). 

Ante este panorama, las alternativas de eliminación serán las siguientes: 

Procesos de eliminación de PCB entre 50 – 500 ppm 

Con recuperación 

Debido a la relativa baja concentración de PCB, y tratándose de equipos que están en 

condiciones operativas, lo más recomendable es la eliminación de PCB mediante el 

procedimiento de retrollenado, se deberá requerir del retiro del aceite contaminado y 

reemplazado con aceite nuevo, es probable que con el tiempo (90 días de exudación) la 

concentración de reduzca al 10%11 de la concentración inicial. Luego de este 

procedimiento, el aceite retirado que está contaminado será necesario tratarlo 

mediante declorinación química. Por lo tanto, el costo será igual a la suma de 

Retrollenado + Aceite de cambio + Declorinación. 

Sin Recuperación 

Cuando se trata de un equipo que no se recuperará y tiene una contaminación con baja 

concentración de PCB, su eliminación requerirá de un reemplazo del equipo cuyo costo 

de adquisición deberá estar incluido en el costo de eliminación de PCB. Por lo tanto, el 

proceso estará compuesto de las siguientes actividades: procedimiento de retrollenado, 

que consiste en el retiro del aceite contaminado y uso de aceite nuevo que permita la 

exudación de PCB, con el tiempo (90 días de exudación) la concentración se reducirá al 

10%12 de la concentración inicial. Luego de este procedimiento, el aceite retirado que 

está contaminado, será necesario tratarlo mediante declorinación química quedando el 

equipo listo para su recuperación de valor residual, los metales para reciclaje y el aceite 

para el reúso. Por lo tanto, el costo será igual a la suma de Retrollenado + Aceite de 

cambio + Declorinación + Costo de reposición del equipo – el valor de recuperación de 

metales y aceite. 

Residuo 

En el caso de equipos con baja concentración de PCB el costo de eliminación se limita a 

las actividades de retrollenado, declorinación del aceite con PCB y el beneficio de la 

recuperación del valor del residuo (metales y aceite para segundo uso). Por lo tanto, el 

costo será igual a la suma de Retrollenado + Aceite de cambio + Declorinación – el valor 

de recuperación de metales y aceite. 

 
11 Valores mínimos obtenidos en la práctica con el Proyecto de ONUDI “Manejo y Disposición 
Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados” en el Perú. 
12 Valores mínimos obtenidos en la práctica con el Proyecto de ONUDI “Manejo y Disposición 
Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados” en el Perú. 
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Procesos de eliminación de PCB entre 500 – 5,000 ppm 

Con recuperación 

La eliminación de PCB con recuperación permite a un equipo que está en operación, 

continúe en esta condición, en este intervalo, la más recomendable solución es someter 

al equipo a la declorinación química. En este caso se logra la recuperación tanto del 

equipo como del aceite dieléctrico, el costo en este caso es igual al costo de 

declorinación. 

Sin Recuperación 

La eliminación de PCB para equipos que estén dentro de este intervalo de concentración 

de PCB se hace en los casos en los cuales no se desea recuperar el equipo para continuar 

en servicio; por lo tanto, será necesario pensar en su reemplazo y lograr la recuperación 

de valor económico del equipo contaminado que luego de su disposición final se podrá 

aprovechar los metales y el aceite dieléctrico. En este caso el costo de eliminación de 

PCB será igual a la suma del costo de declorinación + el costo del equipo de reposición 

– el valor de recuperación. 

A continuación, se presenta la tabla que resume lo descrito anteriormente: 
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Tabla Nº 23: Escenarios para la eliminación de PCB 

Concentración 

Escenarios/ 

operaciones Retrollenado 

Aceite de 

cambio Declorinación 

Equipo Nuevo 

de reposición 

Exportaci

ón 

Incineració

n 

Valor de 

Recuperación Costo total 

50-500 ppm 

Con 

recuperación R  AC  D         R+AC+D 

Sin 

recuperación R AC D EN     VR R+AC+D+EN-VR 

Residuo R AC D       VR R+AC+D-VR 

500-5,000 PPM 

Con 

recuperación     D         D 

Sin 

recuperación     D EN     VR D+EN-VR 

Residuo     D       VR D-VR 

5,000 ppm PCB 

Puro 

Con 

recuperación     D         D 

Sin 

recuperación       EN EX IN VR EN+EX+IN-VR 

Residuo         EX IN VR EX+IN-VR 
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Residuo 

En el caso de equipos que se encuentren en condiciones de residuo, el costo de 
eliminación de PCB será igual al costo de declorinación reducido por el valor de 
reposición que representa el aspecto positivo por el aprovechamiento del valor 
económico del residuo. 

Procesos de eliminación de PCB con más de 5,000 ppm 

Con recuperación 

En esta categoría se localizan los casos especiales de quipos que, aunque tienen 
concentraciones altas de PCB, no se pueden reemplazar ya sea por sus características 
especiales de diseño, el costo de reemplazo muy alto u otras condiciones que limitan su 
reemplazo. En este caso generalmente el costo de declorinación que, aunque es alto 
resultará el más pertinente. 

Sin Recuperación 

Los equipos con concentraciones de PCB por encima de 5,000 ppm son considerados 
como puros que la solución de eliminación adecuada es mediante la incineración que 
para el caso de la mayoría de los países latinoamericanos (excepto Brasil) se realiza 
mediante la exportación. En este caso el costo de eliminación está dado por el costo de 
Exportación + Incineración + Costo de reposición del equipo – Valor de recuperación de 
equipo13. 

Residuo 

Los residuos que se someten a la eliminación de PCB con concentraciones de más de 
5,000 ppm asumen un costo igual al costo de Exportación + Incineración – Valor de 
recuperación de equipo14. 

5.4.3.2 Costo de tratamiento o incineración de PCB  

Para el cálculo del costo de eliminación de PCB tomaremos las siguientes premisas: 

• Ratio de peso transformadores de potencia: 1,727 toneladas de equipo/toneladas 
de aceite (UNEP Chemicals and Waste Branch, DTIE, 2016) 

• Ratio de peso de transformadores con relación a potencia: de 15 – 100 kVA (9 
kg/kVA), de 100 – 1,000 kVA (3,5 kg/kVA). (Promelsa, 2018) 

• Ratio de precio de transformadores en función a la potencia. (Ver Gráfico siguiente) 

 
13 En este caso el poseedor de la existencia no goza de esta recuperación ya que generalmente se hace en 

el país de destino o de disposición final (incineración). 
14 En este caso el poseedor de la existencia no goza de esta recuperación ya que generalmente se hace en 

el país de destino o de disposición final (incineración). 
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Figura Nº 30: Relación del peso de los transformadores en relación con la potencia 

(kg/kVA) 

 

Figura Nº 31: Relación de precio de transformadores de distribución con relación a la 

potencia 

 

A continuación, desarrollaremos estos conceptos con lo cual se elaborará los esquemas 
que nos permitirán establecer el costo de eliminación de PCB. 

Eliminación ambientalmente racional de PCB con recuperación 

Lo recomendable es eliminar los PCB mediante tecnologías que permiten la 
recuperación del elemento que lo contiene (equipo y sus componentes) para seguir 
siendo reutilizados (por ejemplo, aceite dieléctrico que puede utilizado luego de 
regenerar sus propiedades), o ser reciclados (por ejemplo, recuperar los componentes 
metálicos para ser usados como materia prima en procesos de fundición secundaria o 
aceite a ser usado como materia prima para la elaboración de grasas, membranas 
asfálticas o como combustible para aprovechar poder calorífico).  

Los principios antes mencionados se aplican a esta opción de eliminación de PCB 
mediante las siguientes prácticas recomendadas: 
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• Preferir la recuperación en los casos de concentraciones bajas (regularmente de 50 
a 5,000 ppm). 

• Reducir el volumen de residuos PCB (por ejemplo, en los casos de residuos que no 
sean PCB puro y previo análisis de costos, donde se puede reciclar, para exportar 
solamente residuos mínimos contaminados con PCB. 

• Optar por el tratamiento en sitio para evitar transporte de existencias o movimientos 
transfronterizos de residuos con PCB. 

Es importante que cuando se defina el procedimiento a aplicar para la eliminación de 
PCB con recuperación, se tome en consideración tecnologías que hayan sido probadas 
y extensivamente aplicadas con éxito en el ámbito regional. En el caso de Argentina15, 
Brasil16, Colombia17 y el Perú18 se han tenido experiencias exitosas con la aplicación de 
los siguientes procedimientos: 

• Retrollenado (descontaminación de transformadores) 

• Declorinación mediante acción química de componentes ya sea en base a sodio o 
litio metálico (Dekor K) o la acción de un reactivo formado por un compuesto alcalino 
y un dispersante (Dióxido de Potasio). 

5.4.4 Exportación de Residuos con PCB 

Como, en general, los residuos con PCB no pueden disponerse en los países de la región, 
por no contar con infraestructura para ello, éstos deben exportarse a otros países con 
fines de eliminación (en general Europa). Este proceso de exportación debe cumplir con 
las disposiciones establecidas internacionalmente en el Convenio de Basilea junto con 
un manejo ambientalmente racional de residuos sólidos en cada uno de los países 
involucrados.  

Sobre la base al ejercicio de análisis de costos unitarios (ver Anexo Nº 1 del documento 
Evaluación Socioeconómica y ambiental del reemplazo de transformadores existentes 
que contengan aceites con PCB por transformadores más eficientes en energía y sin PCB 
–  CBRAS & INTI, 2019) y experiencias de exportación de residuos de PCB en América 
Latina para su eliminación, a los efectos del presente Plan se considera: 

• Costo de Mano de obra para retrollenado: 2,97 Dólares Estadounidenses USD/kg. 

• Costo por cambio de aceite libre de PCB para actividades de retrollenado: 2,49 
USD/kg. 

• Costo de declorinación: 5,42 USD/kg para casos de concentraciones debajo de 5000 
ppm, cuando la concentración es mayor el costo podría llegar a 12 USD/kg. 

 
15 https://www.youtube.com/watch?v=vGXYOAST48E 
16 http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_prorisc_upml/_arquivos/estudo_sobre_as_bifenilas_ 

policloradas_82.pdf, (visto el 5/12/2018) 
17http://quimicos.minambiente.gov.co/index.php/contaminantes-organicos-persistentes/pcb/proyecto-

de-eliminacion-de-pcb, (visto el 5/12/2018) 
18 https://www.youtube.com/watch?v=5_GQOlF2fm0. 
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• Costo de reposición de equipos nuevos: este valor es variable y depende de las 
características del equipo. 

La tabla siguiente, muestra un resumen los costos de los procesos mencionados: 

Tabla Nº 24: Cuadro comparativo de costos de inversión según escenario propuesto 

(USD/kg)19 

Concentraci

ón 

Escenarios/operacio

nes 

Retrollenad

o 

Aceite de 

cambio 

Declorinaci

ón 

Equipo 

Nuevo de 

reposición 

Export

ación 

Incineració

n 

Valor de 

Recuper

ación 

Costo 

total 

50 - 500 

ppm 

Con recuperación 2,97 2,49 5,42     10,88 

Sin recuperación 2,97 2,49 5,42 125   12,5 123,38 

Residuo 2,97 2,49 5,42    12,5 -1,62 

500 – 

5,000 

PPM 

Con recuperación   5,42     5,42 

Sin recuperación   5,42 125   12,5 117,92 

Residuo   5,42    12,5 -7,08 

5,000 ppm 

- PCB Puro 

Con recuperación   12     12 

Sin recuperación    125 2 5 12,5 119,5 

Residuo     2 5 12,5 -5,5 

5.5 Gestión de sitios contaminados con PCB 

La empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas del Decreto Supremo Nº 012-
2017-MINAM, que aprueba los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados en 
concordancia con el Decreto Supremo Nº 011- 2017-MINAM, Estándares de Calidad 
Ambiental para suelos y el RPAAE, sin embargo, de identificarse sitios potencialmente 
contaminados, se procederá de acuerdo con lo establecido. 

 
19 Estos costos no incluyen impuestos ni costos asociados a traslado de equipos, del declorinador, ni 

logística que acondicionamiento de los lugares donde se realizan los trabajos. 
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6 Cronograma, Presupuesto y Responsables 

Con objeto de realizar las estimaciones de tiempo y costo de la ejecución del Plan se 
tiene las siguientes premisas: 

• Rendimiento de extracción de muestra de aceite en zona urbana = 15 muestras/día 

• Rendimiento de extracción de muestra de aceite en zona semiurbana = 10 
muestras/día 

• Rendimiento de extracción de muestra de aceite en zona rural = 5 muestras/día 

• Determinación mediante descarte en zona urbana20 = 28,7 USD/ muestra, en zona 
Sub-urbana = 34,3 USD/ muestra y en zona Rural = 39,8 USD/ muestra 

• Determinación por análisis de cromatografía de gases confirmatoria= 157 
USD/muestra21 

• Precio Unitario para realizar el Retrollenado de transformadores para eliminación de 
PCB = 2,97 USD/kg22 

• Precio Unitario para realizar el cambio de aceite de transformadores = 2,49 USD/kg23 

• Precio Unitario para realizar la declorinación de aceite de transformadores = 5,42 
USD/kg24 

• Se considera que el 15% de equipos en descarte serán positivos, por lo tanto deberán 
ser analizados por CG. 

• Para el cálculo de equipos contaminados se considera el 3% del total de unidades. 

 

 
20 Inventario y Eliminación de Existencias y Residuos con PCB- Proyecto GF/PER/10/001“Manejo y 

Disposición Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados (PCB)”- 2017 
21 Ibidem 
22 Evaluación socioeconómica y ambiental del reemplazo de transformadores existentes que contengan 

aceites con PCB por transformadores más eficientes en energía y sin PCB - Proyecto PNUM- FMAM 

“mejores prácticas para el manejo de PCB en el sector minero sudamericano” - Centro Regional Basilea 

para América del Sur (CRBAS) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Mayo 2019 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
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6.1 Cronograma, Presupuesto y Responsables 

6.1.1 Programa de actividades 

Actividad Cantidad Unidades 2022 2023 2024 2025 

Descarte de PCB       
LA CONVENCION 1619 Unid 810 810     

CHUMBIVILCAS 439 Unid   439   

CUSCO 391 Unid   391   

ESPINAR 154 Unid   154   

QUISPICANCHI 133 Unid 133    

CALCA 133 Unid 133    

PARURO 128 Unid 128    

URUBAMBA 106 Unid 106    

ANTA 93 Unid  93   

PAUCARTAMBO 46 Unid  46   

ACOMAYO 40 Unid  40   

COTABAMBAS 37 Unid  37   

CANCHIS 29 Unid  29   

CANAS 20 Unid  20   

CONDESUYOS 4 Unid  4   

MANU 2 Unid  2   

CAYLLOMA 2 Unid  2   

LAMPA 2 Unid  2   

ATALAYA 1 Unid  1   

Sub Total 3379 Unid 1310 1085 984 
 

Análisis confirmatorio 507 Unid 196 163 148 
 

Eliminación de PCB (declorinación 
y/o exportación) 

51 t 
   

51 

Capacitación 1 Unid 1 1 1 1 

Identificación de nuevas fuentes de 
PCB 

1 Unid 
  

1 1 

Tabla Nº 25: Programa Anual de capacitación en Gestión de PCB 
Nº Tema 2022 2023 2024 2025 

1 Identificación de PCB X X X X 

2 Descarte y análisis de PCB X X X X 

3 Manejo de equipos con PCB X X X X 

4 Transporte y almacenamiento de existencias y 

residuos con PCB 

X X X X 

5 Eliminación de PCB   X X 

 Total horas (20 h) 5 5 5 5 
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6.1.2 Cronograma de actividades 

Actividad 2022 2023 2024 2025 

Descarte de PCB         

LA CONVENCION xxxxxxx xxxxxxx     

CHUMBIVILCAS     xxxxxxx   

CUSCO     xxxxxxx   

ESPINAR     xxxxxxx   

QUISPICANCHI xxxxxxx       

CALCA xxxxxxx       

PARURO xxxxxxx       

URUBAMBA xxxxxxx       

ANTA   xxxxxxx     

PAUCARTAMBO   xxxxxxx     

ACOMAYO   xxxxxxx     

COTABAMBAS   xxxxxxx     

CANCHIS   xxxxxxx     

CANAS   xxxxxxx     

CONDESUYOS   xxxxxxx     

MANU   xxxxxxx     

CAYLLOMA   xxxxxxx     

LAMPA   xxxxxxx     

ATALAYA   xxxxxxx     

Sub Total xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx   

Análisis confirmatorio xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx   

Eliminación de PCB (declorinación y/o 
exportación)    xxxxxxx 

Capacitación xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

Identificación de nuevas fuentes de PCB     xxxxxxx xxxxxxx 
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6.1.3 Presupuesto (USD) 

El presupuesto del Plan es de 562 603,00 USD entre los años 2022 al 2025 como se 
muestra en la tabla siguiente: 

Actividad 2022 2023 2024 2025 Total 

Descarte de PCB           

LA CONVENCION     85468   85468 

CHUMBIVILCAS     23175   23175 

CUSCO     20641   20641 

ESPINAR     8130   8130 

QUISPICANCHI     7021   7021 

CALCA     7021   7021 

PARURO     6757   6757 

URUBAMBA   5596     5596 

ANTA     4910   4910 

PAUCARTAMBO     2428   2428 

ACOMAYO   2112     2112 

COTABAMBAS   1953     1953 

CANCHIS 1531       1531 

CANAS     1056   1056 

CONDESUYOS     211   211 

MANU   106     106 

CAYLLOMA     106   106 

LAMPA     106   106 

ATALAYA     53   53 

Sub Total 1531 9766 167082 0 178379 

Análisis confirmatorio 30504 30504 30504   91512 

Eliminación de PCB (declorinación y/o exportación)       274713 274713 

Capacitación 2000 2000 2000 2000 8000 

Identificación de nuevas fuentes de PCB     5000 5000 10000 

Inversión Total 34035 42270 204586 281713 562603 

6.1.4 Asignación de responsables 

Los responsables de la ejecución del Plan de Gestión Ambiental de PCB de la empresa 
son: 

• Fredy Hernan Gonzales de la Vega, Gerente General de Electro Sur Este S.A.A. 
(responsable corporativo) 

• Ing. Héctor Raúl Fernando Valencia Delgado (responsable ejecutivo) 

 



Plan de Gestión Ambiental de PCB – Electro Sur Este S.A.A. 

Minpetel S.A. 83 

7 Plan de Emergencias y Contingencias  

En el Anexo Nº 1 se presenta el Plan de Emergencia y en el Anexo Nº 2 El Plan de 
Contingencias. 
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9 Anexos 

9.1 Anexo Nº 1: Plan de Emergencias 

9.1.1 Principios generales de prevención en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Principio de prevención 

• Principio de evaluación  

• Principio de gestión del riesgo. 

9.1.1.1 Prevención y planes de emergencias 

Planes de prevención 

Elaborado en función del análisis de riesgos para el almacenamiento, transporte, 
comercialización y personal que realice el manejo de aceites dieléctricos. El programa 
deben incluir capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, 
auditorías, simulacros y eventos de concientización. 

Planes de emergencia 

Planes para respuesta a emergencias de accidentes en existencias o residuos con PCB. 

9.1.1.2 Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional para el manejo de 

aceites dieléctricos 

Toda persona que pueda estar en contacto directo con existencias y residuos con PCB, 
debe ser entrenado en los siguientes temas: 

• Propiedades y características de los PCB. 

• Identificación y descarte de PCB 

• Requisitos de almacenamiento y etiquetado para PCB. 

• Precauciones para el transporte de PCB. 

• Requisitos de reporte en el transportan de PCB. 

• Planes de emergencia y equipos de protección personal que se usarán en caso de 
una eventualidad peligrosa. 

• Procedimientos de respuesta de emergencia. 

La empresa debe mantener registros de: 

• Material de los cursos 

• Listado de empleados entrenados 

• Expedición de certificados 

• Los conductores llevarán consigo estos certificados en el vehículo de transporte y 
deberán tenerlos disponibles para su inspección. 
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9.1.1.3 Vigilancia médica 

El personal que trabaje en la gestión de PCB debe contar con los siguientes exámenes 
médicos: 

• Un examen médico inicial como base, realizado anterior al inicio de la actividad. 

• Un examen anual. 

• Un examen al final de la actividad (examen médico de salida) 

• En caso de ocurrir algún accidente en el que un trabajador haya estado expuesto y 
en contacto con aceite a una concentración de PCB encima de 50 ppm, al instante 
se realizará otro examen médico. 

Los exámenes médicos habituales consisten en: historia ocupacional y clínica, pruebas 
de visión y audición, examen médico de orina, pulmones, enzimas hepáticas y de sangre 
(incluyendo el nivel de PCB). 

9.1.1.4 Higiene personal 

Independientemente del nivel de equipo de protección personal que se use, los 
trabajadores deben presentar buenas prácticas de higiene personal, a fin de reducir su 
exposición con los aceites dieléctricos contaminados con PCB: 

• Se tendrá cuidado de retirar el equipo de protección personal contaminado, de 
manera que se prevenga el contacto de la piel con los aceites dieléctricos. La ropa 
utilizada para trabajar con aceite dieléctrico debe ser lavada en el trabajo con el 
objetivo de no llevar a casa y contaminar. 

• Los trabajadores lavarán sus manos con agua y jabón después de trabajar con aceite 
dieléctrico. 

• Los trabajadores deben abstenerse de fumar, beber o comer mientras manipulan 
equipos y aceites dieléctricos. 

9.1.1.5 Criterios de exposición a PCB para la protección de los trabajadores 

En tanto el Estado apruebe la normatividad de exposición a PCB para la protección de 
los trabajadores, la empresa a criterio podrá aplicar normas internacionales como OSHA, 
NIOSH, FDA, EPA, OMS o la FAO. 

9.1.2 Protección en el trabajo con aceite dieléctrico con PCB 

El Convenio de Estocolmo establece medidas para reducir la exposición y el riesgo con 
el uso de los PCB, (Anexo A, parte ll, apartado (b)): 

1. Utilización solamente en equipos intactos y estancos y solamente en zonas en que 
el riesgo de liberación en el medio ambiente pueda reducirse a un mínimo y la zona 
de liberación pueda descontaminarse rápidamente; 

2. Eliminación del uso en equipos situados en zonas relacionadas con la producción o 
la elaboración de alimentos para humanos y animales; 
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3. Cuando se utilicen en zonas densamente pobladas, incluidas escuelas y hospitales, 
será necesario todas las medidas razonables para evitar incendios y establecer 
inspecciones periódicas de los equipos para detectar toda fuga. 

9.1.2.1 Protección Colectiva 

• Prevención de incendios: Diseño adecuado del lugar que almacene sustancias de 
fácil combustión en combinación con otras sustancias. 

• Instalación de sistemas de detección de incendios. 

• Instalar bocas de hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos 
de extinción, de acuerdo con la actividad y análisis de riesgos. 

• Establecer los procedimientos de evacuación de locales y salidas de emergencia. 

• Se considera locales con riesgo de explosión aquellos en los que exista materiales 
inflamables. 

• Señalizar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar 
el emplazamiento de dispositivos, equipos de seguridad, demás medios de 
protección y los tipos de señalización. 

9.1.2.2 Protección Individual (equipo de protección personal) 

La siguiente descripción de EPPs se deben utilizar para todas las actividades 
concernientes con el PGAPCB desde su identificación hasta su disposición final, 
incluyendo las actividades de operación y mantenimiento de las existencias y residuos. 

Los EPP (casco, guantes, lentes y botas de seguridad entre otros necesarios) deben estar 
limpios, previendo su correcta conservación, asimismo, se debe evaluar 
permanentemente su estado para removerlos de su uso, cuando sea necesario. 

Protección física 

• Se debe usar ropa tipo overol y equipos de protección individual como: casco, 
guantes, lentes y botas de seguridad, y otros necesarios según los riesgos que se 
presentan en la actividad que se desarrolle. 

• La vestimenta y los EPP deben ser resistentes a los químicos, específicamente 
impermeable a los PCB (ejemplo, se usan overoles de Tyvek). 

• El trabajador debe vestir ropa de trabajo limpia antes de comenzar a trabajar. Si la 
ropa ha tenido contacto con los PCB debe ser desechada. 

Protección de manos 

El Viton es el mejor material para los guantes que se emplean en la protección de la 
exposición a los PCB, según la NIOSH66; no obstante, para la extracción de muestras se 
puede utilizar los guantes de nitrilo o guantes a prueba de productos químicos. 
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Protección de los Ojos 

Al trabajar con líquidos, use gafas a prueba de salpicaduras y un escudo de protección 
de la cara, a menos que use protección respiratoria con pieza facial de cara completa. 

Si en el lugar de trabajo hay polvo, use gafas a prueba de polvo y un escudo de 
protección de la cara, a no ser que use protección respiratoria con pieza facial de cara 
completa. 

Protección Respiratoria 

Se debe usar los respiradores (máscaras protectoras) en base a un programa escrito 
disponible en las instalaciones donde se manejan los PCB, el que debe tener en cuenta 
las condiciones en el lugar de trabajo, requisitos para el entrenamiento de los 
trabajadores, pruebas del ajuste de los respiradores y exámenes médicos, como los que 
se describen en OSHA 1910.134, 

Donde exista una potencial exposición a PCB por contener el aire una concentración por 
encima de 1 g/m, se debe usar un respirador de línea de aire con pieza facial de cara 
completa, aprobado por OSHA/NIOSH, que funcione a presión-demanda u otro modo 
de presión positiva. Para una protección mayor, se debe usar en combinación con un 
aparato respirador auto contenido que funcione a presión-demanda u otro modo de 
presión positiva. 

Cuando la concentración de PCB en el aire es menor a 1 ug/m3 se emplearán máscaras 
completas con presión negativa y con cartuchos para material particulado y vapores 
orgánicos. 

En general, los proveedores y/o fabricantes de equipos de seguridad pueden suministrar 
recomendaciones acerca de los equipos de protección personal para proveer la mayor 
protección para operar con los equipos, materiales y residuos con PCB. 

Tabla Nº 26: Categorías de protección individual 
Nivel Descripción Qué incluye 

A Se usa cuando se requiere el mayor nivel de 

protección personal, ojos, piel y sistema 

respiratorio; por ejemplo, con una 

concentración alta de vapores de PCB o de 

partículas, o si hay un alto potencial de 

salpicadura o de inmersión de la piel en 

aceites dieléctricos con PCB. Incluyen: 

cualquier trabajo dentro de una edificación 

con ventilación deficiente u otros espacios 

cerrados donde se hayan volatilizado los 

PCB a partir de superficies grandes, Ejemplo 

limpieza de un derrame grande. 

1. Respirador con contenido autónomo de aire 

(SCBA) con presión positiva y máscara facial 

completa.  

2. Ropa anti-químicos totalmente encapsulada. 

3. Guantes exteriores, anti-químicos para 

trabajo pesado.  

4. Guantes interiores, anti-químicos para 

trabajo liviano.  

5. Botas, anti-químicos, puntera y talón de 

acero.  

6. Casco. 

B Se usa en lugares donde se requiere un alto 

nivel de protección respiratoria, existe poco 

potencial para que haya contacto de los 

PCB con la piel. Por ejemplo, el trabajador 

1. Respirador con contenido autónomo de aire 

(SCBA) con presión positiva y máscara facial 

completa.  

2. Overol tipo tyvek. 
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Nivel Descripción Qué incluye 

ingresa a un recinto mal ventilado u otro 

espacio confinado donde se ha presentado 

un derrame grande y el trabajador 

solamente está ahí para inspeccionar y no 

para participar en la operación de limpieza 

del derrame. 

3. Guantes exteriores, anti-químicos para 

trabajo pesado.  

4. Guantes interiores, anti-químicos para 

trabajo liviano.  

5. Botas, anti-químicos, puntera y talón de 

acero.  

6. Casco. 

C Se usa en lugares en que el peligro 

respiratorio no es alto, pero se espera que 

las concentraciones de PCB en el aire 

continúen estando por encima de los 

niveles aceptables. Ejemplo, operaciones en 

recinto interior con equipo PCB abierto o 

tambores abiertos de materiales 

contaminados con PCB, operaciones al aire 

libre en áreas grandes de derrame de PCB u 

operaciones en que se trabaje de manera 

estrecha y continua con equipo abierto de 

PCB o con tambores abiertos de material 

contaminado con PCB. 

1. Respirador tipo cartucho  

2. Overol tipo tyvek. 

3. Guantes exteriores, anti-químicos, para 

trabajo pesado  

4. Guantes, interiores, anti-químicos, para 

trabajo liviano.  

5. Botas, anti-químicos, puntera y talón de 

acero.  

6. Casco. 

7. Lentes de protección 

D Se usa cuando no hay riesgo respiratorio, 

pero puede existir el potencial de daños 

menores por contacto de los PCB con la piel 

o la ropa. Un ejemplo, toma de muestras en 

transformadores con PCB, o en áreas 

pequeñas de suelos o aguas contaminadas. 

1. Overoles tipo.  

2. Guantes de nitrilo anti-químicos.  

3. Botas, con puntera y talón de acero, de ser 

necesario.  

4. Lentes de protección. 

El equipo de protección personal mínimo a usar en condiciones de mantenimiento de 
transformadores, toma de muestras de aceite dieléctrico, movilización de 
transformadores y bidones con contenido de aceite dieléctrico con o sin contenido de 
PCB es:  

• Overol enterizo especificación técnica (A40) o traje descartable. 

• Guantes anti-químicos (nitrilo EN 388) (no usar guantes de látex o de butilo porque 
los PCB podrían penetrar a través de ellos). 

• Botas dieléctricas con punta reforzada. 

• Mascarilla para partículas y gafas de seguridad de ser necesario.  

• Casco de seguridad. 
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Figura Nº 32: Implementos generales para la gestión de PCB 
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9.2 Anexo Nº 2: Plan de Contingencias  

9.2.1 Procedimientos de respuesta de emergencia ante derrames de aceite 

dieléctrico con PCB. 

En primer lugar, es importante la identificación inicial de los riesgos potenciales. Lo 
primordial es tomar en cuenta para cada caso la actuación primaria y la comunicación 
del incidente/accidente a las autoridades o cuerpos de respuesta.  

El Plan de Contingencias nos permite: 

1. Responder rápida y efectivamente ante cualquier situación de emergencia. 
2. Mitigar los efectos y daños causados por eventos, esperados e inesperados, 

ocasionados por el hombre o por la naturaleza. 
3. Preparar las medidas necesarias para salvar vidas; evitar o minimizar los posibles 

daños o pérdidas de la propiedad. 
4. Que el personal que labora en la empresa esté preparado para responder ante 

cualquier emergencia que se presente utilizando los medios disponibles. 

Acciones de respuesta 

Las fugas de aceite dieléctrico producen impactos serios en el medio ambiente y las 
personas. Estas fugas se dan principalmente en equipos que se encuentran almacenados 
cuando las estructuras sufren fisuras que liberan el fluido permanentemente. 

Son menos frecuentes los derrames de los aceites dieléctricos en la fase de operación, 
sin embargo, durante las actividades de transporte pueden ser muy riesgosas. 

Los síntomas por exposición de las personas a PCB son: cloracné, irritación de los ojos, 
somnolencia, dolor de cabeza e irritación de la garganta.  

En todos los casos es necesario tener en cuenta ciertas medidas de emergencia para dar 
respuestas inmediatas:. 

1. Aislar el lugar del evento, evitando que se acerquen personas que no sean las 
autorizadas. 

2. Si se presenta derrame continuo del líquido con PCB se debe tratar de evitar que los 
líquidos se esparzan utilizando para ello el kit de emergencia, materiales 
absorbentes o acondicionar el terreno como muros de contención evitando la 
expansión de la fuga. 

3. El personal encargado de derrames debe tener en cuenta las precauciones de 
primeros auxilios. 

4. Impedir que los fluidos derramados alcancen a los sistemas de alcantarillado, 
fuentes de aguas superficiales y campos de cultivo. 

5. En cuanto sea posible, debe notificarse al jefe superior u otro responsable de las 
instalaciones. 
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6. En caso el PCB alcance una corriente de agua, canalización, o algún área inaccesible, 
el primer trabajador que llegue al área del derrame debe iniciar procedimientos de 
notificación de inmediato, y emprender medidas para evitar que más material 
derramado alcance aguas o suelos. 

7. Una vez que los fluidos derramados hayan sido absorbidos, el material absorbente y 
los suelos contaminados deben depositarse en los barriles de acero preparados para 
tal fin. Para esto se deberá realizar una evaluación del evento extrayendo las 
muestras y análisis correspondientes (Ver Anexo sobre extracción de muestras de 
suelo en este documento). 

8. Las superficies expuestas y contaminadas con los líquidos derramados deben 
descontaminarse con estopas impregnadas con un solvente orgánico eficiente, 
como el tricloroetano. 

9. Todas las estructuras de acero, estantes de madera, bandeja portacables, también 
deben lavarse con solvente orgánico. Todo el equipo en estas estructuras, que puede 
estar contaminado por el derrame con PCB pero que no se va a eliminar, debe 
igualmente limpiarse. El solvente se utiliza con precaución para evitar la 
contaminación de otros equipos, vehículos, etc., en el área del derrame. 

9.2.1.1 Primeros Auxilios 

 

• PCB líquido sobre la piel: Quitarse de inmediato toda la ropa contaminada y lavar la 
parte del cuerpo afectada con jabón y agua, lavar minuciosamente. 

• PCB líquido en los ojos: Enjuagar los ojos con chorros de agua tibia por 15 minutos, 
manteniendo los ojos siempre abiertos y solicitar atención médica. 

• PCB líquido en la boca y estómago o ingestión: enjuagarse la boca varias veces con 
agua limpia y solicitar atención médica no ingerir nada más, llamar al doctor 
inmediatamente. No provocar el vómito.  

• Concentraciones altas de vapores de PCB: Llevar a las personas afectadas al aire libre 
y solicitar atención médica. 

9.2.1.2 Acciones de emergencia - incidentes fríos 

• Cortar todo suministro de energía al dispositivo y revisar conexión a tierra. 

• Limitar la extensión del derrame, sellando y utilizando materiales de absorción 
(arena, aserrín o cemento) o por bombeo de los contenedores. Si es posible, colocar 
una bandeja debajo de la fuga. 
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• Prevenir la contaminación de aguas (ríos, aguas subterráneas, etc.). 

9.2.1.3 Acciones de emergencia — incidentes calientes 

• Cortar todo suministro de energía. 

• Sellar herméticamente la estación de transformadores o el área del incidente, 
apagar los sistemas de ventilación. 

• Evacuar al personal y aquellas personas que estén en dirección del viento. 
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9.3 Anexo Nº3: Procedimientos para manipulación de existencias y residuos con PCB 

9.3.1 Durante la operación y mantenimiento de equipos con PCB 

9.3.1.1 Objetivo 

Identificar las medidas que permita la operación y mantenimiento de equipos con PCB 
en condiciones seguras protegiendo a la salud humana y el medio ambiente. 

9.3.1.2 Alcance 

Comprende todos los procedimientos de operación y mantenimiento de equipos con 
PCB tales como: 

9.3.1.3 Medidas de control de las actividades de mantenimiento de equipos con 

PCB durante la fase de operación 

Actividades de operación 

Las actividades de operación con equipos con PCB que producen los riesgos son: 

Operación de equipos con PCB (energización) 

• Limpieza de aisladores 

• Temperatura de los transformadores 

• Toma de muestra de aceite dieléctrico 

• Mantenimiento de sílica gel 

Medidas de control de riesgos 

1. Los equipos que contengan una concentración mayor de 50 ppm de PCB y se 
encuentren en condiciones óptimas de operación podrán seguir operando con las 
siguientes restricciones: 

• No podrán ser sometidos a mayores cargas que el 80% de su capacidad nominal con 
la finalidad de asegurar que la temperatura del fluido no se incremente y se reduzca 
al máximo la posibilidad de incendio. 

• No podrá estar instalado en lugares de alta vulnerabilidad, es decir, a no menos de 
50 m de centros de estudios, áreas urbanas densas, mercados, hospitales, centros 
comerciales. 

• Deberán contar con mallas o muros de protección que eviten el acceso al personal 
no autorizado. 

• Deberán contar con una poza de seguridad para contener al menos el 110% del 
volumen de aceite dieléctrico en caso de producirse una falla o derrame del fluido, 
esta poza deberá ser cubierta con plancha metálica o geomembrana para evitar la 
contaminación del concreto con PCB. 
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• Instalar en el lugar un kit completo de control de derrames, incendios y emergencias 
médicas. 

2. Se dotará a los trabajadores de los equipos de protección personal (EPPs) con las 
características sugeridas en este documento y que serán utilizados solamente para 
equipos con contenido de PCB; los EPP serán en lo posible desechables, en caso de 
no ser así, estos accesorios serán almacenados luego de ser limpiados con solventes 
y almacenados en un lugar especial del almacén de equipos y materiales 
contaminados con PCB. 

3. Se dispondrá de un juego de herramientas que solamente será utilizada cuando sea 
necesario intervenir un equipo con PCB, dicho juego de herramientas deberá ser 
almacenado en el almacén de equipos y materiales contaminados con PCB y serán 
almacenado luego de ser limpiados con solventes orgánicos. 

4. Los trabajadores, antes de intervenir un equipo para mantenimiento o realizar 
maniobras deberán utilizar obligatoriamente los EPP que se indican en este 
documento, un incumplimiento de esta disposición es considerado falta grave y será 
sancionada de acuerdo con el Reglamento Interno de la empresa. 

5. Inspección física del equipo con una frecuencia no mayor a dos semanas para 
detectar fallas estructurales o fugas de aceite dieléctrico perforaciones, oxidación o 
alta temperatura. 

6. Durante las actividades de limpieza de los bujes, se deberá utilizar fluidos y 
accesorios que deberán ser dispuestos adecuadamente. 

7. Durante la extracción de muestra de aceite se debe utilizar medidas para evitar su 
fuga, colocar revestimientos plásticos o de alfombrillas absorbentes debajo de los 
equipos o contenedores antes de abrirlos si la superficie de la zona de contención 
no está recubierta con algún material de protección (pintura, uretano o resina 
epóxica). 

8. Durante las actividades de mantenimiento se utilizará de bombas, sistemas de 
tuberías y bidones especiales, que no se utilicen para otros fines, para trasvasar los 
desechos líquidos. 

9. Después de las actividades de mantenimiento o maniobra de campo, se deberá 
asegurar la limpieza de todo líquido derramado con paños, papel o absorbentes. 

10. Se aplicará el triple enjuague de las superficies contaminadas con un solvente 
orgánico para eliminar todo PCB residual. 

11. Se deberá almacenar adecuadamente en espera de su tratamiento final todos los 
absorbentes y solventes del triple enjuague, ropas de protección desechables y 
revestimientos plásticos como desechos que contengan PCB, o estén contaminados 
con ellos. 

Actividad de mantenimiento y reparación 

1. Los equipos que ingresen a los talleres de servicio deberán ser analizados para 
detectar la presencia de PCB, salvo que éstos tengan un certificado de análisis 
positivo de PCB indicando la concentración presente. El análisis al cual se refiere este 
párrafo puede ser un análisis químico con determinación colorimétrica o el análisis 
químico con medición electroquímica. 
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2. Todos los equipos que entreguen a los clientes una vez culminado el servicio de 
mantenimiento deberán contar con un certificado de descarte de PCB al menos con 
los procedimientos antes mencionados. 

3. En caso de tratarse de equipos que contengan una concentración mayor de 50 ppm 
de PCB se deberá tener en cuenta las siguientes medidas: 

• Los trabajadores deberán realizar las reparaciones haciendo uso de los EPP 
recomendados en el presente documento, de preferencia descartables. En caso 
contrario estos accesorios serán almacenados luego de ser limpiados con solventes 
y almacenados en un lugar especial del almacén de equipos y materiales 
contaminados con PCB. 

• Los trabajos deberán ser realizados con herramientas bandejas y equipos específicos 
para PCB; es decir, el Titular deberá contar con un kit de herramientas para trabajos 
con PCB, las mismas que deberán ser limpiadas aplicando el triple enjuague de las 
superficies contaminadas con un disolvente como keroseno para eliminar todo PCB 
residual. 

4. La zona de reparación de equipos con PCB deberá contar con un sistema colector de 
fugas y derrames de aceite y una poza de seguridad para contener al menos el 110% 
del volumen de aceite dieléctrico en caso de producirse una falla o derrame del 
fluido, esta poza deberá ser cubierta con plancha metálica o geomembrana para 
evitar la contaminación del concreto con PCB. 

5. Se debe contar con un kit completo de control de derrames, incendios y emergencias 
médicas. 

6. Contar con un Plan de Contingencias específico para accidentes con sustancias y 
materiales con PCB. 

7. Las superficies del taller para equipos con PCB deberán contar con revestimiento de 
geomembrana u otro material de protección (pintura, uretano o resina epóxica) para 
evitar la contaminación de las superficies de la construcción con PCB. 

8. Durante las actividades de mantenimiento será necesario la utilización de bombas, 
sistemas de tuberías y bidones especiales que no se utilicen para otros fines para 
trasvasar los desechos líquidos. 

9. Después de las actividades de mantenimiento o maniobra de campo, se deberá 
asegurar la limpieza de todo líquido derramado con paños, papel o absorbentes. 

10. Se deberá aplicar el triple enjuague de las superficies contaminadas con un 
disolvente como el keroseno para eliminar todo el PCB residual. 

11. Se deberá almacenar adecuadamente en espera de su tratamiento final de todos los 
absorbentes y solventes del triple enjuague, ropas de protección desechables y 
revestimientos plásticos como desechos que contengan PCB, o estén contaminados 
con ellos. 
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9.3.2 Durante la manipulación de equipos fuera de servicio que contienen PCB 

9.3.2.1 Aspectos generales 

• Advertir al personal de los riesgos presentes en estos productos, las precauciones 
necesarias y las medidas a tomar en caso de accidentes. 

• La apertura de los transformadores y equipos eléctricos, así como la ejecución de 
actividades de mantenimiento que incluyen el drenado de sus fluidos, solo se 
realizará por parte del personal capacitado para este propósito. 

• Prohibir el uso de artefactos productores de llamas o de aquellos que aumenten la 
temperatura en la superficie metálica a niveles altos, debido a los riesgos de 
descomposición y emisiones de sustancias tóxicas. 

• No realizar soldaduras ni cortes mediante oxi-acetileno en equipos. 

• Garantizar que el área de trabajo con aceites dieléctricos tenga ventilación. 

• No fumar en el área donde se manipulen aceites. 

• En caso de derrames de aceite, se contendrá con materiales absorbentes, que serán 
depositados en recipientes para su posterior eliminación. 

• Los fluidos con contenido de PCB no serán mezclados con otros aceites de desecho. 

9.3.2.2 Prevención de pérdidas y derrames en equipos 

Para la prevención de pérdidas y derrames se implementará las siguientes medidas: 

1. Verificar de acuerdo con el “Programa de Revisión de Pérdidas” y documentar el 
estado de cada equipo. En particular debe observarse la presencia de derrame de 
aceite de las válvulas, grifos, juntas de aisladores, junta de tapa, visor de nivel, 
tanque de expansión y en general en la estructura del equipo.  

• En caso de observarse pérdidas, se evaluará la posible afectación del entorno en 
función de esta para establecer la prioridad de mantenimiento.  

• En caso se observe sólo manchas de aceite, juntas resecas sin evidencia de pérdida, 
se deja constancia y se verifica en la próxima inspección el avance de dicho 
problema.  

• En caso se observe aceite libre, goteo de este fuera del equipo, o cualquier otra 
pérdida no controlada, se debe proceder a la coordinación de una operación de 
mantenimiento que resuelva la pérdida. 

2. Recolectar los residuos y el material afectado, considerando todos los residuales que 
sean recolectados con contenido de PCB, debiendo ser almacenados en depósito de 
PCB para su eliminación. 

3. Proveer de material absorbente y elementos de contención de derrames de volumen 
suficiente. 

4. Los equipos deberán operar con dispositivos de contención en caso de fugas de 
aceite con capacidad suficiente, de tal forma de recolectar los líquidos que puedan 
derramarse. 
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5. En aquellos equipos instalados en interiores o lugares de escasa ventilación, se 
realizará controles anuales ambientales laborales, según normativa de referencia, 
(norma NIOSH 5503 o equivalente).  

6. Se realizará programas de capacitación al personal, de acuerdo con los riesgos que 
conlleva la manipulación de PCB, así como los otros riesgos asociados, como el 
eléctrico, riesgos generales de seguridad e higiene. La capacitación también debe 
considerar el plan de emergencias y contingencias (ver Programa de Capacitación 
del presente PGAPCB). 

7. Se debe proveer Equipos de Protección Personal (EPP) al personal que realice 
operaciones que involucren PCB. 

9.3.3 Revisión y control de materiales e instalaciones conteniendo PCB 

9.3.3.1 Programa de revisión de pérdidas 

Anualmente el responsable de la Unidad de Gestión deberá elaborar el Programa de 
Revisión de Pérdidas para minimizar el riesgo de liberación de PCB al ambiente y la 
afectación de trabajadores y la población en general, así como el medio ambiente. 

En las situaciones sensibles, tales existencias con PCB cerca de escuelas, centros de 
salud, población, abastecimientos de agua u otras situaciones que impliquen un mayor 
riesgo ante el derrame deben ser evaluadas con la finalidad de reducir el riesgo de 
deberá realizar su traslado a lugares seguros o menos riesgosos en tanto se ejecuta el 
PGAPCB. 

9.3.3.2 Revisión de instalaciones que contienen PCB 

Los controles por realizar o implementar son: 

1. Retirar aceite libre en suelos o bateas (bandejas) de contención, 
2. Confinar suelo o material poroso con presencia de aceite. 
3. Eliminar pérdidas visibles de aceite en juntas de tapa, visores o aisladores. 
4. Evitar pérdida o goteo o indicios de pérdidas en válvulas. 
5. Verificar que no haya pérdida en otra parte de los equipos. 
6. Verificar si hay disminución de nivel de aceite en visores. 
7. Verificar el desecamiento de juntas sin pérdida visible. 
8. Verificar el buen estado de la señalización. 
9. Acceso restringido a las instalaciones, ya sea por encontrarse el equipo en uso o bien 

en depósito aislado de PCB, 
10. Estanqueidad de las bateas de contención de equipos fuera de uso. 
11. Elementos en buen estado para el control de derrames imprevistos. 
12. Elementos de lucha contra incendios en buen estado y debidamente actualizados. 
13. Altas y bajas del personal responsable de las instalaciones donde existe PCB, 

verificando que es capacitado periódicamente y tiene conocimiento sobre riesgos y 
operaciones de intervención que deban realizar a los equipos. 
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En caso de detectarse pérdidas, se debe dar parte en forma inmediata al responsable de 
mantenimiento de equipos, para que se tomen las medidas para la intervención de los 
equipos. Esta intervención debe ser realizada por personal propio o subcontratado con 
experiencia en el manejo de equipos con PCB, que realice las operaciones acordes a los 
procedimientos de uso, manipulación, servicios de mantenimiento, entre otros. 

La pérdida de PCB a partir de equipos eléctricos instalados puede producir la afectación 
de las instalaciones, y llevar a la generación de un impacto ambiental por contaminación 
de elementos constructivos, paredes, pisos, y eventualmente daños ambientales a los 
componentes suelos y aguas superficiales y/o subterráneas, con la necesidad posterior 
de realizar actividades de remediación o recomposición ambiental con la debida 
intervención de la Autoridad Competente. 

9.3.3.3 Verificación de elementos de lucha contra incendios y control de 

derrames 

Anualmente se debe verificar la existencia e integridad de los elementos de lucha contra 
incendios y control de derrames, debiendo ser reemplazados aquellos que presenten un 
deterioro que así lo justifique, o bien que hayan expirado o estén próximos a vencer su 
vida útil. 

9.3.3.4 Revisión de inventarios de PCB e informe a la Autoridad 

Una vez realizado el control se debe cotejar contra el inventario de PCB existente. 
Cualquier diferencia entre el inventario y la revisión de control debe ser justificada e 
informada a la Autoridad, modificando en consecuencia los inventarios de PCB. 
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9.4 Anexo Nº 4: Procedimiento para transporte y manipulación de equipos con PCB 

9.4.1 Objetivo 

Dar pautas para realizar el transporte al interior, como fuera de las instalaciones para 
tratamiento o disposición final. 

9.4.2 Alcance 

Este procedimiento comprende todas las tareas que deben desarrollarse para el retiro 
de equipamiento que ha sido identificado con concentraciones de PCB mayores a las 
permitidas, dentro o fuera del ámbito de las instalaciones. También incluye todas las 
operaciones de transporte, tanto internas como externas, hacia depósitos, centros de 
tratamiento (declorinación) u otra instalación. 

El presente documento alcanza las operaciones de transporte por carretera, no 
contemplando las operaciones de transporte aéreo y/o marítimo, tanto nacional como 
internacional. 

9.4.3 Transporte de equipos con PCB 

9.4.3.1 Operaciones preliminares al retiro 

Para realizar el retiro de equipos que puedan contener PCB, hay que tener en cuenta los 
siguientes factores: 

1. Riesgo eléctrico. 
2. Riesgos generales de seguridad e higiene relacionados a la manipulación de objetos. 
3. Riesgos de contaminación ambiental por derrames. 
4. Riesgo de incendio que involucre PCB. 

Con la finalidad de reducir los riesgos identificados se deberá realizar: 

• La apertura de los circuitos 

• Verificar ausencia de tensión 

• Puesta a tierra y cortocircuito 

• Bloqueo de tableros, interruptores, u otro mecanismo que impida el cierre del 
circuito 

• Etiquetado de seguridad para prevención de puesta en tensión 

• El personal contará con adiestramiento general sobre higiene y seguridad, así como 
capacitación específica relacionada a la manipulación y prevención de riesgos 
relacionados con el PCB. 

• Previo al movimiento de equipos con PCB se deberá consignar la zona y planificar las 
actividades, de tal forma de evitar posibles pérdidas de aceite aislante que pueden 
derivar en derrames y contaminación de suelos, aguas e instalaciones. 
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• En forma previa al movimiento de PCB deberá proveerse de extintores en cantidad 
suficiente. Además, los vehículos que lo transporten deberán poseer extintores en 
cantidad estipulada por la reglamentación de transporte. 

9.4.3.2 Embalaje de existencias y residuos con PCB 

Para el embalaje de utilizará los siguientes elementos suficientemente seguros para 
evitar accidentes ambientales:  

Tabla Nº 27: Tipos de embalaje para existencias y residuos con PCB 
Material Embalaje Requerido para 

el Almacenamiento y/o 
Transporte 

 

Líquidos de PCB Barriles/tambores 

cerrados tipo ONU. Para 

el transporte 

transfronterizo se 

colocan dentro de bines 

metálicos 

 
Sólidos de PCB Barriles/tambores 

abiertos en la parte 

superior, con tapa 

removible. Para el 

transporte 

transfronterizo se sellan y 

colocan sobre pallets 

dentro del contenedor 

 
Condensadores / 

capacitores o 

balastros 

Colocados verticalmente 

sobre los pallets. En caso 

de fuga y/o para el 

transporte 

transfronterizo, se 

colocan en cajas 

metálicas (cerradas 

herméticamente y 

colocados sobre pallets 
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Material Embalaje Requerido para 
el Almacenamiento y/o 

Transporte 

 

Transformador

es con PCB o 

contaminados 

con PC  

Colocados sobre 

bandejas de 

contención con uso de 

material absorbente25 

en caso de fugas de 

aceite restante 

posterior al drenaje  

Para el transporte 

asegurarlos dentro del 

contenedor   

Etiquetado e identificación 

Los contenedores y equipos que posean PCB deberán ser etiquetados en forma unívoca, 
de forma tal de poder relacionarlos con los inventarios de PCB que cada poseedor 
deberá realizar. Además, deberá poseer la identificación mediante los pictogramas que 
indiquen el contenido de PCB, según lo establecido en las normas nacionales. 

Los pictogramas o etiquetas que indiquen la presencia del PCB, se realizará tal como se 
establece en el Reglamento de la UNECE. En el caso de los PCB corresponden a la Clase 
9 y la identificación de la sustancia es de 2315 para líquidos y 3432 para los sólidos. 

Para la identificación del peligro se utilizará el código ADR hazard identification numbers 
(HIN) o código Kemler que es 90 para los PCB (material transportado peligrosos para el 
medio ambiente). 

Figura Nº 33: Señalización utilizada para el transporte de PCB 

 

 
25 Utilizar arena. 
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Figura Nº 34: Señalización utilizada en el transporte de PCB 

 

9.4.3.3 Movimiento interno de equipos con PCB 

Se entiende como tal todo transporte de equipos con PCB desde la instalación donde se 
encuentra hacia otra perteneciente al mismo poseedor del equipo, sin tener para ello 
que transitar por caminos públicos. 

• Si los contenedores o equipos a transportar poseen pérdidas de fluido, éstos 
deberán ser colocados en bateas o bandejas de capacidad suficiente para la 
contención de un volumen al menos igual al 110 % del total del líquido en el/los 
contenedores. En este caso, se deberá utilizar un recipiente por cada equipo. 
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• El líquido que sea derramado en las bateas deberá ser recolectado e incorporado a 
tambores o contenedores con cierre hermético lo más pronto posible. 

• El movimiento de equipos en bateas o tambores será considerado en forma similar 
a equipos estancos, considerándose toda pérdida como una situación de 
contingencia. 

• El personal que realice las operaciones deberá tener conocimiento sobre los riesgos 
inherentes a las operaciones de embalaje y transporte de PCB, y estar preparado 
para resolver contingencias que puedan ocurrir, Con este fin deberá estar capacitado 
por personal técnico o profesional. 

A modo de referencia ser puede ver la siguiente figura con el equipo que se puede 
utilizar para el movimiento de materiales. 

Figura Nº 35: Movimiento de residuos de PCB en una instalación 

 

9.4.3.4 Transporte fuera de las instalaciones de la empresa 

Se entiende este transporte a todo movimiento de equipos con PCB fuera del sitio donde 
se encuentra instalado, debiendo transitar por caminos públicos o privados. Este 
transporte se realizará cuando se trate de: 

1. Transporte hacia otra instalación, dentro o fuera del sitio, para almacenamiento 
temporario. 

2. Transporte hacia otra empresa, para el almacenamiento temporal con fines de 
mantenimiento, acondicionamiento, tratamiento y/o disposición final (eliminación). 

3. Transporte previo a un movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. 

En el último caso, por tratarse de una carga ya preparada para exportación, también se 
deben prever los requisitos necesarios para transporte marítimo, y tramitar los permisos 
para el movimiento transfronterizo en el marco del Convenio de Basilea sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

La empresa programará sus actividades, ya sea para realizar o contratar los servicios de 
transporte, considerando lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC que 
aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos, así como lo establecido en el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM que 
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aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

En este sentido, el transporte de PCB lo realiza Empresas Operadoras de Residuos 
Sólidos (EO-RS) inscritas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y registradas 
en el Registro Autoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos del MINAM. 

Se exigirá a las empresas de transporte, como mínimo, la siguiente 

1. Ruta prevista, con los planos correspondientes 
2. Horas de viaje 
3. Habilitación del vehículo que certifica las características técnicas vehiculares para el 

servicio a realizar, así como que cumple con los requerimientos de antigüedad, 
titularidad, póliza de seguro y revisión técnica. 

4. Respecto de o los conductores y el personal que participa en el transporte 

a) Permisos/licencias correspondientes para conducir carga peligrosa 
b) Capacitación que tengan acerca del transporte de materiales y residuos 

peligrosos y atención de emergencias por accidentes (certificada) 
c) Experiencia en servicio similar 
d) Además de sus datos personales 

Asimismo, deberá: 

1. Verificar que cuenten con la vestimenta y equipos de protección personal 
adecuados, los cuales debe utilizar durante el transporte 

2. Revisar el Plan de contingencias que presente la empresa de servicios 
3. Asegurarse de que cuenten con la Ficha de Seguridad que describe los riesgos de los 

PCB, el cual debe formar parte del plan de contingencias 
4. Verificar el sistema de comunicaciones (radio, teléfono celular, etc.) y si cuentan con 

el sistema de posicionamiento geográfico (GPS) 

Asimismo, el transportista deberá contar con dispositivos que permitan el control y 
monitoreo permanente del vehículo en ruta y su comunicación permanente y efectiva 
con la base del transportista. También debe contar con el plan de contingencia para 
casos de emergencia. 

Las unidades de transporte deberán tener los rótulos en las paredes externas para 
advertir que la carga que transportan es peligrosa y representa riesgos. 

9.4.3.5 Transporte transfronterizo 

Este transporte se realizará sólo con fines de eliminación ambientalmente racional de 
los PCB, y cuando no exista en el país tecnología para la destrucción. Actualmente, las 
exportaciones de PCB se realizan con fines de incineración y los trámites establecidos en 
la normatividad nacional se basan en lo estipulado en el Convenio de Basilea. 
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Actualmente, el MINAM otorga la “Autorización de exportación de residuos sólidos” 
mediante el Procedimiento Nº 5 del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
cuyos requisitos son: 

1. Formulario F-04 o solicitud que contiene la declaración jurada en la que se indica 
que los documentos presentados en copia simple son auténticos. 

2. Pago por derecho de tramitación en tesorería del MINAM o depósito en la cuenta 
corriente Nº 000874035 del Banco de la Nación. 

3. Memoria descriptiva, indicando el tipo y característica, volumen, fuente generadora 
del residuo sólido, proceso al cual será sometido y el lugar de eliminación y el 
período en el que se realizará el embarque, el cual no debe superar el periodo de 
doce (12) meses. 

4. Certificado de análisis físico-químico, microbiológico, radiológico o toxicológico, 
sobre la composición de los residuos, según corresponda, emitidos por un 
laboratorio acreditado. 

5. Copia simple de la notificación al país importador para los residuos comprendidos 
en el Anexo III del Reglamento. Para los residuos sólidos comprendidos en el Anexo 
V del Reglamento, sólo si contienen materiales o sustancias del Anexo 1 del Convenio 
de Basilea en una cantidad tal que les confiera una de las características señaladas 
en el Anexo IV del Reglamento. 

El plazo para tener una respuesta es de 20 (veinte) días hábiles. 

El flujo del procedimiento es el siguiente: 

 

La empresa que brinde los servicios de exportación deberá ocuparse de todos los 
trámites, tanto para el transporte desde el almacén hasta el almacén en aduanas y 
puerto, como todo lo que implica la preparación de la carga a transportar. 

Las siguientes figuras grafican esta preparación: 
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Figura Nº 36: Cilindros NNUU conteniendo aceite con PCB listo para ser transportado 

hacia el Puerto 

 

Figura Nº 37: Equipos listos para ser transportados  

 

Figura Nº 38: Contenedor listo con residuos PCB para su embarque 
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9.4.4 Transporte de aceites dieléctricos con PCB 

Previo a la maniobra de carga, se debe verificar el correcto estado y funcionamiento del 
vehículo. En el proceso de descarga se debe revisar las hojas de seguridad, realizar una 
inspección física para verificar fugas, sobrecalentamiento, escurrimientos, señales de 
impacto sobre la carga y utilizar el equipo de protección personal adecuado.  

9.4.4.1 Apilamiento 

Los envases con PCB se apilarán de manera segura. La distribución de la carga será 
uniforme.  

Los envases no estarán colocados directamente en el piso sino sobre plataformas o 
palets y deben apilarse con las tapas hacia arriba, respetando la resistencia de sus 
materiales, de tal forma que no se dañen unos con otros. La altura de apilado será de 
acuerdo al tipo de embalaje/envase y clase de peligro. 

Figura Nº 39: Dirección de apilamiento de los contenedores de sólidos y líquidos 

contaminados con PCB 

 

Los remolques están diseñados para una distribución uniforme 

9.4.4.2 Equilibrio de peso y aseguramiento de carga 

El peso debe estar bien equilibrado y la carga asegurada correctamente. 

Figura Nº 40: Peso y disposición de los contenedores para sólidos y líquidos 

contaminados con PCB 
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9.5 Anexo Nº 5: Procedimiento para almacenamiento de equipos con PCB 

Dado que no es posible ir eliminando los PCB identificados en existencias y residuos cada 
vez, puesto que se debe tener cantidades suficientes que justifiquen la contratación de 
los servicios, sean de descontaminación o de eliminación con exportación para la 
incineración en el exterior. En este sentido, el almacenamiento temporal es necesario, 
más aún cuando se tiene el plazo del 2028 para la eliminación de los PCB. 

Los equipos con concentraciones de PCB mayores a los 50 ppm (sea que estén en reserva 
-considerados como existencias o en calidad de residuo), deben estar etiquetados, 
identificados (con datos de placa o número único asignado expresamente) y 
almacenados en un lugar separados del resto de equipos, guardando todos los cuidados 
que el caso amerita. Es una buena práctica tener espacios definidos dentro del almacén 
temporal para las existencias y para los residuos, toda vez que las existencias podrían 
volver a servicio y también deben estar sujetas a las inspecciones de rutina. 

Las existencias de PCB que estén en operación o almacenados como reserva, deberán 
estar en buenas condiciones; es decir, no presentar fugas ni goteos, el lugar donde estén 
almacenados deberá ser acondicionado de manera que se asegure su confinamiento en 
caso de fugas aparte de otras medidas que se detallarán para el almacenamiento de 
estos. 

El espacio destinado para almacenamiento debe cumplir con las exigencias detalladas 
en el Decreto Legislativo Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (en adelante, LGIRS) y su Reglamento aprobado por el D.S. Nº 014-2017-MINAM, 
para el caso de almacenamiento central de materiales y residuos peligrosos. 

9.5.1 Características del almacén para existencias y residuos de PCB 

• Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia determinada 
teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de 
producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos, materias primas o de 
productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, además de 
otras condiciones que se estimen necesarias en el marco de los lineamientos que 
establezca el sector competente; 

• Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo con su compatibilidad física, 
química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos; 

• Tener piso de material impermeable al PCB (se recomienda utilizar planchas de acero 
o geomembrana), resistente a la carga y abrasión, con una pendiente adecuada para 
permitir el drenaje en caso de derrames o fugas a pozas de recolección y permitir su 
posterior descontaminación o eliminación. 

• Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y 
equipos, según corresponda; así como el desplazamiento del personal de seguridad 
o emergencia. Los pisos deben ser de- material impermeable y resistente; 
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• En caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, se tendrá en cuenta las 
características del almacén establecidas en el IGA, según esto se deberá contar con 
detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible; 

• Tener avisos y señales de seguridad colocados de manera visible con información 
relacionada a PCB incluyendo sus hojas MSDS. 

• Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos 
y equipos, de acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del residuo; 

• Contar con sistemas de higienización operativos, y; 

• Estar ubicado a no menos de cien (100) metros de puntos sensibles tales como 
cuerpos de agua, colegios, hospitales, centros comerciales y mercados. No se debe 
almacenar combustibles dentro de 10 m a la redonda del almacén 

• Contar con ventilación forzada si el ambiente es cerrado asegurando que el aire 
derivado de la ventilación no llegue a otros, donde vivan o trabajen personas. 

• Asegurar la hermeticidad de los transformadores y condensadores y colocarlos 
sobre bandejas de acero que permita contener el aceite en caso de derrame o fuga 
con un volumen de al menos, el 110% del líquido contenido o el 110% del volumen 
del equipo más grande. En cada bandeja se podrá colocar tantos condensadores o 
transformadores o cilindros según el espacio disponible. 

• En los casos que se tenga una mezcla de residuos sólidos y líquidos se deberá separar 
el material sólido en recipientes de acero resistentes a golpes, anticorrosivos y 
cerrarlos con tapas o tapones de drenaje bien ajustados y con doble 
empaquetadura. Éstos deberán ser etiquetados. 

• En los casos que se tenga existencias o residuos con PCB relativamente pequeños 
que muestren fugas y derrames, se deberán almacenar envolviéndolos 
herméticamente en bolsas o sacos de polietileno y colocarlos en envases de acero 
con tapas removibles que se sellarán (listos para su disposición final). En caso de los 
transformadores, se deberá drenar el aceite en barriles/tambores cerrados tipo 
ONU, el equipo será almacenado dentro de una bandeja de protección hasta su 
disposición final. 

• Situar los equipos y materiales sobre parihuelas de apoyo y sujetarlos a las mismas 
de manera apropiada 

• Estar dotado de un sistema de protección contra incendio para atacar fuegos de tipo 
químico y eléctrico principalmente. 

• Restringir el ingreso a personal autorizado, el cual usará equipos de protección 
personal, contar con un directorio con los números telefónicos de emergencia, etc. 

• Tener instalaciones auxiliares: área para la conservación de los equipos de 
protección personal, zona de descontaminación vestuarios y servicios higiénicos. 

• Contar con planes de contingencias en caso de derrame e incendio 

En aplicación a lo recomendado en la Guía Metodológica para la Elaboración del 
PGAPCB, el plazo para mantener existencias o residuos con PCB serán hasta antes del 
2028 cuando también deben ser eliminados. 
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Figura Nº 41: Características básicas para almacenamiento de existencias y residuos 

con PCB 

 
Fuente: Minpetel S.A. 

9.5.2 Embalaje y etiquetado de tanques con aceite dieléctrico, equipos y 

materiales contaminados con PCB 

9.5.2.1 Envases para desechos con PCB 

• Los aparatos eléctricos pequeños que estén en malas condiciones deberán ser 
drenados antes de colocarlos en los pallets. 

• Los líquidos serán guardados en barriles de acero con tapa de doble orificio. 

Figura Nº 42: Contenedores para aceites contaminados con PCB. 

 



Plan de Gestión Ambiental de PCB – Electro Sur Este S.A.A. 

Minpetel S.A. 112 

9.5.2.2 Etiquetas para equipos y envases con aceite dieléctrico usado con PCB 

Figura Nº 43: Etiquetas para equipos y contenedores que poseen aceite dieléctrico 

contaminado y libre de PCB 
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9.6 Anexo Nº 6: Adquisición de material y equipos libres de PCB  

9.6.1 Objetivo 

Establecer pautas que aseguren que la empresa adquiera materiales y equipos libres de 
PCB no implique riesgo de contaminación con PCB. 

9.6.2 Alcance 

Comprende todos los procedimientos y actividades mediante los cuales la empresa 
incrementa sus activos, con aquellos con probabilidad de contener PCB. 

Los responsables son directamente los técnicos encargados de elaborar los Términos de 
Referencia para adquisición de equipos y aceite dieléctrico que podrían contener PCB, 
así como los encargados de los procedimientos y procesos de logística. 

9.6.3 Desarrollo 

Si bien es cierto, los PCB no se producen aproximadamente desde 1979 y se ha prohibido 
su utilización a nivel global desde 1983, en la actualidad el mayor riesgo radica en la 
contaminación cruzada de equipos libres de PCB durante las actividades de fábricación 
de equipos como trasformadores donde por alguna razón, las herramientas o partes han 
sido contaminadas con PCB. 

Por ello, al momento de adquirir equipos o insumos, es pertinente asegurarse que éstos 
se encuentren en buenas condiciones de operación, así como también que no presenten 
PCB que perjudique la salud de los trabajadores expuestos a dichos equipos o insumos. 
Esta idea se puede resumir concretamente en la obligación de incorporar en el proceso 
de gestión de compra, la condición de contar con el certificado de "libre de PCB” 
otorgado por un laboratorio acreditado o reconocido en el país. 

9.6.3.1 Equipos o materiales que pueden contener PCB 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra una relación de equipos y materiales 
que pueden contener PCB. 

Tabla Nº 28: Relación de equipos y materiales que se fabricaron con PCB 
Equipo/material Detalle 

Transformadores Equipos de potencia o distribución de energía eléctrica, pueden ser 

nuevos o reparados 

Condensadores En caso de haber sido fabricados antes de 1983 

Cables eléctricos Cables tipo NKY fabricados antes de 1983 con conductores de cobre 

electrolítico blando, cableados concéntricos o sectoriales. Aislamiento 

de cinta de papel de celulosas pura e impregnada en aceite “no 

migrante”. Chaqueta interior de aleación de plomo y protección 

exterior con una chaqueta de PVC color rojo. 

Interruptores, relés y otros 

accesorios eléctricos 

Interruptores de gran volumen de aceite con fabricación anterior a 

1983, aisladores de porcelana de gran voltaje cargados con líquido o 

aceite de los tipos GOx. 
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Equipo/material Detalle 

Líquidos Hidráulicos Liquido para circuitos de potencia como gatos hidráulicos, ¡renos 

hidráulicos, mandos y poder (fabricados antes de 1983) 

Motores eléctricos Refrigerados por aceite para fajas transportadoras 

Electroimanes Fabricados antes de 1976 usados en fajas transportadoras en minas de 

carbón para capturar metales 

Líquidos para 

transferencia de calor 

Líquidos que hayan sido fabricados antes de 1983. 

9.6.3.2 Adquisición de Equipos Importados 

En la tabla se presentan las subpartidas sensibles de contener PCB y que habrá que tener 
en cuenta al momento de importar un equipo o aceite dieléctrico: 

Tabla Nº 29: Partidas arancelarias sensibles de contener PCB 
Sub-partida nacional Descripción 

2710.19.33.00 Aceites para aislamiento eléctrico 

3824.82.00.00 Bifenilos Policlorados (PCB), Terfenilos Policlorados (PCT) o Bifenilos 

Polibromados (PBB). 

8504.21.19.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 1 kVA, pero 

inferior o igual a 10 kVA 

8304.21roeste0.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10 kVA, pero 

inferior o igual a 650 kVA 

8504.22.10.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 650 kVA 

pero inferior a igual a 1000 kVA 

8504.22.30.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 1000 kVA 

pero inferior o igual a 10 000 kVA 

8504.23.00.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10 000 kVA 

8532.10.00.00 Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para 

una potencia reactiva superior a igual a 0,5 kVAR (condensadores de 

potencia) 

Verificación al ingreso de equipos al país 

Todo equipo o material tales como: 

• Transformadores 

• Condensadores 

Deben contar con certificado "Libre de PCB” emitido por un laboratorio acreditado o 
reconocido como tal en el país; en caso no contaran con dicho certificado deberán 
realizarse pruebas utilizando los procedimientos descarte de PCB y/o cromatografía de 
gases. En caso de encontrar contaminación con PCB no se permitirá el ingreso del equipo 
al país. 

Medidas para evitar la contaminación de PCB durante procesos de adquisición de 

equipos en el mercado nacional 

Para la adquisición de equipos, materiales “libres de PCB" en el mercado nacional es 
necesario tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 
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6. Incorporar en los términos de referencia la obligación del vendedor de presentar un 
certificado de "libre de PCB” 

9.6.3.3 Adquisición de Aceite Dieléctrico Libres de PCB 

La adquisición de aceite dieléctrico debe ser acompañado de las pruebas de descarte o 
contar con un certificado válido de “Libre de PCB”. El personal que esté vinculado con la 
operación cumplirá con los siguientes requisitos: 

• Contar con una Hoja de Seguridad de Materiales. 

• Instrucción y entrenamiento específicos, para minimizar cualquier accidente. 
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9.7 Anexo Nº 7: Normas de seguridad para el muestreo de aceites 

9.7.1 En transformadores energizados 

La extracción de aceite sólo se realizará por la válvula inferior. Cuando los 
transformadores no disponen de válvula en el inferior para la toma de muestras, se 
desconectará el equipo y se abre la tapa superior, se inserta la pipeta para obtener la 
cantidad de 30 ml y se vuelve a colocar la tapa, asegurando la hermeticidad. 

Este trabajo puede ser realizado únicamente por personal capacitado y será realizado 
siguiendo las instrucciones básicas que a continuación se detallan: 

1. El personal encargado del muestreo estará acompañado por el operador o una 
persona capacitada en la operación y mantenimiento de los equipos instalados. 

2. Cumplirán con las normas de seguridad, usando el equipo de protección personal 
mínimo para muestrear equipos y para riesgo eléctrico, no usar anillos o relojes 
metálicos que sirvan de conductores de electricidad. 

3. Mantener las distancias adecuadas a las fases conductoras pues se podría ocasionar 
descarga eléctrica. 

4. Las herramientas que de utilicen deben tener aislamientos. 
5. Si existen condiciones de extrema humedad, lluvias, etc., no trabajar en la toma de 

muestras, pues aumenta el riesgo de accidentes. 
6. Se hará uso de una bandeja para receptar goteos de aceite, trapos y franelas para 

limpiar los derrames. 
7. Antes de extraer el aceite se tomarán los datos de la placa del equipo, además es 

necesario etiquetar adecuadamente el frasco de forma que identifique al equipo al 
que pertenece. 

8. Para tomar la muestra se buscará la llave o válvula ubicada en la parte inferior del 
equipo, se procede a abrirla lentamente y se toma una muestra de 30 ml en un frasco 
de color ámbar. 

9. Se colocará una bandeja debajo del frasco para evitar derrames innecesarios, se 
procede a cerrar la válvula o tapón, asegurándose que esté herméticamente sellada 
y que no existan goteos de aceite. 

10. Finalmente se cierra el frasco y se limpia el líquido derramado en el piso o en la 
válvula. 

11. Todo material usado en la toma de muestra que se haya contaminado con aceite 
dieléctrico es un desecho peligroso y debe ser almacenado según las directrices 
legales y ambientales del país. 

9.7.2 En transformadores fuera de servicio. 

Para la toma de la muestra se manipulará la válvula inferior, para los casos que no haya 
válvula inferior, se debe extraer la muestra abriendo la tapa superior y extraer aceite 
con una pipeta plástica larga o con una jeringuilla y manguera que llegue por lo menos 
hasta la mitad del cuerpo del equipo. 
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1. Se hará uso de una bandeja para receptar goteos de aceite, trapos y franelas para 
limpiar los derrames. 

2. Antes de extraer el aceite se tomarán los datos de la placa del equipo, además es 
necesario etiquetar adecuadamente el frasco de forma que identifique al equipo al 
que pertenece. 

3. Para tomar la muestra se buscará la llave o válvula ubicada en la parte inferior del 
equipo, se procede a abrirla lentamente y se toma una muestra de 30 ml en un frasco 
de color ámbar. 

4. Se colocará una bandeja debajo del frasco para evitar derrames innecesarios, se 
procede a cerrar la válvula o tapón, asegurándose que esté herméticamente sellada 
y que no existan goteos de aceite. 

5. Finalmente se cierra el frasco y se limpia el líquido derramado en el piso o en la 
válvula. 

6. Todo material usado en la toma de muestra que se haya contaminado con aceite 
dieléctrico es un desecho peligroso y debe ser almacenado según las directrices 
legales y ambientales del país. 
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9.8 Anexo Nº 8: Procedimiento para muestreo de suelos 

9.8.1 Objetivo 

El objetivo principal es obtener una muestra representativa del suelo para la evaluación 
de la contaminación por PCB. 

9.8.2 Cantidad de muestra 

La cantidad de muestra de suelo es de aproximadamente 500 g. 

9.8.3 Contenedor de muestra 

Dado que es recomendable obtener una muestra compuesta, podemos usar una bolsa 
de plástico para obtener las sub-muestras, y un vial de vidrio para obtener la muestra 
final (200 – 250 mL) 

9.8.4 Materiales y herramientas 

9.8.4.1 Herramientas de excavación (comúnmente elija 1 o 2) 

1. Saca bocado  
2. Pala afilada  
3. Pico (para suelos rocosos)  
4. Pala estándar 
5. Pulaski 

9.8.4.2 Descripción del suelo 

1. Cámara 
2. Bolsas de muestra (para tomar muestras)  
3. Hoja de descripción del suelo (indicar el uso del suelo) 
4. Etiquetas adhesivas 
5. Marcador permanente 
6. Cinta adhesiva 
7. Lapicero 

9.8.4.3 Descripción del sitio  

1. Libro de notas de campo  
2. Unidad GPS 

9.8.4.4 Equipo de protección personal  

1. Pequeño botiquín de primeros auxilios  
2. Guantes de cuero  
3. Gafas de sol  
4. Protector solar  
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5. Sombrero 

 

9.8.5 Proceso 

9.8.5.1 Planificación 

• Utilizando un plano de planta de la instalación a evaluar, dibuje una cuadrícula de 5 
× 5 m en todo el sitio alineándola, en la medida de lo posible, con los límites de su 
propiedad. 

• Asigne un número a las filas y una letra a las columnas para identificar cada uno de 
los cuadrados de la cuadrícula. 

• Numera los cuadrados consecutivamente obteniendo el número total de cuadrículas 
(TN) que los relacionarán con su posición en la cuadrícula. 

• A continuación, podemos seleccionar los cuadrados para obtener las muestras, para 
ello, utilizaremos la siguiente fórmula de Excel: 

Fórmula de Excel = TRUNC ((RAND () * (TN-1) +1), 0) 

Donde TN = El número total de cuadrículas. 

Con esta fórmula, podemos seleccionar un número aleatorio de muestras para la 
extracción. 

9.8.5.2 ¿Cuántas muestras podemos  extraer? 

Depende, sabemos que por lo general, la contaminación con aceite con PCB se delimita 
fácilmente, por lo que el número de muestras podría ser de alrededor del 20% de los 
cuadrados totales (TN).En los casos de grandes áreas para evaluación, el total de 
muestras a extraer está determinado por la siguiente tabla: 

Área a evaluar (ha) Número de muestras a extraer 
0,1 4 

0,5 6 
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Área a evaluar (ha) Número de muestras a extraer 

1 9 

2 15 

3 19 

4 21 

5 23 

10 30 

15 33 

20 36 

25 38 

30 40 

40 42 

50 44 

100 50 

Para áreas de más de 100 Ha, podemos utilizar la siguiente fórmula: 

N=0,1 x + 40 

Dónde: 

X = Superficie (ha) 

Si encontramos muestras de más de 50 ppm, necesitaremos más muestras para obtener 
más detalles sobre la contaminación, por lo que, en este caso, necesitamos extraer más 
muestras para encontrar la extensión y la profundidad con la que la contaminación ha 
afectado al suelo. 

En nuestro ejemplo, tenemos almacenamiento (30m x 10m) que se utilizó como 
almacenamiento de equipos de PCB, y donde podemos ver derrames de petróleo 
dieléctrico sobre el suelo. 

En ellas, las cuadrículas se dibujaban cada 5 m y se etiquetaban las columnas de la A a 
la J y las filas del 1 al 7. 

Por lo tanto, tenemos 58 cuadrados (excluyendo el área de almacenamiento). Usando 
la fórmula de Excel, tenemos los puntos para extraer la muestra que son el 20% del total: 

I1 9 

B2 12 

G2 17 

A4 25 

F5 34 

I5 37 

D6 42 

H6 46 

B7 50 

F7 54 

H7 56 
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9.8.6 Extracción de muestras 

 

• En cada cuadrado seleccionado, obtendremos dos muestras, una a 15 cm de 
profundidad y la otra a 30 cm de profundidad. 

• Haremos compost con las cinco muestras extraídas de los puntos marcados como A, 
B, C, D y E. 

• Finalmente, obtendremos dos muestras de cada cuadrado (un compost a 15 cm y 
otro a 30 cm), y 22 muestras en total del lugar para determinar la contaminación. 
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• Para hacer el compost, debemos estar seguros de una mezcla adecuada para 
obtener una muestra representativa de cada grupo de cinco puntos. 

• La muestra final debe recogerse en un vial de vidrio y etiquetar correctamente. 

9.8.7 Manejo de muestras 

• Para conservar las muestras, los recipientes en los que se recogieron las muestras 
deben estar debidamente sellados. 

• El uso de agentes químicos no es necesario para preservar las muestras de suelo. 

• Para su conservación, es conveniente mantenerlos frescos (4 a 6 ° C) y en lugares 
oscuros. 

• Las muestras deben procesarse antes de 14 días después de la extracción. 

• Elaborar la Cadena de Custodia 

9.8.8 Referencias 

Field Bookfor Describing andSampling Soils V3.0, National Soil Survey CenterNatural 
Resources Conservation ServiceU.S. Department of Agriculture, September 2012. 

Soil Sampling Report Wayland Town Center Municipal Parcel Boston Post Road/Andrew 
Avenue Wayland,Massachusetts December 8,2017 – CMG ENVIRONMENTAL,INC.  

Muestreo y caracterización de un sitio, 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/459/cap3.html 

Guía para el muestreo de suelos – Ministerio del Ambiente – Peru - 
https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-
content/uploads/sites/22/2013/10/GUIA-PARA-EL-MUESTREO-DE-SUELOS-final.pdf 
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9.9 Anexo Nº 9: Resolución de inscripción de Minpetel S.A. en SENACE 
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9.10 Anexo Nº 10: Reporte de resultados de Descarte de PCB hasta el 2021 

A continuación se alcanza las evidencias de los resultados de la evaluación de 
identificación de PCB de los equipos que forman parte del avance del Inventario de PCB 
de la empresa. 

Estas están conformadas por los reportes que se incluyen como archivos electrónicos 
que forman parte del presente Plan de Gestión Ambiental de PCB de SEAL: 

• DESCARTE DE PCB A TRANSFORMADORES DE SET -CCTT Y CCHH.xlsx 

• DESCARTE DE PCB A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION -2019.xlsx 

• DESCARTE DE PCB A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 2012.xlsx 

• DESCARTE DE PCB A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 2015-2016.xlsx 

• DESCARTE DE PCB A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 2016-2017.xls 

• DESCARTE DE PCB A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 2017-2018.xlsx 
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Calle/Jr./Psje Distrito/Urb.AA.. Ciudad Departamento Ubicación del equipo (Dirección exacta) Nro. Serie Marca del Equipo 
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Fabricac

ión

Potencia (kVA)

Unidad de
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l,gl,kg,lb

Cantidad
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(kg)
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CROMATOGR

AFO 
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mg/kg

5561 N.D. 1000008 Av. Garcilaso Con D.S. Ocampo Abancay Abancay Apurimac Av. Garcilaso Con D.S. OcampoAbancayAbancayApurimac T0893  AVJ 1984 50 kg N.D. N.D. 1 1.00

5562 N.D. 1000038 Barrio  San Antonio Tamburco Abancay Apurimac Barrio  San AntonioTamburcoAbancayApurimac 134284T5 DELCROSA 1992 100 kg N.D. 730 1 1.00

5563 N.D. 1000039 Abancay (Ministerio De Agricultu Tamburco Abancay Apurimac Abancay (Ministerio De Agricultura)TamburcoAbancayApurimac 1295 H & H 1995 50 kg 155 525 1 1.00

5564 N.D. 1000040 Barrio Ccollcaque Tamburco Abancay Apurimac Barrio CcollcaqueTamburcoAbancayApurimac 1278 FABEM 1981 25 kg 105 350 1 1.00

5565 N.D. 1000037 Urb.Veronicayoc Tamburco Abancay Apurimac Urb.VeronicayocTamburcoAbancayApurimac 136478T4 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5566 N.D. 1000036 Parral Desvio     Av Tamburco Tamburco Abancay Apurimac Parral Desvio     Av TamburcoTamburcoAbancayApurimac 161153T4 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5567 N.D. 1000032 Jr. Ricardo Palma Tamburco Abancay Apurimac Jr. Ricardo PalmaTamburcoAbancayApurimac 161154 T-3 DELCROSA 1994 160 kg 279 930 1 1.00

5568 N.D. 1000033 Juan Pablo Ii 01 Tamburco Abancay Apurimac Juan Pablo Ii 01TamburcoAbancayApurimac 157343C ELKO PERUANA 1997 100 kg 155 520 1 1.00

5569 N.D. 1000034 Victor Acosta Rios Tamburco Abancay Apurimac Victor Acosta RiosTamburcoAbancayApurimac 161152T5 DELCROSA 1994 50 kg 135 450 1 1.00

5570 N.D. 1000005 Av. Prado Con Nuñez Abancay Abancay Apurimac Av. Prado Con NuñezAbancayAbancayApurimac 1268 FABEM 1984 100 kg N.D. 250 1 1.00

5571 N.D. 1000019 Asilo Carmelitas Abancay Abancay Apurimac Asilo CarmelitasAbancayAbancayApurimac 134284T4 DELCROSA 1992 100 kg N.D. 730 1 1.00

5572 N.D. 1000020 Barrio Los Chancas Abancay Abancay Apurimac Barrio Los ChancasAbancayAbancayApurimac 1435 DELCROSA 1963 50 kg 135 450 1 1.00

5573 N.D. 1000021 Barrio Villa Hermoza Abancay Abancay Apurimac Barrio Villa HermozaAbancayAbancayApurimac 2205214 ELKO PERUANA 1994 50 kg 170 470 1 1.00

5574 N.D. 1000026 Huancavelica (Primera Cuadra) Abancay Abancay Apurimac Huancavelica (Primera Cuadra)AbancayAbancayApurimac T0892 AVJ 1984 50 kg 205 460 1 1.00

5575 N.D. 1000023 Jr. Puno (Frente A Club Union) Abancay Abancay Apurimac Jr. Puno (Frente A Club Union)AbancayAbancayApurimac 1171622T DELCROSA 1979 50 kg 120 400 1 1.00

5576 N.D. 1000057 Jr. Libertad Abancay Abancay Apurimac Jr. LibertadAbancayAbancayApurimac 16115171 DELCROSA 1994 160 kg 279 930 1 1.00

5577 N.D. 1000095 Jr. Venezuela 1Ra Cuadra Abancay Abancay Apurimac Jr. Venezuela 1Ra CuadraAbancayAbancayApurimac T95490 EGUREN N.D. 160 kg 230 1050 1 1.00

5578 N.D. 1000010 Urb. Hiroito Abancay Abancay Apurimac Urb. HiroitoAbancayAbancayApurimac 136478T3 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5579 N.D. 1000012 Barrio Aymas Abancay Abancay Apurimac Barrio AymasAbancayAbancayApurimac 136478T2 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5580 N.D. 1000011 Barrio Aymas Abancay Abancay Apurimac Barrio AymasAbancayAbancayApurimac 2022 FABEM 1992 50 kg 140 450 1 1.00

5581 N.D. 1000013 Av. Bella Abanquina Abancay Abancay Apurimac Av. Bella AbanquinaAbancayAbancayApurimac 161154T1 DELCROSA 1994 160 kg 279 930 1 1.00

5582 N.D. 1000014 Av. Antonio Berty Abancay Abancay Apurimac Av. Antonio BertyAbancayAbancayApurimac 136478T1 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5583 N.D. 1000009 Barrio Condebamba (Miguel Gui Abancay Abancay Apurimac Barrio Condebamba (Miguel Guitar)AbancayAbancayApurimac 161154T2 DELCROSA 1994 160 kg 279 930 1 1.00

5584 N.D. 1000043 Jr. Cusco (Barrio Los Ingenieros) Abancay Abancay Apurimac Jr. Cusco (Barrio Los Ingenieros)AbancayAbancayApurimac 161152T7 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5585 N.D. 1000044 Urb. Santa Martha - Jr.Cusco Abancay Abancay Apurimac Urb. Santa Martha - Jr.CuscoAbancayAbancayApurimac 161152T6 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5586 N.D. 1000046 Esquina Huancavelica Abancay Abancay Apurimac Esquina HuancavelicaAbancayAbancayApurimac 161149T2 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5587 N.D. 1000045 Prolongacion Arica Abancay Abancay Apurimac Prolongacion AricaAbancayAbancayApurimac 161149T5 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5588 N.D. 1000047 Jr. Cusco Con Prado Abancay Abancay Apurimac Jr. Cusco Con PradoAbancayAbancayApurimac 161149T8 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5589 N.D. 1000049 Señor De La Caida Abancay Abancay Apurimac Señor De La CaidaAbancayAbancayApurimac L17125 BBC-CT 1985 80 kg 216 704 1 1.00

5590 N.D. 1000061 Av. 28 De Julio Con 28 De Abri Abancay Abancay Apurimac Av. 28 De Julio Con 28 De AbriAbancayAbancayApurimac L17815 ABB 1987 100 kg 220 705 1 1.00

5591 N.D. 1000060 Av. 28 De Abril Con D.A. Carrion Abancay Abancay Apurimac Av. 28 De Abril Con D.A. CarrionAbancayAbancayApurimac 161150T10 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5592 N.D. 1000058 Jr.Puno  (Banco De La Nacion Fon Abancay Abancay Apurimac Jr.Puno  (Banco De La Nacion Fonavi)AbancayAbancayApurimac 1-0891 ELECTROMERICA 1984 50 kg N.D. N.D. 1 1.00

5593 N.D. 1000022 Av. Circunvalacion Abancay Abancay Apurimac Av. CircunvalacionAbancayAbancayApurimac 134284T1 DELCROSA 1992 100 kg N.D. 730 1 1.00

5594 N.D. 1000018 Av. Arenas Cdra 1 Abancay Abancay Apurimac Av. Arenas Cdra 1AbancayAbancayApurimac T - 0776 AVJ 1983 250 kg 468 1400 1 1.00

5595 N.D. 1000056 Jr. Cusco (Cuarta Cuadra) Abancay Abancay Apurimac Jr. Cusco (Cuarta Cuadra)AbancayAbancayApurimac 18064 ABB 1988 100 kg 310 1030 1 1.00

5596 N.D. 1000054 Grau Y Diaz Barcenas (Segunda Abancay Abancay Apurimac Grau Y Diaz Barcenas (SegundaAbancayAbancayApurimac 16070 ABB 1984 200 kg N.D. 950 1 1.00

5597 N.D. 1000059 Jr. Lima (Esquina) Abancay Abancay Apurimac Jr. Lima (Esquina)AbancayAbancayApurimac 124819T DELCROSA 1984 100 kg N.D. 730 1 1.00

5598 N.D. 1000027 Av. D.A. Carrion Con Huascar Abancay Abancay Apurimac Av. D.A. Carrion Con HuascarAbancayAbancayApurimac 161150T4 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5599 N.D. 1000062 Hospital Regional (Diaz De La Veg Abancay Abancay Apurimac Hospital Regional (Diaz De La Vega)AbancayAbancayApurimac 96119 OPERANDINA S.A. 1996 160 kg N.D. 950 1 1.00

5600 N.D. 1000028 Zona Educacion Abancay Abancay Apurimac Zona EducacionAbancayAbancayApurimac 129469T DELCROSA 1987 37.5 kg 108 360 1 1.00

5601 N.D. 1000065 Av. Pachacuteq Abancay Abancay Apurimac Av. PachacuteqAbancayAbancayApurimac 160756T1 DELCROSA 1991 100 kg N.D. 730 1 1.00

5602 N.D. 1000064 Juan Pablo Castro(Esquina) Abancay Abancay Apurimac Juan Pablo Castro(Esquina)AbancayAbancayApurimac 136477T1 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5603 N.D. 1000063 Av. Abancay Abancay Abancay Apurimac Av. AbancayAbancayAbancayApurimac 136477T2 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5604 N.D. 1000080 Moyocorral Abancay Abancay Apurimac MoyocorralAbancayAbancayApurimac 161162T4 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5605 N.D. 1000079 Barrio Amancaes Abancay Abancay Apurimac Barrio AmancaesAbancayAbancayApurimac 161152T8 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5606 N.D. 1000073 Urb. La Granja (Maucacalle) Abancay Abancay Apurimac Urb. La Granja (Maucacalle)AbancayAbancayApurimac 161149T3 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5607 N.D. 1000074 Barrio San Jose Abancay Abancay Apurimac Barrio San JoseAbancayAbancayApurimac 116670 DELCROSA 1979 50 kg 123 410 1 1.00

5608 N.D. 1000075 Barrio Las Intimpas Abancay Abancay Apurimac Barrio Las IntimpasAbancayAbancayApurimac L19507 BBC-CT 1986 80 kg 220 700 1 1.00

5609 N.D. 1000082 Av. Jose Maria Arguedas (Posta Abancay Abancay Apurimac Av. Jose Maria Arguedas (PostaAbancayAbancayApurimac 123001T2 DELCROSA 1983 160 kg 279 930 1 1.00

5610 N.D. 1000083 Barrio Pueblo Joven Centenario Abancay Abancay Apurimac Barrio Pueblo Joven CentenarioAbancayAbancayApurimac 123001T1 DELCROSA 1983 160 kg 279 930 1 1.00

5611 N.D. 1000076 Urb. Los Naranjales Abancay Abancay Apurimac Urb. Los NaranjalesAbancayAbancayApurimac 161149T1 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5612 N.D. 1000007 Urb. Micaela Bastidas Abancay Abancay Apurimac Urb. Micaela BastidasAbancayAbancayApurimac 129565 T DELCROSA 1987 125 kg N.D. 730 1 1.00

5613 N.D. 1000078 Urb. Virgen Del Rosario Abancay Abancay Apurimac Urb. Virgen Del RosarioAbancayAbancayApurimac 136478T5 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5614 N.D. 1000084 Barrio Rosales (Frente C.E.I.) Abancay Abancay Apurimac Barrio Rosales (Frente C.E.I.)AbancayAbancayApurimac L17816 BBC-CT 1987 100 kg 220 750 1 1.00

5615 N.D. 1000089 Barrio Municipal(Frente A Loza Abancay Abancay Apurimac Barrio Municipal(Frente A LozaAbancayAbancayApurimac L17509 BBC-CT 1986 80 kg 220 700 1 1.00

5616 N.D. 1000085 Av. Jose Maria Arguedas Abancay Abancay Apurimac Av. Jose Maria ArguedasAbancayAbancayApurimac 17814 BBC-CT 1987 100 kg 220 750 1 1.00

5617 N.D. 1000086 Jose Maria Arguedas Con Salaza Abancay Abancay Apurimac Jose Maria Arguedas Con SalazaAbancayAbancayApurimac L17511 BBC-CT 1986 80 kg 220 700 1 1.00

5618 N.D. 1000111 Av.Peru (Entel Peru) Seoane Abancay Abancay Apurimac Av.Peru (Entel Peru) SeoaneAbancayAbancayApurimac 868 FABEM 1980 100 kg N.D. 750 1 1.00

5619 N.D. 1000090 Av. Argentina Abancay Abancay Apurimac Av. ArgentinaAbancayAbancayApurimac 117161T DELCROSA 1979 50 kg 135 450 1 1.00

5620 N.D. 1000048 Av. Prado Bajo Y Junin (Tercera Se) Abancay Abancay Apurimac v. Prado Bajo Y Junin (Tercera Se)                         AbancayAbancayApurim 321800 FRESA 1983 160 kg N.D. N.D. 1 1.00

5621 N.D. 1000066 Urb. Luis Alberto Sanchez (Man Abancay Abancay Apurimac Urb. Luis Alberto Sanchez (ManAbancayAbancayApurimac 161151T2 DELCROSA 1994 160 kg 279 930 1 1.00

5622 N.D. 1000068 5 Esquinas Abancay Abancay Apurimac 5 EsquinasAbancayAbancayApurimac L11913 ABB 1974 50 kg 182 495 1 1.00

5623 N.D. 1000070 Urb. Jose Carlos Mariategui Abancay Abancay Apurimac Urb. Jose Carlos MariateguiAbancayAbancayApurimac 161153T5 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5624 N.D. 1000030 Patibamba Baja 01 Abancay Abancay Apurimac Patibamba Baja 01AbancayAbancayApurimac 161154T4 DELCROSA 1994 160 kg 279 930 1 1.00

5625 N.D. 1000099 San Martin Ii Abancay Abancay Apurimac San Martin IiAbancayAbancayApurimac 161149T6 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5626 N.D. 1000097 Jr. Altipuerto Abancay Abancay Apurimac Jr. AltipuertoAbancayAbancayApurimac L17510 BBC-CT 1986 80 kg 220 700 1 1.00
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5627 N.D. 1000132 Pantipata 02 (Cachora) San Pedro de Cachora Abancay Apurimac Pantipata 02 (Cachora)San Pedro de CachoraAbancayApurimac 6300118 ELKO PERUANA 1995 25 kg 71 235 1 1.00

5628 N.D. 1000129 Cachora (Paccaypata) San Pedro de Cachora Abancay Apurimac Cachora (Paccaypata)San Pedro de CachoraAbancayApurimac 638023 ABB 1998 50 kg 95 350 1 1.00

5629 N.D. 1000148 Esquina Jr. Progreso Y Jr. San Mart Curahuasi Abancay Apurimac Esquina Jr. Progreso Y Jr. San MartCurahuasiAbancayApurimac 138458T9 DELCROSA 1996 100 kg 140 550 1 1.00

5630 N.D. 1000103 Urb. Micaela Bastidas (Fonavi) Abancay Abancay Apurimac Urb. Micaela Bastidas (Fonavi)AbancayAbancayApurimac 115942T1 DELCROSA 1974 25 kg 90 300 1 1.00

5631 N.D. 1000102 Urb.Señor De Los Milagros(Urb.E Abancay Abancay Apurimac Urb.Señor De Los Milagros(Urb.ElectAbancayAbancayApurimac 161149T7 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5632 N.D. 1000104 Urb.Miraflores Abancay Abancay Apurimac Urb.MirafloresAbancayAbancayApurimac 161153T2 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5633 N.D. 1000094 Av. Venezuela Con Bolivia Abancay Abancay Apurimac Av. Venezuela Con BoliviaAbancayAbancayApurimac 161150-T11 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5634 N.D. 1000091 Av. Argentina (Colegio Las Mercedes) Abancay Abancay Apurimac Av. Argentina (Colegio Las Mercedes)AbancayAbancayApurimac L18064 BBC-CT 1988 100 kg N.D. 705 1 1.00

5635 N.D. 1000093 Instituto Peruano De Seguridad So Abancay Abancay Apurimac Instituto Peruano De Seguridad SocialAbancayAbancayApurimac 313 ABH INGENIERIA 2007 160 kg 260 720 1 1.00

5636 N.D. 1000092 Prolongación Uruguay Abancay Abancay Apurimac Prolongación UruguayAbancayAbancayApurimac 113224 DELCROSA 1977 100 kg N.D. 695 1 1.00

5637 N.D. 1000101 Urb. Bellavista I (Bellavista Alta) Abancay Abancay Apurimac Urb. Bellavista I (Bellavista Alta)AbancayAbancayApurimac 161150T1 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5638 N.D. 1000107 Panamericana Con Pedro Peralta Abancay Abancay Apurimac Panamericana Con Pedro PeraltaAbancayAbancayApurimac 161150T3 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5639 N.D. 1000448 Ocrabamba Pichigua Abancay Apurimac OcrabambaPichiguaAbancayApurimac 0 - 268 EPLI S.A.C. 2007 25 kg 106 240 1 1.15

5640 N.D. 1000190 Vilcabamba Circa Abancay Apurimac VilcabambaCircaAbancayApurimac 6300120 ELKO PERUANA 1995 25 kg 71 235 1 1.00

5641 N.D. 1000185 Ocobamba Circa Abancay Apurimac OcobambaCircaAbancayApurimac 18148011 DELCROSA 1996 50 kg 150 500 1 1.00

5642 N.D. 1000105 Jr. La Mar Abancay Abancay Apurimac Jr. La MarAbancayAbancayApurimac 134284T3 DELCROSA 1992 100 kg N.D. 730 1 1.00

5643 N.D. 1000109 Av. Panamericana - Mocanbo Abancay Abancay Apurimac Av. Panamericana - MocanboAbancayAbancayApurimac 4098001 ELKO PERUANA 1995 40 kg 123 450 1 1.00

5644 N.D. 1000169 Grifo Luchito Serrano Abancay Abancay Apurimac Grifo Luchito SerranoAbancayAbancayApurimac 132112T1 DELCROSA 1995 40 kg N.D. N.D. 1 1.00

5645 N.D. 1000494 Planta De Reciclaje Jorplast Abancay Abancay Apurimac Planta De Reciclaje JorplastAbancayAbancayApurimac 142915T1 DELCROSA 2005 250 kg 257 1015 1 1.00

5646 N.D. 1000108 Urb. San Luis Abancay Abancay Apurimac Urb. San LuisAbancayAbancayApurimac 161152T2 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5647 N.D. 1000100 Urb.Bellavista I (Panamericana) Abancay Abancay Apurimac Urb.Bellavista I (Panamericana)AbancayAbancayApurimac 160756T2 DELCROSA 1991 100 kg N.D. 730 1 1.00

5648 N.D. 1000106 Urb. Bellavista Alta Ii Abancay Abancay Apurimac Urb. Bellavista Alta IiAbancayAbancayApurimac 161150T12 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5649 N.D. 1000098 Urb. San Martin I Y Urb. Jose Mari Abancay Abancay Apurimac Urb. San Martin I Y Urb. Jose MariaAbancayAbancayApurimac 161150T2 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5650 N.D. 1010050 Plaza (Andahuaylas) Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Plaza (Andahuaylas)AndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21498 ABB 1995 160 kg 196 740 1 1.00

5651 N.D. 1010051 Jr. Ayacucho Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Jr. AyacuchoAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 51543 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5652 N.D. 1010052 Jr. Ayacucho Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Jr. AyacuchoAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21544 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5653 N.D. 1010056 Ayacucho 3 Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Ayacucho 3AndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21575 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5654 N.D. 1010057 Ayacucho 4 Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Ayacucho 4AndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21574 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5655 N.D. 1010059 Derbi Andahuaylas Andahuaylas Apurimac DerbiAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21567 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5656 N.D. 1010060 Jr. Apurmac Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Jr. ApurmacAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21545 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5657 N.D. 1010086 Ccehuarpampa Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CcehuarpampaAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21568 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5658 N.D. 1000163 Quishuara - Jr. Huancavelica Kishuara Andahuaylas Apurimac Quishuara - Jr. HuancavelicaKishuaraAndahuaylasApurimac L-20466 ABB 1994 100 kg 220 710 1 1.00

5659 N.D. 1000162 Quishuara   Jr. Huancavelica Kishuara Andahuaylas Apurimac Quishuara   Jr. HuancavelicaKishuaraAndahuaylasApurimac L 20473 ABB 1994 100 kg 220 710 1 1.00

5660 N.D. 1000167 Pacobamba - Jr. David S. Ocampo Pacobamba Andahuaylas Apurimac Pacobamba - Jr. David S. OcampoPacobambaAndahuaylasApurimac L-120475 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00

5661 N.D. 1000166 Huancarama - Jr. Ayacucho Huancarama Andahuaylas Apurimac Huancarama - Jr. AyacuchoHuancaramaAndahuaylasApurimac L-20406 ABB 1994 100 kg 220 710 1 1.00

5662 N.D. 1000165 Jr. Bolivar Huancarama Andahuaylas Apurimac Jr. BolivarHuancaramaAndahuaylasApurimac L20408 ABB 1994 100 kg 220 410 1 1.00

5663 N.D. 1000161 Pichiupata - Av. Argentina Huancarama Andahuaylas Apurimac Pichiupata - Av. ArgentinaHuancaramaAndahuaylasApurimac L-20470 ABB 1994 100 kg 220 710 1 1.00

5664 N.D. N.D. Llaullipata (Carretera) Llaullipata Curahuasi Apurimac Llaullipata (Carretera)LlaullipataCurahuasiApurimac S1-11383 PROMELSA 2003 25 kg 50 160 1 1.00

5665 N.D. 1010083 Hualalachi Talavera Andahuaylas Apurimac HualalachiTalaveraAndahuaylasApurimac L 21559 TEISA 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5666 N.D. 1010007 Plaza (San Jeronimo) San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Plaza (San Jeronimo)San JerónimoAndahuaylasApurimac 21516 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5667 N.D. 1010006 Jr. Arica San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Jr. AricaSan JerónimoAndahuaylasApurimac 21511 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5668 N.D. 1010009 Los Chankas San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Los ChankasSan JerónimoAndahuaylasApurimac 21572 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5669 N.D. 1010008 Salida Abanc. San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Salida Abanc.San JerónimoAndahuaylasApurimac 21037 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00

5670 N.D. 1010011 Chasqui Calle San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Chasqui CalleSan JerónimoAndahuaylasApurimac 21497 ABB 1995 160 kg 196 740 1 1.00

5671 N.D. 1010010 Juan Guillen San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Juan GuillenSan JerónimoAndahuaylasApurimac 117160T ALSTHOM ATLANTIQUE 1979 50 kg N.D. 400 1 1.00

5672 N.D. 1010012 Ispa 1 San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Ispa 1San JerónimoAndahuaylasApurimac 21502 ABB 1995 160 kg 196 740 1 1.00

5673 N.D. 1010013 Totoral San Jerónimo Andahuaylas Apurimac TotoralSan JerónimoAndahuaylasApurimac 21517 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5674 N.D. 1010014 Ovalo Del Niño San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Ovalo Del NiñoSan JerónimoAndahuaylasApurimac 21508 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5675 N.D. 1010093 Los Lirios Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Los LiriosAndahuaylasAndahuaylasApurimac 2073 TEISA 1993 100 kg 190 750 1 1.00

5676 N.D. 1010049 Av. Resurreccion Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Av. ResurreccionAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21546 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5677 N.D. 1010048 Jr. Abancay Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Jr. AbancayAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21503 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5678 N.D. 1010045 P. Casafranca Andahuaylas Andahuaylas Apurimac P. CasafrancaAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21510 ALSTHOM ATLANTIQUE 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5679 N.D. 1010040 Policia Andahuaylas Andahuaylas Apurimac PoliciaAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21519 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5680 N.D. 1010042 Av. Ejercito Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Av. EjercitoAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 24367 ABB 1995 50 kg 130 520 1 1.00

5681 N.D. 1010001 Estadio Andahuaylas Andahuaylas Apurimac EstadioAndahuaylasAndahuaylasApurimac 21573 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5682 N.D. 1010003 Molinera (Jr. Pampachiri) Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Molinera (Jr. Pampachiri)AndahuaylasAndahuaylasApurimac 160759T1 DELCROSA 1991 160 kg 279 930 1 1.00

5683 N.D. 1010002 Belen (Andahuaylas) Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Belen (Andahuaylas)AndahuaylasAndahuaylasApurimac 21500 ABB 1995 160 kg 196 740 1 1.00

5684 N.D. 1010004 Cuartel Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CuartelAndahuaylasAndahuaylasApurimac 21513 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5685 N.D. 1010005 San Jeronimo Andahuaylas Andahuaylas Apurimac San JeronimoAndahuaylasAndahuaylasApurimac 21512 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5686 N.D. 1010015 Ispa 4 San Jerónimo Andahuaylas Apurimac Ispa 4San JerónimoAndahuaylasApurimac 21571 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5687 N.D. 1010626 San Juan De Yañecc San Jerónimo Andahuaylas Apurimac San Juan De YañeccSan JerónimoAndahuaylasApurimac 21547 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5688 N.D. 1010603 Poschota Andahuaylas Andahuaylas Apurimac PoschotaAndahuaylasAndahuaylasApurimac 21550 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5689 N.D. 1010018 Jr. Las Palmeras Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Jr. Las PalmerasAndahuaylasAndahuaylasApurimac 21506 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5690 N.D. 1010019 Av. Malinas Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Av. MalinasAndahuaylasAndahuaylasApurimac 161086T1 DELCROSA 1994 100 kg 100 730 1 1.00

5691 N.D. 1010384 Salida A Huancabamba Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Salida A HuancabambaAndahuaylasAndahuaylasApurimac 134284T2 DELCROSA 1992 100 kg 120 730 1 1.00

5692 N.D. 1010097 Rumi Rumi Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Rumi RumiAndahuaylasAndahuaylasApurimac 21559 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5693 N.D. 1010096 L. Carrillo Andahuaylas Andahuaylas Apurimac L. CarrilloAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21507 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5694 N.D. 1010095 Ccoñeccpuquio Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CcoñeccpuquioAndahuaylasAndahuaylasApurimac L21542 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5695 N.D. 1010094 J.C.Mariategui Andahuaylas Andahuaylas Apurimac J.C.MariateguiAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21550 ABB 1995 50 kg 190 750 1 1.00

5696 N.D. 1010092 Aldea Infantil Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Aldea InfantilAndahuaylasAndahuaylasApurimac L21514 ABB 1995 100 kg 160 590 1 1.00
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5697 N.D. 1010090 Choccepuquio Andahuaylas Andahuaylas Apurimac ChoccepuquioAndahuaylasAndahuaylasApurimac 111T51201 PROMELSA 2010 50 kg 210 840 1 1.00

5698 N.D. 1010091 Los Angeles Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Los AngelesAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21496 ABB 1995 25 kg 114 380 1 1.00

5699 N.D. 1010088 Cuncataca Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CuncatacaAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21548 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5700 N.D. 1010089 Curibamba Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CuribambaAndahuaylasAndahuaylasApurimac 161154T5 ABB 1994 160 kg 279 930 1 1.00

5701 N.D. N.D. Saywa Saywa Andahuaylas Apurimac SaywaSaywaAndahuaylasApurimac N.D. N.D. N.D. N.D. kg N.D. N.D. 1 1.00

5702 N.D. N.D. California California Andahuaylas Apurimac CaliforniaCaliforniaAndahuaylasApurimac L110178-01 ABB 2001 25 kg 60 235 1 1.00

5703 N.D. 1000160 Los Angeles Huancarama Andahuaylas Apurimac Los AngelesHuancaramaAndahuaylasApurimac L-20474 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00

5704 N.D. 1000159 Sotapa - Av. Andahuaylas Huancarama Andahuaylas Apurimac Sotapa - Av. AndahuaylasHuancaramaAndahuaylasApurimac L-20480 ABB 1994 100 kg 220 710 1 1.00

5705 N.D. 1000158 Sotapa - Av. Abancay Huancarama Andahuaylas Apurimac Sotapa - Av. AbancayHuancaramaAndahuaylasApurimac L-20469 ABB 1994 100 kg 220 710 1 1.00

5706 N.D. 1000155 Carhuacahua Huancarama Andahuaylas Apurimac CarhuacahuaHuancaramaAndahuaylasApurimac 2143 TEISA 1995 50 kg 150 480 1 1.00

5707 N.D. 1000285 Colcabamba - Jr  Comercio Colcabamba Aymaraes Apurimac Colcabamba - Jr  ComercioColcabambaAymaraesApurimac 168335 SIEMENS 1996 50 kg N.D. 750 1 1.00

5708 N.D. 1000284 Colcabamba Ccollana Colcabamba Aymaraes Apurimac Colcabamba CcollanaColcabambaAymaraesApurimac 168382 SIEMENS 1996 50 kg N.D. 750 1 1.00

5709 N.D. 1000281 Toraya Toraya Aymaraes Apurimac TorayaTorayaAymaraesApurimac 168381 SIEMENS 1996 50 kg N.D. 751 1 1.00

5710 N.D. 1000280 Toraya Toraya Aymaraes Apurimac TorayaTorayaAymaraesApurimac 168381 SIEMENS 1996 50 kg N.D. 750 1 1.00

5711 N.D. 1000273 Capaya Capaya Aymaraes Apurimac CapayaCapayaAymaraesApurimac 2010020563 RYMEL 2010 50 kg 176 450 1 1.00

5712 N.D. 1000250 Soraya - Calle  Comercio Soraya Aymaraes Apurimac Soraya - Calle  ComercioSorayaAymaraesApurimac 138450T21 DELCROSA 1996 100 kg 140 550 1 1.00

5713 N.D. 1000271 Chacapuente Chacapuente Chaca Apurimac ChacapuenteChacapuenteChacaApurimac L100244-01 ABB 2000 50 kg 95 340 1 1.00

5714 N.D. TRAFO 33KV Chacapuente Chacapuente Chaca Apurimac ChacapuenteChacapuenteChacaApurimac L30446 ABB 1995 5000 kg 3050 11850 1 1.00

5715 N.D. TRAFO 22.9KV Chacapuente Chacapuente Chaca Apurimac ChacapuenteChacapuenteChacaApurimac 139818T2 DELCROSA 1996 50 kg 108 360 1 1.00

5716 N.D. CP 03 Chacapuente Chacapuente Chaca Apurimac ChacapuenteChacapuenteChacaApurimac 13212 KYLE 1996 25 kg N.D. N.D. 1 1.00

5717 N.D. N.D. Pacayca Pacayca Chaca Apurimac PacaycaPacaycaChacaApurimac T32393 ELECTRIC POWER 2003 25 kg 85 230 1 1.00

5718 N.D. 1000256 Av. Panamericana - Urubamba Chalhuanca Aymaraes Apurimac Av. Panamericana - UrubambaChalhuancaAymaraesApurimac T95496 ELECTRIC POWER 1996 50 kg 150 500 1 1.00

5719 N.D. 1000255 Payraca Payraca Payraca Apurimac PayracaPayracaPayracaApurimac TR2006-2653-13 EPLI S.A.C. 2006 25 kg 128 441 1 1.00

5720 N.D. 1000259 Plaza Bolivar  -  Chalhuanca Chalhuanca Aymaraes Apurimac Plaza Bolivar  -  ChalhuancaChalhuancaAymaraesApurimac 17233 ELKO PERUANA 1995 75 kg 140 480 1 1.00

5721 N.D. N.D. Chalhuanca (Central) Chalhuanca Aymaraes Apurimac Chalhuanca (Central)ChalhuancaAymaraesApurimac L21130 ABB 1994 160 kg 310 1045 1 1.00

5722 N.D. 1000419 Promesa Chalhuanca Aymaraes Apurimac PromesaChalhuancaAymaraesApurimac EPI0024 EPLI S.A.C. 2001 25 kg 90 260 1 1.00

5723 N.D. 1000268 Cotarusi  Se02 Cotaruse Aymaraes Apurimac Cotarusi  Se02CotaruseAymaraesApurimac T-96756 POWER 1996 25 kg 110 320 1 1.00

5724 N.D. 1000269 Cotarusi  Se01 Cotaruse Aymaraes Apurimac Cotarusi  Se01CotaruseAymaraesApurimac 2221 TEISA 1995 50 kg N.D. 450 1 1.00

5725 N.D. 1000270 Pampamarca Cotaruse Aymaraes Apurimac PampamarcaCotaruseAymaraesApurimac 2225 TEISA 1995 50 kg N.D. 445 1 1.00

5726 N.D. 1000267 Colca Cotaruse Aymaraes Apurimac ColcaCotaruseAymaraesApurimac 2224 TEISA 1995 50 kg N.D. 445 1 1.00

5727 N.D. 1000264 Caraybamba   Se02 Caraybamba Aymaraes Apurimac Caraybamba   Se02CaraybambaAymaraesApurimac 2227 TEISA 1995 50 kg N.D. 350 1 1.00

5728 N.D. 1000266 Caraybamba   Se03 Caraybamba Aymaraes Apurimac Caraybamba   Se03CaraybambaAymaraesApurimac 2226 TEISA 1995 50 kg N.D. 351 1 1.00

5729 N.D. 1000261 Jr. Ricardo Palma - Barrio Canchu Chalhuanca Aymaraes Apurimac Jr. Ricardo Palma - Barrio CanchuhuChalhuancaAymaraesApurimac T95494 ELECTRIC POWER 1995 100 kg 185 650 1 1.00

5730 N.D. 1000258 Jr .  Cora Cora Chalhuanca Aymaraes Apurimac Jr .  Cora CoraChalhuancaAymaraesApurimac 139818T1 DELCROSA 1996 50 kg 108 360 1 1.00

5731 N.D. 1000260 Jiron Comercio -  Chalhuanca Chalhuanca Aymaraes Apurimac Jiron Comercio -  ChalhuancaChalhuancaAymaraesApurimac T95492 ELECTRO POWER 1995 100 kg 185 650 1 1.00

5732 N.D. 1000257 Av. Simon Bolivar - Chuquinga Chalhuanca Aymaraes Apurimac Av. Simon Bolivar - ChuquingaChalhuancaAymaraesApurimac T95493 ELECTRIC POWER 1995 100 kg 185 650 1 1.00

5733 N.D. 1000251 Sañayca Sañayca Aymaraes Apurimac SañaycaSañaycaAymaraesApurimac 138458T24 DELCROSA 1996 100 kg 140 550 1 1.00

5734 N.D. 1000006 Av Prado Abancay Abancay Apurimac Av PradoAbancayAbancayApurimac 1484 DELCROSA 1963 50 kg 135 450 1 1.00

5735 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 128375T ELKO PERUANA 1998 400 kg N.D. 1710 1 1.00

5736 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac L-19185 ABB 1992 650 kg 625 2545 1 1.00

5737 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac L-18059 BBC-CT N.D. 80 kg 220 695 1 1.00

5738 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 316-583 União 1980 300 kg 355 1200 1 1.00

5739 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 316-587 União 1980 300 kg 355 1200 1 1.00

5740 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac T-0804 AVJ 1984 100 kg 394 950 1 1.00

5741 N.D. 1000248 Mollebamba Juan Espinoza Antabamba Apurimac MollebambaJuan EspinozaAntabambaApurimac 95103 OPERANDINA S.A. 1995 50 kg N.D. 450 1 1.00

5742 N.D. 1000249 Calcauso Juan Espinoza Antabamba Apurimac CalcausoJuan EspinozaAntabambaApurimac 168376 SIEMENS 1996 50 kg 95 400 1 1.00

5743 N.D. 1000244 Calvario (Antabamba) Antabamba Antabamba Apurimac Calvario (Antabamba)AntabambaAntabambaApurimac 138460T10 DELCROSA 1995 100 kg N.D. N.D. 1 1.00

5744 N.D. 1000241 Huaquirca (Plaza) Huaquirca Antabamba Apurimac Huaquirca (Plaza)HuaquircaAntabambaApurimac 138460T2 DELCROSA 1996 40 kg 110 360 1 1.00

5745 N.D. 1000658 Silcobamba Juan Espinoza Silco Apurimac SilcobambaJuan EspinozaSilcoApurimac 1354 H&P INDUSTRIAL 2008 25 kg 95 400 1 1.00

5746 N.D. 1000242 Jr. Amautas (Antabamba) Antabamba Antabamba Apurimac Jr. Amautas (Antabamba)AntabambaAntabambaApurimac 138460T10 DELCROSA 1996 40 kg 110 360 1 1.00

5747 N.D. 1000239  Matara                                              Huaquirca Antabamba Apurimac  Matara                                                      HuaquircaAntabambaApurimac 138460T1 DELCROSA 1996 40 kg 110 360 1 1.00

5748 N.D. 1000230 Huancapampa Huancapampa Antabamba Apurimac HuancapampaHuancapampaAntabambaApurimac 139387T1 DELCROSA 1987 50 kg 102 340 1 1.00

5749 N.D. 1000240 Huaquirca Huaquirca Huaquirca Apurimac HuaquircaHuaquircaHuaquircaApurimac 138460T3 DELCROSA 1996 40 kg 110 360 1 1.00

5750 N.D. 1000243 Av. Apurimac (Antabamba) Antabamba Antabamba Apurimac Av. Apurimac (Antabamba)AntabambaAntabambaApurimac 138458T3 DELCROSA 1996 100 kg 140 550 1 1.00

5751 N.D. 1000245 Sucre (Antabamba)                         Antabamba Antabamba Apurimac Sucre (Antabamba)                                           AntabambaAntabambaApurim 138458T7 DELCROSA 1996 100 kg 140 550 1 1.00

5752 N.D. 1000247 Silco Juan Espinoza Antabamba Apurimac SilcoJuan EspinozaAntabambaApurimac 139401T DELCROSA 1996 50 kg 102 340 1 1.00

5753 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac T97834 ELECTRIC POWER N.D. 50 kg 135 480 1 1.00

5754 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac LD-000779 ABB 1998 1000 kg 715 3000 1 1.00

5755 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac T-0774 AVJ 1983 250 kg 463 1400 1 1.00

5756 N.D. 1010087 Av. Sesquicentenario Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Av. SesquicentenarioAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21576 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5757 N.D. 1010081 Aranjuez  X Talavera Andahuaylas Apurimac Aranjuez  XTalaveraAndahuaylasApurimac L 21570 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5758 N.D. 1010080 Aranjuez Talavera Andahuaylas Apurimac AranjuezTalaveraAndahuaylasApurimac L 21551 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5759 N.D. 1010037 Sub Region Chanka Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Sub Region ChankaAndahuaylasAndahuaylasApurimac 947-01 RESELEC 2010 160 kg 180 620 1 1.00

5760 N.D. 1010047 Av. Los Chancas Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Av. Los ChancasAndahuaylasAndahuaylasApurimac 948-01 RESELEC 2010 160 kg 180 620 1 1.00

5761 N.D. 1010078 Manco Capac Talav Talavera Andahuaylas Apurimac Manco Capac TalavTalaveraAndahuaylasApurimac L 21565 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5762 N.D. 1010076 Obispo Aldazabal Talavera Andahuaylas Apurimac Obispo AldazabalTalaveraAndahuaylasApurimac L 21520 ABB 1995 100 kg 170 520 1 1.00

5763 N.D. 1010075 Plaza Talavera Talavera Andahuaylas Apurimac Plaza TalaveraTalaveraAndahuaylasApurimac L 21499 ABB 1995 160 kg 180 620 1 1.00

5764 N.D. 1010063 Jr. Bolivar Talavera Andahuaylas Apurimac Jr. BolivarTalaveraAndahuaylasApurimac L 21566 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5765 N.D. 1010065 Av. Industrial Talavera Andahuaylas Apurimac Av. IndustrialTalaveraAndahuaylasApurimac L 21564 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5766 N.D. 1010066 Ignacio Quintana 2 Talavera Andahuaylas Apurimac Ignacio Quintana 2TalaveraAndahuaylasApurimac L 21552 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00
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5767 N.D. 1010064 Ignacio Quintana 1 Talavera Andahuaylas Apurimac Ignacio Quintana 1TalaveraAndahuaylasApurimac L 21577 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5768 N.D. 1010062 Apurimac 02 (Mecanica Quispe) Talavera Andahuaylas Apurimac Apurimac 02 (Mecanica Quispe)TalaveraAndahuaylasApurimac 4098002 ELKO PERUANA 1998 40 kg 187 450 1 1.00

5769 N.D. 1010061 Jr. Apurimac Talavera Andahuaylas Apurimac Jr. ApurimacTalaveraAndahuaylasApurimac L 21555 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5770 N.D. 1010067 Jr. Lima Talavera Andahuaylas Apurimac Jr. LimaTalaveraAndahuaylasApurimac L 21509 ABB 1995 100 kg 170 580 1 1.00

5771 N.D. 1010068 5 Esquinas Talavera Andahuaylas Apurimac 5 EsquinasTalaveraAndahuaylasApurimac L 21505 ABB 1995 100 kg 114 380 1 1.00

5772 N.D. 1010069 Ayacucho Talavera Andahuaylas Apurimac AyacuchoTalaveraAndahuaylasApurimac L 25521 ABB 1995 100 kg 170 580 1 1.00

5773 N.D. 1010070 Cementerio Talavera Andahuaylas Apurimac CementerioTalaveraAndahuaylasApurimac L 21563 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5774 N.D. 1010071 Santa Rosa (Talavera) Talavera Andahuaylas Apurimac Santa Rosa (Talavera)TalaveraAndahuaylasApurimac L21561 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5775 N.D. 1010072 Chihuampata 1 Talavera Andahuaylas Apurimac Chihuampata 1TalaveraAndahuaylasApurimac L 21578 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5776 N.D. 1010073 Chihuampata 2 Talavera Andahuaylas Apurimac Chihuampata 2TalaveraAndahuaylasApurimac L 21558 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5777 N.D. 1010074 Chumbibamba Talavera Andahuaylas Apurimac ChumbibambaTalaveraAndahuaylasApurimac L 21557 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5778 N.D. 1010098 Ccompicancha Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CcompicanchaAndahuaylasAndahuaylasApurimac 1068-11 MENAUTT ELECTRIC SAC 2007 50 kg 133 420 1 1.00

5779 N.D. 1010101 Ccollo Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CcolloAndahuaylasAndahuaylasApurimac 23337 ABB 1995 50 kg 80 380 1 1.00

5780 N.D. 1010643 Coñeqpuquio Andahuaylas Andahuaylas Apurimac CoñeqpuquioAndahuaylasAndahuaylasApurimac 161150T5 ABB 1995 100 kg 187 730 1 1.00

5781 N.D. 1010253 Cascabamba Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac CascabambaSta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 168324-28T SIEMENS 1986 75 kg N.D. N.D. 1 1.00

5782 N.D. 1010248 Nueva Esperanza 2 Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac Nueva Esperanza 2Sta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 22041 ABB 1995 100 kg 220 705 1 1.00

5783 N.D. 1010247 Nueva Esperanza 1 Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac Nueva Esperanza 1Sta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 22040 ABB 1995 100 kg 220 705 1 1.00

5784 N.D. 1010245 Moyabamba Alta Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac Moyabamba AltaSta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 21739 ABB 1995 100 kg 220 705 1 1.00

5785 N.D. 1010246 Moyabamba Alta Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac Moyabamba AltaSta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 21740 ABB 1995 100 kg 220 705 1 1.00

5786 N.D. 1010239 Ccochahuaycco Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac CcochahuayccoSta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 525241 I.T.B. BRASIL 2008 10 kg 41 135 1 1.00

5787 N.D. 1010244 Chaupiorcco Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac ChaupiorccoSta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 2555166 ELKO PERUANA 1995 100 kg 220 705 1 1.00

5788 N.D. 1010243 Chaupiorcco Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac ChaupiorccoSta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 2131 N.D. 1995 50 kg 140 450 1 1.00

5789 N.D. 1010241 Chicmo Sta María de Chicmo Andahuaylas Apurimac ChicmoSta María de ChicmoAndahuaylasApurimac 140751T5 DELCROSA 1995 50 kg 102 340 1 1.00

5790 N.D. 1010177 Chaccamarca Andahuaylas Andahuaylas Apurimac ChaccamarcaAndahuaylasAndahuaylasApurimac T95371 H & H 1995 50 kg 175 500 1 1.00

5791 N.D. 1010043 Malecon Andahuaylas Andahuaylas Apurimac MaleconAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21518 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

5792 N.D. 1010044 Mercado Andahuaylas Andahuaylas Apurimac MercadoAndahuaylasAndahuaylasApurimac L 21501 ABB 1995 160 kg 196 740 1 1.00

5793 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 13225 KYLE 1996 N.D. kg N.D. 650 1 1.00

5794 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 138460T17 DELCROSA 1996 40 kg 110 360 1 1.00

5795 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 1672-12 MENAUTT ELECTRIC SAC 2008 100 kg 170 570 1 1.00

5796 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac L110223-01 ABB 2001 25 kg 60 235 1 1.00

5797 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 113114406 PROMELSA 2011 15 kg 35 115 1 1.00

5798 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac T-0775 AVJ 1983 250 kg 463 1400 1 1.00

5799 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac 161152T3 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

5800 N.D. N.D. Central Termica Abancay Abancay Apurimac Central TermicaAbancayAbancayApurimac T-2003 AVJ 2003 25 kg 75 250 1 1.00

5801 N.D. 1000287 Chuquibambilla-Listana Chuquibambilla Grau Apurimac Chuquibambilla-ListanaChuquibambillaGrauApurimac T96758 ELKO PERUANA 1996 25 kg 110 320 1 1.00

5802 N.D. 1000524 Tincoc Curasco Grau Apurimac TincocCurascoGrauApurimac 31212 TRAFO 1981 5 kg 27 91 1 1.00

5803 N.D. 1000303 Santa Rosa Se01 Sta Rosa Grau Apurimac Santa Rosa Se01Sta RosaGrauApurimac 168349 SIEMENS 1996 50 kg 108 435 1 1.00

5804 N.D. 1000306 Pataypampa Pataypampa Grau Apurimac PataypampaPataypampaGrauApurimac 24251 ABB 1997 50 kg 56 340 1 1.00

5805 N.D. 1000309 Virundo Se01 Virundo Grau Apurimac Virundo Se01VirundoGrauApurimac 138458 T2 DELCROSA 1996 100 kg 140 550 1 1.00

5806 N.D. 1000305 Chirirqui Sta Rosa Grau Apurimac ChirirquiSta RosaGrauApurimac 168346 SIEMENS 1996 50 kg 108 435 1 1.00

5807 N.D. 1000291 Chuquibambilla-Barrio Tahuaray Chuquibambilla Grau Apurimac Chuquibambilla-Barrio TahuarayChuquibambillaGrauApurimac 168286 SIEMENS 1996 100 kg N.D. N.D. 1 1.00

5808 N.D. 1000312 Curpahuasi Curpahuasi Grau Apurimac CurpahuasiCurpahuasiGrauApurimac 168287 SIEMENS 1996 100 kg 125 507 1 1.00

5809 N.D. 1000323 Turpay (Se02) Turpay Grau Apurimac Turpay (Se02)TurpayGrauApurimac 138460T7 DELCROSA 1996 40 kg 110 360 1 1.00

5810 N.D. 1000290 Chuquibambilla-Pueblo  Libre Chuquibambilla Grau Apurimac Chuquibambilla-Pueblo  LibreChuquibambillaGrauApurimac 168350 SIEMENS 1996 50 kg 108 435 1 1.00

5811 N.D. 1000297 Chapimarca Chuquibambilla Grau Apurimac ChapimarcaChuquibambillaGrauApurimac 168359 SIEMENS 1996 50 kg 108 435 1 1.00

5812 N.D. 1000299 Chise Chuquibambilla Grau Apurimac ChiseChuquibambillaGrauApurimac 24096 ABB 1996 25 kg 105 350 1 1.00

5813 N.D. 1000319 Vilcabamba  Se03 (Av. Centenari Vilcabamba Grau Apurimac Vilcabamba  Se03 (Av. Centenario)VilcabambaGrauApurimac L 23605 ABB 1997 50 kg 95 340 1 1.00

5898 Gobierno Regional 2000044 Moquegua - Cajamarca Tambopata Tambopata Madre de Dios Moquegua - CajamarcaTambopataTambopataMadre de Dios L14742 BBC-CT 1980 75 kg 222 672 1 1.00

5899 Coliseo Municipal 2000043 San Martin - Ernesto Rivero Tambopata Tambopata Madre de Dios San Martin - Ernesto RiveroTambopataTambopataMadre de Dios 1246 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5900 Moquegua cdra 07 2000046 Moquegua - Tacna Tambopata Tambopata Madre de Dios Moquegua - TacnaTambopataTambopataMadre de Dios 116674T2 DELCROSA 1979 200 kg N.D. 900 1 1.00

5901 Moquegua cdra 08 2000046 Moquegua - Tacna Tambopata Tambopata Madre de Dios Moquegua - TacnaTambopataTambopataMadre de Dios 444 MENAUTT ELECTRIC SAC 2011 10 kg 42 140 1 1.00

5902 Mi Banco 2000192 Ernesto Rivero - Tacna Tambopata Tambopata Madre de Dios Ernesto Rivero - TacnaTambopataTambopataMadre de Dios 13011 ELECTRO VOLT 2009 75 kg 138 500 1 1.00

5903 Fitzcarrald cdra 02 2000058 Fitzcarrald - Puno Tambopata Tambopata Madre de Dios Fitzcarrald - PunoTambopataTambopataMadre de Dios 137862 DELCROSA 1995 125 kg N.D. 550 1 1.00

5904 N.D. 2000049 Gonzales Prada - Puno Tambopata Tambopata Madre de Dios Gonzales Prada - PunoTambopataTambopataMadre de Dios 143785T2 DELCROSA 2008 160 kg 204 729 1 1.00

5905 N.D. 2000038 Ernesto Rivero - Cusco Tambopata Tambopata Madre de Dios Ernesto Rivero - CuscoTambopataTambopataMadre de Dios 1379T2 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5906 N.D. 2000053 Amazonas - Puno Tambopata Tambopata Madre de Dios Amazonas - PunoTambopataTambopataMadre de Dios 161334T3 DELCROSA 1995 100 kg N.D. 550 1 1.00

5907 N.D. 2000055 PROLONGACION 26 DE DICIEMBRE Tambopata Tambopata Madre de Dios PROLONGACION 26 DE DICIEMBRETambopataTambopataMadre de Dio 161335T6 DELCROSA 1995 75 kg 108 360 1 1.00

5908 N.D. 2000052 AV. LORETO - AV. PUNO Tambopata Tambopata Madre de Dios AV. LORETO - AV. PUNOTambopataTambopataMadre de Dios 116675T2 DELCROSA 1979 160 kg 270 900 1 1.00

5909 N.D. 2000026 Cusco - Pardo de Miguel Tambopata Tambopata Madre de Dios Cusco - Pardo de MiguelTambopataTambopataMadre de Dios 123022T13 ELECTROVOLTEO 2001 160 kg N.D. 730 1 1.00

5910 N.D. 2000027 Javier Heraud - Cusco Tambopata Tambopata Madre de Dios Javier Heraud - CuscoTambopataTambopataMadre de Dios 161335T2 DELCROSA 1995 75 kg 108 360 1 1.00

5911 N.D. 2000084 MARCO RUIZ - JAIME TRONCOSO Tambopata Tambopata Madre de Dios MARCO RUIZ - JAIME TRONCOSOTambopataTambopataMadre de Dios 1259 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5912 N.D. 2000022 Gonzales Prada - Tambopata Tambopata Tambopata Madre de Dios Gonzales Prada - TambopataTambopataTambopataMadre de Dios 161335T1 CAIVET 1995 75 kg 220 705 1 1.00

5913 N.D. 2000054 Cajamarca C1 Tambopata Tambopata Madre de Dios Cajamarca C1TambopataTambopataMadre de Dios 16180 ABB 1983 100 kg 222 672 1 1.00

5914 N.D. 2000047 TACNA - LEON VELARDE Tambopata Tambopata Madre de Dios TACNA - LEON VELARDETambopataTambopataMadre de Dios 1249 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5915 N.D. 2000051 Dos de Mayo - Arequipa Tambopata Tambopata Madre de Dios Dos de Mayo - ArequipaTambopataTambopataMadre de Dios 116674T1 DELCROSA 1979 200 kg N.D. 900 1 1.00

5916 N.D. 2000060 Daniel A. Carrion - Arequipa Tambopata Tambopata Madre de Dios Daniel A. Carrion - ArequipaTambopataTambopataMadre de Dios 1247 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5917 N.D. 2000206 AV. LORETO - AV. 26 DICIEMBRE Tambopata Tambopata Madre de Dios AV. LORETO - AV. 26 DICIEMBRETambopataTambopataMadre de Dios 17166 FASETRON 2007 160 kg 155 600 1 1.00

5918 N.D. 2000206 AV. LORETO - AV. 26 DICIEMBRE Tambopata Tambopata Madre de Dios AV. LORETO - AV. 26 DICIEMBRETambopataTambopataMadre de Dios TR-2000-12068-01 EPLI S.A.C. 2010 125 kg 179 780 1 1.00

5919 N.D. 2000206 AV. LORETO - AV. 26 DICIEMBRE Tambopata Tambopata Madre de Dios AV. LORETO - AV. 26 DICIEMBRETambopataTambopataMadre de Dios 35711 PAÑÍA ELECTRICA ELECTRO2010 15 kg 34 130 1 1.00

5920 N.D. 2000064 Asuncion Nicols Tambopata Tambopata Madre de Dios Asuncion NicolsTambopataTambopataMadre de Dios 1234 FABEM 1984 100 kg 110 435 1 1.00
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5921 N.D. 2000033 Tacna - Piura Tambopata Tambopata Madre de Dios Tacna - PiuraTambopataTambopataMadre de Dios 1234 FABEM 1984 100 kg N.D. 950 1 1.00

5922 N.D. LOMAS III LAS LOMAS III Tambopata Tambopata Madre de Dios LAS LOMAS IIITambopataTambopataMadre de Dios 181279 FASETRON 2008 160 kg 115 540 1 1.00

5923 N.D. LOMAS III LAS LOMAS II Tambopata Tambopata Madre de Dios LAS LOMAS IITambopataTambopataMadre de Dios 181277 FASETRON 2008 160 kg 115 540 1 1.00

5924 N.D. 2000006 LA JOYA Tambopata Tambopata Madre de Dios LA JOYATambopataTambopataMadre de Dios 161336T1 DELCROSA 1995 50 kg 108 360 1 1.00

5925 N.D. 2000093 AAHH CHAPAJAL Tambopata Tambopata Madre de Dios AAHH CHAPAJALTambopataTambopataMadre de Dios T6 2004-1011-04 EPLI S.A.C. 2004 75 kg 100 810 1 1.00

5926 N.D. 2000073 Mardini - Magisterial Tambopata Tambopata Madre de Dios Mardini - MagisterialTambopataTambopataMadre de Dios 161334T1 DELCROSA 1995 100 kg N.D. 950 1 1.00

5927 N.D. 2000001 APURIMAC C8 Tambopata Tambopata Madre de Dios APURIMAC C8TambopataTambopataMadre de Dios 1240 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5928 N.D. 2000018 Madre de Dios - Fitzcarrald Tambopata Tambopata Madre de Dios Madre de Dios - FitzcarraldTambopataTambopataMadre de Dios 123022T46 DELCROSA 1983 100 kg N.D. 730 1 1.00

5929 N.D. 2000017 San Martin - 12 Setiembre Tambopata Tambopata Madre de Dios San Martin - 12 SetiembreTambopataTambopataMadre de Dios T-0567 AVJ 1982 50 kg N.D. N.D. 1 1.00

5930 N.D. 2000020 Ica - Manu Tambopata Tambopata Madre de Dios Ica - ManuTambopataTambopataMadre de Dios N.D. MENAUTT ELECTRIC SAC 1979 160 kg N.D. N.D. 1 1.00

5931 N.D. 2000004 PROLONGACION MADRE DE DIOS Tambopata Tambopata Madre de Dios PROLONGACION MADRE DE DIOSTambopataTambopataMadre de Dios L14738 ABB 1980 100 kg 220 672 1 1.00

5932 N.D. 2000008 Aeropuerto - Escobar Tambopata Tambopata Madre de Dios Aeropuerto - EscobarTambopataTambopataMadre de Dios 161333T2 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5933 N.D. 2000009 Aeropuerto - Santa Rosa Tambopata Tambopata Madre de Dios Aeropuerto - Santa RosaTambopataTambopataMadre de Dios 161333T7 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5934 N.D. 2000077 SE MARIA EGUREN - RAMON CASTI Tambopata Tambopata Madre de Dios SE MARIA EGUREN - RAMON CASTILLATambopataTambopataMadre de D 161339T5 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5935 N.D. 2000076 PROLONGACION  JIRON JUNIN Tambopata Tambopata Madre de Dios PROLONGACION  JIRON JUNINTambopataTambopataMadre de Dios 125013T DELCROSA 1985 160 kg 279 930 1 1.00

5936 N.D. 2000074 JOSE CARLOS MARIATEGUI Tambopata Tambopata Madre de Dios JOSE CARLOS MARIATEGUITambopataTambopataMadre de Dios 2004-1011-08 EPLI S.A.C. 1994 50 kg 100 340 1 1.00

5937 N.D. JMA-JCMSE M ARGUEDAS - JOSE C MARIATE Tambopata Tambopata Madre de Dios SE M ARGUEDAS - JOSE C MARIATEGUITambopataTambopataMadre de 161387T-4 DELCROSA 1996 100 kg 165 550 1 1.00

5938 N.D. 2000007 Leoncio Prado - San Martin Tambopata Tambopata Madre de Dios Leoncio Prado - San MartinTambopataTambopataMadre de Dios 161334T6 DELCROSA 1995 100 kg 171 550 1 1.00

5939 N.D. 2000013 Proceres - Apurimac Tambopata Tambopata Madre de Dios Proceres - ApurimacTambopataTambopataMadre de Dios 161333T4 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5940 N.D. 2000019 San Martin - Manu Tambopata Tambopata Madre de Dios San Martin - ManuTambopataTambopataMadre de Dios 1241 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5941 N.D. 2000021 Jaime Troncoso - Crosby Tambopata Tambopata Madre de Dios Jaime Troncoso - CrosbyTambopataTambopataMadre de Dios T-87856 ENERGOTECNIA 1987 100 kg 233 650 1 1.00

5942 N.D. 2000032 Cajamarca - Ancash Tambopata Tambopata Madre de Dios Cajamarca - AncashTambopataTambopataMadre de Dios L 20521 ABB 1994 160 kg 165 670 1 1.00

5943 N.D. 2000031 Cajamarca - Lambayeque Tambopata Tambopata Madre de Dios Cajamarca - LambayequeTambopataTambopataMadre de Dios 1257 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5944 N.D. 2000025 JOSE MARIA GRAIN - CUSCO Tambopata Tambopata Madre de Dios JOSE MARIA GRAIN - CUSCOTambopataTambopataMadre de Dios 1238 FABEM 1984 60 kg N.D. 530 1 1.00

5945 N.D. 2000028 La Cultura - Ica Tambopata Tambopata Madre de Dios La Cultura - IcaTambopataTambopataMadre de Dios 1265 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5946 N.D. 2000041 Dos de Mayo - Madre de Dios Tambopata Tambopata Madre de Dios Dos de Mayo - Madre de DiosTambopataTambopataMadre de Dios 1256 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5947 N.D. 2000035 Gonzales Prada - 28 de Julio Tambopata Tambopata Madre de Dios Gonzales Prada - 28 de JulioTambopataTambopataMadre de Dios 1264 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5948 N.D. 2000037 Lambayeque - Cusco Tambopata Tambopata Madre de Dios Lambayeque - CuscoTambopataTambopataMadre de Dios 1261 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5949 N.D. 2000039 SAN JACINTO - ERNESTO RIVERO Tambopata Tambopata Madre de Dios SAN JACINTO - ERNESTO RIVEROTambopataTambopataMadre de Dios 121296 T DELCROSA 1981 100 kg N.D. 730 1 1.00

5950 N.D. 2000039 SAN JACINTO - ERNESTO RIVERO Tambopata Tambopata Madre de Dios SAN JACINTO - ERNESTO RIVEROTambopataTambopataMadre de Dios TR-2005-070302 EPLI S.A.C. 2006 50 kg 126 443 1 1.00

5951 N.D. 2000034 Lambayeque - Tacna Tambopata Tambopata Madre de Dios Lambayeque - TacnaTambopataTambopataMadre de Dios 1242 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5952 N.D. 2000030 Amazonas Lambayeque Tambopata Tambopata Madre de Dios Amazonas LambayequeTambopataTambopataMadre de Dios 135961T1 DELCROSA 1994 100 kg N.D. 730 1 1.00

5953 N.D. 2000067 PROLONGACION ASUNCION NICOL Tambopata Tambopata Madre de Dios PROLONGACION ASUNCION NICOLSTambopataTambopataMadre de Dio 14276 AEI Ingenieros 1996 110 kg 159 N.D. 1 1.00

5954 N.D. 2000081 Ica - Javier Heraud Tambopata Tambopata Madre de Dios Ica - Javier HeraudTambopataTambopataMadre de Dios 1260 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5955 N.D. 2000082 Carlos de la Jara - Manco Inca Tambopata Tambopata Madre de Dios Carlos de la Jara - Manco IncaTambopataTambopataMadre de Dios T161334T4 DELCROSA 1995 100 kg N.D. 550 1 1.00

5956 N.D. 2000096 AVENIDA SINCHI ROCA Tambopata Tambopata Madre de Dios AVENIDA SINCHI ROCATambopataTambopataMadre de Dios 14737 ABB 1980 100 kg 222 672 1 1.00

5957 N.D. 2000097 AVENIDA SINCHI ROCA Tambopata Tambopata Madre de Dios AVENIDA SINCHI ROCATambopataTambopataMadre de Dios 137979T4 DELCROSA 1995 160 kg 291 970 1 1.00

5958 N.D. 2000098 AVENIDA SINCHI ROCA Tambopata Tambopata Madre de Dios AVENIDA SINCHI ROCATambopataTambopataMadre de Dios 1266 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5959 N.D. 2000090 Andres Avelino Caceres Tambopata Tambopata Madre de Dios Andres Avelino CaceresTambopataTambopataMadre de Dios L17173 ABB 1985 160 kg 310 1030 1 17.60

5960 N.D. 2000216 Av. Elmer Fauccett Tambopata Tambopata Madre de Dios Av. Elmer FauccettTambopataTambopataMadre de Dios 1409 FABEM 1986 50 kg 140 450 1 1.00

5961 N.D. 2000078 AVENIDA JORGE CHAVEZ Tambopata Tambopata Madre de Dios AVENIDA JORGE CHAVEZTambopataTambopataMadre de Dios 2910232 ELKO PERUANA 1997 160 kg 197 710 1 12.30

5962 N.D. 2000092OSE MARIA ARGUEDAS - JOSE GALVE Tambopata Tambopata Madre de Dios SE MARIA ARGUEDAS - JOSE GALVEZTambopataTambopataMadre de D 161339T3 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5963 N.D. 2000048 PUNO CUADRA 06 Tambopata Tambopata Madre de Dios PUNO CUADRA 06TambopataTambopataMadre de Dios 160859T1 DELCROSA 1991 100 kg N.D. N.D. 1 1.00

5964 N.D. 2000057 Pasaje Alameda Tambopata Tambopata Madre de Dios Pasaje AlamedaTambopataTambopataMadre de Dios 161335T4 DELCROSA 1995 75 kg 108 360 1 1.00

5965 N.D. 2000059 Confraternidad Tambopata Tambopata Madre de Dios ConfraternidadTambopataTambopataMadre de Dios 137979T5 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5966 N.D. 2000061 FAUSTINO MALDONADO - INFANCI Tambopata Tambopata Madre de Dios FAUSTINO MALDONADO - INFANCIATambopataTambopataMadre de Dio 161335T5 DELCROSA 1995 75 kg 108 360 1 1.00

5967 N.D. 2000066 10 DE JULIO - ASUNCION NICOLS Tambopata Tambopata Madre de Dios 10 DE JULIO - ASUNCION NICOLSTambopataTambopataMadre de Dios 1237 FABEM 1984 50 kg N.D. N.D. 1 1.00

5968 N.D. 2000070 JIRON LIBERTAD - ERNESTO RIVERO Tambopata Tambopata Madre de Dios JIRON LIBERTAD - ERNESTO RIVEROTambopataTambopataMadre de Dio 1239 FABEM 1984 75 kg N.D. 530 1 1.00

5969 N.D. 2000071 Puno - Ucayali Tambopata Tambopata Madre de Dios Puno - UcayaliTambopataTambopataMadre de Dios 137979T1 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5970 N.D. 2000072 28 DE JULIO - LOS NOGALES Tambopata Tambopata Madre de Dios 28 DE JULIO - LOS NOGALESTambopataTambopataMadre de Dios 137979T3 DELCROSA 1995 160 kg 201 670 1 1.00

5971 N.D. 2000079 HORACIO ZEVALLOS - ANCORA Tambopata Tambopata Madre de Dios HORACIO ZEVALLOS - ANCORATambopataTambopataMadre de Dios 1248 FABEM 1984 160 kg N.D. 950 1 1.00

5972 N.D. 2000080 RICARDO BENTIN - JORGE CHAVEZ Tambopata Tambopata Madre de Dios RICARDO BENTIN - JORGE CHAVEZTambopataTambopataMadre de Dios 19439 ABB 1992 100 kg 220 705 1 1.00

5973 N.D. 2000086 RES AVELINO CACERES - JUANA BLA Tambopata Tambopata Madre de Dios RES AVELINO CACERES - JUANA BLANCOTambopataTambopataMadre d 1258 FABEM 1984 160 kg N.D. 450 1 1.00

5974 N.D. 2000088 AAHH ALBERTO FUJIMORI Tambopata Tambopata Madre de Dios AAHH ALBERTO FUJIMORITambopataTambopataMadre de Dios 111169201 PROMELSA 2011 160 306 556 1 1.00

6275 0010480 N.D. QUISCAPATA-CALLE RAQUEL A-4 SANTIAGO CUSCO Cusco QUISCAPATA-CALLE RAQUEL A-4SANTIAGOCUSCOCusco 161384T3 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 160 120 613 1 1.00

6276 0010268 N.D. AA.HH. AMAUTA- AV. CONSTRUC SANTIAGO CUSCO Cusco AA.HH. AMAUTA- AV. CONSTRUCION CIVILSANTIAGOCUSCOCusco 4036 LEPPER 1953 100 N.D. 760 1 1.00

6277 0010381 N.D. AA.HH. HERMANOS AYAR I - AV H SANTIAGO CUSCO Cusco .HH. HERMANOS AYAR I - AV HERMANOS AYAR 428SANTIAGOCUSCOCu L-190314-19 ABB 1999 250 75 320 1 1.00

6278 0010382 N.D. AA.HH. HERMANOS AYAR II - MZ H SANTIAGO CUSCO Cusco AA.HH. HERMANOS AYAR II - MZ H LT 13SANTIAGOCUSCOCusco 160945T2 DELCROSA 1992 80 N.D. 500 1 1.00

6279 0010481 N.D. P.J. INDEPENDENCIA I - URB. IND SANTIAGO CUSCO Cusco DEPENDENCIA I - URB. INDEPENDENCIA JR. BOLIVAR C-3SANTIAGOCUSC 121583T2 DELCROSA 1982 100 N.D. 730 1 4.78

6280 0010106 N.D. P.J. INDEPENDENCIA III SANTIAGO CUSCO Cusco P.J. INDEPENDENCIA IIISANTIAGOCUSCOCusco 161852T5 DELCROSA 1999 50 kg 102 340 1 1.00

6281 0010482 N.D. VILLA EL SOL - MZ F LOTE 1 SANTIAGO CUSCO Cusco VILLA EL SOL - MZ F LOTE 1SANTIAGOCUSCOCusco L-23045 ABB 1996 50 kg 70 280 1 1.00

6282 0010332 N.D. SAN ISIDRO - AV LOS PINOS MZ  CUSCO CUSCO Cusco SAN ISIDRO - AV LOS PINOS MZ  N LT 1CUSCOCUSCOCusco 1620 FABEM 1988 160 250 950 1 1.00

6283 0010333 N.D. P.J. LA RINCONADA II - CALLE LIZ CUSCO CUSCO Cusco P.J. LA RINCONADA II - CALLE LIZARDO MONTEROCUSCOCUSCOCusco 160285T13 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6284 0010066 N.D. P.J. SAN MARTIN P. ALTA - MZ W CUSCO CUSCO Cusco P.J. SAN MARTIN P. ALTA - MZ W LOTE 2CUSCOCUSCOCusco 110647 DELCROSA 1975 64 N.D. 460 1 2.22

6285 0010455 N.D. MIRADOR II CUSCO CUSCO Cusco MIRADOR IICUSCOCUSCOCusco L-21711 ABB 1995 50 kg 155 500 1 1.00

6286 0010007 N.D. CORIPATA SUR I - NAVARRETE  H SANTIAGO CUSCO Cusco CORIPATA SUR I - NAVARRETE  H LT 1SANTIAGOCUSCOCusco 122297T2 DELCROSA 1982 100 N.D. 730 1 1.00

6287 0070028 N.D. POROY - CALLE ROLANDY 179    POROY CUSCO Cusco ROY - CALLE ROLANDY 179                                                       POROYCUSCOCu L-16692 ABB 1983 100 222 672 1 1.00

6288 0070211 N.D. GRIFO POROY                               POROY CUSCO Cusco GRIFO POROY                                                 POROYCUSCOCusco 1405 FABEM 1986 25 kg 105 350 1 1.00

6289 0070144 N.D. ENTRADA CEMENTERIO POROY CUSCO Cusco ENTRADA CEMENTERIOPOROYCUSCOCusco 821 H & H 1994 50 155 480 1 1.00

6290 0070099 N.D. SANTA BARBARA POROY CUSCO Cusco SANTA BARBARAPOROYCUSCOCusco L-21118 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00
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6291 0010471 N.D. AA.HH. CRUZ VERDE (ARCO.) CUSCO CUSCO Cusco AA.HH. CRUZ VERDE (ARCO.)CUSCOCUSCOCusco 2205330 ELKO PERUANA 1996 50 187 520 1 1.00

6292 0010483 N.D. AGRICULTORES ARCOCCATA CUSCO CUSCO Cusco AGRICULTORES ARCOCCATACUSCOCUSCOCusco L-23040 ABB 1996 50 kg 70 280 1 1.00

6293 0010085 N.D. CAMINOS DEL INCA CUSCO CUSCO Cusco CAMINOS DEL INCA CUSCOCUSCOCusco 619938T15 ELECTROMECANICA S.R. 2003 50 114 320 1 1.00

6294 0010084 N.D. HUASAHUARA I CUSCO CUSCO Cusco HUASAHUARA ICUSCOCUSCOCusco 138697T6 DELCROSA 1996 100 kg 168 560 1 1.00

6295 0010086 N.D. AA.HH. MIRAFLORES - PJE LAS D CUSCO CUSCO Cusco AA.HH. MIRAFLORES - PJE LAS DALIASCUSCOCUSCOCusco L-17166 BBC-CT 1985 100 220 705 1 27.50

6296 0010383 N.D. ASOCIACION TICATICA CUSCO CUSCO Cusco ASOCIACION TICATICACUSCOCUSCOCusco L-13673 BBC-CT 1977 100 222 672 1 1.00

6297 0010151 N.D. AA.HH. UNION CCALLANCA - ALD CUSCO CUSCO Cusco AA.HH. UNION CCALLANCA - ALDEAS INFANTILES SOSCUSCOCUSCOCusc L-16274 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6298 0010544 N.D. AA.HH. CHINCHERO CUSCO CUSCO Cusco AA.HH. CHINCHEROCUSCOCUSCOCusco 119681-T DELCROSA 1980 50 kg 125 415 1 1.00

6299 0010309 N.D. P.J. SAN BENITO - AAHH SAN BEN CUSCO CUSCO Cusco P.J. SAN BENITO - AAHH SAN BENITO E-1CUSCOCUSCOCusco L-17360 ABB 1986 50 kg 150 480 1 1.00

6300 0010083 N.D. CERAMICA LLAULLI - HONORIO V CUSCO CUSCO Cusco CERAMICA LLAULLI - HONORIO VIDAL 510CUSCOCUSCOCusco 5435 BBC-CT 1995 75 70 N.D. 1 1.00

6301 0010011 N.D. COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN CUSCO CUSCO Cusco COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN CRISTOBALCUSCOCUSCOCusco L14585 BBC-CT 1980 50 176 476 1 1.00

6302 0010031 N.D. AMADEO REPETO I - AV PAZ SOL SANTIAGO CUSCO Cusco AMADEO REPETO I - AV PAZ SOLDANSANTIAGOCUSCOCusco 2031 FABEM 1992 100 180 750 1 1.00

6303 0010152 N.D. AMADEO REPETO II - AV DEL EJE SANTIAGO CUSCO Cusco AMADEO REPETO II - AV DEL EJERCITOSANTIAGOCUSCOCusco L-24219 ABB 1997 160 125 560 1 1.00

6304 0010115 N.D. P.J. SAN MARTIN P. BAJA CUSCO CUSCO Cusco P.J. SAN MARTIN P. BAJACUSCOCUSCOCusco L-13318 ABB 1977 100 230 680 1 1.00

6305 0010116 N.D. P.J. LA RINCONADA I  PICCHU CUSCO CUSCO Cusco P.J. LA RINCONADA I  PICCHUCUSCOCUSCOCusco L-13671 ABB 1977 100 222 672 1 1.00

6306 0010150 N.D. PUEBLO LIBRE I CUSCO CUSCO Cusco PUEBLO LIBRE ICUSCOCUSCOCusco L-16870 BBC-CT 1984 65 240 650 1 1.00

6307 0010003 N.D. PUEBLO LIBRE II AYAHUAYCO CUSCO CUSCO Cusco PUEBLO LIBRE II AYAHUAYCOCUSCOCUSCOCusco 2205299 ELKO PERUANA 1996 50 100 340 1 1.00

6308 0010154 N.D. AV. ARCOPATA CUSCO CUSCO Cusco AV. ARCOPATACUSCOCUSCOCusco 892 FABEM 1980 400 N.D. 1750 1 1.00

6309 0010193 N.D. NUEVA ALTA II CUSCO CUSCO Cusco NUEVA ALTA IICUSCOCUSCOCusco 493611 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 152 786 1 25.70

6310 0010192 N.D. NUEVA ALTA I CUSCO CUSCO Cusco NUEVA ALTA ICUSCOCUSCOCusco 493622 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 152 786 1 39.90

6311 0010194 N.D. CALLE TEATRO - 391 CUSCO CUSCO Cusco CALLE TEATRO - 391CUSCOCUSCOCusco L-11550 ABB 1973 320 376 1341 1 1.00

6312 0010190 N.D. PLAZA SAN FRANCISCO CUSCO CUSCO Cusco PLAZA SAN FRANCISCOCUSCOCUSCOCusco 493660 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 28.10

6313 0010042 N.D. CALLE SAPHI CUSCO CUSCO Cusco CALLE SAPHICUSCOCUSCOCusco 161239T1 DELCROSA 1995 500 N.D. 1710 1 1.00

6314 0010425 N.D. HOSTAL CAHUIDE (SAPHI) CUSCO CUSCO Cusco HOSTAL CAHUIDE (SAPHI)CUSCOCUSCOCusco L-20505 BBC-CT 1994 100 220 705 1 1.00

6315 0010490 N.D. AA.HH. VILLA MERCEDES CUSCO CUSCO Cusco AA.HH. VILLA MERCEDESCUSCOCUSCOCusco L-190314-24 ABB 1999 25 kg 75 320 1 1.00

6316 0010426 N.D. LLAULLIPATA SACCSAYHUAMAN CUSCO CUSCO Cusco LLAULLIPATA SACCSAYHUAMANCUSCOCUSCOCusco 135961T6 DELCROSA 1994 100 N.D. 730 1 1.00

6317 0010189 N.D. CALLE PERA CUSCO CUSCO Cusco CALLE PERACUSCOCUSCOCusco 1153 DELCROSA 1962 500 N.D. 2450 1 1.00

6318 0010597 N.D. MANZANAPATA SANTIAGO CUSCO Cusco MANZANAPATASANTIAGOCUSCOCusco 2030 FABEM 1992 100 180 750 1 1.00

6319 0010485 N.D. BELEMPAMPA SANTIAGO CUSCO Cusco BELEMPAMPASANTIAGOCUSCOCusco 2555270 ELKO PERUANA 1996 100 N.D. N.D. 1 1.00

6320 0010669 N.D. PARQUE GALICIA SANTIAGO CUSCO Cusco PARQUE GALICIASANTIAGOCUSCOCusco 160285-T10 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6321 0010184 N.D. PANAMERICANA TV. PICCHU. CUSCO CUSCO Cusco PANAMERICANA TV. PICCHU.CUSCOCUSCOCusco L-18067 BBC-CT 1988 100 220 705 1 1.00

6322 0010335 N.D. SUPER RADIO (H.G.) CUSCO CUSCO Cusco SUPER RADIO (H.G.)CUSCOCUSCOCusco L-190314-31 ABB 1999 25 kg 75 320 1 1.00

6323 0010376 N.D. FRECUENCIA LATINA CUSCO CUSCO Cusco FRECUENCIA LATINACUSCOCUSCOCusco T-1688 AVJ 1991 25 kg 82 272 1 1.00

6324 0010515 N.D. PISTA VIA A LAS ANTENAS CUSCO CUSCO Cusco PISTA VIA A LAS ANTENASCUSCOCUSCOCusco L-14157 BBC-CT 1979 80 222 672 1 1.00

6325 0010423 N.D. HUASAHUARA II CUSCO CUSCO Cusco HUASAHUARA IICUSCOCUSCOCusco 2205178 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6326 0010311 N.D. BELLAVISTA SANTA ANA - PASAJE CUSCO CUSCO Cusco BELLAVISTA SANTA ANA - PASAJE CHANAPATACUSCOCUSCOCusco 2205030 ELKO PERUANA 1986 50 N.D. 476 1 1.00

6327 0010205 N.D. AV. DE LA RAZA CUSCO CUSCO Cusco AV. DE LA RAZACUSCOCUSCOCusco 161655T2 DELCROSA 1998 160 220 690 1 1.00

6328 0010308 N.D. URB. MICHIPATA CUSCO CUSCO Cusco URB. MICHIPATACUSCOCUSCOCusco 127916T DELCROSA 1986 100 N.D. 730 1 1.00

6329 0010188 N.D. U.V. SANTIAGO SANTIAGO CUSCO Cusco U.V. SANTIAGOSANTIAGOCUSCOCusco 493630 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 152 786 1 1.00

6330 0010187 N.D. 3 DE OCTUBRE SANTIAGO CUSCO Cusco 3 DE OCTUBRESANTIAGOCUSCOCusco 161384T3 DELCROSA 1996 160 kg 201 670 1 1.00

6331 0010270 N.D. AV. LIBERTAD P. BAJA (ZARZUEL SANTIAGO CUSCO Cusco AV. LIBERTAD P. BAJA (ZARZUELA)SANTIAGOCUSCOCusco L-16716 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6332 0010186 N.D. AV GRAU N° 1131 SANTIAGO CUSCO Cusco AV GRAU N° 1131SANTIAGOCUSCOCusco 493617 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 kg 240 798 1 58.40

6333 0010170 N.D. AV. ANTONIO LORENA SANTIAGO CUSCO Cusco AV. ANTONIO LORENASANTIAGOCUSCOCusco 493669 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 34.60

6334 0010375 N.D. TALLER SUENAGA SANTIAGO CUSCO Cusco TALLER SUENAGASANTIAGOCUSCOCusco 1790 FABEM 1990 100 N.D. 700 1 1.00

6335 0010502 N.D. INDUSTRIAL HUANCARO SANTIAGO CUSCO Cusco INDUSTRIAL HUANCARO SANTIAGOCUSCOCusco L-23093 ABB 1996 250 185 805 1 1.00

6336 0010462 N.D. COFIPOL HUANCARO SANTIAGO CUSCO Cusco COFIPOL HUANCAROSANTIAGOCUSCOCusco L-22026 ABB 1995 100 kg 170 590 1 1.00

6337 0010051 N.D. RESIDENCIAL HUANCARO SANTIAGO CUSCO Cusco RESIDENCIAL HUANCAROSANTIAGOCUSCOCusco L-11095 BBC-CT 1971 200 N.D. N.D. 1 1.00

6338 0010566 N.D. COMUNIDAD OCCOPATA SANTIAGO CUSCO Cusco COMUNIDAD OCCOPATASANTIAGOCUSCOCusco 161849T1 DELCROSA 1999 25 kg 107 355 1 1.00

6339 0010338 N.D. AA.HH. LUIS VALLEJO SANTONI SANTIAGO CUSCO Cusco AA.HH. LUIS VALLEJO SANTONISANTIAGOCUSCOCusco 1622 FABEM 1988 160 250 950 1 1.00

6340 0010405 N.D. C.E.TEC. LUIS VALLEJO SANTONI SANTIAGO CUSCO Cusco C.E.TEC. LUIS VALLEJO SANTONISANTIAGOCUSCOCusco L-20061 ABB 1993 80 kg 220 700 1 1.00

6341 0010484 N.D. LUIS USATEGUI CCORIPATA SANTIAGO CUSCO Cusco LUIS USATEGUI CCORIPATASANTIAGOCUSCOCusco L-16719 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6342 0010559 N.D. BELL SOUTH SANTIAGO CUSCO Cusco BELL SOUTHSANTIAGOCUSCOCusco 99618 ESPECTRUM 1999 75 220 525 1 1.00

6343 0010599 N.D. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (COM SANTIAGO CUSCO Cusco ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (COMERCIAL)SANTIAGOCUSCOCusco 161852T6 DELCROSA 1999 50 kg 102 340 1 1.00

6344 0010196 N.D. PASAJE HERMOSA CUSCO CUSCO Cusco PASAJE HERMOSACUSCOCUSCOCusco 493613 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 kg 236 786 1 46.95

6345 0010197 N.D. AV. SOL CUSCO CUSCO Cusco AV. SOLCUSCOCUSCOCusco 493662 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 14.89

6346 0010341 N.D. PRODEIN (SAN ANDRES)- CASA H CUSCO CUSCO Cusco PRODEIN (SAN ANDRES)- CASA HOGARCUSCOCUSCOCusco 1744 TEISA 1988 100 210 700 1 1.00

6347 0010203 N.D. HUAYNAPATA CUSCO CUSCO Cusco HUAYNAPATACUSCOCUSCOCusco 493650 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 27.90

6348 0010472 N.D. MUSEO INCA CUSCO CUSCO Cusco MUSEO INCACUSCOCUSCOCusco L-23028 ABB 1996 100 kg 128 425 1 1.00

6349 0010211 N.D. ZAGUAN DEL CIELO CUSCO CUSCO Cusco ZAGUAN DEL CIELOCUSCOCUSCOCusco 493627 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 152 786 1 2.57

6350 0010218 N.D. CRUZPATA CUSCO CUSCO Cusco CRUZPATACUSCOCUSCOCusco 493605 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 160 120 618 1 20.00

6351 0010201 N.D. PALACIO DE JUSTICIA " A " CUSCO CUSCO Cusco PALACIO DE JUSTICIA " A "CUSCOCUSCOCusco 493665 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 3.92

6352 0010201 N.D. PALACIO DE JUSTICIA " A " CUSCO CUSCO Cusco PALACIO DE JUSTICIA " A "CUSCOCUSCOCusco 493666 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 22.70

6353 0010010 N.D. BANCO DE LA NACION CUSCO CUSCO Cusco BANCO DE LA NACIONCUSCOCUSCOCusco 161240T1 DELCROSA 1995 630 N.D. 2340 1 1.00

6355 0010162 N.D. URB. LUCREPATA CUSCO CUSCO Cusco URB. LUCREPATACUSCOCUSCOCusco L-14964 BBC-CT 1981 160 331 1016 1 1.00

6356 0010276 N.D. PROLONGACION LUCREPATA - Y CUSCO CUSCO Cusco PROLONGACION LUCREPATA - YURACCPUNKOCUSCOCUSCOCusco 161384T1 DELCROSA 1996 160 kg 201 670 1 1.00

6357 0010164 N.D. ASILO DE ANCIANOS CUSCO CUSCO Cusco ASILO DE ANCIANOSCUSCOCUSCOCusco L-15298 BBC-CT 1981 160 331 1016 1 1.00

6358 0010175 N.D. AV. ARGENTINA UCCHULLO CUSCO CUSCO Cusco AV. ARGENTINA UCCHULLOCUSCOCUSCOCusco 1982 FABEM 1992 50 140 450 1 1.00

6359 0010174 N.D. URB. GUADALUPE CUSCO CUSCO Cusco URB. GUADALUPECUSCOCUSCOCusco L-190314-36 ABB 1999 25 kg 75 320 1 1.00

6360 0010219 N.D. UCCHULLO ALTO CUSCO CUSCO Cusco UCCHULLO ALTOCUSCOCUSCOCusco L-15557 BBC-CT 1982 100 222 682 1 1.00

6361 0010491 N.D. U.V. ZARUMILLA CUSCO CUSCO Cusco U.V. ZARUMILLACUSCOCUSCOCusco L-18076 BBC-CT 1988 160 310 1030 1 1.00
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6362 0010199 N.D. AV. PARDO I CUSCO CUSCO Cusco AV. PARDO ICUSCOCUSCOCusco 493655 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 21.11

6363 0010344 N.D. BALCONCILLO - JR MANCO II CUSCO CUSCO Cusco BALCONCILLO - JR MANCO IICUSCOCUSCOCusco L-18068 BBC-CT 1988 100 220 705 1 1.00

6364 0010411 N.D. CAMINOS DEL INCA CUSCO CUSCO Cusco CAMINOS DEL INCACUSCOCUSCOCusco 161043T5 DELCROSA 1993 100 N.D. 730 1 1.00

6365 0010388 N.D. SOCORROPATA CUSCO CUSCO Cusco SOCORROPATACUSCOCUSCOCusco L-190314-16 ABB 1999 25 kg 75 320 1 1.00

6366 0010412 N.D. BALCONCILLO ALTO CUSCO CUSCO Cusco BALCONCILLO ALTOCUSCOCUSCOCusco L-190314-15 ABB 1999 25 kg 75 320 1 1.00

6367 0010163 N.D. RADIO ONDA IMPERIAL CUSCO CUSCO Cusco RADIO ONDA IMPERIALCUSCOCUSCOCusco L-15337 BBC-CT 1981 50 176 476 1 1.00

6368 0010076 N.D. URB HUAYRACUNCCO CUSCO CUSCO Cusco URB HUAYRACUNCCOCUSCOCUSCOCusco L-190314-30 ABB 1999 25 kg 75 320 1 1.00

6369 0010314 N.D. BUENA VISTA II - PASAJE MANZA CUSCO CUSCO Cusco BUENA VISTA II - PASAJE MANZANARESCUSCOCUSCOCusco 1411 FABEM 1986 80 170 800 1 1.00

6370 0010220 N.D. BUENA VISTA I - PASAJE LOS SAU CUSCO CUSCO Cusco BUENA VISTA I - PASAJE LOS SAUCESCUSCOCUSCOCusco 122158T1 DELCROSA 1982 100 N.D. 730 1 1.00

6371 0010118 N.D. JIRON CONDORCANQUI CUSCO CUSCO Cusco JIRON CONDORCANQUICUSCOCUSCOCusco L-13662 BBC-CT 1977 250 446 1396 1 1.00

6372 0010173 N.D. AV.GARCILASO - CDRA 7 CUSCO CUSCO Cusco AV.GARCILASO - CDRA 7CUSCOCUSCOCusco L-23092 ABB 1996 250 185 805 1 1.00

6373 0010156 N.D. COLEGIO GARCILASO - AV DE LA CUSCO CUSCO Cusco COLEGIO GARCILASO - AV DE LA CULTURACUSCOCUSCOCusco L-14601 BBC-CT 1980 320 446 1426 1 1.00

6374 0010492 N.D. TELEFONICA DEL PERU (ZARUMI CUSCO CUSCO Cusco TELEFONICA DEL PERU (ZARUMILLACUSCOCUSCOCusco 2205294 ELKO PERUANA 1996 50 99 340 1 1.00

6375 0010216 N.D. BIBLIOTECA REGIONAL - OVALO CUSCO CUSCO Cusco BIBLIOTECA REGIONAL - OVALO DE WANCHAQCUSCOCUSCOCusco 493659 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 18.80

6376 0010407 N.D. RADIO PRENSA AL DIA POROY CUSCO Cusco RADIO PRENSA AL DIAPOROYCUSCOCusco 1680061 ELKO PERUANA 1993 15 kg 68 230 1 1.00

6377 0010311 N.D. CAR. PANAMERICANA SUR A LAS POROY CUSCO Cusco CAR. PANAMERICANA SUR A LAS ANTENASPOROYCUSCOCusco 767 NEGOSER KV 2003 25 110 220 1 1.00

6378 0010334 N.D. AA.HH. TORRECHAYOC CUSCO CUSCO Cusco AA.HH. TORRECHAYOCCUSCOCUSCOCusco 493604 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 160 120 613 1 1.00

6379 0010204 N.D. SUNAT CUSCO CUSCO Cusco SUNATCUSCOCUSCOCusco 1111 FABEM 1982 160 N.D. N.D. 1 1.00

6380 0010117 N.D. HOTEL PICOAGA -AHORA HOTEL CUSCO CUSCO Cusco TEL PICOAGA -AHORA HOTEL COSTA DEL SOL RAMADACUSCOCUSCOCu L-13252 BBC-CT 1977 320 446 1426 1 1.00

6381 0010275 N.D. CONJ. HAB. PACHACUTEC WANCHAQ CUSCO Cusco CONJ. HAB. PACHACUTECWANCHAQCUSCOCusco L-16695 ABB 1983 400 655 2045 1 1.00

6382 0010155 N.D. AV. CONFRATERNIDAD WANCHAQ CUSCO Cusco AV. CONFRATERNIDADWANCHAQCUSCOCusco 116574 DELCROSA 1979 315 N.D. 1320 1 1.00

6383 0010207 N.D. CALLE HUASCAR WANCHAQ CUSCO Cusco CALLE HUASCARWANCHAQCUSCOCusco 493652 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 230 1157 1 44.30

6384 0010277 N.D. OVALO DE PACHACUTEC SANTIAGO CUSCO Cusco OVALO DE PACHACUTECSANTIAGOCUSCOCusco L-16189 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6385 0010380 N.D. COMUNIDAD SEQUERACCAY TARAY CUSCO Cusco COMUNIDAD SEQUERACCAYTARAYCUSCOCusco S3-111709 PROMELSA 2005 25 75 230 1 1.00

6386 0010398 N.D. COMUNIDAD WILCAPATA TARAY CUSCO Cusco COMUNIDAD WILCAPATATARAYCUSCOCusco L-19205 ABB 1992 25 kg 135 390 1 1.00

6387 0010442 N.D. COMUNDAD YUNCAYPATA TARAY CUSCO Cusco COMUNDAD YUNCAYPATATARAYCUSCOCusco 2205167 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6388 0010043 N.D. RADIO LA HORA CUSCO CUSCO Cusco RADIO LA HORACUSCOCUSCOCusco 284 FABEM 1970 30 N.D. 250 1 1.93

6389 0010172 N.D. MUSEO PRECOLOMBINO CUSCO CUSCO Cusco MUSEO PRECOLOMBINOCUSCOCUSCOCusco 30002 PAÑÍA ELECTRICA ELECTRO1986 50 126 416 1 1.00

6390 0010337 N.D. CENTRO COMERCIAL EL CARMEN CUSCO CUSCO Cusco CENTRO COMERCIAL EL CARMENCUSCOCUSCOCusco 1745 TEISA 1988 100 210 700 1 1.00

6391 0010289 N.D. JR. DINAMARCA (NAC. UNIDAS ) SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco JR. DINAMARCA (NAC. UNIDAS )SAN SEBASTIANCUSCOCusco L-16200 BBC-CT 1983 160 331 1016 1 1.00

6392 0010490 N.D. QUISPIQUILLA SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco QUISPIQUILLASAN SEBASTIANCUSCOCusco 136196T1 DELCROSA 1994 160 kg 279 930 1 1.00

6393 0010254 N.D. VISTA ALEGRE III SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco VISTA ALEGRE IIISAN SEBASTIANCUSCOCusco 122297T4 DELCROSA 1982 100 N.D. 730 1 1.00

6394 0010316 N.D. SAN LUIS I SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco SAN LUIS ISAN SEBASTIANCUSCOCusco 2205032 ELKO PERUANA 1986 50 N.D. 466 1 1.00

6395 0010315 N.D. SAN LUIS II SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco SAN LUIS IISAN SEBASTIANCUSCOCusco L-17443 BBC-CT 1986 50 155 500 1 1.00

6396 0010394 N.D. LOS NOGALES II - AV PACHACAM SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco LOS NOGALES II - AV PACHACAMACSAN SEBASTIANCUSCOCusco L-19195 ABB 1992 100 220 705 1 1.00

6397 0010395 N.D. LOS NOGALES III - CALLE CHIMU SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco LOS NOGALES III - CALLE CHIMUSAN SEBASTIANCUSCOCusco L-19196 ABB 1992 100 220 705 1 1.00

6398 0010461 N.D. SENATI - AV PEDRO VILCAPAZA WANCHAQ CUSCO Cusco SENATI - AV PEDRO VILCAPAZAWANCHAQCUSCOCusco 2555154 ELKO PERUANA 1995 100 231 685 1 1.00

6399 0010747 N.D. SURIHUYLLA 3 SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco SURIHUYLLA 3SAN SEBASTIANCUSCOCusco 2065 TEISA 1993 50 80 450 1 1.00

6400 0010438 N.D. FEDETRAC - MZ E LT 3 SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco FEDETRAC - MZ E LT 3SAN SEBASTIANCUSCOCusco 135962T1 DELCROSA 1994 100 N.D. 730 1 1.00

6401 0010100 N.D. URB SAN FERNANDO, AV TUPAC SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco URB SAN FERNANDO, AV TUPAC AMARUSAN SEBASTIANCUSCOCusco 149 ELECTROVOLTIO 1998 80 N.D. N.D. 1 1.00

6402 0010463 N.D. VILLA MANANTIAL SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco VILLA MANANTIALSAN SEBASTIANCUSCOCusco 24224 ABB 1997 100 130 520 1 1.00

6403 0010418 N.D. URB. WISPAMPA II - SPA OASIS SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco URB. WISPAMPA II - SPA OASISSAN SEBASTIANCUSCOCusco L-20038 ABB 1993 100 250 705 1 1.00

6404 0010290 N.D. AV. ALEMANIA I (NAC. UNIDAS) SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco AV. ALEMANIA I (NAC. UNIDAS)SAN SEBASTIANCUSCOCusco L-16192 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6405 0010288 N.D. AV. FRANCIA (NAC. UNIDAS) SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco AV. FRANCIA (NAC. UNIDAS)SAN SEBASTIANCUSCOCusco L-16199 BBC-CT 1983 160 321 1016 1 1.00

6406 0010676 N.D. PROL. AV. CUSCO (SAN SEBASTI SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco PROL. AV. CUSCO (SAN SEBASTIAN)SAN SEBASTIANCUSCOCusco 1688 FABEM 1988 80 170 500 1 1.00

6407 0010126 N.D. TUYRUTUPA S.S SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco TUYRUTUPA S.SSAN SEBASTIANCUSCOCusco L-13661 BBC-CT 1977 160 331 1016 1 1.00

6408 0010256 N.D. AV. CUSCO I S.S. SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco AV. CUSCO I S.S.SAN SEBASTIANCUSCOCusco 493634 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 152 786 1 7.65

6409 0010128 N.D. CALLE SUCRE N° 500 SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco CALLE SUCRE N° 500SAN SEBASTIANCUSCOCusco L-13664 BBC-CT 1977 250 446 1396 1 1.00

6410 0010324 N.D. AV. CULTURA  S.S. SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco AV. CULTURA  S.S.SAN SEBASTIANCUSCOCusco 117195T DELCROSA 1995 100 N.D. 700 1 1.00

6411 0010169 N.D. CALLE CAJAÑAN S.S.- AV DE LA C SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco ALLE CAJAÑAN S.S.- AV DE LA CULTURA 1300SAN SEBASTIANCUSCOCusc L-15351 BBC-CT 1981 160 331 1016 1 1.00

6412 0010446 N.D. SUCSU AUCAYLLY - CALLE BAJA SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco SUCSU AUCAYLLY - CALLE BAJA L-2SAN SEBASTIANCUSCOCusco 135962T6 DELCROSA 1994 100 N.D. 730 1 1.00

6413 0010129 N.D. ALFAPATA I - URB LICENCIADOS SAN SEBASTIAN CUSCO Cusco ALFAPATA I - URB LICENCIADOSSAN SEBASTIANCUSCOCusco L-13659 BBC-CT 1977 160 331 1016 1 1.00

6414 0010541 N.D. ALFAPATA II CUSCO CUSCO Cusco ALFAPATA IICUSCOCUSCOCusco 2205296 ELKO PERUANA 1996 50 99 340 1 1.00

6415 0040288 N.D. URB LOS REYES - CL BOLOGNES SICUANI CANCHIS Cusco URB LOS REYES - CL BOLOGNESI Y SANTIAGOSICUANICANCHISCusco 5186919 STROMBERG 1990 100 130 510 1 1.00

6416 0040048 N.D. PLAZA DE ONOCCORA - QUEHUA SICUANI CANCHIS Cusco PLAZA DE ONOCCORA - QUEHUARSICUANICANCHISCusco 160285T12 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6417 0040047 N.D. HANCCO CCALLA - QUEHUAR      SICUANI CANCHIS Cusco HANCCO CCALLA - QUEHUAR                                     SICUANICANCHISCusc 5163224 STROMBERG 1985 100 125 505 1 1.00

6418 0040056 N.D. HUARMILLAQTA QUEHUAR          SICUANI CANCHIS Cusco HUARMILLAQTA QUEHUAR                                        SICUANICANCHISCusco L19201 ABB 1992 75 230 680 1 1.00

6419 0040295 N.D. CRUZ CUNCA - CHIHUACO           SICUANI CANCHIS Cusco CRUZ CUNCA - CHIHUACO                                       SICUANICANCHISCusco L20725 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00

6420 0040297 N.D. AYLLU - CHIHUACO                       SICUANI CANCHIS Cusco AYLLU - CHIHUACO                                         SICUANICANCHISCusco 1890128 ELKO PERUANA 1996 50 160 670 1 6.03

6421 0040296 N.D. SUCUTARI - CHIHUACO                SICUANI CANCHIS Cusco SUCUTARI - CHIHUACO                                         SICUANICANCHISCusco L20729 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00

6422 0040298 N.D. CHARA  - CHIHUACO                     SICUANI CANCHIS Cusco CHARA  - CHIHUACO                                           SICUANICANCHISCusco 160285T4 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6423 0040046 N.D. SANTA SOFIA SICUANI CANCHIS Cusco SANTA SOFIASICUANICANCHISCusco 24200304 DELCROSA 1991 75 kg 187 600 1 1.00

6424 0040055 N.D. ANDALUZ Y AV FINLANDIA SICUANI CANCHIS Cusco ANDALUZ Y AV FINLANDIASICUANICANCHISCusco 1810 FABEM 1990 50 140 440 1 1.00

6425 0040054 N.D. CHILY CHILY SICUANI CANCHIS Cusco CHILY CHILYSICUANICANCHISCusco 160284T5 DELCROSA 1988 35 Kg 108 360 1 1.00

6426 0040045 N.D. NEGRO CANCHA                           SICUANI CANCHIS Cusco NEGRO CANCHA                                                SICUANICANCHISCusco 1863 FABEM 1992 100 210 700 1 1.00

6427 0040006 N.D. AV. SICUANI SICUANI CANCHIS Cusco AV. SICUANISICUANICANCHISCusco L-16381 BBC-CT 1983 100 222 582 1 1.00

6428 0040216 N.D. URB. MAGISTERIAL SICUANI CANCHIS Cusco URB. MAGISTERIALSICUANICANCHISCusco 123022T45 DELCROSA 1983 100 N.D. 730 1 1.00

6429 0040315 N.D. ACOBAMBA SICUANI CANCHIS Cusco ACOBAMBASICUANICANCHISCusco L-20732 ABB 1994 160 196 740 1 1.00

6430 0040385 N.D. AV. SICUANI N° 500 SICUANI CANCHIS Cusco AV. SICUANI N° 500SICUANICANCHISCusco 116787T1 DELCROSA 1979 25 kg 90 300 1 1.00

6431 0040036 N.D. SACUYO SICUANI CANCHIS Cusco SACUYOSICUANICANCHISCusco 160285T28 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00
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6432 0040301 N.D. PATA PATA SICUANI CANCHIS Cusco PATA PATASICUANICANCHISCusco L-20727 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00

6433 0040022 N.D. AV. SAN FELIPE SICUANI CANCHIS Cusco AV. SAN FELIPESICUANICANCHISCusco L-16369 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6434 0040054 N.D. AV SAN FELIPE 508 SICUANI CANCHIS Cusco AV SAN FELIPE 508SICUANICANCHISCusco 10364 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6435 0040055 N.D. JR LOS OLIVOS 512 SICUANI CANCHIS Cusco JR LOS OLIVOS 512SICUANICANCHISCusco 1127 DELCROSA 1982 125 N.D. N.D. 1 1.00

6436 0040024 N.D. AV.CONFEDERACION - JULIO OC SICUANI CANCHIS Cusco AV.CONFEDERACION - JULIO OCHOA 401SICUANICANCHISCusco L-18360 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6437 0040007 N.D. AV. CARRION SICUANI CANCHIS Cusco AV. CARRIONSICUANICANCHISCusco L-16380 BBC-CT 1983 100 222 602 1 1.00

6438 0040054 N.D. JR SAN MARTIN 100 SICUANI CANCHIS Cusco JR SAN MARTIN 100SICUANICANCHISCusco L-16359 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6439 0040026 N.D. PLAZOLETA JORGE CHAVEZ SICUANI CANCHIS Cusco PLAZOLETA JORGE CHAVEZSICUANICANCHISCusco L-16378 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6440 0040008 N.D. AV. MANUEL CALLO ZEVALLOS 5 SICUANI CANCHIS Cusco V. MANUEL CALLO ZEVALLOS 503 Y PROLG AYACUCHOSICUANICANCHISC L-16110 BBC-CT 1982 100 195 635 1 1.00

6441 0040009 N.D. AV. MANUEL CALLO ZEVALLOS 3 SICUANI CANCHIS Cusco AV. MANUEL CALLO ZEVALLOS 307SICUANICANCHISCusco L-16362 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6442 0040366 N.D. MANUEL CALLO Z Y MANCCO CC SICUANI CANCHIS Cusco MANUEL CALLO Z Y MANCCO CCAPACSICUANICANCHISCusco L-19192 ABB 1992 100 220 765 1 1.00

6443 0040011 N.D. JR. DOS DE MAYO 444 SICUANI CANCHIS Cusco JR. DOS DE MAYO 444SICUANICANCHISCusco L-16385 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6444 0040027 N.D. JR MARIANO MELGAR 200 SICUANI CANCHIS Cusco JR MARIANO MELGAR 200SICUANICANCHISCusco L-16366 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6445 0040010 N.D. JR TACNA 120 SICUANI CANCHIS Cusco JR TACNA 120SICUANICANCHISCusco L-13371 BBC-CT 1977 160 305 990 1 1.00

6446 0040028 N.D. CALVARIO SICUANI CANCHIS Cusco CALVARIOSICUANICANCHISCusco L-16371 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6447 0040014 N.D. AV. CESAR VALLEJO SICUANI CANCHIS Cusco AV. CESAR VALLEJOSICUANICANCHISCusco 161843T2 DELCROSA 1999 50 kg 102 340 1 1.00

6448 0040031 N.D. AV. LACUSTRE SICUANI CANCHIS Cusco AV. LACUSTRESICUANICANCHISCusco 15992 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6449 0040038 N.D. AV. ANTUNEZ DE MAYOLO - RO SICUANI CANCHIS Cusco AV. ANTUNEZ DE MAYOLO - ROSICUANICANCHISCusco L16384 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6450 0040039 N.D. PLAZOLETA DE MIRAFLORES - AV SICUANI CANCHIS Cusco PLAZOLETA DE MIRAFLORES - AV PROGRESO 208SICUANICANCHISCusco L-16379 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6451 0040037 N.D. AV.JAPAM SICUANI CANCHIS Cusco AV.JAPAMSICUANICANCHISCusco L16365 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6452 0040312 N.D. AV. R.P  DE HUNGRIA  N° 500 SICUANI CANCHIS Cusco AV. R.P  DE HUNGRIA  N° 500SICUANICANCHISCusco L-10942 BBC-CT 1971 100 146 685 1 1.00

6453 0040303 N.D. TRAPICHE SICUANI CANCHIS Cusco TRAPICHESICUANICANCHISCusco 5187226 STROMBERG 1990 80 100 410 1 1.00

6454 0040304 N.D. HUITACA SENCCA SICUANI CANCHIS Cusco HUITACA SENCCASICUANICANCHISCusco L136199T13 DELCROSA 1994 50 kg 128 425 1 1.00

6455 0040017 N.D. JR. EL ROSAL SICUANI CANCHIS Cusco JR. EL ROSALSICUANICANCHISCusco N.D. N.D. 1982 50 N.D. N.D. 1 1.00

6456 0040215 N.D. ACCOTA SICUANI CANCHIS Cusco ACCOTASICUANICANCHISCusco 2205165 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6457 0040241 N.D. PROLG. JOSE GALVEZ - JR. B      SICUANI CANCHIS Cusco PROLG. JOSE GALVEZ - JR. B                                  SICUANICANCHISCusco 2063 TEISA 1993 50 150 450 1 4.19

6458 0040242 N.D. JANACPAMPA CHUMO                  SICUANI CANCHIS Cusco JANACPAMPA CHUMO                                            SICUANICANCHISCusco 2205206 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6459 0040003 N.D. JR. JESUS GAONA SICUANI CANCHIS Cusco JR. JESUS GAONASICUANICANCHISCusco L-16877 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6460 0040004 N.D. AV.CENTENARIO-INMACULADA SICUANI CANCHIS Cusco AV.CENTENARIO-INMACULADASICUANICANCHISCusco 123022T40 DELCROSA 1983 100 N.D. 730 1 1.00

6461 0040015 N.D. JR. HUGO BLANCO - I.E.I. TECHO SICUANI CANCHIS Cusco JR. HUGO BLANCO - I.E.I. TECHO OBREROSICUANICANCHISCusco L-16370 ABB 1983 80 kg 177 590 1 1.00

6462 0040311 N.D. CALLE WIRACOCHA                      SICUANI CANCHIS Cusco CALLE WIRACOCHA                                             SICUANICANCHISCusco 113225 DELCROSA 1977 100 N.D. 720 1 1.00

6463 0040018 N.D. AV. MONTAGNE                             SICUANI CANCHIS Cusco AV. MONTAGNE                                                SICUANICANCHISCusco L-16361 BBC-CT 1983 60 222 672 1 1.00

6464 0040019 N.D. AV. MONTAGNE 306 SICUANI CANCHIS Cusco AV. MONTAGNE 306SICUANICANCHISCusco L-16383 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6465 0040021 N.D. JR. ALLI GUILLEN SICUANI CANCHIS Cusco JR. ALLI GUILLENSICUANICANCHISCusco L-14749 BBC-CT 1980 200 310 1010 1 1.00

6466 0040220 N.D. SAN ISIDRO SICUANI CANCHIS Cusco SAN ISIDROSICUANICANCHISCusco L - 19145 ABB 1991 80 kg 225 695 1 1.00

6467 0040217 N.D. URAYPAMPA I                                SICUANI CANCHIS Cusco URAYPAMPA I                                                 SICUANICANCHISCusco 124077T3 DELCROSA 1984 50 kg 128 425 1 1.00

6468 0040221 N.D. BARRIO CHUMO SUYO SICUANI CANCHIS Cusco BARRIO CHUMO SUYOSICUANICANCHISCusco 5187221 STROMBERG 1990 50 80 310 1 1.00

6469 0040223 N.D. CHUMO SUYO SICUANI CANCHIS Cusco CHUMO SUYOSICUANICANCHISCusco L-19222 ABB 1992 37.5 kg 145 495 1 1.00

6470 0040225 N.D. HUAYTAMULLO SUYO (IGLESIA) SICUANI CANCHIS Cusco HUAYTAMULLO SUYO (IGLESIA)SICUANICANCHISCusco 5181225 STROMBERG 1990 80 100 410 1 1.00

6471 0040224 N.D. CHUMO YERBABUENA SICUANI CANCHIS Cusco CHUMO YERBABUENASICUANICANCHISCusco 5187222 STROMBERG 1990 50 80 310 1 1.00

6472 0040222 N.D. CHUMO MUJUNSUYO                    SICUANI CANCHIS Cusco CHUMO MUJUNSUYO                                             SICUANICANCHISCusco 5187217 STROMBERG 1990 50 80 310 1 1.00

6473 0040319 N.D. URB. LUIS BELTRAN GONZALES SICUANI CANCHIS Cusco URB. LUIS BELTRAN GONZALESSICUANICANCHISCusco 137138T1 DELCROSA 1995 100 N.D. 730 1 1.00

6474 0040030 N.D. JR. J.S.CHOCANO 204 Y AV PERU SICUANI CANCHIS Cusco JR. J.S.CHOCANO 204 Y AV PERUSICUANICANCHISCusco L-14207 BBC-CT 1979 100 222 672 1 1.00

6475 0040029 N.D. JR. PUMACAHUA SICUANI CANCHIS Cusco JR. PUMACAHUASICUANICANCHISCusco L16363 BBC-CT 1983 80 222 672 1 1.00

6476 0040272 N.D. SILLY I MARANGANI CANCHIS Cusco SILLY IMARANGANICANCHISCusco 2061 EPLI S.A.C. 1993 50 150 450 1 1.00

6477 0040270 N.D. SANTA TERESA MARANGANI CANCHIS Cusco SANTA TERESAMARANGANICANCHISCusco 1362011 DELCROSA 1994 80 N.D. 500 1 1.00

6478 0040269 N.D. HANCCOHOCCA MARANGANI CANCHIS Cusco HANCCOHOCCAMARANGANICANCHISCusco L-120672 BBC-CT 1974 50 109 361 1 1.00

6479 0040268 N.D. MARANGANI - PLZ. DE ARMAS     MARANGANI CANCHIS Cusco ARANGANI - PLZ. DE ARMAS                                   MARANGANICANCHISCu L-14208 BBC-CT 1979 100 222 672 1 1.00

6480 0040274 N.D. MARANGANI - A. UGARTE   MARANGANI CANCHIS Cusco MARANGANI - A. UGARTE   MARANGANICANCHISCusco 1230022 DELCROSA 1983 100 N.D. 730 1 1.00

6481 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-15496 BBC-CT 1981 250 446 1396 1 5.08

6482 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-21131 ABB 1994 160 310 1045 1 1.00

6483 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-16375 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6484 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-19042 ABB 1991 125 kg 220 705 1 1.00

6485 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-21132 ABB 1994 160 310 1045 1 1.00

6486 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-21721 ABB 1995 100 kg 220 710 1 1.00

6487 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-21129 ABB 1994 160 310 1045 1 1.00

6488 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 161140T9 DELCROSA 1994 100 N.D. 730 1 1.00

6489 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 135961T5 DELCROSA 1994 100 N.D. 730 1 1.00

6490 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 160757T1 DELCROSA 1991 100 N.D. 730 1 1.00

6491 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 2250 TEISA 1995 50 180 450 1 1.00

6492 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 128426T DELCROSA 1986 100 N.D. 730 1 1.00

6493 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-20728 ABB 1994 50 kg 155 500 1 1.00

6494 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 117680T1 DELCROSA 1979 25 kg 90 300 1 1.00

6495 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 1671 H & H 1997 50 150 525 1 1.00

6496 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 103362 MEGA 1997 630 560 2580 1 1.00

6497 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 2702 TEISA 1999 10 kg 58 105 1 1.00

6498 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 2687 TEISA 1999 10 kg 58 105 1 1.00

6499 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 2707 TEISA 1999 10 kg 58 105 1 1.00

6500 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 2703 TEISA 1999 10 kg 58 105 1 1.00

6501 0040237 N.D. LAYO III LAYO CANAS Cusco LAYO IIILAYOCANASCusco L-26124205 ABB 1997 50 kg 95 350 1 1.00
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6502 0040001 N.D. CENTRAL HERRCA                        LANGUI CANAS Cusco CENTRAL HERRCA                                              LANGUICANASCusco L-11159 BBC-CT 1970 1250 1075 4020 1 1.00

6503 0040229 N.D. HUANUMA TOTORANI                   LANGUI CANAS Cusco HUANUMA TOTORANI                                            LANGUICANASCusco 5187241 STROMBERG 1990 30 95 290 1 1.00

6504 0040041 N.D. YANAOCA 2 - AV TUPAC AMARU 1 YANAOCA CANAS Cusco YANAOCA 2 - AV TUPAC AMARU 1340YANAOCACANASCusco 5186973 STROMBERG 1990 160 165 680 1 1.00

6505 0040040 N.D. YANAOCA 1- AV TUPAC AMARU 8 YANAOCA CANAS Cusco YANAOCA 1- AV TUPAC AMARU 820YANAOCACANASCusco L-23053 ABB 1996 100 Kg 155 560 1 1.00

6506 0040111 N.D. PONGO¥A   JILAYHUA YANAOCA CANAS Cusco PONGO¥A   JILAYHUAYANAOCACANASCusco L-23058 ABB 1996 100 Kg 220 705 1 1.00

6507 0040106 N.D. PABELLONES HIDROMOCCO PAMPAMARCA CANAS Cusco PABELLONES HIDROMOCCOPAMPAMARCACANASCusco L-20192 ABB 1993 50 kg 175 550 1 1.00

6508 0040105 N.D. TUNGASUCA 1 TUPAC AMARU CANAS Cusco TUNGASUCA 1TUPAC AMARUCANASCusco L-26766 ABB 1984 50 kg 176 476 1 1.00

6509 0040144 N.D. ACOS 1 - PRONAMACHS ACOS ACOMAYO Cusco ACOS 1 - PRONAMACHSACOSACOMAYOCusco 5186978 STROMBERG 1990 160 165 680 1 1.00

6510 0040141 N.D. ACOMAYO 2 - PUESTO DE SALUD ACOMAYO ACOMAYO Cusco ACOMAYO 2 - PUESTO DE SALUDACOMAYOACOMAYOCusco 5186968 STROMBERG 1990 160 165 680 1 1.00

6511 0040140 N.D. ACOMAYO 1 - JR LEGUIA ACOMAYO ACOMAYO Cusco ACOMAYO 1 - JR LEGUIAACOMAYOACOMAYOCusco 5186918 STROMBERG 1990 100 130 510 1 1.00

6512 0040251 N.D. HUASCAR - PUKARA ACOMAYO ACOMAYO Cusco HUASCAR - PUKARAACOMAYOACOMAYOCusco 2205126 STROMBERG 1993 50 170 478 1 1.00

6513 0040137 N.D. SANGARARA 2 - RAMON CASTILL SANGARARA ACOMAYO Cusco SANGARARA 2 - RAMON CASTILLASANGARARAACOMAYOCusco 5186901 STROMBERG 1990 80 115 455 1 1.00

6514 0040136 N.D. SANGARARA 1 - 28 DE JULIO SANGARARA ACOMAYO Cusco SANGARARA 1 - 28 DE JULIOSANGARARAACOMAYOCusco 5187255 STROMBERG 1990 50 105 660 1 1.00

6515 0040124 N.D. MARCACONGA 2 - PUMACAHUA MARCACONGA ACOMAYO Cusco MARCACONGA 2 - PUMACAHUAMARCACONGAACOMAYOCusco L-19212 ABB 1992 50 kg 145 500 1 1.00

6516 0040125 N.D. MARCACONGA 3 - PZA SANTA CA SANGARARA ACOMAYO Cusco MARCACONGA 3 - PZA SANTA CATALINASANGARARAACOMAYOCusco 5186916 STROMBERG 1990 100 130 510 1 1.00

6517 0040123 N.D. MARCACONGA 1 - TIHUINA SANGARARA ACOMAYO Cusco MARCACONGA 1 - TIHUINASANGARARAACOMAYOCusco 5187248 STROMBERG 1990 50 105 330 1 1.00

6518 0040131 N.D. CONCHACALLA                              POMACANCHI ACOMAYO Cusco CONCHACALLA                                                 POMACANCHIACOMAYOCusc 1774 FABEM 1990 50 100 400 1 1.00

6519 0040134 N.D. POMACANCHI 3 - AV PERU POMACANCHI ACOMAYO Cusco POMACANCHI 3 - AV PERUPOMACANCHIACOMAYOCusco 5186971 STROMBERG 1990 160 165 680 1 1.00

6520 0040135 N.D. POMACANCHI 4 - AV PERU POMACANCHI ACOMAYO Cusco POMACANCHI 4 - AV PERUPOMACANCHIACOMAYOCusco 5186982 STROMBERG 1990 160 165 680 1 1.00

6521 0040132 N.D. POMACANCHI 1 - CALLE AREQUIP POMACANCHI ACOMAYO Cusco POMACANCHI 1 - CALLE AREQUIPAPOMACANCHIACOMAYOCusco 5186984 STROMBERG 1990 160 165 680 1 1.00

6522 0040119 N.D. ACOPIA 2 - CALLE REAL ACOPIA ACOMAYO Cusco ACOPIA 2 - CALLE REALACOPIAACOMAYOCusco 138695T1 DELCROSA 1996 100 kg 165 550 1 1.00

6523 0040117 N.D. SANTO DOMINGO 2                       ACOPIA ACOMAYO Cusco SANTO DOMINGO 2                                             ACOPIAACOMAYOCusco 2242 TEISA 1995 50 180 450 1 1.00

6524 0040132 N.D. MOSOLLACTA - PLAZA DE ARMAS MOSOLLACTA ACOMAYO Cusco MOSOLLACTA - PLAZA DE ARMASMOSOLLACTAACOMAYOCusco 5186907 STROMBERG 1990 100 130 510 1 1.00

6525 0040102 N.D. CHACAMAYO                                 MOSOC LLACTA ACOMAYO Cusco CHACAMAYO                                                   MOSOC LLACTAACOMAYOCusc L-19216 ABB 1992 37.5 kg 145 500 1 1.00

6526 0040071 N.D. TACTABAMBA MOSOC LLACTA ACOMAYO Cusco TACTABAMBAMOSOC LLACTAACOMAYOCusco 5186890 STROMBERG 1990 80 115 455 1 1.00

6527 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco 1623 FABEM 1988 160 N.D. 750 1 1.00

6528 N.D. N.D. CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SIC SICUANI CANCHIS Cusco CAR. PAN. SUR , ENTRADA A SICUANISICUANICANCHISCusco L-17427 BBC-CT 1986 160 310 1030 1 1.00

6529 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco L-15235 BBC-CT 1981 50 176 476 1 1.00

6530 0040010 N.D. PROLONG. MARIANO SANTOS URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. MARIANO SANTOSURCOSQUISPICANCHICusco L-15262 ABB 1981 160 331 1016 1 1.50

6531 0060001 N.D. 28 DE JULIO URCOS QUISPICANCHI Cusco 28 DE JULIOURCOSQUISPICANCHICusco L-15261 ABB 1981 160 331 1016 1 1.00

6532 0060004 N.D. URB. TUPAC AMARU - AV PERU URCOS QUISPICANCHI Cusco URB. TUPAC AMARU - AV PERUURCOSQUISPICANCHICusco L-15255 ABB 1981 160 kg 279 930 1 1.00

6533 0060089 N.D. COLISEO CERRADO                      URCOS QUISPICANCHI Cusco COLISEO CERRADO                                             URCOSQUISPICANCHICusco 2205153 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6534 0060003 N.D. AV. VILCANOTA                             URCOS QUISPICANCHI Cusco AV. VILCANOTA                                               URCOSQUISPICANCHICusco L-15256 ABB 1981 160 331 1016 1 1.00

6535 0060103 N.D. CALLICANTO - CARRETERA A SIC URCOS QUISPICANCHI Cusco CALLICANTO - CARRETERA A SICUANIURCOSQUISPICANCHICusco 2205303 ELKO PERUANA 1996 50 187 490 1 1.00

6536 0060014 N.D. PLAZA DE ARMAS HUARO QUISPICANCHI Cusco PLAZA DE ARMASHUAROQUISPICANCHICusco 136194T2 DELCROSA 1994 80 N.D. 730 1 1.00

6537 0060015 N.D. CALLE BARRIONUEV HUARO QUISPICANCHI Cusco CALLE BARRIONUEVHUAROQUISPICANCHICusco L-16251 ABB 1981 100 222 672 1 1.00

6538 0060088 N.D. PISTA ENTRADA DE CUSCO A UR HUARO QUISPICANCHI Cusco A ENTRADA DE CUSCO A URCOS                              HUAROQUISPICANCHIC 135962T3 DELCROSA 1994 100 N.D. 730 1 1.00

6539 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco 136192T5 DELCROSA 1994 50 kg 150 500 1 1.00

6540 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco S3-111707 PROMELSA 2005 25 75 230 1 1.00

6541 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco S1-113228 PROMELSA 2003 5 kg 35 80 1 1.00

6542 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco N.D. PROMELSA N.D. 27.5 N.D. N.D. 1 1.00

6543 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco 160283T8 DELCROSA 1988 25 kg 90 300 1 1.52

6544 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco S2-130043 PROMELSA 2002 3X15 N.D. 225 1 1.00

6545 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco 136191T4 DELCROSA 1994 30 kg 128 425 1 1.00

6546 N.D. N.D. PROLONG. REPUBLICA DE CUBA URCOS QUISPICANCHI Cusco PROLONG. REPUBLICA DE CUBAURCOSQUISPICANCHICusco T97914 ELECTRIC POWER I&C 1997 15 kg 60 200 1 1.00

6547 0060090 N.D. PARQUE DE PUCUTU HUARO QUISPICANCHI Cusco PARQUE DE PUCUTUHUAROQUISPICANCHICusco L-23326 ABB 1996 50 kg 155 500 1 1.00

6548 0060091 N.D. PISTA PRINCIPAL-CACHABAMBA ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI Cusco PISTA PRINCIPAL-CACHABAMBAANDAHUAYLILLASQUISPICANCHICusco 2006 FABEM 1992 50 140 450 1 7.17

6549 0060092 N.D. APV SR. DE HUANCA ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI Cusco APV SR. DE HUANCAANDAHUAYLILLASQUISPICANCHICusco 2319 TEISA 1995 50 180 450 1 1.00

6550 0060018 N.D. CALLE QUISPICANC ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI Cusco CALLE QUISPICANCANDAHUAYLILLASQUISPICANCHICusco L-15245 BBC-CT 1981 100 222 672 1 1.00

6551 0060019 N.D. CALLE TACNA                                ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI Cusco LLE TACNA                                                 ANDAHUAYLILLASQUISPICANCHICu L-15252 BBC-CT 1981 100 222 672 1 1.02

6552 0060020 N.D. PIÑIPAMPA ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI Cusco PIÑIPAMPAANDAHUAYLILLASQUISPICANCHICusco 160285T1 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6553 0060028 N.D. CALLE DEL MEDIO LUCRE QUISPICANCHI Cusco CALLE DEL MEDIOLUCREQUISPICANCHICusco L-15257 BBC-CT 1981 160 331 1016 1 1.85

6554 0060029 N.D. CALLE SAN MARTIN LUCRE QUISPICANCHI Cusco CALLE SAN MARTINLUCREQUISPICANCHICusco L-15254 BBC-CT 1981 160 331 1016 1 1.60

6555 0060080 N.D. URB. MANZANAYOC                      LUCRE QUISPICANCHI Cusco URB. MANZANAYOC                                             LUCREQUISPICANCHICusco L-21707 ABB 1995 50 kg 155 500 1 1.00

6556 0060030 N.D. YANAMANCHI                                LUCRE QUISPICANCHI Cusco YANAMANCHI                                                  LUCREQUISPICANCHICusco 5163218 STROMBERG 1985 50 105 335 1 1.00

6557 0060024 N.D. CALLE GRAU 120 OROPESA QUISPICANCHI Cusco CALLE GRAU 120OROPESAQUISPICANCHICusco L-15259 BBC-CT 1981 160 331 1016 1 1.38

6558 0060021 N.D. CALLE MELGAR                             OROPESA QUISPICANCHI Cusco CALLE MELGAR                                                OROPESAQUISPICANCHICusco L15260 BBC-CT 1981 160 331 1016 1 1.93

6559 0060135 N.D. PISTA PARADERO DE OROPESA OROPESA QUISPICANCHI Cusco PISTA PARADERO DE OROPESAOROPESAQUISPICANCHICusco 160285-T27 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6560 0060083 N.D. TIPON 2 OROPESA QUISPICANCHI Cusco TIPON 2OROPESAQUISPICANCHICusco 138697T2 DELCROSA 1996 100 kg 168 560 1 1.00

6561 0060023 N.D. CALLE PRINCIPAL                         OROPESA QUISPICANCHI Cusco CALLE PRINCIPAL                                             OROPESAQUISPICANCHICusco L-15244 BBC-CT 1981 100 222 672 1 1.00

6562 0060084 N.D. TIPON 1 OROPESA QUISPICANCHI Cusco TIPON 1OROPESAQUISPICANCHICusco 138697T5 DELCROSA 1996 100 kg 168 560 1 1.00

6563 0060025 N.D. PISTA PRINCIPAL - SAYLLA CHICO OROPESA QUISPICANCHI Cusco PISTA PRINCIPAL - SAYLLA CHICOOROPESAQUISPICANCHICusco 2205170 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 3.51

6564 0060024 N.D. CALLE PRINCIPAL - FRENTE A IG OROPESA QUISPICANCHI Cusco CALLE PRINCIPAL - FRENTE A IGLESIAOROPESAQUISPICANCHICusco 5163227 STROMBERG 1985 100 125 505 1 1.00

6565 0060026 N.D. CARRETERA A URCOS OROPESA QUISPICANCHI Cusco CARRETERA A URCOSOROPESAQUISPICANCHICusco 117680T4 DELCROSA 1979 25 kg 90 300 1 1.00

6566 0060027 N.D. SERVICENTRO KIKE OROPESA QUISPICANCHI Cusco SERVICENTRO KIKEOROPESAQUISPICANCHICusco 190315-01 ABB 1999 25 kg 75 320 1 1.00

6567 0060031 N.D. CALLE PRINCIPAL                         LUCRE QUISPICANCHI Cusco CALLE PRINCIPAL                                             LUCREQUISPICANCHICusco 5163222 STROMBERG 1985 50 105 335 1 1.00

6568 0060085 N.D. HUAYLLARPAMPA - COMUNIDAD LUCRE QUISPICANCHI Cusco HUAYLLARPAMPA - COMUNIDAD LUCREQUISPICANCHICusco L-15247 BBC-CT 1981 100 222 672 1 1.00

6569 0060066 N.D. PLAZA DE ARMAS CCATCA QUISPICANCHI Cusco PLAZA DE ARMASCCATCAQUISPICANCHICusco N.D. STROMBERG 1990 160 N.D. N.D. 1 1.00

6570 0060047 N.D. PAMPACAMARA BAJA CCATCA QUISPICANCHI Cusco PAMPACAMARA BAJACCATCAQUISPICANCHICusco OO11 ELECTRO VOLTIO 1990 50 N.D. N.D. 1 1.00

6571 0060049 N.D. CCATACAMARA                             CCATCA QUISPICANCHI Cusco CCATACAMARA                                                 CCATCAQUISPICANCHICusco T-21726 ELECTRO POWER 2002 25 75 340 1 1.00
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6572 0060064 N.D. UMUTO CCATCA QUISPICANCHI Cusco UMUTOCCATCAQUISPICANCHICusco 136192T3 DELCROSA 1994 50 kg 150 500 1 1.00

6573 0060040 N.D. CARRETERA A OCONGATE CCATCA QUISPICANCHI Cusco CARRETERA A OCONGATECCATCAQUISPICANCHICusco OO13 ELECTRO VOLTIO 1999 30 N.D. N.D. 1 1.00

6574 0060011 N.D. PAMPACHULLA CCATCA QUISPICANCHI Cusco PAMPACHULLACCATCAQUISPICANCHICusco L-15238 BBC-CT 1981 50 176 476 1 1.00

6575 0060044 N.D. CARRETERA PRINCIPAL - AV AUS OCONGATE QUISPICANCHI Cusco CARRETERA PRINCIPAL - AV AUSANGATEOCONGATEQUISPICANCHICusc 20189 ABB 1993 100 220 703 1 1.00

6576 0060076 N.D. AV PRINCIPAL AUSANGATE OCONGATE QUISPICANCHI Cusco AV PRINCIPAL AUSANGATEOCONGATEQUISPICANCHICusco 136191T2 DELCROSA 1994 30 kg 128 425 1 1.00

6577 0060067 N.D. MERCADO MODELO OCONGATE QUISPICANCHI Cusco MERCADO MODELOOCONGATEQUISPICANCHICusco 136095T1 DELCROSA 1994 100 N.D. 730 1 1.00

6578 0060070 N.D. PRONAMACHS OCONGATE QUISPICANCHI Cusco PRONAMACHSOCONGATEQUISPICANCHICusco 136191T3 DELCROSA 1994 30 kg 128 425 1 1.00

6579 0060107 N.D. I.E.S. GRAL JUAN VELAZCO ALVA OCONGATE QUISPICANCHI Cusco I.E.S. GRAL JUAN VELAZCO ALVARADOOCONGATEQUISPICANCHICusco OO12 ELECTRO VOLTIO 1990 80 N.D. N.D. 1 1.00

6580 0060106 N.D. PZA DE ARMAS OCONGATE QUISPICANCHI Cusco PZA DE ARMASOCONGATEQUISPICANCHICusco 140995T1 DELCROSA 1998 50 kg 102 340 1 1.00

6581 0060105 N.D. PUENTE MALLMA OCONGATE QUISPICANCHI Cusco PUENTE MALLMAOCONGATEQUISPICANCHICusco 4765 INDUSTRIAL SRL. 1990 25 35 370 1 1.00

6582 0060054 N.D. YANAMA OCONGATE QUISPICANCHI Cusco YANAMAOCONGATEQUISPICANCHICusco 2062 TEISA 1993 100 210 650 1 1.00

6583 0060091 N.D. RINCONADA ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI Cusco RINCONADAANDAHUAYLILLASQUISPICANCHICusco L-22283 ABB 1995 25 kg 150 360 1 1.00

6584 0060034 N.D. PZA DE ARMAS PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO Cusco PZA DE ARMASPAUCARTAMBOPAUCARTAMBOCusco L-19116 ABB 1993 50 kg 155 510 1 1.00

6585 0060033 N.D. COMISARIA DE CLORINDA MATTO LUCRE QUISPICANCHI Cusco COMISARIA DE CLORINDA MATTO DE TURNERLUCREQUISPICANCHICusc 5187242 STROMBERG 1990 30 95 220 1 1.00

6586 0060032 N.D. CARR. ANTIGUA - HOTEL SUYAI W LUCRE QUISPICANCHI Cusco CARR. ANTIGUA - HOTEL SUYAI WARILUCREQUISPICANCHICusco L-26182 BBC-CT 1983 50 176 476 1 1.00

6587 0070166 N.D. AV LOS ANDES ANTA ANTA Cusco AV LOS ANDESANTAANTACusco 2205139 ELKO PERUANA 1993 50 170 488 1 1.00

6588 0070008 N.D. PUENTE IZCUCHACA ANDES        ANTA ANTA Cusco PUENTE IZCUCHACA ANDES                                      ANTAANTACusco L-13748 BBC-CT 1978 160 331 1016 1 1.00

6589 0070153 N.D. CHACACURQUI I ANTA ANTA Cusco CHACACURQUI IANTAANTACusco 2205311 ELKO PERUANA 1996 50 187 490 1 1.00

6590 0070154 N.D. CHACACURQUI II                           ANTA ANTA Cusco CHACACURQUI II                                              ANTAANTACusco 160283T7 DELCROSA 1988 25 kg 90 300 1 3.07

6591 0070007 N.D. IZCUCHACA - BREÑA Y AGUSTIN ANTA ANTA Cusco IZCUCHACA - BREÑA Y AGUSTIN GAMARRAANTAANTACusco L-11032 ABB 1971 100 285 700 1 1.00

6592 0070006 N.D. JAQUIJAHUANA IZCUCHACA        ANTA ANTA Cusco JAQUIJAHUANA IZCUCHACA                                      ANTAANTACusco L-17172 BBC-CT 1985 100 320 705 1 21.20

6593 0070116 N.D. SANTA RITA -ANTA ANTA ANTA Cusco SANTA RITA -ANTAANTAANTACusco 2205310 ELKO PERUANA 1996 50 187 490 1 1.00

6594 0070100 N.D. UPIS-IZCUCHACA ANTA ANTA Cusco UPIS-IZCUCHACAANTAANTACusco 2205173 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6595 0070200 N.D. NUEVA ANTA 2                              ANTA ANTA Cusco NUEVA ANTA 2                                                ANTAANTACusco L-6871 BBC-CT 1984 50 155 500 1 1.00

6596 0070134 N.D. PICHOCC - PARADERO LA UNION ANTA ANTA Cusco PICHOCC - PARADERO LA UNIONANTAANTACusco 2205332 ELKO PERUANA 1996 50 187 520 1 1.00

6597 0070029 N.D. HUACHANCAY ANTA ANTA Cusco HUACHANCAYANTAANTACusco 160285T25 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6598 0070072 N.D. HOSPITALPAMPA - SALIDA DE AN ANTA ANTA Cusco HOSPITALPAMPA - SALIDA DE ANTAANTAANTACusco 117678T1 DELCROSA 1979 25 kg 90 300 1 1.00

6599 0070022 N.D. PACCA ANTA ANTA Cusco PACCAANTAANTACusco 5163229 STROMBERG 1985 100 125 505 1 1.00

6600 0070023 N.D. YUNGAQUI GRANDE ANTA ANTA Cusco YUNGAQUI GRANDEANTAANTACusco L-15241 BBC-CT 1981 80 kg 272 572 1 123.00

6601 0070024 N.D. YUNGAQUI CHIC0                          ANTA ANTA Cusco YUNGAQUI CHIC0                                 ANTAANTACusco 5163212 STROMBERG 1985 30 100 285 1 1.00

6602 0070026 N.D. INQUILLPATA                                 ANTA ANTA Cusco INQUILLPATA                                                 ANTAANTACusco 5163230 STROMBERG 1985 100 125 505 1 1.00

6603 0070025 N.D. INQUILLPATA CHICO ANTA ANTA Cusco INQUILLPATA CHICOANTAANTACusco 5163207 STROMBERG 1985 40 85 235 1 1.00

6604 0070150 N.D. QUEHUAR - RESIDENCIAL LAS JO ANTA ANTA Cusco QUEHUAR - RESIDENCIAL LAS JOYASANTAANTACusco 160283T4 DELCROSA 1988 25 kg 90 300 1 1.00

6605 0070009 N.D. OCCORURO ANTA ANTA Cusco OCCORUROANTAANTACusco 5163210 STROMBERG 1985 30 100 235 1 1.00

6606 0070155 N.D. PAMPALLAMAC                              ANTA ANTA Cusco PAMPALLAMAC                                                 ANTAANTACusco 721 H & H 1993 50 185 515 1 1.00

6607 0070037 N.D. APARQUILLA                                  ANTA ANTA Cusco APARQUILLA                                                  ANTAANTACusco 5163215 STROMBERG 1985 50 115 335 1 1.00

6608 0070005 N.D. CHACAN CHICO                             ANTA ANTA Cusco CHACAN CHICO                                                ANTAANTACusco L-15231 BBC-CT 1981 50 176 476 1 4.97

6609 0070004 N.D. SANTA ANA DE CHACAN SANTIAG ANTA ANTA Cusco SANTA ANA DE CHACAN SANTIAGOANTAANTACusco 5163228 STROMBERG 1985 100 125 505 1 1.00

6610 0070071 N.D. AYARMACA I ANTA ANTA Cusco AYARMACA IANTAANTACusco L-21212 ABB 1995 50 kg 155 500 1 1.00

6611 0070070 N.D. AYARMACA II PUCYURA PLAZOLE ANTA ANTA Cusco AYARMACA II PUCYURA PLAZOLETAANTAANTACusco L-21704 ABB 1995 50 kg 155 500 1 1.00

6612 0070003 N.D. SANTIAGO DE CHACAN                ANTA ANTA Cusco SANTIAGO DE CHACAN                                          ANTAANTACusco 5163231 STROMBERG 1985 100 125 505 1 1.00

6613 0070002 N.D. CHACAN II AGUA DULCE              ANTA ANTA Cusco CHACAN II AGUA DULCE                                        ANTAANTACusco 5163220 STROMBERG 1985 50 105 335 1 1.00

6614 0070035 N.D. HUERTAS 2 ANTA ANTA Cusco HUERTAS 2ANTAANTACusco 160285226 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6615 0070036 N.D. HUERTA S.E. 3 (TULLUMAYO)      ANTA ANTA Cusco HUERTA S.E. 3 (TULLUMAYO)                                   ANTAANTACusco 160285T18 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6616 0070010 N.D. MARKJO - PLAZA DE ARMAS ANTA ANTA Cusco MARKJO - PLAZA DE ARMASANTAANTACusco 5163219 STROMBERG 1985 50 105 335 1 1.00

6617 0070017 N.D. AV LUCAS ORRAECHEA HUAROCONDO ANTA Cusco AV LUCAS ORRAECHEAHUAROCONDOANTACusco L-15138 BBC-CT 1983 50 176 476 1 1.00

6618 0070015 N.D. HUAROCONDO S.E. 3 HUAROCONDO ANTA Cusco HUAROCONDO S.E. 3HUAROCONDOANTACusco L-16196 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6619 0070013 N.D. HUAROCONDO S.E. 4 HUAROCONDO ANTA Cusco HUAROCONDO S.E. 4HUAROCONDOANTACusco L-16693 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6620 0070038 N.D. RAHUANQUI S.E. 1                        HUAROCONDO ANTA Cusco RAHUANQUI S.E. 1                                            HUAROCONDOANTACusco L-17351 BBC-CT 1986 50 155 500 1 1.00

6621 0070039 N.D. RAHUANQUI S.E. 2                        ZURITE ANTA Cusco RAHUANQUI S.E. 2                                            ZURITEANTACusco L-17350 BBC-CT 1986 50 155 500 1 1.00

6622 0070040 N.D. MAYUHUAYLLA                              ZURITE ANTA Cusco MAYUHUAYLLA                                                 ZURITEANTACusco 161045T2 DELCROSA 1993 50 kg 128 425 1 1.00

6623 0070018 N.D. ZURITE S.E. 2 - ENTRADA A ZURIT ZURITE ANTA Cusco ZURITE S.E. 2 - ENTRADA A ZURITEZURITEANTACusco L-16195 BBC-CT 1983 100 222 672 1 1.00

6624 0070019 N.D. ZURITE S.E. 3 - CALLE LEGUIA 3 ZURITE ANTA Cusco ZURITE S.E. 3 - CALLE LEGUIA 3ZURITEANTACusco L-16191 BBC-CT 1983 100 222 682 1 1.00

6625 0070136 N.D. SANTA BARBARA ZURITE ANTA Cusco SANTA BARBARAZURITEANTACusco L-23078 BBC-CT 1996 25 kg 135 410 1 1.00

6626 0070103 N.D. ANCASHURO - SAN NICOLAS DE ZURITE ANTA Cusco ANCASHURO - SAN NICOLAS DE BARIZURITEANTACusco 768 HS.H 1993 25 110 290 1 1.00

6627 0070141 N.D. HUILAHUILA                                   CHINCHERO URUBAMBA Cusco HUILAHUILA                                                  CHINCHEROURUBAMBACusco 1356 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6628 0070142 N.D. HUILA HUILA II CHINCHERO URUBAMBA Cusco HUILA HUILA IICHINCHEROURUBAMBACusco 1351 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6629 0070113 N.D. TAMBOCANCHA CHINCHERO URUBAMBA Cusco TAMBOCANCHACHINCHEROURUBAMBACusco 546 H & H 1992 50 161 550 1 1.00

6630 0070122 N.D. CCAMU (CHINCHERO IV)              CHINCHERO URUBAMBA Cusco CAMU (CHINCHERO IV)                                        CHINCHEROURUBAMBACu 1914022 ELKO PERUANA 1994 30 80 320 1 1.00

6631 0070123 N.D. AVENIDA GARCILASO (CHINCHER CHINCHERO URUBAMBA Cusco VENIDA GARCILASO (CHINCHERO) CUADRA 2CHINCHEROURUBAMBACu 2205191 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6632 0070127 N.D. COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD CHINCHERO URUBAMBA Cusco COSTADO DE LA MUNICIPALIDADCHINCHEROURUBAMBACusco 2555156 ELKO PERUANA 1994 100 231 685 1 1.00

6633 0070126 N.D. CUPER PUEBLO  (CHINCHERO) CHINCHERO URUBAMBA Cusco CUPER PUEBLO  (CHINCHERO)CHINCHEROURUBAMBACusco 2555155 ELKO PERUANA 1994 100 231 685 1 1.00

6634 0070088 N.D. QUERAPATA  I CHINCHERO URUBAMBA Cusco QUERAPATA  ICHINCHEROURUBAMBACusco 161654T3 DELCROSA 1998 160 220 690 1 1.00

6635 0070089 N.D. QUERAPATA  (NUEVO TRIUNFO) CHINCHERO URUBAMBA Cusco QUERAPATA  (NUEVO TRIUNFO)CHINCHEROURUBAMBACusco L-17317 ABB 1986 50 kg 150 480 1 1.00

6636 0070124 N.D. CHAQUELCOCHA CHINCHERO URUBAMBA Cusco CHAQUELCOCHA CHINCHEROURUBAMBACusco 160285T5 DELCROSA 1988 50 kg 128 425 1 1.00

6637 0070125 N.D. NUEVA VICTORIA (CHINCHERO)- CHINCHERO URUBAMBA Cusco VA VICTORIA (CHINCHERO)- MUNICIPALIDAD CHINCHEROURUBAMBAC L-17318 BBC-CT 1986 50 150 480 1 1.00

6638 0070064 N.D. OLONES II CHINCHERO URUBAMBA Cusco OLONES IICHINCHEROURUBAMBACusco L-19210 ABB 1992 25 kg 135 390 1 1.00

6639 0070063 N.D. MUYURI II CHINCHERO URUBAMBA Cusco MUYURI IICHINCHEROURUBAMBACusco 1359 H & H 1995 25 110 300 1 1.00

6640 0070143 N.D. CHUROMOCO CHINCHERO URUBAMBA Cusco CHUROMOCOCHINCHEROURUBAMBACusco 1363 H & H 1995 25 110 300 1 1.00

6641 0070128 N.D. SIMATAUCA CACHIMAYO ANTA Cusco SIMATAUCACACHIMAYOANTACusco 2205133 ELKO PERUANA 1993 50 170 460 1 1.00
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6642 0070108 N.D. VILLA CARMEN CACHIMAYO ANTA Cusco VILLA CARMENCACHIMAYOANTACusco 2205135 ELKO PERUANA 1993 50 170 460 1 1.00

6643 0070091 N.D. CORICANCHA CHINCHERO URUBAMBA Cusco CORICANCHACHINCHEROURUBAMBACusco L-19985 ABB 1993 100 220 705 1 1.00

6644 0070092 N.D. CHUCSO CHINCHERO URUBAMBA Cusco CHUCSOCHINCHEROURUBAMBACusco 2205136 ELKO PERUANA 1993 50 170 460 1 1.00

6645 0070095 N.D. OCUTUAN                                      CHINCHERO URUBAMBA Cusco OCUTUAN                                                     CHINCHEROURUBAMBACusco 2205137 ELKO PERUANA 1993 50 170 460 1 1.00

6646 0070096 N.D. UMASBAMBA                                 CHINCHERO URUBAMBA Cusco UMASBAMBA                                                   CHINCHEROURUBAMBACusco 2205100 ELKO PERUANA 1993 50 170 460 1 1.00

6647 0070094 N.D. CUPER ALTO                                 CHINCHERO URUBAMBA Cusco CUPER ALTO                                                  CHINCHEROURUBAMBACusco 545 H & H 1992 50 161 550 1 1.00

6648 0070098 N.D. CCORCCOR                                   CHINCHERO URUBAMBA Cusco CCORCCOR                                                    CHINCHEROURUBAMBACusco 722 H & H 1993 50 185 515 1 1.00

6649 0070093 N.D. CUPER BAJO                                 CHINCHERO URUBAMBA Cusco CUPER BAJO                                                  CHINCHEROURUBAMBACusco 561 H & H 1992 50 161 550 1 1.00

6650 0070069 N.D. PUKAMARKA CHINCHERO URUBAMBA Cusco PUKAMARKACHINCHEROURUBAMBACusco 1357 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6651 0070068 N.D. HUITA PUQUIO CHINCHERO URUBAMBA Cusco HUITA PUQUIOCHINCHEROURUBAMBACusco 575 H & H 1994 50 155 440 1 1.00

6652 0070160 N.D. CHINCHIMACAY CHINCHERO URUBAMBA Cusco CHINCHIMACAYCHINCHEROURUBAMBACusco 1361 H & H 1995 25 110 300 1 1.00

6653 0070165 N.D. CORIMARCA PUEBLO                   CHINCHERO URUBAMBA Cusco ORIMARCA PUEBLO                                            CHINCHEROURUBAMBACusc 1358 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6654 0070139 N.D. CHUMPICANCHA                           CHINCHERO URUBAMBA Cusco CHUMPICANCHA                                                CHINCHEROURUBAMBACusc 110961T DELCROSA 1975 32 kg 105 350 1 1.00

6655 0070158 N.D. COMUNIDAD DE HUAYPO GRAND CHINCHERO URUBAMBA Cusco COMUNIDAD DE HUAYPO GRANDECHINCHEROURUBAMBACusco 1355 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6656 0070164 N.D. TANGABAMBA CHINCHERO URUBAMBA Cusco TANGABAMBACHINCHEROURUBAMBACusco 1354 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6657 0070162 N.D. TANGABAMBA CACHIMAYO ANTA Cusco TANGABAMBACACHIMAYOANTACusco 1352 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6658 0070159 N.D. PARIHUANA CACHIMAYO ANTA Cusco PARIHUANACACHIMAYOANTACusco 1360 H & H 1995 25 110 300 1 1.00

6659 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1167 RYMEL 1998 750 670 2750 1 1.00

6660 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-135879 ABB 1993 50 kg 86 380 1 1.00

6661 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-131684 BBC-CT 1980 25 kg 95 240 1 1.00

6662 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 138697T4 DELCROSA 1996 100 kg 168 560 1 1.00

6663 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1683 FABEM 1988 80 170 500 1 1.00

6664 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-22454 ABB 1995 25 kg 110 380 1 1.00

6665 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1038 H & H 1995 50 155 525 1 1.00

6666 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1681 FABEM 1988 80 170 500 1 1.00

6667 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1890059 ELKO PERUANA 1991 25 kg 85 295 1 1.00

6668 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1864 FABEM 1992 25 kg 70 200 1 1.00

6669 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 20079/1 AEI Ingenieros 1984 50 215 520 1 1.00

6670 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-120499 ABB 1973 15 kg 65 195 1 1.00

6671 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 2205192 ELKO PERUANA 1994 50 170 450 1 1.00

6672 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 5187267 STROMBERG 1990 300 265 1010 1 1.00

6673 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 160284T4 DELCROSA 1988 35 Kg 108 360 1 1.00

6674 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 123002T DELCROSA 1983 80 N.D. 500 1 1.00

6675 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-12245 ABB 1975 500 kg N.D. 1400 1 1.00

6676 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1235 FABEM 1984 320 N.D. 1900 1 1.00

6677 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-14701 BBC-CT 1980 50 176 476 1 1.00

6678 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 117681T DELCROSA 1979 100 N.D. 695 1 1.00

6679 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1263 FABEM 1984 160 N.D. 950 1 1.00

6680 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1142 DELCROSA 1962 200 N.D. N.D. 1 1.00

6681 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-13736 BBC-CT 1978 50 176 476 1 1.00

6682 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 106114T1 DELCROSA 1971 75 kg 150 500 1 1.00

6683 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 160283T11 DELCROSA 1988 25 kg 90 300 1 1.00

6684 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 578 H & H 1992 25 98 280 1 1.00

6685 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUB ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco L-129866 ABB 1977 25 kg 69 230 1 1.00

6686 N.D. N.D. CARRETERA CUSCO-URUBAMBA ANTA ANTA Cusco CARRETERA CUSCO-URUBAMBAANTAANTACusco 1890065 ELKO PERUANA 1992 25 kg 87 290 1 1.00

6695 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 3942 SPECTRUM 2003 250 Kg 235 955 1 1.00

6696 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco L 15926 BBC-CT 1982 50 Kg 176 476 1 1.00

6697 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 6186904 STROMBERG 1990 80 Kg 116 455 1 1.00

6698 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 161654 T4 DELCROSA 1998 160 Kg 220 690 1 1.00

6699 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 190314-10 ABB 1999 25 Kg 75 320 1 1.00

6700 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 579 H & H N.D. 25 Kg 98 260 1 7.40

6701 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco L 24193 ABB 1997 100 Kg 100 425 1 1.00

6702 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco L 23097 ABB 1996 350 Kg 540 1870 1 1.00

6703 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 160285 T17 DELCROSA 1988 50 Kg 128 425 1 1.00

6704 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6705 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 161658 Tt2 DELCROSA 1998 250 Kg 270 350 1 1.00

6706 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 493648 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 Kg 230 1157 1 1.00

6707 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco TE 2004 4009-04 EPLI S.A.C. 2004 60 Kg 100 310 1 1.00

6708 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 493666 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 Kg 230 1157 1 1.00

6709 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 16862 BBC-CT 1984 100 Kg 220 705 1 1.00

6710 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco T 97919 ELECTRIC POWER 1997 15 kg 72 240 1 1.00

6711 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 2313 TEISA 1995 160 Kg 350 1000 1 1.00

6712 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 2241 TEISA 1995 50 Kg 180 450 1 1.00

6713 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 2555358 ELKO PERUANA 1997 100 Kg 240 750 1 1.00

6714 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 493654 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 400 Kg 230 1157 1 1.00

6715 N.D. N.D. Wanchaq, Cusco Wanchaq, Cusco Cusco Wanchaq, CuscoWanchaq, CuscoCusco L 10558 ABB N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6716 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco L 21838 ABB 1995 50 Kg 155 500 1 1.00

6717 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco L 21025 ABB 1994 100 Kg 220 710 1 1.00

6718 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco 161658 T1 DELCROSA 1998 100 Kg 220 705 1 1.00

6719 N.D. N.D. Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av .Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial, Wanchaq, CuscoCusco P 23 678 A 13 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 100 Kg 140 540 1 8233.00
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6720 0010214 N.D. SAN BORJA I  P. BAJA, Wanchaq, Cusco Cusco SAN BORJA I  P. BAJA, Wanchaq, CuscoCusco L 16159 BBC-CT 1982 100 Kg 222 672 1 1.20

6721 0010343 N.D. URB. FIDERAN.D.A, Wanchaq, Cusco Cusco URB. FIDERAN.D.A, Wanchaq, CuscoCusco 1685 FABEM 1988 80 l 170 500 1 1.00

6722 0010215 N.D. URB. SAN BORJA P. ALTA, Wanchaq, Cusco Cusco URB. SAN BORJA P. ALTA, Wanchaq, CuscoCusco 122159 T DELCROSA 1982 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6723 0010389 N.D. SEDAPAL PROGRESO, Wanchaq, Cusco Cusco SEDAPAL PROGRESO, Wanchaq, CuscoCusco L 15578 ABB 1982 100 Kg 222 672 1 1.00

6724 0010622 N.D. JR ACOMAYO (PARQUE QUILLABA Wanchaq, Cusco Cusco JR ACOMAYO (PARQUE QUILLABAMBA), Wanchaq, CuscoCusco 493610 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 160 Kg 120 613 1 1.00

6725 0010348 N.D. URB. SAN FRANCISCO P. BAJA, H Wanchaq, Cusco Cusco RB. SAN FRANCISCO P. BAJA, Haruropata Cdra 17, Wanchaq, CuscoCusc L 18070 BBC-CT 1988 100 Kg 220 705 1 1.00

6726 0010017 N.D. TRANS AN.D.INA DEL PERU ( Coleg Wanchaq, Cusco Cusco S AN.D.INA DEL PERU ( Colegio Miguel Grau Seminario ), Wanchaq, Cusc L 14507 BBC-CT 1980 200 Kg 331 1031 1 1.00

6727 0010497 N.D. PROLONGACION DIAGONAL ANGA Wanchaq, Cusco Cusco PROLONGACION DIAGONAL ANGAMOS, Wanchaq, CuscoCusco 161383 T1 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6728 0010353 N.D. MORALES BERMUDES, Urb San ju Wanchaq, Cusco Cusco BERMUDES, Urb San judas grande, Prolong. Tupac Amaru A-1, Wanchaq, TG 2004 1009 02 EPLI S.A.C. 2004 50 Kg 100 310 1 1.00

6729 0010300 N.D. KENNEDY A-3, Wanchaq, Cusco Cusco KENNEDY A-3, Wanchaq, CuscoCusco L 17164 BBC-CT 1985 100 Kg 220 705 1 13.30

6730 0010390 N.D. SAN JUDAS TADEO ( loza de futb Wanchaq, Cusco Cusco SAN JUDAS TADEO ( loza de futbol ), Wanchaq, CuscoCusco 2036 FABEM 1992 80 l 640 600 1 1.00

6731 0010377 N.D. SANTA TERESA I, Republica ce Bo Wanchaq, Cusco Cusco SANTA TERESA I, Republica ce Bolivia 611, Wanchaq, CuscoCusco 160945 T1 DELCROSA 1992 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6732 0010498 N.D. MOLINERA DON PEPE (P. IN.D.UST Wanchaq, Cusco Cusco OLINERA DON PEPE (P. IN.D.USTRI,  Sta Teresa B-33, Wanchaq, CuscoCu L 23094 BBC-CT 1996 250 Kg 185 805 1 1.00

6733 0010354 N.D. INKA COlA (P. IN.D.USTRIAl), Wanchaq, Cusco Cusco INKA COlA (P. IN.D.USTRIAl), Wanchaq, CuscoCusco 1678 FABEM 1988 50 l 250 950 1 1.00

6734 0010228 N.D. ALAMEDA PACHACUTEC, Santiago, Cusco Cusco ALAMEDA PACHACUTEC, Santiago, CuscoCusco 493637 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 17.50

6735 0010279 N.D. URB. BANCOPATA, pje. Upicha, Santiago, Cusco Cusco URB. BANCOPATA, pje. Upicha, Santiago, CuscoCusco T-0734 N.D. 1983 250 Kg 468 1400 1 1.00

6736 0010229 N.D. LA FLORIDA I, Wanchaq, Cusco Cusco LA FLORIDA I, Wanchaq, CuscoCusco 493621 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 2.51

6737 0010234 N.D. TTIO ZONA DANNIFICADA VI, Wanchaq, Cusco Cusco TTIO ZONA DANNIFICADA VI, Wanchaq, CuscoCusco 963624 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 34.40

6738 0010235 N.D. TTIO ZONA DANNIFICADA V, Wanchaq, Cusco Cusco TTIO ZONA DANNIFICADA V, Wanchaq, CuscoCusco 963638 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 16.50

6739 0010237 N.D. PESQUERIA (P. IN.D.USTRIAL VI), Wanchaq, Cusco Cusco PESQUERIA (P. IN.D.USTRIAL VI), Wanchaq, CuscoCusco 493612 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 1.00

6740 0010238 N.D. PARQUE IN.D.USTRIAL III, Wanchaq, Cusco Cusco PARQUE IN.D.USTRIAL III, Wanchaq, CuscoCusco 493629 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 4.64

6741 0010257 N.D. URB. 28 DE JULIO S.S  Via expresa, Wanchaq, Cusco Cusco RB. 28 DE JULIO S.S  Via expresa, lubricentro "Panchito",  Wanchaq, CuscoC 122298T DELCROSA 1982 100 Kg N.D. 752 1 1.00

6742 0010146 N.D. CALLE CHIMA S.S., Wanchaq, Cusco Cusco CALLE CHIMA S.S., Wanchaq, CuscoCusco L-14343 BBC-CT 1979 100 Kg 222 672 1 1.00

6743 0010359 N.D. ZONA NO HABILITADA III, Las am Wanchaq, Cusco Cusco  NO HABILITADA III, Las americas - K parque Industrial,  Wanchaq, Cusco L-18065 BBC-CT 1988 100 Kg 222 672 1 1.00

6744 0010241 N.D. Av. Via expresa Mz. "E" S/N, Pqu Wanchaq, Cusco Cusco Av. Via expresa Mz. "E" S/N, Pque. Industrial,  Wanchaq, CuscoCusco 493642 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 8.47

6745 0010240 N.D. parque industrial, via expresa D-2 Wanchaq, Cusco Cusco parque industrial, via expresa D-2, Wanchaq, CuscoCusco 161042 T1 DELCROSA 1993 100 N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6746 0010119 N.D. CONJUNTO  HABITACIONAL  CAH Wanchaq, Cusco Cusco CONJUNTO  HABITACIONAL  CAHUIDE II, Wanchaq, CuscoCusco L-13357 BBC-CT 1977 100 Kg 230 680 1 1.00

6747 0010360 N.D. Urb. LOS SAUCES, Wanchaq, Cusco Cusco Urb. LOS SAUCES, Wanchaq, CuscoCusco 161043 T4 DELCROSA N.D. 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6748 0010499 N.D. PERIODISTAS MARCAVALLE, Wanchaq, Cusco Cusco PERIODISTAS MARCAVALLE, Wanchaq, CuscoCusco L-23049 ABB 1996 50 Kg 70 280 1 1.00

6749 0010501 N.D. PUENTE SAN SEBASTIAN, Wanchaq, Cusco Cusco PUENTE SAN SEBASTIAN, Wanchaq, CuscoCusco 2205295 ELKO PERUANA 1996 50 Kg 99 340 1 1.00

6750 0010221 N.D. AV. HUAYRUROPATA  1426, Wanchaq, Cusco Cusco AV. HUAYRUROPATA  1426, Wanchaq, CuscoCusco 493643 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 12.40

6751 0010349 N.D. ESSALUD - CUSCO AV. MICAELA Wanchaq, Cusco Cusco ESSALUD - CUSCO AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 3, Wanchaq, CuscoCusc L-15228 BBC-CT 1981 640 Kg 883 2923 1 1.00

6752 0010233 N.D. PROGRESO III Av. Tupac Amaru/E Wanchaq, Cusco Cusco PROGRESO III Av. Tupac Amaru/Espinar, Wanchaq, CuscoCusco 493670 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 150 Kg 120 630 1 2.36

6753 0010232 N.D. PROGRESO II, Av. Tupac Amaru/J Wanchaq, Cusco Cusco PROGRESO II, Av. Tupac Amaru/Jr. Tinta, Wanchaq, CuscoCusco 493606 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 150 Kg 120 630 1 1.00

6754 0010230 N.D. Urb. LA FLORIDA, Av Las Gardeni Wanchaq, Cusco Cusco Urb. LA FLORIDA, Av Las Gardenias - N, Wanchaq, CuscoCusco 493615 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 314.00

6755 0010236 N.D. Comisaria sectorial "B" Wanchaq Wanchaq, Cusco Cusco Comisaria sectorial "B" Wanchaq - TTIO, Wanchaq, CuscoCusco 1750 FABEM 1988 100 Kg N.D. 700 1 1.00

6756 0010500 N.D. Urb. SANTA URSULA, Panaderia Cuzco, Cusco Cusco Urb. SANTA URSULA, Panaderia CIABATTA, Cuzco, CuscoCusco 161384T2 DELCROSA 1996 160 Kg 201 670 1 1.00

6757 0010168 N.D. Urb.  VISTA ALEGRE/Via Expresa Wanchaq, Cusco Cusco Urb.  VISTA ALEGRE/Via Expresa C-3, Wanchaq, CuscoCusco L-15353 BBC-CT 1981 100 Kg 222 672 1 1.00

6758 0010255 N.D. Urb. LAS MERCEDES, Via Expresa Wanchaq, Cusco Cusco . LAS MERCEDES, Via Expresa L-23 ( Cuarto paradero), Wanchaq, CuscoC 121584T2 DELCROSA 1982 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6759 0010305 N.D. Urb. VISTA ALEGRE, Via expresa/ Wanchaq, Cusco Cusco Urb. VISTA ALEGRE, Via expresa/Jr Luis Rosales -G, Wanchaq, CuscoCusc 5186891 NEGOSER KV 1985 100 Kg 115 455 1 1.00

6760 0060124 N.D. C.P. ANGOSTURA - Saylla ( Coleg San Jeronimo, Cusco Cusco C.P. ANGOSTURA - Saylla ( Colegio 50815), San Jeronimo, CuscoCusco 161382 T4 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6761 0060128 N.D. QUINTA El CARMEN, San Jeronimo, Cusco Cusco QUINTA El CARMEN, San Jeronimo, CuscoCusco 1517 FABEM 1987 25 Kg 100 350 1 1.00

6762 0010799 N.D. AV. PATAPATA, San Jeronimo, Cusco Cusco AV. PATAPATA, San Jeronimo, CuscoCusco NRL-20719 ABB 1994 100 Kg 170 590 1 1.00

6763 0010367 N.D. COMUNIDAD CHAHUANQOSQO San Jeronimo, Cusco Cusco COMUNIDAD CHAHUANQOSQO,  San Jeronimo, CuscoCusco 160285T16 DELCROSA 1988 50 Kg 128 425 1 1.00

6764 0010448 N.D. ex CAMAL DE SAN JERONIMO (en San Jeronimo, Cusco Cusco MAL DE SAN JERONIMO (entrada a la univercidad), San Jeronimo, Cusco 2111 TEISA 1994 50 Kg 140 450 1 1.00

6765 0010071 N.D. GRANJA KAYRA LECHERIA, , San Jeronimo, Cusco Cusco GRANJA KAYRA LECHERIA, , San Jeronimo, CuscoCusco 36 ELECTROMECANICA S.R. 2006 50 gl 185.5 532 1 1.00

6766 0010402 N.D. Av. SAN ISIDRO PATAPATA, San Jeronimo, Cusco Cusco Av. SAN ISIDRO PATAPATA, San Jeronimo, CuscoCusco L 190314 14 ABB 1999 100 Kg 75 320 1 1.00

6767 0010525 N.D. COMUNIDAD SONCCO, San Jeronimo, Cusco Cusco COMUNIDAD SONCCO, San Jeronimo, CuscoCusco 160235 T15 DELCROSA 1988 50 Kg 128 425 1 1.00

6768 0010401 N.D. COMUNIDAD COLLPARO, San Jeronimo, Cusco Cusco COMUNIDAD COLLPARO, San Jeronimo, CuscoCusco L-19513 BBC-CT 1992 50 Kg 155 500 1 1.00

6769 0010307 N.D. CHIMPAHUAILLA, , San Jeronimo, Cusco Cusco CHIMPAHUAILLA, , San Jeronimo, CuscoCusco 1130 DELCROSA N.D. 100 N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6770 0010147 N.D. Calle Arica, colegio E Y ALEGRIA, San Jeronimo, Cusco Cusco Calle Arica, colegio E Y ALEGRIA, San Jeronimo, CuscoCusco 1613 DELCROSA 1996 160 Kg 201 670 1 1.00

6771 0010661 N.D. 24 DE JUNIO, San Jeronimo, Cusco Cusco 24 DE JUNIO, San Jeronimo, CuscoCusco 121582 DELCROSA 1982 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6772 0010263 N.D. PLAZA 2 DE NOVIEMBRE, San Jeronimo, Cusco Cusco PLAZA 2 DE NOVIEMBRE, San Jeronimo, CuscoCusco 160285 T8 DELCROSA 1988 50 Kg 128 425 1 1.00

6773 0010662 N.D. CLORIN.D.A MATTO DE TURNER San Jeronimo, Cusco Cusco RIN.D.A MATTO DE TURNER / RAMON CASTILLA, San Jeronimo, CuscoC 35200-07 PAÑÍA ELECTRICA ELECTRO2010 50 Kg 130 440 1 1.00

6774 0010366 N.D. Los Retamales - "E" / Prolong. Av San Jeronimo, Cusco Cusco Los Retamales - "E" / Prolong. Av. Peru, San Jeronimo, CuscoCusco 119682 T DELCROSA 1980 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6775 0010523 N.D. VIRGEN DEL ROSARIO Mz F, San Jeronimo, Cusco Cusco VIRGEN DEL ROSARIO Mz F, San Jeronimo, CuscoCusco 161382 T6 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6776 0010466 N.D. Calle Wiracocha, VILLA DEL SOL , San Jeronimo, Cusco Cusco Calle Wiracocha, VILLA DEL SOL , San Jeronimo, CuscoCusco 2910140 ELKO PERUANA 1995 160 Kg 260 830 1 1.00

6777 0010733 N.D. Carretera afirmada San Jeronimo San Jeronimo, Cusco Cusco afirmada San Jeronimo_Petro Peru - Propiedad Sr Alejo Yuca, San Jeronimo 161044 T1 DELCROSA 1993 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6778 0010447 N.D. Calle San Fransisco de Asis - C.E. San Jeronimo, Cusco Cusco  Fransisco de Asis - C.E. ESPECIAL VIRGEN DEL CARMEN, San Jeronimo, C L-20825 ABB 1994 100 Kg 170 590 1 1.00

6779 0010464 N.D. PENAL DE MUJERESQUENCORO, San Jeronimo, Cusco Cusco PENAL DE MUJERESQUENCORO, San Jeronimo, CuscoCusco 138129 T1 DELCROSA 1995 100 Kg N.D. 550 1 1.00

6780 0010262 N.D. Prolong. La cultura/Pje. Andres A San Jeronimo, Cusco Cusco Prolong. La cultura/Pje. Andres A caceres, San Jeronimo, CuscoCusco 163655 T5 DELCROSA 1975 160 Kg 220 690 1 1.00

6781 0010734 N.D. PRODUCTORES DE TEJAS SUCSO San Jeronimo, Cusco Cusco PRODUCTORES DE TEJAS SUCSO AUCAYLLE, San Jeronimo, CuscoCusco 136202 T1 DELCROSA 1994 160 Kg 294 980 1 1.00

6782 0010520 N.D. Urb. San Martin de Porras Mz "B" San Sebastian, Cusco Cusco Urb. San Martin de Porras Mz "B", San Sebastian, CuscoCusco 117156 T2 DELCROSA 2003 50 Kg 105 350 1 1.00

6783 0010260 N.D. APROVITE, San Sebastian, Cusco Cusco APROVITE, San Sebastian, CuscoCusco 122157 T DELCROSA 1982 160 Kg 279 930 1 1.00

6784 0010420 N.D. Paradero Tingo,  A.P.V. BANCO D San Sebastian, Cusco Cusco Paradero Tingo,  A.P.V. BANCO DE CREDITO, San Sebastian, CuscoCusco 161043 T3 DELCROSA 1993 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6785 0010323 N.D. Prlong. Av. La cultura Mz "L" Urb San Sebastian, Cusco Cusco ra Mz "L" Urb. Versalles ( CENTRO ESPARCIMIENTO CERVECERO), San Seb 1410 FABEM 1986 50 Kg 140 450 1 1.00

6786 0010322 N.D. VILLA DEL CARMEN  VERSALLES M San Sebastian, Cusco Cusco VILLA DEL CARMEN  VERSALLES Mz "B", San Sebastian, CuscoCusco 1446 FABEM 1986 50 Kg 140 450 1 1.00

6787 0010258 N.D. LARAPA I, San Sebastian, Cusco Cusco LARAPA I, San Sebastian, CuscoCusco 493644 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 26.21

6788 0010259 N.D. Los Huarangos, LARAPA II, San Sebastian, Cusco Cusco Los Huarangos, LARAPA II, San Sebastian, CuscoCusco 493628 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 250 Kg 152 786 1 18.48

6789 0010417 N.D. Av. # doce, COVIPONA LARAPA, San Sebastian, Cusco Cusco Av. # doce, COVIPONA LARAPA, San Sebastian, CuscoCusco 161041 T1 DELCROSA 1993 160 Kg 279 930 1 1.00
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6790 0010286 N.D. URB. SANTA MARIA I,  Av. Cuatro San Sebastian, Cusco Cusco URB. SANTA MARIA I,  Av. Cuatro, San Sebastian, CuscoCusco L-16688 BBC-CT 1983 80 Kg 222 672 1 1.00

6791 0010508 N.D. COMUNIDAD TICAPATA, San Sebastian, Cusco Cusco COMUNIDAD TICAPATA, San Sebastian, CuscoCusco L-23039 ABB 1996 50 Kg 70 280 1 1.00

6792 0010285 N.D. URB. SANTA MARIA, San Sebastian, Cusco Cusco URB. SANTA MARIA, San Sebastian, CuscoCusco L-16691 BBC-CT 1983 75 Kg 222 672 1 1.00

6793 0010284 N.D. Av. Los pinos - "D".  URB. SANTA San Sebastian, Cusco Cusco Av. Los pinos - "D".  URB. SANTA MARIA, San Sebastian, CuscoCusco L-16690 BBC-CT 1983 50 Kg 176 476 1 1.00

6794 0010143 N.D. Calle Quiswar. URB. LA PLANICIE San Sebastian, Cusco Cusco Calle Quiswar. URB. LA PLANICIE II, San Sebastian, CuscoCusco 190314 - 34 ABB 1999 75 Kg 75 320 1 1.00

6795 0010319 N.D. Calle la planisie. SEGURO SOCIAL San Sebastian, Cusco Cusco Calle la planisie. SEGURO SOCIAL IPSS (S.J.), San Sebastian, CuscoCusco 1333 FABEM 1986 80 Kg N.D. 600 1 1.00

6796 0010283 N.D. Av. La cultura paradero Cachimayo. San Sebastian, Cusco Cusco a cultura paradero Cachimayo. URB. CACHIMAYO, San Sebastian, Cusco T-0733 AVJ 1983 320 Kg 468 1400 1 1.00

6797 0010521 N.D. Picol segunda etapa, OSCOLLOPA San Sebastian, Cusco Cusco Picol segunda etapa, OSCOLLOPAMPA, San Sebastian, CuscoCusco 161382 TI0 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6798 0010475 N.D. LADRILLERA SAN ANTONIO DE PA San Sebastian, Cusco Cusco LADRILLERA SAN ANTONIO DE PADUA, San Sebastian, CuscoCusco 11431 DELCROSA 1967 250 Kg 580 1250 1 1.00

6799 0010522 N.D. ASOCIACION PICOL HUAYLLARO, San Sebastian, Cusco Cusco ASOCIACION PICOL HUAYLLARO, San Sebastian, CuscoCusco TR 2006 0654 03 EPLI S.A.C. 2006 50 Kg 97 382 1 1.00

6800 0010114 N.D. URB. CANTUTA S.J.  San Sebastian, Cusco Cusco URB. CANTUTA S.J.  San Sebastian, CuscoCusco L-13370 BBC-CT 1977 100 Kg 230 640 1 1.00

6801 0010294 N.D. URB. VERSALLES "  (CURTIEMBRE San Sebastian, Cusco Cusco RB. VERSALLES "  (CURTIEMBRE MACHUPICCHU), San Sebastian, CuscoCu L-16181 BBC-CT 1983 50 Kg 176 476 1 1.00

6802 0010519 N.D. Prolg. La Cultura/ Los pinos, VILL San Sebastian, Cusco Cusco Prolg. La Cultura/ Los pinos, VILLA LOS PINOS, San Sebastian, CuscoCusc 62 ELECTROMECANICA S.R. 2003 50 Kg N.D. 450 1 1.00

6803 0010717 N.D. Calle Mariano/ TUPAC AMARU C San Sebastian, Cusco Cusco Calle Mariano/ TUPAC AMARU CDRA  02San Sebastian, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6804 0010142 N.D. BERNARDO TAMBOHUACSO T.A. San Sebastian, Cusco Cusco BERNARDO TAMBOHUACSO T.A.2, San Sebastian, CuscoCusco 117587 T1 DELCROSA 1979 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6805 0060225 N.D. OXICUSCO, SAYLLA,, Cusco Cusco OXICUSCO, SAYLLA,, CuscoCusco L-19191 ABB 1990 100 Kg 220 705 1 1.00

6806 0060096 N.D. CHINGO GRAN.D.E, SAYLLA,, Cusco Cusco CHINGO GRAN.D.E, SAYLLA,, CuscoCusco 2205306 ELKO PERUANA 1996 50 Kg 187 490 1 1.00

6807 0060119 N.D. CALLE HUASCAR, ( Estadio ) SAYLLA,, Cusco Cusco CALLE HUASCAR, ( Estadio )SAYLLA,, CuscoCusco 220587 ELKO PERUANA 1991 50 Kg 178 490 1 1.00

6808 0010002 N.D. Urb. . FERNAN.D.O TUPAC AMARU San Sebastian, Cusco Cusco Urb. . FERNAN.D.O TUPAC AMARU "1-B", San Sebastian, CuscoCusco L19199 ABB 1992 100 Kg 220 705 1 1.00

6809 0010391 N.D. Urb. FERNAN.D.O TUPAC AMARU San Sebastian, Cusco Cusco Urb. FERNAN.D.O TUPAC AMARU -"U", San Sebastian, CuscoCusco L-19194 BBC-CT 1992 100 Kg 220 705 1 1.00

6810 0010415 N.D. FRANCISCO SISA C.N.V.T.A.5, San Sebastian, Cusco Cusco FRANCISCO SISA C.N.V.T.A.5, San Sebastian, CuscoCusco 161043 T1 DELCROSA 1993 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6811 0010416 N.D. URB. TUPAC  AMARU COMITÉ 5, San Sebastian, Cusco Cusco URB. TUPAC  AMARU COMITÉ 5, San Sebastian, CuscoCusco 161043 T2 DELCROSA 1993 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6812 0010250 N.D. calle HIPOLITO TUPAC AMARU - San Sebastian, Cusco Cusco calle HIPOLITO TUPAC AMARU - V, San Sebastian, CuscoCusco 121584 T1 DELCROSA 1982 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6813 0010392 N.D. Av. Los Diamantes, URB. LAS JOY San Sebastian, Cusco Cusco Av. Los Diamantes, URB. LAS JOYAS, San Sebastian, CuscoCusco L 190314-20 ABB 1999 25 Kg 75 320 1 1.00

6814 0010134 N.D. UVIMA 1-E, San Sebastian, Cusco Cusco UVIMA 1-E, San Sebastian, CuscoCusco L-13734 BBC-CT 1978 160 Kg 331 1016 1 10.90

6815 0010529 N.D. VIA EVITAMIENTO/AV. PASIFICO San Sebastian, Cusco Cusco EVITAMIENTO/AV. PASIFICO,  URB. SAN ANTONIO, San Sebastian, Cusco 135962 T10 DELCROSA 1994 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6816 0010437 N.D. AV. PASIFICO,  URB. SAN ANTON San Sebastian, Cusco Cusco AV. PASIFICO,  URB. SAN ANTONIO, San Sebastian, CuscoCusco L 23063 ABB 1996 100 Kg 290 610 1 1.00

6817 0010178 N.D. SURIHUAYLLA Mz "O", San Sebastian, Cusco Cusco SURIHUAYLLA Mz "O", San Sebastian, CuscoCusco 122177 T DELCROSA 1982 100 Kg N.D. 230 1 1.31

6818 0010321 N.D. SOL DE ORO, San Sebastian, Cusco Cusco SOL DE ORO, San Sebastian, CuscoCusco 2205029 ELKO PERUANA 1986 50 Kg N.D. 478 1 1.00

6819 0010444 N.D. CENTTRO . RECREACIONAL . PED San Sebastian, Cusco Cusco ENTTRO . RECREACIONAL . PEDRO HUILLCA T. San Sebastian, CuscoCusc N.D. N.D. 1994 50 N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6820 0010287 N.D. URB. SANTA ROSA,   Av. La cultura San Sebastian, Cusco Cusco NTA ROSA,   Av. La cultura Altura del grifo SERMOVIL, San Sebastian, Cu L-16197 BBC-CT 1983 100 Kg 222 672 1 1.00

6821 0010291 N.D. URB. SANTA ROSA, Tupac Amaru San Sebastian, Cusco Cusco RB. SANTA ROSA, Tupac Amaru/Rene de la Colina, San Sebastian, CuscoCu L-16202 BBC-CT 1983 160 Kg 331 1016 1 1.00

6822 0010293 N.D. J.C. MARIATEGUI SANTA ROSA IV San Sebastian, Cusco Cusco J.C. MARIATEGUI SANTA ROSA IVSan Sebastian, CuscoCusco L-16198 BBC-CT 1983 160 Kg 331 1016 1 1.00

6823 0010292 N.D. URB. SANTA ROSA Av. La Cultura San Sebastian, Cusco Cusco RB. SANTA ROSA Av. La Cultura (Paradero Sta Rosa), San Sebastian, CuscoC L-16201 BBC-CT 1983 160 Kg 331 1016 1 1.00

6824 0010770 N.D. Prolongacion Av. la Cultura (Mad San Sebastian, Cusco Cusco longacion Av. la Cultura (Madereras La Solución),  San Sebastian, CuscoC L-16125 BBC-CT 1982 100 Kg 195 635 1 1.00

6825 0010396 N.D. COMUNIDAD PUMAMARKA, San Sebastian, Cusco Cusco COMUNIDAD PUMAMARKA, San Sebastian, CuscoCusco 160933 T3 DELCROSA 1992 37.5 Kg 113 375 1 1.00

6826 0010399 N.D. COMUNIDAD QUILLAHUATA, San Sebastian, Cusco Cusco COMUNIDAD QUILLAHUATA, San Sebastian, CuscoCusco 160284 T2 DELCROSA 1988 35 Kg 108 360 1 1.00

6827 0010514 N.D. URB. VALLECITO, San Sebastian, Cusco Cusco URB. VALLECITO, San Sebastian, CuscoCusco 161382 T7 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6828 0010515 N.D. SICLLAPATA, San Sebastian, Cusco Cusco SICLLAPATA, San Sebastian, CuscoCusco 161382 T11 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6829 0010690 N.D. FLOR DE LA KANTUTA II San Sebastian, Cusco Cusco FLOR DE LA KANTUTA IISan Sebastian, CuscoCusco T04-163 OPERANDINA S.A. 2004 50 Kg N.D. 350 1 1.00

6830 0010127 N.D. FLOR DE LA CANTUTA Av. La cult San Sebastian, Cusco Cusco FLOR DE LA CANTUTA Av. La cultura Cdra 3, San Sebastian, CuscoCusco L-13672 BBC-CT 1977 100 Kg 222 672 1 1.00

6831 0010253 N.D. CAMINO REAL S.S., San Sebastian, Cusco Cusco CAMINO REAL S.S., San Sebastian, CuscoCusco L-16717 BBC-CT 1983 160 Kg 331 1016 1 1.00

6832 0010679 N.D. PROL.AV DE LA CULTURA 5 PARA San Sebastian, Cusco Cusco PROL.AV DE LA CULTURA 5 PARADERO, San Sebastian, CuscoCusco L 16720 ABB 1983 160 Kg 331 1016 1 1.00

6833 0010511 N.D. URB. SAN JOSE, Calee Mareategu San Sebastian, Cusco Cusco URB. SAN JOSE, Calee Mareategui, San Sebastian, CuscoCusco L-23046 BBC-CT 1996 50 Kg 70 280 1 1.00

6834 0010510 N.D. AA.HH. LA UNION, San Sebastian, Cusco Cusco AA.HH. LA UNION, San Sebastian, CuscoCusco L-23066 BBC-CT 1996 100 Kg N.D. 705 1 1.00

6835 0010512 N.D. URB. VILLA EL MIRADOR, - "a",  San Sebastian, Cusco Cusco URB. VILLA EL MIRADOR, - "a",  San Sebastian, CuscoCusco 161382 T8 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6836 0010509 N.D. DIEGO QUISPE TITO, San Sebastian, Cusco Cusco DIEGO QUISPE TITO, San Sebastian, CuscoCusco 161382 T12 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6837 0010518 N.D. LARAPA, San Sebastian, Cusco Cusco LARAPA, San Sebastian, CuscoCusco 161384 T6 DELCROSA 1996 160 Kg 201 670 1 1.00

6838 0010318 N.D. PUEBLO LIBERTADOR Av. La cultu San Sebastian, Cusco Cusco PUEBLO LIBERTADOR Av. La cultura - "D", San Sebastian, CuscoCusco 161383 T2 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6839 0010365 N.D. ASOC. CONSTRUCTORES, San Sebastian, Cusco Cusco ASOC. CONSTRUCTORES, San Sebastian, CuscoCusco S3-1111537 PROMELSA 2008 50 Kg 102 365 1 1.00

6840 0010124 N.D. SAUCES DE LA PRADERA, San Sebastian, Cusco Cusco SAUCES DE LA PRADERA, San Sebastian, CuscoCusco L-13670 BBC-CT 1977 100 Kg 222 672 1 1.00

6841 0040086 N.D. Comunidad PARUPUCYO, QUISPICANCHI, Cusco Cusco Comunidad PARUPUCYO, QUISPICANCHI, CuscoCusco 16535 FASETRON 2006 50 Kg 80 280 1 1.00

6842 0040645 N.D. MOLINOS CUSIPATA QUISPICANCHI, Cusco Cusco MOLINOS CUSIPATAQUISPICANCHI, CuscoCusco 141009 T1 DELCROSA 1998 50 Kg 102 340 1 1.00

6843 0040082 N.D. CALLE NUEVA,  CUSIPATA, QUISPICANCHI, Cusco Cusco CALLE NUEVA,  CUSIPATA, QUISPICANCHI, CuscoCusco 5186912 STROMBERG 1992 100 Kg 130 510 1 1.00

6844 0040083 N.D. 5 DE OCTUBRE, CUSIPATA, QUISPICANCHI, Cusco Cusco 5 DE OCTUBRE, CUSIPATA, QUISPICANCHI, CuscoCusco 5187256 STROMBERG 1990 50 Kg 105 360 1 1.00

6845 0040084 N.D. PAUCARPATA , QUISPICANCHI, Cusco Cusco PAUCARPATA , QUISPICANCHI, CuscoCusco L 19217 ABB 1992 50 Kg 145 500 1 1.00

6846 0040085 N.D. TINTINCO, QUISPICANCHI, Cusco Cusco TINTINCO, QUISPICANCHI, CuscoCusco L 19215 ABB 1992 50 Kg 145 500 1 1.00

6847 0040081 N.D. YAUCAT, QUISPICANCHI, Cusco Cusco YAUCAT, QUISPICANCHI, CuscoCusco 241242005 ABB 1997 50 Kg 95 350 1 1.03

6848 0040080 N.D. OCCOBAMBA, CHECACUPE, Cusco Cusco OCCOBAMBA, CHECACUPE,CuscoCusco L 19214 ABB 1992 50 Kg 145 500 1 1.00

6849 0040079 N.D. LLOCLLORA, CHECACUPE, Cusco Cusco LLOCLLORA, CHECACUPE,CuscoCusco 2205336 ELKO PERUANA 1996 50 Kg 137 520 1 1.00

6850 0040075 N.D. Calle sinchi roca,, CHECACUPE, Cusco Cusco Calle sinchi roca,, CHECACUPE,CuscoCusco 5186981 STROMBERG 1990 160 Kg 165 680 1 1.64

6851 0040074 N.D. CALLE TUPAC AMARU, CHECACUPE, Cusco Cusco CALLE TUPAC AMARU, CHECACUPE,CuscoCusco 5186980 STROMBERG 1992 160 Kg 165 680 1 1.00

6852 0040077 N.D. plaza de armas PITUMARCA , PITUMARCA, Cusco Cusco plaza de armas PITUMARCA , PITUMARCA, CuscoCusco 5186975 STROMBERG 1992 160 Kg 165 680 1 1.00

6853 0040078 N.D. SAN MARTIN /  MARISCAL . CACE PITUMARCA, Cusco Cusco SAN MARTIN /  MARISCAL . CACERES, PITUMARCA, CuscoCusco 161998 T19 DELCROSA 2000 50 Kg 114 341 1 1.00

6854 0040076 N.D. Jr. COLON CDRA 4,  PAMPA CHIRI PITUMARCA, Cusco Cusco Jr. COLON CDRA 4,  PAMPA CHIRI,  PITUMARCA, CuscoCusco 5186965 STROMBERG 1990 160 Kg 165 680 1 1.00

6855 0040073 N.D. CALLE BELLAVISTA, CHECACUPE, Cusco Cusco CALLE BELLAVISTA, CHECACUPE, CuscoCusco L 21133 ABB 1994 160 Kg 310 1045 1 1.00

6856 0040063 N.D. HUANTURA , COMBAPATA, Cusco Cusco HUANTURA , COMBAPATA, CuscoCusco 5187233 STROMBERG 1992 30 Kg 95 290 1 1.00

6857 0040066 N.D. CHIARA, COMBAPATA, Cusco Cusco CHIARA, COMBAPATA, CuscoCusco 5187239 STROMBERG 1992 30 Kg 95 290 1 1.00

6858 0040068 N.D. SALLOCA, COMBAPATA, Cusco Cusco SALLOCA, COMBAPATA, CuscoCusco L 19216 ABB 1992 50 Kg 145 500 1 1.00

6859 0040070 N.D. CULLCUIRA, COMBAPATA, Cusco Cusco CULLCUIRA, COMBAPATA, CuscoCusco 5186902 STROMBERG 1992 80 Kg 115 455 1 1.00
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6860 0040069 N.D. JAYUBAMBA, COMBAPATA, Cusco Cusco JAYUBAMBA, COMBAPATA, CuscoCusco L 19213 ABB 1992 50 Kg 145 500 1 1.00

6861 0040064 N.D. HUATOCCANI, COMBAPATA, Cusco Cusco HUATOCCANI, COMBAPATA, CuscoCusco L 19219 ABB 1992 37.5 Kg 145 500 1 3.60

6862 0040061 N.D. Carretera Paanamericana sur,  VE COMBAPATA, Cusco Cusco Carretera Paanamericana sur,  VELASCO, COMBAPATA, CuscoCusco 5186964 STROMBERG 1992 160 Kg 165 680 1 1.00

6863 0040060 N.D. VELASCO, COMBAPATA, Cusco Cusco VELASCO, COMBAPATA, CuscoCusco 5186966 STROMBERG 1992 160 Kg 165 680 1 1.00

6864 0040034 N.D. CALLE TUPAC AMARU, TINTA, Cusco Cusco CALLE TUPAC AMARU, TINTA, CuscoCusco L 23067 ABB 1996 100 Kg 220 705 1 1.00

6865 0040034 N.D. CALLE TUPAC AMARU/EMENCIP TINTA, Cusco Cusco CALLE TUPAC AMARU/EMENCIPACION, TINTA, CuscoCusco L 23057 ABB 1996 100 Kg 220 705 1 1.00

6866 0040156 N.D. BARRIO BPLOGNESI (MACHACM TINTA, Cusco Cusco BARRIO BPLOGNESI (MACHACMARCA 2),  TINTA, CuscoCusco 5186895 STROMBERG 1995 80 Kg 115 455 1 1.15

6867 0040155 N.D. BARRIO SANTA MARIA (MACHAC TINTA, Cusco Cusco BARRIO SANTA MARIA (MACHACMARCA 1), TINTA, CuscoCusco 5187244 STROMBERG 1995 50 Kg 105 360 1 1.00

6868 0040160 N.D. BARRIO URUPAYA (QUEROMARC TINTA, Cusco Cusco BARRIO URUPAYA (QUEROMARCA 2), TINTA, CuscoCusco 5187228 STROMBERG 1995 30 N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6869 0040161 N.D. BARRIO URUPAYA  (QUEROMARC TINTA, Cusco Cusco BARRIO URUPAYA  (QUEROMARCA 3), TINTA, CuscoCusco L 21674 ABB 1995 50 Kg 155 500 1 1.00

6870 0040162 N.D. COLEGIO i.e.i 610 (QUEROMARC TINTA, Cusco Cusco COLEGIO i.e.i 610 (QUEROMARCA 4), TINTA, CuscoCusco L 21713 ABB 1995 50 Kg 155 500 1 1.00

6871 0040164 N.D. QQUEA, SAN PEDRO, Cusco Cusco QQUEA, SAN PEDRO, CuscoCusco 5186909 STROMBERG 1995 100 Kg 130 510 1 1.00

6872 0040159 N.D. QUEROMARCA 1, TINTA, Cusco Cusco QUEROMARCA 1, TINTA, CuscoCusco 5187240 STROMBERG 1995 30 Kg 95 290 1 1.00

6873 0040158 N.D. RAQCHI, SAN PEDRO, Cusco Cusco RAQCHI, SAN PEDRO, CuscoCusco 5187261 STROMBERG 1995 50 Kg 105 360 1 1.00

6874 0040165 N.D. SAN PEDRO (REYNA   KOLA)   SAN PEDRO, Cusco Cusco SAN PEDRO (REYNA   KOLA)   SAN PEDRO, CuscoCusco 2205081 ELKO PERUANA 1990 50 Kg N.D. 480 1 1.39

6875 0040167 N.D. CALLE LIBERTAD/MADRE DE DIO SAN PEDRO, Cusco Cusco ALLE LIBERTAD/MADRE DE DIOS (SAN PEDRO 2), SAN PEDRO, CuscoCusc 5186970 STROMBERG 1995 160 Kg 165 680 1 1.00

6876 0040166 N.D. CALLE 15 DE FEBRERO, SAN PEDRO, Cusco Cusco CALLE 15 DE FEBRERO, SAN PEDRO, CuscoCusco 5186967 STROMBERG 1995 160 Kg 165 680 1 1.00

6877 0040163 N.D. PLAZA DE PICHURA SAN PEDRO, Cusco Cusco PLAZA DE PICHURASAN PEDRO, CuscoCusco 5187252 STROMBERG 1995 50 Kg 105 360 1 1.00

6878 0040170 N.D. CALLE PERU (SAN PABLO 3), SAN PABLO, Cusco Cusco CALLE PERU (SAN PABLO 3), SAN PABLO, CuscoCusco L 20682 ABB 1994 50 Kg 155 500 1 1.00

6879 0040172 N.D. CHARA 2 (CCASAPAMPA), SAN PABLO, Cusco Cusco CHARA 2 (CCASAPAMPA), SAN PABLO, CuscoCusco 5187231 STROMBERG 1995 30 Kg 95 290 1 1.00

6880 0040173 N.D. CHARA 3 (CENTRAL)   SAN PABLO, Cusco Cusco CHARA 3 (CENTRAL)   SAN PABLO, CuscoCusco 5187243 STROMBERG 1995 30 Kg 95 290 1 1.00

6881 0040176 N.D. HUAROCCANI, SAN PABLO, Cusco Cusco HUAROCCANI, SAN PABLO, CuscoCusco T 94270 ELECTRIC POWER 1995 100 Kg 200 650 1 1.16

6882 0040174 N.D. CHARA 4 (CHULLO), SAN PABLO, Cusco Cusco CHARA 4 (CHULLO), SAN PABLO, CuscoCusco 5187237 STROMBERG 1995 30 Kg 95 290 1 1.00

6883 0040175 N.D. CHARA 5 (IHUAYLLO) , SAN PABLO, Cusco Cusco CHARA 5 (IHUAYLLO) , SAN PABLO, CuscoCusco 5187234 STROMBERG 1995 30 Kg 95 290 1 1.00

6884 0040171 N.D. CHARA 5 (IHUAYLLO) , SAN PABLO, Cusco Cusco CHARA 5 (IHUAYLLO) , SAN PABLO, CuscoCusco 5187230 STROMBERG 1995 30 Kg 95 290 1 2.50

6885 0040168 N.D. CARRETERA A SICUANI (SAN PABL SAN PABLO, Cusco Cusco CARRETERA A SICUANI (SAN PABLO 1), SAN PABLO, CuscoCusco 5186896 STROMBERG 1995 80 Kg 115 455 1 1.00

6886 0040258 N.D. PANAMERICA SUR RUTA HACA A MARANGANI, Cusco Cusco MERICA SUR RUTA HACA AREQUIPA CHECTUYOC IV, MARANGANI, Cusc N.D. TEISA 1994 50 Kg 170 450 1 1.00

6887 0040501 N.D. CARPAPATA, MARANGANI, Cusco Cusco CARPAPATA, MARANGANI, CuscoCusco 2304 TEISA 1995 50 Kg 170 450 1 1.00

6888 0040447 N.D. COCHAPATA, MARANGANI, Cusco Cusco COCHAPATA, MARANGANI, CuscoCusco 2066 TEISA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 3.27

6889 0040448 N.D. COCHAPATA, MARANGANI, Cusco Cusco COCHAPATA, MARANGANI, CuscoCusco 2205337 TEISA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6890 0040246 N.D. PUCACHUPA, MARANGANI, Cusco Cusco PUCACHUPA, MARANGANI, CuscoCusco 2185 TEISA 1995 N.D. Kg 170 450 1 1.00

6891 0040259 N.D. HUISCACHANI (SECTOR IROMOC MARANGANI, Cusco Cusco HUISCACHANI (SECTOR IROMOC, MARANGANI, CuscoCusco 2059 TEISA 1993 50 Kg 150 450 1 1.00

6892 0040260 N.D. HUISCACHANI II,  MARANGANI, Cusco Cusco HUISCACHANI II,  MARANGANI, CuscoCusco 136200 T5 DELCROSA 1994 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6893 0040266 N.D. ALTO CHECTUYOC, MARANGANI, Cusco Cusco ALTO CHECTUYOC, MARANGANI, CuscoCusco L 16367 ABB 1983 80 Kg 222 672 1 1.06

6894 0040043 N.D. MARANGANI-Q. VASQUEZ, MARANGANI, Cusco Cusco MARANGANI-Q. VASQUEZ, MARANGANI, CuscoCusco 129481 T DELCROSA 1987 50 Kg 128 425 1 1.00

6895 0040267 N.D. CCAYCCO II, MARANGANI, Cusco Cusco CCAYCCO II, MARANGANI, CuscoCusco 136201 T2 DELCROSA 1994 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6896 0040275 N.D. CCUYO I - BARRIO CHOCCOLLO, MARANGANI, Cusco Cusco CCUYO I - BARRIO CHOCCOLLO, MARANGANI, CuscoCusco 136199 T5 DELCROSA 1994 50 Kg 128 425 1 1.00

6897 0040278 N.D. CCUYO CHOQUEHUAYLLA, MARANGANI, Cusco Cusco CCUYO CHOQUEHUAYLLA, MARANGANI, CuscoCusco 136200 T3 DELCROSA 1994 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6898 0040250 N.D. LURUCACHI, MARANGANI, Cusco Cusco LURUCACHI, MARANGANI, CuscoCusco 160285 T14 DELCROSA 1988 50 Kg 128 425 1 1.00

6899 0040282 N.D. QUISINI I, MARANGANI, Cusco Cusco QUISINI I, MARANGANI, CuscoCusco L 17780 BBC-CT 1987 75 Kg N.D. 220 1 1.00

6900 N.D. N.D. PANAMERICA SUR KM. 1045, QUISPICANCHI, Cusco Cusco PANAMERICA SUR KM. 1045, QUISPICANCHI, CuscoCusco 5186894 STROMBERG N.D. 80 Kg 115 455 1 1.00

6901 0040096 N.D. ACCOPATA, QUISPICANCHI, Cusco Cusco ACCOPATA, QUISPICANCHI, CuscoCusco L 19220 ABB 1992 37.5 Kg 145 500 1 1.00

6902 0040091 N.D. ANTISUYO 2, QUISPICANCHI, Cusco Cusco ANTISUYO 2, QUISPICANCHI, CuscoCusco 5187251 STROMBERG N.D. 50 Kg 105 360 1 1.00

6903 0040364 N.D. TTIO I, QUISPICANCHI, Cusco Cusco TTIO I, QUISPICANCHI, CuscoCusco 5187258 STROMBERG 1990 50 Kg 105 360 1 1.00

6904 0040092 N.D. HUACCAYTAQUI, QUISPICANCHI, Cusco Cusco HUACCAYTAQUI, QUISPICANCHI, CuscoCusco L 23065 ABB 1996 100 Kg 220 705 1 1.00

6905 0040097 N.D. HUARAYPATA, QUISPICANCHI, Cusco Cusco HUARAYPATA, QUISPICANCHI, CuscoCusco 5186903 STROMBERG 1990 80 Kg 115 455 1 1.00

6906 0040098 N.D. PAMPA QUEHUAR 1, QUISPICANCHI, Cusco Cusco PAMPA QUEHUAR 1, QUISPICANCHI, CuscoCusco L 18333 ABB 1992 125 Kg 145 500 1 1.00

6907 0040093 N.D. CALLE ESPINAR, QUISPICANCHI, Cusco Cusco CALLE ESPINAR, QUISPICANCHI, CuscoCusco 5186921 STROMBERG 1990 100 Kg 130 510 1 1.00

6908 0060009 N.D. PISTA PRINCIPAL, PAMPACHULLA URCOS, Cusco Cusco PISTA PRINCIPAL, PAMPACHULLA, URCOS, CuscoCusco L 15233 ABB 1981 50 Kg 176 456 1 7.68

6909 0040094 N.D. CALLE ESPINAR, QUISPICANCHI, Cusco Cusco CALLE ESPINAR, QUISPICANCHI, CuscoCusco 161140 T1 DELCROSA 1994 100 N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6910 N.D. N.D. AA.HH. VIRGEN DE LAMAS (PATI URUBAMBA, Cusco Cusco AA.HH. VIRGEN DE LAMAS (PATIO CENTRAL)URUBAMBA, CuscoCusco L 19638 ABB 1993 2500 Kg 1475 6300 1 1.00

6911 0080248 N.D. A.V. PACA VILCANOTA URUBAMBA, Cusco Cusco A.V. PACA VILCANOTAURUBAMBA, CuscoCusco L14346 ABB 1976 50 Kg 174 474 1 1.00

6912 0080229 N.D. AV. CABO CONCHATUPA, URUBAMBA, Cusco Cusco AV. CABO CONCHATUPA, URUBAMBA, CuscoCusco L17349 ABB 1980 100 Kg 220 705 1 1.00

6913 0080383 N.D. CABO CONCHATUPAC/MARISCA URUBAMBA, Cusco Cusco CABO CONCHATUPAC/MARISCAL CASTILLA, URUBAMBA, CuscoCusco 889 FABEM 1980 100 Kg N.D. 750 1 1.00

6914 0080241 N.D. CALLE 9 DE NOVIEMBRE URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE 9 DE NOVIEMBREURUBAMBA, CuscoCusco L 14282 BBC-CT 1979 100 Kg 222 672 1 1.00

6915 0080242 N.D. PACACCALLE,  URUBAMBA, Cusco Cusco PACACCALLE,  URUBAMBA, CuscoCusco 11929 BBC-CT 1974 40 Kg 158 467 1 1.00

6916 0080236 N.D. A.V. PINTACHA, URUBAMBA, Cusco Cusco A.V. PINTACHA, URUBAMBA, CuscoCusco 2032 FABEM 1992 100 Kg 180 750 1 1.00

6917 0080237 N.D. PINTACHA (colegio LA SALLE), URUBAMBA, Cusco Cusco PINTACHA (colegio LA SALLE), URUBAMBA, CuscoCusco 2034 FABEM 1992 100 Kg 180 750 1 1.00

6918 0080246 N.D. SAN ISIDRO CHICON, URUBAMBA, Cusco Cusco SAN ISIDRO CHICON, URUBAMBA, CuscoCusco 13962 SACHSENWER 1975 50 Kg 85 385 1 1.00

6919 0080243 N.D. MARISCAL CASTILLA, URUBAMBA, Cusco Cusco MARISCAL CASTILLA, URUBAMBA, CuscoCusco 115955 T2 DELCROSA 1978 125 Kg N.D. 725 1 4.38

6920 0080226 N.D. Piscacucho Km. 82 (Caminos del OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco Piscacucho Km. 82 (Caminos del Inca ), OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L 15240 BBC-CT 1981 50 Kg 176 476 1 24.10

6921 0080228 N.D. Piscacucho Km. 82 (Caminos del OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco Piscacucho Km. 82 (Caminos del Inca ), OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco 1373- 09 MENAUTT ELECTRIC SAC 2008 15 Kg 57 170 1 1.00

6922 0080213 N.D. COMUNIDAD PHIRY, OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco COMUNIDAD PHIRY, OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L 20442 ABB 1994 25 Kg 135 410 1 1.00

6923 0080208 N.D. A.V. COMPONE, OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco A.V. COMPONE, OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L 15338 BBC-CT 1971 50 Kg 176 476 1 1.00

6924 0080198 N.D. ARACCAMA, OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco ARACCAMA, OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L 14206 BBC-CT 1979 50 Kg 176 476 1 1.00

6925 N.D. N.D. COMUNIDAD PALLATA, OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco COMUNIDAD PALLATA, OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L 20441 ABB 1994 25 Kg 135 410 1 1.00

6926 0080200 N.D. TASQUINA CCOYUCALLE, OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco TASQUINA CCOYUCALLE, OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L14204 ABB 1979 50 Kg 176 476 1 1.00

6927 0080199 N.D. CALLE PRINCIPAL, OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco CALLE PRINCIPAL, OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L 14202 ABB 1979 50 Kg 176 476 1 1.00

6928 0080195 N.D. PILLCOHUASI, OLLANTAYTAMBO, Cusco Cusco PILLCOHUASI, OLLANTAYTAMBO, CuscoCusco L 16175 BBC-CT 1983 50 Kg 234 640 1 1.00

6929 0080188 N.D. COMUNIDAD YANAHUARA - CHA URUBAMBA, Cusco Cusco COMUNIDAD YANAHUARA - CHAQUIHUAYCO, URUBAMBA, CuscoCusco 2108 TEISA 1994 50 Kg 180 450 1 1.00
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6930 0080186 N.D. ENTRADA "MANTONAY" YANAH URUBAMBA, Cusco Cusco ENTRADA "MANTONAY" YANAHUARA, URUBAMBA, CuscoCusco 5163209 STROMBERG N.D. 30 Kg 100 285 1 1.00

6931 0080185 N.D. HUAMANKACLLA SECTOR CASA A URUBAMBA, Cusco Cusco MANKACLLA SECTOR CASA AN.D.INA - YANAHUARA, URUBAMBA, Cusco L 16372 BBC-CT 1983 100 Kg 222 672 1 3.53

6932 0080184 N.D. SEGUN.D.O PARADERO YANAHU URUBAMBA, Cusco Cusco SEGUN.D.O PARADERO YANAHUARA, URUBAMBA, CuscoCusco 5163213 STROMBERG 1981 30 Kg 100 285 1 1.00

6933 0080140 N.D. PLAZA DE ARMAS MARAS URUBAMBA, Cusco Cusco PLAZA DE ARMAS MARASURUBAMBA, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6934 0080139 N.D. PLATEROS - MARAS 4 ( Iglesia) URUBAMBA, Cusco Cusco PLATEROS - MARAS 4 ( Iglesia)URUBAMBA, CuscoCusco T0628 AVJ 1982 37.5 Kg 173 380 1 1.57

6935 0080137 N.D. CALLE PIZARRO - MARAS, URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE PIZARRO - MARAS, URUBAMBA, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6936 0080138 N.D. CRUCERO - MARAS 3, URUBAMBA, Cusco Cusco CRUCERO - MARAS 3, URUBAMBA, CuscoCusco 873 H & H 1994 50 Kg 155 520 1 1.00

6937 0080148 N.D. CENTRO -MAHUAYPAMPA - COM URUBAMBA, Cusco Cusco -MAHUAYPAMPA - COMUNIDAD MAHUAYPATA  - MARAS, URUBAMBA, C L 23067 ABB 1996 100 Kg 220 705 1 1.00

6938 0080151 N.D. SECTOR FISCUYRO - COMUNIDAD URUBAMBA, Cusco Cusco R FISCUYRO - COMUNIDAD MAHUAYPATA - MARAS, URUBAMBA, Cusc 2205316 ELKO PERUANA 1996 50 Kg 187 490 1 1.00

6939 0080145 N.D. QUILLAHUAMAN - COMJUNIDAD URUBAMBA, Cusco Cusco AHUAMAN - COMJUNIDAD MAHUAYPATA - MARAS, URUBAMBA, Cusco L 23077 ABB 1996 50 Kg 135 410 1 1.00

6940 0080146 N.D. CCUHUA - MAHUAYOPAMPA - M URUBAMBA, Cusco Cusco CCUHUA - MAHUAYOPAMPA - MARAS, URUBAMBA, CuscoCusco TQLZ 1890126 ELKO PERUANA 1996 25 Kg 160 370 1 1.00

6941 0080135 N.D. TTIOBAMBA - MARAS, URUBAMBA, Cusco Cusco TTIOBAMBA - MARAS, URUBAMBA, CuscoCusco TQLZ 1515038 ELKO PERUANA 1993 10 Kg 57 190 1 1.00

6942 0080496 N.D. ANCCOTO - MARAS, URUBAMBA, Cusco Cusco ANCCOTO - MARAS, URUBAMBA, CuscoCusco TG 2004 1005 01 EPLI S.A.C. 2004 15 Kg 88 230 1 1.00

6943 0080183 N.D. SALINERAS MARAS, URUBAMBA, Cusco Cusco SALINERAS MARAS, URUBAMBA, CuscoCusco L 16889 BBC-CT 1993 100 Kg 222 672 1 1.00

6944 0080128 N.D. TARAPATA - PISTA ASFALTA URU URUBAMBA, Cusco Cusco TARAPATA - PISTA ASFALTA URUBAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco L 190315 - 12 ABB 1999 25 Kg 75 320 1 1.00

6945 0080189 N.D. PAUCARBAMBA, URUBAMBA, Cusco Cusco PAUCARBAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco TRD 2205186 ELKO PERUANA 1994 50 Kg 170 488 1 1.00

6946 N.D. N.D. RUMICHACA PARTE ALTA KM. 72 URUBAMBA, Cusco Cusco RUMICHACA PARTE ALTA KM. 72 URUBAMBA, CuscoCusco LRTD 2205088 ELKO PERUANA 1991 50 Kg 173 490 1 1.00

6947 0080270 N.D. URQUILLOS ULLPAYCUCHO - HU URUBAMBA, Cusco Cusco URQUILLOS ULLPAYCUCHO - HUALLABMBAURUBAMBA, CuscoCusco N.D. DELCROSA 1983 50 Kg 128 425 1 1.00

6948 0080268 N.D. URQUILLOS PLAZA DE ARMAS - H URUBAMBA, Cusco Cusco URQUILLOS PLAZA DE ARMAS - HUALLABAMBAURUBAMBA, CuscoCusc 123124 T2 DELCROSA 1983 50 Kg 128 425 1 1.00

6949 0080274 N.D. HUYCHO PUCA-PUCA - HUALLABA URUBAMBA, Cusco Cusco HUYCHO PUCA-PUCA - HUALLABAMBA URUBAMBA, CuscoCusco 128084 T3 DELCROSA 1976 25 Kg 90 300 1 1.00

6950 0080272 N.D. HUYCHO RINCONADA  -  HUAYLL URUBAMBA, Cusco Cusco HUYCHO RINCONADA  -  HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco 128084 T2 DELCROSA 1976 25 Kg 90 300 1 1.00

6951 0080273 N.D. COMUNIDAD HUYCHO - HUAYLL URUBAMBA, Cusco Cusco COMUNIDAD HUYCHO - HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6952 0080267 N.D. URQUILLOS JUQUI - HUAYLLABA URUBAMBA, Cusco Cusco URQUILLOS JUQUI - HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco 123124 T1 DELCROSA 1983 50 Kg 128 425 1 1.00

6953 0080263 N.D. CALLE LIBERTAD - HUAYLLABAM URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE LIBERTAD - HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco 122156 T DELCROSA 1983 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6954 0080262 N.D. PLAZA PLAYA - HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, Cusco Cusco PLAZA PLAYA - HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco L 16686 BBC-CT 1983 50 Kg 176 476 1 1.00

6955 0080271 N.D. HUAYOCARI ESCUELA - HUAYLLA URUBAMBA, Cusco Cusco HUAYOCARI ESCUELA - HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco 160283  T12 DELCROSA 1988 25 Kg 90 300 1 1.00

6956 0080260 N.D. LLOQUE YUPANQUI - YUCAY, URUBAMBA, Cusco Cusco LLOQUE YUPANQUI - YUCAY, URUBAMBA, CuscoCusco L 15904 BBC-CT 1982 80 Kg N.D. 680 1 1.00

6957 0080259 N.D. CALLE SUYO - YUCAY, URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE SUYO - YUCAY, URUBAMBA, CuscoCusco 113696 DELCROSA 1977 80 Kg N.D. 500 1 1.00

6958 0080254 N.D. DON BOSCO - YUCAY, URUBAMBA, Cusco Cusco DON BOSCO - YUCAY, URUBAMBA, CuscoCusco 120787 T DELCROSA 1981 50 Kg 150 500 1 1.00

6959 0080234 N.D. JR. SUCRE/JR. SAGRARIO, URUBAMBA, Cusco Cusco JR. SUCRE/JR. SAGRARIO, URUBAMBA, CuscoCusco L 14704 ABB 1980 100 Kg 222 672 1 1.00

6960 0080239 N.D. CALLE BOLOGNESI, URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE BOLOGNESI, URUBAMBA, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. 100 N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6961 0080233 N.D. CALLE SUCRE, URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE SUCRE, URUBAMBA, CuscoCusco L 14702 ABB 1980 100 Kg 222 672 1 1.00

6962 0080170 N.D. LARESPAMPA 2, URUBAMBA, Cusco Cusco LARESPAMPA 2, URUBAMBA, CuscoCusco L 21122 ABB 1994 50 Kg 155 500 1 1.00

6963 0080169 N.D. LARESPAMPA, URUBAMBA, Cusco Cusco LARESPAMPA, URUBAMBA, CuscoCusco L 21123 ABB 1994 50 Kg 155 500 1 1.00

6964 0080175 N.D. PALLCCARAQUI 1 CAPILLA URUBAMBA, Cusco Cusco PALLCCARAQUI 1 CAPILLAURUBAMBA, CuscoCusco 6039612210 SCHORCH 1972 100 N.D. N.D. N.D. 1 2.96

6965 0080177 N.D. PALLCCARAQUI, URUBAMBA, Cusco Cusco PALLCCARAQUI, URUBAMBA, CuscoCusco L 21124 ABB 1994 50 Kg 155 500 1 1.00

6966 0080176 N.D. PALLCCARAQUI 2, URUBAMBA, Cusco Cusco PALLCCARAQUI 2, URUBAMBA, CuscoCusco L 21127 ABB 1994 50 Kg 155 500 1 1.00

6967 0080178 N.D. RUMICHACA CCOTOWINCHO, URUBAMBA, Cusco Cusco RUMICHACA CCOTOWINCHO, URUBAMBA, CuscoCusco 161045 T3 DELCROSA 1993 50 Kg 128 425 1 1.00

6968 N.D. N.D. RUMICHACA ALTURA DEL RESTA URUBAMBA, Cusco Cusco MICHACA ALTURA DEL RESTAURANT RUMI WASI, URUBAMBA, CuscoCu N.D. DELCROSA 1993 50 Kg 128 425 1 1.00

6969 0080025 N.D. AV. VILCANOTA (MONUMENTO URUBAMBA, Cusco Cusco AV. VILCANOTA (MONUMENTO DEL PUMA)URUBAMBA, CuscoCusco 111362 DELCROSA 1975 100 Kg N.D. 650 1 1.00

6970 0080026 N.D. AV. VILCANOTA (I.S.T. IESTPCMA URUBAMBA, Cusco Cusco AV. VILCANOTA (I.S.T. IESTPCMAT)URUBAMBA, CuscoCusco 161851 T2 DELCROSA 1999 50 Kg 102 340 1 1.00

6971 N.D. N.D. AV. VILCANOTA/M. DE LOS SANT URUBAMBA, Cusco Cusco AV. VILCANOTA/M. DE LOS SANTOS 207, URUBAMBA, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 11.60

6972 0080001 N.D. URUBAMBA, Cusco URUBAMBA, Cusco Cusco URUBAMBA, CuscoURUBAMBA, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 7.39

6973 0080003 N.D. CALLE UCAYALI CDRA 1 URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE UCAYALI CDRA 1URUBAMBA, CuscoCusco 161384 T4 N.D. 1996 160 Kg N.D. 670 1 1.00

6974 0080004 N.D. UCAYALI CDRA 6, URUBAMBA, Cusco Cusco UCAYALI CDRA 6, URUBAMBA, CuscoCusco L 23061 ABB 1996 100 Kg 220 705 1 1.00

6975 0080022 N.D. JR. LEONCIO PRADO CDRA 4, URUBAMBA, Cusco Cusco JR. LEONCIO PRADO CDRA 4,URUBAMBA, CuscoCusco L 13454 BBC-CT 1977 100 Kg 222 672 1 1.00

6976 0080022 N.D. CALLE INCLAN CDRA 1 URUBAMBA, Cusco Cusco CALLE INCLAN CDRA 1URUBAMBA, CuscoCusco 138697 T3 N.D. 1999 100 Kg N.D. 560 1 1.00

6977 0080023 N.D. ALAMEDA DEL NORTE, URUBAMBA, Cusco Cusco ALAMEDA DEL NORTE, URUBAMBA, CuscoCusco 135438  T2 DELCROSA 1993 100 Kg N.D. 730 1 3.61

6978 0080005 N.D. RAYAMPATA URUBAMBA, Cusco Cusco RAYAMPATAURUBAMBA, CuscoCusco L 23075 ABB 1996 25 Kg 135 410 1 1.00

6979 0080007 N.D. PISTA ASFALTADA  CALCA "MAN URUBAMBA, Cusco Cusco PISTA ASFALTADA  CALCA "MANZANARES" URUBAMBA, CuscoCusco L 190315-11 N.D. 1999 N.D. Kg 175 320 1 1.00

6980 0080009 N.D. ZONA ARQUEOLOGICA URCO, URUBAMBA, Cusco Cusco ZONA ARQUEOLOGICA URCO, URUBAMBA, CuscoCusco 220523 ELKO PERUANA N.D. 500 Kg 170 488 1 1.00

6981 N.D. N.D. PISTA ASFALTADA CALCA - SAN J URUBAMBA, Cusco Cusco PISTA ASFALTADA CALCA - SAN JOSE DE URCO, URUBAMBA, CuscoCusc 5163214 STROMBERG N.D. 30 Kg 100 285 1 1.00

6982 0080016 N.D. CAllE HARIM/CARRETERA CAlCA URUBAMBA, Cusco Cusco CAllE HARIM/CARRETERA CAlCAURUBAMBA, CuscoCusco 2382 TEISA 1996 50 l 208 560 1 1.00

6983 0080017 N.D. PISTA PRINCIPAL HARIM - HUARA URUBAMBA, Cusco Cusco PISTA PRINCIPAL HARIM - HUARAN URUBAMBA, CuscoCusco 2383 TEISA 1996 100 Kg 220 780 1 1.00

6984 0080019 N.D. CARRETERA CALCA KM 58, URUBAMBA, Cusco Cusco CARRETERA CALCA KM 58, URUBAMBA, CuscoCusco L 35968 T11 DELCROSA 1994 100 Kg N.D. 730 1 1.00

6985 N.D. N.D. CRISTO ASUNCION (IGLECIA) URUBAMBA, Cusco Cusco CRISTO ASUNCION (IGLECIA)URUBAMBA, CuscoCusco 161383 T5 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

6986 0080171 N.D. PISUNAY URUBAMBA, Cusco Cusco PISUNAYURUBAMBA, CuscoCusco 161851 T4 DELCROSA 1999 50 Kg 102 340 1 1.00

6987 0080173 N.D. COMUNIDAD HILARI URUBAMBA, Cusco Cusco COMUNIDAD HILARIURUBAMBA, CuscoCusco L 190315-03 ABB 1999 25 Kg 75 320 1 1.00

6988 0080172 N.D. CCOTOWINCHA, URUBAMBA, Cusco Cusco CCOTOWINCHA, URUBAMBA, CuscoCusco L 21126 ABB 1994 100 Kg 220 710 1 1.00

6989 N.D. N.D. LA CANTUTA (CLINICA CIMA) URUBAMBA, Cusco Cusco LA CANTUTA (CLINICA CIMA)URUBAMBA, CuscoCusco 2205166 ELKO PERUANA 1994 50 Kg 170 450 1 1.00

6990 N.D. N.D. CHARCAHUAYLLA URUBAMBA, Cusco Cusco CHARCAHUAYLLAURUBAMBA, CuscoCusco 116673 T3 DELCROSA N.D. 37.5 Kg 105 350 1 1.00

6991 0080075 N.D. CALLE VIGIL. PISAC, Cusco Cusco CALLE VIGIL.PISAC, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6992 0080074 N.D. CALLE PARDO, PISAC, Cusco Cusco CALLE PARDO, PISAC, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6993 0080076 N.D. CALLE PUNO, PISAC, Cusco Cusco CALLE PUNO, PISAC, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

6994 0080080 N.D. PTE PISAC, PISAC, Cusco Cusco PTE PISAC, PISAC, CuscoCusco 5163226 STROMBERG N.D. 100 Kg 125 505 1 1.00

6995 0080073 N.D. PROLG. AMAZONAS PISAC, Cusco Cusco PROLG. AMAZONASPISAC, CuscoCusco 138697 T7 DELCROSA 1996 100 Kg 168 560 1 1.00

6996 0080041 N.D. CALLE JORGE CHAVEZ, COYA, Cusco Cusco CALLE JORGE CHAVEZ, COYA, CuscoCusco 161657 T1 DELCROSA 1998 100 Kg 210 690 1 1.00

6997 0080275 N.D. CALLE LIMA/PISTA PRINCIPAL CU LAMAY, Cusco Cusco CALLE LIMA/PISTA PRINCIPAL CUSCO - CALCA, LAMAY, CuscoCusco L 190314 - 03 ABB 1999 N.D. Kg 75 320 1 1.00

6998 0080028 N.D. PLAZA DE ARMAS, LAMAY, Cusco Cusco PLAZA DE ARMAS, LAMAY, CuscoCusco L 13358 BBC-CT 1977 100 Kg 230 680 1 1.00

6999 0080029 N.D. CALLE GRAU/CALLE AREQUIPA, LAMAY, Cusco Cusco CALLE GRAU/CALLE AREQUIPA, LAMAY, CuscoCusco 160235 T20 DELCROSA 1988 50 Kg 128 425 1 1.00
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7000 N.D. N.D. JR MARIANO DE LOS  SANTOS/LA CALCA, Cusco Cusco JR MARIANO DE LOS  SANTOS/LARA, CALCA,CuscoCusco L 15248 BBC-CT 1981 100 Kg 222 672 1 4.16

7001 N.D. N.D. URUBAMBA, Cusco Cusco URUBAMBA, CuscoCusco 126782 T DELCROSA 1986 50 Kg 128 425 1 1.00

7002 0080164 N.D. COMUNIDAD HUATTATA, HUAYL URUBAMBA, Cusco Cusco COMUNIDAD HUATTATA, HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco 588 FABEM 1987 25 Kg 105 350 1 1.00

7003 0080165 N.D. COMUNIDAD HUATTATA, HUAYL URUBAMBA, Cusco Cusco COMUNIDAD HUATTATA, HUAYLLABAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco 160285 T7 DELCROSA 1988 50 Kg 128 425 1 1.00

7004 N.D. N.D. CHUCHUBAMBA, URUBAMBA, Cusco Cusco CHUCHUBAMBA, URUBAMBA, CuscoCusco L 20440 ABB 1994 50 Kg 150 515 1 1.00

7005 0080235 N.D. AV. TORRECHAYO (COLEGIO GEN URUBAMBA, Cusco Cusco V. TORRECHAYO (COLEGIO GENERAL OLLANTA), URUBAMBA, CuscoCusc L 13455 BBC-CT 1977 100 Kg 222 672 1 1.00

7006 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco L 15577 BBC-CT 1982 50 Kg 176 476 1 1.00

7007 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco L 131689 BBC-CT 1980 25 Kg 95 240 1 1.00

7008 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco L 10966 BBP 1971 320 Kg 470 1425 1 1.00

7009 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 2205182 ELKO PERUANA 1994 50 Kg 170 488 1 1.00

7010 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 114322 DELCROSA 1977 50 Kg 119 395 1 1.00

7011 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 830242 ELKO PERUANA 1997 N.D. Kg 181 385 1 1.00

7012 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco L 101224 BBC-CT 1975 N.D. Kg 100 290 1 1.00

7013 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 63668 MAGNETRON N.D. 25 Kg 58 180 1 1.00

7014 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco T 97894 ELECTRIC POWER 1997 N.D. Kg 200 N.D. 1 1.00

7015 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco L 123538 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7016 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 2205180 ELKO PERUANA 1994 50 Kg 270 478 1 1.00

7017 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 123132 T5 DELCROSA 1983 N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7018 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 2240 TEISA 1996 N.D. Kg 180 450 1 1.00

7019 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 680240 ELKO PERUANA 1997 25 Kg 131 365 1 1.00

7020 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 5186900 STROMBERG 1990 N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7021 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco N.D. DELCROSA 1962 200 N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7022 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco N.D. DELCROSA 1998 160 kg 270 900 1 1.00

7023 N.D. N.D. ALMACEN DE TRANSFORMADORE LA CONVENCION, Cusco Cusco ACEN DE TRANSFORMADORES , QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco 10323 ELKO PERUANA 1996 25 Kg 160 370 1 1.00

7024 0030041 N.D. E. LA TORRE, SANTA ANA, QUILLA LA CONVENCION, Cusco Cusco E. LA TORRE, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 1687 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7025 N.D. N.D. 25 DE JULIO-BOLIVAR, 7 DE JUNI LA CONVENCION, Cusco Cusco O-BOLIVAR, 7 DE JUNIO, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, 161382 T13 DELCROSA 1996 100 Kg 165 550 1 1.00

7026 0030014 N.D. PROLG. ESPINAR-KITE MAGISTERI LA CONVENCION, Cusco Cusco SPINAR-KITE MAGISTERIO, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, L 17165 BBC-CT 1985 N.D. Kg 220 705 1 1.00

7027 0030021 N.D. ARANJUEZ SANTA ANA, QUILLABA LA CONVENCION, Cusco Cusco ARANJUEZ SANTA ANA, QUILLABAAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 114299 DELCROSA 1977 100 N.D. N.D. N.D. 1 1.17

7028 N.D. N.D. CIRCUMBALACION / VICTOR RAU LA CONVENCION, Cusco Cusco VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, SANTA ANA, QUILLABAMABA, LA CON L 22381 ABB N.D. 75 Kg 170 590 1 1.00

7029 N.D. N.D. 30 DE AGOSTO / JR. BILCABAMBA LA CONVENCION, Cusco Cusco E AGOSTO / JR. BILCABAMBA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoC N.D. BBP 1981 100 Kg 222 672 1 1.00

7030 N.D. N.D. 26 DE JULIO / CIRCUMBALACION LA CONVENCION, Cusco Cusco IO / CIRCUMBALACION. SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, C L 22384 ABB N.D. 75 Kg 170 590 1 1.00

7031 N.D. N.D. AV. VALDIVIA / MACHUPICHU, SA LA CONVENCION, Cusco Cusco IVIA / MACHUPICHU, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cu 123133 DELCROSA 1983 80 Kg N.D. 500 1 1.00

7032 N.D. N.D. NICANOR LARREA, SANTA ANA, QU LA CONVENCION, Cusco Cusco CANOR LARREA, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCu 123133 T DELCROSA 1983 80 Kg N.D. 500 1 1.00

7033 0080054 N.D. NICANOR LARREA, SANTA ANA, QU LA CONVENCION, Cusco Cusco CANOR LARREA, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCu L 22380 ABB 1995 75 Kg 170 590 1 1.00

7034 N.D. N.D. SAN MARTIN / GRAU, SANTA AN LA CONVENCION, Cusco Cusco  MARTIN / GRAU, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoC 12244 N.D. 1975 600 Kg 220 1115 1 1.00

7035 N.D. N.D. PLAZA GRAU, SANTA ANA, QUILL LA CONVENCION, Cusco Cusco PLAZA GRAU, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusc 960724 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 5.12

7036 N.D. N.D. AV. GRAU, SANTA ANA, QUILLABA LA CONVENCION, Cusco Cusco AV. GRAU, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 161654 T1 DELCROSA 1998 160 Kg 220 690 1 1.00

7037 N.D. N.D. AV. DE MAYO, SANTA ANA, QUIL LA CONVENCION, Cusco Cusco AV. DE MAYO, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusc N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7038 N.D. N.D. LOS GEANEOS / SALCANTAY, SAN LA CONVENCION, Cusco Cusco ANEOS / SALCANTAY, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusc L 21030 ABB 1994 80 Kg 170 590 1 1.00

7039 N.D. N.D. JR. KITENI / 25 DE JULIO ("LA GRA LA CONVENCION, Cusco Cusco 5 DE JULIO ("LA GRANJA"), SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCIO 1684 FABEM 1988 80 Kg 170 500 1 1.00

7040 N.D. N.D. JR. TIMPIA / ACCESO A LA AV. SA LA CONVENCION, Cusco Cusco CCESO A LA AV. SAMBARAY, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCIO L 22669 ABB 1996 50 Kg 155 500 1 1.00

7041 N.D. N.D. PROLOG. SAMBARAY KM. 14, SA LA CONVENCION, Cusco Cusco G. SAMBARAY KM. 14, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cu 161850 T1 DELCROSA 1999 25 Kg 107 355 1 1.00

7042 0030057 N.D. PINTOBAMBA, SANTA ANA, QUIL LA CONVENCION, Cusco Cusco INTOBAMBA, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusc 135962 T9 DELCROSA 1994 N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7043 0030045 N.D. EDGAR DE TORRE / JUAN PABLO LA CONVENCION, Cusco Cusco TORRE / JUAN PABLO II, SSANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, L 22377 ABB 1995 160 Kg 196 740 1 1.00

7044 0030032 N.D. URPIPATA, SANTA ANA, QUILLABA LA CONVENCION, Cusco Cusco URPIPATA, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco L 21033 ABB 1994 100 Kg 170 590 1 1.36

7045 0030024 N.D. JR . 4 DE NOV. MZ "K"  / SAMBARA LA CONVENCION, Cusco Cusco V. MZ "K"  / SAMBARAY , SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION 135962 T2 DELCROSA 1994 100 Kg N.D. 730 1 1.00

7046 N.D. N.D. JR. 4 DE NOV. / SAN JULIAN, SAN LA CONVENCION, Cusco Cusco  NOV. / SAN JULIAN, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusc L 21032 ABB 1994 100 Kg 170 590 1 1.00

7047 N.D. N.D. CALLE VILCANOTA / JR. CAHUIDE LA CONVENCION, Cusco Cusco CANOTA / JR. CAHUIDE, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, C L 13386 ABB 1977 N.D. Kg 230 680 1 1.00

7048 N.D. N.D. JR. BOLIVAR / HAYA DE LA TORRE LA CONVENCION, Cusco Cusco R / HAYA DE LA TORRE, SANTA ANA, QULLABAMBA, LA CONVENCION, C L 19123 ABB 1992 100 Kg 220 705 1 1.00

7049 N.D. N.D. QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco L 13334 BBC-CT 1977 200 Kg 305 1005 1 1.00

7050 N.D. N.D. GNRAL. GAMARRA / GRAU, SAN LA CONVENCION, Cusco Cusco . GAMARRA / GRAU, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusc 2110132 ELKO PERUANA 1996 N.D. Kg 177 690 1 1.00

7051 N.D. N.D. JR. PIO CONCHA / 2 DE MAYO, SA LA CONVENCION, Cusco Cusco ONCHA / 2 DE MAYO, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cu L 22378 ABB 1996 160 Kg 196 740 1 1.00

7052 N.D. N.D. JR. CIRIALO /  JR. PIO CONCHA, SA LA CONVENCION, Cusco Cusco LO /  JR. PIO CONCHA, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cu L 16840 BBC-CT 1984 80 Kg 216 704 1 1.00

7053 N.D. N.D. JR. TUPAC AMARU / PAVAYO, SA LA CONVENCION, Cusco Cusco C AMARU / PAVAYO, SANTA ANA, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cu L 22382 ABB 1995 75 Kg 170 590 1 1.00

7054 N.D. N.D. AMAYBAMBA - HUAYOPATA, LA CONVENCION, Cusco Cusco AMAYBAMBA - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco 142072 ROMAGNOLE 1994 100 Kg 302 594 1 1.00

7055 N.D. N.D. AV. MARIATEGUI, HUYRO - HUAY LA CONVENCION, Cusco Cusco AV. MARIATEGUI, HUYRO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco 142071 ROMAGNOLE 1995 150 Kg 302 594 1 1.00

7056 N.D. N.D. 28 DE JULIO, HUYRO - HUAYOPA LA CONVENCION, Cusco Cusco 28 DE JULIO, HUYRO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco L 20443 ABB 1994 100 Kg 213 710 1 1.00

7057 N.D. N.D. AMARYLLUYO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, Cusco Cusco AMARYLLUYO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 1.00

7058 N.D. N.D. YLLAPE CHICO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, Cusco Cusco YLLAPE CHICO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco NRL 22455 ABB 1995 25 Kg 110 380 1 1.00

7059 0030164 N.D. HUAYNAPATA - HUAYOPATA, LA CONVENCION, Cusco Cusco HUAYNAPATA - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco 2205333 ELKO PERUANA 1996 50 Kg 187 520 1 1.00

7060 0030083 N.D. CHONTA MOCCO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, Cusco Cusco CHONTA MOCCO - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco 2205181 ELKO PERUANA 1994 50 Kg 170 478 1 1.00

7061 N.D. N.D. HUAYOPATA RODEO, LA CONVENCION, Cusco Cusco HUAYOPATA RODEO, LA CONVENCION, CuscoCusco 161998 T2 DELCROSA 2000 50 Kg 114 341 1 1.00

7062 N.D. N.D. SANTA MARIA NUEVA II ETAPA - LA CONVENCION, Cusco Cusco NTA MARIA NUEVA II ETAPA -  HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCu 161998 T11 DELCROSA 2000 50 Kg 114 341 1 1.00

7063 N.D. N.D. SANTA MARIA I ETAPA - HUAYOP LA CONVENCION, Cusco Cusco SANTA MARIA I ETAPA - HUAYOPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco 142074 ROMAGNOLE 1994 160 Kg 463 751 1 1.00

7064 N.D. N.D. VILCABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco L 22450 ABB 1995 50 Kg 155 500 1 1.00

7065 N.D. N.D. HUANCACALLE, VILCABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco HUANCACALLE, VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 161998 T13 DELCROSA 2000 50 Kg 114 341 1 1.00

7066 N.D. N.D. PUCYURA,  VILCABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco PUCYURA,  VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 161996 T7 DELCROSA 2000 N.D. Kg 114 341 1 1.00

7067 0030129 N.D. HABASPATA, VILCABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco HABASPATA, VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco L 22449 ABB 1995 50 Kg 155 500 1 1.00

7068 0030128 N.D. LUCMA, VILCABAMBA LA CONVENCION, Cusco Cusco LUCMA, VILCABAMBALA CONVENCION, CuscoCusco L 22446 ABB 1995 100 Kg 220 720 1 1.00

7069 0030133 N.D. YUPANCCA, VILCABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco YUPANCCA, VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco L 22451 ABB 1995 50 Kg 155 500 1 1.00
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7070 N.D. N.D. OYARA, VILCABAMBA LA CONVENCION, Cusco Cusco OYARA, VILCABAMBALA CONVENCION, CuscoCusco 161998 T10 DELCROSA 2000 50 Kg 114 341 1 1.00

7071 0030121 N.D. PALTAYBAMBA - SANTA TERESA, LA CONVENCION, Cusco Cusco PALTAYBAMBA - SANTA TERESA, LA CONVENCION, CuscoCusco NRL 22456 ABB 1995 25 Kg 110 380 1 1.00

7072 N.D. N.D. KUQUIPATA, VILCABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco KUQUIPATA, VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 140945 T1 DELCROSA 1998 25 Kg 70 250 1 1.00

7073 N.D. N.D. VILCABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 123527 ABB 1995 50 Kg 75 245 1 1.00

7074 N.D. N.D. PUENTE CHAULLAY, VILCABAMBA LA CONVENCION, Cusco Cusco PUENTE CHAULLAY, VILCABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco 161998 T5 DELCROSA 2000 50 Kg 114 341 1 1.00

7075 0030072 N.D. CHINCHE, MARANURA, LA CONVENCION, Cusco Cusco CHINCHE, MARANURA, LA CONVENCION, CuscoCusco 2269 TEISA 1995 100 Kg 180 750 1 1.00

7076 N.D. N.D. PLAZA DE LA SOLIDARIDAD - SAN LA CONVENCION, Cusco Cusco LAZA DE LA SOLIDARIDAD - SANTA TERESA, LA CONVENCION, CuscoCusc L 22447 ABB 1995 100 Kg 220 710 1 1.00

7077 N.D. N.D. CALISTO SANCHEZ - SANTA TERE LA CONVENCION, Cusco Cusco CALISTO SANCHEZ - SANTA TERESA, LA CONVENCION, CuscoCusco NRL 22445 ABB 1995 100 Kg 220 710 1 1.00

7078 N.D. N.D. LA CONVENCION, Cusco LA CONVENCION, Cusco Cusco LA CONVENCION, CuscoLA CONVENCION, CuscoCusco S3 111895 PROMELSA 2008 25 Kg 121 332 1 1.00

7079 0030066 N.D. CCOCHAPAMPA, SANTA TERESA LA CONVENCION, Cusco Cusco CCOCHAPAMPA, SANTA TERESA, LA CONVENCION, CuscoCusco 142073 ROMAGNOLE 1994 100 Kg 292 594 1 1.00

7080 0030117 N.D. ENCUENTRO,  SANTA TERESA, LA CONVENCION, Cusco Cusco ENCUENTRO,  SANTA TERESA, LA CONVENCION, CuscoCusco L 22453 ABB 1995 25 Kg 110 380 1 1.00

7081 0030140 N.D. SULLUCUYOC BUENAVISTA, SAN LA CONVENCION, Cusco Cusco SULLUCUYOC BUENAVISTA, SANTA TERESA, LA CONVENCION, CuscoCusc NRL 22444 ABB 1995 100 Kg 220 710 1 1.00

7082 0030141 N.D. MESADA (VILCABAMBA), SANTA LA CONVENCION, Cusco Cusco MESADA (VILCABAMBA), SANTA TERESA, LA CONVENCION, CuscoCusco NRL 22457 ABB 1995 25 Kg 110 380 1 1.00

7083 N.D. N.D. SOCCOSPATA, LA CONVENCION, Cusco Cusco SOCCOSPATA, LA CONVENCION, CuscoCusco 123529 ABB 1995 50 Kg 75 245 1 1.00

7084 N.D. N.D. LA CONVENCION, Cusco LA CONVENCION, Cusco Cusco LA CONVENCION, CuscoLA CONVENCION, CuscoCusco L 20444 ABB 1994 160 Kg 310 545 1 1.00

7085 0030139 N.D. MARANURA ALTA I, LA CONVENCION, Cusco Cusco MARANURA ALTA I, LA CONVENCION, CuscoCusco 2265 TEISA 1995 50 Kg 140 480 1 1.00

7086 0030112 N.D. MARANURA ALTA II, LA CONVENCION, Cusco Cusco MARANURA ALTA II,LA CONVENCION, CuscoCusco 2262 TEISA 1995 50 Kg 190 480 1 1.00

7087 N.D. N.D. CALSADA, ECHARATE, QUILLABA LA CONVENCION, Cusco Cusco CALSADA, ECHARATE, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco T 97860 ELECTRIC POWER 1997 N.D. Kg 136 420 1 1.00

7088 N.D. N.D. PAN DE AZUCAR, ECHARATE, LA CONVENCION, Cusco Cusco PAN DE AZUCAR, ECHARATE, LA CONVENCION, CuscoCusco NRL 20813 ABB 1994 50 Kg 155 500 1 1.00

7089 N.D. N.D. QUELLOUNO, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco QUELLOUNO, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco NRL 21028 ABB 1994 100 Kg 220 710 1 1.00

7090 N.D. N.D. QUELLOMAYO, LA CONVENCION, Cusco Cusco QUELLOMAYO, LA CONVENCION, CuscoCusco 168354 SIEMENS 1996 50 Kg N.D. N.D. 1 1.00

7091 N.D. N.D. PALMA REAL, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, Cusco Cusco PALMA REAL, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusco N.D. ABB 1994 100 Kg 220 710 1 1.00

7092 N.D. N.D. LA CONVENCION, Cusco LA CONVENCION, Cusco Cusco LA CONVENCION, CuscoLA CONVENCION, CuscoCusco 140945 T3 DELCROSA 1998 25 Kg 70 250 1 1.00

7093 N.D. N.D. BARRIO SAN MARTIN, KITENI, QU LA CONVENCION, Cusco Cusco BARRIO SAN MARTIN, KITENI, QUILLABAMBA, LA CONVENCION, CuscoCusc 168312 SIEMENS 1996 75 Kg N.D. N.D. 1 1.00

7094 N.D. N.D. "EMPRESA TRANSPORTE DE GAS LA CONVENCION, Cusco Cusco RANSPORTE DE GAS DEL PERU", KITENI, QUILLABAMBA, LA CONVENCION NRL 22880 ABB 1996 75 Kg 220 705 1 1.00

7095 N.D. N.D. COCHIRENI, KITENI, QUILLABAM LA CONVENCION, Cusco Cusco COCHIRENI, KITENI, QUILLABAMBA,  LA CONVENCION, CuscoCusco NRL 22479 ABB 1995 100 kg 220 710 1 1.00



ITEM DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO MARCA POTENCIA (MVA) Nº DE SERIE TENSION NOMINAL(KV) AÑO DE FABRICACION CODIGO DE MUESTRA RESULTADO

1 APURIMAC ABANCAY TAMBURCO ABB 40/30/12 ONAN; 50/35/15 ONAF 200918 138/66/13.2 2011 02-TA (-)

2 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ABB (10/4/7 ONAN ;13/5/9 ONAF) (AT/MT/BT) L30456 62/22.9/13.2 1995 02-AN (+)

3 APURIMAC AYMARAES CAPAYA TRAFO 7/7/2. XA0752A001 60/22.9/10 1996 02-CP (-)

4 APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA TRAFO 7/7/2 - 9/9/2.5 XA0981A002 60 1995 02-CQ (-)

5 CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA STEM TRENTO 7/2/7. 7483/1 60/23/10 1991 01-UP (-)

6 CUSCO LA CONVENCION ECHARATE SIEMES AT-MT:7/9 BT:2/2.5 173477-1228 60/22.9/10 1997 01-CH (-)

7 CUSCO LA CONVENCION MARANURA STEM TRENTO 4 7484/1 60+-5x2.5% 1991 01-SM (-)

8 CUSCO URUBAMBA URUBAMBA TRAFO 7/7/2-9/9/2.5 XA0981A003 60 2009 01-UR (-)

9 CUSCO URUBAMBA PISAC TRAFO 7/7/2 - 9/9/2.5 XA0981A002 60 2000 01-PI (-)

10 CUSCO CANCHIS SICUANI STROMBERG 7/7. 5187834 66 1990 01-SI (-)

11 MADRE DE DIOS TAMBOPATA INAMBARI ABB 10/12. 770043-01 145+-10x0.95% 2008 03-MZ (-)

12 MADRE DE DIOS TAMBOPATA PUERTO MALDONADO ABB 12.5/16 770044-01 145+-10x0.95% 2008 03-PM (-)

13 CUSCO LA CONVENCION QUILLABAMBA DELCROSA 0.63 161355T2 2.3-10 1996 01-CY-G2 (-)

14 CUSCO LA CONVENCION QUILLABAMBA DELCROSA 0.63 161355T3 2.3-10 1996 01-CY-G3 (-)

15 CUSCO LA CONVENCION QUILLABAMBA ABB(BROWN BOVERI DEL PERU S.A.) 0.32 L-11502 0.23-10 1971 01-CY-G1 (-)

16 CUSCO CANCHIS SICUANI EPLI 0.80 T-42435 0.4-22.9 2010 01-HE-G1/G2 (-)

17 CUSCO CANCHIS SICUANI BROWBOBER 1.25 L-11159 1972 01-HE-G3 (-)

18 APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA SAVUISENNE 0.75 515635 13.2/2.4 1973 02-MT-G1 (-)

19 APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA SAVUISENNE 0.65 313638 10.46/2.4 SIN INFORMACION 02-MT-G2 (-)

20 APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA SAVUISENNE 0.55 313645 0.46/12.42, 13.11, 13.8 Y 14.4 1953 02-MT-CM (-)

21 APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA ABB 1.60 L-23318 22.9/13.2 1996 02-MT-A (-)

22 APURIMAC ANTABAMBA AYAHUAY ABB 0.25 L-22017 22.9/10/0.4 1995 02-PH (-)

23 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY ELKO PERUANA 0.63 4185005 0.44-0.220/22.9-10 1997 02-HC-G2 (-)

24 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY ABB 0.35 L-23098 22.9/10 1996 02-HC (-)

25 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY MERLIN GERIN 0.25 42422 13.2/2.380 1962 02-HC-G1 (-)

26 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO TEISA-TRANSFORMADORES E INGENIERIA S. A 1.00 2076 13.8/4.16 1993 02-CB-1 (-)

27 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO TRANSFORMADORES UNIAO LTDA 0.50 316.595 13.8/4.16 1980 02-CB-2 (-)

28 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO TRANSFORMADORES UNIAO LTDA 0.50 316.596 13.8/4.16 1980 02-CB-3 (-)

29 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO ELECTRIC POWER 0.20 341968R 22.9/4.160 2002 02-CB-4 (-)

30 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO ELECTRIC POWER 0.65 T-32347 22.9/4.160 2003 02-CB-5 (-)

31 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO COMPAÑÍA ELECTROANDINA 0.10 30266 400/380/220 1992 02-CB-6 (-)

32 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO ELCO PERUANA 0.05 437014 4200/220/110 1995 02-CB-7 (-)

33 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO ELCO PERUANA 0.05 437012 4160/230 1994 02-CB-8 (-)

34 APURIMAC GRAU VILCABAMBA BROWN BOVERI 0.50 L-17226 22.9/0.4 1985 01-VI (-)

35 APURIMAC GRAU CURASCO EPLI 3.20 TR-2006-1332-01 4.16/22.9 2007 02-MH (-)

36 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA ABB 1.60 L-15867 10.5/2.4 1982 03-PT-01 (-)

37 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA DIESTRE 1.25 53.784 10/2.4 1993 03-PT-02 (-)

38 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA ABB 1.25 L-19183 10.5/0.44 1992 03-PT-03 (-)

39 CT PTO. MALDONADO MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA ABB 1.25 L-19182 10.5/0.44 1992 03-PT-04 (-)

40 CT PTO. MALDONADO MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA BROWN BOVERI 1.60 L- 15495 10.5/0.460 REPARADO: 09-2006 03-PT-05 (-)

41 CT PTO. MALDONADO MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA ELECTRICA OPTIMIZACION 1.40 03-102-901 10/0.48 2004 03-PT-06 (-)

42 CT IBERIA MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA EPLI 0.60 TR-2005-0705-01 22.9/2.3 2005 03-IB-01 (-)

43 CT IBERIA MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA EPLI 1.00 TR2012-10116-01 0.46/22.9 2012 03-IB-02 (-)

44 CT IBERIA MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA EPLI 0.60 TR-2005-0706-01 2.3/22.9 2005 03-IB-03 (-)

SUBESTACION Y CENTRALES

SET URUBAMBA 

SET TAMBURCO

SET SANTA MARIA

SET ANDAHUAYLAS

SET CHACAPUENTE

SET CHUQUIBAMBILLA

SET URPIPATA

SET CHAHUARES

CARACTERISTICAS TRANSFORMADORES DE SET, CCTT Y CCHH

SET PISAC 

SET SICUANI

SET MAZUCO 

MCH Mancahuara

SET PUERTO MALDONADO

MCH Matara G1

MCH Matara Autotrafo

MCH Pocohuanca

MCH Huancaray G2

MCH Huancaray

MCH Chumbao Nº1

MCH Huancaray G1

MCH Chumbao Nº4

MCH Chumbao Nº5

MCH Vilcabamba

CT PTO. MALDONADO

CT PTO. MALDONADO

CT PTO. MALDONADO

CH CHUYAPI G 2

CH CHUYAPI G 3

CH CHUYAPI G1

CH HERCCA G1-G2

CH HERCCA G3

MCH Matara G2

MCH Chumbao Nº2

MCH Chumbao Nº3

MCH Matara (CASA DE MAQUINAS III)

MCH Chumbao Nº6

MCH Chumbao Nº7

MCH Chumbao Nº8
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Cod. 
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PCB  a 50 
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1ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001122 8500276 18L0759076 En Servicio Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2097 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

2ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001121 8500599 18L0758608 En Servicio Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2089 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

3ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001120 8500606 18L0758398 En Servicio Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2092 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

4ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001119 8500737 18L0757686 En Servicio Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2104 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

5ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcayarapampa/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1001118 8501027 18L0756454 En Servicio Ccayarapampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2094 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

6ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcayarapampa/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1001117 8501054 18L0755885 En Servicio Ccayarapampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2101 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

7ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCayrayopampa/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000410 8501105 18L0755955 En Servicio Cayrayopampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113054 Elko PROMELSA No Figura22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

8ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bofedal/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001116 8501811 18L0750887 En Servicio Bofedal/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2099 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

9ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bofedal/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001115 8501734 18L0750112 En Servicio Bofedal/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2093 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

10ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorac Amaru con Micaela B./Curahuasi/Abancay Aérea 1000147 8501676 18L0749316 En ServicioJr. Tupac Amaru con Micaela B./Curahuasi/Abancay/Apurim CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 17229 Elko PROMELSA 1998 22.9/0.40-0.23 KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

11ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoriguel Grau con Jr. A.B./Curahuasi/Abancay/Ap Aérea 1000148 8501838 18L0749290 En Servicio Jr. Miguel Grau con Jr. A.B./Curahuasi/Abancay/Apurima CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 138458-T9 DELCROSA 1996 22.9/0.40-0.23 KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

12ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPatapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001113 8501006 18L0749580 En Servicio Patapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2108 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.40-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

13ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPatapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001114 8500657 18L0749672 En Servicio Patapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2096 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

14ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochua alta/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000409 8498519 18L0748584 En Servicio Ccochua alta/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113050 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

15ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Palmira/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000629 8498936 18L0749524 En Servicio Palmira/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-11382 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

16ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochua centro/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000408 8499102 18L0748938 En Servicio Ccochua centro/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113049 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

17ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochua baja/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000709 8499403 18L0749231 En Servicio Ccochua baja/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 501558-01 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

18ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAyaurcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001109 8501634 18L0749027 En Servicio Ayaurcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2107 HP&T Electric SAC 2013 13.2/0.46-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

19ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAyaurcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001107 8501626 18L0748678 En Servicio Ayaurcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2103 HP&T Electric SAC 2013 13.2/0.46-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

20ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAyaurcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001108 8501392 18L0749039 En Servicio Ayaurcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2105 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

21ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Panamericana/Curahuasi/Abancay/Apurim Aérea 1000145 8502133 18L0749082 En Servicio Av. Panamericana/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 17232 Elko PROMELSA 1998 22.9/040-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

22ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Cistobal/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001132 8502544 18L0749282 En Servicio San Cistobal/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 1656 SAGESA 2014 22.9/040-0.23 KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

23ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrtinelly y Urb. John Kenedy/Curahuasi/Abanca Aérea 1000149 8502271 18L0749195 En Servicior. E. Martinelly y Urb. John Kenedy/Curahuasi/Abancay/Apuri CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 17230 Elko PROMELSA 1998 22.9/040-0.23 KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

24ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1001111 8502217 18L0748742 En Servicio Quiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2106 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

25ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1001112 8502334 18L0748479 En Servicio Quiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2102 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

26ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1001123 8502036 18L0748461 En Servicio Quiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2095 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

27ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorc. Civil. Diospi Suyana/Curahuasi/Abancay/Ap Aérea 1000950 8501611 18L0748277 En Servicio Asoc. Civil. Diospi Suyana/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 OT73258 ELECTRIC POWER 2007 22.9/040-0.23 KV 320 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

28ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lucmos/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000144 8501796 18L0747681 En Servicio Lucmos/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 L-23834 ABB 1997 22.9/040-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

29ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tambo/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001127 8501572 18L0746937 En Servicio Tambo/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2090 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

30ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tambo/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001126 8401411 18L0746360 En Servicio Tambo/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2100 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

31ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorcheccemayo/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000427 8501177 18L0745863 En Servicio checcemayo/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 140751T16 I.E. ABJ 1997 22.9/040-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

32ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPissanaypata/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001125 8500861 18L0745350 En Servicio Pissanaypata/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2091 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

33ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPissanaypata/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1001124 8500655 18L0744991 En Servicio Pissanaypata/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2098 HP&T Electric SAC 2013 22.9/040-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

34ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoramericana Pissanaypata/Curahuasi/Abancay/ Aérea 1000142 8500360 18L0744786 En ServicioJr. Panamericana Pissanaypata/Curahuasi/Abancay/Apurim CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 L-23426 ABB 1996 22.9/040-0.23 KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

35ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscamocco/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000976 8499523 18L0745395 En Servicio Quiscamocco/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 1701 HP&T Industrial SRL 2014 22.9/040-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

36ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tarales/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000789 8500301 18L0746321 En Servicio Tarales/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712088 Itb 2010 22.9/040-0.23 KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

37ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorundo la Esperanza/Curahuasi/Abancay/Apuri Aérea 1000450 8499082 18L0745085 En Servicio Fundo la Esperanza/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 624 ELECSUR Industrial 2004 13.2/0.46-0.23 KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

38ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsmayacu/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000382 8498440 18L0745449 En Servicio Asmayacu/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113056 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

39ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorn Juan de Dios Alto/Curahuasi/Abancay/Apuri Aérea 1000788 8498852 18L0744059 En Servicio San Juan de Dios Alto/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 731473 Itb 2011 13.2/0.46-0.23 KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

40ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTrancapata Alto/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000381 8499027 18L0743190 En Servicio Trancapata Alto/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113052 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

41ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTrancapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000614 8498006 18L0742731 En Servicio Trancapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-11385 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

42ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTrancapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000613 8497247 18L0742916 En Servicio Trancapata/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 R-2006-0948-0 EPLI SAC 2006 13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

43ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bacas/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000610 8498350 18L0742250 En Servicio Bacas/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-11384 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

44ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bacas/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000611 8497543 18L0741824 En Servicio Bacas/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 R-2006-1019-0 EPLI SAC 2006 13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

45ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bacas/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000612 8497850 18L0741082 En Servicio Bacas/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 R-2007-01106-0 EPLI SAC 2007 13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

46ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorcuchu Trancapata baja/Curahuasi/Abancay/Ap Aérea 1000407 8499703 18L0743023 En Servicio Huitucuchu Trancapata baja/Curahuasi/Abancay/Apurima CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 SI-113053 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

47ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPuca puca Alta/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000608 8500295 18L0750031 En Servicio Puca puca Alta/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-11387 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

48ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPuca puca Baja/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000609 8499831 18L0750665 En Servicio Puca puca Baja/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 R-2007-03039-0 EPLI SAC 2007 13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

49ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Taqqes/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000799 8500453 18L0747758 En Servicio Taqqes/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712056 Itb 2010 22.9/0.46-0.23 KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

50ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorlhuahuacho San Luis/Curahuasi/Abancay/Ap Aérea 1000406 8500117 18L0741734 En Servicio Chalhuahuacho San Luis/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113106 Elko PROMELSA No Figura22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

51ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorlhuahuacho Ocoruro/Curahuasi/Abancay/Apu Aérea 1000708 8500766 18L0742259 En Servicio Chalhuahuacho Ocoruro/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 501556-26 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23 KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

52ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTotoray Baja/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000403 8498446 18L0740096 En Servicio Totoray Baja/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-11386 Elko PROMELSA No Figura22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

53ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTotoray Alta/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000402 8498397 18L0738997 En Servicio Totoray Alta/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113105 Elko PROMELSA No Figura22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

54ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorccecceray/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000383 8499826 18L0738043 En Servicio ccecceray/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113055 Elko PROMELSA No Figura22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

55ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChaupimocco/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000794 8502137 18L0738797 En Servicio Chaupimocco/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712147 Itb 2010 22.9/0.46-0.23 KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

56ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChaupimocco/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000793 8502112 18L0739265 En Servicio Chaupimocco/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712704 Itb 2010 22.9/0.46-0.23 KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

57ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Zaywite/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000124 8501627 18L0739516 En Servicio Zaywite/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 2205346 Elko Peruano 1996 22.9-13.2/0.46-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

58ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLliullipata/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000404 8502062 18L0742699 En Servicio Lliullipata/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-11383 Elko PROMELSA No Figura22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

59ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOccoruro/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000139 8502074 18L0743372 En Servicio Occoruro/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 T-21729 ELECTRIC POWER 2002 13.2/0.46-0.23 KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

60ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcoripampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000405 8503521 18L0745292 En Servicio Ccoripampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-113051 Elko PROMELSA No Figura13.2/0.46-0.23 KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

61ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorerica Movil Peru SAC/Curahuasi/Abancay/Apu Aérea 1000644 8504307 18L0745133 En Servicio America Movil Peru SAC/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 R-2007-02084-0 EPLI SAC 2007 22.9/0.46-23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

62ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSn Isidro/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac Aérea 1000955 8502735 18L0735674 En Servicio Sn Isidro/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 200622 FASETRON 2010 22.9/0.40-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

63ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorWiracochan/S.P. Cachora/Abancay/Apurima Aérea 1000954 8502991 18L0734682 En Servicio Wiracochan/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 5585-10 TRIDECON 2010 22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

64ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsil Alto/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac Aérea 1000130 8502721 18L0734860 En Servicio Asil Alto/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 L-0036 EPLI SAC 2002 22.9/0.46-23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

65ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoril Av. 28 de Julio/S.P. Cachora/Abancay/Apuri Aérea 1000962 8503193 18L0735329 En Servicio Asil Av. 28 de Julio/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 200621 FASETRON 2010 22.9-13.2/0.46-0.23 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

66ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsil Baja/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac Aérea 1000131 8503498 18L0735506 En Servicio Asil Baja/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 2404 TEISA 1996 22.9-13.2/0.46-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

67ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPantipata Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurim Aérea 1000961 8505467 18L0733901 En Servicio Pantipata Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 5583-10 TRIDECON 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

68ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorzmocco Lucrepata/S.P. Cachora/Abancay/Ap Aérea 1000633 8505027 18L0736056 En Servicio Cruzmocco Lucrepata/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 1352-09 MENAUT ELECTRIC 2008 22.9-13.2/0.40-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

69ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorora-Plaza de Armas/S.P. Cachora/Abancay/Ap Aérea 1000128 8505244 18L0736719 En Servicio Cachora-Plaza de Armas/S.P. Cachora/Abancay/Apurima P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 17228 Elko Peruano 1998 22.9-0.23/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

70ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorchora Jr. Velarde/S.P. Cachora/Abancay/Apu Aérea 1000127 8504930 18L0736643 En Servicio Cachora Jr. Velarde/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 17227 Elko Peruano 1998 22.9-0.23/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

71ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTayroma Baja/S.P. Cachora/Abancay/Apurim Aérea 1000956 8505535 18L0737613 En Servicio Tayroma Baja/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 200623 FASETRON 2010 22.9/0.46-23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

72ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTayroma Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurim Aérea 1000957 8505237 18L0738114 En Servicio Tayroma Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 5584-10 TRIDECON 2010 22.9/0.46-23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

73ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAlccasuncca/S.P. Cachora/Abancay/Apurim Aérea 1000959 8507860 18L0739472 En Servicio Alccasuncca/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 200624 FASETRON 2010 22.9/0.46-23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

74ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRosaspata/S.P. Cachora/Abancay/Apurima Aérea 1000958 8507100 18L0737775 En Servicio Rosaspata/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 3026-08 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

75ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorColmena/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac Aérea 1000960 8507920 18L0736939 En Servicio Colmena/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 200625 FASETRON 2010 22.9/0.46-23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

76ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorarccupata Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurim Aérea 1000384 8503005 18L0737743 En Servicio Marccupata Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 S1-0046 Elko PROMELSA No Figura22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

77ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorarccupata Baja/S.P. Cachora/Abancay/Apuri Aérea 1000953 8503603 18L0737764 En Servicio Marccupata Baja/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 200620 FASETRON 2010 22.9/0.40-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

78ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMarccupata/S.P. Cachora/Abancay/Apurima Aérea 1000385 8503916 18L0737522 En Servicio Marccupata/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 S1-00045 Elko PROMELSA No Figura22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

79ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMarjupata Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurim Aérea 1000952 8502843 18L0737926 En Servicio Marjupata Alta/S.P. Cachora/Abancay/Apurimac P. CACHORA ABANCAY APURIMAC 01 5582-10 TRIDECON 2010 22.9/0.40-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

80ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMaucacalle/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000150 8493640 18L0729363 En Servicio Maucacalle/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 1226 ABH Ingenieros SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

81ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSahuanay/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000112 8494357 18L0729898 En Servicio Sahuanay/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 100243-02 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

82ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCorhuani/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000116 8495876 18L0730916 En Servicio Corhuani/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 100243-03 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

83ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorKerapata/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000115 8495135 18L0731336 En Servicio Kerapata/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 2222/147 Elko Peruano 1998 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

84ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPumaranraTamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000786 8496364 18L0731948 En Servicio PumaranraTamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 712125 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

85ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccocha/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000790 8496618 18L0731775 En Servicio Ccocha/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 712134 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

86ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAntabamba Baja/Tamburco/Abancay/Apurim Aérea 1000975 8493651 18L0730338 En Servicio Antabamba Baja/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 1687 HP&T Industrial SRL 2014 22.9-13.2/0.40-0.23 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

87ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorria Tambo Grande EIRL/Tamburco/Abancay/Ap Aérea 1000980 8493295 18L0730176 En ServicioIndustria Tambo Grande EIRL/Tamburco/Abancay/Apurim TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 R-2012-03096-0 EPLI SAC 2012 22.9/0.40-0.23KV 300 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

88ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. La Vid y Faguesa/Tamburco/Abancay/Apuri Aérea 1000965 8493505 18L0730706 En Servicio Urb. La Vid y Faguesa/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 1690 HP&T Industrial SRL 2014 22.9-13.2/0.40-0.23 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

89ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUNAMBA/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000471 8493602 18L0730673 En Servicio UNAMBA/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 1111151401 Elko PROMELSA 2010 22.9-13.2/0.40-0.23 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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90ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Lorenzo/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000669 8493782 18L0730597 En Servicio San Lorenzo/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 111151001 Elko PROMELSA 2010 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

91ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Tupac Amaru/Tamburco/Abancay/Apurim Aérea 1000964 8492970 18L0729782 En Servicio Urb. Tupac Amaru/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 L-17511 BBC 1986 13.2/0.40-0.23KV 80 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

92ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBarrio Miraflores/Tamburco/Abancay/Apurim Aérea 1000001 8492749 18L0729750 En Servicio Barrio Miraflores/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 117161-T DELCROSA 1979 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

93ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorgacion Av. Huancavelica/Abancay/Abancay/Ap Aérea 1000002 8492451 18L0729689 En ServicioProlongacion Av. Huancavelica/Abancay/Abancay/Apurima ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 161149-T4 DELCROSA 1994 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

94ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorProlongacion Nuñez/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000004 8492448 18L0729844 En Servicio Prolongacion Nuñez/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 129025-T DELCROSA 1987 13.2/0.40-0.23KV 64 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

95ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrb. Taracalle/Tamburco/Abancay/Apurima Aérea 1000003 8492532 18L0730000 En Servicio Urb. Taracalle/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 2020 FABEN 1992 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

96ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Juan Pablo II/Tamburco/Abancay/Apurim Aérea 1000649 8492595 18L0730238 En Servicio Av. Juan Pablo II/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 111151101 Elko PROMELSA 2010 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

97ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorNueva Granja/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000703 8492917 18L0728974 En Servicio Nueva Granja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 111196901 Elko PROMELSA 2011 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

98ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrb. La Granja/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1001076 8492736 18L0729167 En Servicio Urb. La Granja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2406 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

99ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Micaela Bastidas/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1000077 8492607 18L0728828 En Servicio Urb. Micaela Bastidas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 129565-T DELCROSA 1987 13.2/0.40-0.23KV 125 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

100ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMoyoccorral Bajo/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000777 8492437 18L0728275 En Servicio Moyoccorral Bajo/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 730801 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

101ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadortenario-Haya de la Torre/Abancay/Abancay/Ap Aérea 1000650 8492206 18L0728844 En Servicio Centenario-Haya de la Torre/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 111142501 Elko PROMELSA 2009 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

102ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador. Jose Maria Arguedas/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1001091 8491989 18L0728964 En Servicio Av. Jose Maria Arguedas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2408 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

103ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador. Jose Maria Arguedas/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1001090 8492001 18L0728811 En Servicio Av. Jose Maria Arguedas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2418 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

104ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador UTEA/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000087 8491990 18L0728571 En Servicio UTEA/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 145462-T1 DELCROSA 2011 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

105ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Cultura/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000088 8491996 18L0728500 En Servicio Av. Cultura/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 L-17508 BBC 1986 13.2/0.40-0.23KV 80 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

106ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Argentina/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1001085 8491849 18L0728703 En Servicio Av. Argentina/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2419 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

107ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLas Americas/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000607 8491827 18L0728479 En Servicio Las Americas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1671-12 MENAUT ELECTRIC 2008 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

108ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Argentina nuevo/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1001086 8491817 18L0728280 En Servicio Av. Argentina nuevo/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2411 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

109ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorProlongacion Uruguay/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1001087 8491699 18L0728168 En Servicio Prolongacion Uruguay/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2414 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

110ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Canada con Chile/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1001088 8491498 18L0728465 En Servicio Av. Canada con Chile/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2407 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

111ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorcay Frente colegio industrial/Abancay/Abanca Aérea 1000067 8491350 18L0728577 En ServicioAv. Abancay Frente colegio industrial/Abancay/Abancay/Apuri ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 161150-T6 DELCROSA 1994 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

112ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorlineria Agroindustriales/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1000648 8491480 18L0728278 En Servicio Molineria Agroindustriales/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 533.9 RESELEC 2007 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

113ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Martin/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1001094 8491309 18L0728085 En Servicio San Martin/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2409 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

114ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Santa Isabel/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000974 8491104 18L0728041 En Servicio APV. Santa Isabel/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1688 HP Industrial SRL 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

115ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Sol Brillante/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1001095 8491113 18L0727876 En Servicio APV. Sol Brillante/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2420 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

116ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Virgen del Carmen/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1000966 8490971 18L0727858 En Servicio Urb. Virgen del Carmen/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1674 HP Industrial SRL 2014 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

117ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorJr. Sant Rosa/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000050 8491831 18L0729165 En Servicio Jr. Sant Rosa/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 L-17125 BBC 1985 13.2/0.40-0.23KV 80 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

118ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorApurimac 7ma Cuadra/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1000053 8491683 18L0729312 En Servicio Jr. Apurimac 7ma Cuadra/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 17087 Elko Peruano 1997 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

119ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorArequipa 10ma cuadra/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1000055 8491588 18L0728867 En Servicio Jr. Arequipa 10ma cuadra/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 16885 Elko Peruano 1997 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

120ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSanta Rosa 2da Cuadra/Abancay/Abancay/Ap Aérea 1001083 8491837 18L0729178 En Servicio Jr. Santa Rosa 2da Cuadra/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2410 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

121ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Apurimac 2da cuadra/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1000017 8491701 18L0729717 En Servicio Jr. Apurimac 2da cuadra/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1005-09 MENAUT ELECTRIC 2007 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

122ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadordres Abelino Caceres/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1000632 8491582 18L0729785 En Servicio Andres Abelino Caceres/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1439-10 MENAUT ELECTRIC 2008 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

123ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsilo las Carmelitas/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1001080 8491491 18L0729959 En Servicio Asilo las Carmelitas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2416 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

124ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBarrio Villa Hermoza/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1001081 8491251 18L0729705 En Servicio Barrio Villa Hermoza/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2413 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

125ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador SENATI/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000025 8490952 18L0729194 En Servicio SENATI/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2910274 Elko PROMELSA 2000 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

126ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Cementerio/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000963 8491155 18L0729308 En Servicio Av. Cementerio/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1689 HP Industrial SRL 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

127ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorc Yupanqui (Patibamba alta)/Abancay/Abanca Aérea 1000029 8490808 18L0728905 En Servicio. Capac Yupanqui (Patibamba alta)/Abancay/Abancay/Apuri ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 161150-T9 DELCROSA 1994 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

128ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Circunvalacion/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000069 8491062 18L0728394 En Servicio Av. Circunvalacion/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 161150-T8 DELCROSA 1994 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

129ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorNAMBA Los Alamos/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1001010 8490895 18L0728464 En Servicio UNAMBA Los Alamos/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 3905-12 MENAUT ELECTRIC 2013 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

130ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorJr. La Mar/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1001096 8491364 18L0727740 En Servicio Jr. La Mar/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2417 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

131ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLimapata baja/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000631 8491595 18L0727095 En Servicio Limapata baja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 18230 FASETRON 2008 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

132ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLimapata alta/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000460 8491919 18L0727167 En Servicio Limapata alta/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 S1-1131537 Elko PROMELSA 2008 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

133ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Trujipata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000771 8491257 18L0725423 En Servicio Trujipata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712699 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

134ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Trujipata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000754 8491441 18L0725094 En Servicio Trujipata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712091 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

135ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Trujipata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000772 8491814 18L0725384 En Servicio Trujipata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712110 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

136ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuarmipampa/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000755 8492325 18L0724789 En Servicio Huarmipampa/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712062 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

137ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ranrayoc/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000769 8492895 18L0726694 En Servicio Ranrayoc/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717160 Itb 2010 13.2-22.9/0.46-0.23 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

138ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMoyoc Corral bajo/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000766 8492554 18L0727481 En Servicio Moyoc Corral bajo/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717186 Itb 2010 13.2-22.9/0.46-0.23 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

139ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUmaccata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000700 8493659 18L0728408 En Servicio Umaccata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 144939-T1 DELCROSA 2010 13.2/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

140ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUmaccata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000701 8493821 18L0728068 En Servicio Umaccata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 144938-T1 DELCROSA 2010 13.2/0.40-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

141ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pantillay/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000702 8493939 18L0728845 En Servicio Pantillay/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 144938-T2 DELCROSA 2010 13.2/0.40-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

142ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMolinopata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000763 8491157 18L0726249 En Servicio Molinopata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712065 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

143ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMolinopata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000764 8491352 18L0726531 En Servicio Molinopata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712929 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

144ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSanta Rosa/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000151 8491089 18L0726773 En Servicio Santa Rosa/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2228/147 Elko Peruano 1998 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

145ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Ñacchero/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000972 8491094 18L0726813 En Servicio APV. Ñacchero/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1693 HP Industrial SRL 2014 13.2-22.9/0.40-0.23 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

146ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMolinopata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000762 8490845 18L0726215 En Servicio Molinopata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712919 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

147ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMolinopata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000765 8491055 18L0725414 En Servicio Molinopata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712127 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

148ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Ñaccero/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000973 8490581 18L0726228 En Servicio APV. Ñaccero/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1669 HP Industrial SRL 2014 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

149ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSector Quitasol baja/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000473 8490099 18L0725627 En Servicio Sector Quitasol baja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 288.08 RESELEC 2015 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

150ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBarrio Mariño/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000024 8491087 18L0729719 En Servicio Barrio Mariño/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1280 FABEN No Figura 13.2/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

151ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Los Patis/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000031 8490672 18L0728400 En Servicio Av. Los Patis/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 161153-T7 DELCROSA 1994 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

152ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrb. Las Palmeras/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000967 8490794 18L0727997 En Servicio Urb. Las Palmeras/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1691 HP Industrial SRL 2014 13.2-22.9/0.40-0.23 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

153ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Ciudad de Dios/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000071 8490526 18L0727986 En Servicio Urb. Ciudad de Dios/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 161153-T6 DELCROSA 1994 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

154ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChihuampata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000072 8490444 18L0728188 En Servicio Chihuampata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 11408 FAC. CANEPA TABIN 1967 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

155ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuillcuypata/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000118 8494947 18L0732551 En Servicio Huillcuypata/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 T-21728 ELECTRIC POWER 2002 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

156ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorKarhua II/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000785 8497714 18L0763546 En Servicio Karhua II/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712432 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

157ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Karhua I/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000784 8498313 18L0763450 En Servicio Karhua I/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712366 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

158ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000735 8494925 18L0754461 En Servicio Quiscapampa/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 422954 Itb 2006 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

159ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tarani/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000737 8491289 18L0758917 En Servicio Tarani/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712979 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

160ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTrigo Orcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000745 8490133 18L0763761 En Servicio Trigo Orcco/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 730833 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

161ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHualla Hualla/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000746 8490773 18L0763487 En Servicio Hualla Hualla/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712628 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

162ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Antilla I/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000743 8490493 18L0762737 En Servicio Antilla I/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 717076 Itb 2010 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

163ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Antilla II/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000744 8490243 18L0762501 En Servicio Antilla II/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 717074 Itb 2010 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

164ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChuna Marcuni/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000742 8487215 18L0753486 En Servicio Chuna Marcuni/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 610866 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

165ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Hualaza/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000741 8484526 18L0758410 En Servicio Hualaza/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 731474 Itb 2011 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

166ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuanima/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000740 8485507 18L0759148 En Servicio Huanima/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712948 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

167ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcotahuati/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000739 8486747 18L0759589 En Servicio Ccotahuati/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 697666 Itb 2011 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

168ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccollo/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000738 8490389 18L0758928 En Servicio Ccollo/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 660796 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

169ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccocha/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000736 8495314 18L0755949 En Servicio Ccocha/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 579060 Itb 2009 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

170ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Liwirco/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000792 8502696 18L0728828 En Servicio Liwirco/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712103 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

171ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kishuar/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000795 8506320 18L0727602 En Servicio Kishuar/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712077 Itb 2010 22.9-13.2/0.40-0.23 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

172ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador de Armas Huanipaca/Huanipaca/Abancay/Ap Aérea 1000135 8507500 18L0723637 En Servicio Plaza de Armas Huanipaca/Huanipaca/Abancay/Apurima HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 XA07044005H TRAFO 1995 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

173ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLimanqui/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000136 8507764 18L0722965 En Servicio Limanqui/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 L-100372-0T ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

174ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPuquiopampa/Huanipaca/Abancay/Apurima Aérea 1000791 8506650 18L0723336 En Servicio Puquiopampa/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712048 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

175ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChihuampata/Huanipaca/Abancay/Apurima Aérea 1000782 8506414 18L0722649 En Servicio Chihuampata/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712146 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

176ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMutcapata/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000834 8508190 18L0723611 En Servicio Mutcapata/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 605579 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

177ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPacobamba/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000442 8508513 18L0724528 En Servicio Pacobamba/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 L-100372-02 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

178ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHumanay/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000779 8512995 18L0727419 En Servicio Humanay/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712436 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

179ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMacayhuani/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000787 8513969 18L0726819 En Servicio Macayhuani/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712440 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

180ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kiuñalla/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000554 8513500 18L0727896 En Servicio Kiuñalla/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 S1-113388 Elko PROMELSA 2005 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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181ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayllani/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000877 8513279 18L0728422 En Servicio Huayllani/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712426 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

182ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLos Loros/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000562 8509803 18L0729557 En Servicio Los Loros/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 475.1 RESELEC 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

183ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSicllabamba/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000835 8507885 18L0725235 En Servicio Sicllabamba/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 605577 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

184ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMuñaqui/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000780 8508134 18L0724739 En Servicio Muñaqui/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712078 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

185ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChamchayllo/Huanipaca/Abancay/Apurimac Aérea 1000825 8505677 18L0730183 En Servicio Chamchayllo/Huanipaca/Abancay/Apurimac HUANIPACA ABANCAY APURIMAC 01 712075 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

186ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAntena TV Socllacasa/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1000121 8496490 18L0736396 En Servicio Antena TV Socllacasa/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 TR-2006-0639-01 EPLI SAC 2006 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

187ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTelefonica Moviles/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000667 8496562 18L0736439 En Servicio Telefonica Moviles/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200479 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

188ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAclla Cancha/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000119 8497266 18L0732920 En Servicio Aclla Cancha/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 L-100448 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

189ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcanabamba/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000781 8495632 18L0732551 En Servicio Ccanabamba/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712070 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

190ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuillcuypata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000947 8494970 18L0732612 En Servicio Huillcuypata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 3901-12 MENAUT ELECTRIC 2013 22.9/0.40-0.23KV 150 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

191ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLlañucancha Baja/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000760 8494330 18L0733507 En Servicio Llañucancha Baja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 TR-2011-11057-05 EPLI SAC 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

192ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLlañucancha Alta/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000761 8494325 18L0733670 En Servicio Llañucancha Alta/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712433 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

193ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Asillo/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000773 8492798 18L0732987 En Servicio Asillo/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717177 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

194ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Bella Abanquina/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1001097 8491758 18L0730438 En Servicio Av. Bella Abanquina/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2405 HP&T Electric SAC 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

195ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Condebamba/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000016 8491699 18L0730758 En Servicio Av. Condebamba/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 17086 Elko Peruano 1997 22.9/0.46-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

196ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Isidro/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000979 8491995 18L0731307 En Servicio San Isidro/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1702 HP Industrial SRL 2014 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

197ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMarcahuasi/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000042 8492656 18L0731895 En Servicio Marcahuasi/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1437-10 MENAUT ELECTRIC 2008 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

198ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ayaorco/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000748 8491882 18L0732334 En Servicio Ayaorco/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717168 Itb 2010 13.2-22.9/0.46-0.23 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

199ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAymas Alto/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000749 8491077 18L0733015 En Servicio Aymas Alto/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717190 Itb 2010 13.2-22.9/0.46-0.23 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

200ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsillo Bajo/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000774 8492945 18L0732867 En Servicio Asillo Bajo/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717159 Itb 2010 13.2-22.9/0.46-0.23 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

201ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mirador/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000055 8492851 18L0731043 En Servicio Mirador/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 L-701032-03 ABB 2001 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

202ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Quitasol/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000390 8490354 18L0724936 En Servicio Quitasol/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 630350 Elko PROMELSA 2000 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

203ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuitasolpata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000689 8490369 18L0724792 En Servicio Quitasolpata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 145261-T1 DELCROSA 2011 22.9/0.40-0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

204ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Imponeda/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000756 8490605 18L0724054 En Servicio Imponeda/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717100 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

205ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorImponeda Alta/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000555 8490702 18L0723891 En Servicio Imponeda Alta/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 TG-2004-0805-08 EPLI SAC 2004 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

206ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChancadora/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000435 8490236 18L0725527 En Servicio Chancadora/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 R-2473ustrias Electromecanica 2002 22.9/0.46-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

207ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachachaca/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000391 8489304 18L0725779 En Servicio Pachachaca/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1673-12 MENAUT ELECTRIC 2008 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

208ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorImponeda Baja/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000759 8489487 18L0723759 En Servicio Imponeda Baja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712144 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

209ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachachaca Alta/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1001110 8489142 18L0723623 En Servicio Pachachaca Alta/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1731 HP&T Electric SAC 2012 10-22.9/0.40-023KV 200 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

210ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachachaca Baja/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000768 8488546 18L0724154 En Servicio Pachachaca Baja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712454 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

211ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorApugas Pachachaca/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000796 8486967 18L0724709 En Servicio Apugas Pachachaca/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 TR-2012-03098-01 EPLI SAC 2012 22.9/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

212ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pilluni/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000910 8389938 18L0665160 En Servicio Pilluni/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 501972-02 I&T Electric SAC 2012 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

213ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuilccasa/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000483 8390872 18L0676697 En Servicio Quilccasa/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 234 EPLI SAC 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

214ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorIscahuaca/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000420 8394050 18L0685582 En Servicio Iscahuaca/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 S3-1111305 Elko PROMELSA 2007 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

215ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmerica movil Peru/Cotaruse/Aymaraes/Apurim Aérea 1000647 8394090 18L0686254 En Servicio America movil Peru/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 83611 RESELEC 2008 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

216ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPromesa/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000419 8398353 18L0689108 En Servicio Promesa/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 84 EPLI SAC N/F 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

217ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Aparaya/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000917 8410624 18L0697476 En Servicio Aparaya/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 525189 Itb 2008 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

218ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuanpuccota/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000505 8410625 18L0697477 En Servicio Huanpuccota/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 TG-2004-0732-01 EPLI SAC 2004 22.9-13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

219ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorycho-Huanpuccota/Cotaruse/Aymaraes/Apuri Aérea 1000506 8410215 18L0695549 En Servicio Saycho-Huanpuccota/Cotaruse/Aymaraes/Apurimac COTARUSE AYMARAES APURIMAC 01 TG-2004-1114-02 EPLI SAC 2005 22.9-13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

220ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sichi/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000909 8413612 18L0698067 En Servicio Sichi/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 501410-09 I&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

221ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChacchuaylla/Chalhuanca/Aymaraes/Apurim Aérea 1000693 8415581 18L0695543 En Servicio Chacchuaylla/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 N/F N/F N/F 22.9/0.46-0.23KV N/F SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

222ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorja Chuchimpampa/Chalhuanca/Aymaraes/Ap Aérea 1000971 8415931 18L0694974 En Servicio Granja Chuchimpampa/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 2143 HP&T Electric SAC 2013 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

223ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPillcohuara/Chalhuanca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000477 8417435 18L0696072 En Servicio Pillcohuara/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 1231-07 MENAUT ELECTRIC 2008 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

224ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChoyocca/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000908 8415564 18L0699829 En Servicio Choyocca/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 501971-07 I&T Electric SAC 2012 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

225ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPaucaraya/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000263 8416635 18L0693911 En Servicio Paucaraya/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-100246-01 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

226ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChaccrahua/Chalhuanca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000262 8417082 18L0693038 En Servicio Chaccrahua/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-100247-01 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

227ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChancahua/Chalhuanca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000907 8417282 18L0692297 En Servicio Chancahua/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 501411-04 I&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

228ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTarccacca/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000906 8418057 18L0691273 En Servicio Tarccacca/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 501411-05 I&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

229ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPrivadoChalhuanca/Chalhuanca/Aymaraes/Apu Aérea 1000655 8417993 18L0691175 En Servicio PrivadoChalhuanca/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 07-047 Electrica Opt. 2007 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

230ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUnchiña/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000482 8416119 18L0688566 En Servicio Unchiña/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-720423-011 ABB 2002 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

231ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAnccojayo/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000481 8417463 18L0688960 En Servicio Anccojayo/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 1230-07 MENAUT ELECTRIC 2008 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

232ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMolinoccasa/Chalhuanca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000905 8414216 18L0681034 En Servicio Molinoccasa/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 501970-04 I&T Electric SAC 2012 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

233ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPincahuacho/Chalhuanca/Aymaraes/Apurim Aérea 1000254 8421094 18L0684193 En Servicio Pincahuacho/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-100243-01 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

234ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Jayo/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000478 8418549 18L0684879 En Servicio Jayo/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-720423-03 ABB 2002 22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

235ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorlefonica Moviles/Chalhuanca/Aymaraes/Apuri Aérea 1000661 8416782 18L0692626 En Servicio Telefonica Moviles/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 35176-05 CEA 2009 22.9-10/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

236ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorr. Apurimac S/N/Chalhuanca/Aymaraes/Apuri Aérea 1000948 8418831 18L0689272 En Servicio Jr. Apurimac S/N/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-21130 ABB 1994 23-10/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

237ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorelefonia Viettel/Chalhuanca/Aymaraes/Apurim Aérea Nuevo 8419535 18L0689026 En Servicio Telefonia Viettel/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 4235-09 MENAUT ELECTRIC 2014 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

238ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmerica moviles/Chalhuanca/Aymaraes/Apurim Aérea 1000654 8419537 18L0689037 En Servicio America moviles/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 TR-2007-02042-01 EPLI SAC 2007 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

239ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorelefonia moviles/Chalhuanca/Aymaraes/Apuri Aérea 1000624 8419620 18L0689071 En Servicio Telefonia moviles/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 1812-03 RESELEC 2014 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

240ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorGrifo Wari/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000626 8419497 18L0688119 En Servicio Grifo Wari/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 181712 FASETRON 2008 22.9/0.46-0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

241ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLambrama/Chalhuanca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000493 8423607 18L0683388 En Servicio Lambrama/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-10720423-02 ABB 2002 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

242ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuarquiza/Sañayca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000368 8423811 18L0679301 En Servicio Huarquiza/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 223-10 RESELEC 2005 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

243ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPucahuasi II/Sañayca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000998 8428064 18L0677141 En Servicio Pucahuasi II/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 L-137114 ABB 1996 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

244ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPucahuasi I/Sañayca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000252 8428079 18L0676025 En Servicio Pucahuasi I/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 1912-08 MENAUT ELECTRIC 2009 22.9/0.40-0.23KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

245ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmerica Movil peru/Sañayca/Aymaraes/Apurim Aérea 1000914 8429634 18L0678662 En Servicio America Movil peru/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 220374 FASETRON 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

246ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCuycuhau/Sañayca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000603 8428447 18L0681343 En Servicio Cuycuhau/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 2573 HP&T Electric SAC 2015 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

247ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huarajo/Sañayca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000367 8423745 18L0681773 En Servicio Huarajo/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 KG3762 Rymel 2006 13.2/0.46-023KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

248ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLaccaycca/Sañayca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000370 8425562 18L0681342 En Servicio Laccaycca/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 100 RESELEC 2002 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

249ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Soraya/Sañayca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000652 8432412 18L0680951 En Servicio Soraya/Sañayca/Aymaraes/Apurimac SAÑAYCA AYMARAES APURIMAC 01 1027 HP&T Industrial SRL 2006 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

250ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChismapampa/Soraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000653 8436677 18L0683762 En Servicio Chismapampa/Soraya/Aymaraes/Apurimac SORAYA AYMARAES APURIMAC 01 1865-06 MENAUT ELECTRIC 2009 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

251ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcarahuatani/Soraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000428 8432468 18L0684794 En Servicio Ccarahuatani/Soraya/Aymaraes/Apurimac SORAYA AYMARAES APURIMAC 01 111-02 RESELEC 2002 22.9/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

252ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccachora/Soraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000503 8432009 18L0683532 En Servicio Ccachora/Soraya/Aymaraes/Apurimac SORAYA AYMARAES APURIMAC 01 T-32394 ELECTRIC POWER 2003 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

253ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcarapampa/Soraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000615 8432601 18L0683580 En Servicio Ccarapampa/Soraya/Aymaraes/Apurimac SORAYA AYMARAES APURIMAC 01 S1-1131633 Elko PROMELSA 2008 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

254ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcarapampa/Soraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000903 8433433 18L0683739 En Servicio Ccarapampa/Soraya/Aymaraes/Apurimac SORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501410-02 I&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

255ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuebrada Linda/Toraya/Aymaraes/Apurima Aérea 1000606 8442037 18L0686030 En Servicio Quebrada Linda/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 50885 Espectrum 2005 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

256ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPuente Huayquipa/Huayllo/Aymaraes/Apurim Aérea 1000412 8442750 18L0687388 En Servicio Puente Huayquipa/Huayllo/Aymaraes/Apurimac HUAYLLO AYMARAES APURIMAC 01 712895 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

257ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorArnaldo Prada M./Toraya/Aymaraes/Apurima Aérea 1000602 8444814 18L0688899 En Servicio Arnaldo Prada M./Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 4215,05,5 Power Distribution 2005 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

258ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Aparay/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000857 8445994 18L0686051 En Servicio Aparay/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501411-07 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

259ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCondebamba/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000279 8446562 18L0685304 En Servicio Condebamba/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 3320145 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

260ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador El Molino/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000422 8446650 18L0684743 En Servicio El Molino/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 RP-2529 No Figura 2004 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

261ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Canua/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000282 8447257 18L0683671 En Servicio Canua/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 3320146 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

262ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVirgen Cocharcas/Toraya/Aymaraes/Apurima Aérea 1000694 8445646 18L0684268 En Servicio Virgen Cocharcas/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 307509 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

263ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLlañupampa/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000277 8446279 18L0686194 En Servicio Llañupampa/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 168528 Siemens 1996 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

264ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChacapampa/Colcabamba/Aymaraes/Apurim Aérea 1000902 8447381 18L0691346 En Servicio Chacapampa/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac COLCABAMBA AYMARAES APURIMAC 01 501412-02 I&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

265ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHaucha/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000911 8451300 18L0696656 En Servicio Haucha/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac COLCABAMBA AYMARAES APURIMAC 01 501410-06 I&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

266ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOroyapampa/Colcabamba/Aymaraes/Apurim Aérea 1000912 8452592 18L0697333 En Servicio Oroyapampa/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac COLCABAMBA AYMARAES APURIMAC 01 501410-03 I&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

267ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampatama Alta/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000398 8455125 18L0698078 En Servicio Pampatama Alta/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 38 EPLI SAC 2002 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

268ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampatama/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000204 8455404 18L0698972 En Servicio Pampatama/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 132792 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

269ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Antarumi/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000200 8458000 18L0705023 En Servicio Antarumi/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 660795 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

270ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Paticruz/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1001129 8461749 18L0710805 En Servicio Paticruz/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 220050 FASETRON 2012 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

271ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Potrero/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1001130 8462662 18L0711224 En Servicio Potrero/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 220051 FASETRON 2012 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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272ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCasinchihua/Chacoche/Abancay/Apurimac Aérea 1000194 8465016 18L0713296 En Servicio Casinchihua/Chacoche/Abancay/Apurimac CHACOCHE ABANCAY APURIMAC 01 XA0754009H TRAFO 1995 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

273ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Casinchihua/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000193 8465443 18L0713276 En Servicio Casinchihua/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 XA0706A002H TRAFO 1996 13.2-22.9/0.40-0.23 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

274ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPichirhua/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000195 8466806 18L0708271 En Servicio Pichirhua/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 XA0706A004H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

275ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOcrabamba baja/Pichirhua/Abancay/Apurima Aérea 1000448 8466680 18L0707747 En Servicio Ocrabamba baja/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 278 EPLI SAC 2003 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

276ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOcrabamba/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000197 8467291 18L0707133 En Servicio Ocrabamba/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 XA0705A007H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

277ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLayampata/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000726 8467816 18L0706536 En Servicio Layampata/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-11 Itb 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

278ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAtumpampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000196 8467209 18L0708693 En Servicio Atumpampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 7320542 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

279ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Liriopata/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000824 8467867 18L0711450 En Servicio Liriopata/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-02 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

280ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorYaurecca/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000725 8471179 18L0708100 En Servicio Yaurecca/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-12 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

281ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Charauro/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000445 8470520 18L0710196 En Servicio Charauro/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 272 EPLI SAC 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

282ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChucapalla Alta/Pichirhua/Abancay/Apurima Aérea 1000724 8473019 18L0711217 En Servicio Chucapalla Alta/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-08 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

283ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChucapalla/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000425 8471921 18L0711136 En Servicio Chucapalla/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 270 EPLI SAC 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

284ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChalhuani/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000192 8470913 18L0711632 En Servicio Chalhuani/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 1320315 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

285ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Florida/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000446 8470031 18L0712434 En Servicio Florida/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 TD-1717-2 Elko PROMELSA 2001 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

286ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Santa Isabel/Chapimarca/Aymaraes/Apuri Aérea 1000978 8452539 18L0697505 En Servicio Urb. Santa Isabel/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 XA0705A013H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

287ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tintay I/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000207 8456125 18L0696277 En Servicio Tintay I/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 XA0705A008H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

288ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tintay II/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000208 8456009 18L0696012 En Servicio Tintay II/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 XA0705A010H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

289ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tintay III/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000209 8455900 18L0695794 En Servicio Tintay III/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 XA0705A006H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

291ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pinco/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000812 8454628 18L0694244 En Servicio Pinco/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 S1-113224 Elko PROMELSA N/F 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

292ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuancadirca/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000819 8456191 18L0692541 En Servicio Huancadirca/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 712879 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

293ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuancadirca/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000369 8456171 18L0692237 En Servicio Huancadirca/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 1680131 Elko PROMELSA 2000 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

294ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lucre/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000210 8457003 18L0691768 En Servicio Lucre/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 XA0704A002H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

295ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ichucalla/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000807 8455956 18L0692062 En Servicio Ichucalla/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 TR2011-11057-06 EPLI SAC 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

296ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuamanhuire/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000797 8456007 18L0691423 En Servicio Huamanhuire/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712442 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

297ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mutca/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000826 8455251 18L0691411 En Servicio Mutca/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 TR2011-11057-04 EPLI SAC 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

298ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChacrahuasi/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000803 8454807 18L0690611 En Servicio Chacrahuasi/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712430 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

299ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Yanamisa/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000813 8453816 18L0690466 En Servicio Yanamisa/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712449 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

300ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sicuna/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000832 8457083 18L0689215 En Servicio Sicuna/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 S1-113226 Elko PROMELSA N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

301ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sicuna II/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000833 8457188 18L0688996 En Servicio Sicuna II/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712447 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

302ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Erapata/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000854 8456668 18L0691378 En Servicio Erapata/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712423 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

303ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Accoycha/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000490 8454481 18L0692556 En Servicio Accoycha/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 S1-113221 Elko PROMELSA N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

304ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Socco I/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000821 8457396 18L0690556 En Servicio Socco I/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 TR-2011-11057-03 EPLI SAC 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

305ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Socco II/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000822 8457440 18L0690215 En Servicio Socco II/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712438 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

306ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCayhuachahua/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000211 8459416 18L0690611 En Servicio Cayhuachahua/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 N/F No Figura N/F 13.2/0.46-0.23KV N/F SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

307ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Juta/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000401 8459109 18L0688618 En Servicio Juta/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 S1-113069 Elko PROMELSA N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

308ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pacchani/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000809 8459160 18L068898 En Servicio Pacchani/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712455 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

309ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccollo/Lucre/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000802 8459123 18L0689564 En Servicio Ccollo/Lucre/Aymaraes/Apurimac LUCRE AYMARAES APURIMAC 01 712428 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

310ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPaccopallana/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurim Aérea 1000982 8458502 18L0695912 En Servicio Paccopallana/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurimac S. JUAN CHACÑA AYMARAES APURIMAC 01 4187-07 MENAUT ELECTRIC 2014 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

311ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTarapata/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000433 8457571 18L0696599 En Servicio Tarapata/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurimac S. JUAN CHACÑA AYMARAES APURIMAC 01 L-701276-01 ABB 2002 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

312ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccacha/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000981 8456897 18L0697920 En Servicio Ccacha/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 4186-07 MENAUT ELECTRIC 2014 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

313ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmerica Movil Peru/Tintay/Aymaraes/Apurim Aérea 1000696 8456970 18L0696437 En Servicio America Movil Peru/Tintay/Aymaraes/Apurimac T AYMARAES APURIMAC 01 2268 HP&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

314ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcaloccalo/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurima Aérea 1000393 8460156 18L0695740 En Servicio Ccaloccalo/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurimac S. JUAN CHACÑA AYMARAES APURIMAC 01 1665-12 MENAUT ELECTRIC 2008 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

315ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorS.J. Chacña/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurima Aérea 1000206 8460217 18L0696529 En Servicio S.J. Chacña/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurimac S. JUAN CHACÑA AYMARAES APURIMAC 01 XA0705A012H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

316ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorS.J. Chacña/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurima Aérea 1000205 8459955 18L0696468 En Servicio S.J. Chacña/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurimac S. JUAN CHACÑA AYMARAES APURIMAC 01 XA0705A004H TRAFO 1995 13.2-22.9/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

317ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorDinamarca/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurima Aérea 1000983 8459732 18L0696774 En Servicio Dinamarca/S.J. Chacña/Aymaraes/Apurimac S. JUAN CHACÑA AYMARAES APURIMAC 01 4185-07 MENAUT ELECTRIC 2014 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

318ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Yaca Baja/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000184 8467821 18L0718515 En Servicio Yaca Baja/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 317-04 RESELEC 2009 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

319ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Yaca Alta/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000651 8466960 18L0719128 En Servicio Yaca Alta/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 1103 HP Industrial SRL 2006 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

320ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Silcon/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000849 8465526 18L0721870 En Servicio Silcon/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 3140-12 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

321ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huaycacca/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000856 8459916 18L0727305 En Servicio Huaycacca/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 3139-12 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

322ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ayahuillca/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000848 8459175 18L0727389 En Servicio Ayahuillca/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 3141-12 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

323ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mollini/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000852 8457929 18L0727187 En Servicio Mollini/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 31079 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

324ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSoccospampa/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000853 8457294 18L0727346 En Servicio Soccospampa/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 3142-12 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

325ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tamburqui/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000188 8454278 18L0728272 En Servicio Tamburqui/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 137296 No Figura 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

326ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorApiño Huaylla/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000189 8453877 18L0729686 En Servicio Apiño Huaylla/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 1320311 CAIVET 1997 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

327ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kesari/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000187 8454903 18L0727371 En Servicio Kesari/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 630250 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

328ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Patapata/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000552 8455916 18L0726934 En Servicio Patapata/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 429.9 RESELEC 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

329ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Quisquipata/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000476 8461347 18L0722896 En Servicio Quisquipata/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 168543 No Figura 1996 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

330ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrb. San Francisco/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000557 8490771 18L0727470 En Servicio Urb. San Francisco/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 TR-2006-0603-01 EPLI SAC 2005 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

331ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Santa Margarita/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000968 8490652 18L0727528 En Servicio Urb. Santa Margarita/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1673 HP Industrial SRL 2014 13.2/0.40-0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

332ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Santa Margarita/Abancay/Abancay/Apurim Aérea 1000969 8490607 18L0727243 En Servicio Urb. Santa Margarita/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1694 HP Industrial SRL 2014 13.2/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

333ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSector Tabla/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000970 8490365 18L0726870 En Servicio Sector Tabla/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1664 HP Industrial SRL 2014 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

334ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Illanya/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000168 8489883 18L0727118 En Servicio Illanya/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 11456 FAC. CANEPA TABIN 1967 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

335ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorIllanya INC/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000686 8489904 18L0727042 En Servicio Illanya INC/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 S1-1131365 Elko PROMELSA 2006 13.2/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

336ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Espinoza/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000464 8488123 18L0724579 En Servicio Espinoza/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 T-21716 ELECTRIC POWER 2002 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

337ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000463 8487559 18L0724827 En Servicio San Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 TG-2004-0722-01 EPLI SAC 2004 22.9-13.2/0.40-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

338ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea Nuevo 8487752 18L07244975 En Servicio San Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1223 ADH Ingenieria SAC 2014 22.9-13.2/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

339ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPaltaypata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000836 8488637 18L0726089 En Servicio Paltaypata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200993 FASETRON 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

340ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorGrifo Wilfredito/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000171 8485936 18L0725280 En Servicio Grifo Wilfredito/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 T-97834 ELECTRIC POWER 1997 22.9-13.2/0.40-0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

341ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000951 8485997 18L0725175 En Servicio San Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 3429-10 MENAUT ELECTRIC 2012 22.9-13.2/0.40-0.23 200 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

342ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000770 8486574 18L0725432 En Servicio San Gabriel/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712117 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

343ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachachaca/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000847 8486831 18L0724894 En Servicio Pachachaca/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 3180-01 MENAUT ELECTRIC 2012 22.9-13.2/0.40-0.23 200 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

344ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTambo/Huancarama/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000157 8489236 18L0715092 En Servicio Tambo/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 T-2003 AVJ 2011 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

345ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoraccapasca/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000675 8488961 18L0714305 En Servicio Maccapasca/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 621 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

346ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoranracucho/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000681 848609 18L0711933 En Servicio Ranracucho/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 617 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

347ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCalifornia/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000387 8486841 18L0711789 En Servicio California/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-110178-01 ABB 2001 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

348ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorFlorida/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000605 8488157 18L0712626 En Servicio Florida/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 S1-113066 Elko PROMELSA N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

349ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampahura/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000453 8489618 18L0711498 En Servicio Pampahura/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 S1-113065 Elko PROMELSA N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

350ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCruzpata/Huancarama/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000775 8489810 18L0711004 En Servicio Cruzpata/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 712427 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

351ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCruzpata/Huancarama/Andahuaylas/Apurima Aérea 1001168 8491097 18L0711356 En Servicio Cruzpata/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 3898-12 MENAUT ELECTRIC 2013 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

352ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMateclla/Huancarama/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000454 8489972 18L0710454 En Servicio Mateclla/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 S1-00048 Elko PROMELSA N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

353ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRurupalla/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000676 8489110 18L0710798 En Servicio Rurupalla/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 638 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

354ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAcco/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000458 8490358 18L0709418 En Servicio Acco/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 S1-00049 Elko PROMELSA N/F 22.9-13.2/0.40-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

355ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuañunca/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000677 8491346 18L0709504 En Servicio Huañunca/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 634 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

356ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSonoca/Pacobamba/Abndahuaylas/Apurima Aérea 1000863 8493365 18L0710327 En Servicio Sonoca/Pacobamba/Abndahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654619 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

357ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuañunca/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1001166 8491560 18L0709907 En Servicio Huañunca/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 3900-12 MENAUT ELECTRIC 2013 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

358ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorunyabamba/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000679 8490067 18L0707914 En Servicio Tunyabamba/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 642 HP&T Electric SAC 2010 22.9-13.2/0.40-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

359ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTapagera/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000678 8488884 18L0709827 En Servicio Tapagera/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 627 HP&T Electric SAC 2010 22.9-13.2/0.40-0.23 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

360ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorArcahua/Huancarama/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000389 8488314 18L0710450 En Servicio Arcahua/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-110176-01 ABB 2001 22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

361ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorambraspata/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000388 8487291 18L0710755 En Servicio Lambraspata/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-110177-01 ABB 2001 22.9-13.2/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

362ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSayhua/Huancarama/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000386 8486832 18L0709585 En Servicio Sayhua/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 N/F N/F N/F 13.2/0.46-0.23KV N/F SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

363ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrica movil Peru/Huancarama/Andahuaylas/Ap Aérea 1000643 8489001 18L0707437 En Servicio America movil Peru/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 17987 FASETRON 2007 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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364ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoruaccayhura/Huancarama/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000461 8490147 18L0706343 En Servicio Huaccayhura/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 TG-2004-0908-01 EPLI SAC 2004 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

365ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorr. Bolognesi/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000164 8490683 18L0707166 En Servicio Jr. Bolognesi/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-20467 ABB 1994 22.9/0.40-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

366ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPariapucura/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000776 8491770 18L0707884 En Servicio Pariapucura/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 712059 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

367ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPariapucara/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1001167 8492626 18L0706481 En Servicio Pariapucara/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 3899-12 MENAUT ELECTRIC 2013 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

368ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorueva Florida/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000862 8493595 18L0708506 En Servicio Nueva Florida/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 S1-113220 Elko PROMELSA N/F 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

369ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorumanpampa/Pacobamba/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000864 8494134 18L0708161 En Servicio Cumanpampa/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654626 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

370ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVelasco Alvarado I/Pacobamba/Andahuaylas/Ap Aérea 1000861 8495743 18L0709988 En ServicioJuan Velasco Alvarado I/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654661 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

371ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVelasco Alvarado II/Pacobamba/Andahuaylas/ Aérea 1000865 8495146 18L0709906 En ServicioJuan Velasco Alvarado II/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654655 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

372ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoruchubamba/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000860 8494301 18L0707466 En Servicio Huchubamba/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764800 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

373ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrhuacahuapata/Pacobamba/Andahuaylas/Apu Aérea 1000884 8494021 18L0706246 En Servicio Carhuacahuapata/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 689733 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

374ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuascatay/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000892 8505705 18L0696087 En Servicio Huascatay/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764805 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

375ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuascatay/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000891 8506565 18L0696321 En Servicio Huascatay/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764959 Itb 2011 22.9/0.40-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

376ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoracmara Alta/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000617 8508095 18L0695473 En Servicio Tacmara Alta/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 507595 Itb 2007 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

377ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSirankay/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000619 8507777 18L0694117 En Servicio Sirankay/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 507601 Itb 2007 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

378ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoracmara Baja/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000618 8509093 18L0695027 En Servicio Tacmara Baja/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 490314 Itb 2007 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

379ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRio Pasaje/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000620 8512508 18L0696547 En Servicio Rio Pasaje/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 490322 Itb 2007 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

380ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorColpa/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000662 8499705 18L0699263 En Servicio Colpa/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 57371 I&T Electric SAC 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

381ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAccospata/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000691 8500083 18L0698462 En Servicio Accospata/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 57370 I&T Electric SAC 2006 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

382ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrabamba Alta/Pacobamba/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000893 8500647 18L0702954 En Servicio Cerabamba Alta/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764803 itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

383ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCerabamba/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000360 8499949 18L0703954 En Servicio Cerabamba/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 56912-01 I&T Electric SAC 2005 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

384ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorunidad Andina/Pacobamba/Andahuaylas/Ap Aérea 1000625 8499026 18L0705782 En Servicio Comunidad Andina/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 S1-00040 Elko PROMELSA N/F 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

385ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPinccurca Baja/Pacobamba/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000870 8498547 18L0706504 En Servicio Pinccurca Baja/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654657 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

386ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuambo/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000869 8497734 18L0706696 En Servicio Huambo/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764802 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

387ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorarhuacapata II/Pacobamba/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000881 8494101 18L0705345 En Servicio Carhuacapata II/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 605584 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

388ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMiraflores/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000882 8494608 18L0705610 En Servicio Miraflores/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654654 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

389ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAtapra/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000866 8496558 18L0706797 En Servicio Atapra/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764804 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

390ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorerica movil Peru/Pacobamba/Andahuaylas/Ap Aérea 1000684 8496457 18L0705777 En Servicio America movil Peru/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 831 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

391ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrica movil celular/Pacobamba/Andahuaylas/Ap Aérea 1001135 8496468 18L0705729 En Servicio America movil celular/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 2652 HP&T Electric SAC 2015 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

392ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuyrunay I/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000887 8497063 18L0703600 En Servicio Huyrunay I/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 789832 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

393ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMalinas/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000889 8497355 18L0704994 En Servicio Malinas/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 605578 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

394ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuirunay II/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000886 8497612 18L0702273 En Servicio Huirunay II/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 689726 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

395ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorYanama/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000885 8496072 18L0702260 En Servicio Yanama/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 689788 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

396ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoranzanapata/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000888 8497401 18L0703790 En Servicio Manzanapata/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 689732 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

397ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPincurca Alta/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000890 8498703 18L0704563 En Servicio Pincurca Alta/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 689730 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

398ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPacchani/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000867 8498641 18L0708276 En Servicio Pacchani/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654660 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

399ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChuspirca/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000868 8497681 18L0708292 En Servicio Chuspirca/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 605585 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

400ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCruzpampa/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000356 8494344 18L0704821 En Servicio Cruzpampa/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-701301-01 ABB 2002 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

401ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCruzpampa/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000878 8494331 18L0704825 En Servicio Cruzpampa/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764960 Itb 2011 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

402ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoruichcapucro/Pacobamba/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000880 8495312 18L0703676 En Servicio Quichcapucro/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 705583 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

403ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAlto Luz/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000883 8495017 18L0705763 En Servicio Alto Luz/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654647 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

404ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAnccas/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000879 8494834 18L0704168 En Servicio Anccas/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654637 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

405ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochapata/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000913 8494787 18L0704815 En Servicio Ccochapata/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 712448 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

406ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPumararcco/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000871 8493055 18L0704192 En Servicio Pumararcco/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 605575 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

407ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadormararcco Alto/Pacobamba/Andahuaylas/Apu Aérea 1000872 8492768 18L0703765 En Servicio Pumararcco Alto/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 605572 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

408ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSol Naciente/Pacobamba/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000877 8492717 18L0704502 En Servicio Sol Naciente/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 689729 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

409ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorcallaspuquio I/Pacobamba/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000873 8493115 18L0702689 En Servicio Ccallaspuquio I/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 605586 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

410ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorallaspuquio II/Pacobamba/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000874 8493252 18L0702545 En Servicio Ccallaspuquio II/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 689782 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

411ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorallaspuquio III/Pacobamba/Andahuaylas/Apu Aérea 1000875 8493547 18L0702830 En Servicio Ccallaspuquio III/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 654608 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

412ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmericas/Pacobamba/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000876 8494005 18L0701750 En Servicio Americas/Pacobamba/Andahuaylas/Apurimac PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 764864 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

413ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCavira/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000375 8485769 18L0700830 En Servicio Cavira/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-110223-04 ABB 2001 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

414ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVilla Union/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000376 8484200 18L0699498 En Servicio Villa Union/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-110223-06 ABB 2001 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

415ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCotaquite/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000377 8483498 18L0697879 En Servicio Cotaquite/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 N/F ABB 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

416ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPinturbamba/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000680 8485922 18L0698572 En Servicio Pinturbamba/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 334 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

417ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTintay/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000378 9487007 18L0698899 En Servicio Tintay/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 KG 3763 Rimel 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

418ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSipillihuay/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000379 8488059 18L0698776 En Servicio Sipillihuay/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 103953 Mega 1997 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

419ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTonccobamba/Kishuara/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000374 8487496 18L0702358 En Servicio Tonccobamba/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-701032-01 ABB 2001 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

420ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVischingay Alto/Kishuara/Andahuaylas/Apurim Aérea 1010779 8497126 18L0699381 En Servicio Vischingay Alto/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 630 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

421ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPaucar Alto/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010780 8496536 18L0699016 En Servicio Paucar Alto/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 640 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

422ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPaucar/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1010505 8496671 18L0698083 En Servicio Paucar/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 T-42475 ELECTRIC POWER 2004 13.2/0.46-0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

423ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLambraspampa/Kishuara/Andahuaylas/Apurim Aérea 1010781 8495993 18L0699018 En Servicio Lambraspampa/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 629 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

424ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVischingay/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010570 8497224 18L0983661 En Servicio Vischingay/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 TR-2005-0546-01 EPLI SAC 2006 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

425ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCapulipata/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1010778 8497734 18L0697376 En Servicio Capulipata/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 637 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

426ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSantiago/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1010504 8495605 18L0697764 En Servicio Santiago/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 S1-113765 Elko PROMELSA 2005 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

427ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAyacmanzana/Kishuara/Andahuaylas/Apurim Aérea 1010777 8495434 18L0698357 En Servicio Ayacmanzana/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 631 HP&T Electric SAC 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

428ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMatapuquio I/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010296 8494886 18L0698004 En Servicio Matapuquio I/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 103568 Mega 1997 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

429ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMatapuquio II/Kishuara/Andahuaylas/Apurim Aérea 1010297 8494914 18L0698821 En Servicio Matapuquio II/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 103606 Mega 1997 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

430ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRosaspata/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1010833 8494693 18L0698462 En Servicio Rosaspata/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 T-124163 I.E.I. 2012 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

431ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBelen Anta I/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010298 8494845 18L0699539 En Servicio Belen Anta I/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 161603T9 DELCROSA 1998 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

432ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorerica movil Peru/Kishuara/Andahuaylas/Apuri Aérea 1010830 8494052 18L0699817 En Servicio America movil Peru/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 1094 HP&T Electric SAC 2011 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

433ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorerica movil celular/Kishuara/Andahuaylas/Apu Aérea 1010888 8494033 18L0699562 En Servicio America movil celular/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 2653 HP&T Electric SAC 2015 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

434ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPuccancca/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000561 8490677 18L0701523 En Servicio Puccancca/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 TG-2004-1114-07 EPLI SAC 2005 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

435ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSotccomayo/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010539 8492294 18L0697644 En Servicio Sotccomayo/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 273 EPLI SAC 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

436ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorProvidencia/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010538 8492026 18L0695932 En Servicio Providencia/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 TR-2005-0546-02 EPLI SAC 2006 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

437ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuillabamba/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010295 8492413 18L0694612 En Servicio Quillabamba/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 168636-RETMENAUT ELECTRIC N/F 22.9/0.46-0.23KV 16 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

438ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcoripacha/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010294 8492628 18L0693489 En Servicio Ccoripacha/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 192594 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

439ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRosas Pata/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1010293 8492417 18L0691733 En Servicio Rosas Pata/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 192604 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

440ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorerica movil Peru/Kishuara/Andahuaylas/Apuri Aérea 1010807 8492951 18L0691632 En Servicio America movil Peru/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 490260 Itb 2007 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

441ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOyocchuacho/Kishuara/Andahuaylas/Apurim Aérea 1010831 8490597 18L0696863 En Servicio Oyocchuacho/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 712443 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

442ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorerica movil Peru/Kishuara/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000685 8485695 18L0705846 En Servicio America movil Peru/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 830 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

443ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOchuylulu/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000752 8486227 18L0704957 En Servicio Ochuylulu/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 712115 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

444ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLaramaru/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000373 8486217 18L0704329 En Servicio Laramaru/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-110223-07 ABB 2001 13.2-22.9/0.46-0.23 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

445ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSecsencalla/Kishuara/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000372 8488065 18L0703832 En Servicio Secsencalla/Kishuara/Andahuaylas/Apurimac KISHUARA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-110223-05 ABB 2001 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

446ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorYuracrumi/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000671 8492429 18L0717483 En Servicio Yuracrumi/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 620 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

447ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSoccoro/Huancarama/Andahuaylas/Apurima Aérea 1000674 8491809 18L0716273 En Servicio Soccoro/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 619 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

448ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorlactabamba I/Huancarama/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000672 8492296 18L0716370 En Servicio Llactabamba I/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 623 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

449ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoractabamba II/Huancarama/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000673 8492594 18L0716356 En Servicio Llactabamba II/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 625 HP&T Electric SAC 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

450ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChihuarqui/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000156 8489237 18L0717974 En Servicio Chihuarqui/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 L-100340-01 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

451ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoramanapampa/Huancarama/Andahuaylas/Apu Aérea 1000399 8486799 48L0716248 En Servicio Chamanapampa/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 1297 Electro Voltio S.R.L. 1995 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

452ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorarhuacahua/Huancarama/Andahuaylas/Apuri Aérea 1000504 8487991 18L0717579 En Servicio Carhuacahua/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 168375 AVJ 2004 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

453ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSallac/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac Aérea 1000711 8485362 18L0716318 En Servicio Sallac/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 501141-29 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

454ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoromapampa/Huancarama/Andahuaylas/Apurim Aérea 1000710 8485782 18L0715855 En Servicio Tomapampa/Huancarama/Andahuaylas/Apurimac HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC 01 501141-25 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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455ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAuquibamba/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000154 8486731 18L0721215 En Servicio Auquibamba/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 S1-40595 SANBIAN 2014 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

456ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachachaca baja/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000682 8488648 18L0723160 En Servicio Pachachaca baja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1044 Mega 2010 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

457ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTE (Santo Tomas)/Pichirhua/Abancay/Apurim Aérea 1000466 8489041 18L0722465 En Servicio UTE (Santo Tomas)/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 T04-173 DELCROSA 2005 22.9/0.40-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

458ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachachaca II/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000768 8488546 18L0724161 En Servicio Pachachaca II/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 132285 ITAYPU 2009 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

459ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAgroindustrias Donaire/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1000666 8488973 18L0723540 En Servicio Agroindustrias Donaire/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 46 JC Electromecanica S.R 2010 22.9/0.40-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

460ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCastillopata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000758 8489178 18L0724209 En Servicio Castillopata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 712120 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

461ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador  Tipin/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000352 8470904 18L0771617 En Servicio  Tipin/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 KG 761 Rimel 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

462ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Utaparo/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000516 8474102 18I0772737 En Servicio Utaparo/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 TG-2004-0805-01 EPLI SAC 2004 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

463ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Utaparo II/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000517 8474090 18L0772257 En Servicio Utaparo II/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31223 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

464ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ollabamba/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000730 8473287 18L0770962 En Servicio Ollabamba/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 3088-10 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.4-0.251KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

465ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lambraspata/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001024 8473911 18L0771690 En Servicio Lambraspata/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503394-02 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

466ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Llauqui II/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000539 8474608 18L0768271 En Servicio Llauqui II/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31092 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

467ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Llauqui/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000538 8475314 18L0768554 En Servicio Llauqui/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 103865 Mega 1997 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

468ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pituhuanca/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000353 8474617 18L0770757 En Servicio Pituhuanca/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 TR-2006-0653-08 EPLI SAC 2006 22.9/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

469ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cautia/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000540 8474040 18L0769714 En Servicio Cautia/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 103942 Mega 1997 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

470ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mollebamba/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000351 8472581 18L0769311 En Servicio Mollebamba/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 32107 C.E.A. 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

471ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccafiamarca/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000421 8473409 18L0764198 En Servicio Ccafiamarca/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 109 EPLI SAC 2004 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

472ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Trancapata/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000515 8473025 18L07633995 En Servicio Trancapata/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 105997 Mega 1997 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

473ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccasapata/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001102 8472721 18L0761123 En Servicio Ccasapata/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-60 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

474ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cruzpata/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000348 8472262 18L0761294 En Servicio Cruzpata/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 113114406 Elko PROMELSA 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

475ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kallatqui II/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000514 8471825 18L0762095 En Servicio Kallatqui II/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31361 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

476ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kallatqui I/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000513 8472331 18L0762628 En Servicio Kallatqui I/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31198 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

477ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Joeville/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001028 8472582 18L0763360 En Servicio Joeville/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503394-01 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

478ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Anayhuaycco/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001022 8474320 18L0764191 En Servicio Anayhuaycco/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-68 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

479ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sapsi/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000349 8473935 18L0764413 En Servicio Sapsi/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 L-100123-01 ABB 2000 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

480ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pincollini/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000499 8473162 18L0764833 En Servicio Pincollini/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 56853 I&T Electric SAC 2005 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

481ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Llloque/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000731 8473303 18L0768683 En Servicio Llloque/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 3183-01 MENAUT ELECTRIC 2012 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

482ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lloqqe/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001029 8472890 18L0768191 En Servicio Lloqqe/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-59 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

483ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lucana/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000664 8473657 18L0767122 En Servicio Lucana/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 TR-2006-1025-01 EPLI SAC 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

484ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Raccaraccay/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000656 8472550 18L0766430 En Servicio Raccaraccay/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 TR-2006-10254-01 EPLI SAC 2006 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

485ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Percahuatay/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001026 8469458 18L0763612 En Servicio Percahuatay/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-34 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

486ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pichibamba/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000346 8469567 18L0762654 En Servicio Pichibamba/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 138460-T8 DELCROSA 1996 22.9/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

487ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kishuarqui/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001025 8468835 18L0762826 En Servicio Kishuarqui/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-63 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

488ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Taribamba/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000345 8468665 18L0761916 En Servicio Taribamba/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 L-24092 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

489ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOcrabamba II/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000532 8458946 18L0766928 En Servicio Ocrabamba II/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 53215 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

490ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ocrabamba I/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000531 8459217 18L0766779 En Servicio Ocrabamba I/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 301213 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

491ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Muje/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001030 8472637 18L0764560 En Servicio Muje/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-44 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

492ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pacaypata/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000350 8472238 18L0766373 En Servicio Pacaypata/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 161481 T2 DELCROSA 1996 22.9/0.46-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

493ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cabrapata/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001027 8471902 18L0765363 En Servicio Cabrapata/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-27 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

494ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sarconta/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000347 8471529 18L0763675 En Servicio Sarconta/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 L-137297 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

495ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochahuachi/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000535 8468602 18L0760621 En Servicio Ccochahuachi/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 53243 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

496ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochahuachi II/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000536 8468812 18L0760506 En Servicio Ccochahuachi II/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31100 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

497ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Uruhiri I/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000533 8467631 18L0760258 En Servicio Uruhiri I/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31399 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

498ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Uruhuiri II/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000534 8467793 18L0760347 En Servicio Uruhuiri II/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31263 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

499ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pallpacachi/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea Nuevo 8465501 18L0769132 En Servicio Pallpacachi/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 2889 HP&T Electric SAC 2015 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

500ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Palpacachi/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000342 8465085 18L0769322 En Servicio Palpacachi/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 L-23819 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

501ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Llicchivilca/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000344 8461241 18L0767489 En Servicio Llicchivilca/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 N/F N/F N/F 13.2/0.46-0.23KV N/F SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

502ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Alfaujo/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1001023 8469328 18L0771799 En Servicio Alfaujo/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 503393-25 I&T Electric SAC 2014 22.90/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

503ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huayllati II/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000340 8458780 18L0771885 En Servicio Huayllati II/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 168367-323 Siemens 1996 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

504ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorNueva Esperanza/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1001039 8458961 18L0772135 En Servicio Nueva Esperanza/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 503393-42 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

505ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Yanarico/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000598 8456267 18L0773743 En Servicio Yanarico/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 53108 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

506ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kullco III/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000938 8456281 18L0770299 En Servicio Kullco III/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 673418 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

507ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kullco I/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000584 8455800 18L0770187 En Servicio Kullco I/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 31080 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

508ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kullco II/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000585 8455498 18L0770844 En Servicio Kullco II/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 53157 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

509ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Corichichina/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000337 8453467 18L0772510 En Servicio Corichichina/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 T-32107 ELECTRIC POWER 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

510ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Palca chico/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000597 8454259 18L0773899 En Servicio Palca chico/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 660836 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

511ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Llaullipata/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000343 8467170 18L0771023 En Servicio Llaullipata/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 560182 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

512ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Illecchihua/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000530 8466134 18L0771599 En Servicio Illecchihua/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 31250 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

513ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Collauro/Gamarra/Grau/Apurimac Aérea 1000341 8464304 18L0771583 En Servicio Collauro/Gamarra/Grau/Apurimac GAMARRA GRAU APURIMAC 01 L-137298 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

514ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Teneria/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000583 8458005 18L0769494 En Servicio Teneria/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 L-137112 ABB 1996 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

515ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lambraje/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000937 8457719 18L0766970 En Servicio Lambraje/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 673411 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

516ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huacamolle/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000936 8458202 18L0768772 En Servicio Huacamolle/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 673450 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

517ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccallasoque/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000581 8456689 18L0766637 En Servicio Ccallasoque/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 31113 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

518ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ahuaytani/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000582 8454998 18L0767716 En Servicio Ahuaytani/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 31125 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

519ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcotanccayre/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1001041 8443988 18L0772147 En Servicio Ccotanccayre/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 503393-35 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

520ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Barrio union/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1001042 8443104 18L0772537 En Servicio Barrio union/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 503392-01 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

521ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChuchauccasa II/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000580 8451929 18L0766560 En Servicio Chuchauccasa II/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 53260 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

522ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pampahuite/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000338 8453678 18L0767223 En Servicio Pampahuite/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 KG 3745 Rimel 2006 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

523ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pampahuite II/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1001072 8453556 18L0767088 En Servicio Pampahuite II/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 503392-05 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

524ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tambo I/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000577 8451988 18L0765673 En Servicio Tambo I/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 531514 TRAFOPAR 2001 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

525ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tambo II/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000578 8451600 18L0765289 En Servicio Tambo II/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 530151 TRAFOPAR 2001 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

526ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Payquiste/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000576 8451772 18L0764173 En Servicio Payquiste/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 53199 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

527ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChuchaucasa I/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000579 8452286 18L0766493 En Servicio Chuchaucasa I/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 31362 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

528ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChacapampa I/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000526 8450140 18L0770975 En Servicio Chacapampa I/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 104053 Mega 1997 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

529ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChacapampa II/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000527 8450314 18L0770840 En Servicio Chacapampa II/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 31181 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

530ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Hacchupata/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1001038 8453305 18L0770134 En Servicio Hacchupata/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 503393-61 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

531ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBarrio Mamara/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000733 8442439 18L0772726 En Servicio Barrio Mamara/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 5586-10 TRIDECON 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

532ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSihuaycancha/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000935 8440302 18L0773544 En Servicio Sihuaycancha/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 673430 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

533ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSihuaicancha II/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000543 8441241 18L0773591 En Servicio Sihuaicancha II/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31396 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

534ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSihuaicancha I/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000542 8441465 18L0773899 En Servicio Sihuaicancha I/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31182 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

535ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSihuaicancha III/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000922 8441945 18L0774203 En Servicio Sihuaicancha III/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 673428 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

536ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBarrio Mamara II/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000734 8442243 18L0773045 En Servicio Barrio Mamara II/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 2660-07 MENAUT ELECTRIC 2010 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

537ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRepresapampa/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000732 8442925 18L0772169 En Servicio Represapampa/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 2673-08 MENAUT ELECTRIC 2010 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

538ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ñuñunyupata/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000510 8443466 18L0770875 En Servicio Ñuñunyupata/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31373 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

539ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTambopata III/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000919 8442126 18L0770376 En Servicio Tambopata III/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 673427 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

540ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pucacorral/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000920 8441900 18L0769484 En Servicio Pucacorral/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 764779 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

541ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador /Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000336 8442653 18L0772590 En Servicio /Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 XA0705A003H TRAFO 1995 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

542ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Picosaihua/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000528 8451400 18L0772791 En Servicio Picosaihua/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 31401 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

543ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Picosayhua II/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000529 8451365 18L0773142 En Servicio Picosayhua II/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 31143 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

544ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pallca/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000942 8451561 18L0774026 En Servicio Pallca/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 673444 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

545ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAncahuachana/Huayllati/Grau/Apurimac Aérea 1000926 8449533 18L0773599 En Servicio Ancahuachana/Huayllati/Grau/Apurimac HUAYLLATI GRAU APURIMAC 01 712025 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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546ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cutallpampa/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000927 8448105 18L0774128 En Servicio Cutallpampa/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 53255 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

547ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPallca Grande/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000928 8448864 18L0775684 En Servicio Pallca Grande/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 654680 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

548ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Illacancha/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000546 8445247 18L0770004 En Servicio Illacancha/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31283 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

549ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huayao/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000553 8446852 18L0767574 En Servicio Huayao/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31187 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

550ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Matara/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000827 8480771 18L0726555 En Servicio Matara/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712046 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

551ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTambopata IV/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000921 8442982 18L0769447 En Servicio Tambopata IV/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 673409 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

552ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTambopata V/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000943 8442738 18L0769870 En Servicio Tambopata V/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 673412 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

553ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tambopata II/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000545 8443095 18L0770179 En Servicio Tambopata II/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31211 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

554ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tambopata I/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000544 8443588 18L0770106 En Servicio Tambopata I/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31410 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

555ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccoñamuro/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000525 8443950 18L0768564 En Servicio Ccoñamuro/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 31191 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

556ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Escohorno/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000939 8435410 18L0779607 En Servicio Escohorno/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 689639 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

557ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorC.P. Escorno/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 40984 8435397 18L0780399 En Servicio C.P. Escorno/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 113093524 Elko PROMELSA 2009 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

558ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRecco Conccacca/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 40983 8434592 18L0785113 En Servicio Recco Conccacca/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 3124-12 MENAUT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

559ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Conccacca/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 42119 8435355 18L0782732 En Servicio Conccacca/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 764776 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

560ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Capillayoc/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000467 8444387 18L0766680 En Servicio Capillayoc/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 189.07 RESELEC 2005 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

561ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tuyroscca/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000940 8445585 18L0768616 En Servicio Tuyroscca/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 673431 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

562ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Illacancha/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1001040 8443220 18L0770296 En Servicio Illacancha/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 503393-73 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

563ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Curasco/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000329 8444044 18L0762682 En Servicio Curasco/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 138458T220 DELCROSA 1996 22.9/0.46-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

564ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Apulima/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000977 8438068 18L0768541 En Servicio Apulima/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 525186 Itb 2008 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

565ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAyrihuanca/Micaela Batidas/Grau/Apurimac Aérea 1000320 8438253 18L0757515 En Servicio Ayrihuanca/Micaela Batidas/Grau/Apurimac MICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 168284 Siemens 1996 22.9/0.46-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

566ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLimacpuquio III/Micaela Batidas/Grau/Apurim Aérea 1000520 8436798 18L0757315 En Servicio Limacpuquio III/Micaela Batidas/Grau/Apurimac MICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 31383 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

567ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLimacpuquio II/Micaela Batidas/Grau/Apurim Aérea 1000519 8437014 18L0757051 En Servicio Limacpuquio II/Micaela Batidas/Grau/Apurimac MICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 53155 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

568ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLimacpuqui I/Micaela Batidas/Grau/Apurima Aérea 1000518 8437572 18L0756670 En Servicio Limacpuqui I/Micaela Batidas/Grau/Apurimac MICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 53046 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

569ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Miska/Micaela Batidas/Grau/Apurimac Aérea 1000321 8435057 18L0756214 En Servicio Miska/Micaela Batidas/Grau/Apurimac MICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 1041 H.H 1995 22.9/0.46-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

570ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmerica Movil Peru/San Antonio/Grau/Apurim Aérea 1000705 8433693 18L0755740 En Servicio America Movil Peru/San Antonio/Grau/Apurimac SAN ANTONIO GRAU APURIMAC 01 1356 HP&T Electric SAC 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

571ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Casanca II/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000469 8443525 18L0765568 En Servicio Casanca II/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 309 EPLI SAC 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

572ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Casanca I/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000468 8442848 18L0765305 En Servicio Casanca I/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 188.07 RESELEC 2005 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

573ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pucapata/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000930 8440514 18L0764860 En Servicio Pucapata/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 673434 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

574ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Taclla II/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000594 8439521 18L0765043 En Servicio Taclla II/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31095 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

575ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Taclla III/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000595 8439336 18L0765202 En Servicio Taclla III/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31086 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

576ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Taclla I/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000596 8440450 18L0766105 En Servicio Taclla I/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31284 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

577ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPatahuancaray/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000929 8440918 18L0765692 En Servicio Patahuancaray/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 673449 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

578ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Querhuasi/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000918 8441693 18L0764768 En Servicio Querhuasi/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 673432 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

579ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Hayllati/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1001074 8444211 18L0762591 En Servicio Hayllati/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 503393-64 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

580ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador San Agustin/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1001073 8443357 18L0761591 En Servicio San Agustin/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 503393-10 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

581ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Antonio/San Antonio/Grau/Apurimac Aérea 1000322 8432336 18L0756531 En Servicio San Antonio/San Antonio/Grau/Apurimac SAN ANTONIO GRAU APURIMAC 01 138460T21 DELCROSA 1996 22.9/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

582ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccocha/San Antonio/Grau/Apurimac Aérea 1001059 8430818 18L0757196 En Servicio Ccocha/San Antonio/Grau/Apurimac SAN ANTONIO GRAU APURIMAC 01 503393-58 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

583ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccoruro/San Antonio/Grau/Apurimac Aérea 1001037 8429616 18L0757239 En Servicio Ccoruro/San Antonio/Grau/Apurimac SAN ANTONIO GRAU APURIMAC 01 503393-32 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

584ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Alcavaleria/Mamara/Grau/Apurimac Aérea 1001036 8426423 18L0759979 En Servicio Alcavaleria/Mamara/Grau/Apurimac MAMARA GRAU APURIMAC 01 503393-52 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

585ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPlaza de armas/Mamara/Grau/Apurimac Aérea 1000325 8425669 18L0760007 En Servicio Plaza de armas/Mamara/Grau/Apurimac MAMARA GRAU APURIMAC 01 138458T-4 DELCROSA 1996 22.9/0.398-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

586ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mamara/Mamara/Grau/Apurimac Aérea Nuevo 8424825 18L0760751 En Servicio Mamara/Mamara/Grau/Apurimac MAMARA GRAU APURIMAC 01 T15-045 Electrica Opt. 2015 22.9/0.46-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

587ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mamara/Mamara/Grau/Apurimac Aérea 1000657 8424858 18L0760692 En Servicio Mamara/Mamara/Grau/Apurimac MAMARA GRAU APURIMAC 01 04-069-1018 Electrica Opt. 2004 13.2/0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

588ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huaruchaca/Mamara/Grau/Apurimac Aérea 1000326 8423164 18L0762097 En Servicio Huaruchaca/Mamara/Grau/Apurimac MAMARA GRAU APURIMAC 01 L-132796FAC. CANEPA TABIN 1985 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

589ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Anco/Oropesa/Grau/Apurimac Aérea 1000572 8419485 18L0766195 En Servicio Anco/Oropesa/Grau/Apurimac OROPESA GRAU APURIMAC 01 530520 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

590ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPlaza de armas/Oropesa/Grau/Apurimac Aérea 1000328 8421803 18L76389700 En Servicio Plaza de armas/Oropesa/Grau/Apurimac OROPESA GRAU APURIMAC 01 L-137295 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

591ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Quinicunca/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000924 8442399 18L0761431 En Servicio Quinicunca/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 712029 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

592ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochacocha I/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000573 8441032 18L0760914 En Servicio Ccochacocha I/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 53129 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

593ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcohcaccocha II/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000574 8441621 18L0760777 En Servicio Ccohcaccocha II/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31375 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

594ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Puiso I/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000550 8441822 18L0759295 En Servicio Puiso I/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31204 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

595ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Puiso II/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000522 8441207 18L0759836 En Servicio Puiso II/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31357 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

596ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Puiso III/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000523 8440140 18L0759833 En Servicio Puiso III/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31136 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

597ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorJata corral/Micaela Bastidas/Grau/Apurimac Aérea 1001070 8439398 18L0756566 En Servicio Jata corral/Micaela Bastidas/Grau/Apurimac MICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 503393-37 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

598ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUmayoc/Micaela Bastidas/Grau/Apurimac Aérea 1001045 8440570 18L0757288 En Servicio Umayoc/Micaela Bastidas/Grau/Apurimac MICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 503393-04 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

599ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorra Santa Maria Peru/Micaela Bastidas/Grau/Ap Aérea 1000946 8443105 18L0757763 En Servicio Minera Santa Maria Peru/Micaela Bastidas/Grau/ApurimaMICAELA BASTIDAS GRAU APURIMAC 01 3713-09 MENAUT ELECTRIC 2013 22.9/0.46-0.23KV 700 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

600ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Uchubamba/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000925 8444665 18L0758290 En Servicio Uchubamba/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 712032 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

601ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Totora/Oropesa/Grau/Apurimac Aérea 1000670 8421761 18L0763354 En Servicio Totora/Oropesa/Grau/Apurimac OROPESA GRAU APURIMAC 01 082-2010 VCC Electric S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

602ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Totora/Oropesa/Grau/Apurimac Aérea 1000327 8422022 18L0762984 En Servicio Totora/Oropesa/Grau/Apurimac OROPESA GRAU APURIMAC 01 L-D000275 ABB 1998 22.9/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

603ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pichipay/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1001061 8424226 18L0758657 En Servicio Pichipay/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 503393-38 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

604ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Perccapay/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1001062 8424250 18L0758059 En Servicio Perccapay/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 503393-31 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

605ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Turpay II/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000323 8425760 18L0756600 En Servicio Turpay II/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 138460T-7 DELCROSA 1996 22.9/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

606ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Turpay I/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000324 8425723 18L0756576 En Servicio Turpay I/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 138460T-14 DELCROSA 1996 22.9/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

607ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000417-1 8424235 18L0752182 En Servicio Mina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 138454T-23 DELCROSA 1996 22.9/0.46-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

608ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000417-2 8424235 18L0752182 En Servicio Mina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 3286 SAGERSA H.H. 2007 22.9/0.46-0.23KV 200 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

609ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000417-3 8424235 18L0752182 En Servicio Mina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 5187267 HP&T Electric SAC 1990 22.9/0.46-0.231KV 300 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

610ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000418-1 8424533 18L075222505 En Servicio Mina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 T-21608 ELECTRIC POWER 2002 22.9/0.46-0.23KV 500 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

611ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTamboraccay/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000335 8456682 18L0762367 En Servicio Tamboraccay/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 723001 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

612ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPucuruhuay/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000333 8452872 18L0761453 En Servicio Pucuruhuay/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 630252 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

613ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayo chico/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000331 8451313 18L0761856 En Servicio Huayo chico/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 L-132786 ABB 1985 22.9/0.46-0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

614ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Muyurina/Vilcabamba/Grau/Apurimac Aérea 1001031 8443198 18L0757023 En Servicio Muyurina/Vilcabamba/Grau/Apurimac VILCABAMBA GRAU APURIMAC 01 503393-49 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

615ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVilcabamba I/Vilcabamba/Grau/Apurimac Aérea 1000317 8442972 18L0756684 En Servicio Vilcabamba I/Vilcabamba/Grau/Apurimac VILCABAMBA GRAU APURIMAC 01 168337 Siemens 1996 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

616ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huascaro/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000330 8449860 18L0761752 En Servicio Huascaro/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 630248 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

617ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHacienda Borguer/Curasco/Grau/Apurimac Aérea Nuevo 8448937 18L0761808 En Servicio Hacienda Borguer/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 L-701173-01 ABB 2011 13.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

618ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pacayura/Progreso/Grau/Apurimac Aérea 1000541 8450716 18L0762535 En Servicio Pacayura/Progreso/Grau/Apurimac PROGRESO GRAU APURIMAC 01 1670-12 MENAUT ELECTRIC 2008 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

619ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lucre/Curasco/Grau/Apurimac Aérea 1000575 8448000 18L0761623 En Servicio Lucre/Curasco/Grau/Apurimac CURASCO GRAU APURIMAC 01 31253 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

620ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLambraspata/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000570 8440095 18L0753720 En Servicio Lambraspata/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 31232 TRAFOPAR 2001 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

621ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000418-2 8424533 18L07522505 En Servicio Mina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 T-21607 ELECTRIC POWER 2002 22.9/0.46-0.231KV 350 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

622ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac Aérea 1000418-3 8424533 18L07522505 En Servicio Mina Santa Rosa/Turpay/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 R2472 Elko Peruano 2002 22.9/0.4-0.231KV 30 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

623ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Virundo I/Virundo/Grau/Apurimac Aérea 1000309 8423339 18L0750186 En Servicio Virundo I/Virundo/Grau/Apurimac TURPAY GRAU APURIMAC 01 1692 HP Industrial SRL 2014 22.9/0.398-23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

624ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Piyay/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000307 8427403 18L0750373 En Servicio Piyay/Pataypampa/Grau/Apurimac VIRUNDO GRAU APURIMAC 01 N/F Siemens N/F 22.9/0.4-23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

625ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTotorapampa/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000568 8430106 18L0750654 En Servicio Totorapampa/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 60897 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

626ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Marcos/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000567 8431743 18L0753317 En Servicio San Marcos/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 60913 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

627ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMachaypampa/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000995 8432527 18L0753691 En Servicio Machaypampa/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503392-04 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

628ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochamoco/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000994 8431855 18L0753877 En Servicio Ccochamoco/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503393-18 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

629ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChakapampa/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1001000 8432293 18L0753125 En Servicio Chakapampa/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503393-53 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

630ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bellavista/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000999 8432003 18L0752591 En Servicio Bellavista/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 504128-02 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

631ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Parcco/Vilcabamba/Grau/Apurimac Aérea 1000571 8441007 18L0754448 En Servicio Parcco/Vilcabamba/Grau/Apurimac VILCABAMBA GRAU APURIMAC 01 53206 TRAFOPAR 2001 13-2/0.46-0.230KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

632ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscapampa/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1001043 8442708 18L0751727 En Servicio Quiscapampa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-67 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

633ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoruacaysaywa bajo/Chuquibambilla/Grau/Apuri Aérea 1001034 8444019 18L0754753 En Servicio Huacaysaywa bajo/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-47 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

634ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorColcabamba/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000569 8443972 18L0756269 En Servicio Colcabamba/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 TR-2011-11057-01 EPLI SAC 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

635ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuacansayhua/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1000316 8444245 18L0754758 En Servicio Huacansayhua/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 132787 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

636ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuacaysaywa bajo I/Curpahuasi/Grau/Apurim Aérea 1001032 8444032 18L0754300 En Servicio Huacaysaywa bajo I/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 503393-57 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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637ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huayñura/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000591 8450840 18L0758486 En Servicio Huayñura/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 31159 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

638ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHabaspata II/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000593 8451503 18L0760036 En Servicio Habaspata II/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 31328 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

639ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHabaspata I/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000592 8452214 18L0759995 En Servicio Habaspata I/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 53109 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

640ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampahuire I/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1001105 8453187 18L0758242 En Servicio Pampahuire I/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 504128-01 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

641ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCabrapata/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1001060 8431570 18L0752755 En Servicio Cabrapata/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503394-05 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

642ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuampatayoc/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000997 8431089 18L0751844 En Servicio Huampatayoc/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503392-02 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

643ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampahuasi/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000996 8430748 18L0751635 En Servicio Pampahuasi/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503393-06 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

644ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPataypampa/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000306 8431409 18L0751204 En Servicio Pataypampa/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 L-24251 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

645ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cruzpata/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000993 8431120 18L0750669 En Servicio Cruzpata/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503393-20 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

646ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRacayhuayco/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1001001 8432067 18L0750906 En Servicio Racayhuayco/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503393-65 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

647ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmerica movil Peru/Pataypampa/Grau/Apurim Aérea 1000704 8419601 18L0751746 En Servicio America movil Peru/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 1555 HP&T Electric SAC 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

648ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Checyapa/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000415 8432743 18L0751339 En Servicio Checyapa/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 S1-301157 Elko PROMELSA N/F 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

649ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bellavista/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000566 8432399 18L0752575 En Servicio Bellavista/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 60919 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

650ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorYanaccata/Pataypampa/Grau/Apurimac Aérea 1000991 8433397 18L0752866 En Servicio Yanaccata/Pataypampa/Grau/Apurimac PATAYPAMPA GRAU APURIMAC 01 503393 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

651ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Carlos/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1001104 8452508 18L0757902 En Servicio San Carlos/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 503394-04 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

652ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorNueva Esperanza/Curpahuasi/Grau/Apurima Aérea 1001103 8452508 18L0757254 En Servicio Nueva Esperanza/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 503392-06 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

653ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ratcay/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000315 8448400 18L0758529 En Servicio Ratcay/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 TR-2005-0828-04 EPLI SAC 2005 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

654ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tastapata/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000314 8445401 18L0754938 En Servicio Tastapata/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 31261 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

655ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mollepiña/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1000313 8445401 18L0754938 En Servicio Mollepiña/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 168360 Siemens 1996 13.2/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

656ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Anahuasi/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1001067 8443054 18L0750773 En Servicio Anahuasi/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 503393-19 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

657ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAncuyo/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001066 8441944 18L0749886 En Servicio Ancuyo/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-05 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

658ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscabamba/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000563 8437907 18L0752680 En Servicio Quiscabamba/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 60881 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

659ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Patahuasi/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000984 8436883 18L0752740 En Servicio Patahuasi/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 503394-06 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

660ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pallca/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000413 8436166 18L0752570 En Servicio Pallca/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 53159 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

661ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Chirirqui/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000305 8434651 18L0753066 En Servicio Chirirqui/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 168346 Siemens 1996 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

662ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOcanapata/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000985 8434473 18L0752496 En Servicio Ocanapata/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 503393-24 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

663ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMoranserayoc/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000990 8434912 18L0752491 En Servicio Moranserayoc/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 503393-41 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

664ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMarancerayoc/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000565 8435086 18L0752761 En Servicio Marancerayoc/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 53234 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

665ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Chocchoc/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000564 8935395 18L0752035 En Servicio Chocchoc/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 31300 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

666ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTianamocco/Santa Rosa/Grau/Apurimac Aérea 1000992 8435517 18L0751667 En Servicio Tianamocco/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 503394-03 I&T Electric SAC 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

667ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVilcabamba II/Vilcabamba/Grau/Apurimac Aérea 1000318 8442413 18L0756415 En Servicio Vilcabamba II/Vilcabamba/Grau/Apurimac VILCABAMBA GRAU APURIMAC 01 168290 Siemens 1996 22.9/0.46-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

668ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorJahuapampa/Vilcabamba/Grau/Apurimac Aérea 1001044 8442207 18L075198 En Servicio Jahuapampa/Vilcabamba/Grau/Apurimac VILCABAMBA GRAU APURIMAC 01 503395-01 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.39-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

669ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuanccarcco/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1001047 8444924 18L0749493 En Servicio Huanccarcco/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 503393-72 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.39-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

670ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuanccarcco/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1001046 8444316 18L0750081 En Servicio Huanccarcco/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 503393-51 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.39-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

671ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorComunidad canco/Santa Rosa/Grau/Apurima Aérea 1000457 8436504 18L0753952 En Servicio Comunidad canco/Santa Rosa/Grau/Apurimac SANTA ROSA GRAU APURIMAC 01 T-21719 ELECTRIC POWER 2002 22.9/0.39-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

672ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcochapalcca/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000945 8438761 18L0750974 En Servicio Ccochapalcca/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 2233-03 MENAUT ELECTRIC 2010 22.9/023KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

673ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAntena claro chuqui/Chuquibambilla/Grau/Apuri Aérea 1000645 8440514 18L0752166 En Servicio Antena claro chuqui/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 230185 FASETRON 2013 22.9/0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

674ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorKucupa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001005 8439392 18L0749828 En Servicio Kucupa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-15 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

675ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcocha/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001002 8438721 18L0748765 En Servicio Ccocha/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-36 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

676ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Catca/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001065 8438167 18L0747818 En Servicio Catca/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-23 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

677ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTamana/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001018 8438938 1840748162 En Servicio Tamana/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-08 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

678ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCachisamana/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1001012 8438579 18L0747206 En Servicio Cachisamana/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-33 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

679ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccotro/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000292 8440431 18L0743774 En Servicio Ccotro/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 L-24097 ABB 1997 22.9/0.4-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

680ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorWaicahuasi/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001101 8435371 18L0743146 En Servicio Waicahuasi/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-28 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

681ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCampanapata/Curpahuasi/Grau/Apurimac Aérea 1001100 8445077 18L0751073 En Servicio Campanapata/Curpahuasi/Grau/Apurimac CURPAHUASI GRAU APURIMAC 01 503393-40 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

682ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUllputo/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000311 8440500 18L0748961 En Servicio Ullputo/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 5601478 Elko Peruano 1998 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

683ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBarrio Tahuaray/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1000291 8439771 18L0748078 En Servicio Barrio Tahuaray/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 111168512 Elko PROMELSA 2011 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

684ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLeoncio Prado/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000288 8439651 18L0747650 En Servicio Leoncio Prado/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 L-23817 ABB 1997 22.9/0.4-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

685ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorre del buen concejo/Chuquibambilla/Grau/Ap Aérea 1000289 8439375 18L0747359 En Servicio Madre del buen concejo/Chuquibambilla/Grau/ApurimacCHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 L-23820 ABB 1997 22.9/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

686ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorManzanayoc/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1001069 8437248 18L0746220 En Servicio Manzanayoc/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-48 I&T Electric SAC 2014 22.6/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

687ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUpiro centro/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1001075 8437007 18L0746074 En Servicio Upiro centro/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-30 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

688ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Matara/Lambrama/Grau/Apurimac Aérea 1000172 8479888 18L0727126 En Servicio Matara/Lambrama/Grau/Apurimac LAMBRAMA GRAU APURIMAC 01 1666-12 MENAUT ELECTRIC 2008 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

689ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Upiro/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000295 8436737 18L0745883 En Servicio Upiro/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 T-21721 ELECTRIC POWER 2002 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

690ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadornica movil Pisihuanca/Chuquibambilla/Grau/Ap Aérea 1000638 8440841 18L0749870 En ServicioTelefonica movil Pisihuanca/Chuquibambilla/Grau/ApurimaCHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 753-06 RESELEC 2008 22.9/0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

691ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorcotro Roncohusi/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1001011 8489792 18L0743112 En Servicio Ccotro Roncohusi/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-02 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

692ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadornica movil Roncuhuasi/Chuquibambilla/Grau/Ap Aérea 1000637 8439725 18L074337 En ServicioTelefonica movil Roncuhuasi/Chuquibambilla/Grau/ApurimCHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 746-06 RESELEC 2008 22.9/0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

693ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Agustin/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000512 8439477 18L0744914 En Servicio San Agustin/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 1084-12 MENAUT ELECTRIC 2007 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

694ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorListana/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001057 8439590 18L0746471 En Servicio Listana/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-69 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

695ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Agustin/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000511 8439445 18L0745990 En Servicio San Agustin/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 51121 Espectrum 2010 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

696ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCampanayoc/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000294 8437759 18L0744936 En Servicio Campanayoc/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 L-24090 ABB 1997 22.9/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

697ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCampanayok/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1001050 8437628 18L0744631 En Servicio Campanayok/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-43 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

698ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMoccoera/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001048 8437018 18L0744234 En Servicio Moccoera/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-50 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

699ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSanta Cruz/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001049 8436389 18L0744556 En Servicio Santa Cruz/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-03 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

700ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTomaccata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001015 8435713 18L0744065 En Servicio Tomaccata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-70 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

701ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuaywapampa/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1001052 8441202 18L0746986 En Servicio Huaywapampa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-54 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

702ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChahuarunay/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000310 8440918 18L0747786 En Servicio Chahuarunay/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 FL40185 SANBIAN 2014 22.9/0.4-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

703ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoriguel de Chahuarinay/Chuquibambilla/Grau/Ap Aérea 1001054 8440913 18L0748545 En Servicio San Miguel de Chahuarinay/Chuquibambilla/Grau/ApurimaCHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-13 I&T Electric SAC 2014 22.7/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

704ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAchaconta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000509 8437766 18L0746623 En Servicio Achaconta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 308-01 RESELEC 2006 13200/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

705ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcoronta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001099 8433612 18L0743627 En Servicio Ccoronta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-71 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

706ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMarccecca/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000298 8434460 18L0742919 En Servicio Marccecca/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 L-24095 ABB 1997 22.9/0.4-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

707ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLllallaorco/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001064 8433957 18L0743060 En Servicio Lllallaorco/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503395-02 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.39-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

708ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRetamayoc/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001063 8435532 18L0744860 En Servicio Retamayoc/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-46 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

709ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPatapataListana/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1001056 8435011 18L0744804 En Servicio PatapataListana/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-29 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

710ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoralle San Cristobal/Chuquibambilla/Grau/Apuri Aérea 1000286 8439540 18L0747401 En Servicio Calle San Cristobal/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 21119 ABB 1994 22.9/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

711ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPatapata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000296 8435242 18L0744320 En Servicio Patapata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 L-24091 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

712ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAyrihua/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001014 8435032 18L0744194 En Servicio Ayrihua/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-56 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

713ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCoronta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000627 8435371 18L0746146 En Servicio Coronta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 1924-11 RESELEC 2014 22.9/0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

714ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLambraspaqyoc/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1001017 8435453 18L0744550 En Servicio Lambraspaqyoc/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-22 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

715ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorampanayoc bajo/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1001051 8437665 18L0745117 En Servicio Campanayoc bajo/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-39 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

716ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTastapata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001053 8437664 18L0745619 En Servicio Tastapata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-16 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

717ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMotuypata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001058 8435948 18L0744912 En Servicio Motuypata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503392-03 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

718ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUpiro Alto/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000944 8436337 18L0745632 En Servicio Upiro Alto/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 654673 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

719ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAlcoquipata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001098 8431808 18L0744576 En Servicio Alcoquipata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-45 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

720ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChapimarca/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000923 8431073 19L0744880 En Servicio Chapimarca/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 764781 Itb 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

721ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCapillapata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001006 8431085 18L0739928 En Servicio Capillapata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-01 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

722ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPucaccasa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001004 8429871 18L0740539 En Servicio Pucaccasa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-07 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

723ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChupihuqyana/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1001016 8429169 18L0739941 En Servicio Chupihuqyana/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-17 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

724ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCotahuarcay/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000301 8430043 18L0739307 En Servicio Cotahuarcay/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 S/P S/P S/P 22.9/0.4-0.231KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

725ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorApacheta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001019 8428591 18L0737869 En Servicio Apacheta/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-55 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

726ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorJañapampa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000931 8429221 18L0735903 En Servicio Jañapampa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 712014 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

727ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuichihua/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1000302 8429733 18L0737780 En Servicio Huichihua/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 S/P Siemens S/P 22.9/0.4-0.231KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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728ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMoyopampa/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1001013 8430683 18L0738674 En Servicio Moyopampa/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-26 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

729ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVaqueriapata/Chuquibambilla/Grau/Apurima Aérea 1000300 8430698 18L0739014 En Servicio Vaqueriapata/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 L-24094 ABB 1997 22.9/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

730ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCruzmocco/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001007 8430491 18L0739812 En Servicio Cruzmocco/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-12 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

731ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMiserco/Chuquibambilla/Grau/Apurimac Aérea 1001055 8432197 18L0745318 En Servicio Miserco/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 503393-09 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

732ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOsccollomarca/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1000932 8432940 18L0746759 En Servicio Osccollomarca/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 654682 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

733ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorscollomarca alto/Chuquibambilla/Grau/Apurim Aérea 1000933 8434243 18L0746675 En Servicio Oscollomarca alto/Chuquibambilla/Grau/Apurimac CHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 712045 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

734ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoronica movil motoypata/Chuquibambilla/Grau/Ap Aérea 1000641 8435988 18L0746224 En Servicio Telefonica movil motoypata/Chuquibambilla/Grau/ApurimaCHUQUIBAMBILLA GRAU APURIMAC 01 748-06 RESELEC 2008 22.9/023KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

735ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAtanccama/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000177 8465734 1820739354 En Servicio Atanccama/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 XA0705A001H TRAFO 1995 13.2-22/04-231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

736ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAmerica movil Peru/Lambrama/Abancay/Apurim Aérea 1000915 8466335 18L0740358 En Servicio America movil Peru/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 220372 FASETRON 2012 22.9/0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

737ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Itunes/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000808 8467085 18L0740497 En Servicio Itunes/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712122 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

738ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPichiuca/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000364 8468737 18L0740796 En Servicio Pichiuca/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 L-110223-01 ABB 2001 13.8/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

739ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrpipampa/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000176 8468377 18L0739790 En Servicio Urpipampa/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 141211T1 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

740ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPaccayca/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000363 8469728 18L0738706 En Servicio Paccayca/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 31135 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

741ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorise-Tajupampa/Chuquibambilla/Abancay/Apu Aérea 1000934 8482903 18L0736652 En Servicio Chise-Tajupampa/Chuquibambilla/Abancay/Apurimac CHUQUIBAMBILLA ABANCAY APURIMAC 01 712007 Itb 2012 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

742ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPaltagota/Chuquibambilla/Abancay/Apurima Aérea 1001008 8432545 18L0737600 En Servicio Paltagota/Chuquibambilla/Abancay/Apurimac CHUQUIBAMBILLA ABANCAY APURIMAC 01 503393-11 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

743ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPayccopata/Chuquibambilla/Abancay/Apurim Aérea 1001009 8432477 18L0738680 En Servicio Payccopata/Chuquibambilla/Abancay/Apurimac CHUQUIBAMBILLA ABANCAY APURIMAC 01 503393-14 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

744ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorOsccoca/Chuquibambilla/Abancay/Apurima Aérea 1001003 8432524 18L073935 En Servicio Osccoca/Chuquibambilla/Abancay/Apurimac CHUQUIBAMBILLA ABANCAY APURIMAC 01 503393-21 I&T Electric SAC 2014 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

745ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorhuasi plaza central/Chuquibambilla/Abancay/ Aérea 1000293 8440185 18L0743191 En ServicioRuncuhuasi plaza central/Chuquibambilla/Abancay/ApurimCHUQUIBAMBILLA ABANCAY APURIMAC 01 56764-01 I&T Electric SAC 2005 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

746ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorr, 19 de Noviembre/Lam brama/Abancay/Apuri Aérea 1000179 8465369 18L0741125 En Servicio Jr, 19 de Noviembre/Lam brama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 XA0705A002H TRAFO 1995 22.9/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

747ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSoccospampa/Lam brama/Abancay/Apurima Aérea 1000175 8471123 48L0737806 En Servicio Soccospampa/Lam brama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 132796-B Elko Peruano N/F 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

748ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Caype/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000174 8473667 18L0734301 En Servicio Caype/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 F1-113225 Elko PROMELSA N/F 13.2/0.46-23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

749ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Suncho/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000173 8473888 18L0732384 En Servicio Suncho/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 XA0704A001H TRAFO 1995 22.9/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

750ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMatara Bocatoma/Lambrama/Abancay/Apurim Aérea 1000855 8480598 18L0726087 En Servicio Matara Bocatoma/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 193-08 RESELEC 2005 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

751ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Kera/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000800 8474057 18L0739645 En Servicio Kera/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712707 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

752ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Siusay/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea Nuevo 8471759 18L0736057 En Servicio Siusay/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712703 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

753ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Siusay/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000362 8470227 18L0735053 En Servicio Siusay/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 L-110223-02 ABB 2001 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

754ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChoccemaray/Lambrama/Abancay/Apurima Aérea 1000804 8475641 18L0731628 En Servicio Choccemaray/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712136 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

755ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorroindustria Maramba/Lambrama/Abancay/Apu Aérea 1000687 8476500 18L0730900 En Servicio Agroindustria Maramba/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 80901 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

756ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMaramba/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1001169 8477927 18L072686 En Servicio Maramba/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 2232-03 MENAUT ELECTRIC 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

757ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChaquipajay/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000823 8478716 18L0727858 En Servicio Chaquipajay/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712093 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

758ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pucuta/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000586 8486698 18L0770908 En Servicio Pucuta/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 53197 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

759ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChoquemarca I/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000587 8483143 18L0767694 En Servicio Choquemarca I/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 712439 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

760ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChoquemarca II/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000588 8483279 18L0767424 En Servicio Choquemarca II/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 31084 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

761ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Collpa I/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000589 8483890 18L07700849 En Servicio Collpa I/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 53280 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

762ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Collpa II/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000590 8483875 18L0770682 En Servicio Collpa II/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 53248 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

763ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMutca/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000253 8427776 18L0682569 En Servicio Mutca/Chalhuanca/Aymaraes/Apurimac CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 L-137115 ABB 1996 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

764ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVito/Juan Espinoza Medrano/Antabamba/Apuri Aérea 1000246 848200 18L0721646 En Servicio Vito/Juan Espinoza Medrano/Antabamba/Apurimac ESPINOZA MEDRANO ANTABAMBA APURIMAC 01 T-1188 Electric Power 2000 22.9/0.4-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

765ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoramba/Juan Espinoza Medrano/Antabamba/Ap Aérea 1000658 8404817 18L0722227 En Servicio Sicobamba/Juan Espinoza Medrano/Antabamba/ApurimaESPINOZA MEDRANO ANTABAMBA APURIMAC 01 630042-B Elko Peruana 1998 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

766ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTatapampa/Antabamba/Antabamba/Apurima Aérea 1000663 8409966 18L0727627 En Servicio Tatapampa/Antabamba/Antabamba/Apurimac ANTABAMBA ANTABAMBA APURIMAC 01 2328-03 Menautt Electric 2010 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

767ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAntena Claro/Antabamba/Antabamba/Apurim Aérea 1000646 8411100 18L0727934 En Servicio Antena Claro/Antabamba/Antabamba/Apurimac ANTABAMBA ANTABAMBA APURIMAC 01 17758 FASETRON 2007 22.9/0-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

768ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSabaino/Sabaino/Antabamba/Apurimac Aérea 1000238 8416701 18L0721630 En Servicio Sabaino/Sabaino/Antabamba/Apurimac ANTABAMBA ANTABAMBA APURIMAC 01 2492 TEISA 1997 22.9/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

769ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Antilla/Sabaino/Antabamba/Apurimac Aérea 1000237 8415121 18L0719312 En Servicio Antilla/Sabaino/Antabamba/Apurimac ANTABAMBA ANTABAMBA APURIMAC 01 TR-2006-0653-22 EPLI S.A.C. 2006 22.9/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

770ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuancaray/Pachaconas/Antabamba/Apurima Aérea 1000235 8423593 18L0712917 En Servicio Huancaray/Pachaconas/Antabamba/Apurimac PACHACONAS ANTABAMBA APURIMAC 01 111168524 Elko Promelsa 2011 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

771ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPiscoya/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000229 8427445 18L0708173 En Servicio Piscoya/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac POCOHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 56764-02 I&T Electric S.A.C. 2005 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

772ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ayahuay/El Oro/Antabamba/Apurimac Aérea 1000233 8428280 18L0709465 En Servicio Ayahuay/El Oro/Antabamba/Apurimac EL ORO ANTABAMBA APURIMAC 01 139708T-1 DELCROSA 1996 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

773ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChircahuay/Pachaconas/Antabamba/Apurim Aérea 1000859 8427734 18L0711388 En Servicio Chircahuay/Pachaconas/Antabamba/Apurimac PACHACONAS ANTABAMBA APURIMAC 01 GR-2007-12028-0 EPLI S.A.C. 2008 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

774ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachaconas/Pachaconas/Antabamba/Apurim Aérea 1000236 8426646 18I0714051 En Servicio Pachaconas/Pachaconas/Antabamba/Apurimac PACHACONAS ANTABAMBA APURIMAC 01 138458T-25 DELCROSA 1996 22.9/0.398-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

775ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMiscapata/El Oro/Antabamba/Apurimac Aérea 1000232 8428778 18L0707988 En Servicio Miscapata/El Oro/Antabamba/Apurimac EL ORO ANTABAMBA APURIMAC 01 1662-12 ABB 2008 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

776ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuancaquita/Pocohuanca/Aymaraes/Apurim Aérea 1000474 8429743 18L0705793 En Servicio Huancaquita/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac POCOHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 S1-113517 Elko Promelsa 2005 13.2-22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

777ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTiaparo/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000234 8431898 18L0705522 En Servicio Tiaparo/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac POCOHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 95102 Operandina S.A. 1995 22.9/0.398-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

778ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPocohuanca/Pocohuanca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000231 8427264 18L0706446 En Servicio Pocohuanca/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac POCOHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 95101 Operandina S.A. 1995 22.9/0.398-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

779ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChanta/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000604 8426360 18L0703250 En Servicio Chanta/Pocohuanca/Aymaraes/Apurimac POCOHUANCA AYMARAES APURIMAC 01 95100 Operandina S.A. 1995 22.9/0.398-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

780ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sarayca/Yanaca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000225 8428250 18L0701352 En Servicio Sarayca/Yanaca/Aymaraes/Apurimac YANACA AYMARAES APURIMAC 01 168374 SIEMENS 1996 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

781ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ingenio/Yanaca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000636 8428940 18L0699819 En Servicio Ingenio/Yanaca/Aymaraes/Apurimac YANACA AYMARAES APURIMAC 01 470.1 RESELEC 2006 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

782ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tumire/Yanaca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000635 8428299 18L070698747 En Servicio Tumire/Yanaca/Aymaraes/Apurimac YANACA AYMARAES APURIMAC 01 6366121 Elko Peruana 1995 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

783ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorYanaca III/Yanaca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000228 8426470 18L0698644 En Servicio Yanaca III/Yanaca/Aymaraes/Apurimac YANACA AYMARAES APURIMAC 01 168351 SIEMENS 1996 22.9/400-231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

784ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Yanaca I/Yanaca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000227 8426595 18L0698417 En Servicio Yanaca I/Yanaca/Aymaraes/Apurimac YANACA AYMARAES APURIMAC 01 168340 SIEMENS 1996 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

785ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuisque/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000480 8433715 18L0701319 En Servicio Quisque/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 S1-113514 Elko Promelsa 2005 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

786ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChoquemarca/Tapayrihua/Aymaraes/Apurim Aérea 1000479 8434579 18L0702067 En Servicio Choquemarca/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 S1-113468 Elko Promelsa 2005 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

787ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayao/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000361 8435648 18L0701607 En Servicio Huayao/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 168490 AVJ 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

788ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTapayrihua/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000223 8435869 18L0700699 En Servicio Tapayrihua/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 16836 SIEMENS 1996 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

789ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAyllasana/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000429 8439408 18L0700058 En Servicio Ayllasana/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 53057 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

790ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLayme/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000600 8438976 18L0702192 En Servicio Layme/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 L-701212-02 ABB 2001 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

791ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHatun Layme/Tapayrihua/Aymaraes/Apurima Aérea 1000601 8439059 18L0703097 En Servicio Hatun Layme/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 L-701212-03 ABB 2001 13.2-22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

792ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLuychupata/Tapayrihua/Aymaraes/Apurima Aérea 1000222 8435825 18L0699052 En Servicio Luychupata/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 5208497 Operandina S.A. 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

793ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorchihua/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apuri Aérea 1000224 8435208 18L0697071 En Servicio Pichihua/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apurimac APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 01 S/P S/P S/P 22.9/0.46-0.23KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

794ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoreccasa/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apu Aérea 1000219 8437392 18L0694705 En Servicio Checcasa/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apurimac APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 01 5208197 Operandina S.A. 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

795ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorinchiña/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apu Aérea 1000623 8433036 18L0695582 En Servicio Chinchiña/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apurimac APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 01 TR-2010-05075-01 EPLI S.A.C. 2010 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

796ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorchayoc/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Ap Aérea 1000622 8435594 18L0697731 En Servicio Vicachayoc/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/ApurimacAPU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 01 T-52843 Electric Power 2005 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

797ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorchihua/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apuri Aérea Nuevo 8435803 18L0698466 En Servicio Pichihua/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apurimac APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 01 T-144436 Electric Power 2014 22.9/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

798ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorollpa/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apurim Aérea 1000432 8437998 18L0697882 En Servicio Collpa/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apurimac APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 01 S1-113264 Elko Promelsa 2004 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

799ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorocca/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apuri Aérea 1000220 8439087 18L0697425 En Servicio Amocca/Justo Apu Sahuaraura/Aymaraes/Apurimac APU SAHUARAURA AYMARAES APURIMAC 01 5208097 Operandina S.A. 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

800ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPallccora/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000599 8440935 18L0699732 En Servicio Pallccora/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 1667-12 Menautt Electric 2008 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

801ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCoriray/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000599 8441419 18L0697861 En Servicio Coriray/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 S1-113070 Elko Promelsa N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

802ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Socco/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000221 8439432 18L0697769 En Servicio Socco/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 T-21816 Electric Power 2003 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

803ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMochocco/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000380 8441657 18L0696576 En Servicio Mochocco/Tapayrihua/Aymaraes/Apurimac TAPAYRIHUA AYMARAES APURIMAC 01 L-701212-01 ABB 2001 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

804ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSanta Isabel/Chapimarca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000978 8452205 18L0697333 En Servicio Santa Isabel/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 1666 HP Industrial 2014 22.9/0.46-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

805ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Chalhuine/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000900 8444842 18L0683114 En Servicio Chalhuine/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501411-09 I&T Electric S.A.C. 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

806ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Chuchin/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000899 8447852 18L0683985 En Servicio Chuchin/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501410-03 I&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

807ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Llinqui/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000283 8450941 18L0683706 En Servicio Llinqui/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 KG-3751 RYMEL 2006 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

808ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Collana/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000896 8451586 18L0683359 En Servicio Collana/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501412-01 I&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

809ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLlinquiCentro/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000897 8451181 18L0683800 En Servicio LlinquiCentro/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501411-10 I&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

810ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMnazanapata/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000858 8451405 18L0684180 En Servicio Mnazanapata/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501410-04 I&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

811ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bayo/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000895 8451000 18L0684173 En Servicio Bayo/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501411-06 I&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

812ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccasaya/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000898 8447804 18L0685136 En Servicio Ccasaya/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501410-07 I&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

813ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoranta Plaza de Armas/Toraya/Aymaraes/Apuri Aérea 1000278 8447966 18L0686019 En Servicio Tanta Plaza de Armas/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 168336 SIEMENS 1996 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

814ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sarani/Toraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000901 8446818 18L0686757 En Servicio Sarani/Toraya/Aymaraes/Apurimac TORAYA AYMARAES APURIMAC 01 501411-03 I&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

815ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pacayca/Soraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000470 8435057 18L0682810 En Servicio Pacayca/Soraya/Aymaraes/Apurimac SORAYA AYMARAES APURIMAC 01 T-32393 Electric Power 2003 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

816ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ccanto/Soraya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000904 8435094 18L0683803 En Servicio Ccanto/Soraya/Aymaraes/Apurimac SORAYA AYMARAES APURIMAC 01 TR-2006-1314-04 EPLI S.A.C. 2008 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

817ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huayllo/Huayllo/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000218 8436613 18L0686940 En Servicio Huayllo/Huayllo/Aymaraes/Apurimac HUAYLLO AYMARAES APURIMAC 01 5140592 SANDIAN 2014 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

818ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Antonio/Huayllo/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000275 8437777 18L0686385 En Servicio San Antonio/Huayllo/Aymaraes/Apurimac HUAYLLO AYMARAES APURIMAC 01 3320144 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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819ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Tamica/Huayllo/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000274 8437296 18L0685513 En Servicio Tamica/Huayllo/Aymaraes/Apurimac HUAYLLO AYMARAES APURIMAC 01 3320143 CAIVET 1997 22.9/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

820ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huacasa/Capaya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1010321 8455498 18L0770844 En Servicio Huacasa/Capaya/Aymaraes/Apurimac CAPAYA AYMARAES APURIMAC 01 168493 SIEMENS 1996 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

821ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Mosecca/Capaya/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000272 8437109 18L0681743 En Servicio Mosecca/Capaya/Aymaraes/Apurimac CAPAYA AYMARAES APURIMAC 01 3320147 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

822ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayquipa/Huayllo/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000276 8442606 18L0690363 En Servicio Huayquipa/Huayllo/Aymaraes/Apurimac HUAYLLO AYMARAES APURIMAC 01 L-137113 ABB 1996 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

823ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayao/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000137 8450407 18L0689139 En Servicio Huayao/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac COLCABAMBA AYMARAES APURIMAC 01 560200 Elko Peruana 1999 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

824ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMolleyoc/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000559 8450578 18L0690195 En Servicio Molleyoc/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac COLCABAMBA AYMARAES APURIMAC 01 T-52841 Electric Power 2005 13.2-22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

825ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorColcabamba/Colcabamba/Aymaraes/Apurim Aérea 1000695 8450532 18L0691090 En Servicio Colcabamba/Colcabamba/Aymaraes/Apurimac COLCABAMBA AYMARAES APURIMAC 01 1421 HP&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

826ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayhuanca/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000894 8459800 18L0700680 En Servicio Huayhuanca/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 712425 Itb 2010 13.2 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

827ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTucsapuquio/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000485 8461195 18L0699406 En Servicio Tucsapuquio/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 395 HP Industrial 2004 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

828ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuancarpuquio/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000484 8462429 18L0699432 En Servicio Huancarpuquio/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 396 HP Industrial 2004 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

829ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Choncayo/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea Nuevo 8462464 18L0701365 En Servicio Choncayo/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 1088-12 Menautt Electric 2007 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

830ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Choncayo/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000818 8461861 18L0701198 En Servicio Choncayo/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 712434 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

831ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador San Mateo/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000202 8461813 18L07017 En Servicio San Mateo/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 1320316 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

832ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Chaconta/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000831 8461407 18L0701901 En Servicio Chaconta/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 712150 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

833ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPucaccacca/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000830 8460565 18L0702516 En Servicio Pucaccacca/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 712451 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

834ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAymaraes/Pichirhua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000449 8464382 18L0712300 En Servicio Aymaraes/Pichirhua/Aymaraes/Apurimac PICHIRHUA AYMARAES APURIMAC 01 271 EPLI S.A.C. 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

835ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCasinchihua/Pichirhua/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000698 8464518 18L0712794 En Servicio Casinchihua/Pichirhua/Aymaraes/Apurimac PICHIRHUA AYMARAES APURIMAC 01 1086 HP&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

836ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAncobamba/Chapimarca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000216 8464516 18L0721801 En Servicio Ancobamba/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 161481T-1 DELCROSA 1996 22.9/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

837ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSantiago/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000215 8450338 18L0702147 En Servicio Santiago/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 138513T3 DELCROSA 1996 22.9/0.398-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

838ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSupalla/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000213 8451935 18L0702315 En Servicio Supalla/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 L-110116-01 ABB 2001 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

839ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSaparaura/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000500 8455304  18L0702197 En Servicio Saparaura/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 2010-0280 BCC Electric S.A.C. 2010 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

840ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampallacta/Chapimarca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000214 8450992 18L0705604 En Servicio Pampallacta/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 TR-2005-0828-01 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

841ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorKishuarpata/Chapimarca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000706 8452124 18L0705011 En Servicio Kishuarpata/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 1338-02 RESELEC 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

842ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampallacta/Chapimarca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000707 8450925 18L0706134 En Servicio Pampallacta/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 1337-02 RESELEC 2011 13.2/0.46-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

843ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMutca/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000747 8453796 18L0707685 En Servicio Mutca/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 1035 B.L.V. Industrial 2006 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

844ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChapimarca/Chapimarca/Aymaraes/Apurima Aérea 1000201 8454262 18L0707033 En Servicio Chapimarca/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 XA0704A003H TRAFO 1995 22.9/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

845ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCaychuca/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000621 8456904 18L0710548 En Servicio Caychuca/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 S1-113278 Elko Promelsa 2004 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

846ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCerro Tambo/Chapimarca/Aymaraes/Apurim Aérea 1000692 8452832 18L0706256 En Servicio Cerro Tambo/Chapimarca/Aymaraes/Apurimac CHAPIMARCA AYMARAES APURIMAC 01 1126 HP&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

847ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTaquebamba I/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea 1000203 8462852 18L0705282 En Servicio Taquebamba I/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 L-137290 ABB 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

848ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTaquebamba II/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea Nuevo 8463533 18L0705020 En Servicio Taquebamba II/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 16383 FASETRON 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

849ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTaquebamba III/Tintay/Aymaraes/Apurimac Aérea Nuevo 8464732 18L0705567 En Servicio Taquebamba III/Tintay/Aymaraes/Apurimac TINTAY AYMARAES APURIMAC 01 0T63172 Electric Power 2006 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

850ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Antena/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000697 8464632 18L0706541 En Servicio Antena/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 1422 HP&T Electric S.A.C. 2011 22.9/0.23 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

851ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCurangopata/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000447 8467607 18L07835 En Servicio Curangopata/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 269 EPLI S.A.C. 2003 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

852ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAnchicha/Chacoche/Abancay/Apurimac Aérea 1000199 8452965 18L0715321 En Servicio Anchicha/Chacoche/Abancay/Apurimac CHACOCHE ABANCAY APURIMAC 01 TR-2005-0828-03 EPLI S.A.C. 2005 22.9/0.46-0.23 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

853ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Aclluta/Chacoche/Abancay/Apurimac Aérea 1000659 8457022 18L0716444 En Servicio Aclluta/Chacoche/Abancay/Apurimac CHACOCHE ABANCAY APURIMAC 01 1232-07 Menautt Electric 2008 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

854ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSuparaura/Chacoche/Abancay/Apurimac Aérea 1000660 8457042 18L0717086 En Servicio Suparaura/Chacoche/Abancay/Apurimac CHACOCHE ABANCAY APURIMAC 01 1572 HP Industrial 2008 22.9/0.46-0.23 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

855ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChacoche/Chacoche/Abancay/Apurimac Aérea 1000198 8457823 18L07172 En Servicio Chacoche/Chacoche/Abancay/Apurimac CHACOCHE ABANCAY APURIMAC 01 161459T-1 DELCROSA 1996 22.9/0.4-0.231 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

856ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMollebamba/Chacoche/Abancay/Apurimac Aérea 1000634 8459837 18L0713187 En Servicio Mollebamba/Chacoche/Abancay/Apurimac CHACOCHE ABANCAY APURIMAC 01 1573 HP Industrial 2008 22.9/0.4-0.231 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

857ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCondorpampa/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000683 8466672 18L0714188 En Servicio Condorpampa/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 DR-2010-04053-0 EPLI S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

858ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAntabamba Chico/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000217 8464073 18L0715961 En Servicio Antabamba Chico/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 138515T1 DELCROSA 1996 22.9/0.398-0.23KV 40 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

859ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Parco/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000811 8449232 18L0723925 En Servicio Parco/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 712151 Itb 2010 22.9/0.46-0.23 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

860ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Itahui/Chacoche/Abancay/Apurimac Aérea 1000798 8445212 18L0723918 En Servicio Itahui/Chacoche/Abancay/Apurimac CHACOCHE ABANCAY APURIMAC 01 712135 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

861ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pararani/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000810 8450735 18L0725114 En Servicio Pararani/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 712141 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

862ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Sacsamarca/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000475 8465907 18L0728384 En Servicio Sacsamarca/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 31213 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

863ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Circa/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000186 8464737 18L0729540 En Servicio Circa/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 XA0705A005H TRAFO 1995 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

864ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Ahuancco/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000371 8464246 18L0728864 En Servicio Ahuancco/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 630251 Elko Peruana 1998 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

865ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Lucmayoc/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000850 8463263 18L0727460 En Servicio Lucmayoc/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 3082-10 Menautt Electric 2011 22.9/0.380-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

866ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Soccos/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000462 8462390 18L0726743 En Servicio Soccos/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 S1-113320 Elko Promelsa 2004 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

867ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Nicolani I/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000814 8460313 18L0730161 En Servicio Nicolani I/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 712124 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

868ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Nicolani II/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000815 8460418 18L0730118 En Servicio Nicolani II/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 712108 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

869ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Uncabamba/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000817 8461079 18L0730978 En Servicio Uncabamba/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 712363 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

870ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huanrecca/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000816 8460083 18L0729860 En Servicio Huanrecca/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 712131 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

871ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuamanmarca/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000551 8464629 18L07224738 En Servicio Huamanmarca/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 400.9 RESELEC 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

872ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorJr. Arequipa/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000560-B 8491471 18L0729572 En Servicio Jr. Arequipa/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 TR-2004-11067-01 EPLI S.A.C. 2015 13.2/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

873ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorJr. Arequipa/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000560-A 8491471 18L0729572 En Servicio Jr. Arequipa/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 S3-1111188 Elko Promelsa 2007 13.2/0.23 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

874ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Eduardo S. Arenas/Abancay/Abancay/Apu Aérea 1000015 8492088 18L0730487 En Servicio Urb. Eduardo S. Arenas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 161152T1 DELCROSA 1994 13.2/0.23 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

875ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadordo con Samanez Ocampo/Abancay/Abancay/ Aérea 1001079 8492144 18L0729952 En ServicioAv. Prado con Samanez Ocampo/Abancay/Abancay/Apurim ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2412 HP&T Electric S.A.C. 2014 13.2/0.24 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

876ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Seoane Entel Peru/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1000051 8491900 18L0729098 En Servicio Av. Seoane Entel Peru/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 140078T1 DELCROSA 1997 13.2/0.25 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

877ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Aymas/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1001128 8490988 18L0730689 En Servicio Aymas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 1865 SAGERSA 2014 13.2/0.26 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

878ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Atumpata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000041 8489927 18L0732348 En Servicio Atumpata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 505117 Elko Peruana 1999 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

879ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Atumpata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000751 8489153 18L0733740 En Servicio Atumpata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717179 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

880ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChacabamba/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000753 8490254 18L0734727 En Servicio Chacabamba/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717157 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

881ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPuruchaga/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000757 8489780 18L0730449 En Servicio Puruchaga/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717187 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

882ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Condado/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000750 8489780 13L0730449 En Servicio Condado/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 717179 itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

883ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorWiracochapata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000839 8488190 18L0728625 En Servicio Wiracochapata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200995 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

884ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCarreranapata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000842 8486823 18L0728936 En Servicio Carreranapata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200991 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

885ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuisapata Alta/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000843 8486232 18L0730088 En Servicio Quisapata Alta/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 201000 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

886ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuisapata Alta II/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000841 8486953 18L0730531 En Servicio Quisapata Alta II/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200998 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

887ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuisapata Baja/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000844 8486043 18L0730707 En Servicio Quisapata Baja/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200994 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

888ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTancarpata I/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000845 8485255 18L0731130 En Servicio Tancarpata I/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200990 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

889ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTancarpata II/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000846 8485655 18L0731118 En Servicio Tancarpata II/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200992 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

890ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuisapata Baja II/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000840 8485786 18L0729768 En Servicio Quisapata Baja II/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 L-701298-01 ABB 2002 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

891ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huirahuacho/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000191 8463345 18L0720289 En Servicio Huirahuacho/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 1320320 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

892ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Yaca/Circa/Abancay/Apurimac Aérea Nuevo 8468828 18L0718825 En Servicio Yaca/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 712126 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

893ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Itucumca/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1000395 8472786 18L0720753 En Servicio Itucumca/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 S1-00047 Elko Promelsa N/F 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

894ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Itucumca II/Circa/Abancay/Apurimac Aérea 1001084 8474212 18L0720926 En Servicio Itucumca II/Circa/Abancay/Apurimac CIRCA ABANCAY APURIMAC 01 124 CDA Ings. Del Peru SAC 2014 22.9/0.40-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

895ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAccopampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000183 8474396 18L0721826 En Servicio Accopampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 S3-111860 Elko Promelsa 2006 22.9/0.40-0.231KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

896ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLucuchamga/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000180 8478905 18L0719305 En Servicio Lucuchamga/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 XA0704A004H TRAFO 1995 22.9/0.40-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

897ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCallapacha/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000712 8479396 18L0718539 En Servicio Callapacha/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-21 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

898ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorComumpata III/Pichirhua/Abancay/Apurima Aérea 1000713 8479744 18L0719009 En Servicio Comumpata III/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501141-09 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

899ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorComumpata I/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000727 8479578 18L0719626 En Servicio Comumpata I/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501141-01 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

900ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cuytape/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000728 8482556 18L0719143 En Servicio Cuytape/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501141-15 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

901ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAllpachaca/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000719 8483544 18L0720385 En Servicio Allpachaca/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501558-09 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

902ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorComumpata II/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000714 8480177 18L0719263 En Servicio Comumpata II/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-13 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

903ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTuccurhuay/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000718 8480653 18L0720886 En Servicio Tuccurhuay/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-18 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

904ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMitoorcco/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000717 8480066 18L0720785 En Servicio Mitoorcco/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-03 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

905ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTastapata I/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000715 8479552 18L0722073 En Servicio Tastapata I/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 358.5 RESELEC 2006 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

906ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTastapata II/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000716 8479299 18L0720316 En Servicio Tastapata II/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501141-18 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

907ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cotarma/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000182 8475368 18L0718238 En Servicio Cotarma/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 1320310 CAIVET 1997 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

908ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCondorpata II/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000722 8474672 18L0718322 En Servicio Condorpata II/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501558-14 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

909ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCondorpata I/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000721 8475150 18L0718547 En Servicio Condorpata I/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501556-05 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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910ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorQuiscapampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000720 8475817 18L0718171 En Servicio Quiscapampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501558-02 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

911ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Piscaya/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000181 8478350 18L0716332 En Servicio Piscaya/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 TG-2004-1004-03 EPLI S.A.C. 2004 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

912ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChilcapampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000729 8478715 18L0716667 En Servicio Chilcapampa/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501141-03 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

913ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Huaturo/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000723 8474288 18L715927 En Servicio Huaturo/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 501558-06 FASETRON 2011 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

914ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Chontay/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000851 8476007 18L0723094 En Servicio Chontay/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 201571 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

915ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPichirhua/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000688 8482930 18L0724995 En Servicio Pichirhua/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 3083 HP Industrial 2010 22.9/0.40-0.231KV 200 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

916ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPachachaca/Pichirhua/Abancay/Apurimac Aérea 1000699 8483843 18L0725378 En Servicio Pachachaca/Pichirhua/Abancay/Apurimac PICHIRHUA ABANCAY APURIMAC 01 2910-03 Menautt Electric 2011 22.9/0.40-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

917ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorRosaspata/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000837 8485658 18L0728491 En Servicio Rosaspata/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200996 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

918ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorWiracochapata II/Abancay/Abancay/Apurima Aérea 1000838 8487975 18L0727569 En Servicio Wiracochapata II/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 200997 FASETRON 2010 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

919ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Marjuni/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000365 8468497 18L0744869 En Servicio Marjuni/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 53096 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

920ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPayanca/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000616 8471390 18L0748227 En Servicio Payanca/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 507594 Itb 2007 13.2/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

921ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorKishuara/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1001020 8470543 18L0742926 En Servicio Kishuara/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 503393-66 I&T Electric S.A.C. 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

922ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPichuica/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1001021 8471248 18L0741981 En Servicio Pichuica/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 503393-67 I&T Electric S.A.C. 2014 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

923ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSeccebamba/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000508 8475352 18L0725613 En Servicio Seccebamba/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 S1-113476 Elko Promelsa 2005 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

924ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayrapampa I/Lambrama/Abancay/Apurima Aérea 1000805 8473646 18L073088 En Servicio Huayrapampa I/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 TR-2011-11057-02 EPLI S.A.C. 2011 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

925ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayrapampa II/Lambrama/Abancay/Apurim Aérea 1000806 8473865 18L0731193 En Servicio Huayrapampa II/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712452 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

926ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Matara I/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000828 8481975 18L0727931 En Servicio Matara I/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712130 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

927ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMatara II/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000829 8481128 18L0729186 En Servicio Matara II/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712058 Itb 2010 22.9/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

928ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCruzpata/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000801 8476976 18L073334 En Servicio Cruzpata/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 712435 Itb 2010 13.2/0.46-0.23KV 5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

929ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTamburqui/Lambrama/Abancay/Apurimac Aérea 1000452 8477168 18L073212 En Servicio Tamburqui/Lambrama/Abancay/Apurimac LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC 01 1663-12 Menautt Electric 2008 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

930ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBarrio Mariño/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000456 8490772 18L0729628 En Servicio Barrio Mariño/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 904-10 RESELEC 2009 22.9/0.40-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

931ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador DIRESA/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000690 8491041 18L0729222 En Servicio DIRESA/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2926-05 Menautt Electric 2011 22.9/0.40-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

932ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrb. Micaela Bastidas/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1001092 8491785 18L0728155 En Servicio Urb. Micaela Bastidas/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 2404 HP&T Electric S.A.C. 2014 22.9/0.40-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

933ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorBancapata/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000113 8494189 18L0730540 En Servicio Bancapata/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 99 RESELEC 2002 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

934ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSoccoshuayco/Tamburco/Abancay/Apurima Aérea 1000114 8494825 18L0730889 En Servicio Soccoshuayco/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 L-137275 ABB 1997 13.2/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

935ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorKerapata Alta/Tamburco/Abancay/Apurimac Aérea 1000117 8495672 18L0731442 En Servicio Kerapata Alta/Tamburco/Abancay/Apurimac TAMBURCO ABANCAY APURIMAC 01 L-132918 ABB 1986 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

936ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayllabamba/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000081 8493510 18L0725521 En Servicio Huayllabamba/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 560146 Elko Peruana 1997 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

937ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorhancadora Municipal/Abancay/Abancay/Apuri Aérea 1000153 8499357 18L0726609 En Servicio Chancadora Municipal/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 L-23069 ABB 2004 22.9/0.40-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

938ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcanabamba/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000120 8496139 18L0733514 En Servicio Ccanabamba/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 126599T2 Elko Peruana 1998 22.9/0.46-0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

939ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSocllaccasa/Abancay/Abancay/Apurimac Aérea 1000668 8496998 18L0736174 En Servicio Socllaccasa/Abancay/Abancay/Apurimac ABANCAY ABANCAY APURIMAC 01 L-137104 ABB 1996 22.9/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

940ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAntena Claro/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000630 8402154 18L0737615 En Servicio Antena Claro/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 181559 FASETRON 2008 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

941ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorConcacha Alta/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000125 8500967 18L0735946 En Servicio Concacha Alta/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 L-190306-02 ABB 1999 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

942ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorConcacha Baja/Curahuasi/Abancay/Apurima Aérea 1000122 8500758 18L0738734 En Servicio Concacha Baja/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 L-190306-03 ABB 1999 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

943ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSaywite Alto/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000126 8501545 18L0737821 En Servicio Saywite Alto/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 TR-2014-11061-09 EPLI S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

944ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Luis/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000123 8501773 18L0739869 En Servicio San Luis/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 L-190306-01 ABB 1999 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

945ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAlameda/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000140 8500666 18L0743416 En Servicio Alameda/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 T-42592 Electric Power 2004 13.2/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

946ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Juan de Dios/Curahuasi/Abancay/Apurim Aérea 1000141 8500161 18L0744328 En Servicio San Juan de Dios/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 630049B Elko Peruana 1998 22.9/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

947ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCcocharay/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000143 8500922 18L0747424 En Servicio Ccocharay/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 630051B Elko Peruana 1998 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

948ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorr. Apurimac y Av. Santa/Curahuasi/Abancay/Ap Aérea 1000146 8501847 18L0749284 En ServicioEsq. Jr. Apurimac y Av. Santa/Curahuasi/Abancay/Apurim CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 XA0705A011H TRAFO 1995 22.9/0.40-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

949ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac Aérea 1000411 8500720 18L0757813 En Servicio Carmen/Curahuasi/Abancay/Apurimac CURAHUASI ABANCAY APURIMAC 01 S1-000037 Elko Promelsa N/F 22.9/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

950ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Santa Barbara/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060373 8497996 18L0194528 En Servicio APV. Santa Barbara/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 1943-10 RESELEC 2014 10.5/0.4-0.231KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

951ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador AV. Huascar/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060027 8498038 18L0194141 En Servicio AV. Huascar/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 L-15249 ABB-BBC 1981 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

952ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Condebambilla/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060258 8498441 18L0194394 En Servicio Condebambilla/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 415 HP&T Electric S.A.C. 2010 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

953ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorFabrica de Lactios/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060238 8498139 18L0193854 En Servicio Fabrica de Lactios/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 L-152553 BBC 1981 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

954ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador APV. Ferroviarios/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060164 8498136 18L0193602 En Servicio APV. Ferroviarios/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 S187250 STROMBERG N/F 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

955ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Ferroviarios II/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060165 8498356 18L0193247 En Servicio APV. Ferroviarios II/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 S/P STROMBERG N/F 10.5/0.4-0.231KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

956ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Condebamba/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060111 8498421 18L0193600 En Servicio Condebamba/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 160285TI DELCROSA 1988 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

957ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Saylla/Saylla/Cusco/Cusco Aérea Nuevo 8498731 18L0193592 En Servicio Saylla/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 2835 HP&T Electric S.A.C. 2015 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

958ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador APV. Agua Vida/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060335 8498636 18L0193433 En Servicio APV. Agua Vida/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 1475-08 RESELEC 2012 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

959ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Familia Inquiltupa/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060239 8498535 18L0193065 En Servicio Familia Inquiltupa/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 L-131338 BBC 1981 10.5/0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

960ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Saywa/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060242 8498787 18L0192517 En Servicio Saywa/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 0022 JC ELECTROMECANIC 2006 10.5/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

961ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorResidentes de Ccatcca/Saylla/Cusco/Cusc Aérea 0060346 8498908 18L0192555 En Servicio Residentes de Ccatcca/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 00161 TESLA PERU SRL 2013 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

962ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Telefonica Saylla/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060086 8499652 18L0191604 En Servicio Telefonica Saylla/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 140298T-1 DELCROSA 1997 10.5/0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

963ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAntena Claro Churcana/Saylla/Cusco/Cusc Aérea 0060247 8499705 18L0191617 En Servicio Antena Claro Churcana/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 266 HP&T Electric S.A.C. 2009 10.5/0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

964ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Angostura/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060057 8499089 18L0191944 En Servicio Angostura/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 KC-4440 RYMEL 2006 10.5/0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

965ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Planta Jergo/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060376 8499061 18L0191808 En Servicio Planta Jergo/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 4332-11 Menautt Electric 2014 10.5/0.4-0.231KV 125 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

966ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Saylla/Saylla/Cusco/Cusco Aérea Nuevo 8499151 18L0191610 En Servicio Saylla/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 3218-03 Menautt Electric 2012 10.5/0.4-0.23KV 200 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

967ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Bocatoma/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060240 8499254 18L0191473 En Servicio Bocatoma/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 128084T2 DELCROSA 2014 10.5/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

968ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Llama Gas/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060087 8499322 18L0191415 En Servicio Llama Gas/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 100 TESLA PERU SRL 2013 10.5/0.4-0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

969ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Chatarreria Saylla/Saylla/Cusco/Cusco Aérea 0060333 8499451 18L0191039 En Servicio Chatarreria Saylla/Saylla/Cusco/Cusco SAYLLA CUSCO CUSCO 01 S/P S/P S/P 10.5/0.4-0.231KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

970ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoromunidad Cachupata/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 0010105 8493500 18L0191581 En Servicio Comunidad Cachupata/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 16568 FASETRON 2015 10.5/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

971ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadormunidad Conchacalla/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 0010180 8494570 18L0190533 En Servicio Comunidad Conchacalla/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1888 H.H. 1998 10.5/0.46-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

972ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadormunidad Uspabamba/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 0010543 8494667 18L0190082 En Servicio Comunidad Uspabamba/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 782 HP&T Electric S.A.C. 2010 10.5/0.4-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

973ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadormunidad Pumahuanca/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 0011037 8495872 18L0187021 En Servicio Comunidad Pumahuanca/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1532-08 RESELEC 2012 10.5/0.46-0.23KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

974ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea Nuevo 8497139 18L0188097 En Servicio San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 T3-2014-0231TESLA PERU SRL 2014 10.5/0.4-0.231KV 250 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

975ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVia Evitamiento/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 0010954 8499845 18L0187985 En Servicio Via Evitamiento/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2953-05 Menautt Electric 2011 10.5/0.4-0.231KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

976ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea Nuevo 8499645 18L0188823 En Servicio San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 38063-06 CEA 2014 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

977ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea Nuevo 8499727 18L0188635 En Servicio San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 38063-02 CEA 2014 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

978ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorA.H. Pampachacra/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 0011184 8499751 18L0188557 En Servicio A.H. Pampachacra/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 TR-2014-11069-01 EPLI S.A.C. 2015 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

979ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorChimpahuaylla/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 0010887 8499902 18L0188271 En Servicio Chimpahuaylla/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111187709 Elko Promelsa 2011 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

980ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Villa Washington Vera/San Jeronimo/Cusco Aérea 0011041 8500188 18L0187953 En Servicio APV. Villa Washington Vera/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1470-08 RESELEC 2012 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

981ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPresbitero Andres G./San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 0010869 8400336 18L0187689 En Servicio Presbitero Andres G./San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2241-03 Menautt Electric 2010 10.5/0.23KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

982ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampachacra/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 0010903 8500164 18L0188475 En Servicio Pampachacra/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 784 HP&T Electric S.A.C. 2010 10.5/0.4-0.23KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

983ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Pequeña Pampachacra/San Jeronimo/Cusco Aérea 0011105 8400083 18L0188710 En Servicio Asc. Pequeña Pampachacra/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1038 H.H. 1995 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

984ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPampachacra II/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea Nuevo 8499919 18L0188628 En Servicio Pampachacra II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 136200T-5 DELCROSA 1988 10.5/0.4-0.231KV 80 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

985ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Alfonso Barrantes/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 0010762 8500096 18L0189069 En Servicio APV. Alfonso Barrantes/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S3-111716 Elko Promelsa 2005 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

986ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorrvicentro San Antonio/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 0010467 8500005 18L0189213 En Servicio Servicentro San Antonio/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 137971T-1 DELCROSA 1995 10.5/0.398-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

987ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorntro Poblado Tambillo/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 0060136 8499772 18L0190155 En Servicio Centro Poblado Tambillo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S187219 STROMBERG N/F 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

988ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorirador Quinta Etapa/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 0060372 8499987 18L0190692 En Servicio Mirador Quinta Etapa/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1941-10 RESELEC 2014 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

989ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorComunidad Collana/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 0010886-1 8500190 18L0189947 En Servicio Comunidad Collana/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 418 HP&T Electric S.A.C. 2010 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

990ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoromunidad Collana II/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 0010886-2 8500190 18L0189947 En Servicio Comunidad Collana II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-15250 BBC 1981 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

991ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorunidad Chahuancosco/San Jeronimo/Cusco/ Aérea Nuevo 8500342 18L0189409 En Servicio Comunidad Chahuancosco/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-16194 BBC 1983 10.5/0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

992ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorciacion Patapata Lircay/San Jeronimo/Cusco/ Aérea 001055 8500819 18L0189672 En Servicio Asociacion Patapata Lircay/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2943-05 Menautt Electric 2011 10.5/0.4-0.231KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

993ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Patapata/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 0010935 8400335 18L0189153 En Servicio Patapata/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1306 HP&T Electric S.A.C. 2011 10.5/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

994ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsociacion Patapata II/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 0010929 8500555 18L0188878 En Servicio Asociacion Patapata II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1203 HP&T Electric S.A.C. 2011 10.5/0.4-0.231KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

995ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Patapata I/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 0010681 8401088 18L0189054 En Servicio Patapata I/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111131704 Elko Promelsa 2008 10.5/0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

996ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorHuayllapampa/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 0010682 85011829 18L0189349 En Servicio Huayllapampa/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S1-113102 Elko Promelsa N/F 10.5/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

997ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsociacion Patapata I/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 0010933 8500623 18L0188383 En Servicio Asociacion Patapata I/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1204 HP&T Electric S.A.C. 2011 10.5/0.4-0.231KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

998ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoromunidad Huacoto/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 0010608 8504439 18L0191482 En Servicio Comunidad Huacoto/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-23038 ABB 1996 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

999ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorC.C. Huacoto/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 0011182 8504620 18L0190393 En Servicio C.C. Huacoto/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 00115 ECTRCIDAD INDUST 2015 10.5/0.4-0.231KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1000ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorro de Salud San Jeronimo/San Jeronimo/Cusc Aérea 0010882 8500190 18L0189947 En Servicio Centro de Salud San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusc SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1810882 FASETRON 2008 10.5/0.23KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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1001ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorCajonahuaylla/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10872 8500332 19L0188251 En Servicio Cajonahuaylla/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2243-03 Menautt Electric 2010 10.5/0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1002ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Patapata/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10032 8500437 19L0188554 En Servicio Patapata/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 161382-T3 DELCROSA 1996 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1003ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10557 8500286 19L0188448 En Servicio APV. San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 161655T3 DELCROSA 1998 10.5/0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1004ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV SUTEP UVIMA XVII/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 10932 8500551 19L088183 En Servicio APV SUTEP UVIMA XVII/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1198 HP&T Electric S.A.C. 2011 10.5/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1005ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAlfacancha/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10962 8501374 19L0188292 En Servicio Alfacancha/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2942-05 Menautt Electric 2011 10.5/0.4-0.231KV 15 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1006ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPinchapampa/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10705 8501126 19L0187961 En Servicio Pinchapampa/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 417 HP&T Electric S.A.C. 2010 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1007ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV La Victoria/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 10886 8501171 19L0187454 En Servicio APV La Victoria/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 366 HP&T Electric S.A.C. 2010 10.0/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1008ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 11133 8502090 19L0187414 En Servicio San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 T1-2015-0269TESLA PERU SRL 2015 10.5/0.4-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1009ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorercado Vinocanchon/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10834 8500976 19L0187437 En Servicio Mercado Vinocanchon/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111187905 Elko Promelsa 2011 10.5/0.4-0.231KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1010ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorProlongacion Lima/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10953 8501050 19L0187181 En Servicio Prolongacion Lima/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-11032 ABB 1971 10.5/0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1011ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAndes Avelino Caceres/San Jeronimo/Cusco/ Aérea 10667 8501276 19L0187150 En Servicio Av. Andes Avelino Caceres/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 103421T DELCROSA 1969 11/0.23KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1012ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 11153 8501254 19L0186995 En Servicio San Jeronimo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2508 HP&T Electric S.A.C. 2014 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1013ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsoc. Constructores/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10365 8501149 19L0186525 En Servicio Asoc. Constructores/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111168902 Elko Promelsa 2011 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1014ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrb. Villa Miraflores/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10306 8501050 19L0186626 En Servicio Urb. Villa Miraflores/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 TG-2004-1009-09 EPLI S.A.C. 2004 10.5/0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1015ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Manco capac/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 10674 8500336 19L0187459 En Servicio Av. Manco capac/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-190314-29 ABB 1999 10.5/0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1016ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorauce Seco de Lloclla/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10870 8500634 19L0187174 En Servicio Cauce Seco de Lloclla/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2242-03 Menautt Electric 2010 10.5/0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1017ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLlocllapata/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10871 8500570 19L0187280 En Servicio Llocllapata/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2240-03 Menautt Electric 2010 10.5/0.23KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1018ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSan Juan de Dios/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10971 8500459 19L0186886 En Servicio San Juan de Dios/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-24199 ABB 1997 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1019ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorMercado Mayorista/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10963 8500375 19L0186980 En Servicio Mercado Mayorista/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1310 HP&T Electric S.A.C. 2011 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1020ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV Los Rosales/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 11098 8500369 19L0186805 En Servicio APV Los Rosales/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1027 H.H. 1995 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1021ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV Tupac Yupanqui I/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 11044 8599971 19L0187612 En Servicio APV Tupac Yupanqui I/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S14-0944 SANDIAN 2014 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1022ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV Tupac Yupanqui II/San Jeronimo/Cusco/C Aérea Nuevo 8499806 19L0187563 En Servicio APV Tupac Yupanqui II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 TR-2014-11069-0 EPLI S.A.C. 2015 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1023ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. COOSEMTAP/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10825 8500110 19L0187242 En Servicio APV. COOSEMTAP/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S140309 SANDIAN 2014 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1024ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorVilla el Sol/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10851 8499853 19L0187203 En Servicio Villa el Sol/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S/P S/P S/P 10.5/0.4-0.231KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1025ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorApurante Huayco/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 10830 8499706 19L0187315 En Servicio Apurante Huayco/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S/P S/P S/P 10.5/0.4-0.231KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1026ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorGranja Kayra/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 11183 8498253 19L01837945 En Servicio Granja Kayra/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 502262 I&T Electric S.A.C. 2012 10.5/0.23KV 37.5 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1027ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorranja Kayra II Vivero/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10080 8499075 19L01838355 En Servicio Granja Kayra II Vivero/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S/P S/P S/P 10.5/0.23KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1028ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV Los Trigales/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 11099 8500189 19L0186553 En Servicio APV Los Trigales/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 161658T3 DELCROSA 1998 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1029ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle I/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 11012 8500118 19L0186614 En Servicio Sucso Aucaylle I/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 136202T2 DELCROSA 1994 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1030ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle II/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 11031 8500112 19L0186552 En Servicio Sucso Aucaylle II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111179002 Elko Promelsa 2011 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1031ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadoriacion de Ladrillos Sucso/San Jeronimo/Cusc Aérea 10921 8499933 19L0186612 En Servicio Asociacion de Ladrillos Sucso/San Jeronimo/Cusco/Cusc SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 118 TESLA PERU SRL 2011 10.5/0.4-0.231KV 350 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1032ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorabrica LATESA SAC/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10920 8499997 19L01686524 En Servicio Fabrica LATESA SAC/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 144873-T1 DELCROSA 2010 10.5/0.4KV 200 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1033ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 11007 8500037 19L0186452 En Servicio Sucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-152553 ABB 1981 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1034ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorunidad Sucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco Aérea 0010793-1 8499846 19L0186430 En Servicio Comunidad Sucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 P23678A01 ALSTHON 1982 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1035ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorunidad Sucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco Aérea 0010793-2 8499841 19L0186430 En Servicio Comunidad Sucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S/P S/P S/P 10.5/0.46-0.23KV S/P SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1036ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle I/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 11132 8499681 19L0186463 En Servicio Sucso Aucaylle I/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 T3-2014-0228TESLA PERU SRL 2014 10.5/0.4-0.231KV 320 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1037ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle II/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 10964 8499676 19L0186460 En Servicio Sucso Aucaylle II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 105 TESLA PERU SRL 2011 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1038ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle III/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10970 8499574 19L0186532 En Servicio Sucso Aucaylle III/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 208 TESLA PERU SRL 2013 10.5/0.4-0.231KV 250 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1039ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle IV/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 11131 8499505 19L0186092 En Servicio Sucso Aucaylle IV/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 3367-09 Menautt Electric 2012 10.5/0.4-0.231KV 250 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1040ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorSucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 10738 8499944 19L0186314 En Servicio Sucso Aucaylle/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 136202T1 DELCROSA 1994 10.5/0.398-0.230KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1041ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 1080077 FAC. CANEPA TABIN 1966 22.9/10.0KV 458 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1042ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 103665 MEGA 1997 22.9/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1043ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 1687 FABEM 1988 10.5/0.23KV 80 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1044ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 2010020562 RYMEL 1992 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1045ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 2205317 Elko Peruana 1996 10.0/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1046ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 2205233 Elko Peruana 1995 10.0/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1047ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 135890 ABB 1994 22.9/0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1048ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 L-131687 BBICT 1980 11.0/0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1049ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 1822 H.H. 1997 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1050ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cachimayo/Anta/Cusco Aérea A. ELSE 8510743 19L0818138 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco CACHIMAYO ANTA CUSCO 01 99808 ITAYPU 2008 10.0/0.46-0.23KV 10 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1051ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. 30 de Setiembre/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10532 8500234 19L0186386 En Servicio APV. 30 de Setiembre/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 161356T4 DELCROSA 1996 10.5/0.4-0.231KV 250 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1052ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Huayrancalle/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 11023 8500248 19L0186195 En Servicio APV. Huayrancalle/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 155 TESLA PERU SRL 2012 10.5-22.9/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1053ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. El Rosal del Valle Sur/San Jeronimo/Cusco Aérea 11021 8500144 19L0186213 En Servicio APV. El Rosal del Valle Sur/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 154 TESLA PERU SRL 2012 10.5-22.9/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1054ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador El Rosal del Valle Sur II/San Jeronimo/Cusco Aérea 11149 8500039 19L0185898 En Servicio APV. El Rosal del Valle Sur II/San Jeronimo/Cusco/Cusc SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2509 HP&T Electric S.A.C. 2014 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1055ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Vallecito Pillao/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10023 8500417 19L0185554 En Servicio APV. Vallecito Pillao/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-23047 ABB 1996 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1056ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Vallecito Pillao II/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 11136 8500083 19L0185386 En Servicio APV. Vallecito Pillao II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S140310 SANDIAN 2014 10.5/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1057ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorPillao Matao/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 11163 8499873 19L0185225 En Servicio Pillao Matao/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2515 HP&T Electric S.A.C. 2014 10.5/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1058ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadormunidad Pillao Matao/San Jeronimo/Cusco/C Aérea 10564 8499476 19L0184743 En Servicio Comunidad Pillao Matao/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-21830 ABB 1995 22.9/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1059ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador.C. Villa Rinconada/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10966 8500214 19L0185315 En Servicio C.C. Villa Rinconada/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2951-05 Menautt Electric 2011 10.5/0.4-0.231KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1060ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador.C. Villa Rinconada/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10967 8500422 19L0185279 En Servicio C.C. Villa Rinconada/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2952-05 Menautt Electric 2011 10.0/0.4-0.23KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1061ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Nueva Alianza/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10923 8500571 19L0185275 En Servicio APV. Nueva Alianza/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111168514 Elko Promelsa 2011 22.9/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1062ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Altiva Canas I/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10968 8500697 19L0185523 En Servicio APV. Altiva Canas I/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2954-05 Menautt Electric 2011 10.0/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1063ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Altiva Canas II/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10969 8500756 19L0185652 En Servicio APV. Altiva Canas II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2955-05 Menautt Electric 2011 10.0/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1064ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Acropolis/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10938 8500785 19L0185962 En Servicio APV. Acropolis/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1304 HP&T Electric S.A.C. 2011 10.5/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1065ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV San Lorenzo/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 11036 8500836 19L0185637 En Servicio APV San Lorenzo/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1465-08 RESELEC 2012 10.5/0.4-0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1066ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Villa Los Andes/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10959 8500575 19L0184830 En Servicio APV. Villa Los Andes/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2948-05 Menautt Electric 2011 10.0/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1067ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Lucerinas/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 10885 8500862 19L0184904 En Servicio APV. Lucerinas/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 422 HP&T Electric S.A.C. 2010 10.5/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1068ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Monterey/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10958 8500712 19L0184754 En Servicio APV. Monterey/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2945-05 Menautt Electric 2011 10.0/0.4-0.231KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1069ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Villa Rinconada/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 11014 8500759 19L0185232 En Servicio APV. Villa Rinconada/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 35203-05 C.E.A. 2010 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1070ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorTupac Amaru/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10716 8501081 19L0185338 En Servicio Tupac Amaru/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 L-16722 BBICT 1983 10.5/0.4-0.231KV 75 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1071ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Acropolis/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea Nuevo 8500913 19L0185904 En Servicio APV. Acropolis/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 38063-12 C.E.A. 2014 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1072ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Villa Magisterial/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10861 8500784 19L0186428 En Servicio APV. Villa Magisterial/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 252 HP&T Electric S.A.C. 2009 10.5/0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1073ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAsociacion Monterrico/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10764 8501455 19L0186092 En Servicio Asociacion Monterrico/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S3-111714 Elko Promelsa 2005 10.5/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1074ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Huerta Versalles/San Jeronimo/Cusco/Cu Aérea 10763 8501750 19L0185948 En Servicio APV. Huerta Versalles/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S3-111713 Elko Promelsa 2005 10.5/0.4-0.23KV 50 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1075ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Tipo Huerta Versalles/San Jeronimo/Cusco Aérea Nuevo 8501939 19L0186038 En Servicio APV. Tipo Huerta Versalles/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S141402 SANDIAN 2014 10.0/0.4-0.231KV 170 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1076ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLarapa Picol/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10441 8502625 19L0186639 En Servicio Larapa Picol/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 DR-2005-0133-04 EPLI S.A.C. 2005 10.5/0.4-0.231KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1077ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLarapa Picol II/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 11151 8502877 19L0186553 En Servicio Larapa Picol II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2500 HP&T Electric S.A.C. 2014 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1078ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorLarapa Picol III/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 11150 8502780 19L0186504 En Servicio Larapa Picol III/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 2501 HP&T Electric S.A.C. 2014 10.5/0.4-0.231KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1079ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Larapa/San Jeronimo/Cusco/Cusco Aérea 10251 8502072 19L0185748 En Servicio Larapa/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111179004 Elko Promelsa 2011 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1080ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrb. Larapa Grande/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10701 8501828 19L0185654 En Servicio Urb. Larapa Grande/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 S3-111629 Elko Promelsa 2005 10.0/0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1081ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAv. Los Saucos/San Jeronimo/Cusco/Cusc Aérea 11094 8501918 19L0185545 En Servicio Av. Los Saucos/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 1618-06 RESELEC 2013 10.5/0.23KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1082ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformadorultura, Paradero San Martin/San Jeronimo/Cu Aérea 0010531-2 8500987 19L0186331 En ServicioAv. La Cultura, Paradero San Martin/San Jeronimo/Cusco/Cu SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 119682T DELCROSA 1980 10.5/0.23KV 100 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1084ECTRO SUR ESTE S. Distribución Transformador Cultura, Kantu Versalles/San Jeronimo/Cusc Aérea 0010531-1 8500968 19L0186280 En ServicioAv. La Cultura, Kantu Versalles/San Jeronimo/Cusco/Cusc SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 111169104 Elko Promelsa 2011 10.5/0.4-0.231KV 160 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1085ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorAPV. Juan Pablo II/San Jeronimo/Cusco/Cus Aérea 10824 8501354 19L0185783 En Servicio APV. Juan Pablo II/San Jeronimo/Cusco/Cusco SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 01 160284T6 DELCROSA 1988 10.5/0.398-0.23KV 35 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo

1086ECTRO SUR ESTE S. Distribución TransformadorUrb. La Planicie/San Sebastian/Cusco/Cusc Aérea 10004 8501905 19L0185310 En Servicio Urb. La Planicie/San Sebastian/Cusco/Cusco SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO 01 L-190314-07 ABB 1999 10.5/0.23KV 25 SI Placa Ilegible y/o no cuenta 1 Negativo
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264 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorniversidad Nacional Jose Maria Argue AN-01 Pedestal 1010883 678605 8488573 En Servicio Totoral/ San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 3896-12 MENAUTT ELECTRIC 2013 13.2/0.4-0.231 KV Dyn5 500 680 1700 1 Negativo Plomo

265 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Torresec Peru SAC - Huancaray AN-04 Monoposte 1010884 663256 8477738 En Servicio Torresec Peru SAC/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 504770 I&T ELECTRIC 2015  22.9/ 0.23 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

266 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Entel Peru S.A.  - San Jeronimo AN-07 Biposte 1010885 678489 8490215 En Servicio Totoral/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 250003 FASETRON S.C.R.L. 2014 22.9/0.23 KV Dyn5 75 80 320 1 Negativo Plomo

268 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planta Chancadora y Asfalto AN-01 Pedestal 1010887 678657 8487772 En Servicio San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 1536-12 RESELEC E.I.R.L 2012 13.2/0.4-0.46 KV Dyn5 630 560 1750 1 Negativo Plomo

269 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro de Salud Querobamba CP-03 Monoposte 1010892 624859 8451050 En Servicio Querobamba / Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 2676 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.23 KV Dyn5 50 90 310 1 Negativo Plomo

270 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador EBC Los Lirios AN-04 Monoposte 1010893 672897 8488310 En Servicio Los Lirios/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 2172-08 RESELEC E.I.R.L 2015 22.9/0.23 KV Ii0 25 48 175 1 Negativo Plomo

271 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Nueva Esperanza AN-06 Monoposte 1010894 658326 8490788 En Servicio Santa Maria de Chicmo/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 250573 FASETRON S.C.R.L. 2015 22.9/0.22 KV Ii0 25 50 180 1 Negativo Plomo

272 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Chuipata AN-01 Monoposte 1010896 671089 8502825 En Servicio  Sector Chuipata/Andarapa/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113945 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.44-0.23KV Ii0 10 39 154 1 Negativo Plomo

273 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chancadora Juan A. Solano AN-05 Biposte 1010862 667799 8493110 En Servicio Oyccompi/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 3300-07 MENAUTT ELECTRIC 2012 13.2-22.9/0.23- 0.46 KV Dyn5 200 293 950 1 Negativo Plomo

275 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador America Movil Peru CP-03 Monoposte 1010664 623844 8452710 En Servicio Base Claro/ Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 334-06 RESELEC 2009 22.9/0.22 KV Ii0 15 - 90 1 Negativo Plomo

278 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAntena America Movil Peru - Huancara AN-04 Monoposte 1010811 663379 8477608 En Servicio America Movil Peru/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 220842 FASETRON S.R.L. 2012 10 - 22.9/  0.23 KV Ii0 15 40 130 1 Negativo Plomo

279 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chulcuisa Alta AN-07 Aérea 1010565 689762 8486654 En Servicio Chulcuisa Alta/ San Jeronimo/Pulluri/Andahuaylas/ApurimacSan JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 13.2/0.44-0.23KV - - - - 1 Negativo Plomo

280 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yahuari AN-04 Monoposte 1010424 665508 8488618 En Servicio Yahuari/ Pucahuasi/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2005-0545-01 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 40 147 1 Negativo Plomo

281 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAmerica Movil Peru - San Jeronimo AN-07 Monoposte 1010806 684909 8486762 En Servicio Cupisa/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 220078 FASETRON S.C.R.L. 2012 22.9/0.23 KV Ii0 15 45 140 1 Negativo Plomo

284 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Titayhua/Andahuaylas/Apurimac CP-03 Monoposte 1010803 662762 8439211 En Servicio Titayhua/Andahuaylas/Apurimac PomacochaANDAHUAYLASAPURIMAC 35126 PAÑÍA ELECTRONICA ANDIN 2009 22.9/0.23 KV Ii0 25 52 175 1 Negativo Plomo

286 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planta Chancadora Yonel AN-02 Biposte 1010757 668098 8490112 En Servicio Andahuaylas/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 111151507 PROMELSA S.A. 2010 13.2/ 0.38 KV Dyn5 100 145 580 1 Negativo Plomo

290 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Miner Corporation Export AN-04 Biposte 1010784 675631 8474745 En Servicio Andahuaylas/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 103493 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.44 KV Dyn5 100 150 340 1 Negativo Plomo

292 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paccaypampa/ Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010651 644609 8517454 En Servicio Paccaypampa/ Chincheros/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC I 83505 ELECTRIC POWER 2008 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 78 275 1 Negativo Plomo

293 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Embotelladora Kola AN-05 Monoposte 1010782 643892 8504154 En Servicio Uripa/Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 1014-08 RESELEC E.I.R.L 2010 22.9/0.40 KV Ii0 10 140 580 1 Negativo Plomo

294 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccochapucho CP-03 Monoposte 1010744 660324 8453558 En Servicio Ccochapucho/Tumay Huaraca/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 472-12 RESELEC 2006 13.2/0.23 - 0.46 KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

298 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Illahuasi central 01 AN-01 Monoposte 1010464 679331 8504166 En Servicio Illahuasi central /Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 103776 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 50 248 1 Negativo Plomo

300 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Marcobamba CP-03 Monoposte 1010749 661987 8446051 En Servicio Marcobamba/Tumay Huaraca/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC L-240276-01 ABB 2004  22.9-13.2/0.46 - 0.23 KV Dyn5 37.5 100 350 1 Negativo Plomo

301 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorA.M. PERU S.A.C (Cerro Huayhuacc AN-01 Monoposte 1010629 674671 8489075 En Servicio Cerro Huayhuacca/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 192600 DELCROSA 1998 22.9/0.23 KV Ii0 15 35 170 1 Negativo Plomo

302 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoronia Movil/ Chincheros/Andahuaylas/Ap AN-05 Monoposte 1010658 636213 8503279 En Servicio Ccechuapata/Andahuaylas/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 747-06 RESELEC E.I.R.L 2009 22.9/0.23 KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

303 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Colegio  Particular Huinchos AN-04 Biposte 1010794 678773 8484283 En Servicio Huinchos/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1598-05 RESELEC E.I.R.L 2013 22.9/0.44 KV Dyn5 75 70 270 1 Negativo Plomo

306 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Aereopuerto AN-04 Monoposte 1010107 675494 8483276 En Servicio Aereopuerto/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC TE-98477 ELECTRIC POWER 1998 22.9/0.22 KV Dyn5 50 - 180 1 Negativo Plomo

308 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Telefonia Moviles Huaccana AN-05 Monoposte 1010681 643052 8522003 En Servicio Antena de Telefonia Moviles / Huaccana /Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 980-10 RESELEC 2008 22.9/0.23 KV Dyn5 37.5 92 264 1 Negativo Plomo

309 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Palma Real - Ceduaran AN-04 Monoposte 1010864 674180 8474514 En Servicio Cceduaran/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1614-01 RESELEC E.I.R.L 2013 22.9/0.23 KV Ii0 25 90 270 1 Negativo Plomo

310 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador America Movil Peru S.A.C. AN-05 Monoposte 1010759 643633 8521526 En Servicio Antena de America Movil Peru / Huaccana /Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 769 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 22.9/0.23 KV Ii0 15 45 145 1 Negativo Plomo

314 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planta Procesadora de Papa AN-05 Biposte 1010190 650816 8503202 En Servicio Ranracancha/Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC TR2011-12069-01 EPLI S.A.C. 2012 22.9/0.44 KV Dyn5 160 305 950 1 Negativo Plomo

316 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccallpapata AN-01 Monoposte 1010596 678278 8498749 En Servicio Ccallpapata/ Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113944 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 28 110 1 Negativo Plomo

317 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Jose de Chontaya CP-03 Monoposte 1010621 658506 8436099 En Servicio San jose de ohontaya/Pampachiri/Apurimac PampachiriANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113763 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 27 98 1 Negativo Plomo

318 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAmerica Movil SAC Paucaray/Apurima CP-03 Monoposte 1010832 647086 8446730 En Servicio America Movil SAC Paucaray/Apurimac  Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 18154-14PAÑÍA ELECTRONICA ANDIN 2015 22.9/0.23 KV Ii0 15 44 180 1 Negativo Plomo

321 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAntena America Movil Peru - Pomacoc CP-03 Monoposte 1010758 611952 8445282 En Servicio America Movil Peru/Pomacocha/Apurimac PomacochaANDAHUAYLASAPURIMAC 734 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010  22.9/  0.23 KV Ii0 15 50 140 1 Negativo Plomo

322 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aereopuerto Huancabamba AN-04 Monoposte 1010111 678284 8483370 En Servicio Huancabamba/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC T-98845 ELECTRIC POWER 1998 22.9/0.23 KV Dyn5 50 150 450 1 Negativo Plomo

324 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorTelefonia del Peru S.A. Jajarhuacho AN-06 Monoposte 1010760 660855 8486862 En Servicio Telefonia del Peru/Jajarhuacho/Andahuaylas/ApurimacSanta Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 200478 FASETRON S.R.L. 2010 22.9/0.23 KV Ii0 25 45 180 1 Negativo Plomo

325 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tintay 2 CP-03 Monoposte 1010351 622713 8443231 En Servicio Tintay 2/ Sucre/Ayacucho Morcolla SUCRE AYACUCHO 103693 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.22 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

329 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Illahuasi Central AN-01 Monoposte 1010463 680018 8504036 En Servicio Pueblo LIbre/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 103837 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 50 248 1 Negativo Plomo

330 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sacclaya 2 AN-04 Monoposte 1010116 675566 8477409 En Servicio Sacclaya 2l/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC T-124183 RANSFORMADORES HOHAG2012 13.2/0.23 KV Ii0 25 75 230 1 Negativo Plomo

331 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Procesadora de Kiwicha AN-07 Monoposte 1010786 676958 8490995 En Servicio San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 144418-T1 DELCROSA 2009 22.9/0.40 KV Dyn5 50 144 452 1 Negativo Plomo

333 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Plaza Pacucha AN-01 Monoposte 1010026 679194 8494869 En Servicio Jr. Almanza Ocampa/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC L-21043 ABB 1994 13.2/0.40 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

334 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010213 657623 8507573 En Servicio Huancallo bajo/ Florida / Ococamba /Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC S-1405106 SANBIAN SCI TECH 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

335 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayrana SED 1 AN-06 Monoposte 1010256 651190 8485400 En Servicio Huayrana/Santa Maria de Chicmo/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC LD-000277 ABB 1999 13.2 - 22.9/0.46 - 0.23 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

336 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador America Movil Peru S.A.C. AN-06 Monoposte 1010798 658359 8490742 En Servicio Santa Maria Chicmo/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 1459-10 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9/0.22 KV Ii0 15 55 160 1 Negativo Plomo

338 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pesqueria Chumbao AN-01 Monoposte 1010021 680661 8486293 En Servicio Pesquera Chumbao/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 11457 CANEPA TABINI 1967 13.2/0.23 KV Ii0 15 27 250 1 Negativo Plomo

339 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorTelefonia Moviles S.A. Chulcubamba AN-05 Monoposte 1010657 639420 8504906 En Servicio Chulcubamba / Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 744-06 RESELEC 2008 22.9/0.23 KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

341 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Propiedad Privada INIA AN-06 Monoposte 1010789 666933 8491130 En Servicio Chilcapata/Andahuaylas/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 896 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 50 90 315 1 Negativo Plomo

343 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorTelefonia Moviles Cayara/Apurimac AN-05 Monoposte 1010656 638473 8501001 En Servicio Teleonia Moviles Cayara/Chincheros/Apurimac AndahuaylasCHINCHEROSAPURIMAC 745-06 - 2008 22.9/0.23KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

345 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Dos de Mayo AN-01 Monoposte 1010584 675994 8509943 En Servicio Dos de Mayo/Andarapa/Apurimac Chiara ANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113927 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.46-0.23KV Ii0 10 39 154 1 Negativo Plomo

346 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Angeles AN-04 Monoposte 1010874 656581 8475597 En Servicio Los Angeles/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 1038650 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 22.9/0.44 KV Dyn5 50 149 450 1 Negativo Plomo

348 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancas AN-01 Biposte 1010582 676099 8509415 En Servicio Huancas/ Andarapa/Andahuaylas/Apurimac ChincherosANDAHUAYLASAPURIMAC 397-1 RESELEC E.I.R.L 2006 13.2/0.40 -0.23KV Dyn5 75 120 400 1 Negativo Plomo

349 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cunyare AN-01 Monoposte 1010585 674704 8509092 En Servicio Cunyare/Andahuaylas/Apurimac CocharcasANDAHUAYLASAPURIMAC S1- 113925 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.40 -0.23KV Ii0 10 39 154 1 Negativo Plomo

351 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Patahuasi CP-03 Monoposte 1010872 656353 8450720 En Servicio Patahuasi/Huayana/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMACTR-2007-06096-01 EPLI S.A.C. 2007  22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 25 83 276 1 Negativo Plomo

352 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Tinyacc CP-03 Monoposte 1010871 657399 8451466 En Servicio Tinyacc/Huayana/Apurimac ChincherosANDAHUAYLASAPURIMACTR-2007-06043-01 EPLI S.A.C. 2007  22.9-13.2/0.46 - 0.23 KV Ii0 15 78 239 1 Negativo Plomo

354 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Chanta AN-01 Monoposte 1010465 680431 8505844 En Servicio Chanta/Andarapa/Apurimac HUACCANAANDAHUAYLASAPURIMAC 103828 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 50 248 1 Negativo Plomo

356 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Merced AN-01 Monoposte 1010529 676389 8509216 En Servicio Av. La Merced/Andahuaylas/Apurimac HUACCANAANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2005-0735-01 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.46-0.23KV Ii0 25 75 270 1 Negativo Plomo

358 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pomacocha SED 02 CP-03 Monoposte 1010328 652153 8442533 En Servicio Plaza de Pomacocha/Pomacocha/Apurimac HUACCANAANDAHUAYLASAPURIMAC S1-40521 SANBIAN SCI TECH 2014  22.9/0.40 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

359 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Querobamba 2 CP-03 Monoposte 1010362 625278 8450752 En Servicio Querobamba 2/ Sucre/Ayacucho Talavera SUCRE AYACUCHO 103647 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

360 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pomacocha SED 01 CP-03 Monoposte 1010327 652436 8442353 En Servicio Plaza de Pomacocha/Pomacocha/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC S1-40132 SANBIAN SCI TECH 2014  22.9/0.40 KV Ii0 25 126 380 1 Negativo Plomo

362 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampachiri CP-03 Monoposte 1010324 657060 8431158 En Servicio Pampachiri/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC L 000012 ABB 1995 22.9/0.23 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

363 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sulluacca AN-01 Monoposte 1010732 677364 8489523 En Servicio Sulluacca/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC L-21554 ABB 1995 13.2/0.40 KV Dyn5 50 80 380 1 Negativo Plomo

365 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paico CP-03 Monoposte 1010345 646575 8447683 En Servicio Paico/ Sucre/Ayacucho Talavera SUCRE AYACUCHO 5140526 SANBIAN SCI TECH 2014 22.9/0.23 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

366 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yanacullo CP-03 Monoposte 1010337 651749 8458806 En Servicio Yanacullo/Andahuaylas/Apurimac OcobambaANDAHUAYLASAPURIMAC 23553 ABB 1997 13.2/0.40- KV Dyn5 50 95 340 1 Negativo Plomo

367 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chonta CP-03 Monoposte 1010359 623080 8454863 En Servicio Chonta / Sucre/Ayacucho Anco-Huallo SUCRE AYACUCHO - ABB 2000 22.9/0.23 KV Ii0 15 43 180 1 Negativo Plomo

369 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllurpampa AN-01 Monoposte 1010579 676567 8496417 En Servicio Huayllurpampa/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 609696 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 20 90 1 Negativo Plomo

370 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tintay 1 CP-03 Monoposte 1010350 622467 8443471 En Servicio Tintay 1/ Sucre/Ayacucho Morcolla SUCRE AYACUCHO 138460T16 DELCROSA 1996 22.9/0.23 KV Dyn5 50 110 360 1 Negativo Plomo

371 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ischu Orcco CP-03 Monoposte 1010746 668700 8451720 En Servicio Ischu Orcco/Andahuaylas/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 504488-26 &T ELECTRIC TRANSFORM 2005 22.9/0.23 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

372 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgen del Carmen Tambo CP-03 Monoposte 1010613 648694 8459693 En Servicio Tambo/San Miguel de Chaccrampa/Apurimac n Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 212-09 RESELEC 2005 13.2/0.46 - 0.23 KV Ii0 25 45 180 1 Negativo Plomo

376 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampapuquio CP-03 Monoposte 1010743 657870 8447305 En Servicio Pampapuquio/Tumay Huaraca/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 431-9 RESELEC 2006 13.2/0.23 - 0.46 KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

378 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Morcolla II CP-03 Monoposte 1010355 621741 8439685 En Servicio Morcolla/ Sucre/Ayacucho Morcolla SUCRE AYACUCHO 138460T20 DELCROSA 1996 22.9/0.22 KV - 40 110 360 1 Negativo Plomo

379 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Morcolla I CP-03 Monoposte 1010354 621785 8439857 En Servicio Morcolla/ Sucre/Ayacucho Morcolla SUCRE AYACUCHO 138460T19 DELCROSA 1996 22.9/0.22 KV - 40 110 360 1 Negativo Plomo

381 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Querobamba 1 CP-03 Monoposte 1010361 625503 8450563 En Servicio Querobamba 1/ Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 103601 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

382 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huyana SED 02 CP-03 Biposte 1010331 650147 8446340 En Servicio Av. Francisco - Jr Huayana/Huayana/Apurimac HuayanaANDAHUAYLASAPURIMAC L-23556 ABB 1997 22.9/ 0.40 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

384 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Autama Alta CP-03 Monoposte 1010889 645498 8439757 En Servicio Autama Alta/ Sucre/Ayacucho Santiago de PaucaraSUCRE AYACUCHO 172 HS INGENIERIA E.I.R.L. 2010 22.9/0.22 KV Ii0 15 40 200 1 Negativo Plomo

386 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayana SED 01 CP-03 Biposte 1010330 650216 8446146 En Servicio Plaza de Huayana/Huayana/Apurimac HuayanaANDAHUAYLASAPURIMAC L-23562 ABB 1997  22.9/0.40 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

387 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaccrapampa 02 CP-03 Monoposte 1010336 650233 8456294 En Servicio San Miguel de Chaccrapampa/Andahuaylas/Apurimac Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 161850T5 DELCROSA 1999 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

388 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Atihuara CP-03 Monoposte 1010343 646795 8444075 En Servicio Atihuara/ Sucre/Ayacucho Santiago de PaucaraSUCRE AYACUCHO 138460T15 DELCROSA 1996 22.9/0.22 KV - 40 110 360 1 Negativo Plomo

389 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayapampa CP-03 Monoposte 1010323 657990 8428776 En Servicio Ayapampa /Pampachiri/Apurimac PampachiriANDAHUAYLASAPURIMAC 110-02 RESELEC E.I.R.L 2002 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 60 112 1 Negativo Plomo

390 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccasabamba AN-01 Monoposte 1010595 669939 8503769 En Servicio Ccasabamba/Pulluri/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 185024301 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.44-0.23KV Ii0 10 39 154 1 Negativo Plomo

393 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Huillcayhua CP-03 Monoposte 1010654 652715 8463875 En Servicio Nueva Huillcayhua/Andahuaylas/Apurimac Chiara ANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113380 PROMELSA S.A. 2005 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

395 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Cruz de Monta CP-03 Monoposte 1010614 649613 8455326 En Servicio Santa cruz de Monta/Chaccrapampa /Apurimac  Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2006-0107-01 EPLI S.A.C. 2006 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 46 152 1 Negativo Plomo

400 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Machaybamba 2 AN-01 Monoposte 1010033 679271 8497427 En Servicio Manchaybamba/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 2566 TEISA S.A.C. 1997 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 80 270 1 Negativo Plomo

401 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Larcay 1 CP-03 Monoposte 1010338 653877 8433371 En Servicio Larcay / Sucre/Ayacucho San Pedro de Larc SUCRE AYACUCHO - ABB 2000 22.9/0.23 KV Ii0 15 43 180 1 Negativo Plomo

402 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Santa Rosa CP-03 Monoposte 1010747 665707 8448568 En Servicio Villa Santa Rosa/Andahuaylas/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 574-4 RESELEC E.I.R.L 2007 13.2/0.23 KV Ii0 25 64 263 1 Negativo Plomo

403 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Autama CP-03 Monoposte 1010342 645804 8439913 En Servicio Autama / Sucre/Ayacucho Santiago de PaucaraSUCRE AYACUCHO TR-2006-0653-04 EPLI S.A.C. 2006 22.9/0.23- 0.46 KV Ii0 25 128 441 1 Negativo Plomo

404 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaccrapampa 03 CP-03 Monoposte 1010756 650337 8455893 En Servicio San Miguel de Chaccrapampa/Andahuaylas/Apurimac Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 626 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 95 180 1 Negativo Plomo

405 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pulperia CP-03 Monoposte 1010748 664970 8445248 En Servicio Pulperia/Andahuaylas/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 726-05 RESELEC E.I.R.L 2007 22.9/0.23 KV Ii0 20 64 235 1 Negativo Plomo

406 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Umamarca- Tumay Huaraca CP-03 Biposte 1010329 654830 8445891 En Servicio Umamarca/Tumay Huaraca/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC L-23560 ABB 1997  22.9/0.40 KV Dyn5 100 136 520 1 Negativo Plomo

407 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Pablo de Chicha CP-03 Monoposte 1010419 658115 8427598 En Servicio San Pablo de Chicha / Sucre/Ayacucho San Pablo de ChichSUCRE AYACUCHO T-32192 ELECTRIC POWER 2003 22.9/0.23 KV Ii0 15 65 190 1 Negativo Plomo
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408 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Checcepampa CP-03 Monoposte 1010870 658546 8454401 En Servicio Checcepampa/Huayana/Apurimac HuayanaANDAHUAYLASAPURIMAC 489-12 RESELEC 2006 13.2/0.23 - 0.46 KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

410 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuraccpuquio CP-03 Monoposte 1010802 656822 8431627 En Servicio Yuraccpuquio/Pampachiri/Andahuaylas/Apurimac PampachiriANDAHUAYLASAPURIMAC 2930-04 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9/0.23 KV Dyn5 50 123 390 1 Negativo Plomo

411 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad de Taccta CP-03 Monoposte 1010333 650270 8451892 En Servicio Taccta/San Miguel de Chaccrampa/Apurimac n Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC L-23551 ABB 1997 22.9/ 0.40  KV Dyn5 50 95 340 1 Negativo Plomo

412 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Larcay 2 CP-03 Monoposte 1010339 653981 8433065 En Servicio Larcay / Sucre/Ayacucho San Pedro de Larc SUCRE AYACUCHO 103651 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

415 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Iglesia Pata CP-03 Monoposte 1010332 651005 8451862 En Servicio Iglesia Pata/San Miguel de Chaccrampa/Apurimac n Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC L-23554 ABB 1997  22.9/0.40 KV Dyn5 50 95 340 1 Negativo Plomo

416 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan de Pampa CP-03 Monoposte 1010334 652182 8455369 En Servicio San Juan de Pampa/San Miguel de Chaccrapampa/Apurimacn Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMACTR-2014-11061-11 EPLI S.A.C. 2016  22.9/0.40 - 0.23 KV Dyn5 50 174 526 1 Negativo Plomo

419 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Querobamba 3 CP-03 Monoposte 1010363 625243 8450481 En Servicio Querobamba 3/ Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 103675 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

422 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Querobamba 4 CP-03 Monoposte 1010364 625030 8450109 En Servicio Querobamba 4/ Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 103631 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

424 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccenta CP-03 Monoposte 1010801 655501 8434661 En Servicio Ccenta/Pampachiri/Apurimac PampachiriANDAHUAYLASAPURIMAC 2931-04 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 53 160 1 Negativo Plomo

426 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huacaña CP-03 Monoposte 1010357 620168 8432812 En Servicio Huacaña / Sucre/Ayacucho Huacaña SUCRE AYACUCHO 697131 ELKO PERUANA S.A. 2010 13.2/0.22 KV Dyn5 37.5 - 254 1 Negativo Plomo

428 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Cesar Vallejo AN-02 Biposte 1010876 674835 8489663 En Servicio Cesar Vallejo /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 111235501 PROMELSA S.A. 2014 13.2/0.40 KV Dyn5 160 166 695 1 Negativo Plomo

429 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poschota 3 AN-01 Monoposte 1010730 675217 8489333 En Servicio Poschota /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 2021 ABB 1992 13.2/ 0.23 KV Dyn5 50 140 450 1 Negativo Plomo

430 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tancarpampa AN-01 Monoposte 1010763 671862 8497354 En Servicio Tancarpampa/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1109 H&P INDUSTRIAL S.R.L. 2006 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 80 220 1 Negativo Plomo

433 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Secsemachay AN-04 Monoposte 1010423 665251 8487714 En Servicio Secsemachay/Pucahuasi/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-1131381 PROMELSA 2006 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 31 117 1 Negativo Plomo

437 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chinchinpucro AN-01 Monoposte 1010601 675725 8498397 En Servicio Chinchinpucro/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2005-0543-01 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.46-0.23KV Ii0 5 51 173 1 Negativo Plomo

441 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rayanccasa AN-01 Monoposte 1010764 672348 8495745 En Servicio Rayanccasa/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 525188 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2008 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 20 75 1 Negativo Plomo

443 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puyhuaylla Alta AN-01 Monoposte 1010586 679415 8500730 En Servicio Puyhuaylla Alta/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 103836 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 50 248 1 Negativo Plomo

444 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Concepcion AN-01 Monoposte 1010593 672336 8502114 En Servicio Concepcion(Panal de Abejas)/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 504487-27 ELECTRIC TRANSFORMER 2015 13.2/0.46-0.23KV Ii0 10 22 95 1 Negativo Plomo

445 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan de Miraflores AN-01 Monoposte 1010588 677076 8499695 En Servicio San Juan de Miraflores/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 103715 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 50 248 1 Negativo Plomo

447 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huampica AN-01 Monoposte 1010531 668991 8506259 En Servicio Huampica/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 103730 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 196 248 1 Negativo Plomo

448 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asoc. Afavip AN-02 Monoposte 1010877 671968 8488564 En Servicio Calle Wiracocha /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC L-2543 ABB 1995 13.2/0.23 KV Dyn5 50 80 380 1 Negativo Plomo

449 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puitocc AN-01 Monoposte 1010851 677523 8505342 En Servicio Puitocc/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 501972-01 ELECTRIC TRANSFORMER 2012 13.2/0.40 -0.23KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

450 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccacce 2 AN-04 Monoposte 1010117 673220 8476880 En Servicio Ccacce 2/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 168536 SIEMENS 1996 13.2/0.23 KV Ii0 16 32 146 1 Negativo Plomo

451 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manzanahuaycco AN-01 Monoposte 1010599 677279 8497782 En Servicio Manzanahuaycco /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2005-0543-02 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 51 173 1 Negativo Plomo

452 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Martinelly AN-02 Monoposte 1010875 674628 8489860 En Servicio Av. Martinelly /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC L-21560 ABB 1995 13.2/0.40 KV Dyn5 50 80 380 1 Negativo Plomo

455 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antabamba AN-01 Monoposte 1010027 678548 8494587 En Servicio Antabamba/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 2567 TEISA M.R. 1997 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 80 270 1 Negativo Plomo

456 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chasquipampa AN-04 Monoposte 1010741 674801 8472475 En Servicio Chasquipampa/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1389-08 RESELEC E.I.R.L 2010 22.9/0.23 KV Ii0 16 55 145 1 Negativo Plomo

457 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Angeles Alta AN-04 Monoposte 1010825 672584 8487864 En Servicio Los Angeles /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1584 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.23 KV Ii0 25 85 195 1 Negativo Plomo

458 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Checche AN-04 Monoposte 1010119 677634 8476620 En Servicio Checche/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC - ABB 2000 22.9/0.23 KV - 40 110 350 1 Negativo Plomo

461 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa AN-01 Monoposte 1010602 674252 8499150 En Servicio Santa Rosa/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2005-0547-02 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.44-0.23KV Ii0 25 69 250 1 Negativo Plomo

463 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puculloccocha Central AN-01 Monoposte 1010600 676465 8498106 En Servicio Puculloccocha Central /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC TR2015-0547-01 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 60 250 1 Negativo Plomo

464 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cceñuaran AN-04 Aérea 1010122 673902 8473451 En Servicio Cceñuaran/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 22.9/0.38-KV - - - - 1 Negativo Plomo

465 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllabamba AN-01 Monoposte 1010541 682779 8496935 En Servicio Huayllabamba/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 212-09 RESELEC 2005 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 45 186 1 Negativo Plomo

467 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tarapampa/Andahuaylas/Apurimac AN-01 Monoposte 1010839 676403 8504412 En Servicio Tarapampa/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 501972-04 ELECTRIC TRANSFORMER 2012 13.2/0.40 -0.23KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

468 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Churrubamba Central AN-01 Monoposte 1010580 676442 8494858 En Servicio Churrubamba Central/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1110 H&P INDUSTRIAL S.R.L. 2006 22.9/0.46-0.23 KV - 40 120 350 1 Negativo Plomo

469 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Toncornilla AN-01 Monoposte 1010761 673346 8496263 En Servicio Toncornilla/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1108 H&P INDUSTRIAL S.R.L. 2006 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 80 220 1 Negativo Plomo

470 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cusipata - Pacucha AN-01 Monoposte 1010540 681723 8496239 En Servicio Pacuha /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 213-09 RESELEC E.I.R.L 2005 13.2/0.23 KV Ii0 5 45 115 1 Negativo Plomo

471 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Churrubamba Baja AN-01 Monoposte 1010576 676733 8494287 En Servicio Churrubamba Baja/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1106 H&P INDUSTRIAL S.R.L. 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 80 220 1 Negativo Plomo

472 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Iscohuaycco AN-01 Monoposte 1010840 676221 8504223 En Servicio Iscohuaycco/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 501970-07 ELECTRIC TRANSFORMER 2012 22.9/0.40 -0.23KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

473 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAnccaraylla/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010485 675524 8481332 En Servicio ANCCARAYLLA/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 34887-01PAÑÍA ELECTRONICA ANDIN 2009 22.9/0.23 KV Ii0 15 42 166 1 Negativo Plomo

476 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Antonio de Chuco AN-01 Monoposte 1010590 675187 8502152 En Servicio San Antonio de Chuco/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113347 PROMELSA S.A. 2005 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

477 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tancarhuacco AN-06 Monoposte 1010537 665422 8485226 En Servicio Tancarhuaycco/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113890 PROMELSA 2006 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 49 174 1 Negativo Plomo

480 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccaccsa AN-01 Monoposte 1010850 681903 8498354 En Servicio Ccaccsa/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 501415 I&T ELECTRIC 2012 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 22 95 1 Negativo Plomo

481 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Laguna Pacucha AN-01 Monoposte 1010030 679673 8494906 En Servicio Pacucha /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 127295-T1 DELCROSA 1988 13.2/0.398-0.23 KV Dyn5 50 - 425 1 Negativo Plomo

483 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Elena AN-01 Monoposte 1010845 680851 8496420 En Servicio Santa Elena /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 501971-01 ELECTRIC TRANSFORMER 2012 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

484 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Layampampa AN-01 Monoposte 1010578 676489 8495737 En Servicio Layampampa/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1107 H&P INDUSTRIAL S.R.L. 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 80 220 1 Negativo Plomo

486 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pacpata AN-01 Monoposte 1010028 678916 8494251 En Servicio Pacpata/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 2569 TEISA M.R. 1997 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 80 270 1 Negativo Plomo

492 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antaccocha AN-01 Monoposte 1010591 678260 8502720 En Servicio Antaccocha/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113926 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 39 154 1 Negativo Plomo

494 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Osccollopampa II AN-04 Monoposte 1010126 668108 8487283 En Servicio Osccollopampa 2/ Av. Peru/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 140751-T8 DELCROSA 1997 13.2/0.23 KV Dyn5 50 50 240 1 Negativo Plomo

495 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huallhuayocc Central AN-01 Monoposte 1010459 677023 8501515 En Servicio Huallhuayocc Central/ Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 104076 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 41 187 1 Negativo Plomo

496 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sayagopampa AN-04 Monoposte 1010422 665517 8488045 En Servicio Sayagopampa/Pucahuasi/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-1131380 PROMELSA 2006 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 31 117 1 Negativo Plomo

497 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Compuerta de Pacucha AN-01 Monoposte 1010031 681002 8496030 En Servicio Av. La Cultura/Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC L-17490 ABB 1986 13.2/0.40 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

499 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AMPI AN-01 Monoposte 1010762 672245 8496397 En Servicio Ampi/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 53116 TRAFOPAR S.A. 2001 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 - 122 1 Negativo Plomo

500 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huallhuayocc Bajo AN-01 Monoposte 1010460 676337 8502109 En Servicio Huallhuayocc Bajo/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 104052 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 41 187 1 Negativo Plomo

503 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nuevo Proceso Union Palmira AN-04 Monoposte 1010496 669746 8484860 En Servicio Nuevo Proceso Union PalmiraAndahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 3195 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.40 -0.23KV Ii0 25 70 220 1 Negativo Plomo

505 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Esperanza AN-01 Monoposte 1010377 675750 8489524 En Servicio Calle la Esperanza/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1054 SIEMENS 1996 22.9/0.44-0.23 KV Dyn5 50 106 485 1 Negativo Plomo

507 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Andarapa 1 AN-01 Monoposte 1010034 676826 8503863 En Servicio Comisaria de Andarapa/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC L-17491 ABB 1986 13.2/0.40KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

508 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Turposina AN-01 Monoposte 1010589 677726 8501098 En Servicio Turposina/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 40687 SPECTRUM 2005 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 30 100 1 Negativo Plomo

510 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa de Andarapa AN-01 Monoposte 1010452 680616 8504288 En Servicio Santa Rosa/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 103768 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 50 248 1 Negativo Plomo

512 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Martin de Toxana AN-01 Monoposte 1010036 673575 8503186 En Servicio San Martin de Toxana/Andahuaylas/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC L-701299-01 ABB 2002 22.9/0.46-0.23KV Ii0 25 60 235 1 Negativo Plomo

513 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pachancca AN-01 Monoposte 1010853 678871 8503994 En Servicio Pachancca/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 501971-04 ELECTRIC TRANSFORMER 2012 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

514 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manchaybamba I AN-01 Monoposte 1010032 680054 8496922 En Servicio Manchaybamba 1/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 2570 TEISA S.A.C. 1997 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 80 270 1 Negativo Plomo

515 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occollo I AN-04 Monoposte 1010123 671941 8474634 En Servicio Occollo /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 257 ABB 1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

516 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tarwipata AN-01 Monoposte 1010598 677953 8497455 En Servicio Tarwipata/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2005-0544-01 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 51 188 1 Negativo Plomo

519 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollepata AN-01 Monoposte 1010837 677037 8503254 En Servicio Mollepata/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC 501970-02 I&T ELECTRIC  S.A.C. 2012 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

524 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorUARACCO occo/Andahuaylas/Apurim AN-04 Monoposte 1010483 673193 8478601 En Servicio Huaracco occo/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 34887-02PAÑÍA ELECTRONICA ANDIN 2009 22.9/0.23 KV Ii0 15 42 166 1 Negativo Plomo

525 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Buena Vista AN-04 Monoposte 1010533 665704 8487378 En Servicio Buena Vista/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113893 PROMELSA 2006 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 48 172 1 Negativo Plomo

526 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aukimarca AN-04 Monoposte 1010793 680311 8482821 En Servicio Huinchos/Aukimarca/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 165505 RESELEC E.I.R.L 2006 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 45 140 1 Negativo Plomo

529 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Osccollopampa AN-04 Monoposte 1010125 667915 8486407 En Servicio Osccollopampa 2/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC L24250 ABB 1997 13.2/0.23 KV Dyn5 50 50 240 1 Negativo Plomo

530 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Luis Pata 2 AN-04 Monoposte 1010129 668015 8483601 En Servicio Luis Pata /Talavera/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC - ABB - 13.2/ 0.23 KV Dyn5 37.5 - - 1 Negativo Plomo

531 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chacapuente 2 AN-04 Monoposte 1010120 675637 8473239 En Servicio Chacapuente 2/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 504487-22 ELECTRIC TRANSFORMER 2015 22.9-13.2/0.23 KV Ii0 10 22 95 1 Negativo Plomo

532 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCumanaylla/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010486 675874 8479632 En Servicio Cumanaylla/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 34888 PAÑÍA ELECTRONICA ANDIN 2009 22.9/0.23 KV - 40 66 260 1 Negativo Plomo

533 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huichccana - Huancaray AN-04 Monoposte 1010552 656015 8477482 En Servicio Huichccana/ Huancaray/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 168542-103 - - 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 - - 1 Negativo Plomo

535 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huinchos 1 AN-04 Monoposte 1010110 679472 8483088 En Servicio Huinchos/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 10100768 ABB 1997 22.9/0.40 Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

536 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Luis Pata 1 AN-04 Monoposte 1010128 667872 8484324 En Servicio Luis Pata 1/Talavera/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 11187811 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40- 0.23 Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

537 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa de Mollepata AN-04 Monoposte 1010879 645958 8474766 En Servicio Santa Rosa /Mollepata/ San Antonio de Cachi/ApurimacSan Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 60906 TRAFOPAR 2001 13.2/0.23 KV Ii0 15 36 150 1 Negativo Plomo

540 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Avenida Martinelly AN-02 Biposte 1010385 674613 8489667 En Servicio Av. Martinelly/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC TR2014-11072-03 EPLI S.A.C. 2015 13.2/0.40-0.231 Dyn5 160 208 860 1 Negativo Plomo

545 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccamana AN-04 Monoposte 1010403 657840 8477192 En Servicio Ccamana/Huancaray/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC S1-000032 PROMELSA 2006 13.2/0.23 KV Ii0 25 98 240 1 Negativo Plomo

547 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lorenzayoc AN-04 Monoposte 1010815 657122 8481875 En Servicio Lorenzayoc/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 1586 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.23 KV Ii0 25 85 165 1 Negativo Plomo

549 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Buena Vista- Sector Central AN-04 Monoposte 1010535 665187 8486440 En Servicio Buena Vista/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113894 PROMELSA 2006 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 73 261 1 Negativo Plomo

554 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllaquita AN-04 Monoposte 1010625 667393 8485347 En Servicio Huayllaquita/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113889 PROMELSA 2006 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 42 199 1 Negativo Plomo

556 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan Bautista II AN-04 Monoposte 1010774 650280 8475731 En Servicio San Juan Bautista II/San Antonio de Cachi/Apurimac Chiara ANDAHUAYLASAPURIMAC 622 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 13.2/0.23 KV Ii0 10 35 115 1 Negativo Plomo

557 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paltacc/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010099 672082 8487037 En Servicio Paltacc/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 1043 ELECTRIC POWER 1995 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 85 195 1 Negativo Plomo

560 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uchupampa AN-04 Monoposte 1010814 656232 8479966 En Servicio Uchupampa/Huancaray/Apurimac ChincherosANDAHUAYLASAPURIMAC 1578 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.23 KV Ii0 10 55 115 1 Negativo Plomo

561 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huinchos 2 AN-04 Monoposte 1010109 678622 8483286 En Servicio Huinchos 2/Andahuaylas/Apurimac CocharcasANDAHUAYLASAPURIMAC L-D000262 ABB 1997 22.9/0.40 KV Ii0 25 95 350 1 Negativo Plomo

564 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCcanccayllo/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010388 661074 8479507 En Servicio Ccanccayllo/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC S1-000034 PROMELSA S.A. - 13.2/0.44 Kv Ii0 25 98 240 1 Negativo Plomo

567 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Grifo Wari  Service AN-02 Monoposte 1010828 673117 8488902 En Servicio Av. Sesquicentenario/Andahuaylas/Apurimac ChincherosANDAHUAYLASAPURIMAC 220304 FASETRON S.C.R.L. 2012 13.2/0.23 KV Dyn5 37.5 75 260 1 Negativo Plomo

568 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Palmira AN-04 Monoposte 1010856 668882 8484918 En Servicio Comunidad Palmira/Andahuaylas/Apurimac HUACCANAANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113275 PROMELSA 2004 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 39 115 1 Negativo Plomo

569 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pamapamarca 2 AN-04 Monoposte 1010131 666005 8483763 En Servicio Pampamarca/Andahuaylas/Apurimac HUACCANAANDAHUAYLASAPURIMAC 111168513 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

570 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huisccana Parte Baja AN-04 Monoposte 1010812 655920 8478101 En Servicio Huisccana Parte Baja/Huancaray/Apurimac HUACCANAANDAHUAYLASAPURIMAC 1580 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 13.2/0.23 KV Ii0 10 55 115 1 Negativo Plomo

572 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Buena Vista-Ayapata AN-04 Monoposte 1010534 665947 8487033 En Servicio Buena Vista/ Ayapata/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113891 PROMELSA 2006 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 49 174 1 Negativo Plomo

573 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cceñuapata AN-04 Monoposte 1010550 657273 8475791 En Servicio Cceñuapata/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 504491-27 I&T ELECTRIC 2015 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo
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574 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Magisterial de Andahuaylas AN-02 Monoposte 1010053 672635 8489439 En Servicio Av. Confraternidad/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 104631T DELCROSA 1970 22.9/0.23 KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

576 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cachihuancaray AN-04 Monoposte 1010150 651797 8475939 En Servicio Cachihuancaray/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 140751- T9 DELCROSA 1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 120 350 1 Negativo Plomo

577 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Contugma CP-03 Monoposte 1010133 661150 8477933 En Servicio Contugma/Turpo/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC - CAIVET - 13.2/0.23 - 0.46 KV - 40 - - 1 Negativo Plomo

580 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yanayoc AN-04 Monoposte 1010755 675035 8480270 En Servicio Yanayoc/Andahuaylas/Apurimac Anco-HualloANDAHUAYLASAPURIMAC 56076-4 ELECTRIC TRANSFORMER 2003 22.9/ 0.23 KV Ii0 10 25 130 1 Negativo Plomo

581 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huantana/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010154 649152 8477526 En Servicio Huantana/Andahuaylas/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 912-08 RESELEC E.I.R.L 2015 13.2/0.44 KV Ii0 15 - 100 1 Negativo Plomo

582 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancambamba 3 AN-04 Monoposte 1010113 678820 8479960 En Servicio Huancabamba 3/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 264 ABB 1997 13.2/0.23 KV Ii0 25 95 350 1 Negativo Plomo

583 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccaccacha AN-04 Monoposte 1010127 666923 8487115 En Servicio Ccaccacha/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC L-24252 ABB 1997 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 50 50 240 1 Negativo Plomo

584 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tapaya 2 AN-04 Monoposte 1010104 675955 8487059 En Servicio Tapaya 2/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC - ABB - 22.9/0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

588 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Timpucchuaycco AN-04 Monoposte 1010536 664810 8485867 En Servicio Timpucchuaycco/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113892 PROMELSA 2006 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 71 256 1 Negativo Plomo

593 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occapampa AN-04 Monoposte 1010421 666060 8488045 En Servicio Occapampa/Pucahuasi/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC T-32295 ELECTRIC POWER 2003 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 60 170 1 Negativo Plomo

595 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccoriraya - Huancaray AN-04 Monoposte 1010551 657172 8479216 En Servicio Ccoriraya/Huancaray/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC OT-52764 ELECTRIC POWER 2005 22.9/0.23 KV Ii0 25 90 240 1 Negativo Plomo

596 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorHuaracopata/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010487 676373 8474475 En Servicio Huaraccopata /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 302-11 RESELEC E.I.R.L 2005 22.9/0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

597 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Flor de Yunca AN-04 Aérea 1010374 670389 8477710 En Servicio Flor de Yunca/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC - ABB - 13.2/0.44 KV - - - - 1 Negativo Plomo

599 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaupimolle sirena II AN-04 Monoposte 1010775 662008 8476453 En Servicio Chaupimolle sirena II/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 4501-04 MENAUTT ELECTRIC 2015 22.9/0.23 KV Dyn5 37.5 85 250 1 Negativo Plomo

600 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santiago de Belen Alta AN-04 Monoposte 1010139 663314 8475068 En Servicio Santiago de Belen Anta/Torocca/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 140751T15 DELCROSA 1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

601 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Dahuinpuquio AN-04 Monoposte 1010532 678027 8477358 En Servicio Dahuinpuquio/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 300-11 RESELEC E.I.R.L 2005 13.2/0.23 KV Ii0 25 54 194 1 Negativo Plomo

602 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilcaraccra AN-04 Monoposte 1010454 668851 8484523 En Servicio Chilcaraccra/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC L-701174-01 ABB 2001 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 60 235 1 Negativo Plomo

604 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ataccara/ Huancaray/Apurimac AN-04 Monoposte 1010405 657165 8480197 En Servicio Ataccara/ Huancaray/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC S1-000031B PROMELSA S.A. - 22.9/0.23 KV Ii0 25 98 240 1 Negativo Plomo

605 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancabamba 2 AN-04 Biposte 1010112 678730 8480848 En Servicio Huancabamba/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 168331-283 SIEMENS 1995 22.9/0.44-0.23 KV Dyn5 75 192 435 1 Negativo Plomo

607 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinpuquio AN-04 Monoposte 1010818 659578 8479561 En Servicio Ñahuinpuquio/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 1582 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 15 75 140 1 Negativo Plomo

608 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancabamba 5 AN-04 Monoposte 1010754 678918 8480999 En Servicio Huancabamba /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 525052 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2008 22.9/0.23 KV Ii0 25 188 247 1 Negativo Plomo

611 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumpukullo AN-04 Monoposte 1010816 657527 8477589 En Servicio Pumpukullo/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 1577 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 55 115 1 Negativo Plomo

612 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccollpa/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010575 676606 8485810 En Servicio Ccollpa/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 432-9 RESELEC E.I.R.L - 13.2/0.23 KV Ii0 15 75 - 1 Negativo Plomo

614 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ricardo Palma AN-02 Biposte 1010448 674186 8489557 En Servicio Av. Ricardo Palma/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1438-10 MENAUTT ELECTRIC 2008 13.2/0.23 KV Dyn5 160 195 798 1 Negativo Plomo

615 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llocllata AN-04 Monoposte 1010819 658141 8479368 En Servicio LLocllata/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 1579 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 13.2/0.23 KV Ii0 10 55 115 1 Negativo Plomo

616 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Toracca. AN-04 Monoposte 1010141 660378 8475009 En Servicio Toracca /Andahuaylas/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 140751T2 DELCROSA 1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

617 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccantupata AN-06 Monoposte 1010250 653718 8485459 En Servicio Ccantupata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 504491-25 I&T ELECTRIC 2015 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

618 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Hualalachi AN-02 Monoposte 1010827 668362 8489487 En Servicio Hualalachi/Talavera/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 1292-02 RESELEC E.I.R.L 2012 13.2/0.38 KV Dyn5 50 95 380 1 Negativo Plomo

620 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taipicha 2 AN-04 Monoposte 1010138 668788 8477908 En Servicio Taipicha 2/Turpo/Andahuaylas/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 140751T10 DELCROSA 1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 - 340 1 Negativo Plomo

624 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pacalla - Kaquiabamba AN-07 Monoposte 1010556 687826 8505976 En Servicio Pacalla/Kaquiabamba/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-11331 PROMELSA S.A. 2004 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 85 150 1 Negativo Plomo

627 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuncaybamba Alta AN-04 Monoposte 1010770 655783 8482225 En Servicio Yuncaybamba/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 639 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 13.2/0.23 KV Ii0 15 75 140 1 Negativo Plomo

629 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uranmarca 2/Uranmarca/Apurimac AN-06 Biposte 1010267 644230 8488258 En Servicio Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMACTR-2014-11068-19 EPLI S.A.C. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 100 177 640 1 Negativo Plomo

630 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaupimolle Sirena AN-04 Monoposte 1010773 660965 8477378 En Servicio Chaupimolle Sirena/ Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 641 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 22.9/0.23 KV Ii0 25 95 175 1 Negativo Plomo

631 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huinton AN-04 Monoposte 1010605 651078 8476441 En Servicio Huinton/Andahuaylas/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 57424-01 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ - 13.2/ 0.46-0.23 Ii0 15 40 85 1 Negativo Plomo

632 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chumpallhua AN-04 Monoposte 1010404 658267 8475123 En Servicio Chumpallhua/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC S1-0000330-B PROMELSA S.A. - 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 50 98 240 1 Negativo Plomo

633 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Potongo AN-04 Monoposte 1010618 634537 8485551 En Servicio Potongo / Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 4096 SAGERSA 2009 13.2/0.23 KV Dyn5 50 110 300 1 Negativo Plomo

634 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pucaccasa AN-04 Aérea 1010375 670255 8478295 En Servicio Pucaccasa/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC - ABB - 13.2/0.44 KV - - - - 1 Negativo Plomo

636 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uchuran /Uranmarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010264 642714 8485664 En Servicio Uchuran /Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC 504487-03 I&T ELECTRIC 2015 13.2/0.46- 0.23 KV Ii0 10 22 95 1 Negativo Plomo

637 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampamarca AN-04 Monoposte 1010145 659051 8479975 En Servicio Pampamarca/Huancaray/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 504491-01 I&T ELECTRIC 2015 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

638 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Natividad AN-04 Monoposte 1010148 659445 8478870 En Servicio Natividad/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 140751-T1 ABB 1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 100 340 1 Negativo Plomo

639 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Curipampa AN-04 Monoposte 1010769 643621 8474791 En Servicio Curipampa/ San Antonio de Cachi/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 628 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 55 115 1 Negativo Plomo

640 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Marcopata/Kaquiabamba/Apurimac AN-07 Monoposte 1010417 687181 8503125 En Servicio Marcopata/Kaquiabamba /Andahuaylas/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113132 PROMELSA - 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 60 240 1 Negativo Plomo

643 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayzaynizo AN-04 Monoposte 1010553 656193 8478658 En Servicio Huayzaynizo/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC L-131792 ABB 1980 13.2/0.23 KV Ii0 15 95 200 1 Negativo Plomo

644 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaccamolle/Cocharcas/Apurimac AN-06 Monoposte 1010609 638703 8492080 En Servicio Huaccamolle/Cocharcas/ Chincheros/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC 630281 ELKO PERUANA S.A. 1998 13.2-10/0.46 KV Ii0 25 - 164 1 Negativo Plomo

646 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paragua AN-04 Monoposte 1010135 663599 8477214 En Servicio Paragua/Turpo/Andahuaylas/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC - ITB INDUSTRIA BRASILEÑ - 13.2/0.44 KV - 40 - - 1 Negativo Plomo

646 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paragua-Turpo CP-03 Monoposte 1010135 663599 8477214 En Servicio Paragua/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 10321142 CAIVET - 13.2/0.23 - 0.46 KV - 40 90 240 1 Negativo Plomo

649 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aranjuez Sector Palomar AN-02 Monoposte 1010776 669727 8489006 En Servicio Aranjuez Sector Palomar/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 645 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 13.2/0.23 KV Dyn5 50 100 320 1 Negativo Plomo

650 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occocho - Huancaray AN-04 Monoposte 1010567 657814 8475906 En Servicio Huancay/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 488-05 - 2014 22.9/ 0.46-0.23 Ii0 25 70 190 1 Negativo Plomo

651 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santiago de Yaurecc AN-04 Monoposte 1010161 645368 8462578 En Servicio Santiago de Yaurecc/Chiara/Apurimac Chiara ANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 13.2/0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

652 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taipicha/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010137 668214 8477914 En Servicio Taipicha /Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 140751T3 Delcrosa 1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 - 340 1 Negativo Plomo

653 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan Bautita AN-04 Monoposte 1010152 649192 8475598 En Servicio San Juan Bautita/Santiago de  Cachi/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 140751T11 DELCROSA 1997 22.9/0.22 KV Dyn5 50 - 340 1 Negativo Plomo

656 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kula AN-04 Monoposte 1010157 644125 8474762 En Servicio Sam Juan Kula/San Antonio de Cachi/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 10321144 CAIVET 1997 13.2/0.23 KV - 40 90 240 1 Negativo Plomo

657 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollepata AN-04 Aérea 1010146 656236 8481408 En Servicio Mollepata/Huancaray/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 168573 SIEMENS - 13.2/0.44 KV - - - - 1 Negativo Plomo

659 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chullisana AN-04 Biposte 1010155 648438 8472523 En Servicio Chullisama/San Antonio de Cachi/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 103499 MEGA ELECTRIC - 22.9/0.23 KV Dyn5 75 95 418 1 Negativo Plomo

660 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilmay/Chiara/Apurimac AN-04 Aérea 1010160 633882 846153 En Servicio Chilmay/Chiara/Apurimac Chiara ANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 13.2/0.44 KV - - - - 1 Negativo Plomo

662 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uranmarca 1 AN-06 Biposte 1010266 643913 8488012 En Servicio Plaza de Uranmarca/Uranmarca/Apurimac UranmarcaCHINCHEROSAPURIMAC 168322 SIEMENS - 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 - - 1 Negativo Plomo

663 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chumpallhua Alta AN-04 Monoposte 1010772 658444 8474741 En Servicio Chumpallhua Alta/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 635 HP&T ELECTRIC S.A.C. 1996 13.2/0.46 KV Ii0 15 45 75 1 Negativo Plomo

664 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaculle Moyoc AN-02 Monoposte 1010829 669607 8489689 En Servicio Chaculle Moyoc/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 504489-12 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 115 1 Negativo Plomo

665 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Antonio de Cachi AN-04 Monoposte 1010151 651031 8476893 En Servicio San Antonio de Cachi/Andahuaylas/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 1616603 DELCROSA 1998 22.9/0.38-0.22 Ii0 25 120 350 1 Negativo Plomo

666 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuncaybamba Baja AN-04 Monoposte 1010771 655581 8481561 En Servicio Yuncaybamba Baja/Huancaray/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 636 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 22.9/0.46 KV Ii0 15 75 140 1 Negativo Plomo

668 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Baltazar/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010474 660889 8490815 En Servicio Baltazar/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 492-04 MENAUTT ELECTRIC 2012 13.2/0.22 KV Ii0 15 - 140 1 Negativo Plomo

669 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotahuacho 4 AN-07 Monoposte 1010311 686009 8497315 En Servicio Cotahuacho 4/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 161603 T6 DELCROSA 1998 22.9/0.40 -0.23KV Ii0 25 70 250 1 Negativo Plomo

670 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccospata 2 AN-04 Monoposte 1010143 666319 8475920 En Servicio Soccospata 2/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC S140135 ABB 2014 22.9/0.22 KV Ii0 25 126 380 1 Negativo Plomo

672 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anyaniso/Kaquiabamba/Apurimac AN-07 Monoposte 1010418 686500 8504721 En Servicio Anyaniso/Kaquiabamba/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113131 PROMELSA S.A. - 22.9/0.46-0.22  KV Ii0 25 60 240 1 Negativo Plomo

674 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccantupata 1 AN-06 Monoposte 1010249 654032 8485167 En Servicio Ccantupata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 2607 TEISA M.R. 1998 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

676 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Saqsamarca-Mulacancha AN-06 Monoposte 1010236 666202 8491838 En Servicio Saqsamarca/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 168617-193 SIEMENS 1996 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 16 32 146 1 Negativo Plomo

682 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad de Yanacma AN-04 Monoposte 1010136 665082 8477225 En Servicio Yanacma/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 10221141 CAIVET 1997  13.2/0.46 -  0.23 KV - 40 90 240 1 Negativo Plomo

683 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chiara 1/Andahuaylas/Apurimac AN-04 Monoposte 1010158 644120 8466452 En Servicio Chiara/Andahuaylas/Apurimac Chiara ANDAHUAYLASAPURIMAC 140751-T3 DELCROSA 1997 13.2/0.23 KV Dyn5 50 150 340 1 Negativo Plomo

685 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Plaza de Turpo CP-03 Biposte 1010142 665068 8475449 En Servicio Av. Turpo/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 103419 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Dyn5 75 95 418 1 Negativo Plomo

686 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Campanayoc AN-04 Monoposte 1010153 649384 8476428 En Servicio Campanayoc/ San Antonio de Cachi/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 168492 SIEMENS 1996 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

688 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pecoy/Cocharcas/Apurimac AN-06 Monoposte 1010607 639614 8492207 En Servicio Pecoy/Cocharcas/Apurimac CocharcasCHINCHEROSAPURIMAC S1-113335 PROMELSA S.A. 2004 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

690 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antaso/Uranmarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010263 646147 8485055 En Servicio Antasco/Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC LD:000271 ABB 1998 13.2/0.40- 0.23 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

691 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santiago Belen de Anta AN-04 Monoposte 1010140 662690 8474848 En Servicio Santiago Belen Anta/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 140398T1 DELCROSA 1997  22.9-13.2/0.398 - 0.23 KV Dyn5 50 - 350 1 Negativo Plomo

692 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Padromayo AN-04 Monoposte 1010606 651248 8476030 En Servicio Padromayo/Andahuaylas/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC 57424-02 ELECTRIC TRANSFORMER 2006 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 40 145 1 Negativo Plomo

693 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patallacta-Mulacancha AN-06 Monoposte 1010235 666833 8490530 En Servicio Patallacta/Mulacancha/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 168612 SIEMENS 1996 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 16 32 146 1 Negativo Plomo

694 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccapcca AN-04 Monoposte 1010156 645547 8474813 En Servicio Ccapcca/ San Antonio de Cachi/Apurimac San Antonio de CacANDAHUAYLASAPURIMAC - TRAFOPAR - 13.2/0.23 KV - 40 - - 1 Negativo Plomo

695 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ancaypagua AN-04 Monoposte 1010604 656375 8479286 En Servicio Ancaypagua/Huancaray/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 490-312 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2007 22.9/0.23 KV Ii0 5 26 81 1 Negativo Plomo

696 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccospata 1 AN-04 Biposte 1010144 666233 8476069 En Servicio Soccospata 1/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC L23606 ABB 1993 22.9/0.23 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

700 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPomabambas/Cocharcas/Apurimac AN-06 Monoposte 1010610 640442 8492570 En Servicio Pomabamba/Cocharcas/Apurimac CocharcasCHINCHEROSAPURIMAC 113-0217 PROMELSA S.A. 2004 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

703 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa Alta AN-07 Monoposte 1010566 690245 8487339 En Servicio Santa Rosa Alta/ San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 57085 ELECTRIC TRANSFORMER 2006 13.2/0.46-0.23KV Ii0 10 30 110 1 Negativo Plomo

704 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Seronccata AN-06 Monoposte 1010682 663489 8488758 En Servicio Seronccata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2006-1207-01 EPLI S.A.C. 2007 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 15 64 200 1 Negativo Plomo

705 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Contipata AN-06 Monoposte 1010233 666690 8491387 En Servicio Contipata/Mulacancha/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 473155 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2007 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 42 134 1 Negativo Plomo

706 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Esperanza AN-07 Monoposte 1010847 688642 8493039 En Servicio Villa Esperanza/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 501411-01 ELECTRIC TRANSFORMER 2011 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

707 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tahuantinsuyo 4 AN-07 Monoposte 1010302 684995 8495076 En Servicio Tahuantinsuyo 4/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-00039 PROMELSA S.A. - 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 50 165 1 Negativo Plomo

708 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Collca 1 AN-06 Monoposte 1010251 652652 8486018 En Servicio Collca/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC LD:00D268 ABB 1998 22.9-13.2/0.23-0.46 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

710 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Culluni Izq./Andahuaylas/Apurimac AN-06 Monoposte 1010258 650701 8484398 En Servicio Culluni Izq./Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC TR2015-05047-01 EPLI 2015 22.9/0.23 KV Dyn5 50 132 452 1 Negativo Plomo

710 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Culluni Izquierda AN-06 Monoposte 1010258 650701 8484398 En Servicio Culluni Izquierda /Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC 11168509 Promelsa 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

711 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccenuacucho AN-06 Monoposte 1010471 660339 8488895 En Servicio Ccenuacucho/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC T-32298 ELECTRIC POWER 2003 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 60 170 1 Negativo Plomo

712 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chicmo 3 AN-06 Monoposte 1010810 662567 8489791 En Servicio Chicmo/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2006-0653-11 EPLI S.A.C. 2006 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 128 208 1 Negativo Plomo

714 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Misquiyacu AN-07 Monoposte 1010667 691417 8496819 En Servicio Misquiyacu/Pacucha/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113764 PROMELSA S.A. 2005 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 27 98 1 Negativo Plomo

715 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Muñapucro II AN-06 Monoposte 1010271 642124 8494310 En Servicio Muñapucro/ Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 2205230 ELKO PERUANA S.A. 1995 22.9 - 13.2/0.46 -0.23KV Dyn5 50 170 498 1 Negativo Plomo

716 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kaquiabamba 6 AN-07 Monoposte 1010318 685072 8503262 En Servicio Kaquiabamba 6/Andahuaylas/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC 103659 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.23 KV Dyn5 50 248 334 1 Negativo Plomo
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717 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre AN-07 Monoposte 1010857 686630 8498001 En Servicio Vista Alegre/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 501970-05 ELECTRIC TRANSFORMER 2012 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

718 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilcapata AN-06 Monoposte 1010234 666648 8491031 En Servicio Chilcapata/Mulacancha/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC LD:000276 ABB 1993 22.9-13.2/0.23-0.46 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

719 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ollabamba AN-07 Monoposte 1010277 681527 8489658 En Servicio Ollabamba/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 103549 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.4-0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

720 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancane 2/Uranmarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010261 648025 8484837 En Servicio Huancane/Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC L-131791 ABB 1980 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 96 230 1 Negativo Plomo

721 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Miguel de Argama AN-07 Monoposte 1010291 689611 8492860 En Servicio San Miguel de Argama/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 04-062-102 DELCROSA 2004 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 - 190 1 Negativo Plomo

723 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Union Progreso AN-07 Monoposte 1010684 684846 8498476 En Servicio Union Progreso/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 95308 RESELEC E.I.R.L 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 70 220 1 Negativo Plomo

724 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorHuaraccopata/Andahuaylas/Apurima AN-07 Monoposte 1010482 684727 8488162 En Servicio Huaraccopata/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 57130-02 ELECTRIC TRANSFORMER 2006 22.9/0.46-0.23KV Ii0 10 30 110 1 Negativo Plomo

725 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tahuantinsuyo 3 AN-07 Monoposte 1010301 684551 8494428 En Servicio Tahuantinsuyo 3/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192602 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 - - 1 Negativo Plomo

727 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chichucancha AN-06 Monoposte 1010470 660138 8489545 En Servicio Chichucancha/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC T-32301 ELECTRIC POWER 2003 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 15 80 200 1 Negativo Plomo

728 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Dos de Mayo AN-06 Monoposte 1010473 659761 8489545 En Servicio Dos de Mayo/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC T-32294 ELECTRIC POWER 2003 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 60 170 1 Negativo Plomo

729 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lliupapuquio 3 AN-07 Monoposte 1010382 682359 8488409 En Servicio Lliupapuquio 3/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC L-22232 ABB 1995 22.9/0.40 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

730 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kakiabamba 1 AN-07 Monoposte 1010313 686246 8500898 En Servicio Kakiabamba 1/Pulluri/Andahuaylas/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC 103548 MEGA TRANSFORMER 1997 22.9/0.40-0.23KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

732 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taramba AN-06 Monoposte 1010240 662084 8490679 En Servicio Taramba/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 140751T4 DELCROSA 1997 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 50 - 340 1 Negativo Plomo

733 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa de Lamay AN-06 Monoposte 1010255 654077 8438399 En Servicio Santa Rosa de Lamay/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC LD:00D261 ABB 1997 22.9/0.40 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

734 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chiquillan AN-06 Monoposte 1010378 654841 8484701 En Servicio Chiquillan/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 168502-233 SIEMENS 1996 13.2/0.40 KV Ii0 25 51 190 1 Negativo Plomo

735 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Palomino Pata AN-06 Monoposte 1010476 663229 8491686 En Servicio Palomino Pata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC T-32297 ELECTRIC POWER 2003 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 15 80 200 1 Negativo Plomo

736 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kakiabamba 4 AN-07 Biposte 1010316 685339 8502417 En Servicio Kakiabamba 4/Pulluri/Andahuaylas/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC 103448 MEGA TRANSFORMER 1997 22.9/0.40-0.23KV Dyn5 75 95 418 1 Negativo Plomo

737 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccochahuaycco AN-06 Monoposte 1010239 661751 8490014 En Servicio Santa Maria de Chicmo /Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 1379-09 HTEC ELECTRIC 2008 22.9/0.38 KV Ii0 15 37 170 1 Negativo Plomo

738 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorcalidad de Montevideo/Uranmarca/Apu AN-06 Monoposte 1010861 641615 8491202 En Servicio Localidad de Montevideo/Uranmarca/ Chincheros/Apurimac UranmarcaCHINCHEROSAPURIMAC 3261 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 35 143 1 Negativo Plomo

740 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorManzanayocc/Unramarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010265 643689 8485208 En Servicio Poblado de Manzanayocc/Unramarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC T-32298 ELECTRIC POWER 2003 22.9-13.2/0.46- 0.23 KV Ii0 15 80 200 1 Negativo Plomo

742 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotahuacho 2 AN-07 Monoposte 1010309 686539 8497448 En Servicio Cotahuacho 2/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 161603T10 DELCROSA 1998 22.9/0.40 -0.23KV Ii0 25 70 250 1 Negativo Plomo

743 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Moyobamba Bajo AN-06 Monoposte 1010246 660465 8440340 En Servicio Santa Maria de Chicmo/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 111187608 Promelsa 2011 22.9/0.38 KV Dyn5 50 100 365 1 Negativo Plomo

744 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taccrapata II AN-06 Monoposte 1010475 662658 8491409 En Servicio Taccrapata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC T-32296 ELECTRIC POWER 2003 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 15 80 200 1 Negativo Plomo

745 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotahuacho 1 AN-07 Monoposte 1010308 687545 8496896 En Servicio Cotahuacho/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 161603T8 DELCROSA 1998 22.9/0.40 -0.23KV Ii0 25 70 250 1 Negativo Plomo

746 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poltocsa 2 AN-07 Monoposte 1010275 680105 8490450 En Servicio Poltocsa 2/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 1320318 - 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 45 240 1 Negativo Plomo

747 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaytara AN-06 Monoposte 1010542 668162 8491409 En Servicio Huaytara/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC T-52789 ELECTRIC POWER 2005 13.2- 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 45 135 1 Negativo Plomo

748 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chulcuisa AN-07 Monoposte 1010282 688743 8486899 En Servicio Chulcuisa/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 192605 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

749 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poltocsa 1 AN-07 Monoposte 1010274 678853 8490751 En Servicio Poltocsa/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 103576 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.4-0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

750 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mulacancha 2 AN-06 Monoposte 1010237 664686 8491955 En Servicio Mulacancha/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC LD:00D267 ABB 1998 13.2/0.23-0.46 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

751 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Osccollo/Cocharcas/Apurimac AN-06 Monoposte 1010548 639170 8490970 En Servicio Osccollo/Cocharcas/ Chincheros/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC S1-113362 Promelsa - 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

753 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumacuri 1 AN-06 Monoposte 1010231 669728 8491955 En Servicio Pumacuri/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC L-132921 ABB 1986 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 71 210 1 Negativo Plomo

754 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chulcuisa Baja AN-07 Monoposte 1010564 688057 8488069 En Servicio Chulcuisa Baja/ San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 13.2/0.46-0.23KV Ii0 10 - - 1 Negativo Plomo

755 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kiquiabamba 7 AN-07 Monoposte 1010319 684190 8503127 En Servicio Kiquiabamba 7/ Andahuaylas/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC 161603T5 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 70 250 1 Negativo Plomo

756 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Argama Alta 1 AN-07 Monoposte 1010286 686223 8491911 En Servicio Argama Alta 1/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 103679 MEGA TRANSFORMER 1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

757 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Saqsamarca AN-06 Monoposte 1010238 663966 8491810 En Servicio Saqsamarca/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 190-07 RESELEC 2005 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 15 54 164 1 Negativo Plomo

758 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayrana SED 2 AN-06 Monoposte 1010257 651289 8484519 En Servicio Huayrana/Santa Maria de Chicmo/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC LD-000273 ABB 1998 13.2/0.46 - 0.23 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

759 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaccrapata AN-07 Aérea 1010273 677866 8491205 En Servicio Chaccrapata/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC - - - - - - - - 1 Negativo Plomo

760 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chicmo I AN-06 Biposte 1010241 662872 8489584 En Servicio Chicmo/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC TR2014-11068-22 EPLI 2016 22.9/0.38 KV Dyn5 100 347 640 1 Negativo Plomo

761 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Suytuocco AN-06 Monoposte 1010683 662444 8488997 En Servicio Suytuocco/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2006-1206-01 EPLI S.A.C. 2007 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 76 254 1 Negativo Plomo

762 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alejopata AN-06 Monoposte 1010469 660876 8489755 En Servicio Alejopata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC T-83500 ELECTRIC POWER 2008 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 15 70 230 1 Negativo Plomo

763 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancane 1/Uranmarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010260 647735 8485405 En Servicio Huancane 1 /Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC LD:000280 ABB 1998 13.2/0.46-0.23 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

764 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anccopacha 2 AN-07 Monoposte 1010304 684400 8495308 En Servicio Anccopaccha 3/Sondor/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192607 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

765 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Champaccocha AN-07 Monoposte 1010283 684067 8489433 En Servicio Champaccocha 3/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 192611 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23 KV - 40 45 240 1 Negativo Plomo

766 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCulluni Derecha/Uranmarca/Apurima AN-06 Monoposte 1010259 650694 8484906 En Servicio Culluni Derecha/Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC 103626 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 96 334 1 Negativo Plomo

768 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pulluri - Kakiabamba AN-07 Monoposte 1010315 685632 8501689 En Servicio Pulluri/Kakiabamba/Andahuaylas/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC 103517 MEGA TRANSFORMER 1997 22.9/0.40-0.23KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

769 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumacuri 2 AN-06 Monoposte 1010232 669918 8491953 En Servicio Pumacuri/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 2568 C.E.A.  SAC 2000 22.9 - 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 65 232 1 Negativo Plomo

770 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chicmo 2 AN-06 Monoposte 1010242 663343 8489622 En Servicio Santa Maria de Chicmo 2/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 1291-02 RESELEC E.I.R.L 2012 22.9/0.38 KV Dyn5 50 95 380 1 Negativo Plomo

771 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cocairo - Kaquiabamba AN-07 Biposte 1010320 687619 8504453 En Servicio Cocairo/Kaquiabamba/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC 103498 MEGA TRANSFORMER - 22.9/0.23 KV Dyn5 75 323 418 1 Negativo Plomo

773 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Callebamba/ Chincheros/Apurimac AN-05 Biposte 1010477 629656 8504481 En Servicio Callebamba/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 240260 ABB 2004 22.9/0.40 KV Dyn5 100 130 530 1 Negativo Plomo

774 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Cristobal AN-05 Monoposte 1010399 651039 8502305 En Servicio San Cristobal/Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 2951 TRANFORMADOR HOHAGEN2002 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 115 220 1 Negativo Plomo

776 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Miguel Alto AN-07 Monoposte 1010843 690569 8492577 En Servicio San Miguel Alto/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 502940 ELECTRIC TRANSFORMER 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

777 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Lorenzo/Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010689 638660 8499821 En Servicio San Lorenzo/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 696-71 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 10 86 123 1 Negativo Plomo

780 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urucancha 1/Cocharcas/Apurimac AN-05 Monoposte 1010611 633671 8497816 En Servicio Urucancha 1/Chincheros/Cocharcas/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC S1-113361 PROMELSA S.A. 2004 22.9-13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

781 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ancopaccha 3 AN-07 Monoposte 1010305 683508 8495970 En Servicio Ancopaccha 3/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192598 DELCROSA 1998 22.9/0.48-0.23 Ii0 15 35 170 1 Negativo Plomo

782 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Motoy - Anco  Huallo AN-05 Monoposte 1010415 648984 8500838 En Servicio Puesto de Salud de Motoy/Anco - Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC T-32348 - 2003 13.2/0.46-0.0.23 KV Ii0 25 75 240 1 Negativo Plomo

783 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Padre Rumi - Ranracancha AN-05 Monoposte 1010369 652005 8503020 En Servicio Padre Rumi/Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 168506 - - 13.2/0.40 KV Ii0 10 - - 1 Negativo Plomo

784 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ranracancha AN-05 Biposte 1010191 650830 8503512 En Servicio Ranracancha/Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 2555164 ELKO PERUANA S.A. 1994 22.9/0.44 KV Dyn5 100 260 750 1 Negativo Plomo

785 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Muyorcco/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010688 634507 8505093 En Servicio Muyorcco/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 609675 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/ 0.46-0.23 Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

786 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lliupapuquio 2 AN-07 Monoposte 1010381 682752 8488172 En Servicio Lliupapuquio 2/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC L-22234 ABB 1995 22.9- 13.2 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

787 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaribamba -Ranracancha AN-05 Monoposte 1010188 654508 8503607 En Servicio Huaribamba/Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSCHINCHEROS - ABB - 13.2/0.44 KV Dyn5 37.5 - - 1 Negativo Plomo

788 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uchuhuancaray 2 AN-05 Monoposte 1010492 667685 8495493 En Servicio Uchuhuancaray/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 56076-3 I&T ELECTRIC 2003 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 25 130 1 Negativo Plomo

789 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tahuantinsuyo 1 AN-07 Monoposte 1010299 682728 8493312 En Servicio Escuela de Policia/Tahuantinsuyo/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192801 DELCROSA - 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 35 - 1 Negativo Plomo

790 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccochanccay AN-05 Monoposte 1010543 668416 8492167 En Servicio Ccochanccay/ Talavera/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC T-52685 ELECTRIC POWER 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 50 143 1 Negativo Plomo

791 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yanamachay AN-05 Monoposte 1010545 669647 8493768 En Servicio Yanamachay / Talavera/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 51113682 PROMELSA S.A. 2007 13.2/0.23 KV Ii0 5 40 105 1 Negativo Plomo

792 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uchuhuancaray 1 AN-05 Monoposte 1010491 667746 8495251 En Servicio Uchuhuancaray/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 56076-1 I&T ELECTRIC 2003 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 25 130 1 Negativo Plomo

793 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan/Anco Huallo/Apurimac AN-05 Monoposte 1010826 644885 8502353 En Servicio San juan /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 1585 ELECTRIC SAC 2012 22.9/0.46 KV Ii0 25 85 195 1 Negativo Plomo

795 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jiron Pachacutec AN-05 Monoposte 1010823 643217 8503021 En Servicio Jr. Pachacutec /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC TR2012-01009-03 EPLI S.A.C. 2012 22.9/0.44 KV Ii0 25 161 468 1 Negativo Plomo

797 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumapuquio - Anco Huallo AN-05 Monoposte 1010687 640740 8506507 En Servicio Calle Pumapuquio /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 609883 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

798 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotahuacho 5 AN-07 Monoposte 1010312 685455 8497654 En Servicio Cotahuacho 5 /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 161603T4 DELCROSA 1998 22.9/0.4-0.231 KV Ii0 25 70 250 1 Negativo Plomo

799 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Champaccocha 1 AN-07 Biposte 1010284 683575 8490153 En Servicio Champaccocha 1 /Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 103508 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.44-0.23 KV Dyn5 75 95 418 1 Negativo Plomo

800 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huallucancha AN-07 Aérea 1010562 680205 8489047 En Servicio Huallucancha/ San Jeronimo /Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 13.2/0.44-0.22 KV - - - - 1 Negativo Plomo

802 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayccon 1 AN-07 Monoposte 1010306 688105 8494618 En Servicio Huayccon 1 /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192591 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 35 170 1 Negativo Plomo

803 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Luis (Pacucha) AN-07 Monoposte 1010623 681238 8493485 En Servicio Laguna Pacucha /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC TR2005-1030-02 EPLI S.A.C. 2005 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 62 207 1 Negativo Plomo

804 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Posoccoy II AN-05 Monoposte 1010182 665835 8495803 En Servicio Posoccoy /Andahuaylas/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC - - - 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 75 220 1 Negativo Plomo

805 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manzanapata AN-07 Monoposte 1010290 688933 8493855 En Servicio Manzanapata/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 161603 T2 DELCROSA 1998 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 70 250 1 Negativo Plomo

806 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Putca AN-07 Monoposte 1010292 689661 8492104 En Servicio Putca/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192603 DELCROSA 1998 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 45 240 1 Negativo Plomo

807 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuncaya AN-07 Aérea 1010563 684181 8486247 En Servicio Yuncata/ San Jeronimo /Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 13.2/0.46-0.23 KV - - - - 1 Negativo Plomo

808 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aymarapata AN-07 Monoposte 1010790 677943 8490622 En Servicio Aymarapata/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 6300115 ELKO PERUANA S.A. 1995 13.2/0.44-0.22 KV Ii0 25 - 235 1 Negativo Plomo

809 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Argama Parque 2 AN-07 Monoposte 1010289 688936 8493070 En Servicio Parque Argama 2 /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 103550 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

810 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre AN-05 Monoposte 1010821 644849 8504532 En Servicio Barrio Vista Alegre /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC TR2012-01009-02 EPLI S.A.C. - 22.9/0.40 KV Ii0 25 161 468 1 Negativo Plomo

811 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pischu Central AN-05 Monoposte 1010544 668830 8492540 En Servicio Pischu Central/Talavera /Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC T-5273 ELECTRIC POWER 2005 13.2/0.44 KV Ii0 10 50 143 1 Negativo Plomo

812 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorHuaccsone/Ranracancha/Apurimac AN-05 Monoposte 1010392 651552 8503968 En Servicio Poblado de Huaccsone /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 2952 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2002 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 45 220 1 Negativo Plomo

813 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uchuhuancaray 4 AN-05 Monoposte 1010493 668364 8496036 En Servicio Uchuhuancaray/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 504491-20 I&T ELECTRIC 2015 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

814 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccos AN-05 Monoposte 1010212 659089 8507798 En Servicio Soccos/Ocobamba/Chincheros/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC L 137121 ABB 1996 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 76 215 1 Negativo Plomo

815 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Oronccoyhuayco AN-07 Monoposte 1010844 688437 8496036 En Servicio Oronccoyhuayco/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 501971-06 I&T ELECTRIC 2012 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

816 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occepata/Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010368 655398 8504910 En Servicio Occepata /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 504491-18 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

817 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Argama Alta 2 AN-07 Monoposte 1010287 687454 8492606 En Servicio Argama Alta 2 /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 103699 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

818 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Morochuco AN-05 Monoposte 1010400 637055 8499213 En Servicio Morochuco/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2309-10 RESELEC E.I.R.L 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 15 72 220 1 Negativo Plomo

819 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorQuispimarca/Anco - Huallo/Apurimac AN-05 Monoposte 1010416 643657 8504868 En Servicio Poblado de Quispimarca/Anco - Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC t-32349 EPLI S.A.C. 2003 22.9/0.40 KV Ii0 15 80 210 1 Negativo Plomo

820 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kaquiabamba 5 AN-07 Monoposte 1010317 685436 8502940 En Servicio Kaquiabamba 5/Andahuaylas/Apurimac KaquiabambaANDAHUAYLASAPURIMAC 103580 MEGA ELECTRIC 1997 2.9/0.30 KV Dyn5 50 248 334 1 Negativo Plomo

822 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lliupapuquio 4 AN-07 Monoposte 1010383 682976 8488993 En Servicio Lliupapuquio 4/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC L-22233 ABB 1995 22.9-13.2/0.40 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

823 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tahuantinsuyo 2 AN-07 Monoposte 1010300 683514 8493876 En Servicio Tahuantinsuyo 2 /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC - - - 13.2/0.23 KV Ii0 15 - - 1 Negativo Plomo
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824 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chalhuani/Anco- Huallo/Apurimac AN-05 Monoposte 1010200 642550 8502443 En Servicio Poblado de Chalhuani /Anco- Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 137124 ABB 1996 13.2/0.44 KV Dyn5 37.5 80 270 1 Negativo Plomo

825 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Capulipata AN-07 Monoposte 1010855 685867 8497817 En Servicio Capulipata/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 501971-02 I&T ELECTRIC 2012 13.2-22.9/0.23- 0.46 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

826 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayccon 2 AN-07 Monoposte 1010307 686969 8494883 En Servicio Huayccon 2 /Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192599 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 35 170 1 Negativo Plomo

828 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anccopaccha 1 AN-07 Monoposte 1010303 685568 8495164 En Servicio Poblado de Anccopaccha 1 / Sondor/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 192597 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 - 170 1 Negativo Plomo

829 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Parque Argama 1 AN-07 Monoposte 1010288 688863 8492715 En Servicio Parque Argama 1/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC L-240276-1 ABB 2004 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 100 350 1 Negativo Plomo

831 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 1 de Mayo - Ocobamba AN-05 Monoposte 1010216 656714 8509025 En Servicio 1 de Mayo/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2609 TEISA S.A.C. 1998 22.9/0.46-0.23KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

832 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador  Chipicuy/Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010697 637505 8505465 En Servicio Poblado de Chipicuy /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 609677 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.40-0.23 KV Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

833 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mitohuillca/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010708 656114 8501378 En Servicio Mitohuillca/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609684 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.40-0.22 KV Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

835 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Clara Miraflores AN-05 Monoposte 1010824 640382 8504382 En Servicio Santa Clara Miraflores /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 1583 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 75 140 1 Negativo Plomo

836 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ancatira 1 AN-07 Biposte 1010278 685243 8487837 En Servicio Ancatira 1/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 103482 MEGA ELECTRIC 1997 22.9/0.40-0.23KV Dyn5 75 95 428 1 Negativo Plomo

839 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tocctopata AN-07 Monoposte 1010668 691223 8495967 En Servicio Tocctopata/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113935 PROMELSA S.A. 2006 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 5 28 110 1 Negativo Plomo

840 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Bellavista 1 - Andarapa AN-05 Monoposte 1010573 668072 8503520 En Servicio Bellavista 1/Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC T52882 ELECTRIC POWER 2011 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 75 233 1 Negativo Plomo

841 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sarahuarcay - Ocobamba AN-05 Monoposte 1010187 661222 8503530 En Servicio Poblado de Sarahuarcay /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 504491-14 YI Electric S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

842 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Isccana AN-05 Monoposte 1010767 667804 8494520 En Servicio Isccana/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 333 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 55 115 1 Negativo Plomo

843 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Humanhuasi - Ranracancha AN-05 Monoposte 1010722 650891 8503777 En Servicio Poblado de Humanhuasi /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 504491-04 ELECTRIC TRANSFORMER 2015 13.2/0.44 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

844 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadora Florida/ Chincheros/Huaccana/Apurim AN-05 Monoposte 1010481 628410 8508424 En Servicio Calle La Florida /Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 24040701 ABB 2004 22.9/ 0.40 KV Ii0 25 102 300 1 Negativo Plomo

845 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anansayocc 1/Ocobamba AN-05 Monoposte 1010372 655309 8509876 En Servicio Anansayocc 1/ Chincheros/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2608 TEISA S.A.C. 1998 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

846 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Cusipa AN-06 Monoposte 1010685 667703 8492115 En Servicio Barrio Cusipa/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-113960 PROMELSA 2006 13.2-22.9/0.23- 0.46 KV Ii0 10 37 140 1 Negativo Plomo

847 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cabaña/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010721 659430 8515438 En Servicio Cabaña / Ocobamba /Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609670 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 86 123 1 Negativo Plomo

848 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huanchor/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010710 665680 8497887 En Servicio Huanchor/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609704 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.44 KV Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

850 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Casabamba/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010489 637385 8502565 En Servicio Casabamba /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2311-10 RESELEC E.I.R.L 2010 13.2/0.40 KV Ii0 25 68 245 1 Negativo Plomo

851 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorManzanayocc/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010690 639880 8495884 En Servicio Poblado de Manzanayocc/Chincheros/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC 609974 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 23 90 1 Negativo Plomo

852 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollebamba Baja AN-05 Monoposte 1010724 657504 8504090 En Servicio Mollebamba Baja /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 609700 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.44 KV Ii0 10 23 - 1 Negativo Plomo

853 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCarhuayacu Alto/Ocobamba/Apurima AN-05 Monoposte 1010370 658526 8505996 En Servicio Carhuayacu Alto /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2612 TEISA S.A.C. 1998 22.9/0.46 KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

854 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Posoccoy AN-05 Monoposte 1010181 666312 8489916 En Servicio Posoccoy/Andahuaylas/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 23421 ABB 1996 22.9/0.43 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

855 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorl Salvador/ Chincheros/Ranracancha/Ap AN-05 Monoposte 1010396 650352 8502555 En Servicio Calle Villa el Salvador /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 3053 RANSFORMADORES HOHAG2002 13.2/0.46-0.23 Ii0 15 70 220 1 Negativo Plomo

856 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAhuayro 2/ Chincheros/Huaccana/Apuri AN-05 Monoposte 1010480 629096 8507457 En Servicio Ahuayro 2 /Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 240407-04 ABB 2004 22.9/0.40 Kv Ii0 25 102 300 1 Negativo Plomo

857 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre 1 - Anco Huallo AN-05 Monoposte 1010197 643637 8503981 En Servicio Vista Alegre 1/Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 23423 ABB 1996 22.9/0.40 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

859 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llimpe 2/Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010858 639177 8505331 En Servicio Llimpe /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 1559-01 RESELEC E.I.R.L 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 50 100 370 1 Negativo Plomo

860 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urucancha 2/Cocharcas/Apurimac AN-05 Monoposte 1010612 634090 8497963 En Servicio Urucancha 2/Chincheros/Cocharcas/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC 473049 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2007 13.2/0.46 -0.23KV - 40 78 260 1 Negativo Plomo

861 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mitobamba - Ocobamba AN-05 Monoposte 1010217 657677 8508899 En Servicio Mitobamba/Chincheros/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2615 TEISA S.A.C. 1998 22.9/0.46-0.23KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

862 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorBuena Vista/Uripa/Anco Huallo/Apurim AN-05 Monoposte 1010568 644712 8503064 En Servicio Buena Vista 01 / Uripa /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 172-4 - 2005 13.2/0.23 KV - 40 64 215 1 Negativo Plomo

863 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayrapata AN-05 Monoposte 1010427 670130 8490794 En Servicio Huayrapata/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-40598 SANBIAN SCI TECH 2014 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

864 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre 2 - Anco Huallo AN-05 Monoposte 1010198 644063 8504287 En Servicio Vista Alegre 2 / Anco Huallo /Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 2205207 ELKO PERUANA S.A. 1984 22.9-13.2/0.398-0.23 KV Dyn5 50 170 488 1 Negativo Plomo

866 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lamlama/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010946 639462 8500896 En Servicio Lamlama/ Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2431-10 RESELEC 2016 22.9- 10/0.40 -0.23KV Dyn5 37.5 110 370 1 Negativo Plomo

867 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador  Uripa 3/ Jr.Tupac Amaru AN-05 Biposte 1010195 643034 8503434 En Servicio Jr.Tupac Amaru/ Uripa 3/Anco- Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 2910120 ELKO PERUANA S.A. 1995 13.2/0.40-0.23 KV Dyn5 160 450 1150 1 Negativo Plomo

868 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorOrccorbamba/AChincheros/Apurima AN-05 Monoposte 1010694 634554 8500219 En Servicio Orccorbamba/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 5815-31 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 10 48 230 1 Negativo Plomo

869 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Antonio - Ranracancha AN-05 Monoposte 1010503 650934 8503048 En Servicio San Antonio /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 473206 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2017 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 58 - 1 Negativo Plomo

870 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorChincheros 1/Chincheros/Apurimac AN-05 Biposte 1010205 638582 8505379 En Servicio Chincheros  1/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2309 ABB 1996 22.9/0.40 Dyn5 100 220 750 1 Negativo Plomo

871 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSinhuapata/Ranracancha/Apurimac AN-05 Monoposte 1010502 654194 8504782 En Servicio Sinhuapata /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 113188801 PROMELSA S.A. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 55 230 1 Negativo Plomo

872 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Oyccompi AN-05 Monoposte 1010726 668122 8493352 En Servicio Oyccompi/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 609705 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

873 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador UGEL Chincheros AN-05 Monoposte 1010783 638358 8505380 En Servicio Jr. Grau/ Chincheros /Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 1016-08 RESELEC E.I.R.L 2010 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 108 360 1 Negativo Plomo

874 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Socchac/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010714 659634 8504275 En Servicio Socchac /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 5251-08 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2008 13.2/0.46 KV Ii0 5 20 - 1 Negativo Plomo

875 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Piscobamba 3 AN-05 Monoposte 1010184 662457 8499599 En Servicio Piscobamba 3 /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 473295 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2007 13.2/0.44 KV Ii0 25 59 - 1 Negativo Plomo

876 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuparo Parte Alta AN-05 Monoposte 1010820 643137 8504232 En Servicio Chuparo /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC TR2012-01009-01 EPLI S.A.C. 2012 22.9/0.40 KV Ii0 25 161 468 1 Negativo Plomo

878 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumallaulli - Cocharcas AN-05 Monoposte 1010428 636949 8494881 En Servicio Pumallaulli /Cocharcas/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC T-42508 ELECTRIC POWER 2004 13.2/ 0.46 KV Ii0 10 70 150 1 Negativo Plomo

879 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Piscobamba 2 AN-05 Monoposte 1010183 663082 8500378 En Servicio Piscobamba 2 /Andahuaylas/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2010020556 RYMEL S.A.S. 2010 22.9/0.44 KV Dyn5 50 176 450 1 Negativo Plomo

880 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSanta Rosa Alta/Ocobamba/Apurima AN-05 Monoposte 1010709 655554 8508625 En Servicio Santa Rosa Alta/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609-702 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46- 0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

881 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMollebamba/Ranracancha/Apurimac AN-05 Monoposte 1010420 656879 8504042 En Servicio Mollebamba /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 3016 NGENIERIA INDUSTRIAL S.A.2002 13.2/0.22 KV Ii0 15 70 220 1 Negativo Plomo

882 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayaucro/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010698 638072 8503520 En Servicio Ayaucro /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 609678 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2 / 0.46-0.23 KV Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

883 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Pedro de Umaca 2 AN-05 Monoposte 1010186 661767 8502239 En Servicio San Pedro de Umaca 2 /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 63001-22 ELKO PERUANA S.A. 1995 13.2/0.44 KV Ii0 25 120 235 1 Negativo Plomo

884 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSadocc/ Chincheros/Cocharcas/Apurim AN-05 Monoposte 1010547 634188 8495405 En Servicio Poblado de Sadocc /Cocharcas/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC S1-113363 PROMELSA S.A. 2004 22.9/0.46 KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

885 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cuchucusma/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010509 641568 8520066 En Servicio Cuchucusma/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 23709 - - 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

886 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMiraflores 1/Anco- Huallo/Apurimac AN-05 Monoposte 1010201 642201 8503417 En Servicio Miraflores 1/Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 6300114 ELKO PERUANA S.A. 1993 13.2/0.44-0.22 KV Ii0 25 - 235 1 Negativo Plomo

887 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCcollpapampa/Anco- Huallo/Apurima AN-05 Monoposte 1010203 640969 8504682 En Servicio Ccollpapampa/Anccohuayllo /Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 6300117 ELKO PERUANA S.A. 1995 13.2/0.44 KV Ii0 25 - 235 1 Negativo Plomo

888 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alaypampa AN-05 Monoposte 1010439 645602 8520374 En Servicio Alaypampa / Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC S1-113330 Promelsa 2004 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

889 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorlimpe/ Anco- Huallo/Andahuaylas/Apuri AN-05 Biposte 1010204 639479 8505640 En Servicio Llimpe /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 111178901 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 100 146 544 1 Negativo Plomo

890 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAhuayro 1/ Chincheros/Huaccana/Apuri AN-05 Monoposte 1010479 629071 8507910 En Servicio Ahuayro 1 /Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 240407-03 ABB 2004 22.9/0.40 KV Ii0 25 102 200 1 Negativo Plomo

891 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Seccha/Apurimac AN-05 Monoposte 1010638 643368 8520408 En Servicio Seccha/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113352 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

892 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occepata 1 AN-05 Monoposte 1010723 655376 8505299 En Servicio Occepata 1 /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 525192 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2008 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 20 - 1 Negativo Plomo

893 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chincheros 2/Apurimac AN-05 Biposte 1010207 638142 8505298 En Servicio Chincheros 2 /Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2425-4 ABB 1997 22.9/0.40 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

894 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorChulcobamba/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010692 639042 8505011 En Servicio Chulcobamba /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 609707 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46 KV Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

895 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMiraflores 2/Anco- Huallo/Apurimac AN-05 Monoposte 1010202 641954 8503577 En Servicio Miraflores 2/ Anco Huallo Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 1661-12 Menautt Electric 2008 13.2/0.46-0.23 Ii0 25 80 260 1 Negativo Plomo

896 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorBuena Vista 02/Anco Huallo/Apurima AN-05 Monoposte 1010569 645065 8502841 En Servicio Buena Vista 02 /Uripa /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 504489-08 ELECTRIC TRANSFORMER 2015 13.2/0.46- 0.23 KV Ii0 15 28 115 1 Negativo Plomo

897 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Salvia/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010371 656256 8508012 En Servicio Salvia/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2606 TEISA M.R. 1998 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

899 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancallo Alto AN-05 Monoposte 1010214 656711 8508157 En Servicio Huancallo Alto/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2614 ISA TRANSFORMER ELECT 1998 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

901 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ocobamba 2 AN-05 Monoposte 1010219 655391 8509234 En Servicio Ocobamba 2/Chincheros/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2205212 ELKO PERUANA S.A. 1994 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 50 170 488 1 Negativo Plomo

902 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoruyhullpa/ Chincheros/Anco Huallo/Apu AN-05 Monoposte 1010822 644146 8503704 En Servicio Uchuyhullpa /Anco Huayllo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 52765 - 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 90 240 1 Negativo Plomo

903 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCarhuayacu Bajo/Ocobamba/Apurima AN-05 Monoposte 1010210 659113 8505219 En Servicio Carhuayacu Bajo/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2610 TEISA S.A.C. 1998 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

904 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Martin/Ranracancha/Apurimac AN-05 Monoposte 1010397 649895 8503478 En Servicio Av. San Martin /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 504089-07 ELECTRIC TRANSFORMER 2015 13.2/0.44 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

905 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMotoypampa/Anco Huallo/Apurimac AN-05 Monoposte 1010731 642726 8502994 En Servicio Motoypampa /Anco Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 946-01 RESELEC E.I.R.L 2010 22.9/0.40.0.23 KV Dyn5 50 106 396 1 Negativo Plomo

906 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa de Cunyacc AN-05 Monoposte 1010512 637763 8523695 En Servicio Santa Rosa de Cunyacc/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113354 PROMELSA S.A. 2004 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

907 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Generosa/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010478 628783 8506791 En Servicio Poblado Generosa /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 240407-02 ABB 2004 22.9/0.40 KV Ii0 25 102 300 1 Negativo Plomo

908 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ocobamba 1/Ocobamba/Apurimac AN-05 Biposte 1010218 655809 8509094 En Servicio Plaza de Ocobamba / Ocobamba /Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2555163 ELKO PERUANA S.A. 1994 22.9/0.40 KV Dyn5 100 265 750 1 Negativo Plomo

909 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSanta Rosa/Ranracancha/Apurimac AN-05 Monoposte 1010395 652617 8503547 En Servicio Santa Rosa / Ranracancha /Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 473293 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2007 13.2/0.44 KV Ii0 25 59 - 1 Negativo Plomo

910 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chalhuani/Anco- Huallo/Apurimac AN-05 Monoposte 1010199 642890 8502835 En Servicio Chalhuani /AAnco- Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 1560-01 RESELEC E.I.R.L 2013 22.9/0.44 KV Dyn5 50 100 370 1 Negativo Plomo

912 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cayara /Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010208 638176 8500262 En Servicio Cayara /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 103590 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

913 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tacana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010572 667131 8500948 En Servicio Tacana/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC T-52728 ELECTRIC POWER 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 75 210 1 Negativo Plomo

915 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Curampa/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010511 638299 8520119 En Servicio Curampa/ Huaccana /Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113356 PROMELSA 2004 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

916 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCcechuapata/Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010693 635959 8503050 En Servicio Ccechuapata /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 609669 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46-0.23 Ii0 10 43 - 1 Negativo Plomo

918 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Ongoypata AN-05 Monoposte 1010711 655431 8508858 En Servicio Ongoypata /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609-672 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

919 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alianza/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010215 656134 8509694 En Servicio Alianza / Ocobamba /Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2618 TEISA M.R. 1998 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

920 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaribamba 2 AN-05 Monoposte 1010189 653873 8503644 En Servicio Huaribamba 2 /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 697136 ELKO PERUANA S.A. 1997 13.2/0.44 KV Ii0 25 100 223 1 Negativo Plomo

921 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uripa 2 - Anco Huallo AN-05 Biposte 1010194 642995 8503776 En Servicio Av. La Cultura/Anco- Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 141228 SANBIAN SCI TECH 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 100 180 650 1 Negativo Plomo

922 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Fe/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010691 629652 8503802 En Servicio Santa Fe /Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2432-10 RESELEC E.I.R.L 2016 22.9/0.40-0.23 Dyn5 50 125 395 1 Negativo Plomo

923 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uripa 1 - CHincheros AN-05 Biposte 1010193 643447 8503495 En Servicio Av. La cultura/ Uripa /Anco- Huallo/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 142075 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 1994 22.9/0.40 KV Dyn5 160 - 751 1 Negativo Plomo

925 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccenhua/Ranracancha/Apurimac AN-05 Monoposte 1010398 653545 8502340 En Servicio Ccenhua /Ranracancha/Apurimac RANRACANCHACHINCHEROSAPURIMAC 3018 NGENIERIA INDUSTRIAL S.A.2002 13.2/0.44 KV Ii0 15 70 220 1 Negativo Plomo

927 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa /Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010435 648442 8514169 En Servicio Santa Rosa /Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC S1-113313 PROMELSA 2004 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

929 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poccontoy/ Andarapa/Apurimac AN-05 Monoposte 1010571 667487 8499655 En Servicio Poccontoy/ Andarapa/Apurimac AndarapaANDAHUAYLASAPURIMAC T52851 ELECTRIC POWER 2011 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 75 233 1 Negativo Plomo

929 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollaccsa/Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010510 639783 8519966 En Servicio Mollaccsa/ Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 77825 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46 -0.23KV - 40 44 219 1 Negativo Plomo

930 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uchuhuancaray 3 AN-05 Monoposte 1010494 668190 8495663 En Servicio Uchuhuancaray/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 56076-2 I&T ELECTRIC 2003 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 25 130 1 Negativo Plomo

931 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Totorabamba/Anco- Huallo AN-05 Monoposte 1010192 644455 8502527 En Servicio Totorabamba /ANCO_HUALLO/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 2144 TEISA S.A.C. 1995 22.9/0.44 KV Dyn5 50 150 480 1 Negativo Plomo
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932 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Minapuquio AN-05 Monoposte 1010720 656194 8517624 En Servicio Minapuquio/ Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 609685 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

933 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comumpampa 2 AN-05 Monoposte 1010228 643722 8518535 En Servicio Comumpampa 2/ Chincheros/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 139681 T1 DELCROSA 1996 22.9/0.40 -0.23KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

934 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Callapayoc - Ongoy AN-05 Monoposte 1010225 643395 8517328 En Servicio Callapayoc/ Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 139681-T2 DELCROSA 1996 22.9/0.40 -0.23KV Dyn5 50 - 360 1 Negativo Plomo

936 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chalhuani 3/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010707 654087 8510789 En Servicio Chalhuani 3 /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2779 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.22 KV - 30 45 95 1 Negativo Plomo

937 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paccoche/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010525 644459 8523256 En Servicio Paccoche/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 90729 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 38 173 1 Negativo Plomo

938 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chacabamba - Ongoy AN-05 Monoposte 1010224 646416 8515826 En Servicio Chacabamba/ Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC LD-000468 ABB 1998 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 37.5 95 340 1 Negativo Plomo

939 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rocchac/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010223 651661 8513695 En Servicio Rocchac/Chincheros/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 23425 ABB 1996 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

940 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huamburqui Alta /Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010644 652790 8518627 En Servicio Huamburqui Alta / Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 609673 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

942 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chalhuani 1/Ocobamba/Apurimac AN-05 Aérea 1010220 654356 8509988 En Servicio Chalhuani 1/ Ocobamba /Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 580 EPLI S.A.C. - - - - - - 1 Negativo Plomo

942 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Challhuani 1/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010220 654356 8509988 En Servicio Av. Andahuaylas / Ocobamba /Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC L-24255 ABB 1997 22.9-13.2/0.40 KV Dyn5 50 50 340 1 Negativo Plomo

943 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010226 644217 8517905 En Servicio Ongoy/ Chincheros/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 2205210 - 1994 22.9/0.40 -0.23KV Dyn5 50 170 488 1 Negativo Plomo

944 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010513 638583 8526481 En Servicio Huaccana/ Chincheros/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113355 - 2004 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

948 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huachincca/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010632 641756 8518630 En Servicio Huachincca/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113350 Promelsa 2005 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

949 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Correnapampa AN-05 Monoposte 1010646 644290 8518399 En Servicio Correnapampa/ Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC T-83507 ELECTRIC POWER 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 73 273 1 Negativo Plomo

950 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Progreso Bajo/ Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010650 651744 8513237 En Servicio Progreso Bajo/Chincheros/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC T 83508 ELECTRIC POWER 2008 13.2/0.46 -0.23KV Dyn5 50 78 275 1 Negativo Plomo

952 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Toruro 1/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010438 645573 8519287 En Servicio Toruro 1 / Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC S1-1113327 Promelsa 2004 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

953 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maucallaccta Baja/Apurimac AN-05 Monoposte 1010507 640938 8519355 En Servicio Maucallaccta Baja/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113348 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

954 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Miraflores/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010436 648733 8513177 En Servicio MIraflores / Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC S1-1113329 Promelsa 2004 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

955 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorRayampampa/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010712 654137 8509696 En Servicio Rayampampa/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609-673 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

956 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Villa Union Baja AN-05 Monoposte 1010718 655685 8517955 En Servicio Villa Union Baja / Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 609698 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

958 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Porvenir II AN-05 Monoposte 1010443 654924 8516759 En Servicio Ongoy/ Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 104025 MEGA ELECTRIC 1997 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 41 187 1 Negativo Plomo

960 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre (Ongoy)/Apurimac AN-05 Monoposte 1010446 650608 8514076 En Servicio Vista Alegre (Ongoy)/ Chincheros/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 103924 MEGA Transformer 1997 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

961 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Union II AN-05 Monoposte 1010647 646942 8520057 En Servicio Villa Union/ Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 609690 ITB INDUSTRIA BRASILEÑA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

962 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Nueva Quimbiri AN-05 Monoposte 1010716 652166 8514231 En Servicio Nueva Quimbiri / Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 609668 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 83 126 1 Negativo Plomo

964 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Challhuani 2/Ocobamba/Apurimac AN-05 Biposte 1010221 653787 8510457 En Servicio Plaza de Ocobamba/ Ocobamba /Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC L-21740 ABB 1995 22.9-13.2/0.40 KV Dyn5 100 220 705 1 Negativo Plomo

965 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huarapari/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010523 643517 8523160 En Servicio Huarapari/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 77821 TRAFOPAR 2001 13.2/0.40 -0.23KV - 40 191 219 1 Negativo Plomo

966 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maucallaccta Alta/ AN-05 Monoposte 1010508 640472 8519730 En Servicio Maucallaccta Alta/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1- 113351 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 15 73 170 1 Negativo Plomo

967 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sauri/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010524 643666 8523440 En Servicio Sauri/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113353 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.46 -0.23KV - 40 66 290 1 Negativo Plomo

968 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblado de Mayabamba AN-05 Monoposte 1010713 654634 8509216 En Servicio Mayabamba / Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609676 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

969 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tocso/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010521 643562 8522500 En Servicio Tocso/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113357 PROMELSA S.A. 2004 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 65 220 1 Negativo Plomo

970 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pachamarca/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010727 654067 8511444 En Servicio Pachamarca/ Chincheros/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 609703 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

973 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumachuco AN-05 Monoposte 1010515 636619 8525595 En Servicio Pumachuco/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 77810 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46 -0.23KV - 40 139 219 1 Negativo Plomo

975 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tres Cruces - Ongoy AN-05 Monoposte 1010222 653043 8511916 En Servicio Tres Cruces/ Ongoy/Chincheros/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 2611 TEISA S.A.C. 1998 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

976 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chullaquisca/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010526 643167 8523236 En Servicio Chullaquisca/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 77814 TRAFOPAR 2001 13.2/0.40 -0.23KV - 40 39 219 1 Negativo Plomo

977 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mallaypampa/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010445 652613 8518212 En Servicio Mallaypampa/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 106004 ANSFORMADORES MEGA L1997 13.2/0.46 - 0.23 KV Ii0 25 27 187 1 Negativo Plomo

978 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cabracancha/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010518 642767 8521058 En Servicio Cabracancha/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 77809 TRAFOPAR - 13.2/0.46 -0.23KV - 40 39 219 1 Negativo Plomo

979 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Simpe/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010516 634505 8529743 En Servicio Simpe/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 77808 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46 -0.23KV - 40 39 219 1 Negativo Plomo

980 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccollpapampa Bajo AN-05 Monoposte 1010506 642047 8519152 En Servicio Ccollpapampa Bajo/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 90733 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 33 173 1 Negativo Plomo

982 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Illapacancha/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010717 641883 8518098 En Servicio Illapacancha/ Huaccana /Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 609-689 ITB Industria Brasileña 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

983 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Erapampa AN-05 Monoposte 1010514 636296 8525811 En Servicio Erapampa/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 77816 - 2001 13.2/0.46 -0.23KV - 40 39 219 1 Negativo Plomo

984 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Humanhuasi/ Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010715 649027 8513673 En Servicio Humanhuasi/ Chincheros/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 609701 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 23 90 1 Negativo Plomo

985 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villacancha/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010520 643171 8521734 En Servicio Villacancha / Huaccana /Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 504491-13 I&T ELECTRIC 2006 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 38 180 1 Negativo Plomo

986 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Porvenir 1/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010442 654655 8517929 En Servicio Porvenir 1 / Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 103982 ANSFORMADORES MEGA L1997 13.2/0.46 KV Ii0 25 46 167 1 Negativo Plomo

987 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Lorenzo /Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010649 649579 8514217 En Servicio San Lorenzo / Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC T-83501 ELECTRIC POWER 2008 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 90 330 1 Negativo Plomo

988 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huallhua/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010527 640754 8522573 En Servicio Huallhua/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113359 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.46 -0.23KV - 40 66 290 1 Negativo Plomo

989 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sauri Bajo/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010706 644082 8523939 En Servicio Sauri Bajo/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 609708 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 23 - 1 Negativo Plomo

990 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barropata/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010437 644082 8516519 En Servicio Barropata/ Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 04062-1001 Delcrosa 2004 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 - 190 1 Negativo Plomo

991 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorTrankapampa/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010705 635380 8526280 En Servicio Trankapampa/ Chincheros/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 609686 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2009 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 23 90 1 Negativo Plomo

992 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sapsipampa/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010517 642158 8520924 En Servicio Sapsipampa/Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1-113349 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 63 220 1 Negativo Plomo

993 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mara Mara/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010528 643103 8525021 En Servicio Mara Mara/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 77802 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46 -0.23KV - 40 39 219 1 Negativo Plomo

995 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ansansayocc 2 AN-05 Monoposte 1010373 655077 8510680 En Servicio Ansansayocc 2/ Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2605 ISA TRANSFORMER ELECT 1998 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 37.5 108 270 1 Negativo Plomo

996 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaccana/Apurimac AN-05 Biposte 1010229 641926 8519653 En Servicio Huaccana/ Chincheros/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 2910122 ELKO PERUANA S.A. 1994 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 160 450 1150 1 Negativo Plomo

997 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sayhuapata/ Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010522 645155 8521372 En Servicio Sayhuapata/ Chincheros/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC S1- 113358 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.40 -0.23KV Ii0 15 53 190 1 Negativo Plomo

998 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Progreso/ Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010447 652240 8513215 En Servicio Progreso/Chincheros/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 103857 MEGA TRANSFORMER 1997 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 65 - 1 Negativo Plomo

999 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollepata (Ongoy)/Apurimac AN-05 Monoposte 1010441 642619 8518301 En Servicio Mollepata (Ongoy)/ Chincheros/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC L-701300-01 ABB 2002 22.9/0.46 -0.23KV Ii0 25 60 235 1 Negativo Plomo

1002 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comumpampa 1 AN-05 Monoposte 1010227 643210 8518997 En Servicio Comumpampa 1/ Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 139682 T1 DELCROSA 1996 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 37.5 - 360 1 Negativo Plomo

1004 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPanaderia Torres/Andahuaylas/Apurim AN-02 Monoposte 1010863 669634 8489744 En Servicio Jr. Ricardo Palma /Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 111201701 PROMELSA S.A. 2012 13.2/0.22 KV Dyn5 50 75 320 1 Negativo Plomo

1005 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hospital Andahuaylas AN-02 Biposte 1010038 675019 8489585 En Servicio Av. El Ejercito /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 134241T1 DELCROSA 1992 13.2/0.23 KV Dyn5 100 - 730 1 Negativo Plomo

1008 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorUniversidad Nacional Jose Maria A. AN-02 Biposte 1010860 674360 8489588 En Servicio Jr. Juan Ramos /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 230300 FASETRON S.C.R.L. 2013 13,2/0.40-0.23 KV Dyn5 100 95 410 1 Negativo Plomo

1012 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Multiec AN-02 Biposte 1010402 671184 8489656 En Servicio Multiec /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 28 RESELEC E.I.R.L 2013 13.2/0.38-0.23 Dyn5 125 220 600 1 Negativo Plomo

1014 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chancadora Washington Samanez AN-02 Biposte 1010785 668931 8489792 En Servicio Washington Samanez /Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 1610-06 RESELEC E.I.R.L 2013 13.2/ 0.23 KV Dyn5 100 150 650 1 Negativo Plomo

1015 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador EstadioTalavera AN-02 Biposte 1010686 669471 8489646 En Servicio Av. Peru /Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC L-14746 ABB 1980 13.2/0.22 KV Dyn5 80 222 662 1 Negativo Plomo

1016 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Eduardo Navarro AN-02 Biposte 1010628 669195 8489759 En Servicio Eduardo Navarro/ Talavera /Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 111180001 PROMELSA S.A. 2011 13.2/0.38 KV Dyn5 150 170 840 1 Negativo Plomo

1017 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Agroindustrias AN-02 Biposte 1010082 669564 8489382 En Servicio Av. Manco Capac/ Talavera /Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 2171 TEISA S.A.C. 1993 13.2/0.38 KV Dyn5 100 190 750 1 Negativo Plomo

1019 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chancadora Hnos Peceros AN-02 Biposte 1010787 670443 8489488 En Servicio Chancadora Peceros/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC - MENAUTT ELECTRIC 2011 13.2/0.23 KV Dyn5 160 196 722 1 Negativo Plomo

1021 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Procesadora de Almidon de Papa AN-01 Biposte 1010729 676170 8489788 En Servicio Pronamachcs/ Tejamolino /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC S3-1111926 PROMELSA S.A. 2008 13.2/0.38 KV Dyn5 125 154 584 1 Negativo Plomo

1022 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Piscobamba/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte 1010882 663998 8500408 En Servicio Piscobamba /Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 1653 SAGERSA HH. 2014 22.9/0.44-0.22 KV Dyn5 50 160 270 1 Negativo Plomo

1023 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Policlinico Essalud AN-02 Biposte 1010058 671698 8489577 En Servicio Policlinico Essalud /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 161150T7 DELCROSA 1994 13.2/0.38 KV Dyn5 100 - 730 1 Negativo Plomo

1025 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorJr. Sucre (Sed Reubicada 1010065) AN-02 Monoposte 1010901 670407 8490114 En Servicio Jr. Sucre /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC L-21564 ABB 1995 13.2/0.40 KV Dyn5 50 80 380 1 Negativo Plomo

1026 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorgnacio Quintana (Sed reubicada 10100 AN-02 Monoposte 1010902 670268 8490093 En Servicio Ignacio Quintana/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC L-21577 ABB 1995 13.2/0.40 KV Dyn5 50 80 380 1 Negativo Plomo

1029 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancaray AN-04 Biposte 1010147 659216 8478533 En Servicio Huancaray /Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 3233-04 ABB 1996 22.9/0.23 KV Dyn5 100 130 450 1 Negativo Plomo

1030 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aranjuez III/Andahuaylas/Apurimac AN-02 Monoposte 1010895 670267 8488685 En Servicio Aranjuez /Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 1549-01 RESELEC E.I.R.L 2013 13.2/0.23 KV Dyn5 50 90 330 1 Negativo Plomo

1031 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ischubambilla 1 AN-01 Monoposte 1010842 678260 8494150 En Servicio Ischubambilla/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 501971-03 I&T ELECTRIC 2012 13.2-22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

1036 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayao AN-02 Monoposte 1010765 670822 8488347 En Servicio Huayao/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 643 ELECTRIC SAC 2010 13.2 Ii0 25 80 240 1 Negativo Plomo

1037 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rojas Palomino AN-02 Monoposte 1010041 672211 8488831 En Servicio Rojas Palomino/ Curibamba /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC MANT. 223 COREMEI - 13.2/0.23 KV - 40 - 450 1 Negativo Plomo

1038 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Colegio Villareal AN-02 Biposte 1010055 672414 8489565 En Servicio Jr. Ayacucho /Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC L-18060 ABB 1988 13.2/0.23 KV Dyn5 80 220 695 1 Negativo Plomo

1040 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Moyobamba Alta AN-06 Biposte 1010245 659844 8490351 En Servicio Santa Maria de Chicmo/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC L-2355 ABB 1997 22.9/0.38 KV Dyn5 100 230 520 1 Negativo Plomo

1046 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ichubambilla 2 AN-01 Monoposte 1010029 678279 8495018 En Servicio Ichubambilla/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 2568 TEISA M.R. 1997 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 80 270 1 Negativo Plomo

1047 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tancayllo 1/Uranmarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010269 641794 8492453 En Servicio Tancayllo 1/ Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC 00D259 ABB 1997 22.9/0.40 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

1050 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antapata AN-01 Aérea 1010020 679232 8486505 En Servicio Antapata/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC - - - - - - - - 1 Negativo Plomo

1051 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poblacion de Esmeralda AN-05 Monoposte 1010211 658416 8507214 En Servicio Esmeralda/ Ongoy /Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 6300119 ELKO PERUANA S.A. 1985 13.2/0.44 KV Ii0 25 - 230 1 Negativo Plomo

1052 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorI.E.S. Jose Benigno Samanes/Apurim AN-05 Biposte 1010898 655458 8509350 En Servicio Ocobamba/Chincheros/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2790 HPQT Electric 2015 22.9/0.46 -0.23KV Dyn5 60 100 350 1 Negativo Plomo

1053 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paucaray CP-03 Monoposte 1010344 647113 8446939 En Servicio Paucaray/ Sucre/Ayacucho Santiago de PaucaraSUCRE AYACUCHO 103615 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.22 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

1057 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena ANC APU 0023- Taramba AN-06 Monoposte 1010907 661704 8491552 En Servicio Taramba /Santa Maria de Chicmo/Andahuaylas/ApurimacSanta Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 4729-11 Menautt Electric 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 50 130 1 Negativo Plomo

1057 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena ANC Bitel Taramba AN-06 Monoposte 1010907 661704 8491552 En Servicio Antena Taramba/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 505322 I&T ELECTRIC 2016 22.9/0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

1059 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tancayllo 2/Uranmarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010270 641642 8492183 En Servicio Tancayllo 2/Uranmarca/ Chincheros/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC 00D256 ABB 1997 22.9/0.40 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

1061 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotahuacho 3 AN-07 Monoposte 1010310 687061 8496679 En Servicio Cotahuacho 3/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 161603 T1 Delcrosa 1998 22.9/0.40 -0.23KV Ii0 25 70 250 1 Negativo Plomo

1062 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lamaypampa AN-06 Biposte 1010254 652890 8483725 En Servicio Lamaypampa/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 168314-263 SIEMENS 1996 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 75 102 485 1 Negativo Plomo

1063 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancane 3/Uranmarca/Apurimac AN-06 Monoposte 1010262 648898 8485022 En Servicio Poblado de Huancane /Uranmarca/Apurimac URANMARCACHINCHEROSAPURIMAC KD-3754 RYMEL S.A.C. 2006 22.9/0.46 KV Ii0 15 40 140 1 Negativo Plomo

1064 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ancatira 2 AN-07 Monoposte 1010279 685021 8487150 En Servicio Ancatira 2/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 103554 MEGA Transformer 1997 22.9/0.40-0.23KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

1065 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Champaccocha 2/ AN-07 Monoposte 1010285 683981 8490034 En Servicio Champaccocha/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 192610 Delcrosa 1998 22.9/0.46-0.23 KV - 40 45 240 1 Negativo Plomo

1066 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorercado Andahuaylas/Andahuaylas/Apuri AN-02 Monoposte 1010046 674389 8489912 En Servicio Mercado Andahuaylas/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 124659 Delcrosa 1984 13.2/0.23 KV Dyn5 50 - 425 1 Negativo Plomo
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1067 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorEBC Qollpaccasa/Anco Huallco/Apurim AN-05 Monoposte 1010899 641862 8500385 En Servicio Cerro Qollpaccasa/Anco Huallco/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC TR2016-10020-01 EPLI 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 209 1 Negativo Plomo

1068 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chancadora Navarro AN-02 Biposte 1010792 671911 8489199 En Servicio Chancadora Navarro/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC T2-667 ABJ Asociados 2013 13.2/0.38 KV Dyn5 160 194 728 1 Negativo Plomo

1069 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chancadora Andahuaylas AN-02 Biposte 1010366 671950 8489299 En Servicio Av. Santa Cruz/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC L-21504 ABB 1995 13.2/0.40 KV Dyn5 100 170 590 1 Negativo Plomo

1071 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Collcabamba CP-03 Monoposte 1010358 625853 8451126 En Servicio Collcabamba/ Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 168474 - - 22.9/0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

1072 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaccrapampa 1 CP-03 Biposte 1010335 650334 8456128 En Servicio Chaccrapampa/Andahuaylas/Apurimac  Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 23563 ABB 1997 22.9/0.40 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

1074 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa (Pacucha) AN-07 Monoposte 1010624 680331 8494200 En Servicio Santa Rosa / Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC TR2005-1030-01 EPLI 2005 13.2/0.40-0.23 KV Ii0 10 62 207 1 Negativo Plomo

1076 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cupisa - San Jeronimo AN-07 Monoposte 1010280 685768 8486985 En Servicio Cupisa/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 103610 MEGA Transformer 1997 22.9/0.40-0.23KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

1077 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Choccecancha AN-07 Monoposte 1010281 687306 8487119 En Servicio Choccecancha/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 192609 Delcrosa 1998 22.9/0.46-0.23KV - 40 45 240 1 Negativo Plomo

1078 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.S.T. Santo Domingo de Guzman CP-03 Monoposte 1010908 625301 8448739 En Servicio Querobamba / Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 1555 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 22.9/0.39-0.22 KV Dyn5 50 170 470 1 Negativo Plomo

1079 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taccrapata AN-06 Monoposte 1010909 662224 8491264 En Servicio Taccrapata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 2841 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1080 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Union Mina - Occollo AN-04 Monoposte 1010911 671613 8474861 En Servicio Occollo/Turpo/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 2838 HPyT ELECTRIC 2016 22.9/0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1081 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huañipata- Cuquima/Apurimac AN-04 Monoposte 1010912 649773 8477582 En Servicio HUAÐIPATA-Cuquima/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 2840 Electric SAC 2016 22.9/0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1082 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador HUAÐIPA- Cuquima/Apurimac AN-04 Monoposte 1010913 650227 8477399 En Servicio HUAÐIPA- Cuquima/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 2837 Electric SAC 2016 22.9/0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1083 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Astanya AN-05 Monoposte 1010914 642055 8502052 En Servicio Astanya/ Anco Huallo/Andahuaylas/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 2839 HPQT Electric 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1085 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Pumaquio 01 AN-05 Monoposte 1010917 641235 8505019 En Servicio Av.  La Union/Pumaquio/Anco Huallo/Andahuaylas/ApurimacANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 2849 HPQT Electric 2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 70 220 1 Negativo Plomo

1086 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sapichaca/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010751 626845 8510844 En Servicio Sapichaca/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 525243 ITB Industria Brasileña 2008 13.2/0.40-0.23 KV Ii0 10 43 - 1 Negativo Plomo

1087 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poltocsa 3 AN-07 Monoposte 1010276 681414 8490188 En Servicio Poltocsa/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 192593 Delcrosa 1998 22.9/0.46-0.23 Ii0 15 35 170 1 Negativo Plomo

1091 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSED Pumaquio 02/Andahuaylas/Apurim AN-05 Monoposte 1010918 641269 8505452 En Servicio Pumaquio/Anco Huallo/Andahuaylas/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 2847 HPQT Electric 2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 70 220 1 Negativo Plomo

1092 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Cristobal AN-06 Monoposte 1010910 658535 8490555 En Servicio San Cristobal /Santa Maria de Chicmo/Andahuaylas/ApurimacSanta Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 2846 Reselec 2016 22.9/0.22 KV Ii0 25 70 220 1 Negativo Plomo

1093 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Grifo Rodas - Sondor AN-07 Biposte 1010919 679766 8491255 En Servicio Cerro Ranrra / SOndor/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 3097 HPQT Electric 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 100 390 1 Negativo Plomo

1094 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Santa Rosa CP-03 Monoposte 1010805 665590 8447832 En Servicio Villa Santa Rosa/Tumay Huaraca/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 1375 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011  22.9-13.2/0.46 - 0.23 KV Ii0 5 40 90 1 Negativo Plomo

1095 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.E.I. Villa Santa Rosa CP-03 Monoposte 1010897 665656 8448076 En Servicio Santa Rosa/Tumay Huaraca/Apurimac Tumay HuaracaANDAHUAYLASAPURIMAC 2774 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015  22.9/0.46 -  0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1096 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador INPE/Andahuaylas/Apurimac AN-02 Biposte 1010920 673515 8489435 En Servicio Jr. Ayacucho/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1234-10 Reselec 2011 13.2/0.23-0.38 KV Dyn5 100 120 410 1 Negativo Plomo

1099 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cocharcas/ Chincheros/Apurimac AN-05 Biposte 1010209 636188 8495107 En Servicio Cocharcas/Chincheros/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC 23818 ABB 1997 13.2/0.40 kKV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

1100 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Clinica Privada Los Andes AN-02 Pedestal 1010921 673955 8489511 En Servicio Av. Ayacucho/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 185051101 Promelsa 2016 13.2/ 0.40 KV Dyn5 100 285 815 1 Negativo Plomo

1102 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Pedro de Umaca I AN-05 Monoposte 1010185 662305 8502210 En Servicio San Pedro de Umaca/Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 1890135 ELCO PERUANA SAC 1996 22-9/0.44 KV 25 120 235 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1103 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sub Region Chanka AN-06 Biposte 1010037 675007 8489778 En Servicio Jr. Tupac Amaru/ Andahuaylas/Apurimac ANDAHUAYLASANDAHUAYLASAPURIMAC TR2014-11067-02 EPLI 2015 13.2/0.40 -0.23KV Dyn5 100 159 595 1 Negativo Plomo

1104 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador CruzPata AN-05 Monoposte 1010924 638981 8504861 En Servicio CruzPata/Andahuaylas/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2366-06 Indelsa 2016 22.9/ 0.40 KV Dyn5 50 104 360 1 Negativo Plomo

1105 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoracancha/ Chincheros/Andahuaylas/Ap AN-05 Monoposte 1010923 637797 8505484 En Servicio Ahuacancha/Andahuaylas/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2362-06 Indelsa 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 37.5 83 320 1 Negativo Plomo

1106 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccospampa AN-05 Monoposte 1010925 636329 8505217 En Servicio Soccospampa/Andahuaylas/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2361-06 Indelsa 2016 22.9/0.40-0.31 Dyn5 37.5 83 320 1 Negativo Plomo

1107 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPomacocha I/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010696 637316 8505034 En Servicio Pomacocha I/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 236406 Indelsa 2016 22.9/0.40-0.23 Dyn5 37.5 83 320 1 Negativo Plomo

1108 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoracocha/ Chincheros/Andahuaylas/Apu AN-05 Monoposte 1010926 637188 8504805 En Servicio Pomacocha/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2274-06 Indelsa 2016 22.9/0.46- 0.23 Ii0 25 68 245 1 Negativo Plomo

1109 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Choccepuquio - Chincheros AN-05 Monoposte 1010927 639817 8506415 En Servicio Choccepuquio/Andahuaylas/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 2365-06 Indelsa 2016 22.9/0.40-0.23 Dyn5 50 104 360 1 Negativo Plomo

1110 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorVinobamba I/ Chincheros/Apurimac AN-05 Monoposte 1010695 638544 8504984 En Servicio Vinobamba I/Chincheros/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 2363-06 Indelsa 2016 22.9/0.40-0.23 Dyn5 37.5 85 320 1 Negativo Plomo

1112 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccompicancha II Etapa AN-04 Monoposte 1010929 671387 8487264 En Servicio Com. Ccompicancha/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1038567 ITB Industria Brasileña 2016 22./0.46 KV Ii0 25 113 315 1 Negativo Plomo

1113 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan de Yanaccama AN-04 Monoposte 1010930 666617 8478577 En Servicio San Juan de Yanaccama/Turpo/Andahuaylas/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 3036 HPQT Electric 2016 13.2/0.23 KV Ii0 25 40 165 1 Negativo Plomo

1115 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Com. Pillco Cotahuacho AN-07 Monoposte 1010933 686508 8496859 En Servicio Cotahuacho/ Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1039938 ITB Industria Brasileña 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 25 79 230 1 Negativo Plomo

1116 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jose Olaya - Pacucha AN-07 Monoposte 1010934 682348 8493290 En Servicio Jose Olaya/Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1040336 ITB Industria Brasileña 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1117 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Luis - Pacucha AN-07 Monoposte 1010935 681774 8493117 En Servicio San Luis/Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1040344 ITB Industria Brasileña 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1118 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Miguel Parte Baja AN-07 Monoposte 1010936 689286 8493009 En Servicio San Miguel Parte Baja/Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1039943 ITB Industria Brasileña 2016 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 79 190 1 Negativo Plomo

1119 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMarccomocco/Andahuaylas/Apurima AN-01 Monoposte 1010937 685309 8491503 En Servicio Marccomocco/ Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1040348 ITB Industria Brasileña 2016 13.2/0.46-0.23 Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1120 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ruinas de Sondor AN-07 Monoposte 1010938 680485 8490871 En Servicio Sondor /San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 1038655 ITB Industria Brasileña 2016 22.9-13.2/0.40-0.23 KV Dyn5 50 149 450 1 Negativo Plomo

1121 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. San Juan AN-02 Monoposte 1010932 671754 8489577 En Servicio Av. San juan - Av. Ayacucho/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 2560 FACETRON 2015 13.2/0.23-0.40 KV Dyn5 50 80 290 1 Negativo Plomo

1122 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorcharcas/Chincheros/Andahuaylas/Apu AN-05 Monoposte 1010939 635978 8490343 En Servicio Cocharcas/Andahuaylas/Apurimac COCHARCASCHINCHEROSAPURIMAC 1040333 ITB Industria Brasileña 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1123 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorobamba/ Chincheros/Andahuaylas/Apu AN-05 Monoposte 1010940 638285 8504698 En Servicio Vinobamba/Chincheros/Andahuaylas/Apurimac CHINCHEROSCHINCHEROSAPURIMAC 1040350 ITB Industria Brasileña 2016 13.2/ 0.46-0.23 Ii0 10 - - 1 Negativo Plomo

1124 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pacchepata AN-06 Monoposte 1010941 657396 8489584 En Servicio Pacchepata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 1040341 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1128 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urccumpata AN-06 Monoposte 1010252 663950 8491750 En Servicio Urccumpata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC LD: 00281 ABB 1998 13.2-22.9/0.23-0.46 KV - 40 86 320 1 Negativo Plomo

1129 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pacchepata II AN-06 Monoposte 1010941 657380 8489560 En Servicio Pacchepata/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC T-32300 ELECTRIC POWER 2005 22.9-13.2/0.23-0.46 KV Ii0 15 80 200 1 Negativo Plomo

1132 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Querobamba 5 CP-03 Monoposte - 642575 8452150 En Servicio Jr. Tupac Amaru-Av Huascar/ Sucre/Ayacucho Querobamba SUCRE AYACUCHO 296 H&P Industrial S.R.L. 2007 22.9/0.22 KV Ii0 25 110 320 1 Negativo Plomo

1136 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Flor de Yunca AN-04 Monoposte 1010962 670339 8475210 En Servicio Flor de Yunca/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 1040342 ITB Electric 2016 22.9/0.23 KV Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1137 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lorenzayoc AN-04 Monoposte 1010958 664472 8421226 En Servicio Lorenzayoc/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 1040352 ITB Electric 2016 22.9/0.23 KV Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1138 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sulluacca - Union Chumbao AN-01 Monoposte 1010966 677360 8489510 En Servicio Sulluaca/ San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 1038653 I&T Electric Transformer 2016 22.9/0.44-0.23 KV Dyn5 50 149 450 1 Negativo Plomo

1139 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cerro Cupisa AN-07 Monoposte 1010964 684808 8486750 En Servicio Cerro Cupisa/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 3186 I&T Electric Transformer 2016 22.9/0.23 KV Ii0 25 50 185 1 Negativo Plomo

1140 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chancadora Nilda Centeno AN-01 Biposte - 677455 8489490 En ServicioChancadora Nilda centeno /San Jeronimo/Andahuaylas/ApurimaSan JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 2923-04 Menautt Electric 2011 13.2/0.40-0.23 KV Dyn5 160 196 728 1 Negativo Plomo

1141 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMaderera Ramirez/Andahuaylas/Apurim AN-02 Biposte - 673330 8488910 En Servicio Grifo Primax/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 3584-04 Menautt Electric 2013 22.9/0.44 KV Dyn5 75 113 450 1 Negativo Plomo

1142 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inversiones Uripa Particular AN-05 Biposte - 643127 8503395 En Servicio Inversiones Uripa /Jorge Galvez/Andahuaylas/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 370623 ABB 2007 22.9/0.40 KV Dyn5 100 170 575 1 Negativo Plomo

1148 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaccrampa SED 03 CP-03 Monoposte 1010968 652248 8445132 En Servicio San Miguel de Chaccrampa/Apurimac n Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 10400332 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016  22.9-13.2/0.46 - 0.23 KV Ii0 10 61 160 1 Negativo Plomo

1149 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sinchipampa CP-03 Monoposte 1010959 664271 8455148 En Servicio Sinchipampa/Uchupampa/Andahuaylas/Apurimac  Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 1039941 ITB Electric 2016 22.9/0.23 KV Ii0 25 61 160 1 Negativo Plomo

1149 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.E. Los Pastorcitos CP-03 Monoposte 1010971 650431 8456142 En Servicio San Miguel de Chaccrampa/Apurimac n Miguel de ChaccraANDAHUAYLASAPURIMAC 1039945 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2 - 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Ii0 15 79 122 1 Negativo Plomo

1160 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paccaseña TA-07 Monoposte 1001171 8466300 704819 En Servicio Sector Paccaseña Tintay AymaraesAPURIMAC 16278 FASETRON S.R.L 2006 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 15 40 132 1 Negativo Plomo

1161 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador PAYCCOPATA TA-07 Monoposte 1001175 8462150 704745 En Servicio Payccopata Tintay AymaraesAPURIMAC T1-2016-308 TESLA S.A.C. 2016 10/0.46-0.23 KV Dyn5 25  - 175 1 Negativo Plomo

1162 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Achotalo TA-07 Monoposte 1001174 8461254 784689 En Servicio Sector Achotalo Tintay AymaraesAPURIMAC OT-63174 ELECTRIC POWER 2006 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 56 205 1 Negativo Plomo

1163 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jullo TA-07 Monoposte 1001172 8465268 704789 En Servicio Sector Jullo Tintay AymaraesAPURIMAC OT-63175 ELECTRIC POWER 2006 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 63 251 1 Negativo Plomo

1164 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador CCOLLONTA TA-07 Monoposte 1001199 8461902 702396 En Servicio Ccollonta Tintay AymaraesAPURIMAC 1085-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2007 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 60 196 1 Negativo Plomo

1165 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccayccahuacho TA-07 Monoposte S/C 8459801 610725 En Servicio Ccayccahuacho Tintay AymaraesAPURIMAC 712445 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 75 95 1 Negativo Plomo

1166 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aparca- San Mateo TA-07 Monoposte S/C 8460756 616320 En Servicio Aparca- San Mateo Tintay AymaraesAPURIMAC 712429 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 75 95 1 Negativo Plomo

1167 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccollcca TA-07 Monoposte 1001201 8461326 701330 En Servicio Sector Ccollcca Tintay AymaraesAPURIMAC 04-062-1000 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2007 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 193 60 1 Negativo Plomo

1168 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Minune TA-07 Monoposte 1001202 8456397 693746 En Servicio Sector Minune Tintay AymaraesAPURIMAC 255107 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2003 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 32 128 1 Negativo Plomo

1170 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antabamba CP-01 Biposte S/C 8412370 724191 En Servicio Antabamba Antabamba AntabambaAPURIMAC 2156 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.40-0.231 KV dyn5 100 120 470 1 Negativo Plomo

1171 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Farfarhuay CP-01 Monoposte 1001254 8407287 730018 En Servicio Antabamba Antabamba AntabambaAPURIMAC 1038654EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50 322 450 1 Negativo Plomo

1172 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Lucia CP-01 Monoposte 1001253 8410532 729284 En Servicio Antabamba Antabamba AntabambaAPURIMAC 1038656EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9-10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 322 450 1 Negativo Plomo

1173 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antahuilca CP-01 Monoposte 1001255 8409766 730346 En Servicio Antahuilca-Antabamba Antabamba AntabambaAPURIMAC 1039939EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 162 230 1 Negativo Plomo

1174 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Curanco CP-01 Monoposte 1001165 8399130 732530 En Servicio CP Curanco Antabamba AntabambaAPURIMAC 2466 H&P Industrial S.R.L. 2016 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 38 115 1 Negativo Plomo

1175 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccocho CP-01 Monoposte 1001164 8410250 734225 En Servicio CP Ccocho Antabamba AntabambaAPURIMAC 2469 H&P Industrial S.R.L. 2016 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 38 115 1 Negativo Plomo

1176 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuñuhuacho CP-01 Monoposte 1001163 8407171 734662 En Servicio CC Chuñuhuacho Antabamba AntabambaAPURIMAC 2299 H&P Industrial S.R.L. 2015 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25  - 280 1 Negativo Plomo

1177 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cullcunchine CP-01 Monoposte 1001162 8406085 734997 En Servicio Cullcunchine Antabamba AntabambaAPURIMAC 2470 H&P Industrial S.R.L. 2016 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 38 115 1 Negativo Plomo

1178 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollocco II CP-01 Monoposte 1001161 8405123 731644 En Servicio CC Mollocco Antabamba AntabambaAPURIMAC 2468 H&P Industrial S.R.L. 2016 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 38 115 1 Negativo Plomo

1179 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollocco I CP-01 Monoposte 1001160 8405594 730832 En Servicio CC Mollocco Antabamba AntabambaAPURIMAC 2467 H&P Industrial S.R.L. 2016 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 38 115 1 Negativo Plomo

1180 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccollpa II CP-01 Monoposte 1001159 8407287 730018 En Servicio CC Ccollpa Antabamba AntabambaAPURIMAC 2472 H&P Industrial S.R.L. 2016 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 38 115 1 Negativo Plomo

1181 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Belen (San Antonio de Cachi) AN-04 Biposte 1010171 8472948 634291 En Servicio Belen (San Antonio de Cachi) Belen Sucre AYACUCHO 128512T1 DELCROSA 1996 22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 75  -  - 1 Negativo Plomo

1182 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cuije AN-04 Monoposte 1010172 8471602 631418 En Servicio Cuije Belen Sucre AYACUCHO 168614 SIEMENS 1996 13.2/0.44-0.22 KV Ii0 16 32 146 1 Negativo Plomo

1183 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccos (belen) AN-04 Monoposte 1010174 8472896 631833 En Servicio Soccos Belen Sucre AYACUCHO 1669-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 56 215 1 Negativo Plomo

1184 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pamparca AN-04 Monoposte 1010170 8469659 632144 En Servicio Pamparca Chalcos Sucre AYACUCHO 168534 SIEMENS 1996 13.2/0.44-0.22 KV Ii0 16 32 146 1 Negativo Plomo

1185 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corralpata AN-04 Monoposte 1010449 8469823 635601 En Servicio Corralpata Chalcos Sucre AYACUCHO T-52669 ELECTRIC POWER 2005 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 15 77 210 1 Negativo Plomo

1186 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chalcos AN-04 Monoposte 1010169 8468725 634684 En Servicio Chalcos Chalcos Sucre AYACUCHO 140751T-12 DELCROSA 1997 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50  - 340 1 Negativo Plomo

1187 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccochanccay AN-04 Monoposte 1010450 8465370 634797 En Servicio Ccochanccay Chalcos Sucre AYACUCHO T-52834 ELECTRIC POWER 2005 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 15 77 210 1 Negativo Plomo

1188 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayalca AN-04 Monoposte 1010168 8467335 637506 En Servicio Ayalca Chalcos Sucre AYACUCHO 1668-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 56 210 1 Negativo Plomo

1189 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilcayocc AN-04 Biposte 1010164 8464782 637572 En Servicio Chilcayocc Chilcayoc Sucre AYACUCHO  - ANSFORMADORES MEGA L  - 22.9/0.44-0.22 KV Dyn5  -  -  - 1 Negativo Plomo

1190 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huecropampa AN-04 Monoposte 1010165 8463834 638099 En Servicio Huecropampa Chilcayoc Sucre AYACUCHO 168565 SIEMENS 1996 13.2/0.44-0.22 KV Ii0 16 32 146 1 Negativo Plomo

1191 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vilcabamba AN-04 Monoposte 1010410 8462427 638306 En Servicio Vilcabamba Chilcayoc Sucre AYACUCHO T-42463 ELECTRIC POWER 2004 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 85 230 1 Negativo Plomo

1192 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hatun Rumi AN-04 Monoposte 1010167 8463611 636199 En Servicio Hatun Rumi Chilcayoc Sucre AYACUCHO 140752T-1 DELCROSA 1997 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 25  - 250 1 Negativo Plomo

1193 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Telefonica Moviles sa Qerobamba CP-03 Monoposte 1010549 8452871 623652 En Servicio Querobamba Querobamba Sucre AYACUCHO 2071-02 RESELEC 2015 22.9/0.23 KV Dyn5 25 48 175 1 Negativo Plomo
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1194 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Morcolla Chico CP-03 Monoposte 1010559 8440011 615819 En Servicio Morcolla Chico Asquipata Victor FajardoAYACUCHO 581528 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

1195 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuhuiri CP-03 Monoposte 1010560 8440655 613970 En Servicio Chuhuiri Asquipata Victor FajardoAYACUCHO T-52895 ELECTRIC POWER 2006 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 10 17 97 1 Negativo Plomo

1196 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aputayca CP-03 Monoposte S/C 8439769 616320 En Servicio Aputayca Asquipata Victor FajardoAYACUCHO 104035 ANSFORMADORES MEGA L1997 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 116 187 1 Negativo Plomo

1197 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asquipata CP-03 Monoposte 1010558 8446115 617842 En Servicio Asquipata Asquipata Victor FajardoAYACUCHO 8340673 DELCROSA 1999 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 10 43 120 1 Negativo Plomo

1198 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apongo CP-03 Monoposte S/C 8450530 615300 En Servicio Apongo Apongo Victor FajardoAYACUCHO 161842-T1 DELCROSA 1999 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 40 114 340 1 Negativo Plomo

1199 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Raccaya CP-03 Monoposte S/C 8450551 619725 En Servicio Raccaya Canaria Victor FajardoAYACUCHO 106001 ANSFORMADORES MEGA L1997 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 146 187 1 Negativo Plomo

1200 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayhuani S/N Monoposte 1010619 8458271 636461 En Servicio Huayhuani San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4094 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 80 270 1 Negativo Plomo

1201 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Muchcacha AN-04 Monoposte 1010733 8458226 636599 En Servicio Muchcacha San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4084 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 65 160 1 Negativo Plomo

1202 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pichuspata AN-04 Monoposte 1010734 8458445 637369 En Servicio Pichuspata San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4080 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 65 160 1 Negativo Plomo

1203 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huito AN-01 Monoposte 1010616 8454089 637507 En Servicio Huito San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4086 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 65 160 1 Negativo Plomo

1204 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunpampa AN-04 Monoposte 1010615 8454089 637201 En Servicio Comunpampa San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4093 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 75 200 1 Negativo Plomo

1205 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador HUMALUCHA AN-04 Monoposte 1010737 8454818 636672 En Servicio Humalucha San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4083 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 65 160 1 Negativo Plomo

1206 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rojas ccata AN-04 Monoposte 1010736 8455283 636707 En Servicio Rojas ccata San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4078 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 65 160 1 Negativo Plomo

1207 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quije AN-04 Monoposte 1010349 8455380 636668 En Servicio Quije San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO TR2008-028-02 EPLI S.A.C 2005 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 15 64 221 1 Negativo Plomo

1208 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huanchos CP-03 Monoposte 1010739 8459126 643418 En Servicio Huanchos San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4085 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 75 200 1 Negativo Plomo

1209 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayapata CP-03 Monoposte 1010738 8456654 644460 En Servicio Ayapata San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 609695 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

1210 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre CP-03 Monoposte 1010622 8457674 643685 En Servicio Vista Alegre San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 3981 SAGERSA 2008 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 80 180 1 Negativo Plomo

1211 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pallcca AN-04 Monoposte 1010617 8451261 637408 En Servicio Pallcca San Salvador de Qu Sucre AYACUCHO 4095 SAGERSA 2009 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 80 270 1 Negativo Plomo

1212 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sihue 1 CP-03 Monoposte 1010346 8454840 645017 En Servicio Sihue 1 Paico Sucre AYACUCHO 168483 SIEMENS 1996 22.9 /0.44-0.22 KV Ii0 25 51 139 1 Negativo Plomo

1213 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sihue 2 CP-03 Monoposte 1010347 8454638 645050 En Servicio Sihue 2 Paico Sucre AYACUCHO 168506 SIEMENS 1996 22.9/0.44-0.22 KV Ii0 25 51 139 1 Negativo Plomo

1214 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Cruz de Ccarmencca CP-03 Monoposte 1010742 8453458 644267 En Servicio Santa Cruz de Ccarmencca Paico Sucre AYACUCHO 609693 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

1215 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soras 2 CP-03 Monoposte 1010341 8439195 650630 En Servicio Soras 2 Soras Sucre AYACUCHOTR2014-11061-19 EPLI S.A.C 2016 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50 174 526 1 Negativo Plomo

1216 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador America Movil Peru SAC Larcay CP-03 Monoposte 1010836 8433925 653257 En Servicio San Pedro de Larcay San Pedro de Larc Sucre AYACUCHO 210141 FASETRON S.R.L 2011 22.9/0.23 KV Ii0 15 80 180 1 Negativo Plomo

1217 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotabamba AN-01 Monoposte 1010461 8502714 677670 En Servicio Cotabamba Andarapa AndahuaylasAPURIMAC XA-1031A-010-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 155 240 1 Negativo Plomo

1219 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaynacerca AN-01 Monoposte 1010597 8500556 676299 En Servicio Huaynacerca Andarapa AndahuaylasAPURIMAC S1-113946 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 10 39 154 1 Negativo Plomo

1220 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pueblo Libre AN-01 Monoposte 1010587 8500088 679977 En Servicio Pueblo Libre Andarapa AndahuaylasAPURIMAC 103793 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 1997 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 40 198 248 1 Negativo Plomo

1221 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SANTA ELENA AN-01 Monoposte 1010845 8500720 680764 En Servicio Santa Elena Pachuca AndahuaylasAPURIMAC 501972-03 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1222 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayaupampa AN-01 Monoposte 1010468 8504608 677240 En Servicio Huayaupampa Andarapa AndahuaylasAPURIMAC 04-066-1012 DELCROSA 2004 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25  - 190 1 Negativo Plomo

1223 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yunca AN-06 Monoposte 1010230 84900634 674116 En Servicio Yunca AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 2205351 ELKO PERUANA S.A. 2011 22.9/0.398 KV Dyn5 50 197 520 1 Negativo Plomo

1224 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador UU.VV. huayrapata 1 AN-05 Monoposte 1010795 8490351 674752 En Servicio Huayrapata AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 181879 FASETRON S.R.L 2008 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 50 175 1 Negativo Plomo

1225 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador UU.VV Huayrapata 2 AN-04 Monoposte 1010796 8490325 674363 En Servicio UU.VV. Huaraypata 2 AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 181878 FASETRON S.R.L 2008 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15 45 135 1 Negativo Plomo

1226 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccaranccalla1 AN-05 Monoposte 1010175 8490415 672943 En Servicio Ccaranccalla1 AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 2581 ANSFORMADORES E INGEN1997 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5  -  - 1 Negativo Plomo

1227 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccaranccalla 2 AN-06 Monoposte 1010176 8492014 674347 En Servicio Ccapaccalla 2 AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 2580 ANSFORMADORES E INGEN1997 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5  -  - 1 Negativo Plomo

1228 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayapata 2 AN-04 Monoposte 1010498 8490470 675988 En Servicio Ayapata 2 AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 120-02 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2007 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 70 207 1 Negativo Plomo

1229 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pataccocha AN-04 Monoposte 1010106 8484444 677987 En Servicio Pataccocha AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC LO-000265 ABB 1998 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 40 86 320 1 Negativo Plomo

1230 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccñacancha AN-04 Monoposte 1010376 8479504 670894 En Servicio Soccñacancha AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 103557 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 50 248 334 1 Negativo Plomo

1231 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAmerica Movil Peru SAC Huancabamb AN-04 Monoposte 1010788 8495489 674583 En Servicio Huancabamba AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 827 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 45 135 1 Negativo Plomo

1232 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccacce 1 AN-04 Monoposte 1010118 8490355 674967 En Servicio Ccacce 1 AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC LD 000278 ABB 1998 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 40 86 320 1 Negativo Plomo

1233 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pataccocha baja AN-04 Monoposte 1010488 8496369 673022 En Servicio Pataccocha baja AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 1040347EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 108 160 1 Negativo Plomo

1234 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llantuyhuanca AN-05 Monoposte 1010180 8492654 674896 En Servicio Llantuyhuanca AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC S140537 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 50 115 460 1 Negativo Plomo

1235 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santuario Sr. de Huanca AN-04 Monoposte 1010878 8490458 674589 En Servicio Santuario Sr. de Huanca AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 609682 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 90 1 Negativo Plomo

1236 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador J.M Arguedas (Tablina) AN-04 Monoposte 1010100 8491477 8486754 En Servicio J.M. Arguedas AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC L23336 ABB 1996 22.9-13.2/0.40 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

1237 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampanza 2 AN-04 Monoposte 1010791 8496589 8487248 En Servicio Pampanza 2 AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 2820-10 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2010 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 70 190 1 Negativo Plomo

1238 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampanza AN-04 Monoposte 1010105 8459695 887760 En Servicio Pampanza AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 56764-08 I&T ELECTRIC S.A.C. 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 40 180 1 Negativo Plomo

1239 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llantuyhuanca AN-05 Monoposte 1010180 8491553 671458 En Servicio Llantuyhuanca AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC S1-40537 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014  - Yyn6 50 115 460 1 Negativo Plomo

1240 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llantuyhuanca AN-05 Biposte 1010179 8490325 674301 En Servicio Llantuyhuanca AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 168281 SIEMENS 1996 22.9/0.23 KV Dyn5 100 -  - 1 Negativo Plomo

1241 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llantuyhuanca AN05 Monoposte 1010178 8490093 674229 En Servicio Llantuyhuanca AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 2493 ANSFORMADORES E INGEN1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 180L 450 1 Negativo Plomo

1242 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llantuyhuanca AN-05 Biposte S/C 8490895 671117 En Servicio Llantuyhuanca AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 111245701 PROMELSA S.A. 2014 22.9/0.44-0.22 KV Dyn5 100 138 545 1 Negativo Plomo

1243 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llantuyhuanca AN-05 Biposte S/C 8492055 674225 En Servicio Llantuyhuanca LlantuyhuancaAndahuaylasAPURIMAC 3141 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.40-0.231 KV Dd6-Dd7 160 160 650 1 Negativo Plomo

1245 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayapata I AN-04 Monoposte 1010499 8492478 674322 En Servicio Ayapata I AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 120-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2007  - Ii0 25 70 207 1 Negativo Plomo

1246 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPlanta Procesadora Huaraccopata II AN04 Biposte 1010835 8492504 674348 En Servicio Huaraccopata AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC TR2012-07090-01 EPLI S.A.C 2012 22.9/0.40 KV Dyn5 500 463 1784 1 Negativo Plomo

1247 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoranta Chancadora de Minerales - JE-AL AN04 Biposte 1010906 8490121 674415 En Servicio Cceñuhuaran AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 4602-06 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 500 460 1500 1 Negativo Plomo

1248 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoradora De Minerales JE-AL Enterprises AN04 Biposte 1010905 8490254 674478 En Servicio Cceñuhuaran AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 4311-11 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 150 485 1 Negativo Plomo

1249 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoranta Chancadora de Minerales - JE-AL AN04 Biposte 4003-06 8490302 672543 En Servicio Cceñuhuaran AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 4603-06 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 500 460 1500 1 Negativo Plomo

1250 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPlanta Procesadora Maria Mercedes AN04 Superficie 1010903 8490104 676921 En Servicio Planta Concentradora Maria Mercedes - CPM HuancabambaTumay HuaracaAndahuaylasAPURIMAC 4284 ALTECSA 2014 22.9/0.46 KV Dyn5 1600 1405 4680 1 Negativo Plomo

1251 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPlanta Concentradora Maria Mercede AN04 Biposte 1010903-1 8490234 674415 En Servicio Planta Concentradora Maria Mercedes - CPM HuancabambaTumay HuaracaAndahuaylasAPURIMAC 4285 ALTECSA 2013 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 200 255 985 1 Negativo Plomo

1252 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Marcobamba CP03 Monoposte 1010749 8490325 674235 En Servicio MARCOBAMBA Tumay HuaracaAndahuaylasAPURIMAC L-240276-01 ABB 2004 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 100 350 1 Negativo Plomo

1253 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Olorhuanca AN01 Monoposte 1010581 8492351 676528 En Servicio Olorhuanca Andarapa AndahuaylasAPURIMAC S1-113923 PROMELSA S.A. 2006 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 10 39 154 1 Negativo Plomo

1254 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Umaca AN01 Monoposte 1010530 8492354 674295 En Servicio Umaca Andarapa AndahuaylasAPURIMAC TR-2005-0735-02 EPLI S.A.C 2010 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 75 270 1 Negativo Plomo

1255 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huarataca AN05 Monoposte 1010500 8498633 674418 En Servicio Huarataca Andarapa AndahuaylasAPURIMAC T-52731 ELECTRIC POWER 2011 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 86 272 1 Negativo Plomo

1256 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chumbes AN05 Monoposte 1010501 8490990 678553 En Servicio Chumbes Andarapa AndahuaylasAPURIMAC OT-52727 ELECTRIC POWER 2005 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 45 135 1 Negativo Plomo

1257 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Bella Vista Alta AN05 Monoposte 1010574 8496257 674177 En Servicio Bella Vista Alta Talavera AndahuaylasAPURIMAC S1-113959 PROMELSA S.A. 2006 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 56 230 1 Negativo Plomo

1258 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Torohuichccana CP03 Monoposte 1010660 8495434 676583 En Servicio Torohuichccana Pampachiri AndahuaylasAPURIMAC L-132791BOVERI INDUSTRIAL CANEPA 1985 22,9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 71 215 1 Negativo Plomo

1259 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ihuayllo CP01 Monoposte 1001244 8418144 690548 En Servicio Iihuayllo - Aymaraes Huayllo AymaraesAPURIMAC 1039942EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 122 190 1 Negativo Plomo

1260 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jr. Santiago – Payraca CP02 Monoposte 1000255 8418211 695659 En Servicio Jr. Santiago – Payraca Chalhuanca AymaraesAPURIMAC TR2014-11061-05 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 174 526 1 Negativo Plomo

1262 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Choccenua CP03 Monoposte 1010659 8492658 674374 En Servicio Choccenua Pampachiri AndahuaylasAPURIMAC 185027701 PROMELSA S.A. 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 111 1 Negativo Plomo

1263 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llancama CP-03 Monoposte 1010663 8521534 808301 En Servicio Llancama Pampachiri AndahuaylasAPURIMAC S1-113223 PROMELSA S.A.  - 22.9-13.2/0.40 KV Ii0 25 60 164 1 Negativo Plomo

1264 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaccoto CP-03 Monoposte 1010662 8522680 808165 En Servicio Huaccoto Pampachiri AndahuaylasAPURIMAC T-97914 ELECTRIC POWER 1997 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15  - 200 1 Negativo Plomo

1265 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chucchumpi CP-03 Monoposte 1010661 8554501 808144 En Servicio Chucchumpi Pampachiri AndahuaylasAPURIMAC 504491-07 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 38 160 1 Negativo Plomo

1266 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccasccacha CP-03 Monoposte 1010322 8431513 656476 En Servicio Ccasccacha Pampachiri AndahuaylasAPURIMAC 168445 SIEMENS 1996 13.2/0.44-0.22 KV Dyn5 25 - - 1 Negativo Plomo

1267 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huiracochan se01 CP-03 Monoposte 1010325 8442359 652338 En Servicio Huiracochan se01 PomacochaAndahuaylasAPURIMAC 1001-N04 - 2004 13.2-10.5/0.46-0.23 KV Ii0 10 88 230 1 Negativo Plomo

1270 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador.  m. Peru (cerro Ccoriccolcca - Talave AN-05 Monoposte 1010627 8442336 634523 En Servicio A. M. Peru (Cerro Ccoriccolcca - Talavera) Talavera AndahuaylasAPURIMAC TR-2006-0639-02 EPLI S.A.C 2006 22.9/0.23 KV Ii0 15 65 210 1 Negativo Plomo

1271 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Entel Peru S.A  Tanccama AN-05 Monoposte 1010886 8442784 634844 En Servicio   Tanccama Talavera AndahuaylasAPURIMAC 250157 FASETRON S.R.L 2015 22.9/0.23 KV Ii0 25 50 180 1 Negativo Plomo

1272 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mario Buleje AN-02 Monoposte 1010886-01 8495620 661450 En Servicio Mario Buleje Talavera AndahuaylasAPURIMAC 250290 FASETRON S.R.L 2015 22.9/ 0.22 KV Ii0 1x30/1x1535 110 1 Negativo Plomo

1273 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mario Buleje AN-02 Monoposte 1010973 8432665 637524 En Servicio Mario Buleje Talavera AndahuaylasAPURIMAC 1038566EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 25 113 315 1 Negativo Plomo

1274 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilcaraccra AN-04 Monoposte 1010454 8442256 638547 En Servicio Chilcaraccra Talavera AndahuaylasAPURIMAC L 701174-01 ABB 2001 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 60 235 1 Negativo Plomo

1275 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampamarca 3 AN-04 Monoposte 1010132 8446587 638545 En Servicio Pampamarca 3 Talavera AndahuaylasAPURIMAC 505058-09 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.22 KV Dyn5 1 16 70 1 Negativo Plomo

1276 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampamarca AN-04 Monoposte 1010799 8446325 638469 En Servicio Pampamarca Talavera AndahuaylasAPURIMAC 18095 FASETRON S.R.L 2008 13.2/0.23 KV Ii0 15 46 140 1 Negativo Plomo

1277 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tanccama AN-04 Monoposte 1010865 8446112 638691 En Servicio Tanccama Talavera AndahuaylasAPURIMAC 231387 FASETRON S.R.L 2013 13.2-22.9/0.23 KV Dyn5 25 55 185 1 Negativo Plomo

1278 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilcaraccra AN-04 Monoposte 1010963 8445892 635834 En Servicio Chilcaraccra Talavera AndahuaylasAPURIMAC 3232 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 13.2-22.9/0.23 KV Dyn5 25 50 190 1 Negativo Plomo

1279 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tanccama AN-04 Monoposte 1010865-01 8446289 638793 En Servicio Tanccama Talavera AndahuaylasAPURIMAC 231388 FASETRON S.R.L 2013 22.9/ 0.22 KV Dyn5 1x30/1x1540 120 1 Negativo Plomo

1280 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampamarca AN-04 Monoposte 1010799-01 8446325 638469 En Servicio Pampamarca Talavera AndahuaylasAPURIMAC 19226 FASETRON S.R.L 2009 22.9/ 0.22 KV Dyn5 1x30/1x15  - 90 1 Negativo Plomo

1281 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilcaraccra AN-04 Monoposte 1010963-01 8446252 636541 En Servicio Chilcaraccra Talavera AndahuaylasAPURIMAC 3233 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9/ 0.22 KV Dyn5-Yyn61x30/1x1545 110 1 Negativo Plomo

1282 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Trojahuasi Alta AN-07 Monoposte 1010555 8484543 705480 En Servicio Trojahuasi Alta KaquiabambaAndahuaylasAPURIMAC S1-113382 PROMELSA S.A. 2005 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 39 125 1 Negativo Plomo

1283 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Trojahuasi  Baja AN-07 Monoposte 1010554 8484623 705480 En Servicio Trojahuasi  Baja KaquiabambaAndahuaylasAPURIMAC 42525 ELECTRIC POWER 2004 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 62 215 1 Negativo Plomo

1284 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manzanapata AN-07 Monoposte 1010752 8486652 705480 En Servicio Kaquiabamba KaquiabambaAndahuaylasAPURIMAC 113101801 PROMELSA S.A. 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 38 110 1 Negativo Plomo

1285 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kakiabamba 2 AN-07 Monoposte 1010314 8434748 705480 En Servicio Kakiabamba 2 KaquiabambaAndahuaylasAPURIMAC 103628 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 86 334 1 Negativo Plomo

1286 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Alfonso Ugarte TA-06 Monoposte 1001233 8504547 738115 En Servicio Av. Alfonso Ugarte PacobambaAndahuaylasAPURIMAC 1038565EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 25 113 315 1 Negativo Plomo

1287 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Clara Auquibamba TA-06 Monoposte 1001193 8489568 707181 En Servicio Auquibamba HuancaramaAndahuaylasAPURIMAC 4655-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 10 50 130 1 Negativo Plomo

1288 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaccomocco LL-02 Monoposte 001-1779 8489782 788541 En Servicio Challhuahuacho ChallhuahuachoCotabambasAPURIMAC 2778 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.22 KV Ii0 1*30 VA 45 95 1 Negativo Plomo

1289 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cabracancha LL-02 Monoposte 004-2166 8437623 796938 En Servicio Challhuahuacho ChallhuahuachoCotabambasAPURIMAC 712668 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 36 130 1 Negativo Plomo

1290 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sotquna LL-02 Monoposte 004-2139 8437725 796475 En Servicio CP Sotquna ChallhuahuachoCotabambasAPURIMAC 1706-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5-Yyn6 5 44 140 1 Negativo Plomo
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1291 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yamana LL-02 Monoposte 0042-137 8427636 796524 En Servicio Yamana ChallhuahuachoCotabambasAPURIMAC 1692-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5-Yyn6 5 44 140 1 Negativo Plomo

1292 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 2 LL-02 Monoposte 004-2149-01 8435617 795916 En Servicio Nueva Fuerabamba ChallhuahuachoCotabambasAPURIMAC 37204 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2013 22.9/0.22 KV Ii0 3*50 VA 70 225 1 Negativo Plomo

1293 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro de Salud LL-02 Monoposte 004-2147-01 8437806 796758 En Servicio Nueva Fuerabamba ChallhuahuachoCotabambasAPURIMAC 37353 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2013 22.9/0.22 KV Ii0 3*50 VA 70 225 1 Negativo Plomo

1294 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllaura CA-01 Monoposte 007-0397 8465427 808548 En Servicio Huayllaura TambobambaCotabambasAPURIMACTR-2007-04011-23 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 5 61 161 1 Negativo Plomo

1295 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pocpokeray CA-01 Monoposte 007-0412 8463255 808747 En Servicio Pocpokeray TambobambaCotabambasAPURIMAC 051148 SPECTRUM 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10  - 140 1 Negativo Plomo

1296 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllahuillque CA-01 Monoposte 007-0403 8464257 808768 En Servicio Huayllahuillque TambobambaCotabambasAPURIMAC 113114408 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 115 1 Negativo Plomo

1297 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tastayoc CA-01 Monoposte 007-0530 8468544 807511 En Servicio Tastayoc TambobambaCotabambasAPURIMAC 1670-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5-Yyn6 5 44 140 1 Negativo Plomo

1298 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chacacanta CA-01 Monoposte 007-0404 8466654 803659 En Servicio Chacacanta TambobambaCotabambasAPURIMACTR-2007-04011-22 EPLI S.A.C - 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 5 - - 1 Negativo Plomo

1299 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaycco CA-01 Biposte 007-0562 8464467 778626 En Servicio Huaycco Coyllurqui CotabambasAPURIMAC 161794 T6 DELCROSA 1999 22.9/0.46-0.23 KV - - - - 1 Negativo Plomo

1300 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Raccati CA-01 Monoposte 007-0391 8464698 807663 En Servicio Raccati TambobambaCotabambasAPURIMACTR-2007-04011-14 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 5 61 161 1 Negativo Plomo

1301 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Raccati bajo CA-01 Monoposte 002-2564 8462987 808825 En Servicio Raccati bajo TambobambaCotabambasAPURIMAC 17877 FASETRON S.R.L 2007 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 10  -  - 1 Negativo Plomo

1302 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occoruro CA-01 Monoposte 007-0248 8457567 809938 En Servicio Occoruro TambobambaCotabambasAPURIMAC KC-4476 RYMEL S.A.C 2006 22.9/0.46 KV Ii0 15  - 130 1 Negativo Plomo

1303 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occoruro Bajo CA-01 Monoposte 007-0395 8469682 808645 En Servicio Occoruro Bajo TambobambaCotabambasAPURIMACTR-2007-04011-16 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 5 61 161 1 Negativo Plomo

1304 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pfacco CA-01 Monoposte 002-526 8464592 775729 En Servicio Coyllurqui Coyllurqui CotabambasAPURIMAC 504490-08 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1305 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Choquecana CA-01 Monoposte 007-0597 8464246 777639 En Servicio Coyllurqui Coyllurqui CotabambasAPURIMAC 2207 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5-Yyn6 5 35 95 1 Negativo Plomo

1306 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancamisa CA-01 Monoposte 007-0559 8463987 772825 En Servicio Huancamisa Coyllurqui CotabambasAPURIMAC 2215 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 5 35 95 1 Negativo Plomo

1307 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sijahue CA-01 Monoposte 007-0317 8585466 771247 En Servicio Sijahue Coyllurqui CotabambasAPURIMAC XA-1028 A 005-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

1308 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Adovena CA-01 Monoposte 007-0560 8463634 778762 En Servicio Adovena Patahuasi Coyllurqui CotabambasAPURIMAC 2216 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 5 35 95 1 Negativo Plomo

1309 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rosaspata CA-01 Monoposte 007-0561 8364748 778626 En Servicio Rosaspata Coyllurqui CotabambasAPURIMAC 2197 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5-Yyn6 5 35 95 1 Negativo Plomo

1311 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tupac Amaru (reubicado) QU-02 Biposte 001-1016 8598578 183232 En Servicio Via  Expresa San Sebastian Cusco CUSCO 122158 T1 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 160 167 671 1 Negativo Plomo

1312 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tupac Amaru I (reubicado) QU-02 Monoposte 001-1017 8585953 180201 En Servicio Via  Expresa San Sebastian Cusco CUSCO 2205127 ELKO PERUANA S.A. 1993 10-22.9/0.23 KV Dyn5 50 170 488 1 Negativo Plomo

1313 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. gc. Santa Rosa II QU-02 Biposte 001-0540 8516211 183133 En Servicio Urb. gc. Santa Rosa II San Sebastian Cusco CUSCO 111169102 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 160 167 671 1 Negativo Plomo

1314 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Quispiquilla Grande QU-02 Biposte 001-0952 8555623 184545 En Servicio Quispiquilla Grande San Sebastian Cusco CUSCO S140917 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10/0.40 KV Dyn5 100 90 480 1 Negativo Plomo

1315 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8545789 179924 En Servicio Via  Expresa Wanchaq Cusco CUSCO 5186972 STROMBERG 1990 22.9/0.40 KV Dyn11 160 165 680 1 Negativo Plomo

1316 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre III QU-02 Biposte 001-0254 8532447 179465 En Servicio Via  Expresa Wanchaq Cusco CUSCO 122297 T4 DELCROSA 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 100 - - 1 Negativo Plomo

1317 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Parque Industrial VII QU-02 Biposte 001-0711 8502314 179224 En Servicio Via  Expresa Wanchaq Cusco CUSCO 1683 FABEM 1975 10.5/0.23 KV Dyn5 80  - 500 1 Negativo Plomo

1318 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador de Evitamiento - Eden de Santa Maria QU-01 Monoposte 001-1121 8501147 185788 En Servicio Via de Evitamiento San Sebastian Cusco CUSCO S/N DELCROSA 1980 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50  -  - 1 Negativo Plomo

1319 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Via de Evitamiento - San Antonio QU-01 Biposte 001-1219 8513232 185689 En Servicio Via de Evitamiento San Sebastian Cusco CUSCO 38063-01 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1320 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Via de Evitamiento - Las Joyas QU-01 Biposte 001-1218 8569545 183241 En Servicio Via de Evitamiento San Sebastian Cusco CUSCO 38063-04 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1321 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Via de Evitamiento - Uvima II QU-01 Biposte 001-1217 8501676 183365 En Servicio Via de Evitamiento San Sebastian Cusco CUSCO 38063-11 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1322 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Via de Evitamiento - Tupac Amaru QU-01 Biposte 0011222 8521251 180325 En Servicio Via de Evitamiento San Sebastian Cusco CUSCO 38063-08 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1323 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorVia de Evitamiento - Planta de Tratamie QU-07 Biposte 0011216 8499215 188748 En Servicio Via de Evitamiento San Jeronimo Cusco CUSCO 38063-13 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1324 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chimpahuaylla Via Expresa QU-04 Biposte 0011233 8499471 188521 En Servicio Chimpahuaylla San Jeronimo Cusco CUSCO TR-2014-11064-10 EPLI S.A.C 2016 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 142 568 1 Negativo Plomo

1325 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorVia de Evitamiento - Chimpahuaylla QU-07 Biposte 0011212 8499365 188187 En Servicio Via de Evitamiento San Jeronimo Cusco CUSCO 38063-05 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 190 1 Negativo Plomo

1326 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorVia de Evitamiento - Mercado Mayoris QU-07 Biposte 0011211 8499748 184154 En Servicio Via de Evitamiento San Jeronimo Cusco CUSCO 38063-07 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1327 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Zurimana Sed Reubicada QU-01 Monoposte 0011116 8506957 182255 En Servicio Calle Zurimana-Tupac Amaru San Sebastian Cusco CUSCO L-190314-21 ABB 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 25 75 320 1 Negativo Plomo

1328 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Via de Evitamiento - Los Frutales QU-01 Biposte 0011221 8545451 183636 En Servicio Via de Evitamiento San Sebastian cusco CUSCO 38063-03 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 10.5/0.40 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1329 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Via de Evitamiento - Los Nogales QU-01 Biposte 0011220 8536965 182522 En Servicio Via de Evitamiento San Sebastian Cusco CUSCO 38063-09 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 10.5/0.23 KV Dyn5 100 132 490 1 Negativo Plomo

1330 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patapatayoc Parcela B QU-03 Biposte 0011124 8523512 183325 En Servicio Patapayoc Alto Qosqo San Sebastian Cusco CUSCO 502126 I&T ELECTRIC S.A.C.  - 10-22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 100 150 515 1 Negativo Plomo

1331 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Intikawarina y V. Convenciana QU-03 Biposte 0011058 8507898 183256 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12032-10 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 75 235 640 1 Negativo Plomo

1332 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Virgen del Carmen QU-03 Monoposte 0011065 8503656 184755 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-09 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1333 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Confraternidad QU-03 Biposte 0011059 8556859 183277 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12033-01 EPLI S.A.C 2013 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 100 268 771 1 Negativo Plomo

1334 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorrdin, Nuevo Mundo, San Lazaro, Progre QU-03 Biposte 0011062 8546987 186291 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12032-02 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 75 235 640 1 Negativo Plomo

1335 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Alto Alianza QU-03 Monoposte 0011063 8503625 180250 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-07 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1336 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Republica de Francia QU-03 Monoposte 0011028 8545877 185251 En Servicio Republica de Francia San Sebastian Cusco CUSCO 1472-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 95 360 1 Negativo Plomo

1337 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoror Sta. Rosa, Luz del Sur, Sol y Luna, Vi QU-03 Biposte 0011064 8525569 183233 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12033-03 EPLI S.A.C 2013 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 100 268 771 1 Negativo Plomo

1338 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadoruturo, Florida,Estrella de David y Mirad QU-03 Monoposte 0011074 8523698 183511 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-13 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1339 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorApv.Balcon del Cielo, Bella la Parada QU-03 Monoposte 0011075 8545845 182522 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-11 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1340 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv Mirador de los 4 suyos II QU-03 Monoposte 0011040 8554573 183633 En Servicio APV MIRADOR DE LOS 4 SUYOS II San Sebastian Cusco CUSCO 1469-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 95 360 1 Negativo Plomo

1341 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Huayna Ccapac QU-03 Monoposte 0011077 8501687 183336 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-01 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1342 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorBuena Fortuna, Hermoso Paisaje y Villa QU-03 Monoposte 0011078 8589644 183352 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-02 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1343 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadornan Qosqo,Villa Real,Jose Maria y San QU-03 Biposte 0011080 8588981 184545 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12032-05 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 75 235 640 1 Negativo Plomo

1344 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Villa Hermosa , Sumac Huasi QU-03 Monoposte 0011079 8503636 183229 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-10 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1345 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Mirador Pachacuteq QU-03 Biposte 0010858 8509410 181234 En Servicio Apv. Mirador Pachacuteq San Sebastian Cusco CUSCO L21828 ABB 1995/2005 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

1346 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. San Hilarion y Alto Qosqo I QU-03 Biposte 0011068 8504758 182325 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12033-02 EPLI S.A.C 2013 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 100 268 771 1 Negativo Plomo

1347 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Reales del Bosque QU-03 Biposte 0011073 8528573 183414 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12032-01 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 75 235 640 1 Negativo Plomo

1348 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Los Proceres QU-03 Biposte 0011072 8502525 183633 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12032-11 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 75 235 640 1 Negativo Plomo

1349 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorietos de Quisperroca y Porvenir Tahua QU-03 Biposte 0011071 8508963 185414 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12032-08 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 75 235 640 1 Negativo Plomo

1350 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAPV. Alto Qosqo II,San Valentin y Porv QU-03 Monoposte 0011070 8545988 185455 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-12 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1351 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAPV. Floresta del Inca y Piedra Dorad QU-03 Biposte 0011069 8525651 183998 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12032-07 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 75 235 640 1 Negativo Plomo

1352 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Vista panoramica I QU-03 Monoposte 0011076 8503353 180569 En Servicio Alto Qosqo-  San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2012-12031-03 EPLI S.A.C 2012 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 172 541 1 Negativo Plomo

1353 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv Mirador de los 4 suyos I QU-03 Biposte 0011039 8502232 180232 En Servicio Apv Mirador de los 4 suyos I San Sebastian Cusco CUSCO 1481-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 106 410 1 Negativo Plomo

1354 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Atahuallpa QU-03 Monoposte 0010950 8506525 183021 En Servicio Atahuallpa San Sebastian Cusco CUSCO 2949-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C  - 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 124 390 1 Negativo Plomo

1355 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Los Salvadores QU-03 Monoposte 0010949 8533252 183695 En Servicio Los Salvadores San Sebastian Cusco CUSCO 2950-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C  - 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 124 390 1 Negativo Plomo

1356 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Grifo Repsol QU-03 Biposte 0011022 8515144 181451 En Servicio Av. La Cultura - Colegio de Ingenieros San Sebastian Cusco CUSCO 111187903 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 100 410 1 Negativo Plomo

1357 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asoc. San Miguel QU-03 Biposte 0010304 8536965 180209 En Servicio Asoc. San Miguel San Sebastian Cusco CUSCO L16274 INDUSTRIA PERUANA 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 80 222 572 1 Negativo Plomo

1358 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Minka QU-03 Biposte 0010826 8536369 183214 En Servicio Minka San Sebastian Cusco CUSCO 40002 SAGERSA 2008 10.5/0.40-0.22 KV Dyn5 75 160 400 1 Negativo Plomo

1359 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Praderas del Inca QU-03 Biposte 0011159 8525854 182330 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 2504 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 75 100 390 1 Negativo Plomo

1360 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Marcachayoc QU-03 Monoposte 0010614 8565956 188002 En Servicio Marcachayoc San Sebastian Cusco CUSCO L-190314-32 ABB 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 25 75 320 1 Negativo Plomo

1361 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Callquipata QU-03 Monoposte 0011204 8536311 183145 En Servicio Callquipata San Sebastian Cusco CUSCO 2832 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5/0.40-0.23 KV Ii0 15 70 180 1 Negativo Plomo

1362 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH Inkawasi QU-03 Monoposte 0010516 8512123 182141 En Servicio AA.HH Inkawasi San Sebastian Cusco CUSCO TR-2006-0652-05 EPLI S.A.C 2006 10/0.40-0.231 KV Dyn5 25 101 390 1 Negativo Plomo

1363 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Agustin-Niño de Praga QU-03 Monoposte 0010604 8501673 182414 En Servicio San Agustin-Niño de Praga San Sebastian Cusco CUSCO 1913044 FASETRON S.R.L 2009 10.5/0.40 KV Dyn5 50 85 315 1 Negativo Plomo

1364 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccari Grande I DO-06 Biposte 0010327 8522521 178777 En Servicio Prol. Av. Collasuyo San Sebastian Cusco CUSCO L-11030 ABB 1971 10/0.23 KV Dyn5 100 285 700 1 Negativo Plomo

1365 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccari Grande II DO-06 Biposte 0010328 8599665 183445 En Servicio Ccari Grande II San Sebastian Cusco CUSCO 3002694 DELCROSA 1963 10/0.23 KV -  -  -  - 1 Negativo Plomo

1366 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV Las Americas DO-06 Monoposte 0010660 8545474 184480 En Servicio APV Las Americas San Sebastian Cusco CUSCO L-190314-01 ABB 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 25 75 320 1 Negativo Plomo

1367 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Covipol DO-06 Biposte 0010413 8593207 1881420 En Servicio AV. Collasuyo  Cusco Cusco CUSCO 161043-T6 DELCROSA 1993  - Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1368 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Miravalle I P. Baja DO-06 Biposte 0010226 8528481 1884325 En Servicio Av. Collasuyo - Miravalle Cusco Cusco CUSCO 122297-T3 DELCROSA 1992 10.5/0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1370 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Susestaciòn DO-05 Monoposte 0010680 8597898 1884386 En Servicio Alto los Incas 2 Cusco Cusco CUSCO 131343T DELCROSA 1989 10.5/0.23 KV Dyn5 50  -  425 1 Negativo Plomo

1371 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayracpunco II DO-05 Biposte 0010054 8574881 184741 En Servicio Huayracpunco II Cusco Cusco CUSCO L-10946 BROWN BOVERI DEL PER 1971 10/0.23 KV Dyn5 100 246 685 1 Negativo Plomo

1372 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Banco Wiese DO-04 Monoposte 0010489 8545411 180121 En Servicio Cusco Cusco Cusco CUSCO L-190314-27 ABB 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 25 75 320 1 Negativo Plomo

1373 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayuda Mutua I DO-05 Monoposte 0010493 8593251 1887495 En Servicio Ayuda Mutua I Cusco Cusco CUSCO TO-2004-1010-01 EPLI S.A.C 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 100 310 1 Negativo Plomo

1374 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Villa San Blas DO-04 Biposte 0010976 8521481 184473 En Servicio APV. Villa San Blas Cusco Cusco CUSCO 121583-T4 DELCROSA 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1375 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A.P.V. Alto San Martin DO-01 Monoposte 0010927 8501451 177141 En Servicio A.P.V. Alto San Martin Santiago Cusco CUSCO 1199 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 230 1 Negativo Plomo

1376 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. las Flores de Independencia DO-01 Monoposte 0010928 8501054 177069 En Servicio Urb. las Flores de Independencia Santiago Cusco CUSCO 1200 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

1377 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV Jose Flores Pantoja DO-01 Monoposte 0011045 8507450 177870 En Servicio APV Jose Flores Pantoja Santiago Cusco CUSCO 18716 HP&T ELECTRIC S.A.C.2008/201410.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 100 330 1 Negativo Plomo

1378 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayuda Mutua DO-01 Biposte S/C 8507478 177920 En Servicio Ayuda Mutua Santiago Cusco CUSCO 3213 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 110 410 1 Negativo Plomo

1379 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador EBC Huanoquite - Movistar DO-01 Monoposte 10919-01 8514544 186414 En Servicio Ccorca Ccorca Cusco CUSCO 410-08 RESELEC 2009 10.5/0.22 KV Ii0 5  - 90 1 Negativo Plomo

1380 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccarhuis DO-01 Monoposte 0010839 8514472 186844 En Servicio Ccarhuis Ccorca Cusco CUSCO 478 RESELEC 2006 22.9 / 0.46-0.23 KV Ii0 15 65 220 1 Negativo Plomo

1381 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urateac DO-01 Monoposte 0010989 8519658 183233 En Servicio Urateac Ccorca Cusco CUSCO 502267-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

1382 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccarhuis Chuspe DO-01 Monoposte 0010984 8514587 186782 En Servicio Ccarhuis Chuspe Ccorca Cusco CUSCO 502267-05 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

1383 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad de Ccorca DO-01 Monoposte 0011227 8519621 186141 En Servicio Comunidad de Ccorca Ccorca Cusco CUSCO 160283-T8 HP&T ELECTRIC S.A.C. 1988 10.5/0.39-0.23 KV Dd0-Yd11 25 95 300 1 Negativo Plomo

1384 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Distrito de Ccorcca DO-01 Monoposte 0010546 8519365 186201 En Servicio Distrito de Ccorcca Ccorca Cusco CUSCO TR-2014-11056-05 EPLI S.A.C 2015 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 105 415 1 Negativo Plomo
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1385 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllay DO-01 Monoposte 0010838 8514172 186323 En Servicio Huayllay Ccorca Cusco CUSCO 477-10 RESELEC 2008 10-22.9/0.23 KV Dyn5 25 65  - 1 Negativo Plomo

1386 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cusibamba 1 DO-01 Monoposte 0010836 8513211 184625 En Servicio Cusibamba Ccorca Cusco CUSCO 481-10 RESELEC 2006 10-22.9/0.23 KV Dyn5 50 80 290 1 Negativo Plomo

1387 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cusibamba 2 DO-01 Monoposte 0010837 8512147 186332 En Servicio Cusibamba Ccorca Cusco CUSCO 482-10 RESELEC 2006 10-22.9/0.23 KV Dyn5 50 80 290 1 Negativo Plomo

1388 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cusibamba III DO-01 Monoposte 0011208 8510118 184701 En Servicio Ccorca Ccorca Cusco CUSCO 2214-12 RESELEC 2015 10/0.23 KV Ii0 25 40 160 1 Negativo Plomo

1389 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rumaray DO-01 Monoposte 0010841 8516566 186744 En Servicio Rumaray Ccorca Cusco CUSCO 16269 FASETRON S.R.L 2006 10-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15 60 160 1 Negativo Plomo

1390 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccorimarca DO-01 Monoposte 0010840 8513362 186665 En Servicio Ccorimarca Ccorca Cusco CUSCO S1-1131581 PROMELSA S.A. 2008 10.5/0.46-0.23 KV Ii0 25 75 265 1 Negativo Plomo

1391 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccorccayllu DO-01 Monoposte 0010547 8511142 182257 En Servicio Ccorccayllu Ccorca Cusco CUSCO 630273 ELKO PERUANA S.A. 1998 13.2-10/0.46 KV Dyn5 25  - 170 1 Negativo Plomo

1392 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSed Nueva Comunidad Ccachona II P. b DO-02 Monoposte S/C 8501125 177524 En Servicio Comunidad Ccachona II P. Baja Santiago Cusco CUSCO 3205 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

1393 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccachona II P. Baja DO-02 Monoposte 0010409-01 8501006 177000 En Servicio Comunidad Ccachona II P. Baja Santiago Cusco CUSCO 18894 FASETRON S.R.L 2008 10.5/0.22 KV -  -  - 160 1 Negativo Plomo

1394 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccachona II p. Baja DO-02 Monoposte 0010409 8501006 177000 En Servicio Comunidad Ccachona II p. Baja Santiago Cusco CUSCO 18893 FASETRON S.R.L 2008 10.5/0.40 KV - 30 65 215 1 Negativo Plomo

1395 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSector Patahuaylla - Huancabamba I DO-01 Monoposte 0010981 8596451 1884224 En Servicio Sector Patahuaylla Cusco Cusco CUSCO 1494 H&P Industrial S.R.L. 2008 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 80 280 1 Negativo Plomo

1396 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Picchu - Huancabamba II DO-01 Monoposte 0010979 8596845 1884568 En Servicio Sector Picchu Cusco Cusco CUSCO 1497 H&P Industrial S.R.L. 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 60 220 1 Negativo Plomo

1397 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J IndependenciaII DO-01 Monoposte 0010182 8501331 177233 En Servicio P.J IndependenciaII Santiago Cusco CUSCO 161852-T9 DELCROSA 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 50 80 340 1 Negativo Plomo

1398 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Primero de Diciembre DO-01 Biposte 0010453 8501212 177540 En Servicio Primero de Diciembre Santiago Cusco CUSCO 143783-T1 DELCROSA 2008 10/0.40 KV Dyn5 100 195 585 1 Negativo Plomo

1399 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancabamba DO-01 Monoposte 0011243 8567851 184346 En Servicio Huancabamba Santiago Cusco CUSCO 111282204 PROMELSA S.A. 2016 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 105 385 1 Negativo Plomo

1400 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva DO-01 Monoposte S/C 8501247 177961 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO 3207 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9-10.5/0.40-0.23 KVDyn5-Yyn6 50 90 350 1 Negativo Plomo

1401 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8501853 177540 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO 3210 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9-10.5/0.40-0.23 KVDyn5-Yyn6 75 110 410 1 Negativo Plomo

1402 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8501962 177452 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO 3206 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9-10.5/0.40-0.23 KVDyn5-Yyn6 50 90 350 1 Negativo Plomo

1403 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8501983 177413 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO 3215 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9-10.5/0.40-0.23 KVDyn5-Yyn6 75 110 410 1 Negativo Plomo

1404 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8501195 177496 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO 3209 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9-10.5/0.40-0.23 KVDyn5-Yyn6 50 90 350 1 Negativo Plomo

1405 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8514561 177358 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO 3212 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9-10.5/0.40-0.23 KVDyn5-Yyn6 75 110 410 1 Negativo Plomo

1406 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Construccion Civil DO-01 Biposte 0010048 8501157 177250 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO L-11033 BROWN BOVERI DEL PER 1971 10/0.23 KV Dyn5 100 285 700 1 Negativo Plomo

1407 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Jardines DO-02 Biposte 0010450 8532511 177089 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO S1-40980 ESANMENT 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 233 480 1 Negativo Plomo

1408 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Dignidad Nacional I P. Alta DO-02 Monoposte 0010130 8501015 177470 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO TO-2004-1009-08 EPLI S.A.C 2004 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 100 310 1 Negativo Plomo

1409 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Trabajadores Ruiz Caro DO-02 Biposte 0010047 8512306 176550 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO L-10943 BROWN BOVERI DEL PER 1971 10/0.23 KV Dyn5 100 246 685 1 Negativo Plomo

1410 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Francisco Bolognesi II DO-02 Biposte 0010181 8506955 177062 En Servicio Urb. Francisco Bolognesi II Santiago Cusco CUSCO L-16159-01 BROWN BOVERI DEL PER 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 100 222 672 1 Negativo Plomo

1411 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Francisco Bolognesi III DO-02 Monoposte 0010160 8512351 177255 En Servicio Urb. Francisco Bolognesi III Santiago Cusco CUSCO L-16159-02 BROWN BOVERI DEL PER - 22.9/0.46-0.23  KV - - - - 1 Negativo Plomo

1412 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ramiro Priale P. Alta DO-02 Biposte 0010081 8501410 177412 En Servicio Ramiro Priale P. Alta Santiago Cusco CUSCO 161382-T2 DELCROSA 1996 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100  - 550 1 Negativo Plomo

1413 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manahuanoncca II DO-02 Monoposte 0010477 8501088 177015 En Servicio Manahuanoncca II Santiago Cusco CUSCO 2205194 ELKO PERUANA S.A. 2006/2003 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50  - 450 1 Negativo Plomo

1414 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manahuanoncca VI  p. Alta DO-02 Monoposte 0010452 8501326 177003 En Servicio Manahuanoncca  p. Alta Santiago Cusco CUSCO L-21705 ABB 1995 22.9-10/0.40 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

1415 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manahuanoncca III DO-02 Monoposte 0010451 8507854 177524 En Servicio Manahuanoncca III Santiago Cusco CUSCO TO-2004-1010-02 EPLI S.A.C 2004 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 100 310 1 Negativo Plomo

1416 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manahuanoncca VI DO-02 Biposte 0010458 8505410 177221 En Servicio Manahuanoncca VI Santiago Cusco CUSCO 111178804 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 127 499 1 Negativo Plomo

1417 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccorao 1 QU-03 Biposte 0010378 8503311 180049 En Servicio Ccorao 1 San Sebastian Cusco CUSCO 2035 FABEM 1992 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 180 750 1 Negativo Plomo
1418 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Amazonas Cuadra 01 PM-03 Biposte 2000053 8543187 432576 En Servicio Jr. Gonzalez Prada Con Ernesto Rivero Tambopata TambopataMadre de Dios 161334-T3 DELCROSA 1995 10/0.38-0.23 KV Dyn5 100 - 550 1 Negativo Plomo

1419 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jr. Gonzales Prada PM-03 Biposte - 8604729 467928 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2881 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 100 420 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1420 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8525143 541342 En Servicio Jiron Cajamarca, Hospital Santa Rosa Tambopata TambopataMadre de Dios T-16180 BROWN BOVERI DEL PER 1983 10/0.23 KV Dyn5 100 222 572 1 Negativo Plomo
1421 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Puerto Mazuko MZ-02 Biposte 2000279 8670922 483095 En Servicio Leon Velarde Con Av. Visgardon Tambopata TambopataMadre de Dios 4910-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 180 580 1 Negativo Plomo
1422 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Leon Velarde Con Fiztcarrald PM-03 Biposte 2000447 8697202 485390 En Servicio Av. Leon Velarde Con Av. Fiztcarrald Tambopata TambopataMadre de DiosTR-2014-11071-01 EPLI S.A.C 2015 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 180 821 1 Negativo Plomo

1423 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8607523 481510 En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 360203-01 ABB 2006 10/0.46 KV Dyn5 200 200 800 1 Negativo Plomo

1424 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pueblo Viejo II PM03 Monoposte 2000066 8607595 481329 En Servicio 10 De Julio - Asuncion Nicols Tambopata TambopataMadre de Dios 2000060 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

1425 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pueblo Viejo I PM03 Biposte 2000064 8607688 481193 En Servicio Asuncion Nicols Tambopata TambopataMadre de Dios 181836 FASETRON S.R.L 2008 10/0.40 KV Dyn5 100 110 435 1 Negativo Plomo

1426 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aa.Hh Sr De Huanca PM03 Biposte 2000061 8607425 481048 En Servicio Faustino Maldonado - Infancia Tambopata TambopataMadre de Dios 161335-T4 DELCROSA 1995 10/0.40-0.231 KV Dyn5 75  - 360 1 Negativo Plomo

1427 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aa.Hh. Amaru Mayo PM03 Biposte 2000057 8606796 480292 En Servicio Pasaje Alameda Tambopata TambopataMadre de Dios 161335-T6 DELCROSA 1995 10/0.40-0.231 KV Dyn5 75  - 360 1 Negativo Plomo

1428 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tacna Cuadra 01 PM03 Biposte 2000047 8607292 480359 En Servicio Tacna - Leon Velarde Tambopata TambopataMadre de Dios 1249 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160  - 950 1 Negativo Plomo

1429 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tacna - 28 De Julio PM02 Biposte 272 8607905 480510 En Servicio Tacna - 28 De Julio Tambopata TambopataMadre de Dios 1643-06 RESELEC 2013 10/0.40 KV Dyn5 200 176 690 1 Negativo Plomo

1430 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Gonzales Prada Cuadra 03 PM01 Biposte 2000049 8607434 480442 En Servicio Gonzales Prada - Puno Tambopata TambopataMadre de Dios 143785-T2 DELCROSA 2008 10/0.40 KV Dyn5 160 204 729 1 Negativo Plomo
1431 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador La Curacao PM-01 Monoposte 2000221 8607667 480290 En Servicio Av. Gonzalez Prada Con Ernesto Rivero Tambopata TambopataMadre de Dios 1-2572 ADEMED S.A.C 2008 10/0.23 KV Dyn5 50 142 378 1 Negativo Plomo

1432 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Gonzales Prada C-6 PM02 Biposte 2000299 8607769 480131 En Servicio Piura / Gonzales Prada Tambopata TambopataMadre de Dios 786 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 95 430 1 Negativo Plomo

1433 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Gonzales Prada C-9 PM02 Biposte 2000035 8607990 480000 En Servicio Gonzales Prada - 28 De Julio Tambopata TambopataMadre de Dios 1264 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160  - 950 1 Negativo Plomo

1434 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aa.Hh. Amaru Mayo PM03 Biposte 2000057 8608071 475927 En Servicio Pasaje Alameda Tambopata TambopataMadre de Dios 3802-00 FRESA - 10/ 0.23 KV Dyn5 100  - - 1 Negativo Plomo
1435 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Jr. Ancash - Monoposte - 8607974 479789 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 322367 B.E.Z 1993 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 170 660 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1436 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jiron Ancash Con Jiron Ica  - Biposte 0136 8607691 479635 En Servicio Jiron Ancash Con Jiron Ica Tambopata TambopataMadre de Dios 1262 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160  - 950 1 Negativo Plomo

1437 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Amazonas C/ Ancash PM02 Biposte 2000321 8607487 479344 En Servicio Jr. Amazonas Con Jr. Ancash Tambopata TambopataMadre de Dios 788 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 125 575 1 Negativo Plomo

1438 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8607934 479699 En Servicio Jiron Tacna Con Av. Madre De Dios. Tambopata TambopataMadre de Dios 142774 DELCROSA 2005 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 170 574 1 Negativo Plomo

1439 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ministerio De Educacion PM02 Biposte 2000042 8607742 186105 En Servicio Tacna - 28 De Julio Tambopata TambopataMadre de Dios 20525 ABB 1994 10.5/0.40 KV Dyn5 160 165 670 1 Negativo Plomo

1440 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lambayeque C6 PM02 Biposte 2000034 8607728 479926 En Servicio Lambayeque - Tacna Tambopata TambopataMadre de Dios 1242 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 950 1 Negativo Plomo

1441 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tacna C4 PM02 Biposte 2000033 8607608 479988 En Servicio Tacna - Piura Tambopata TambopataMadre de Dios 1234 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1442 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tacna  - Biposte 2000132 8607446 480184 En Servicio Tacna Tambopata TambopataMadre de Dios 13011 ELCTRO VOLTIO S.R.L. 2009 10/0.23 KV Dyn5 75 138 500 1 Negativo Plomo

1443 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Moquegua Cuadra 07 PM01 Biposte 2000046 8607330 480192 En Servicio Moquegua - Tacna Tambopata TambopataMadre de Dios 116674-T2 DELCROSA 1979 10/0.40-0.231 KV Dyn5 200  - 900 1 Negativo Plomo

1444 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huamburqui /Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010444 652243 8518577 En Servicio HUAMBURQUI 01/Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 113137619 Promelsa 2014 22.9/0.23 KV Ii0 10 25 96 1 Negativo Plomo

1444 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Moquegua Con Ica PM01 Biposte 2000443 8607383 480075 En Servicio Moquegua Con Ica Tambopata TambopataMadre de Dios 1636-06 RESELEC 2013 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 160 580 1 Negativo Plomo

1445 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jr. Ica con Av Ermesto Rivera - Biposte - 8607386 480010 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 17111 FASETRON S.R.L 2007 10/0.40 KV Dyn5 100 100 410 1 Negativo Plomo

1446 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fisgarral  - Ernesto Rivero PM-02 Biposte 2000393 8607332 479894 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1639-06 RESELEC 2013 10/0.40 KV Dyn5 160 160 580 1 Negativo Plomo

1447 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Libertador PM-01 Biposte 2000070 8606897 479485 En Servicio Jiron Libertad - Ernesto Rivero Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1239 FABEM 1984 10/0.231 -0.40 KV Dyn5 80 - 530 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5
1448 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Coliseo Municipal PM-01 Biposte 2000043 8607124 479760 En Servicio Jr. Ancash 368 Embotelladora Puerto Maldonado Tambopata TambopataMadre de Dios 1246 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 - 950 1 Negativo Plomo

1449 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ernesto Rivero PM-01 Biposte 2000038 8607866 480388 En Servicio Av. Ernesto Rivera con Cusco Tambopata TambopataMADRE DE DIO 137979-T2 DELCROSA 1995 10/0.23-0.398 KV Dyn5 160 - 620 1 Negativo Plomo
1450 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Madre De Dios Ii PM-03 Biposte 2000027 8609038 479119 En Servicio Av. 2 De Mayo Con Ancash Tambopata TambopataMadre de Dios 161335-T2 DELCROSA 1995 10/0.38-0.23 KV Dyn5 75 - 360 1 Negativo Plomo

1451 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8607487 479703 En Servicio Jr.Lambayeque Tambopata TambopataMADRE DE DIO 146033-T1 DELCROSA 2012 10/0.40 KV Dyn5 160 162 670 1 Negativo Plomo
1453 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Amazonas C 5 PM-02 Biposte 2000030 8607231 979485 En Servicio Jr. Lambayeque Con Jr. Amazonas Tambopata TambopataMadre de Dios 135961.T1 DELCROSA 1994 10/0.38-0.23 KV Dyn5 100 205 - 1 Negativo Plomo

1454 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apurimac con Lambayeque PM-06 Biposte 2000440 I 8607014 439342 En Servicio Av. Apurimac con Lambayeque Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1632-06 RESELEC 2013 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 144 510 1 Negativo Plomo
1456 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Apurimac-Crosby PM-03 Biposte 2000250 8607501 478962 En Servicio Jr. Apurimac Tambopata TambopataMadre de Dios 1257 FABEM 1984 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 - 950 1 Negativo Plomo
1457 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador El Arroyo PM-03 Biposte 2000130 8607643 478514 En Servicio Ovalo Apurimac Tambopata TambopataMadre de Dios 161333-T4 DELCROSA 1995 10/0.38-0.23 KV Dyn5 100  - 730 1 Negativo Plomo
1458 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Manu Con Junin PM-03 Biposte 2000445 8607614 478877 En Servicio Jr. Manu Con Jr. Junin Tambopata TambopataMadre de Dios 1638-06 RESELEC 2013 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 160 580 1 Negativo Plomo

1461 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Cedros PM-01 Monoposte 2000003 8607170 478930 En Servicio Madre de Dios Cuadra 13 Tambopata TambopataMADRE DE DIOTG2004-1011-08 EPLI S.A.C 2004 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 100 310 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1462 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alegre-Pampa Hermoza-Bernedo Paz PM01 Biposte 2000570 8606418 477815 En Servicio Jr. Victor Ruiz Gonzales- Psj. Las Flores Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1840-08 RESELEC 2014 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 144 515 1 Negativo Plomo

1463 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte 2000428 8606568 478172 En Servicio Jr. Apurimac Tambopata TambopataMadre de Dios 1836-08 RESELEC 2014 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 150 470 1 Negativo Plomo

1464 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador El Arroyo PM01 Monoposte 2000130 8606904 478169 En Servicio Asociacion De Vivienda El Arroyo Tambopata TambopataMadre de Dios 161852-T5 HP&T ELECTRIC S.A.C. 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 50  -  - 1 Negativo Plomo

1465 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8607266 478222 En Servicio Carcel la Joya Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1111860 PROMELSA S.A. 2008 10/0.23 KV Dyn5 160 197 730 1 Negativo Plomo

1466 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8609392 477990 En Servicio Luna Camacho, Andrés Avelino Cácers Tambopata TambopataMadre de DiosTR2014-11056-04 EPLI S.A.C 2015 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 105 415 1 Negativo Plomo

1467 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8608510 479727 En Servicio Jr. La libertad Tambopata TambopataMadre de DiosTR2014-11063-00 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 173 628 1 Negativo Plomo

1468 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mazuko Inambari MZ02 Monoposte - 8550392 351800 En Servicio Aguas Frias Grifo JMC Inambari TambopataMADRE DE DIO 3006-07 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 15 49 135 1 Negativo Plomo

1469 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Palmeras - Pse Mazuko MZ01 Biposte 2000394 4889981 350688 En Servicio Palmeras-Base policial Inambari TambopataMADRE DE DIO 111169004 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 143 544 1 Negativo Plomo

1470 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mazuko 03 MZ02 Biposte 2000241 8551125 351726 En Servicio Av. Inambari con Ramon Castilla Inambari TambopataMADRE DE DIO 6169-05 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 100 415 564 1 Negativo Plomo

1471 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari III MZ02 Monoposte 2000242 8551069 351597 En Servicio Inambari  - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 616898 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 104 373 1 Negativo Plomo

1472 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mazuko MZ01 Monoposte 2000243 8551865 351614 En Servicio Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 616399 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 104 373 1 Negativo Plomo

1473 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puerto Mazuko MZ02 Monoposte 2000279 8552514 349174 En Servicio Inambari  - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIOTR2014-11056-01 EPLI S.A.C 2015 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 105 415 1 Negativo Plomo

1474 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari - Tambopata MZ02 Biposte 2000594 8551520 351570 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIOTR2014-11068-07 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 100 177 640 1 Negativo Plomo

1475 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8551457 351831 En Servicio inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 144488-T1 DELCROSA 2010 22.9/0.23 KV Dyn5 160 270 844 1 Negativo Plomo

1476 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mazuko 002 MZ01 Biposte 2000240 8551607 351887 En Servicio Jiron Inanbari - Jorge Mazuko Inambari TambopataMADRE DE DIO 616903 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 149 564 1 Negativo Plomo

1477 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8552094 352123 En Servicio Av. Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 616902 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 149 564 1 Negativo Plomo

1478 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED 01 MZ02 Biposte 2000266 8553200 352450 En Servicio Carretera Salida a Puerto Maldonado Inambari TambopataMADRE DE DIO 616306 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 149 564 1 Negativo Plomo

1479 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8553539 352557 En Servicio Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 230378 FASETRON S.R.L 2013 22.9/0.23 KV Dyn5 100 115 450 1 Negativo Plomo

1480 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Bloquetaria Yupanqui PM07 Monoposte 2000227 8656452 471562 En Servicio Dos de Mayo - Km 03 Carretera A La Cahuela El Prado Tambopata TambopataMADRE DE DIO 616895 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 88 263 1 Negativo Plomo

1481 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Claro - Inambari MZ02 Monoposte 2000375 8551913 353336 En Servicio Carretera Interoceanica Inambari TambopataMADRE DE DIO 2267 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo
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1482 ELECTRO SUR ESTE S.A. DistribuciónTransformador de med Antena Inambari MZ02 Monoposte 2000375 - I 8551914 353336 En Servicio Antena de Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 1112 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9 / 0.22 KV Ii0 1x30 VA 60 120 1 Negativo Plomo

1483 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Cc. Dos de Mayo - Inambari MZ02 Monoposte 2000267 8555638 353650 En Servicio Comunidad Dos de Mayo Inanbari Inambari TambopataMADRE DE DIO 4461-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 125 350 1 Negativo Plomo

1484 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Santiago MZ02 Monoposte 2000765 8558736 354009 En Servicio Sector Villa Santiago Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010878EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

1485 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cristo Salvador PM02 Monoposte 2000264 8559371 353861 En Servicio Cristo Salvador Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1010886EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LTS 110 1 Negativo Plomo

1486 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Villa Santiago MZ02 Monoposte - 8510153 353771 En Servicio Villa Santiago Mazuko Inambari TambopataMADRE DE DIO 3209-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 43 104 1 Negativo Plomo

1487 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Campesina V. Santiago MZ02 Monoposte - 8560966 353876 En Servicio Villa Santiago Mazuko Inambari TambopataMADRE DE DIO 3208-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 43 104 1 Negativo Plomo

1488 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Santiago MZ02 Monoposte 2000268 8663921 462249 En Servicio Sector Villa Santiago Inambari TambopataMADRE DE DIO 616220 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 115 46 LTRS 1 Negativo Plomo

1489 ELECTRO SUR ESTE S.A. DistribuciónTransformador de med Asociacion Villa Santiago MZ02 Monoposte - 8541150 453180 En Servicio Villa Santiago Mazuko Inambari TambopataMADRE DE DIO 3207-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 43 104 1 Negativo Plomo

1490 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari II MZ02 Monoposte 2000760 8563641 354369 En Servicio Inambari  - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010880EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

1491 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari SED 08 MZ02 Monoposte 2000758 8564647 353960 En Servicio Inambari  - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010895EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

1492 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Señor de la Cumbre - Monoposte - 8566112 355596 En Servicio Santa Rosa - Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 230790 FASETRON S.R.L 2013 22.9/0.23 KV Dyn5 10 35 110 1 Negativo Plomo

1493 ELECTRO SUR ESTE S.A. DistribuciónTransformador de med Antena Movistar - Monoposte - 8566054 356011 En Servicio Santa Rosa - Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 1120 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 30 60 120 1 Negativo Plomo

1494 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Movistar I - Monoposte - 8515872 356046 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO 1338 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9/0.23 KV Ii0 15 45 135 1 Negativo Plomo

1495 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari  - Madre de Dios MZ02 Biposte 2000278 8570659 358774 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO S141601 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 160 205 890 1 Negativo Plomo

1496 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari - SED 2000701 MZ02 Biposte 2000701 8570821 358702 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO 4789-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1497 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa MZ02 Biposte 2000702 8570997 358720 En Servicio Santa Rosa - Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 4784-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1498 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Entel Santa Rosa  - Monoposte S/C 8570094 358995 En Servicio Antena Entel Santa Rosa Inambari TambopataMADRE DE DIO 2758 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.23 KV Ii0 25 50 185 1 Negativo Plomo

1499 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Claro - Monoposte - 8570627 358822 En Servicio Santa Rosa - Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 1105 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9/0.23 KV Ii0 5 35 80 1 Negativo Plomo

1500 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Piedras III PM-07 Monoposte 2000685 8609178 478012 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4792-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 102 400 1 Negativo Plomo

1501 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asoc.Ollanta Humala Taso PM-07 Biposte 2000685 8624741 467421 En Servicio EL Triunfo-Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO T08078 OPERANDINA S.A.C. 2008 22.9/0.23-0.398 KV Dyn5 300 - 1160 1 Negativo Plomo

1502 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Upis Continental PM-07 Biposte - 8609160 477904 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4643-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 210 780 1 Negativo Plomo

1503 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Villa Mercedes PM-07 Biposte 2000667 8608140 477016 En Servicio Tahuamanu - Los Pericos Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 2256 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 120 470 1 Negativo Plomo

1504 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maderera Las Piedras II PM-07 Monoposte - 8607422 472413 En Servicio Carretera Interoceanica Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 220917 FASETRON S.R.L 2012 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Dyn5 50 90 310 1 Negativo Plomo

1505 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Piedras PM-07 Monoposte - 8608147 478141 En Servicio Carretera Interoceanica Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4203-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 22.9/0.23 KV Ii0 10 50 135 1 Negativo Plomo

1506 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Cachuela 04 PM-07 Monoposte - 8607248 478219 En Servicio Cachuela - Carretera Interoceanica Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 6330315 I&T ELECTRIC S.A.C. 2005 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 15 44 140 1 Negativo Plomo

1507 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Margen la Cachuela PM-07 Monoposte - 8607149 477912 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 18 SIEMENS 1990 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Dyn5 50 - 290 1 Negativo Plomo

1508 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cachuela Margen izquiero 03 PM-07 Biposte 2000388 8607421 470214 En Servicio Cerca a propiedad Rene Chiqui Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111218001 PROMELSA S.A. 2013 22.9/ 0.40 KV Dyn5 100 155 560 1 Negativo Plomo

1509 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cachuela Margen izquiero PM-07 Monoposte 2000389 8607248 472461 En Servicio Cerca a propiedad Victor Salinas Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 19184 FASETRON S.R.L 2014 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 - 91 1 Negativo Plomo

1510 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cachuela Margen izquiero 02 PM-07 Monoposte 2000387 8647147 462342 En Servicio Cerca a propiedad Sergio Bazan Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 3171-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Ii0 25 105 277 1 Negativo Plomo

1511 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asovita - 16 de Junio PM-07 Biposte 2000326 8624174 470914 En Servicio Jr Las Piedras - Pasaje Javier Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 502549 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2008 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 100 394 509 1 Negativo Plomo

1512 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador UPIS Alejandro Toledo PM-07 Biposte 2000327 8607424 477722 En Servicio Jr Las Piedras - Jr. Atahualpa Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 599766 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Dyn5 160 585 742 1 Negativo Plomo

1513 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puente Continental PM-07 Biposte - 8614641 467421 En Servicio Jr. Triunfo con Mariano Melgar Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 2555368 ELKO PERUANA S.A. 2008 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 100 155 520 1 Negativo Plomo

1514 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puente Billingurts SED 02 PM-07 Monoposte 2000517 8641427 465430 En Servicio Av. Leon Velarde - Cesar Vallejo Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 1830-08 RESELEC 2014 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 25 82 270 1 Negativo Plomo

1515 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Piedras IIII PM-07 Biposte - 8609165 478001 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 2555370 ELKO PERUANA S.A. 2008 22.9/0.40 KV Dyn5 100 155 520 1 Negativo Plomo

1516 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Upis Campo Verde PM-07 Biposte 2000599 8609175 478012 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2014-11065-01 EPLI S.A.C 2015 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Dyn5 75 173 628 1 Negativo Plomo

1517 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nadine Heredia PM-07 Monoposte 2000697 8607414 494724 En Servicio Comunidad Nadine Heredia Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 5039-10 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 102 400 1 Negativo Plomo

1518 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador UPIS Augusto Ikeda PM-07 Biposte 2000684 8602414 472149 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4795-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 150 640 1 Negativo Plomo

1519 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Refugio Temporal Regional PM-07 Biposte - 8609165 476017 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO T3-2016-319 TESLA S.A.C. 2016 22.9-10/0.46-0.23 KV Dyn5 75 140 555 1 Negativo Plomo

1520 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador IKEDA SAM PM-07 Monoposte 2000456 8609145 478012 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111167704 PROMELSA S.A. 2011 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Dyn5 25 75 260 1 Negativo Plomo

1521 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monte alegre PM-07 Biposte 2000701 8629423 478023 En Servicio Asociacion Monte Alegre Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4794-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 150 640 1 Negativo Plomo

1522 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Brisas del Triunfo Izquierda PM-07 Biposte - 8610461 467412 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 31779 PRELECIN 2015 10-22.9/0.40 KV Dyn5 100 200 700 1 Negativo Plomo

1523 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aserradero Elmer PM-07 Biposte - 8589769 456742 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 118-10 ASAR INDUSTRIA ELECTRO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 200 360 1160 1 Negativo Plomo

1524 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED NUEVA PM-07 Monoposte 2000251 8640143 472461 En Servicio Av. Grau  - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2014-11056-08 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 37.5 105 415 1 Negativo Plomo

1527 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED La nuez PM-07 Biposte 2000324 8641641 467402 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2010-10101-01 EPLI S.A.C 2010 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 95 495 1 Negativo Plomo

1528 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED N°2 La nuez PM-07 Biposte 2000772 8624571 464251 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2016-10027-01 EPLI S.A.C 2015 10/0.40 KV Dyn5 200 185 931 1 Negativo Plomo

1529 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tambopata - Madre de Dios PM-01 Biposte 2000571 8606315 478800 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1838-08 RESELEC 2014 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 75 150 470 1 Negativo Plomo

1530 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Isuyama N° 3 PM-06 Biposte 2000635 8604414 478913 En Servicio Baja Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 145836-T1 DELCROSA 2012 10/0.40 KV Dyn5 100 124 466 1 Negativo Plomo

1531 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Granjas Amazonicas S.A.C PM-06 Biposte 2000400 8624413 461723 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 146816-T1 DELCROSA 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 130 517 1 Negativo Plomo

1532 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.C. Isuyama I PM-06 Monoposte 2000400 8640373 479805 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 504373-02 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9 / 0.39 - 0.23 KV Dyn5 37.5 90 165 1 Negativo Plomo

1533 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Playa Botafogo PM-06 Monoposte 2000704 8600652 482484 En Servicio Playa Botafogo - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2994 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Dd6-Dd7 37.5 70 260 1 Negativo Plomo

1534 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución transformador Tambopata - Madre de Dios - Monoposte - 8624723 464782 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1037-12 RESELEC 2009 13.2/0.23 KV Ii0 25 55 198 1 Negativo Plomo

1535 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tambopata - Madre de Dios - Monoposte - 8641642 465402 En Servicio Carretera La Habana Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1036-12 RESELEC 2009 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 50 198 1 Negativo Plomo

1536 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tambopata - Madre de Dios - Monoposte - 8506954 467421 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 230310 FASETRON S.R.L 2013 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 35 130 1 Negativo Plomo

1537 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corredor Turistico - Monoposte - 8641514 465413 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 504374-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15 28 125 1 Negativo Plomo

1538 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Colegio Shajao - Monoposte - 8600642 482475 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 504374-05 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1539 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corredor Turistico La Hacienda PM-06 Monoposte 2000532 8601697 482161 En Servicio Torre de Bejar - Anibal Humberto Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1662 H&P Industrial S.R.L. 2014 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 20 120 1 Negativo Plomo

1540 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corredor Turistico La Habana - Monoposte - 8602387 481759 En Servicio Las Piedras - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 504374-04 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1541 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tambopata - Madre de Dios PM-01 Monoposte 2000095 8624724 467405 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO T890314 PROMELSA S.A. 2000 10/0.40 KV Dyn5 25 - 290 1 Negativo Plomo

1542 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corredor Turistico Las Americas PM-07 Monoposte - 8624752 467421 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111267101 PROMELSA S.A. 2015 22.9/0.23 KV Dyn5 50 83 350 1 Negativo Plomo

1543 ELECTRO SUR ESTE S.A. DistribuciónTransformador de med Granjas Amazonicas S.A.C - Monoposte - 8641742 467423 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 13068001 PROMELSA S.A. 2016 10/0.22 KV Dyn5 3X50 VA 56 180 1 Negativo Plomo

1544 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAsociacion Pro Vivienda Villa Santa Ro PM-01 Biposte 2000572 I 8606316 439322 En Servicio Villa Santa Rosa Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1837-08 RESELEC 2014 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 75 150 470 1 Negativo Plomo

1545 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Restaurante Camila PM-07 Monoposte 2000483 8622639 485151 En Servicio Carretera Interoceanica Las Piedras TambopataMADRE DE DIO T1-2016-0303 TESLA S.A.C. 2016 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 15 - 128 1 Negativo Plomo

1547 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Juan Gregorio Mamani PM-07 Biposte 2000367 8609545 481107 En Servicio Carretera El Triunfo Km 2 Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 1168 COREMEL S.R.L 2011 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 80 - 500 1 Negativo Plomo

1548 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fundo Diaz  Diaz PM-07 Monoposte 2000514 8613825 484544 En Servicio Sector Santa Teresa Las Piedras TambopataMADRE DE DIO S1-1131669 PROMELSA S.A. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 108 394 1 Negativo Plomo

1549 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Madama PM-07 Biposte - 8614273 484709 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 141 TESLA S.A.C. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 185 710 1 Negativo Plomo

1550 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Teresa PM-07 Biposte - 8615692 485245 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 507-10 ELECTRO VARA 2010 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 160 290 820 1 Negativo Plomo

1551 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Piedras - SED Nueva PM-07 Monoposte 2000554 8617495 485073 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO S1-1131685 PROMELSA S.A. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 40 125 1 Negativo Plomo

1553 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Piedras III PM-07 Monoposte - 8622849 485368 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 2702 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.23 KV Dyn5 37.5 60 240 1 Negativo Plomo

1554 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Proyecto UNAMAD PM-07 Monoposte - 8622925 485592 En Servicio Carretera Interoceanica Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2014-11061-01 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 50 174 526 1 Negativo Plomo

1556 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planchon 03 PM-07 Monoposte 2000418 8642769 484042 En Servicio Urb. Municipal Vidal Luyo Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 153511 RESELEC 2012 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 50 155 505 1 Negativo Plomo

1557 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planchon 02 PM-07 Biposte 2000120 8642568 483701 En Servicio Av. Madre de Dios - Plaza de Armas Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 2555372 ELKO PERUANA S.A. 2008 22.9/0.40 KV Dyn5 100 155 520 1 Negativo Plomo

1558 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planchon 01 PM-07 Biposte 2000119 8642429 483267 En Servicio Av. Madre de Dios - Jr. Mario Corvera Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 2555369 ELKO PERUANA S.A. 2008 22.9/0.40 KV Dyn5 100 155 520 1 Negativo Plomo

1559 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Forestal Laudek S.A.C PM-07 Biposte 2000253 8674231 467421 En Servicio Carretera Puerto Maldonado Planchon Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 143972-T1 DELCROSA 2008 22.9/0.40 KV Dyn5 315 325 1170 1 Negativo Plomo

1560 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Forestal Laudek S.A.C PM-07 Biposte 2000253- I 8647441 462416 En Servicio Carretera Puerto Maldonado Planchon Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2014-10042-01 EPLI S.A.C 2014 22.9/0.400-0.23 KV Dyn5 350 355 1324 1 Negativo Plomo

1561 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aserradero Las Piedras PM-07 Biposte 2000252 8614241 476424 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO T-83535 ELECTRIC POWER 2000 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 200 210 940 1 Negativo Plomo

1562 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Unión Progreso SED Nº 020 PM06 Monoposte 2000738 8576612 411800 En Servicio Sector Unión Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010905EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LTRS 160 1 Negativo Plomo

1563 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ramon Castilla PM-07 Monoposte 2000384 8659915 487173 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111187818 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

1564 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alegria II PM-07 Monoposte 2000234 8660277 487030 En Servicio Alegria - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111187806 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

1565 ELECTRO SUR ESTE S.A. DistribuciónTransformador  de med EBC Alegria -  Claro PM-07 Monoposte 2000332 8667214 487132 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 1115 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9 /0.22 KV Ii0 1x30 VA 60 120 1 Negativo Plomo

1566 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alegria I PM-07 Monoposte 2000233 8660076 486708 En Servicio Alegria - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIO S140507 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

1567 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alegria III PM-07 Biposte 2000333 8659927 486736 En Servicio C.C.  Alegria Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 57347-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2006 22.9/0.23-0.398 KV Dyn5 100 150 515 1 Negativo Plomo

1568 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.C. Menor Alegria PM-07 Monoposte - 8659220 486842 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4275-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 13.2/0.23 KV Dyn5 10 50 135 1 Negativo Plomo

1569 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maderera Jefry SAC PM-07 Biposte - 8658935 486797 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4278-10 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 160 300 780 1 Negativo Plomo

1570 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Madereras Runas SAC PM-07 Biposte 2000371 8658678 486970 En Servicio Alegria - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111259501 PROMELSA S.A. 2015 22.9/0.40 KV Dyn5 400 325 1310 1 Negativo Plomo

1572 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quispe Yauri Renan PM-07 Monoposte 2000518 8649818 485726 En Servicio Comunidad Monterrey  Km. 47 Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 3597-04 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 43 125 1 Negativo Plomo

1574 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Primero de Mayo PM-07 Monoposte 2000231 8646177 484001 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 57345 I&T ELECTRIC S.A.C. 2006 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 25 75 270 1 Negativo Plomo

1579 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mavila II PM-07 Biposte 2000316 8680739 487041 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2014-11068-24 EPLI S.A.C 2016 22.9/0.400-0.23 KV Dyn5 100 177 640 1 Negativo Plomo

1580 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mavila I PM-07 Biposte 2000315 8680572 486880 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2009-01032-01 EPLI S.A.C 2009 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 75 142 531 1 Negativo Plomo

1581 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planchon 04 PM-07 Biposte 2000509 8643030 483529 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 1439-07 RESELEC 2012 22.9/0.23-0.39 KV Dyn5 100 105 515 1 Negativo Plomo

1582 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Unidad de Peaje y Pesaje PM-07 Biposte 2000366 8640465 481641 En Servicio Planchon  - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 145620-T1 DELCROSA 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 160 192 704 1 Negativo Plomo

1583 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fray Martin 01 PM-07 Monoposte 2000425 8649252 453901 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 306010 CEMEC 2007 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 24 100 1 Negativo Plomo

1584 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador EBC Las Piedras Goku PM-07 Monoposte 2000333 8640244 479277 En Servicio Colpayoc - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 1097 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9/0.23 KV Ii0 5 35 80 1 Negativo Plomo
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1585 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Odebrecht Peru Ingenieria PM-07 Biposte 2000473 8640178 481167 En Servicio Planchon  - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111192201 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.23 KV Dyn5 75 160 520 1 Negativo Plomo

1586 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Grifo Huamanga PM-07 Monoposte 2000373 8661468 487249 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 113093202 PROMELSA S.A. 2010 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 10 45 157 1 Negativo Plomo

1587 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Francisco SED 1 PM-07 Monoposte 2000698 8635786 482521 En Servicio Sector San Francisco Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4781-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2010 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 25 110 280 1 Negativo Plomo

1588 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Particular Ikeda PM-07 Monoposte 2000456 8635356 482727 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111154201 PROMELSA S.A. 2010 22.9/0.40 KV Ii0 15 70 220 1 Negativo Plomo

1589 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fray Martin I PM-07 Monoposte - 8649076 485339 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 3257-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 47 125 1 Negativo Plomo

1590 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alegria II PM-07 Monoposte - 8648414 484969 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 3586-04 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.23-0.398 KV Dyn5 30 104 320 1 Negativo Plomo

1591 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sudadero I PM-07 Biposte 2000118 8631217 484134 En Servicio Carretera Puerto Maldonado Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 255537 ELKO PERUANA S.A. 2008 22.9/0.40 KV Dyn5 100 155 520 1 Negativo Plomo

1592 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Emilio Espinoza PM-07 Monoposte 2000515 8623581 486025 En Servicio Continuacion de Loreto Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 3692-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 30 104 320 1 Negativo Plomo

1593 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pashacos - Inanbari PM-06 Biposte 2000640 8593847 436496 En Servicio Laberinto - Tambopata Laberinto TambopataMADRE DE DIO 4842-02 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.46-0.23  KV Dyn5 160 300 750 1 Negativo Plomo

1594 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Laberinto S.E N° 1 PM-06 Biposte 2000106 8594059 436219 En Servicio Plaza de armas Laberinto-Tambopata Laberinto TambopataMADRE DE DIO S 14127 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 100 180 690 1 Negativo Plomo

1595 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Parque Industrial II PM-06 Biposte 2000173 8594078 435994 En Servicio Jiron Miguel Grau Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1238-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C - 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 160 - - 1 Negativo Plomo

1596 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Laberinto SED N°4 PM-06 Biposte 2000172 8574083 436022 En Servicio Jr. Miguel Grau Laberinto TambopataMADRE DE DIOTR2014-11073-12 EPLI S.A.C 2016 22.9/ 0.40 - 0.23 KV Dyn5 160 244 927 1 Negativo Plomo

1597 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Laberinto SE N° 2 PM-06 Biposte 2000107 8594067 436044 En Servicio Av. Miguel Grau Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1297-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 160 240 780 1 Negativo Plomo

1598 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Parque de los Pashacos PM-06 Biposte 2000419 8594123 436437 En Servicio Laberinto - Tambopata Laberinto TambopataMADRE DE DIO L 20045 ABB 1992 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

1599 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planta de Bombeo Agua Potable PM-06 Biposte 2000154 8593859 436340 En Servicio Jr. Inambari - Laberinto Laberinto TambopataMADRE DE DIO 137794T1 DELCROSA 1995 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 125 150 500 1 Negativo Plomo

1600 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tres Islas 02 PM06 Monoposte 2000625 8612245 460341 En Servicio Carretera a 03 Islas Tambopata TambopataMADRE DE DIO 67 TESLA S.A.C. 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 64 164 1 Negativo Plomo

1601 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tres Islas PM06 Monoposte 2000349 8612789 459731 En Servicio C.C. Tres Islas Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2603 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 90 310 1 Negativo Plomo

1602 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Granjas Amazonica SAC PM06 Biposte  - 8609133 461846 En Servicio Granjas Amazonica SAC Tambopata TambopataMADRE DE DIO 147511-T1 DELCROSA 2017 22.9/0.40 KV Dyn5 100 159 307 1 Negativo Plomo

1603 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaina Aquino Gumercindo PM06 Monoposte 2000466 8609286 462167 En Servicio Tupac Amaru - Carretera Tres Islas Km 14 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 230569 FASETRON S.R.L 2013 22.9/0.23 KV Ii0 15 80 180 1 Negativo Plomo

1604 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Oscar Valdivia Esteves PM06 Monoposte 2000433 8606086 466502 En Servicio Carretera Chorrillos Km 8.5 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2036 COREMEL S.R.L 2012 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25  - 350 1 Negativo Plomo

1605 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Bio Gas SAC PM06 Biposte 2000465 8606862 473584 En Servicio Centro Pastora Chorrillos Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111220601 PROMELSA S.A. 2013 22.9/0.23 KV Dyn5 160 175 710 1 Negativo Plomo

1606 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pueblo Libre PM06 Biposte 2000766 8606291 473455 En Servicio C.P Pueblo Libre Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1010109EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 189 467 1 Negativo Plomo

1607 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cahuata Tunque Andres PM06 Monoposte 2000542 8605974 473691 En Servicio  Km 8-La Pastora Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111203501 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.23 KV Ii0 25 60 240 1 Negativo Plomo

1608 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Casuarinas II - Monoposte  - 8605624 473216 En Servicio Asoc. De Vivenda la Casuarinas Tambopata TambopataMADRE DE DIO 150 NEGOCER KV EIRL 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

1609 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aquino Itito Lino PM06 Biposte 2000540 8608085 475757 En Servicio  Carretera Puerto Maldonado - Cusco Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111137901 PROMELSA S.A. 2009 22.9/0.38-0.23 KV Dyn5 160 240 800 1 Negativo Plomo

1610 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.VV. El Amanecer PM06 Biposte 2000590 8607614 475684 En Servicio Los Pomelos y El Amanecer Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3667-07 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 215 722 1 Negativo Plomo

1611 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Juan Velasco Alvarado PM06 Biposte 2000647 8607024 474588 En Servicio AH. Juan Velasco Alvarado Tambopata TambopataMADRE DE DIO T3-2014-0255 TESLA S.A.C. 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 75 GL 875 1 Negativo Plomo

1612 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Arturo y Olga PM06 Biposte 2000566 8606878 474556 En Servicio Urb. Arturo y Olga Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111240702 PROMELSA S.A. 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 100 135 540 1 Negativo Plomo

1613 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Arturo y Olga PM06 Biposte 2000565 8606937 474331 En Servicio Urb Arturo y Olga Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111240701 PROMELSA S.A. 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 100 135 540 1 Negativo Plomo

1615 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Base Aerea Fap - Sub-03 PM06 Biposte 2000128 8603878 474687 En Servicio Base Aerea FAP-Carretera Maldonado Km 10 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 142021-T1 DELCROSA 2002 22.9/0.38-0.23 KV Dyn5 160  -  - 1 Negativo Plomo

1616 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Base Aerea Fap - Sub-01 PM06 Biposte 2000122 8603735 474724 En Serviciorretera Maldonado - Cusco Km10 - Base Aerea FAP - Carretera MaTambopata TambopataMADRE DE DIO 2555435  - 2006 22.9/0.40 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1617 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Base Aerea FAP-SU B02 PM06 Biposte 2000123 8603740 474790 En Servicio  Carretera Puerto Maldonado - Cusco Km 10 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2910280 PROMELSA S.A. 2006 22.9/0.38 KV Dyn5 160 180 808 1 Negativo Plomo

1618 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Basilio Flores Gonzales PM06 Biposte 2000218 8603741 472140 En Servicio Carretera Maldonado a Cusco Km 12 Tambopata TambopataMADRE DE DIO S-1131179 PROMELSA S.A.  -  - -  -  -  - 1 Negativo Plomo

1619 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Vietel PM03 Monoposte 2000413 8598990 461253 En ServicioKm. 18 Carretera Puerto Cusco - Huaina Aquino - Tupac Amaru kmTambopata TambopataMADRE DE DIO 503005 I&T ELECTRIC S.A.C. 2013 13.2/0.23 KV Dyn5 10 22 95 1 Negativo Plomo

1620 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador América Movil Perú SAC PM06 Monoposte 2000217 8598973 461279 En Servicio Carretera Maldonado Cusco Km. 22 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 220518 FASETRON S.R.L 2012 22.9/0.23 KV Dyn5 33.5 70 230 1 Negativo Plomo

1621 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaina Aquino  - Monoposte  - 8598272 459890 En Servicio Huaina Aquino Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111203601 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 80 340 1 Negativo Plomo

1622 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Bernado PM06 Monoposte 2000104 8597376 456648 En Servicio San Bernardo - Granjas San Valentin-Carretera Maldonado Tambopata TambopataMADRE DE DIO CU-1649 RYMEL S.A.C 1998 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 155 394 1 Negativo Plomo

1623 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vargas Cardenas, Cirila PM06 Monoposte 2000547 8597099 455902 En Servicio San Bernardo Km. 29 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3595-04 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 110 300 1 Negativo Plomo

1624 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte  - 8597355 455099 En Servicio Granjas Amazonicas km 30- Carretera Maldonado Tambopata TambopataMADRE DE DIO 144437-T1 DELCROSA 2009 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 177 589 1 Negativo Plomo

1625 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Granjas San Valentin  - Monoposte  - 8596607 454319 En Servicio Carretera Maldonado km 32 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 230220 FASETRON S.R.L 2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 310 1 Negativo Plomo

1626 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Mercedes PM06 Monoposte 2000115 8595444 451587 En Servicio Las mercedes- Carretera Maldonado Tambopata TambopataMADRE DE DIO T-21722 ELECTRIC POWER 2002 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 75 240 1 Negativo Plomo

1627 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte  - 8594870 449845 En Servicio Fundo Sta Rosita de Lima Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3878 HP INDUSTRIL S.R.L 2012 22.9/0.23 KV Ii0 1x30/1x15130 450 1 Negativo Plomo

1628 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte  - 8594655 449326 En Servicio Bobadilla Ramirez Cesar/Carretera Maldonado Tambopata TambopataMADRE DE DIO 199 CETELMIN 2014 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 106  - 1 Negativo Plomo

1629 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSED Nueva Victor Raul Haya de la To PM06 Monoposte 2000464 8593913 447214 En Servicio Las Mercedes - Victor Raul Haya de la Torre Laberinto TambopataMADRE DE DIO 200770 FASETRON S.R.L 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 80 280 1 Negativo Plomo

1630 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte  - 8593014 445130 En Servicio Fundo KB-Carretera Maldomado Laberinto TambopataMADRE DE DIO 403-08 EVSA 2008 22.9/0.23 KV -  -  -  - 1 Negativo Plomo

1631 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Baja PM06 Monoposte 2000148 8590446 440040 En Servicio Comunidad Campesina de Florida Baja Laberinto TambopataMADRE DE DIO 111167705 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 25 75 260 1 Negativo Plomo

1632 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santo Domingo PM06 Monoposte 2000109 8589060 438468 En Servicio Carretera Puerto Maldonado Km 49 Laberinto TambopataMADRE DE DIO 111168523 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

1633 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santo Domingo 03 PM06 Monoposte 2000530 8588872 438609 En Servicio Santo Domingo Laberinto TambopataMADRE DE DIO 203 TESLA S.A.C. 2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 33 GL 441 1 Negativo Plomo

1634 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santo Domingo 02 PM06 Monoposte 2000529 8588885 438729 En Servicio Santo Domingo Laberinto TambopataMADRE DE DIO 204 TESLA S.A.C. 2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 25 GL 275 1 Negativo Plomo
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1635 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta Urbana PM06 Biposte 2000768 8586543 433496 En Servicio Sector Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010108EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 185 560 1 Negativo Plomo

1636 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta PM06 Monoposte 2000110 8586273 433345 En Servicio Carretera Puerto Maldonado - Cusco Km. 55 Laberinto TambopataMADRE DE DIO L-2402279-1 ABB 2004 22.9/0.40 KV Dyn5 50 75 380 1 Negativo Plomo

1637 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta Sed Nº 04 PM06 Monoposte 2000720 8585611 432328 En Servicio Sector Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010887EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LT 111 1 Negativo Plomo

1638 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta SED No 05 PM06 Monoposte 2000721 8584910 431268 En Servicio Sector Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010881EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LTRS 111 1 Negativo Plomo

1639 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta SED No 02 PM06 Monoposte 2000718 8587412 435724 En Servicio Sector Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010892EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 111 1 Negativo Plomo

1640 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena claro - Monoposte  - 8599725 475791 En Servicio Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 504490-S1 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1641 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chonta PM06 Monoposte 2000406 8599517 475257 En Servicio CC.NN. de Chonta Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1035-12 RESELEC 2012 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 15 98 135 1 Negativo Plomo

1642 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Abuid Pereyra, Italo Oswaldo PM06 Monoposte 2000531 8598926 474654 En Servicio Abuid Pereyra- Carretera a Chonta Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2154 COREMEL S.R.L 2013 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15  - 310 1 Negativo Plomo

1643 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chonta PM06 Monoposte 2000531-02 8598697 474200 En Servicio Carretera a Chonta Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2032 COREMEL S.R.L 2012 13.2-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 20  - 180 1 Negativo Plomo

1644 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Infierno 03 PM06 Monoposte 2000649 8593219 476183 En Servicio Comunidad Infierno Tambopata TambopataMADRE DE DIO 504562 I&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1645 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Infierno 01 PM06 Monoposte 2000398 8592824 475277 En Servicio Comunidad Nativa del Infierno Tambopata TambopataMADRE DE DIO  - I&T ELECTRIC S.A.C.  -  - Dyn5 37.5  -  - 1 Negativo Plomo

1646 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Infierno 01 PM06 Monoposte 2000399 8592444 475001 En Servicio Comunidad Natva de Infierno Tambopata TambopataMADRE DE DIO SO-4373-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 37.5 90 325 1 Negativo Plomo

1647 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Joya Nueva 02 PM01 Monoposte 2000290 8606713 477146 En Servicio La Joya Tambopata TambopataMADRE DE DIO S140353 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 78 340 1 Negativo Plomo

1648 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte  - 8608229 476172 En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO  -  -  -  - -  -  -  - 1 Negativo Plomo

1649 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Ucayali  - Biposte  - 7607503 474595 En Servicio Av. Ucayali Tambopata TambopataMADRE DE DIO 4596-06 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 300 780 1 Negativo Plomo

1650 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Tambopata PM-06 Monoposte - 8599170 461540 En Servicio Antena - Carretera Maldonado Cusco Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1746 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5-Yyn6 25 70 220 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1651 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte  - 8598811 460562 En Servicio tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2760 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.23 KV Ii0 25 50 185 1 Negativo Plomo

1652 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva PM06 Monoposte 2000548 8597010 455634 En Servicio SED Nueva Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1229 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2014 22.9/0.398-0.23 KV Ii0 25 90 290 1 Negativo Plomo

1653 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Granjas Amazonicas PM01 Monoposte 2000215 8592338 443631 En Servicio Av. Elmer Fauccett Tambopata TambopataMADRE DE DIO 504490-03 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 60 125 1 Negativo Plomo

1654 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta SED 01 PM06 Monoposte 2000717 8588189 437001 En Servicio Sector Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010874EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LT 160 1 Negativo Plomo

1655 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta Sed Nº 03 PM06 Monoposte 2000719 8586783 434474 En Servicio Sector Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010876EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LT 111 1 Negativo Plomo

1656 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte  - 8585313 431825 En Servicio Laberinto Laberinto TambopataMADRE DE DIO 2759 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46 KV Dyn5-Yyn6 25 90 180 1 Negativo Plomo

1657 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador E.B.C. Florida Alta Claro PM06 Monoposte 2000335 8585158 431649 En Servicio  Florida  Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 2263 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23 KV Ii0 15 75 135 1 Negativo Plomo

1658 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgenes Del Sol Sed No 07 PM06 Monoposte 2000723 8583404 428899 En Servicio  Sector Virgenes Del Sol Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010879EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 63 LT 120 1 Negativo Plomo

1659 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMendoza Guerrero, Epifanio Auron PM07 Monoposte 2000479 8691192 487336 En Servicio Loboyoc:Fundo Las Vegas Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4778-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 62 185 1 Negativo Plomo

1660 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alerta Nº02 IB03 Monoposte 2000185 8711436 474383 En Servicio C.P.M. de Alerta Tahuamanu Tahuamanu MADRE DE DIO 1918 TRANSFORMADORES HH 1978 22.9/0.40-0.23 KV Dyn11 50 150 500 1 Negativo Plomo

1661 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alerta Nº01 IB03 Monoposte 2000184 8711257 474078 En Servicio C.P.M. de Alerta Tahuamanu Tahuamanu MADRE DE DIO 1019  - 1978 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 150 500 1 Negativo Plomo

1662 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Lorenzo IB-03 Monoposte 2000183 8733824 464930 En Servicio San Lorenzo -   Tahuamanu Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO - PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.46-0.23  KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

1663 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva K2 IB03 Monoposte 2000257 8720606 468183 En Servicio SED Nueva K2 Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 504497-57 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1664 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maderera Otorongo  - Monoposte  - 8719617 469067 En Servicio Carretera Interoceanica km 500 Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 2754-1 H&P Industrial S.R.L. 2017 22.9/0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 150 450 1 Negativo Plomo

1665 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maderera Espinoza - Biposte - 8718472 469557 En Servicio Carretera Interoceanica Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 2802 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9 / 0.46  KV Dyn5 300 260 1400 1 Negativo Plomo

1667 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maderera Sky Wood  -  Biposte  - 8712861 473530 En Servicio Maderera Sky Wood Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIOTR-2015-06008-01 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 300 331 1288 1 Negativo Plomo

1668 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alerta Nº3 IB03 Monoposte 2000186 8710736 474502 En Servicio C.P.M. de Alerta Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 1917 TRANSFORMADORES HH 1917 22.9/0.40-0.23 KV Dyn11 50 150 500 1 Negativo Plomo

1669 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Almanzor Vega Navi PM07 Biposte 2000426 8622770 485404 En Servicio Sector Loboyoc Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 111282001 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 100 123 525 1 Negativo Plomo

1670 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lamay PI-05 Biposte S/C 8521690 182109 En Servicio Lamay Lamay Calca CUSCO L-190314-04 ABB  - 10.5/0.23 KV Dyn5  -  -  - 1 Negativo Plomo

1671 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Novia PM-07 Monoposte 2000317 8687997 484896 En Servicio Comunidad Campesina La novia Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 659-04 RESELEC 2009 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 40 130 396 1 Negativo Plomo

1672 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Rocío 01 PM07 Monoposte 2000318 8697299 479852 En Servicio C.C. de Villa Rocío Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 111168304 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.23 KV Dyn5 50 100 365 1 Negativo Plomo

1673 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorComunidad Campesina de San Pedro IB-03 Monoposte 2000187 8704256 481025 En Servicio Comunidad Campesina de San Pedro Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIOTR2014- 11061-10 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 50 174 526 1 Negativo Plomo

1674 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Concesionaria Interoceanica IB-03 Biposte 2000528 8735087 463839 En Servicio Carretera Interoceanica Km 632 Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 145705 T1 DELCROSA 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 160 190 694 1 Negativo Plomo

1675 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Campesina La Abeja IB03 Monoposte 2000205 8738053 457149 En Servicio Tahuamanu - Madre de Dios Iberia TahuamanuMADRE DE DIO S1 1131110 PROMELSA S.A. 2006 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 10 41 128 1 Negativo Plomo

1676 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorundo Jerusalen - Celso Curi Paucarma IB03 Monoposte 2000527 8739271 453933 En Servicioeria San Lorenzo - Fundo Recreacional Las Palmeras Carretera Pt Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 3480-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 5 38 102 1 Negativo Plomo

1677 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Selva Alegre IB03 Biposte 2000265 8739166 447447 En Servicio Selva Alegre Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 102 CEDPER 2010 22.9/0.38-0.23 KV Dyn5 100 180 595 1 Negativo Plomo

1678 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva K1 IB03 Monoposte 2000256 8739117 447677 En Servicio SED Nueva K1 Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO S-11131724 PROMELSA S.A. 2008 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 15 48 174 1 Negativo Plomo

1679 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador E&T Forestal SAC  - Biposte  - 8739267 450026 En Servicio E&T Forestal SAC Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 2476 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 500 670 1800 1 Negativo Plomo

1680 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jorge Chavez C8 IB01 Monoposte 2000133 8739173 446540 En Servicio Jorge Chavez y Brasil Iberia TahuamanuMADRE DE DIOTR2005-0703-09 EPLI S.A.C 2006 23/0.40-0.231 KV Dyn5 50 126 443 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1681 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Matute IB01 Monoposte 2000138 8739419 446210 En Servicio Prolongacion Jorge Chavez y Circunvalacion Iberia TahuamanuMADRE DE DIOTR-2005-0703-08 EPLI S.A.C 2006 23/0.40-0.231 KV Dyn5 50 126 443 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1682 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Monterrico I IB01 Biposte 2000134 8739360 446658 En Servicio San Martin con Brasil Iberia TahuamanuMADRE DE DIOTR2005-0704-01 EPLI S.A.C 2006 23/0.40-0.231 KV Dyn5 75 102 573 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1683 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sebastian Benedett C6 IB01 Biposte 2000131 8738789 446663 En Servicio Sebastian Benedett - Cusco Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 377000 ROMAGNOLA 2003 23/0.40-0.231 KV Dyn5 100 128 6344 1 Negativo Plomo

1684 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sebastian Benedett - Monoposte 2000455 8738696 446902 En Servicio Calle Sebastian Benedett Iberia TahuamanuMADRE DE DIO T-125170 ELECTRIC POWER 2012 22.9/0.23 KV Dyn5 25 110 310 1 Negativo Plomo

1685 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Martin C3 - Proyecto Especial IB03 Biposte 2000135 8739092 447019 En Servicio San Martin C3 Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 377001 ROMAGNOLA 2003 23/0.40-0.231 KV Dyn5 100 128 634 1 Negativo Plomo

1686 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Montesinoa C5 IB01 Monoposte 2000132 8738797 447073 En Servicio Montesinos y Brasil Iberia TahuamanuMADRE DE DIOTR2005-0703-01 EPLI S.A.C 2006 23/0.40-0.231 KV Dyn5 50 126 443 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1687 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Captacion de Agua Potable Iberia IB01 Monoposte 2000141 8738523 447526 En Servicio Captacion de Agua-Rio Tahuamanu Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 111168516 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

1688 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planta de tratamiento de agua IB01 Monoposte 2000140 8739681 446517 En Servicio Carretera Iberia Iñapari Iberia TahuamanuMADRE DE DIOTR2006-0304-02 EPLI S.A.C 2006 23/0.40-0.231 KV Dyn5 50 126 443 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1689 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asoc. Pro-Viv. Maximo Rodriguez IB02 Biposte 2000695 8739439 445911 En Servicio Asoc. Pro vivienda Maximo Rodriguez con Jr. Alianza Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 4786-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1690 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPlanta de Bombeo de desague Iberia IB01 Monoposte 2000382 8738971 446044 En Servicio Mocoopata S/N -* Iberia Iberia TahuamanuMADRE DE DIO T-124169 ELECTRIC POWER 2012 22.9/0.23 KV Dyn5 25 110 310 1 Negativo Plomo

1691 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorInstitución Basica Regular Niña Marí IB01 Monoposte 2000589 8738901 446074 En Servicio Barrio Chalaco - Macopata - Iberia Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 13874 EDJO 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 50 160 538 1 Negativo Plomo

1692 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Empleado IB01 Monoposte 2000136 8738645 446121 En Servicio Costado del areopuerto de Iberia Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 616897 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50 121LT 373 1 Negativo Plomo

1693 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tupac Amaru IB01 Monoposte 2000137 8738372 446847 En Servicio C.E. Tupac Amaru Iberia TahuamanuMADRE DE DIOTR2005-0703-07 EPLI S.A.C 2006 23/0.40-0.231 KV Dyn5 50 126 443 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1694 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AAHH El bambu IB02 Biposte 2000574 8740332 446276 En Servicio AAHH El bambu Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 1831-08 RESELEC 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 120 440 1 Negativo Plomo

1695 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Arca Pacahuara Nº01 IB02 Biposte 2000176 8747165 432858 En Servicio Comunidad Campesina de Arca Pacahuara Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 111284605 PROMELSA S.A. 2017 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 141 550 1 Negativo Plomo

1696 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Arca Pacahuara Nº02 IB02 Biposte 2000177 8747178 432573 En Servicio Comunidad Campesina de Arca Pacahuara Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 111284601 PROMELSA S.A. 2017 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 141 550 1 Negativo Plomo

1697 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Arca Pacahuara Nº 03 IB02 Monoposte 2000178 8746783 432609 En Servicio Comunidad Campesina Arca Pacahuara Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 111284501 PROMELSA S.A. 2017 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 118 430 1 Negativo Plomo

1698 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jorge Chavez / 7 de Junio IB01 Biposte 2000254 8739043 446453 En Servicio Jorge Chavez Parque Industrial Iberia TahuamanuMADRE DE DIOTR-2005-0902-01 EPLI S.A.C 2006 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 165 650 1 Negativo Plomo

1699 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cardozo&Cardozo SAC IB02 Biposte 2000535 8744351 446204 En Servicio Carretera Iñapari-Iberia km 7 Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 81743 PRELECIN 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 800 350 840 1 Negativo Plomo

1700 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Union Huancaro I DO-02 Monoposte 0010385 8512001 177874 En Servicio Villa Union Huancaro I Santiago Cusco CUSCO 5186898 STROMBERG 2003 10.5/0.23 KV Dyn5 50 115 455 1 Negativo Plomo

1701 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Union Huancaro II DO-02 Monoposte 0010386 8520111 177906 En Servicio Villa Union Huancaro II Santiago Cusco CUSCO L-190314-11 ABB 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 25 100 273 1 Negativo Plomo

1702 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Luis Vallejo Santoni DO-02 Biposte 0010817 8552032 177080 En Servicio Luis Vallejo Santoni Santiago Cusco CUSCO 111178803 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 127 499 1 Negativo Plomo

1703 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Villa Paccarectambo DO-02 Monoposte 0010865 8502146 177140 En Servicio APV. Villa Paccarectambo Santiago Cusco CUSCO 367 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

1704 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio de Dios DO-02 Biposte 0011228 8505055 173900 En Servicio Barrio de Dios Santiago Cusco CUSCO 16061 FASETRON S.R.L 2006 10.5/0.23 KV Dyn5 100 130 490 1 Negativo Plomo

1705 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Herapata DO-02 Monoposte 0010486 8530223 177640 En Servicio Comunidad Herapata Santiago Cusco CUSCO L-23042 ABB 1996 10.5/0.40 KV Dyn5 50 70 130 1 Negativo Plomo

1706 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Victor Raul Haya de la Torre DO-02 Monoposte 0010844 8501114 177071 En Servicio Victor Raul Haya de la Torre Santiago Cusco CUSCO 19035 FASETRON S.R.L 2009 10.5/0.40 KV Dyn5 50 75 280 1 Negativo Plomo

1707 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Guadalupe I DO-02 Biposte 0010845 8532526 177310 En Servicio Villa Guadalupe I Santiago Cusco CUSCO 19033 FASETRON S.R.L 2009 10.5/0.40 KV Dyn5 100 90 420 1 Negativo Plomo

1708 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Guadalupe II DO-02 Monoposte 0010846 8506591 177652 En Servicio Villa Guadalupe II Santiago Cusco CUSCO 19034 FASETRON S.R.L 2009 10.5/0.40 KV Dyn5 50 75 250 1 Negativo Plomo

1709 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J Barrio de Dios DO-02 Biposte 0010299 8503329 177002 En Servicio P.J Barrio de Dios Santiago Cusco CUSCO L-16698 BROWN BOVERI DEL PER 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 100 222 672 1 Negativo Plomo

1710 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH Las Americas DO-02 Biposte 0010527 8501200 177050 En Servicio AA.HH Las Americas Santiago Cusco CUSCO L-24223 ABB 1997 22.9-10/0.39 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

1711 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH. Juan Espinoza Medrano DO-02 Biposte 0010273 8587554 177200 En Servicio AA.HH. Juan Espinoza Medrano Santiago Cusco CUSCO T04-162 OPERANDINA S.A.C. 2004 10.5/0.40 KV Dyn5 160  - 655 1 Negativo Plomo

1712 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccachona II p. Baja DO-02 Monoposte 0010409 8501109 177055 En Servicio Comunidad Ccachona II p. Baja Santiago Cusco CUSCO 2205119 ELKO PERUANA S.A. 1993 10/0.38-0.22 KV Dyn5 50 170 450 1 Negativo Plomo

1713 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccachona DO-02 Monoposte 0011171 8555443 177063 En Servicio Ccachona Santiago Cusco CUSCO 2626 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

1714 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccachona I DO-02 Monoposte 0010424 8571488 177845 En Servicio Comunidad Ccachona I Santiago Cusco CUSCO 2205175 ELKO PERUANA S.A. 1994 10.5/0.39-0.23 KV Dyn5 50 170 450 1 Negativo Plomo

1715 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilcapugio DO-02 Monoposte 0011180 8506525 177032 En Servicio Chilcapugio Santiago Cusco CUSCO 2624 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

1716 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mercado Polvos Celestes DO-08 Monoposte 0010617 8507443 177028 En Servicio Mercado Polvos Celestes Santiago Cusco CUSCO 161852-T1 DELCROSA 1999 10/0.23 KV Dyn5 50 80 340 1 Negativo Plomo

1717 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva N°01 DO08 Biposte 0011203 8426155 156416 En servicio Qosqo Kawarina Santiago Cusco CUSCO 2830 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 85 360 1 Negativo Plomo

1718 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva  - Monoposte S/C 8624127 192417 En servicio Qosqo Kawarina Santiago Cusco CUSCO 3202 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 250 1 Negativo Plomo

1719 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inti Raymi DO08 Monoposte 0011167 8624177 181724 En servicio Apv Inti Raymi Santiago Cusco CUSCO 2625 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

1720 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva N° 05 DO08 Monoposte 0011206 8624155 172964 En servicio Apv Generacion 2000 Santiago Cusco CUSCO 2861 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 70 280 1 Negativo Plomo

1721 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Subestación 0010362 DO08 Biposte 0010362 8426164 172614 En servicio P.J. Arahuay I Santiago Cusco CUSCO L-18072 ABB 1988 10.5/0.23 KV Dyn5 100 220 705 1 Negativo Plomo

1722 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Subestación 0010280 DO08 Monoposte 0010280 8429731 155224 En servicio P.J. 1Ro De Enero Ii Santiago Cusco CUSCO L-16685 ABB 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 50 176 476 1 Negativo Plomo

1723 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAmerica Movil Peru S.A.C. - Huanoqu QU05 Monoposte 0011240 8614625 176415 En servicio Huanoquite - Paruro Santiago Cusco CUSCO 11128223 PROMELSA S.A. 2016 22.9-10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 105 385 1 Negativo Plomo

1724 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J. 1Ro De Enero I DO08 Biposte 0010120 8417155 154964 En servicio P.J. 1Ro De Enero I Santiago Cusco CUSCO S3-111763 PROMELSA S.A. 2005 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 125 170 610 1 Negativo Plomo

1725 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J. Manco Ccapac Ii DO08 Biposte 0010430 8519744 176411 En servicio P.J. Manco Ccapac Ii San Sebastian Cusco CUSCO L-20524 ABB 1994 10.5/0.40 KV Dyn5 160 165 670 1 Negativo Plomo

1726 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J. Manco Ccapac Iii P. Alta DO08 Biposte 0010429 8624156 182461 En servicio P.J. Manco Ccapac Iii P. Alta San Sebastian Cusco CUSCO 135961-T2 DELCROSA 1994 10.5/0.23-0.40 KV Dyn5 100  - 700 1 Negativo Plomo

1727 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgen Del Rosario DO08 Biposte 0010901 8515799 151624 En servicio Virgen Del Rosario San Sebastian Cusco CUSCO 785 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 22.9-10.5/0.40-0.23 KVDd0-Yd11 100 135 500 1 Negativo Plomo
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1728 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manco Capac Comite 11 DO08 Monoposte 0011158 8622543 161240 En servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 2511 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 70 280 1 Negativo Plomo

1729 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J. Manco Ccapac I DO08 Biposte 0010432 8624731 161426 En servicio P.J. Manco Ccapac I San Sebastian Cusco CUSCO 135962-T8 DELCROSA 1994 10.5/0.23-0.40 KV Dyn5 100  - 730 1 Negativo Plomo

1730 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mirador Cusqueño DO08 Monoposte 0011249 8624156 172417 En servicio Mirador Cusqueño Santiago Cusco CUSCO 111282205 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 105 385 1 Negativo Plomo

1731 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv Mirador Cusqueño DO08 Monoposte 0011207 8624171 178611 En servicio Viva El Peru San Sebastian Cusco CUSCO 2831 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 70 280 1 Negativo Plomo

1732 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Subestación 0010504 DO08 Biposte 0010504 8624753 179924 En servicio P.J. Viva El Peru Iii San Sebastian Cusco CUSCO 161382-T9 DELCROSA 1996 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100  - 550 1 Negativo Plomo

1733 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Subestación 0010503 DO08 Biposte 0010503 8624155 175963 En servicio P.J. Viva El Peru Ii San Sebastian Cusco CUSCO 161382-T1 DELCROSA 1996 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100  - 550 1 Negativo Plomo

1734 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Viva El Peru Ii DO08 Biposte 0010678 8624761 176426 En servicio Viva El Peru San Sebastian Cusco CUSCO P23678A11 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 160 141 540 1 Negativo Plomo

1735 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rumi DO02 Monoposte 0010815 8614769 182464 En servicio Rumi Huancaro Santiago Cusco CUSCO 111131705 PROMELSA S.A. 2008 10.5/0.23 KV Dyn5 50 95 327 1 Negativo Plomo

1736 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ramiro Priale P. Baja DO02 Biposte 0010476 8674058 187406 En servicio Ramiro Priale P. Baja Santiago Cusco CUSCO 161382-T5 DELCROSA 1996 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100  - 550 1 Negativo Plomo

1737 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jose Olaya (Zarzuela) DO02 Biposte 0010267 8626014 1986164 En servicio Jose Olaya (Zarzuela) Santiago Cusco CUSCO L-16273 ABB 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 100 222 672 1 Negativo Plomo

1738 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mercados Unidos DO02 Biposte 0010271 8604172 175814 En servicio Mercados Unidos Santiago Cusco CUSCO 143786-T1 DELCROSA 2008 10.5/0.23 KV Dyn5 160 214 754 1 Negativo Plomo

1739 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Precursores DO01 Monoposte 0010814 8929724 172461 En servicio Los Precursores Santiago Cusco CUSCO 111131701 PROMELSA S.A. 2008 10.5/0.23 KV Dyn5 50 95 327 1 Negativo Plomo

1740 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J. Independencia Iv DO01 Biposte 0010596 8546162 184629 En servicio P.J. Independencia Iv Santiago Cusco CUSCO 2033 FABEM 1992 10.5/0.23 KV Dyn5 100 180 750 1 Negativo Plomo

1741 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Incas Picchu Alto I DO01 Biposte 0010107 8529167 184617 En servicio Los Incas Picchu Alto I Cusco Cusco CUSCO 113124 DELCROSA 1976 10.5/0.23 KV Dyn5 100  - 698 1 Negativo Plomo

1742 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Apurimac DO03 Monoposte 0010560 8524641 181726 En servicio Av. Apurimac Cusco Cusco CUSCO 4005 SAGERSA 2008 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 140 330 1 Negativo Plomo

1743 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sipaspucyo Nuevo DO01 Biposte 0010767 8624171 141626 En servicio Sipaspucyo Cusco Cusco CUSCO S3-111762 PROMELSA S.A. 2005 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 125 170 610 1 Negativo Plomo

1744 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sayari Nihuas DO01 Monoposte 0010548 8624146 176421 En servicio Sayari Nihuas Cusco Cusco CUSCO TO-2004-1008-02 EPLI S.A.C 2004 10.5/0.40-0.23 KV Ii0 25 80 280 1 Negativo Plomo

1745 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A.P.V. La Ñusta DO01 Biposte 0010082 8624241 178422 En servicio A.P.V. La Ñusta Cusco Cusco CUSCO 2205287 ELKO PERUANA S.A. 1993 10.5/0.398-0.22 KV Dyn5 60 170 488 1 Negativo Plomo

1746 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A.P.V. La Ñusta  - Monoposte S/C 8502876 178524 En servicio A.P.V. Esmeralda Cusco Cusco CUSCO 3208 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 90 350 1 Negativo Plomo

1747 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A.P.V. Esmeralda  - Biposte S/C 8574411 179325 En servicio A.P.V. Buena Ventura Cusco Cusco CUSCO 3214 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 75 110 410 1 Negativo Plomo

1748 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A.P.V. Buena Ventura  - Biposte S/C 8574764 174150 En servicio Huayna Picchu Alto Cusco Cusco CUSCO 3211 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 75 110 410 1 Negativo Plomo

1749 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayna Picchu Alto  - Monoposte S/C 8575211 179441 En servicio Huayna Picchu Alto Cusco Cusco CUSCO 3204 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 37.5 90 310 1 Negativo Plomo

1750 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayna Picchu Alto DO01 Monoposte 0010470 8575402 179589 En servicio 5 De Abril Cusco Cusco CUSCO 265 NEGOCER KV EIRL 2003 10.5/0.40-0.23 KV Ii0 25 110 290 1 Negativo Plomo

1751 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Mirador Salkantay DO01 Monoposte 0010868 8574244 179886 En servicio Apv. Mirador Salkantay Cusco Cusco CUSCO 365 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 99 343 1 Negativo Plomo

1752 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAntena Cerro Picchu Internexa Peru DO01 Monoposte 0011137 8423741 175843 En servicio Cerro Picchu-Santiago Cusco Cusco CUSCO 1864 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 50 170 470 1 Negativo Plomo

1753 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lomas De Santa Fe DO01 Biposte 0010619 8579423 278625 En servicio Lomas De Santa Fe Cusco Cusco CUSCO L-24244 ABB 1997 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 120 613 1 Negativo Plomo

1754 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv Villa Flor DO01 Monoposte 0011046 8579642 179843 En servicio Apv Villa Flor Cusco Cusco CUSCO 1476-08 RESELEC 2012 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 95 360 1 Negativo Plomo

1755 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Agua Dulce DO01 Monoposte 0010883 8517469 176421 En servicio Agua Dulce Cusco Cusco CUSCO S1-40364 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 185 340 1 Negativo Plomo

1756 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cruz Verde - Arco Tica Tica DO01 Monoposte 0010934 8549178 178624 En servicio Cruz Verde 3 Y 4 Cusco Cusco CUSCO 1202 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 50 90 320 1 Negativo Plomo

1757 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. 30 De Agosto El Bosque DO01 Monoposte 0010842 8674165 176234 En servicio Qquehuepay Cusco Cusco CUSCO 142660-T3 DELCROSA 2005 10.5/0.23-0.40 KV Dyn5 25 98 361 1 Negativo Plomo

1758 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Radio  Santa Monica DO01 Biposte 0010087 8503247 178629 En servicio Radio  Santa Monica Cusco Cusco CUSCO 123022-T10 DELCROSA 1983 10/0.23 KV Dyn5 100  - 730 1 Negativo Plomo

1759 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cruz Verde 1 Y 2 DO01 Biposte 0010930 8578542 179233 En servicio Cruz Verde - Arco Ticatica Cusco Cusco CUSCO 1208 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 100 140 515 1 Negativo Plomo

1760 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv Arco Pucyopata DO01 Monoposte 0010616 8573236 179301 En servicio Apv Arco Pucyopata Cusco Cusco CUSCO 161851-T3 DELCROSA 1999 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 114 340 1 Negativo Plomo

1761 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv Cruz Verde DO01 Monoposte 0011165 8572144 179228 En servicio Poroy Cusco Cusco CUSCO 2516 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 25 65 210 1 Negativo Plomo

1762 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sencca Quispihuara DO02 Biposte 0010131 8574588 179459 En servicio Sencca Quispihuara Cusco Cusco CUSCO 111187904 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 205 410 1 Negativo Plomo

1763 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sencca Quispihuara DO01 Monoposte 0010131-01 8574836 179635 En servicio Sencca Quispihuara Cusco Cusco CUSCO 503608 GARAL ELECTRIC 2014 10-22.9/0.22 KV Ii0 5  - 220 1 Negativo Plomo

1764 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Los Condes Y Las Lomas DO01 Biposte 0011134 8576364 179201 En servicio Apv. Los Condes Y Las Lomas Poroy- Laritayoc Cusco Cusco CUSCO 1946-10 RESELEC 2014 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 154 520 1 Negativo Plomo

1765 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Radio Solar DO01 Monoposte 0010456 8574748 179636 En servicio Radio Solar Cusco Cusco CUSCO 3720 ECIR 1993 10.5/0.40-0.23 KV Ii0 1x30/1x15  - 240 1 Negativo Plomo

1766 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH. Los Huertos DO01 Monoposte 0010526 8574394 177887 En servicio AA.HH. Los Huertos Cusco Cusco CUSCO L-23050 ABB 1996 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 80 380 1 Negativo Plomo

1767 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccachona I DO02 Monoposte 0010424 8572514 187947 En servicio Comunidad Ccachona I Santiago Cusco CUSCO 3168 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

1768 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Callapucyo OR03 Monoposte 0060387 8495166 254770 En servicio Huasao Oropesa Quispicanchi CUSCO 2522 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

1769 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Callapucyo 2 OR03 Biposte 0060388 8491455 200690 En servicio Huasao Oropesa Quispicanchi CUSCO 2518 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 120 470 1 Negativo Plomo

1770 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huasao Sed 001 OR03 Monoposte 0060402 8435455 208452 En servicio Huasao Oropesa Quispicanchi CUSCO 2711 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 310 1 Negativo Plomo

1771 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puente Chullo TI01 Monoposte 0041232 8465852 184651 En servicio Puente Chullo Tisco Caylloma AREQUIPA 181151 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2008 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 10  - 110 1 Negativo Plomo

1772 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huarzapata TI01 Monoposte 0041233 8495474 206300 En servicio Huarzapata Tisco Caylloma AREQUIPA 19197 FASETRON S.R.L 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 90 1 Negativo Plomo

1773 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mendoza TI01 Monoposte 0042322 7826794 161624 En servicio Mendoza Tisco Caylloma AREQUIPA TR-2014-09080-01 EPLI S.A.C 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 53 150 1 Negativo Plomo

1774 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huisapata TI01 Monoposte 0041231 7824625 192614 En servicio Huisapata Tisco Caylloma AREQUIPA 19639 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10  - 110 1 Negativo Plomo

1775 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticapallana TI01 Monoposte 0042323 6874261 129824 En servicio Ticapallana Tisco Caylloma AREQUIPA TR-2014-09080-18 EPLI S.A.C 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 53 150 1 Negativo Plomo

1776 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pulpera LL01 Monoposte 0040749 7981264 131694 En servicio Pulpera Cayarani CondesuyosAREQUIPA S1-40594 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

1777 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pulperia LL01 Monoposte 0040748 7846714 146426 En servicio Pulperia Cayarani CondesuyosAREQUIPA TR-2014-11061-14 EPLI S.A.C 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 174 526 1 Negativo Plomo

1778 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occoruro Pulpera LL01 Monoposte 0041663 7986214 132416 En servicio Occoruro Pulpera Cayarani CondesuyosAREQUIPA 689310 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 94 130 1 Negativo Plomo

1779 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Valle  Saccsayhuaman LL01 Monoposte 0041476 7974694 131223 En servicio Valle  Saccsayhuaman Cayarani CondesuyosAREQUIPA 843-11 RESELEC 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 45 140 1 Negativo Plomo

1780 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vista Alegre Santiago LL01 Monoposte 0041590 7486142 131699 En servicio Vista Alegre Santiago Cayarani Chumbivilcas CUSCO 654668 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 95 1 Negativo Plomo

1781 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Rinconada Santiago, LL01 Monoposte 0041586 7986241 132314 En servicio La Rinconada Santiago, Cayarani Chumbivilcas CUSCO S1-113938 PROMELSA S.A. 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10  - 172 1 Negativo Plomo

1782 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Central Santiago LL01 Monoposte 0041592 6974899 416496 En servicio Central Santiago Cayarani Chumbivilcas CUSCO 689775 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15 110 150 1 Negativo Plomo

1783 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cayarani LL01 Monoposte 0040852 7824695 171624 En servicio Cayarani Cayarani CondesuyosAREQUIPA 1143-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 140 400 1 Negativo Plomo

1784 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cayallarni Ii LL01 Monoposte 0041202 7824641 467421 En servicio Calle El Triunfo Cayarani CondesuyosAREQUIPA 1770-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2009 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 140 400 1 Negativo Plomo

1785 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quilcata LL01 Monoposte 0041601 7896154 139654 En servicio Quilcata Cayarani CondesuyosAREQUIPA S1-113990 PROMELSA S.A. 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10  - 169 1 Negativo Plomo

1786 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tururumi Ii LL01 Monoposte 0042017 8016741 131436 En servicio Tururumi Santo Tomas Cayarani CondesuyosAREQUIPA 99694 ITAIPU 2008 10-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15 44 155 1 Negativo Plomo

1787 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tururumi I LL01 Monoposte 0042016 6143824 139626 En servicio Tururumi Santo Tomas Cayarani CondesuyosAREQUIPA 1943 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 10 35 115 1 Negativo Plomo

1788 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antuyo Condes-Anexo Quisaquisa LL01 Monoposte 0041600 7486713 139498 En servicio Antuyo Condes-Anexo Quisaquisa Cayarani CondesuyosAREQUIPA 654652 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 95 1 Negativo Plomo

1789 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antuyo Condes LL01 Monoposte 0041598 6861694 138477 En servicio Antuyo Condes Cayarani CondesuyosAREQUIPA 504490-23 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1790 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaytacocha LL01 Monoposte 0041597 6079989 141398 En servicio Huaytacocha Cayarani CondesuyosAREQUIPA 654670 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 70 95 1 Negativo Plomo

1791 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador America Movil Peru S.A.C LL01 Monoposte 0041870-01 8043765 142461 En servicio Pulpera Cayarani CondesuyosAREQUIPA 38153-05 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2014 22,9/0,22 KV Dyn5 25 26 125 1 Negativo Plomo

1792 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Amistad 3Ra Etapa  - Monoposte 0042557 7846794 167496 En servicio Barrio Amistad 3Ra Etapa, Huisaccoyana Espinar Espinar CUSCO 111282403 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 375 1 Negativo Plomo

1793 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Santa Ines  - Monoposte 0042332 8479274 261465 En servicio Barrio Santa Ines Con C/ Tarma Espinar Espinar CUSCO S1-40535 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

1794 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Parque Automotor  - Monoposte 0041132 8164721 132614 En servicio Barrio Parque Automotor Espinar Espinar CUSCO S3-1111538 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2008 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50  -  - 1 Negativo Plomo

1795 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Santa Ines  - Biposte 0042333 6984796 139699 En servicio Barrio Santa Ines Con Av. Tintaya Espinar Espinar CUSCO 2784 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 120 470 1 Negativo Plomo

1796 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tupac Amaru 2Da Etapa  - Monoposte 0041819 6784761 129814 En servicio Tupac Amaru 2Da Etapa Con Av. Machu Picchu Espinar Espinar CUSCO 1585-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 130 400 1 Negativo Plomo

1797 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Tupac Amaru  - Biposte 0041820 5964172 136124 En servicio Barrio Tupac Amaru, Av. Domingo Huarca Espinar Espinar CUSCO 1207-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 176 620 1 Negativo Plomo

1798 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio 3 De Mayo  - Monoposte 0041022 7874965 131694 En servicio Barrio 3 De Mayo Espinar Espinar CUSCO 3567-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 102 400 1 Negativo Plomo

1799 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio 3 De Mayo  - Monoposte 0042555 6149698 134777 En servicio Barrio 3 De Mayo Espinar Espinar CUSCO 111282401 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 375 1 Negativo Plomo

1801 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Regional DO-09 Biposte 0010593 8641642 172341 En Servicio Av. Regional Wanchaq Cusco CUSCO 403631 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 230 153 736 1 Negativo Plomo

1802 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Comercial Confraternidad DO-07 Biposte 0010686 8611142 174712 En Servicio Av. Confraternidad Wanchaq Cusco CUSCO S141302 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10.5/0.23 KV Dyn5 160 150 685 1 Negativo Plomo

1803 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Florida DO-07 Monoposte 0010709 8624731 182346 En Servicio Urb. La florida Wanchaq Cusco CUSCO TR-2005-0132-02 EPLI S.A.C 2005 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 120 430 1 Negativo Plomo

1804 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tupac Amaru DO-07 Biposte 0010781 8516741 1709046 En Servicio Tupac Amaru Wanchaq Cusco CUSCO 1808 FABEM 1991 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 210 740 1 Negativo Plomo

1806 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Wanchaq DO-07 Biposte 0010353 8671413 173422 En Servicio SED Wanchaq Wanchaq Cusco CUSCO 117681T DELCROSA 1979 10/0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1807 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kennedy A-II DO-07 Biposte 0010278 8624741 179699 En Servicio Kennedy A-II Wanchaq Cusco CUSCO 111168904 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 127 499 1 Negativo Plomo

1808 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorRepública de Panamá (Parque Industri DO-07 Biposte 0010357 8624172 182641 En Servicio República de Panamá (Parque Industrial) Wanchaq Cusco CUSCO P23678A10 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 160  -  - 1 Negativo Plomo

1809 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador República de Panama DO-07 Biposte 0010062 8674231 183162 En Servicio República de Panama Wanchaq Cusco CUSCO 106916T4 DELCROSA 2000 10.5/0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1810 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador República de Bolivia DO-07 Biposte 0011085 8699742 182464 En Servicio República de Bolivia Wanchaq Cusco CUSCO 1623-06 RESELEC 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 160 160 610 1 Negativo Plomo

1811 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. República de Panamá DO-05 Biposte 0011084 8416424 132617 En Servicio Av. República de Panamá Wanchaq Cusco CUSCO 1615-06 RESELEC 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 100 140 490 1 Negativo Plomo

1812 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Mariategui S.S. QU-02 Biposte 0010297 8611143 176311 En Servicio Urb. Mariategui S.S. Wanchaq Cusco CUSCO 111179003 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 160 167 671 1 Negativo Plomo

1813 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Wanchaq QU-02 Biposte 0010351 8621769 179965 En Servicio SED Wanchaq Wanchaq Cusco CUSCO 111178701 PROMELSA S.A. 2011 10/0.23 KV Dyn5 100 111 484 1 Negativo Plomo

1814 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorIntersec. Las Américas (Parque Industri QU-02 Biposte 0010358 8600142 170123 En Servicio Intersec. Las Américas (Parque Industrial) Wanchaq Cusco CUSCO 16060 FASETRON S.R.L 2006 10.5/0.23 KV Dyn5 250 180 250 1 Negativo Plomo

1815 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorRep. De Paraguay - Industrias Moliscus QU-02 Biposte 0010558 8613742 177961 En Servicio Rep. De Paraguay - Industrias Moliscusce Wanchaq Cusco CUSCO L11100 ABB 1971 10/0.23 KV Dyn5 160  -  - 1 Negativo Plomo

1816 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jr. Justicia QU-02 Monoposte 0010813 8648241 178124 En Servicio Jr. Justicia Wanchaq Cusco CUSCO 111131703 ELKO PERUANA S.A. 2006 10.5/0.23 KV Dyn5 50 95 327 1 Negativo Plomo

1817 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cuatro Torres DO-07 Biposte 0011104 8641172 179989 En Servicio Cuatro Torres Wanchaq Wanchaq Cusco CUSCO 3942 OLC INGENIEROS 2003 22.9-10.5/0.23 KV Dyn5 250 235 955 1 Negativo Plomo

1818 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vallecito Ttio DO-08 Biposte 0010317 8647123 179462 En Servicio Vallecito Ttio Wanchaq Cusco CUSCO 2205031 ABB 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 160 331 1016 1 Negativo Plomo

1819 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Kennedy B. DO-08 Biposte 0010282 8611403 171043 En Servicio Av. Velasco Astete Wanchaq Cusco CUSCO L16275 BROWN BOVERI DEL PER 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 160 331 1016 1 Negativo Plomo

1821 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kantu Versalles QU-01 Monoposte 0010530 8616473 179625 En Servicio Kantu Versalles - Av. La Cultura San Sebastian Cusco CUSCO TR-2005-06347 EPLI S.A.C 2006 10.5/0.23 KV Dyn5 50 382 97 1 Negativo Plomo

1822 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hilario Mendival DO-08 Biposte 0010301 8698462 189462 En Servicio Hilario Mendival Wanchaq Cusco CUSCO 161656T3 DELCROSA 1998 10.5/0.23 KV Dyn5 60 270 950 1 Negativo Plomo
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1823 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Velasco Astete I DO-08 Biposte 0010281 8619469 179604 En Servicio Urb. Velasco Astete Wanchaq Cusco CUSCO L16264 BROWN BOVERI DEL PER 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 100 222 672 1 Negativo Plomo

1824 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Alamos DO-08 Biposte 0010302 8614981 170019 En Servicio Los Alamos Wanchaq Cusco CUSCO L19198 ABB 1992 10/0.23 KV Dyn5 100 222 672 1 Negativo Plomo

1825 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Velasco Astete II DO-08 Biposte 0010167 8698501 170598 En Servicio Av. Velasco Astete II Wanchaq Cusco CUSCO 111187902 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.23 KV Dyn5 75 100 410 1 Negativo Plomo

1826 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.E. Sasakawa DO-08 Biposte 0010141 8694190 170509 En Servicio C.E. Sasakawa Wanchaq Cusco CUSCO 492621 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 250 153 783 1 Negativo Plomo

1827 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Mirador Pachacutec DO-08 Biposte 0010855 8614262 182948 En Servicio APV. Mirador Pachacutec San Sebastian Cusco CUSCO 161383T3 DELCROSA 1996 10/0.23 KV Dyn5 100  - 550 1 Negativo Plomo

1828 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. San Francisco P. Alta DO-07 Biposte 0010347 8694002 180094 En Servicio Urb. San Francisco P. Alta Wanchaq Cusco CUSCO L20523 ABB 1994 10.5/0.23 KV Dyn5 150 165 670 1 Negativo Plomo

1829 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cuatro Torres DO-07 Biposte 0010053 8601927 170948 En Servicio Cuatro Torres Wanchaq Cusco CUSCO L11031 BROWN BOVERI DEL PER 1971 10.5/0.23 KV Dyn5 100 285 700 1 Negativo Plomo

1830 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Borja II  P. Baja DO-07 Biposte 0010213 8575094 180924 En Servicio San Borja II  P. Baja Wanchaq Cusco CUSCO L16883 BROWN BOVERI DEL PER 1984 10.5/0.23 KV Dyn5 80 220 705 1 Negativo Plomo

1831 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Manco Capac DO-06 Biposte 0011088 8609042 170906 En Servicio Av. Manco Capac Wanchaq Cusco CUSCO 1620-06 RESELEC 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 160 160 610 1 Negativo Plomo

1832 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.H. Pachacutec DO-06 Biposte 0010176 8609741 178806 En Servicio Av. Micaela Bastidas Wanchaq Cusco CUSCO 493642 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 250 152 786 1 Negativo Plomo

1833 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Micaela Bastidas DO-06 Biposte 0010875 8605914 179355 En Servicio Av. Micaela Bastidas con Hermano Wanchaq Cusco CUSCO 2245-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2010 10.5/0.23 KV Dyn5 100 145 575 1 Negativo Plomo

1834 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hospital Sur Este DO-06 Biposte 0010874 8679023 170194 En Servicio Av. Micaela Bastidas - Costado del Seguro Wanchaq Cusco CUSCO 2244-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2010 10.5/0.23 KV Dyn5 100 145 575 1 Negativo Plomo

1835 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorEgemsa - Sub Estacion de Dolores (PA) DO-06 Biposte 0010740 8609741 180944 En Servicio Egemsa - Sub Estacion de Dolores (PA) Santiago Cusco CUSCO L16720 BROWN BOVERI DEL PER 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 160 331 1016 1 Negativo Plomo

1836 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santiago DO-06 Monoposte 0010149 8614724 182913 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO L190314-08 ABB 1995 10.5/0.23 KV Dyn5 25  -  - 1 Negativo Plomo

1837 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Queser DO-05 Biposte 0010819 8604952 180974 En Servicio Av. Garcilazo Cusco Cusco CUSCO 2141 SPECTRUM 2002 10.5/0.23 KV Dyn5 160 140 650 1 Negativo Plomo

1838 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Telefonia del Perú DO-06 Biposte 0010594 8509742 187181 En Servicio Ps. Manglio Carrasco Cusco Cusco CUSCO 493602 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 160 120 613 1 Negativo Plomo

1839 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancabamba I QU-01 Biposte 0010977 8604246 187902 En Servicio Huancabamba I Cusco Cusco CUSCO 4036 GERKV 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 100 220  - 1 Negativo Plomo

1840 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Beatriz DO-06 Biposte 0010356 8506912 175462 En Servicio Urb. Santa Beatriz Wanchaq Cusco CUSCO 111179005 ALSTHOM 2011 10.5/0.23 KV Dyn5 160 167 671 1 Negativo Plomo

1841 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jr. Los Claveles DO-06 Biposte 0011087 86044062 180958 En Servicio Jr. Los Claveles Wanchaq Cusco CUSCO 1624-06 RESELEC 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 160 160 610 1 Negativo Plomo

1842 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planta Piloto Tejas y Ladrillos DO-07 Biposte 0011030 8509546 178605 En Servicio Sucs - San Jeronimo San Jeronimo Cusco CUSCO 161656 T2 DELCROSA 1998 10.5/0.23 KV Dyn5 250 270 950 1 Negativo Plomo

1843 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Campo ferial molinopampa II DO-06 Biposte 0010611 8605492 178844 En Servicio Av. Gaston Zapata San Sebastian Cusco CUSCO 35200-08 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2010 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 540 1 Negativo Plomo

1845 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corpac - Aeropuerto DO-06 Biposte 0010663 8621941 189766 En Servicio Corpac - Aeropuerto - Altar San Antonio Wanchaq Cusco CUSCO 111178806 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.23 KV Dyn5-Dd6 100 127 499 1 Negativo Plomo

1846 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Empleados cerveceros DO-06 Biposte 0010350 8672461 180214 En Servicio Av. La Cultura Wanchaq Cusco CUSCO 300270 DELCROSA 1965 10.5/0.23 KV Dyn5 200  -  - 1 Negativo Plomo

1847 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Julio C.Tello QU-02 Biposte 0011086 8674773 187462 En Servicio Av. Julio C. Tello Wanchaq Cusco CUSCO 1617-06 RESELEC 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 160 610 160 1 Negativo Plomo

1848 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cruz verde sector Tiwinza I DO-01 Biposte 0010939 8522210 181413 En Servicio Cruz verde Cusco Cusco CUSCO 1317 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 140 515 1 Negativo Plomo

1849 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huyropata CA-01 Monoposte 0070416 8506661 175412 En Servicio Huyropata Limatambo Anta CUSCO 152 TESLA S.A.C. 2012 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 25 78.5 275 1 Negativo Plomo

1849.1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Conj. hab. Cahuide I QU-02 Biposte 0010166 8664721 180691 En Servicio Conj. hab. Cahuide I Wanchaq Cusco CUSCO L15354 BROWN BOVERI DEL PER 1981 10.5/0.23 KV Dyn5 80 222 662 1 Negativo Plomo

1850 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. señor de Coyllorriti QU-01 Biposte 0010864 8523652 188435 En Servicio Apv. señor de Coyllorriti Cusco Cusco CUSCO 368 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 95 427 1 Negativo Plomo

1851 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hotel Don Carlos QU-01 Biposte 0010089 8677841 170982 En Servicio Av. El Sol Cusco Cusco CUSCO 1626-06 RESELEC 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 250 290 950 1 Negativo Plomo

1852 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorComercial - Campo ferial molinopampa DO-08 Biposte 0010598 8516154 182624 En Servicio Campo ferial molinopampa I Santiago Cusco CUSCO 49364-6  - 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 250 786 1 Negativo Plomo

1853 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador General Ollanta II DO-08 Biposte 0010330 8512452 187425 En Servicio General Ollanta II San Sebastian Cusco CUSCO 128539 DELCROSA 1987 10/0.23 KV Dyn5 160  - 930 1 Negativo Plomo

1854 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador General Ollanta III DO-08 Monoposte 0010403 8506154 180175 En Servicio General Ollanta III San Sebastian Cusco CUSCO 123124T2 DELCROSA 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 50  - 425 1 Negativo Plomo

1855 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador General Ollanta I DO-08 Biposte 0010245 8509724 159562 En Servicio General Ollanta I San Sebastian Cusco CUSCO P236T8A02 ALSTHOM 1988 10.5/0.23 KV Dyn5 100 141 540 1 Negativo Plomo

1856 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cesar Vallejo I DO-08 Biposte 0010434 8517574 182326 En Servicio Cesar Vallejo I San Sebastian Cusco CUSCO 135962T4 DELCROSA 1994 10.5/0.23 KV Dyn5 100  - 760 1 Negativo Plomo

1857 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Villa Magistral DO-08 Monoposte 0010859 8514565 183426 En Servicio APV. Villa Magistral San Sebastian Cusco CUSCO 253 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2009 10.5/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 50 75 285 1 Negativo Plomo

1858 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAPV Los Jardines de Santa Teresa DO-08 Monoposte 0011154 8501761 186505 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 2517 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 25 65 210 1 Negativo Plomo

1859 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH. Sr. de Huimpillay II DO-08 Biposte 0010414 8512525 485525 En Servicio AA.HH. Sr. de Huimpillay II San Sebastian Cusco CUSCO  - ABB 1997 10.5/0.398 KV Dyn5 100 100 425 1 Negativo Plomo

1860 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH. Sr. de Huimpillay II DO-08 Biposte 0010435 8509432 187022 En Servicio AA.HH. Sr. de Huimpillay II San Sebastian Cusco CUSCO 161334T1 NEGOCER KV EIRL 1995 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100   -  - 1 Negativo Plomo

1861 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Intipampa II DO-08 Monoposte 0011042 8507562 180972 En Servicio APV. Jose de San Martin San Sebastian Cusco CUSCO 1474-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 95 360 1 Negativo Plomo

1862 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Tupac Yupanqui DO-08 Monoposte 0011043 8507142 189501 En Servicio APV. Tupac Yupanqui San Jeronimo Cusco CUSCO 1471-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 95 360 1 Negativo Plomo

1863 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV Villa Pfacchayq7 DO-08 Monoposte 0011155 8507976 183601 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 2513 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 25 65 210 1 Negativo Plomo

1864 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manco Capac  Comité 11 DO-08 Monoposte 0011157 8511764 187401 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 2512 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 70 280 1 Negativo Plomo

1865 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Intipampa DO-08 Biposte 0011156 8506794 180296 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 2503 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 75 100 390 1 Negativo Plomo

1866 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH. Villa Paraiso DO-08 Biposte 0010140 8502978 182536 En Servicio AA.HH. Villa Paraiso San Sebastian Cusco CUSCO L19115 ABB 1993 10/0.40 KV Dyn5 100 220 705 1 Negativo Plomo

1867 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH Rosaura DO-08 Monoposte 0010433 8539292 189155 En Servicio AA.HH Rosaura San Sebastian Cusco CUSCO 2205177 ELKO PERUANA S.A. 1994 10.5/0.23 KV Dyn5 50 170 450 1 Negativo Plomo

1868 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH Sr. Coylloriti DO-08 Biposte 0010474 8529192 183644 En Servicio Av. Luis Vallejo Santoni San Sebastian Cusco CUSCO 17875 TESLA S.A.C. 2007 10/0.23 KV Dyn5 100 90 410 1 Negativo Plomo

1869 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Posada del Inca QU-02 Biposte 0011128 8506464 183329 En Servicio APV. Posada del Inca San Sebastian Cusco CUSCO 138697T1 DELCROSA 1996 10.5/0.23 KV Dyn5 100 185 730 1 Negativo Plomo

1870 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jr. Justicia QU-02 Biposte 0010812 8509496 182244 En Servicio Jr. Justicia Wanchaq Cusco CUSCO 111168603 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 100 410 1 Negativo Plomo

1871 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH  Villa Los Proceres QU-03 Biposte 0010374 8506595 181145 En Servicio AA.HH  Villa Los Proceres San Sebastian Cusco CUSCO 103422 DELCROSA 1969 10.5/0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1872 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cantogrande - Villa Nueva Esperanz QU-03 Monoposte 0010899 8507953 180949 En Servicio  Cantogrande - Villa Nueva Esperanza San Sebastian Cusco CUSCO 783 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 230 1 Negativo Plomo

1873 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticapata I QU-03 Biposte 0010891 8506555 180955 En Servicio Ticapata I San Sebastian Cusco CUSCO 427 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 140 515 1 Negativo Plomo

1874 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Sebastian II QU-04 Biposte S/C 8503144 180944 En Servicio _ San Sebastian Cusco CUSCO L720321-01 ABB 2002 10.5/0.23 KV Dyn5 75 100 425 1 Negativo Plomo

1875 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Victoria QU-03 Biposte 0010895 8504799 180241 En Servicio APV Villa Victoria San Sebastian Cusco CUSCO 423 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 110 410 1 Negativo Plomo

1876 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV Villa El Chaparral QU-03 Monoposte 0011160 8504716 180141 En Servicio APV Villa El Chaparral San Sebastian Cusco CUSCO 2510 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 70 280 1 Negativo Plomo

1877 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticapata III QU-03 Biposte 0010892 8503279 180369 En Servicio Ticapata III San Sebastian Cusco CUSCO 426 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 85 130 465 1 Negativo Plomo

1878 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticapata III QU-03 Monoposte 0010893 8502147 180270 En Servicio Ticapata III San Sebastian Cusco CUSCO 420 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

1879 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticapata IV QU-03 Biposte 0010894 8501249 180198 En Servicio Ticapata IV San Sebastian Cusco CUSCO 424 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 110 410 1 Negativo Plomo

1880 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPromart - Centro Comercial San Jeróni QU-01 Biposte 0011142 8502179 181729 En Servicio San Jeronimo San Jerónimo Cusco CUSCO S140921 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10.5/0.23 KV Dyn5 100 90 480 1 Negativo Plomo

1881 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Surihuaylla QU-01 Biposte 0011140 8509719 183174 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO S140905 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10.5/0.23 KV Dyn5  - 90 480 1 Negativo Plomo

1882 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva QU-01 Biposte 0011141 8501703 187796 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO S1409126 PROMELSA S.A. 2014 10.5/0.23 KV Dyn5 100 90 480 1 Negativo Plomo

1883 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva QU-01 Monoposte 0011247 8614641 183305 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 111282202 PROMELSA S.A. 2016 10.5/0.23 KV Yyn6 50 105 385 1 Negativo Plomo

1884 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paraiso de Fatima - II QU-01 Biposte 0010925 8518077 180104 En Servicio A.P.V Paraiso de Fatima San Sebastian Cusco CUSCO 1205 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 110 410 1 Negativo Plomo

1885 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Alto San Martin QU-01 Biposte 0010926 8510104 187404 En Servicio APV. Alto San Martin San Sebastian Cusco CUSCO 1207 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 140 515 1 Negativo Plomo

1886 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva QU-02 Monoposte 0011245 8506714 180179 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 111282201 ELKO PERUANA S.A. 2016 10.5/0.23 KV Dyn5 50 105 385 1 Negativo Plomo

1887 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva QU-01 Monoposte 0011250 8504132 181327 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 111282206 PROMELSA S.A. 2016 10.5/0.23 KV Dyn5 50 105 385 1 Negativo Plomo

1888 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador El Satélite QU-01 Monoposte 0011033 8513247 180694 En Servicio APV. El Satélite San Sebastian Cusco CUSCO 1466-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Ii0 25 80 320 1 Negativo Plomo

1889 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Radio Vida QU-01 Monoposte 0010897 8503215 180179 En Servicio APV. Villa Victoria San Sebastian Cusco CUSCO 421 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 50 90 320 1 Negativo Plomo

1890 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Fedetac Fracción QU-01 Monoposte 0011029 8519714 183539 En Servicio APV. Fedetac Fracción San Sebastian Cusco CUSCO 1479 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 95 360 1 Negativo Plomo

1891 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Comercial Confraternidad QU-01 Monoposte 0010684 8506714 181709 En Servicio Av. Confraternidad Wanchaq Cusco CUSCO 161998T4 DELCROSA 2000 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 114 341 1 Negativo Plomo

1892 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ladrillera Krisari QU-01 Biposte 0010821 8519241 180929 En Servicio Apuralito Huayco y Kumopampa San Sebastian Cusco CUSCO 400-3 SAGERSA 2008 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 170 420 1 Negativo Plomo

1893 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticapata I QU-01 Monoposte 0010890 8506141 181709 En Servicio Ticapata I San Sebastian Cusco CUSCO 412 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 230 1 Negativo Plomo

1894 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Flor de la Kantuta II QU-01 Monoposte 0010699 8506911 181899 En Servicio Flor de la Kantuta II San Sebastian Cusco CUSCO S1620026 HP&T ELECTRIC S.A.C.  - 10.5/0.23 KV Dyn5 50  - 335 1 Negativo Plomo

1895 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mirador de los 4 Suyos QU-01 Biposte 0011038 8519294 181739 En Servicio Mirador de los 4 Suyos San Sebastian Cusco CUSCO 1482-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 106 410 1 Negativo Plomo

1896 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corpac SAC DO-04 Biposte 0010692 8514391 189910 En Servicio Cerro Chiliarco Cusco Cusco CUSCO 52344 E&P ELECTRIC 2005 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 160 165 620 1 Negativo Plomo

1897 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Monterrey II QU-01 Monoposte 0010957 8517055 182329 En Servicio APV. Monterrey San Sebastian Cusco CUSCO 2944-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 124 390 1 Negativo Plomo

1898 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva -  Apv. Villa los Andes QU-01 Monoposte 0010958 8519232 180998 En Servicio Apv. Villa los Andes San Sebastian Cusco CUSCO 2948-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 124 390 1 Negativo Plomo

1899 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A.p.v. 7 de febrero QU-01 Biposte 0010157 8524996 189694 En Servicio A.p.v. 7 de febrero San Sebastian Cusco CUSCO  -  -  - 10.5/0.23 KV Dyn5  -  -  - 1 Negativo Plomo

1900 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.HH. Virgen del Carmen QU-01 Biposte 0010436 8619149 180014 En Servicio AA.HH. Virgen del Carmen San Sebastian Cusco CUSCO 161557T3 DELCROSA 1998 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 210 690 1 Negativo Plomo

1900 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari SED 07 - Monoposte - 8569958 360854 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO T3-2015-273 TESLA S.A.C. 2015 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 50 121 355 1 Negativo Plomo

1901 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Canto Grande QU-01 Biposte 0010889 8617954 182996 En Servicio Canto Grande San Sebastian Cusco CUSCO 425 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 110 410 1 Negativo Plomo

1902 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Residencial Santa Lucía QU-01 Biposte 0010748 8631742 189695 En Servicio Huancaro Grande Santiago Cusco CUSCO L-73091 BROWN BOVERI DEL PER 1980 10.5/0.23 KV Dyn5 100 205  - 1 Negativo Plomo

1904 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Munay QU-01 Monoposte 0010099 8501799 180214 En Servicio APV. Munay San Sebastian Cusco CUSCO 142660T1 DELCROSA 2005 10.5/0.23 KV Dyn5 25  -  - 1 Negativo Plomo

1905 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva QU-01 Monoposte 0011256 8513699 181406 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 3170 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10.5/0.23 KV Dyn5-Yyn6 25 80 250 1 Negativo Plomo

1906 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva QU-01 Monoposte 0011257 8513992 181799 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 3169 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10.5/0.23 KV Dyn5-Yyn6 25 80 250 1 Negativo Plomo

1907 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Oncosur SAC QU-03 Monoposte 0011230 8502497 182938 En Servicio Agua Buena - San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO TR-2006-0664-01 EPLI S.A.C 2006 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 97 382 1 Negativo Plomo

1908 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Coviduc QU-03 Biposte 0010400 8560100 187546 En Servicio Coviduc San Sebastian Cusco CUSCO 24226 NEGOCER KV EIRL 2003 10.5/0.23 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

1909 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador iste Tupac Amaru QU-03 Biposte 0010125 8507019 189509 En Servicio Prolol. Av. Cusco San Sebastian Cusco CUSCO 1124 DELCROSA 1962 10.5/0.23 KV Dyn5 125  -  - 1 Negativo Plomo

1910 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Tancarpata DO-08 Biposte 0010122 8511214 180024 En Servicio Comunidad Tancarpata San Sebastian Cusco CUSCO L13385 BOVERI INDUSTRIAL CANEPA 1977 10/0.23 KV Dyn5 100 230 680 1 Negativo Plomo

1911 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv Aciaas - Sipaspucya Nuevo DO-08 Monoposte 0010765 8501741 181904 En Servicio APV Aciaas San Sebastian Cusco CUSCO S3-111715 PROMELSA S.A. 2005 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 96 390 1 Negativo Plomo

1912 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uvima 4 DO-08 Biposte 0010449 8507169 180996 En Servicio Uvima 4 San Sebastian Cusco CUSCO 135962T5 DELCROSA 1994 10.5/0.39-0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1913 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgen del Rosado DO-08 Biposte 0010900 8513369 180965 En Servicio San Sebastian San Sebastian Cusco CUSCO 3777-10 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 155 475 1 Negativo Plomo

1914 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sr. Luis Ccorihuaman A. DO-08 Monoposte 0011200 8566952 180159 En Servicio Molleray San Sebastian Cusco CUSCO 727 SOLIGT  - 10.5/0.23 KV Ii0 10  -  - 1 Negativo Plomo
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1915 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Antonio III DO-08 Monoposte 0011121 8517263 183969 En Servicio Urb. San Antonio III San Sebastian Cusco CUSCO 122160 T2 DELCROSA 2011 10.5/0.23 KV Dyn5 50 180 370 1 Negativo Plomo

1916 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ticapata DO-08 Monoposte 0010506 8661641 180246 En Servicio Comunidad Ticapata San Sebastian Cusco CUSCO 142660T2 DELCROSA 2005 10.5/0.40 KV Dyn5 25 92 361 1 Negativo Plomo

1917 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Campamento de ChimpaHuaylla DO-01 Monoposte 0011188 8516992 183962 En Servicio Campamento de ChimpaHuaylla San Jeronimo Cusco CUSCO S140360 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10/0.40 KV Dyn5 50 78 340 1 Negativo Plomo

1918 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Wilcaray DO-08 Monoposte 0010505 8502179 180194 En Servicio Comunidad Wilcaray San Sebastian Cusco CUSCO L23079 ABB 1996 22.9-10/0.40 KV Dyn5 25 135 410 1 Negativo Plomo

1919 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quiscapata DO-01 Biposte 0010479 8509129 182964 En Servicio Quiscapata Santiago Cusco CUSCO 9360  - 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 160  - 611 1 Negativo Plomo

1920 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Condor Apuchin DO-01 Biposte 0011091 8565981 186263 En Servicio Prolongación Av. La Cultura San Sebastian Cusco CUSCO 1616-06 RESELEC 2013 10.5/0.23 KV Dyn5 160 160 610 1 Negativo Plomo

1921 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Distrito de Ccorca DO-01 Biposte 0010545 8519652 186027 En Servicio Distrito de Ccorca Ccorca Cusco CUSCO 161654T2 DELCROSA 1998 10.5/0.23 KV Dyn5 160  -  - 1 Negativo Plomo

1922 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J. Manco Ccapac IV DO-01 Monoposte 0010331 8616098 189165 En Servicio P.J. Manco Ccapac IV San Sebastian Cusco CUSCO 161852T2 DELCROSA 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 50 80 340 1 Negativo Plomo

1923 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Calle 28 de julio (zarzuela) DO-02 Biposte 0010272 8601765 189165 En Servicio Calle 28 de julio (zarzuela) Santiago Cusco CUSCO L16716 BOVERI INDUSTRIAL CANEPA 1983 10.5/0.23 KV Dyn5 160 331 1016 1 Negativo Plomo

1924 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alfonso Ugarte (zarzuela) DO-02 Biposte 0010265 8502147 182649 En Servicio Alfonso Ugarte (zarzuela) Santiago Cusco CUSCO 193600 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 160 120 613 1 Negativo Plomo

1925 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Casa Oficiales Huancaro DO-02 Biposte 0010336 8507746 180196 En Servicio Casa Oficiales Huancaro Santiago Cusco CUSCO 1924 ALSTHOM 1988 10.5/0.23 KV Dyn5 160 250 950 1 Negativo Plomo

1926 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manahuanoncca I DO-02 Biposte 0010404 8519332 180957 En Servicio Manahuanoncca I Santiago Cusco CUSCO 639  - 1993 10.5/0.23 KV Dyn5 100 181 600 1 Negativo Plomo

1927 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Kuychiro DO-02 Biposte 0010339 8537392 182469 En Servicio Comunidad Kuychiro Santiago Cusco CUSCO 11257 ELECTROMECANICAS 1986 10/0.40-0.231 KV Dyn5 75 220 530 1 Negativo Plomo

1928 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Chocco DO-02 Monoposte 0010340 8506741 186299 En Servicio Comunidad Chocco Santiago Cusco CUSCO 160285T23 DELCROSA 1988 10/0.38-0.23 KV Dyn5 50  - 425 1 Negativo Plomo

1929 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Los Salvadores DO-07 Biposte 0010948 8509022 182541 En Servicio APV. Los Salvadores San Sebastian Cusco CUSCO 3083-10 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 10.5/0.23 KV Dyn5 100 153 550 1 Negativo Plomo

1930 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Amadeo Repeto III DO-02 Biposte 0010005 8596742 186429 En Servicio Amadeo Repeto III Santiago Cusco CUSCO TR-2014-1106-12 EPLI S.A.C 2016 10.5/0.23 KV Dyn5 160 181 810 1 Negativo Plomo

1931 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Radio Bethel Arequipa SAC DO-08 Biposte 0010670 8596881 184481 En Servicio Radio Bethel Arequipa SAC - Ruta Corcca Cusco Cusco CUSCO 1682 FABEM 1988 10.5/0.23 KV Dyn5 60  -  - 1 Negativo Plomo

1932 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. La Cultura DO-06 Biposte 0010783 8596704 180964 En Servicio Av. La Cultura Wanchaq Cusco CUSCO 23092 ABB 1996 10.5/0.23 KV Dyn5 250 185 805 1 Negativo Plomo

1933 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rosaspata Santa Ana DO-09 Biposte 0010274 8590664 180694 En Servicio Rosaspata Santa Ana Cusco Cusco CUSCO 3002691 DELCROSA  - 10.5/0.23 KV Dyn5 150  -  - 1 Negativo Plomo

1934 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPabellón Ing. Eléctrica II - UNSAAC DO-09 Biposte 0010912 8506742 181609 En Servicio Av. La Cultura Cusco Cusco CUSCO TR-2004-1009-04 EPLI S.A.C 2004 10.5/0.23 KV Dyn5 60 100 810 1 Negativo Plomo

1935 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Francisco Bolognesi I DO-08 Biposte 0010148 8509765 186674 En Servicio Urb. Francisco Bolognesi I Santiago Cusco CUSCO L14587 ABB 1980 10.5/0.23 KV Dyn5 80 222 662 1 Negativo Plomo

1937 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.E. Nueva DO-07 Monoposte 00101246 8506763 186969 En Servicio Santiago Santiago Cusco CUSCO 111282206 PROMELSA S.A. 2016 10.5/0.23 KV Dyn5 50 105 385 1 Negativo Plomo

1938 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pillao Matao Parte Baja DO-01 Biposte 0011135 8569792 186762 En Servicio Pillao Matao Parte Baja San Jeronimo Cusco CUSCO 1945-10 RESELEC 2014 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 150 470 1 Negativo Plomo

1939 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Sutep Uvima XVII DO-01 Biposte 0010931 8546692 185792 En Servicio APV. Sutep Uvima XVII San Jeronimo Cusco CUSCO 1206 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 140 515 1 Negativo Plomo

1940 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED. Nueva QU-05 Monoposte 0010644 8562793 186955 En Servicio Cusco Cusco Cusco CUSCO 111281801 PROMELSA S.A. 2016 22.9-10/0.40 KV Dyn5 50 109 385 1 Negativo Plomo

1941 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cruz Verde Sector Puerto Rico DO-01 Biposte 0010940 8556174 185678 En Servicio Cruz verde Cusco Cusco CUSCO 1313 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 110 410 1 Negativo Plomo

1942 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nacioli Kana SED Nº1 DO-01 Biposte 0010941 8569761 184846 En Servicio APV. Nacioli Kana San Sebastian Cusco CUSCO 1316 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 140 515 1 Negativo Plomo

1943 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. San Antonio DO-01 Monoposte 0010946 8516142 180974 En Servicio Urb. San Antonio San Sebastian Cusco CUSCO 1308 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 60 230 1 Negativo Plomo

1945 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari SED 09 - Monoposte - 8507091 467504 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO 1569 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9-10/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 25 70 250 1 Negativo Plomo

1946 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Nueva Inambari - Monoposte - 8576799 399981 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO S11117946 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.23 KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

1947 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Mutuycancha DO-06 Biposte 0010944 8513623 180674 En Servicio APV. Mutuycancha Cusco Cusco CUSCO 1312 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5/0.23 KV Dyn5 75 110 410 1 Negativo Plomo

1948 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rayampampa - Laritayoc CA-03 Monoposte 0070463 8624671 150694 En Servicio Centro Poblado Rayampampa - Laritayoc Poroy Cusco CUSCO 1201 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

1949 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ref. Calle Rolando CA-03 Biposte S/C 8674002 180097 En Servicio Ref. Calle Rolando Poroy Cusco CUSCO TR-2014-11070-06 EPLI S.A.C 2016 10.5/0.23 KV Dyn5 160 179 823 1 Negativo Plomo

1950 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Poroy II CA-03 Biposte 0070427 8602042 186269 En Servicio Anta - Poroy Poroy Cusco CUSCO 16062 FASETRON S.R.L 2006 10.5/0.40 KV Dyn5 75 95 370 1 Negativo Plomo

1951 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Luis Robles Recabarren CA-03 Monoposte 0070484 8606946 169474 En Servicio Pista Principal Desvio a Izcuchaca Cachimayo Anta CUSCO 1477-08 RESELEC 2012 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 95 360 1 Negativo Plomo

1952 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED nueva Grifo Petro Galaxi CA-03 Monoposte 0070640 8696042 160299 En Servicio SED nueva Grifo Petro Galaxi Cachimayo Anta CUSCO 5061-11 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 102 400 1 Negativo Plomo

1953 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Accoera CA-01 Monoposte 0070268 8420954 812306 En Servicio Accoera Mara CotabambasAPURIMAC L24197 ABB 1997 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

1954 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.E Ramon Castilla CA-02 Monoposte 0070475 8674141 170974 En Servicio Ref. Plaza de Armas Pucyura Pucyura Anta CUSCO 220074 FASETRON S.R.L 2012 10.5/0.23 KV Dyn5 50 100 340 1 Negativo Plomo

1955 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.E Ramon Castilla CA-02 Monoposte 0070475-II 8509982 170699 En Servicio Pucyura Pucyura Anta CUSCO 220036 FASETRON S.R.L - 22.9/0.22 KV Ii0 1x30 VA 50 180 1 Negativo Plomo

1956 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ref. Estadio Pucyura CA-02 Monoposte S/C 8509982 170699 En Servicio Ref. Estadio Pucyura Anta Anta CUSCO 1999  - 2009 10.5/0.23 KV Dyn5 50 95 330 1 Negativo Plomo

1957 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chacan II Agua Dulce CA-02 Monoposte 0070002 8507472 170964 En Servicio Huachancay Anta Anta CUSCO 1047 TRANSFORMADORES HH 1995 22.9-10.5/0.46-0.23 KV Dyn11 25 98 270 1 Negativo Plomo

1958 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ref. Centro de Salud CA-03 Monoposte 0070164 8674092 168496 En Servicio Ref. Centro de Salud Poroy Cusco CUSCO L220343 ABB 1985 10.5/0.23 KV Dyn5 50 70 280 1 Negativo Plomo

1959 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorProlongación Jaquina - Venta de Yes CA-02 Monoposte 0070496 8514962 189902 En Servicio Prolongación Jaquina - Venta de Yeso Anta - Cusco Poroy Cusco CUSCO 111239301 PROMELSA S.A. 2014 22.9-10/0.40 KV Dyn5 25 96 343 1 Negativo Plomo

1960 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Haparguilla CA-02 Monoposte 0070446 8409761 179602 En Servicio Haparguilla Poroy Cusco CUSCO 487 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

1961 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Hacienda CA-02 Monoposte 0070004 8613192 170698 En Servicio Carretera Anta Poroy Cusco CUSCO S3-11172 PROMELSA S.A. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Ii0 25  - 230 1 Negativo Plomo

1962 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorRef. Restaurant Rumay - Grifo Repso CA-02 Monoposte 0070005 8506914 179296 En Servicio Ref. Restaurant Rumay - Grifo Repsol Poroy Cusco CUSCO 111239303 PROMELSA S.A. 2014 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 25 100 343 1 Negativo Plomo

1963 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Loza Deportiva - Urb. Quispicanchi DO-06 Biposte 0010022 8602971 179801 En Servicio Loza Deportiva - Urb. Quispicanchi Cusco Cusco CUSCO TR-2014-11074-05 EPLI S.A.C 2016 10.5/0.23 KV Dyn5 250 229 1090 1 Negativo Plomo

1964 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Magisterio I DO-06 Biposte 0010177 8698029 179800 En Servicio Urb. Magisterio I Cusco Cusco CUSCO 1273061 DELCROSA 1986 10.5/0.23 KV Dyn5 250 416 1200 1 Negativo Plomo

1965 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. 1ro de Mayo IP. Baja DO-06 Biposte 0010139 8607929 180096 En Servicio Urb. 1ro de Mayo IP. Baja Cusco Cusco CUSCO 117586T DELCROSA 1979 10.5/0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

1966 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Prolongación Diagonal Angamos DO-06 Monoposte 0010496 8506714 179606 En Servicio Prolongación Diagonal Angamos Wanchaq Cusco CUSCO TR-2006-0654-04 EPLI S.A.C 2006 10.5/0.23 KV Dyn5 50 97 382 1 Negativo Plomo

1967 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Miravalle II p. alta DO-06 Monoposte 0010227 8506949 170096 En Servicio Calle Proletarios- Urb. Miravalle Cusco Cusco CUSCO 160285T19 DELCROSA 1988 10/0.38-0.23 KV Dyn5 50  - 425 1 Negativo Plomo

1968 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Manzanares DO-06 Biposte 0010351 8600959 189464 En Servicio Av. Manzanares - Manuel Prado Cusco Cusco CUSCO L-18066 BROWN BOVERI DEL PER 1993 10.5/0.23 KV Dyn5 100 220 705 1 Negativo Plomo

1969 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manuel Prado QU-06 Biposte 0010352 8506042 180296 En Servicio C.A. Sacsayhuaman Cusco Cusco CUSCO 161655T4 DELCROSA 1998 10.5/0.23 KV Dyn5 160 220 670 1 Negativo Plomo

1972 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Radio Cusco DO-04 Biposte 0010052 8604755 185595 En Servicio Radio Cusco Cusco Cusco CUSCO 10944 ABB 1971 10.5/0.23 KV Dyn5 100 246 685 1 Negativo Plomo

1973 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Garcilaso DO-06 Biposte 0010068 8677443 187560 En Servicio Urb. Garcilaso Cusco Cusco CUSCO LD-000492 ABB 1998 10.5/0.23 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

1974 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.j. Los incas II DO-05 Biposte 0010093 8575675 176555 En Servicio P.j. Los incas II Cusco Cusco CUSCO L-17176 BROWN BOVERI DEL PER 1985 10/0.23 KV Dyn5 160 310 1030 1 Negativo Plomo

1975 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador P.J Los incas I DO-05 Biposte 0010077 8506741 179505 En Servicio P.J Los incas I Cusco Cusco CUSCO T93222 SIEMENS  - 10.5/0.23 KV Dyn5 220  -  - 1 Negativo Plomo

1976 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ucchullo Grande DO-05 Biposte 0010055 8506955 175596 En Servicio Ucchullo Grande Cusco Cusco CUSCO L18074 BROWN BOVERI DEL PER  - 10.5/0.23 KV Dyn5 160 321 1021 1 Negativo Plomo

1977 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Plaza España DO-05 Biposte 0010028 8574764 179506 En Servicio Plaza España Cusco Cusco CUSCO 75203-06 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2010 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 160 170 720 1 Negativo Plomo
1978 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador SED Nueva IN01 Monoposte S/C 8798392 438638 En Servicio Maderera, Carretera Interoceanica Iñapari TahuamanuMadre de Dios 3128-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 107 273 1 Negativo Plomo

1979 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Estadio Municipal Iñapari IN01 Biposte 2000678 8789522 436830 En Servicio Leon Velarde Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 111284604 PROMELSA S.A. 2017 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 141 550 1 Negativo Plomo

1980 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jose Abraham Cardozo Mouzully IB02 Biposte 2000713 8789115 436817 En Servicio Sector Primavera - Jose Habiahan Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 1112846-02 PROMELSA S.A. 2017 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 141 550 1 Negativo Plomo
1981 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Inst. Educativa Iñapari IN-01 Biposte 2000676 8788959 466803 En Servicio Inst. Educativa Iñapari Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO t3-2015-0292 TESLA S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 356 480 1 Negativo Plomo

1982 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Colonia IN01 Monoposte 2000144 8788882 436755 En Servicio Av. Leon Velarde - Iñapari Iñapari TahuamanuMADRE DE DIOTR-2006-0340-01 EPLI S.A.C 2006 22.9/0.231-0.40 KV Dyn5 50 126 443 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1983 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva - Biposte S/C 8788928 436880 En Servicio Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIOTR-2014-11062-02 EPLI S.A.C 2015 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 75 139 565 1 Negativo Plomo

1984 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCardozo Mouzully, Rubens Samuel IB02 Monoposte 2000630 8788501 437161 En Servicio Carretera Iñapari - Iberia Km. 15 Iñapari TahuamanuMADRE DE DIOTR-2014-11061-08 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 174 526 1 Negativo Plomo
1985 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador SED Nueva - Monoposte S/C 8787519 436585 En Servicio Comunidad Mega Inanpari Iñapari TahuamanuMadre de Dios 504490-20 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1986 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Forestal Landek Sac PM07 Monoposte 2000253 8787114 438383 En Servicio  Carretera Puerto Maldonado Planchon Km 37 Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 3985-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 110 300 1 Negativo Plomo

1987 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8785194 439463 En Servicio Iñapari Iñapari Tahuamanu MADRE DE DIOTR-2016-06084-01 EPLI S.A.C 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 200 247 934 1 Negativo Plomo

1988 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nature Wood (Peru) S.A.C IB02 Biposte 2000502 8784909 439544 En Servicio  Carret. Iñapari Iberia Km5 - Colegio Augusto Brouckey Acuña Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 3199 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9/0.40-0.23 KV Dd6-Dd7 250 210 910 1 Negativo Plomo

1989 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8784913 439562 En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 4199-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 200 350 1200 1 Negativo Plomo

1990 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador SED Nueva IN01 Biposte S/C 8784130 439470 En Servicio Iñapari Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 31764 PRELECIN 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 350 370  - 1 Negativo Plomo
1991 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador SED Nueva - Biposte S/C 8779649 437130 En Servicio Agropecuaria San Jorge Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO - PRELECIN - 22.9/0.40 KV Dyn5 100 150 515 1 Negativo Plomo

1992 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Primavera IB02 Monoposte 2000181 8779238 437212 En Servicio C.C. Villa Primavera Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 616230 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 15 66 170 1 Negativo Plomo

1993 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Salida A Bolpebra 01 IN01 Biposte 2000147 8780423 436147 En Servicio Av. Leon Velarde Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 31776   - 2015 22,9/0,40 KV Dyn5 100 140 630 1 Negativo Plomo

1994 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Marcial Lopez IN01 Monoposte 2000645 8766166 439119 En Servicio Marcial Lopez Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 31716 PRELECIN 2014 22,9/0,22 KV Dyn5 20 69 170 1 Negativo Plomo

1995 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Isidro de Chilina IB02 Monoposte 2000180 8759979 440174 En Servicio CC de San Isidro De Chilina Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 504450-44 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1996 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jaime Troncoso con 15 de Agosto PM03 Biposte 2000444 8608171 475521 En Servicio Jr. Jaime Troncoso con Jr. 15 de Agosto Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1641-06 RESELEC 2013 10/0.40-0.231 KV Dyn5 200 176 690 1 Negativo Plomo

1997 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corpac 01 PM-01 Biposte 2000012 8606762 475948 En Servicio Aereopuerto Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 138353-T1 DELCROSA 1995 10/0.23 KV Dyn5 100 - - 1 Negativo Plomo

1999 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte  - 8606823 479220 En Servicio Carretera a Infierno Tambopata TambopataMADRE DE DIO 141964-T1 DELCROSA 2001 10/0.23 KV Dyn5 250 250 950 1 Negativo Plomo

2000 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Coporaque TI01 Biposte 0040314 8363554 241477 En Servicio Coporaque Coporaque Espinar CUSCO L-23062 ABB 1996 10.5/0.40 KV Dyn5 100 220 705 1 Negativo Plomo

2001 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urinsaya II TI01 Biposte 0040606 8363641 240147 En Servicio Urinsaya II Coporaque Espinar CUSCO 4895-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 150 300 750 1 Negativo Plomo

2002 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urinsaya I TI01 Biposte 0040605 8363543 240445 En Servicio Urinsaya I Coporaque Espinar CUSCO 4894-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 300 750 1 Negativo Plomo

2003 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.P. Querocollana TI01 Monoposte 0040897 8365940 240988 En Servicio San Martín II Coporaque Espinar CUSCO S1-1131668 PROMELSA S.A. 2008 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 50 108 394 1 Negativo Plomo

2004 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SS.EE. Cangalle TI01 Monoposte 0042331 8363154 240935 En Servicio Cangalle Coporaque Espinar CUSCO 4671-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22,9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 62 185 1 Negativo Plomo

2005 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaccalluyo TI01 Monoposte 0041899 8346318 240748 En Servicio Huaccalluyo Coporaque Espinar CUSCO 502145-03 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 12 105 1 Negativo Plomo

2006 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Longeria TI01 Monoposte 0041897 8363370 240447 En Servicio Longeria Coporaque Espinar CUSCO 502284 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

2007 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chiquiña TI01 Monoposte 0041895 8363265 246240 En Servicio Chiquiña Coporaque Espinar CUSCO 502144-04 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 60 80 1 Negativo Plomo

2008 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.P. Queroccollana TI01 Monoposte 0040896 8363377 240544 En Servicio San Martin II Coporaque Espinar CUSCO 507519 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2007 22.9/0.23 KV Dyn5 10 96 142 1 Negativo Plomo

2009 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Querocollana, Sector Pauteña TI01 Monoposte 004-2450 8365852 249610 En Servicio Querocollana, Sector Pauteña Coporaque Espinar CUSCO 1010830EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 60 85 1 Negativo Plomo

2010 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pulpera 02 TI01 Monoposte 0041124 8363255 240245 En Servicio Pulpera 02 Coporaque Espinar CUSCO 31109 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 23 91 1 Negativo Plomo

2011 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Casanoma I TI01 Monoposte 0041891 8362270 240492 En Servicio Casanoma Coporaque Espinar CUSCO 502144-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo
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2012 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chullo Nº1 TI01 Monoposte 0041121 8363748 240960 En Servicio Chullo Nº1 Coporaque Espinar CUSCO 1010869 I&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 30 90 1 Negativo Plomo

2013 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llutuyo TI01 Monoposte 0041886 8363365 240363 En Servicio Llutuyo Coporaque Espinar CUSCO 502144-02 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

2014 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jatun Loma I TI01 Monoposte 0041888 8363874 240478 En Servicio Jatun Loma Coporaque Espinar CUSCO 502144-08 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

2015 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Qquero TI01 Monoposte 0041885 8362483 240355 En Servicio Qquero Coporaque Espinar CUSCO 502144-05 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

2016 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Qquero Pucara TI01 Monoposte 0041884 8362653 245488 En Servicio Qquero Pucara Coporaque Espinar CUSCO 502144-03 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 16 80 1 Negativo Plomo

2017 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Qquero Pucara TI01 Monoposte 0041884-01 8354788 240966 En Servicio Qquero Pucara Coporaque Espinar CUSCO 250349 FASETRON S.R.L 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 110 1 Negativo Plomo

2018 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huañamayo 02 TI01 Monoposte 0041115 8363560 240325 En Servicio Huañamayo 02 - Centro De Salud Coporaque Espinar CUSCO 560162 ELKO PERUANA S.A. 1998 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 50 85 240 1 Negativo Plomo

2019 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mayupata Nº1 TI01 Monoposte 0041127 8363321 240522 En Servicio Mayupata Nº1 Coporaque Espinar CUSCO 31385 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2001 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 - - 1 Negativo Plomo

2020 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hatunmayupata 01 TI01 Monoposte 0041126 8362872 240354 En Servicio Hatunmayupata 01 Coporaque Espinar CUSCO 31402 TRAFOPAR 2001 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 27 91 1 Negativo Plomo

2021 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chullo Nº2 TI01 Monoposte 0041123 8363258 240674 En Servicio Chullo Nº2 Coporaque Espinar CUSCO 560142 HP&T ELECTRIC S.A.C. 1997 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 - - 1 Negativo Plomo

2022 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorJiron Cusco, Urb. Construcción Civi TI01 Biposte 0041821 8363265 240406 En Servicio Jiron Cusco, Urb. Construcción Civil Espinar Espinar CUSCO 1206-09 RESELEC 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 176 620 1 Negativo Plomo

2023 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jiron Cusco con Av. Pichigua TI01 Biposte 004-1829 8363456 240463 En Servicio Jiron Cusco con Av. Pichigua Espinar Espinar CUSCO 1217-09 RESELEC 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 160 225 760 1 Negativo Plomo

2024 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jiron Cusco con Tentro TI01 Biposte 004-0200 8363415 240420 En Servicio Jiron Cusco con Tentro Espinar Espinar CUSCO L-21132 ABB 1994 10.5/0.398 KV Dyn5 160 310 1045 1 Negativo Plomo

2025 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Calle Arequipa con San Roque TI01 Biposte 004-1838 8363521 240542 En Servicio Calle Arequipa con San Roque Espinar Espinar CUSCO 1213-09 RESELEC 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 176 620 1 Negativo Plomo

2026 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Huarccanto TI01 Biposte 004-0188 8363213 240463 En Servicio Barrio Huarccanto, Calle caylloma Espinar Espinar CUSCO 1589-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 210 630 1 Negativo Plomo

2027 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Atalaya Huarca TI01 Biposte 004-0189 8363146 240564 En Servicio Barrio Atalaya Huarca, Av. Caylloma Espinar Espinar CUSCO 1587-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 210 630 1 Negativo Plomo

2028 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Atalaya Huarca TI01 Biposte 004-0190 8363454 240623 En Servicio Barrio Atalaya Huarca, Av. Caylloma Espinar Espinar CUSCO 1588-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 210 630 1 Negativo Plomo

2029 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Sol Naciente TI01 Biposte 004-1199 8364521 240425 En Servicio Barrio Sol Naciente con Av. Manco Capac Espinar Espinar CUSCO S1-41278 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 283 650 1 Negativo Plomo

2030 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Paracay TI01 Monoposte 004-1116 8363945 240635 En Servicio Barrio Paracay con Autopista Las Bambas Espinar Espinar CUSCO 2782 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.231 KV Ii0 25 70 220 1 Negativo Plomo

2031 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Sol Naciente TI01 Biposte 004-1095 8363874 240543 En Servicio Barrio Sol Naciente, Autopista Las Bambas Espinar Espinar CUSCO 6330226 SIEMENS 1998 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 150 - - 1 Negativo Plomo

2032 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asociación Educativa Alto Huarca TI01 Biposte 004-1602 8363413 240587 En Servicio Asociación Educativa Alto Huarca Espinar Espinar CUSCO TR-2011-04003-02 EPLI S.A.C 2011 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 75 157 576 1 Negativo Plomo

2033 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Huarca TI01 Biposte 004-1603 8363649 240723 En Servicio Alto Huarca Espinar Espinar CUSCO TR-2011-04004-01 EPLI S.A.C 2011 22.9/0.23 KV Dyn5 125 197 734 1 Negativo Plomo

2034 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Miraflores TI01 Monoposte 004-1201 8363946 240766 En Servicio Barrio Miraflores, Calle Jorge Chávez Espinar Espinar CUSCO 111187507 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 25 120 260 1 Negativo Plomo

2035 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Belén TI01 Biposte 004-0192 8363852 240563 En Servicio Barrio Belén , Av. Aero Puerto Espinar Espinar CUSCO 1590-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 260 850 1 Negativo Plomo

2036 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Belén TI01 Monoposte S/C 8363796 240537 En Servicio Barrio Belén con Av. Zela Espinar Espinar CUSCO 1489-07 RESELEC 2013 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 110 370 1 Negativo Plomo

2037 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Belén TI01 Monoposte 004-0193 8368785 240562 En Servicio Barrio Belén, Av. Av. Conquistadores Espinar Espinar CUSCO 111134201 PROMELSA S.A. 2009 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 109 295 1 Negativo Plomo

2038 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Pachacute TI01 Monoposte 004-0194 8371526 240467 En Servicio Barrio Pachacute, Av. La Paz Espinar Espinar CUSCO 1194-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 106 410 1 Negativo Plomo

2039 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Parque Unión TI01 Biposte 004-0195 8376546 240646 En Servicio Parque Unión, Av. 22 de febrero y arica Espinar Espinar CUSCO 1591-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 260 850 1 Negativo Plomo

2040 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Versalles TI01 Biposte 004-0197 8364592 240564 En Servicio Barrio Versalles, Av. San José con Suero Espinar Espinar CUSCO 2062 ANSFORMADORES E INGEN - 22.9/0.40-0.231 KV dyn5 100 98 368 1 Negativo Plomo

2041 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Estacion De Bombeo Cruz Cunca SI03 Monoposte 0042263 8363416 240647 En Servicio Sicuani Sicuani Canchis CUSCO 2425 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10-22.9/0.46 KV Dyn5 10 50 150 1 Negativo Plomo

2042 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Uruypampa SI03 Monoposte S/C 8363129 240516 En Servicio Barrio Uruypampa Sicuani Canchis CUSCO 148 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2008 10/0.38-0.23 KV Dyn5 15 60 90 1 Negativo Plomo

2043 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadortacion De Servicios Del Sr. Elvio Sara M SI03 Monoposte 0042090 8366641 240563 En Servicio Av. Panamericana - Sicuani Sicuani Canchis CUSCO 3515-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 10.5-22.9/0.23 KV Ii0 25 100 270 1 Negativo Plomo

2044 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadortacion De Servicios Del Sr. Elvio Sara M SI03 Monoposte 0042090-01 8369852 240513 En Servicio Av. Panamericana - Sicuani Sicuani Canchis CUSCO 567-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 10.5-22.9/0.22 KV Ii0 15 - 200 1 Negativo Plomo

2045 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Sofia SI03 Biposte 0040046 8498832 192491 En Servicio Santa Sofia Sicuani Canchis CUSCO 2420034 ELKO PERUANA S.A. 1991 10/0.398-0.22 KV Dyn5 75 187 600 1 Negativo Plomo

2046 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Terminal SI01 Biposte 0042366 8498395 193386 En Servicio Terminal Sicuani Canchis CUSCO 1993-02 RESELEC 2015 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 150 470 1 Negativo Plomo

2047 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Uraypampa I SI01 Biposte 0040217 8498193 194196 En Servicio Uraypampa I Sicuani Canchis CUSCO 1994-02 RESELEC 2015 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 150 470 1 Negativo Plomo

2048 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Isidro SI01 Biposte 0040220 8497781 194651 En Servicio San Isidro Sicuani Canchis CUSCO L-19145 ABB 1991 10/0.40 KV Dyn5 80 225 695 1 Negativo Plomo

2049 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. Panamericana SI01 Monoposte 0042081 8496932 195212 En Servicio Pista Panamericana - Sicuani Sicuani Canchis CUSCO 1495-07 RESELEC 2013 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 110 370 1 Negativo Plomo

2050 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Accota SI01 Biposte 0040215 8495912 197199 En Servicio Accota Sicuani Canchis CUSCO TR-2014-11064-02 EPLI S.A.C 2015 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 142 568 1 Negativo Plomo

2051 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A. P. V. Independencia SI01 Biposte 0040363 8495384 199220 En Servicio A. P. V. Independencia Sicuani Canchis CUSCO L-23060 ABB 1996 10.5/0.40 KV Dyn5 100 220 705 1 Negativo Plomo

2052 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Empsappal Pto. Arturo SI01 Monoposte 0042261 8494694 200223 En Servicio Pto. Arturo Sicuani Sicuani Canchis CUSCO 2424 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10-22.9/0.46 KV Dyn5 50 90 310 1 Negativo Plomo

2053 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCaseta De Cloracion Camara De Reun SI01 Monoposte 0042262 8492423 192943 En Servicio Hercca Sicuani Canchis CUSCO 2426 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23 KV Ii0 5 35 90 1 Negativo Plomo

2054 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCaseta De Cloracion Camara De Reun SI01 Monoposte 0042262-01 8242410 152476 En Servicio Hercca Sicuani Canchis CUSCO 2599 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.22 KV Dyn5 15 45 95 1 Negativo Plomo

2055 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Collpatera SI01 Monoposte 0041865 8242124 156912 En Servicio Hercca Sicuani Canchis CUSCO 111168520 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50 158 345 1 Negativo Plomo

2056 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lambramani SI01 Monoposte 0041406 8041742 154102 En Servicio Lambramani Langui Canas CUSCO TR-2010-04061-08 EPLI S.A.C 2010 22.9/0.40-0.231 KV Ii0 5 50 160 1 Negativo Plomo

2057 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Girasoles TI01 Monoposte 004-2335 8424756 242164 En Servicio Barrio Girasoles Espinar Espinar CUSCO 2783 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50 90 310 1 Negativo Plomo

2058 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Pacífico TI01 Biposte 004-1220 8324171 172431 En Servicio Barrio Pacífico, Av. Pacífico con San Martín Espinar Espinar CUSCO 111134001 PROMELSA S.A. 2009 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 100 230 625 1 Negativo Plomo

2059 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio San Lucas TI01 Monoposte 004-1131 8241671 194724 En Servicio Barrio San Lucas Espinar Espinar CUSCO 1584-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 130 400 1 Negativo Plomo

2060 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Santa Rosa TI01 Biposte 004-1840 8246242 197462 En Servicio Barrio Santa Rosa, Calle Nueva Baja Espinar Espinar CUSCO 1209-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 176 620 1 Negativo Plomo

2061 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Atalaya Huarca TI01 Biposte 004-1200 8124362 191824 En Servicio Barrio Atalaya Huarca, Calle Andrés Avelino Cáceres Espinar Espinar CUSCO 111134003 PROMELSA S.A. 2009 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 100 230 625 1 Negativo Plomo

2062 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Santa Rosa, 3ra Etapa TI01 Monoposte 004-2558 8242712 194217 En Servicio Barrio Santa Rosa, 3ra Etapa Espinar Espinar CUSCO 111282406 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50 90 375 1 Negativo Plomo

2063 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Alto Huarca, 1ra Etapa TI01 Monoposte 004-1617 8142641 194624 En Servicio Villa Alto Huarca, 1ra Etapa Espinar Espinar CUSCO 56765-08 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2005 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 25 - - 1 Negativo Plomo

2064 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Presidentes TI01 Biposte 004-1837 7124361 144043 En Servicio Barrio Presidentes, Calle Ronald Patzi Espinar Espinar CUSCO 1202-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 130 515 1 Negativo Plomo

2065 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Presidente Pichihuano TI01 Monoposte 004-1023 7124742 194020 En Servicio Barrio Presidente Pichihuano, prolongación Av. Pichihua Espinar Espinar CUSCO 111187607 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 50 170 365 1 Negativo Plomo

2066 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Magisterio TI01 Monoposte 004-1836 7242412 147421 En Servicio Barrio Magisterio, Av. Pichigua Espinar Espinar CUSCO 1196-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 106 410 1 Negativo Plomo

2067 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Magisterio TI01 Biposte 0041835 7484241 144261 En Servicio Barrio Magisterio, Av. Pichigua Espinar Espinar CUSCO 1200-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 130 515 1 Negativo Plomo

2068 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Municipal TI01 Monoposte 004-1831 7041642 154162 En Servicio Barrio Municipal, Av. Alfonso Ugarte Espinar Espinar CUSCO 111168501 PROMELSA S.A. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 158 345 1 Negativo Plomo

2069 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Tajo TI01 Monoposte 004-1826 6942642 167324 En Servicio Villa Tajo, calle Brasil Espinar Espinar CUSCO 1197-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 106 410 1 Negativo Plomo

2070 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Techo de Cobre TI01 Biposte 004-1825 6842164 167426 En Servicio Barrio Techo de Cobre, calle 25 de Octubre Espinar Espinar CUSCO 1214-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 125 180 710 1 Negativo Plomo

2071 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Licenciados TI01 Biposte 004-1824 7016416 154012 En Servicio Barrio Licenciados, Av. 25 de Octubre Espinar Espinar CUSCO 1201-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 130 515 1 Negativo Plomo

2072 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio César Vallejo TI01 Monoposte 004-1631 6941621 196421 En Servicio Barrio César Vallejo, Av. San Martín Espinar Espinar CUSCO 111193701 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 25 124 260 1 Negativo Plomo

2073 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio César Vallejo TI01 Biposte 004-2048 7042612 146413 En Servicio Barrio César Vallejo, Av. San Martín Espinar Espinar CUSCO 01010-10 TRAMOG PERU 2013 22.9/0.40-0.231 KV Dyn5 75 139 480 1 Negativo Plomo

2074 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio 3 de Mayo TI01 Monoposte 004-2554 8019241 144012 En Servicio Barrio 3 de Mayo, Calle cuykutambo Espinar Espinar CUSCO 111282407 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 375 1 Negativo Plomo

2075 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio César vallejo TI01 Monoposte 004-1822 7964142 142312 En Servicio Barrio César vallejo, Av. Calca Espinar Espinar CUSCO 1198-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 106 410 1 Negativo Plomo

2076 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Barrio Bolognesi TI01 Biposte 004-1823 6946142 152466 En Servicio Barrio Bolognesi, complejo deportivo Espinar Espinar CUSCO 1203-09 RESELEC 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 130 515 1 Negativo Plomo

2077 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Munaypata TI01 Monoposte 004-2519 7042143 149867 En Servicio Munaypata Munaypata Espinar CUSCO 1026020EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 25 89 1 Negativo Plomo

2078 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Okurany TI01 Monoposte 004-2516 7046752 156402 En Servicio Okurany Okurany Espinar CUSCO 1025619EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

2079 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Miguel TI01 Monoposte 0040604 6842641 150604 En Servicio San Miguel Ii Pichigua Espinar CUSCO XA-1025-A-039-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 40 203 285 1 Negativo Plomo

2080 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Laramani SI01 Monoposte 0040550 6942167 150694 En Servicio Laramani  Kunturkanki Kunturkanki Canas CUSCO XA-1025-A-027-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 40 203 285 1 Negativo Plomo

2081 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Progreso El Descanso TI01 Biposte 004-1024 7046151 149896 En Servicio Progreso El Descanso Espinar Espinar CUSCO 160931-T2 DELCROSA - - Dyn5 75 - 600 1 Negativo Plomo

2082 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Descanso III SI01 Monoposte 0042079 7046214 156042 En Servicio Descanso Kunturkanki Canas CUSCO 1320 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 - Dd0-Yd11 50 85 305 1 Negativo Plomo

2083 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 7041642 149816 En Servicio Desvio A Langui Canas Canas CUSCO XA-1029-A-127-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 - Ii0 5 102 170 1 Negativo Plomo

2084 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 6970643 701698 En Servicio Urinsaya Collana Canas CUSCO XA-1029-A-075-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 - Ii0 5 102 170 1 Negativo Plomo

2085 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Condeviluyo SI01 Monoposte 0041397 8241641 156412 En Servicio Condeviluyo Langui Canas CUSCO TR-2010-04062-01 EPLI S.A.C 2010 - Ii0 10 - - 1 Negativo Plomo

2086 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.E. Juskutunco CO05 Monoposte 0042258 8024621 182462 En Servicio Centro Recreacional Juskutunco San Pablo Canchis CUSCO 4338-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 - Ii0 25 110 300 1 Negativo Plomo

2100 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8606822 479242 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO 111187706 PROMELSA S.A. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 75 320 1 Negativo Plomo

2101 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aserronebo Maderysa SAC  - Biposte 2000054-01 8606955 480152 En Servicio Aserronebo Maderysa SAC Inambari TambopataMADRE DE DIO 11173 FACTORIA CANEPA TABIN 1967 10/0.23 KV Dyn5 300 110 GL 1250 1 Negativo Plomo

2104 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.E.P Augusto Brouckey Acuña  - Biposte S/C 8607227 480003 En Servicio I.E.P Augusto Brouckey Acuña Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3182 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 105 550 1 Negativo Plomo

2105 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Institucion Educativa Santa Cruz PM-02 Biposte 2000741 8739419 446210 En Servicio Jr. Lambayeque con Jr. Cajamarca Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3220 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 10/0.40-0.231 KV Dyn5 125 275 750 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

2106 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Colegio Santa Rosa PM-02 Biposte 2000296 8608395 477965 En Servicio Miguel Grau con Circunvalacion Tambopata TambopataMADRE DE DIO 760 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2009 10/0.23 KV Dyn5 160 300 930 1 Negativo Plomo

2107 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cochirhuay QU-05 Biposte 0010727 8473251 191247 En Servicio Cochirhuay Colcha Paruro CUSCO 1875 HOHAGEN HNOS S.R.L 1875 22.9/0.23 KV Dyn5 60 80 200 1 Negativo Plomo

2150 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Isidro Antigua Chilina IB02 Monoposte 2000179 8750061 443020 En Servicio CC San Isidro Antigua Chilina Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 19191 FASETRON S.R.L 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5  - 95 1 Negativo Plomo

2151 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ma-Tay S.A.C. IB02 Monoposte 2000536 8743826 446768 En Servicio San Antonio de Abad Km 6 - Carretera Iberia Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 504488-28 I&T ELECTRIC S.A.C. 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 40 100 1 Negativo Plomo

2152 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorInstituto Superior Tecnológico de Iberi IB01 Biposte 2000629 8739025 445051 En Servicio Distrito de Iberia Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 2604 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 75 100 390 1 Negativo Plomo

2153 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fiscalia Provisional Mixta de Iberia IB01 Biposte 2000454 8738895 444663 En Servicio Calle Victor Raul Haya de la Torre Q3-07 Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 210455 FASETRON S.R.L 2011 22.9/0.23 KV Dyn5 125 155 570 1 Negativo Plomo

2154 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Proyecto Especial Madre de Dios IB01 Biposte 2000498 8739043 447074 En Servicio Av. San Martin 291-Iberia Iberia TahuamanuMADRE DE DIO 453 EVSA 2009 22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 60  - 380 1 Negativo Plomo

2155 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Shiringayoc 01 PM07 Monoposte 2000319 8684011 490761 En Servicio Comunidad Campesina Shiringayoc Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 629-03 RESELEC 2008 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 40 110 373 1 Negativo Plomo

2156 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.C. Santa Maria PM-07 Monoposte 2000453 8685095 499215 En Servicio Tahuamanu - Madre de Dios Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO - EPLI S.A.C - 22.9/0.46-0.23  KV Dyn5 50 - - 1 Negativo Plomo

2157 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED SBM La Pastora 02 PM-07 Monoposte 2000602 8685095 499212 En Servicio Pastora - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2356 H&P Industrial S.R.L. 2015 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 45 120 1 Negativo Plomo

2158 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED SBM Pastora 003 PM07 Monoposte 2000603 8609852 472754 En Servicio La Pastora Tambopata TambopataMADRE DE DIO 113137902 PROMELSA S.A. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 45 195 1 Negativo Plomo

2159 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorEmapat - Pastora Planta de Bombeo PM07 Biposte 2000352 8608806 476714 En Servicio La Pastora Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR-2010-07062-01 EPLI S.A.C 2010 22.9/0.46 KV Dyn5 320 289 1176 1 Negativo Plomo

2160 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Tambopata  - Biposte  - 8607267 479454 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3032 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 105 550 1 Negativo Plomo
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2200 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador CC. Cruzpata UR01 Monoposte 0080832 8518777 812213 En servicio CC. Cruzpata - Maras Maras Urubamba CUSCO 111239202 ELKO PERUANA S.A. 2014 22.9-10/0.40 KV Dyn5 15 112 360 1 Negativo Plomo

2201 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cruzpata UR01 Monoposte 0080154 8646142 431102 En servicio Comunidad Cruzpata Maras Urubamba CUSCO 114531 DELCROSA 1978 10/0.23 KV Dyn5 50  - 400 1 Negativo Plomo

2202 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8517542 813187 En servicio Sector Huaypocc, Cruz Pata Maras Urubamba CUSCO 2205118 ELKO PERUANA S.A. 1993 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 50 170 450 1 Negativo Plomo

2203 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan Bautista UR01 Monoposte 0080889 8516185 814017 En servicio San Juan Bautista Chinchero Urubamba CUSCO 2933 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 50 90 350 1 Negativo Plomo

2204 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  -  Monoposte S/C 8515671 814357 En servicio Sector San Juan Bautista Chinchero Urubamba CUSCO 111168406 PROMELSA S.A. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 75 320 1 Negativo Plomo

2205 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Charac CA03 Monoposte 0070065 8514177 814896 En servicio Charac Chinchero Urubamba CUSCO 2930 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

2206 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Miraflores UR01 Monoposte 0080157 8515705 813456 En servicio Comunidad Huaypo Grande Chinchero Urubamba CUSCO 120 TESLA S.A.C. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 15 28gal 441 1 Negativo Plomo

2207 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San José 2 UR01 Monoposte 0080887 8518899 813099 En servicio Huaypo Grande Chinchero Urubamba CUSCO 2917 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Ii0 15 60 170 1 Negativo Plomo

2208 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chequerec UR01 Monoposte 0080153 8694577 434109 En servicio Comunidad Chequerec Maras Urubamba CUSCO 131860 BROWN BOVERI DEL PER 1981 10/0.23 KV Ii0 25 95 240 1 Negativo Plomo

2209 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Capuliyoc UR01 Monoposte  0080152 8520434 810570 En servicio Sector capuliyoc Maras Urubamba CUSCO 560141 ELKO PERUANA S.A. 2003 10/0.40-0.231 KV Ii0 15  - 160 1 Negativo Plomo

2210 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pizarro - Maras 1 UR01 Biposte 0080136 8523811 808130 En servicio Calle Pizarro Maras Urubamba CUSCO 15904 BROWN BOVERI DEL PER 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 80 230 680 1 Negativo Plomo

2211 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Crucero- Maras 3 UR01 Monoposte 0080138 8524027 808123 En servicio Calle crucero Maras Urubamba CUSCO 873 TRANSFORMADORES HH 1994 10/0.23 KV Dyn11 50 155 520 1 Negativo Plomo

2212 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8519938 467237 En servicio Comunidad Mahuaypata Maras Urubamba CUSCO LTRD22093-02 ELKO PERUANA S.A. 1996 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 187 490 1 Negativo Plomo

2213 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chan Chan - Mahuaypamapa UR01 Monoposte 0080149 8519628 808706 En servicio Comunidad Mahuaypata Maras Urubamba CUSCO 131676 BROWN BOVERI DEL PER 1980 10/0.23 KV Dyn5 25 90 240 1 Negativo Plomo

2214 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quillahuamán UR01 Monoposte 0080145 8518363 808458 En servicio Comunidad Mahuaypata Maras Urubamba CUSCO 23877 ABB 1996 22.9-10/0.40 KV Dyn5 25 135 410 1 Negativo Plomo

2215 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chocpa -  Mahuaypampa UR01 Monoposte 0080147 8646741 434519 En servicio Comunidad Mahuaypata Maras Urubamba CUSCO 1890125 ELKO PERUANA S.A. 1996 22.9-10/0.40-0.23 KV Ii0 25 110 390 1 Negativo Plomo

2216 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccollana Baja UR01 Monoposte 0080159 8519419 813193 En servicio Comunidad Ccollana Maras Urubamba CUSCO 132312 BROWN BOVERI DEL PER 1984 10/0.23 KV Ii0 25 58 260 1 Negativo Plomo

2217 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccollana Alta UR01 Monoposte 0080161 8519073 813525 En servicio Comunidad Ccollana Maras Urubamba CUSCO 131858 BROWN BOVERI DEL PER 1981 10/0.23 KV Dyn5 25 95 240 1 Negativo Plomo

2218 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huattata UR01 Monoposte 0080165 8520241 814857 En servicio Comunidad Huattata HuayllabambaUrubamba CUSCO S60134 ELKO PERUANA S.A.  - 10/0.40-0.231 KV Dyn5 15 60 160 1 Negativo Plomo

2219 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huattata 1 UR01 Monoposte 0080162 8519091 815165 En servicio Comunidad Huattata HuayllabambaUrubamba CUSCO 1166 FABEM 1980 10/0.23 KV Dyn5 50 125 450 1 Negativo Plomo

2220 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Racchi UR01 Monoposte 0080715 8520281 816076 En servicio Racchi HuayllabambaUrubamba CUSCO 1477 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 80 180 1 Negativo Plomo

2221 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Racchi UR01 Biposte 0080715-1 8520629 816498 En servicio Racchi HuayllabambaUrubamba CUSCO L-17359 BROWN BOVERI DEL PER 1986 10.5/0.23 KV Dyn5 100 220 705 1 Negativo Plomo

2222 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chimpa Racchi UR01 Monoposte 0080605 8521054 815616 En servicio Chimpa Racchi HuayllabambaUrubamba CUSCO 482 TRANSFORMADORES HH 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 230 1 Negativo Plomo

2223 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.C. Yanacona CA01 Monoposte 0070614 8519520 817972 En servicio Yanacona Chinchero Urubamba CUSCO 4747-12 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 95 340 1 Negativo Plomo

2224 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Isidro CA01 Monoposte 0070170 8506649 799981 En servicio San Isidro Anta Anta CUSCO KC 4459 RYMEL S.A.C 2006 22.9/0.23 KV Ii0 15 35 135 1 Negativo Plomo

2225 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Zurite - Anta CA01 Monoposte 0070322 8507069 798801 En servicio Sector Ramal, San Isidro Con Zurite Zurite Anta CUSCO 1587 TESLA S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 85 190 1 Negativo Plomo

2226 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yanama I CA01 Monoposte 0070171 8507626 797859 En servicio Yanama I Zurite Anta CUSCO TR-2006-0653-24 EPLI S.A.C 2006 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 128 441 1 Negativo Plomo

2227 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Curamba 1 CA01 Monoposte 0070051 8506550 797788 En servicio Curamba 1 Zurite Anta CUSCO 161998 T-20 DELCROSA 2000 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 114 341 1 Negativo Plomo

2228 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Curamba2 CA01 Monoposte 0070052 8506273 757932 En servicio Curamba2 Zurite Anta CUSCO 111187502 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 75 260 1 Negativo Plomo

2229 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8506081 798403 En servicio Sector Curamba, Zurite Anta Anta CUSCO 3176 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dd6-Dd7 37.5 80 300 1 Negativo Plomo

2230 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Curamba3 CA01 Monoposte 0070053 8506753 796860 En servicio Curamba3 Zurite Anta CUSCO 111187508 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 75 260 1 Negativo Plomo

2231 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nuevo Amanecer  - Monoposte 0070658 8508069 797359 En servicio Nuevo Amanecer yanama Zurite Anta CUSCO 111-2824 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 375 1 Negativo Plomo

2232 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Erapampa CA01 Monoposte 0070499 8508112 795579 En servicio Sector Erapampa - Anta Zurite Anta CUSCO 111239302 PROMELSA S.A. 2014 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 25 96 343 1 Negativo Plomo

2233 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8508432 795153 En servicio Sector Paradero Almería, Cc. Katañiray Ancahuasi Anta CUSCO 111187807 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

2234 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Moyococha CA01 Monoposte 0070500 8508604 795292 En servicio Sector Moyocoha - Ancahuasi Ancahuasi Anta CUSCO 111239201 PROMELSA S.A. 2014 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 15 112 360 1 Negativo Plomo

2235 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Katañiray 05 CA01 Monoposte 0070626 8507740 794581 En servicio Katañiray 05 Ancahuasi Anta CUSCO 111272304 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2236 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Katañiray 06 CA01 Monoposte 0070620 8507933 794078 En servicio Katañiray 06 Ancahuasi Anta CUSCO 111272326 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2237 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Catañiray S.E. 04 CA01 Monoposte 0070055 8508281 794570 En servicio Catañiray S.E. 04 Ancahuasi Anta CUSCO 111272322 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2238 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Catañiray 02 CA01 Monoposte 0070621 8508678 794746 En servicio Catañiray 02 Ancahuasi Anta CUSCO 111272320 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2239 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Catañiray S.E. 3 (Umuturo) CA01 Monoposte 0070054 8505115 794380 En servicio Catañiray S.E. 3 (Umuturo) Ancahuasi Anta CUSCO 111272313 DELCROSA 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2240 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaquillcasa 5 CA01 Monoposte 0070617 8510112 793700 En servicio Ancahuasi Ancahuasi Anta CUSCO 111272308 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2241 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8510543 793796 En servicio La Florida Ancahuasi Anta CUSCO 753-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 22.9/0.22 KV Ii0 1*30VA  - 110 1 Negativo Plomo

2242 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaquillcasa S.E CA01 Monoposte 0070636 8510655 753700 En servicio Chaquillcasa S.E Ancahuasi Anta CUSCO 111272306 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2243 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaquillcasa 3  S.E. CA01 Monoposte 0070616 8674299 432614 En servicio Chaquillcasa 3  S.E. Ancahuasi Anta CUSCO 111272312 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2244 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaquilcasa S.E. 1  - Monoposte 0070057 8510476 793448 En servicio Chaquilcasa S.E. 1 Ancahuasi Anta CUSCO 111272404 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 77 270 1 Negativo Plomo

2245 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaquilcasa S.E. 2  -  Monoposte 0070058 8510916 793415 En servicio Chaquilcasa S.E. 2 Ancahuasi Anta CUSCO 111272305 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2246 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Marquesbamba  - Monoposte 0070104 8506018 802877 En servicio Sector Marquesbamba Anta Anta CUSCO TR-2006-0653-10 EPLI S.A.C 2006 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 128 441 1 Negativo Plomo

2247 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccahuara  - Monoposte 0070379 8512037 789764 En servicio Soccahuara Ancahuasi Anta CUSCO 840-11 RESELEC 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 172 55 1 Negativo Plomo

2248 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chamancalla - Antahuasi  -  Monoposte 0070078 8511990 788797 En servicio Chamancalla - Ancahuasi Ancahuasi Anta CUSCO TR-2014-1155-02 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.231 KV Ii0 25 112 365 1 Negativo Plomo

2249 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huillqui - Ancahuasi  - Monoposte 0070230 8512459 787139 En servicio Huillqui - Ancahuasi Ancahuasi Anta CUSCO 111272307 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 15 75 250 1 Negativo Plomo

2250 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chinllahuacho CA01 Monoposte S/C 8511689 782723 En servicio Chinllahuacho Limatambo Anta CUSCO 111187504 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 75 260 1 Negativo Plomo

2251 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayaviri - Limatambo  - Monoposte 0070081 8510650 782382 En servicio Ayaviri - Limatambo Limatambo Anta CUSCO L-21714 ABB 1995 22.9/0.38-0.22 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

2252 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tambohuillca - Pampacomga CA01 Monoposte 0070083 8511971 781707 En servicio Tambohuillca - Pampacomga Limatambo Anta CUSCO L-24256 ABB 1997 22.9/0.38-0.22 KV Dyn5 50 95 340 1 Negativo Plomo

2253 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampacomga  - Biposte 0070084 8512309 781377 En servicio Pampacomga Limatambo Anta CUSCO 138697-T4 DELCROSA 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

2254 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Candompata  - Monoposte 4600 8511328 780871 En servicio Candompata Limatambo Anta CUSCO XA-1028-A  EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 87 185 1 Negativo Plomo

2255 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Complejo Deportivo  - Monoposte S/C 8510326 780421 En servicio Challbamba Limatambo Anta CUSCO S1-1131590 PROMELSA S.A. 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 75 260 1 Negativo Plomo

2256 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mollemarca  - Monoposte S/C 8510253 778788 En servicio Mollemarca Limatambo Anta CUSCO L-21042 ABB 1994 22.9/0.40 KV Dyn5 50 155 500 1 Negativo Plomo

2257 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yerbabuenayoc  - Monoposte 0070118 8508856 777207 En servicio Yerbabuenayoc Limatambo Anta CUSCO 111168503 PROMELSA S.A.  - 22.9/0.40 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

2258 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Limatambo II CA01 Monoposte 0070384 8508447 776751 En servicio Pista Limatambo a Abancay Limatambo Anta CUSCO 11353 TRANSFORMADORES HH 1995 22.9/0.40-0.23 KV Dyn11 50 155 525 1 Negativo Plomo

2259 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huascarpata CA01 Monoposte 0070295 8507795 775832 En servicio Huascarpata Limatambo Anta CUSCO 111167816 PROMELSA S.A.  - 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

2260 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rioja Limatambo CA01 Monoposte S/C 8507962 776073 En servicio Rioja Limatambo Limatambo Anta CUSCO 505058-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.22 KV Dyn5 1 16 70 1 Negativo Plomo

2261 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tarahuasi - Limatambo  - Biposte 0070106 8509562 777639 En servicio Tarahuasi - Limatambo Limatambo Anta CUSCO L-21024 ABB 1994 22.9-10/0.40 KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

2262 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huillique 2  - Monoposte 0070635 8512578 786317 En servicio Huillique 2 Chinchero Urubamba CUSCO 111272316 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 15 70 250 1 Negativo Plomo

2263 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Victoria 1  - Monoposte 0070451 8516822 819131 En servicio Nueva Victoria I Chinchero Urubamba CUSCO 486 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

2264 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Victoria II CA03 Monoposte 0070452 8517256 819232 En servicio Nueva Victoria II Chinchero Urubamba CUSCO 485 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

2265 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Olonei I CA03 Monoposte 0070060 8515547 817374 En servicio Olonei I Chinchero Urubamba CUSCO 2923 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 80 250 1 Negativo Plomo

2266 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Muyuri I CA03 Monoposte 0070062 8514736 816909 En servicio Muyuri I Chinchero Urubamba CUSCO 2927 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 250 1 Negativo Plomo

2267 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mayuri II  - Monoposte 0070063 8513554 816754 En servicio Mayuri II Chinchero Urubamba CUSCO 2924 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 250 1 Negativo Plomo

2268 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Isidro CA03 Monoposte 0070223 8514176 816010 En servicio San Isidro II Chinchero Urubamba CUSCO 2931 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

2269 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8516707 815364 En servicio San Juan Bautista I Chinchero Urubamba CUSCO 480 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15 40 140 1 Negativo Plomo

2270 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Umanes UR01 Biposte 0080163 8518037 816333 En servicio CC. Umanes Chinchero Urubamba CUSCO 2934 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 120 470 1 Negativo Plomo

2271 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Olones III CA03 Monoposte 0070061 8515894 866370 En servicio Olones III Chinchero Urubamba CUSCO 2928 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 250 1 Negativo Plomo

2272 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Olones II CA03 Monoposte 0070064 8516496 817461 En servicio Olones II Chinchero Urubamba CUSCO 2219 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 60 170 1 Negativo Plomo

2273 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huitapujio CA03 Monoposte 0070068 8515847 819945 En servicio Huitapujio Chinchero Urubamba CUSCO 575 TRANSFORMADORES HH 1992 10/0.38-0.22 KV Dyn5 50 155 440 1 Negativo Plomo

2274 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taucca CA03 Monoposte 0070097 8515424 175120 En servicio Taucca Chinchero Urubamba CUSCO 122 TESLA S.A.C. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 25 28gal 441 1 Negativo Plomo

2275 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ichucancha - Monoposte 0070388 8514292 175418 En servicio Sector Ichucancha - CC Masbro Chinchero Urubamba CUSCO XC-4441 RYMEL S.A.C 2006 10.5/0.23 KV Ii0 15 30 130 1 Negativo Plomo

2276 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8514684 819245 En servicio Piuraypampa, Piuray Chinchero Urubamba CUSCO 2205394 ELKO PERUANA S.A. 1999 22.9-10/0.40 KV Dyn5 50 150 390 1 Negativo Plomo

2277 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Piuray CA03 Monoposte 0070458 8514281 819781 En servicio Piuray Chinchero Urubamba CUSCO TR2014-11057-02 EPLI S.A.C 2015 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 134 446 1 Negativo Plomo

2278 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Grifo mi Rosal CA03 Monoposte 0070461 8513241 818513 En servicio Loraypo Chinchero Urubamba CUSCO 101 TESLA S.A.C. 2011 10/0.38-0.23 KV Dyn5 35.5 28gal 441 1 Negativo Plomo

2279 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chumpicancha - Qorimarca  - Monoposte S/C 8512801 818626 En servicio Chumpicancha - Qorimarca Chinchero Urubamba CUSCO 156 TESLA S.A.C. 2012 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 30 441 1 Negativo Plomo

2280 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Corimarca Pueblo CA03 Monoposte 0070165 8512427 818233 En servicio Corimarca Pueblo Chinchero Urubamba CUSCO 2932 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 350 1 Negativo Plomo

2298 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Planta de Bombeo UR01 Biposte 0080841 8524211 807653 En servicio Maras Maras Urubamba CUSCO 181 TESLA S.A.C. 2013 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 55 650 1 Negativo Plomo

2300 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yaurisque QU-05 Biposte 10568 8487732 182841 En Servicio Centro Poblado Yaurisque Yaurisque Paruro CUSCO L-21882 ABB 1995 22.9/0.40 KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

2301 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ranraccasa QU-05 Monoposte 10573 8484999 185970 En Servicio Comunidad Ranraccasa Paruro Paruro CUSCO 2205878 ELKO PERUANA S.A. 1997 22.9/0.40 KV Dyn5 50  -  - 1 Negativo Plomo

2302 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Incacona QU-05 Biposte 0010575 8476478 191025 En Servicio Paruro II Paruro Paruro CUSCO L-21827 ABB 1995 22,9/0.46-0.23 KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

2303 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cucuchir QU-05 Biposte 0010574 8471477 191302 En Servicio Paruro Paruro Paruro CUSCO 13619-T1 DELCROSA 1993 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 80  - 750 1 Negativo Plomo

2304 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paruro III QU-05 Biposte 0010576 8473655 191457 En Servicio Paruro III Paruro Paruro CUSCO 21829 ABB 1995 22.9/0.40 KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

2305 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paruro Iv (Huatacalla Mirador) QU-05 Monoposte 10577 8476629 191785 En Servicio Paruro Iv (Huatacalla Mirador) Paruro Paruro CUSCO 161998T8 DELCROSA 2000 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 114 341 1 Negativo Plomo

2306 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Calle Sucre I S.S. QU-02 Monoposte 0010128 8509965 182565 En Servicio Calle Sucre I S.S. San Sebastian Cusco CUSCO S-140129 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Ii0 25 126 380 1 Negativo Plomo

2307 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cusibamba Alto QU-05 Monoposte 10723 8470249 193190 En Servicio Cusibamba Alto-Paruro Colcha Paruro CUSCO 10723 TRANSFORMADORES HH 1998 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 80 200 1 Negativo Plomo

2308 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Argentina Ucchullo DO-05 Monoposte 10175 8470250 193190 En Servicio Av. Argentina Con Pasaje Peru Cusco Cusco CUSCO 10175 FABEM 1992 10/0.23 KV Dyn5 50 140 450 1 Negativo Plomo

2309 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Los Angeles QU-03 Biposte 10513 8504095 179200 En Servicio Urb. Los Angeles San Sebastian Cusco CUSCO 14344 ABB 1979 10/0.23 KV Dyn5 100 222 672 1 Negativo Plomo
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2310 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Radio Onda Imperial DO-05 Monoposte 10163 8503918 179405 En Servicio Radio Onda Imperial Cusco Cusco CUSCO 15337 ABB 1981 10/0.23 KV Dyn5 50 176 476 1 Negativo Plomo

2311 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayuda Mutua Iii DO-05 Monoposte 10495 8503953 179687 En Servicio Av. Marcial Velasques -Asoc. De Vivienda Ayuda Mutua Cusco Cusco CUSCO 719 NEGOCER KV EIRL 2003 10/0.23 KV Dyn5 30 185 515 1 Negativo Plomo

2312 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jose Escobedo DO-05 Monoposte 10975 8503959 179747 En Servicio Av. Marcial Velasques Cusco Cusco CUSCO 10975 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 190 320 1 Negativo Plomo

2313 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Buena Vista Ii DO-05 Biposte 10314 8503914 180194 En Servicio Buena Vista Ii Cusco Cusco CUSCO 10314 FABEM 1986 10.5/0.23 KV Dyn5 80 170 600 1 Negativo Plomo

2314 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tambillo DO-05 Monoposte 10092 8504663 179361 En Servicio Tambillo Cusco Cusco CUSCO 111187701 PROMELSA S.A. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 75 320 1 Negativo Plomo

2315 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed nueva Calle Inca Yupanqui QU-03 Biposte S/C 8504484 179402 En Servicio Calle Inca Yupanqui Cusco Cusco CUSCO TR-2014-11066-08 EPLI S.A.C 2015 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 142 565 1 Negativo Plomo

2316 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPanamericana Norte - General La Ma DO-01 Monoposte 11225 8502988 175849 En Servicio Panamericana Norte Santiago Cusco CUSCO 250549 FASETRON S.R.L 2015 10.5/0.23 KV Ii0 5 30 80 1 Negativo Plomo

2317 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva N°04 DO-04 Monoposte 11205 8506498 178695 En Servicio Huayllarcocha Cusco Cusco CUSCO 2834 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 80 280 1 Negativo Plomo

2318 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Subestación DO-04 Biposte 10428 8506782 179019 En Servicio Comunidad Huayllarcocha Cusco Cusco CUSCO 2833 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 100 390 1 Negativo Plomo

2319 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Ccorao QU-03 Monoposte S/C 8507390 183832 En Servicio Ccorao Cusco Cusco CUSCO 344711 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 100 260 1 Negativo Plomo

2320 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad De Corao QU-03 Biposte 11061 8507918 183525 En Servicio Corao San Sebastian Cusco CUSCO 1008-06 TRAMOG PERU 2013 22.9/0.23 KV Dyn5 75 139 499 1 Negativo Plomo

2321 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccorao 1 QU-03 Monoposte 10378 8508321 183457 En Servicio C.C Ccorao San Sebastian Cusco CUSCO 2205086 ELKO PERUANA S.A. 1991 10/0.398-0.22 KV Dyn5 50 178 480 1 Negativo Plomo

2322 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Carretera A Sicuani QU-03 Biposte 0060405 8499150 191615 En Servicio Carretera A Sicuani Cusco Cusco CUSCO 321803 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 200 250 900 1 Negativo Plomo

2323 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed nueva Empresa Metamea QU-03 Biposte S/C 8498805 192372 En Servicio Empresa Metamea Cusco Cusco CUSCO T3-2017-371 TESLA S.A.C. 2017 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 201 650 1 Negativo Plomo

2324 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ipesa Sac. OR-03 Monoposte 60390 8496707 195857 En Servicio Huasao Oropesa Quispicanchi CUSCO 100077-01 ABB 2000 10/0.23 KV Dyn5 50 95 340 1 Negativo Plomo

2325 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccocha Ccocha DO-01 Monoposte 10803 8496926 822358 En Servicio Jaquira Grande Santiago Cusco CUSCO 16479 FASETRON S.R.L 2006 10-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 15 50 140 1 Negativo Plomo

2326 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadornamericana Norte - Don Jose De San M DO-01 Monoposte 11224 8503718 175915 En Servicio Panamericana Norte Cusco Cusco CUSCO 504004-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.23 KV Ii0 5 16 70 1 Negativo Plomo

2327 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Panamericana Norte- Mirador DO-01 Monoposte 11223 8504123 176164 En Servicio Panamericana Norte- Mirador Cusco Cusco CUSCO 504004-03 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10.5/0.23 KV Ii0 5 16 70 1 Negativo Plomo

2328 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aa.Hh. Chinchero DO-01 Biposte 10544 8504646 176064 En Servicio Aa.Hh. Chinchero Cusco Cusco CUSCO TR-20147-11064-06 EPLI S.A.C 2016 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 142 568 1 Negativo Plomo

2329 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ceramica Llaulli DO-01 Biposte 10083 8504445 176254 En Servicio Ceramica Llaulli Cusco Cusco CUSCO 5435 FACTORIA CANEPA TABIN  - 10/0.23 KV Dyn5 75 70  - 1 Negativo Plomo

2330 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Mandorani QU-03 Monoposte 10443 8508389 183181 En Servicio Comunidad Mandorani San Sebastian Cusco CUSCO 917 TRANSFORMADORES HH 1994 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn11 50 155 520 1 Negativo Plomo

2331 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Intiq Samanan - Chitapampa QU-03 Monoposte 11114 8509096 183785 En Servicio Ccorao - Entrada A Chitapampa Taray Calca CUSCO 111187703 PROMELSA S.A. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 75 320 1 Negativo Plomo

2332 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Wilcapata QU-03 Monoposte 10398 8510387 183078 En Servicio Comunidad Wilcapata Cusco Cusco CUSCO S140302 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 78 340 1 Negativo Plomo

2333 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Sequeraccay QU-03 Monoposte 10380 8509833 182117 En Servicio Comunidad Sequeraccay Cusco Cusco CUSCO S3111709 PROMELSA S.A. 2005 10.5/0.40-0.23 KV Ii0 25 75 230 1 Negativo Plomo

2334 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccorimarca QU-03 Monoposte 10563 8509132 181647 En Servicio Comunidad Ccorimarca Cusco Cusco CUSCO 2420 ABB 1997 22.9-10.5/0.40 KV Dyn5 50 95 350 1 Negativo Plomo

2335 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Queser QU-03 Monoposte 10820 8509160 180143 En Servicio Queser Cusco Cusco CUSCO 189 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2006 10-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 10 50 140 1 Negativo Plomo

2336 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Chitapampa QU-03 Monoposte 10397 8509764 183695 En Servicio Comunidad Chitapampa Taray Calca CUSCO 10397 DELCROSA 1992 10/0.38-0.23 KV Dyn5 37.5  - 365 1 Negativo Plomo

2337 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Feria Artesanal Intihuatana QU-03 Biposte 10924 8508901 184050 En Servicio Feria Artesanal Intihuatana- Corao Taray Calca CUSCO 111168601 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 75 100 410 1 Negativo Plomo

2338 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Banco Internacional DO-03 Monoposte 10072 8508948 185048 En Servicio Av. El Sol Cusco Cusco CUSCO L19209 ABB 1992 10/0.398 KV Dyn5 25 135 390 1 Negativo Plomo

2339 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Parcarwasi PI-01 Monoposte 80713 8509379 185967 En Servicio Parcarwasi Taray Calca CUSCO 1476 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 80 180 1 Negativo Plomo

2340 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Awana Kancha PI-02 Monoposte S/C 8509447 187038 En Servicio Awana Kancha Cusco Cusco CUSCO 200272 FASETRON S.R.L 2010 10/0.23 KV Ii0 25 66 210 1 Negativo Plomo

2341 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed nueva Pisaq PI-02 Monoposte S/C 8514548 189960 En Servicio Pisaq Pisaq Calca CUSCO T96693 ELECTRIC POWER 1997 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 10 70 190 1 Negativo Plomo

2342 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tucsan PI-04 Monoposte 80055 8514633 189330 En Servicio Pista Asfaltada Calca Pisac Calca CUSCO 141082T8 DELCROSA 1998 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 70 250 1 Negativo Plomo

2343 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tucsan-Viacha PI-05 Monoposte 80714 8515023 188184 En Servicio Tucsan-Viacha Coya Calca CUSCO 1478 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 85 235 1 Negativo Plomo

2344 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chinchaypampa Alta PI-02 Monoposte 80763 8514345 190563 En Servicio Pista Pisac - Taray Pisac Calca CUSCO 80763 RESELEC 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Ii0 15 90 285 1 Negativo Plomo

2345 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chinchaypampa Baja PI-04 Monoposte 80764 8514412 190224 En Servicio Pista Pisac - Taray Pisac Calca CUSCO 504490-31 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

2346 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rumichaca Ccotowincho 1 UR-02 Monoposte 80718 8514320 189989 En Servicio Rumichaca Ccotowincho Urubamba Urubamba CUSCO 1497 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10.5-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 15 80 180 1 Negativo Plomo

2347 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taray PI-01 Biposte 80058 8513764 189532 En Servicio Plaza De Armas De Taray Taray Calca CUSCO 5163233 STROMBERG  - 10/0.40 KV Dyn5 100 125 505 1 Negativo Plomo

2348 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccaccaccolloc PI-02 Monoposte 10069 8509488 186764 En Servicio Comunidad Ccaccaccolloc Pisac Calca CUSCO 2203318 ELKO PERUANA S.A. 1996 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 30 187 490 1 Negativo Plomo

2349 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quencha Quencha PI-02 Monoposte 80765 8515443 192797 En Servicio Quencha Quencha Pisac Calca CUSCO 1260-11 RESELEC 2010 10.5/0.46-0.23 KV Ii0 10 78 226 1 Negativo Plomo

2350 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cuyo Chico PI-02 Monoposte 80091 8515879 193047 En Servicio Comunidad Cuyo Chico Pisac Calca CUSCO 2205208 ELKO PERUANA S.A. 1994 10/0.398-0.22 KV Dyn5 50 170 450 1 Negativo Plomo

2351 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maska 1 PI-02 Monoposte 80092 8516313 193186 En Servicio Comunidad Maska Pisac Calca CUSCO T96721 ELECTRIC POWER 1997 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 100 290 1 Negativo Plomo

2352 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Maska 2 PI-02 Monoposte 80093 8516523 193127 En Servicio Comunidad Maska Pisac Calca CUSCO 80093 ELECTRIC POWER 1997 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 85 240 1 Negativo Plomo

2353 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Qquello Qquello PI-02 Monoposte 80111 8518349 195231 En Servicio Quello Quello Pisac Calca CUSCO 96686 ELECTRIC POWER 1995 22.9-10/0.40-0.23 KV Ii0 25 100 350 1 Negativo Plomo

2354 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Saccacca DO-03 Monoposte S/C 8519061 195708 En Servicio Comunidad Saccacca Cusco Cusco CUSCO T96715 ELECTRIC POWER 1997 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 100 290 1 Negativo Plomo

2355 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sacaca 2 PI-02 Monoposte 80119 8519202 196172 En Servicio Comunidad Sacaca Pisac Calca CUSCO T96698 ELECTRIC POWER 1997 22.9-10/0.40-0.23 KV Ii0 15 85 240 1 Negativo Plomo

2356 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Saccacca2 DO-03 Monoposte S/C 8518914 196151 En Servicio Comunidad Saccacca2 Cusco Cusco Cusco T96682 ELECTRIC POWER 1996 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 150 50 1 Negativo Plomo

2357 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cuyo Grande DO-03 Monoposte S/C 8517803 196605 En Servicio Cuyo Grande Cusco Cusco CUSCO T96683 ELECTRIC POWER 1996 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 150 500 1 Negativo Plomo

2358 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cuyo Grande 2 PI-02 Monoposte 80123 8517433 196420 En Servicio Comunidad Cuyo Grande Pisac Calca CUSCO T96684 ELECTRIC POWER 1996 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 150 500 1 Negativo Plomo

2359 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Amaru PI-02 Monoposte S/C 8519202 194647 En Servicio Amaru Pisac Calca CUSCO T96717 ELECTRIC POWER 1997 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 100 295 1 Negativo Plomo

2360 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Amaru PI-02 Monoposte S/C 8519419 194542 En Servicio Amaru Pisac Calca CUSCO T99908 ELECTRIC POWER 1999 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 25 85 280 1 Negativo Plomo

2361 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Amaru PI-02 Monoposte S/C 8519333 194224 En Servicio Amaru Pisac Calca CUSCO T967001 ELECTRIC POWER 1997 22.9-13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 85 240 1 Negativo Plomo

2362 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paru Paru PI-02 Monoposte S/C 8521110 194400 En Servicio Paru Paru Pisac Calca CUSCO T96718 ELECTRIC POWER 1997 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 100 290 1 Negativo Plomo

2363 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Paru Paru PI-02 Monoposte S/C 8521701 194337 En Servicio Paru Paru Pisac Calca CUSCO 99914 ELECTRIC POWER 1999 22.9-10/0.46 KV Ii0 10 50 180 1 Negativo Plomo

2364 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rinconada Del Inca PI-02 Monoposte S/C 8514302 192231 En Servicio Rinconada Del Inca Pisac Calca CUSCO 4010-04 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 10/0.23 KV Dyn5 25 100 230 1 Negativo Plomo

2502 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Grifo Repsol CA-02 Monoposte S/C 8634572 362177 En Servicio Grifo Repsol Anta Anta CUSCO 3324-07 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 100 283 1 Negativo Plomo

2503 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lecheria CA-01 Monoposte 70456 8504742 801416 En Servicio Lecheria Limatambo Anta CUSCO 484 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 50 90 320 1 Negativo Plomo

2504 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Paca Anta CA-02 Biposte S/C 8507824 807790 En Servicio Paca Anta Anta Anta CUSCO 5163229 STROMBERG  - 10/0.40 KV Dyn5 100 125 505 1 Negativo Plomo

2505 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yungaqui Grande CA-02 Biposte 70023 8507599 806760 En Servicio Yungaqui Grande Anta Anta CUSCO TR20147-11066-01 EPLI S.A.C 2015 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 142 580 1 Negativo Plomo

2506 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Francisco CA-02 Monoposte 0070447 8503325 800242 En Servicio San Francisco Anta Anta CUSCO 483 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 230 1 Negativo Plomo

2507 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yungaqui chico CA-02 Biposte 0070024 8508470 808729 En Servicio Yungaqui chico Anta Anta CUSCO S-141281 ESANMENT 2014 22.9/0.40 KV Dyn5 100 180 650 1 Negativo Plomo

2508 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Conchacalla II CA-02 Biposte 70045 8504144 803242 En Servicio Conchacalla II Anta Anta CUSCO S141282 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 100 180 650 1 Negativo Plomo

2509 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Compone s.e. 1 (huancarpata) CA-01 Monoposte 0070048 8502416 808335 En Servicio Compone s.e. 1 (huancarpata) Anta Anta CUSCO 1787 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 50  - 305 1 Negativo Plomo

2510 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Marques Pampa CA-02 Monoposte S/C 8506119 802282 En Servicio Marques Pampa Anta Anta CUSCO 113116504 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.23 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

2511 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Compone S.E. 2 CA-01 Monoposte 0070049 8503024 801782 En Servicio Compone S.E. 2 Anta Anta CUSCO 103442 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.40-0.23 KV -  - 95 418 1 Negativo Plomo

2512 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Compone S.E. 3 CA-01 Monoposte 0070050 8509861 808217 En Servicio Compone S.E. 3 Anta Anta CUSCO TR-2006-0653-20 EPLI S.A.C 2006 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 128 441 1 Negativo Plomo

2513 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Campone CA-02 Monoposte 70050 8506298 800893 En Servicio Campone Anta Anta CUSCO TG-2004-1007-07 EPLI S.A.C 2004 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 180 390 1 Negativo Plomo

2514 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tambo Real S.E. 3 CA-02 Monoposte 0070042 8513250 797425 En Servicio Tambo Real S.E. 3 Zurite Anta CUSCO L-17525 BROWN BOVERI DEL PER 1996 10/0.40 KV Dyn5 50 220 700 1 Negativo Plomo

2516 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Erapampa CA-01 Monoposte 0070499 8517484 796954 En Servicio Sector Erapampa Zurite Anta CUSCO TR-2006-0552-04 EPLI S.A.C 2006 10.5/0.23 KV Dyn5 25 101 390 1 Negativo Plomo

2517 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Auralluruqui CA-02 Monoposte 70662 8512866 799892 En Servicio Auralluruqui Anta Anta CUSCO 3165 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 250 1 Negativo Plomo

2518 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inca Andenes CA-02 Biposte 70209 8512887 798726 En Servicio Inca Andenes Zurite Anta CUSCO  - FABEM 1986 10/0.23 KV Dyn5 100 210 750 1 Negativo Plomo

2519 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.E. Rural CA-02 Biposte S/C 8511030 796676 En Servicio I.E. Rural Anta Anta CUSCO 00-026-S32 OPERANDINA S.A.C. 2000 10/0.23 KV Dyn5 100  - 520 1 Negativo Plomo

2520 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rahuanqui S.E. 2 CA-02 Monoposte 0070039 8513020 797354 En Servicio Rahuanqui S.E. 2 Zurite Anta CUSCO 3166 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 80 250 1 Negativo Plomo

2521 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv las brisas CA-02 Monoposte 0070602 8512355 802414 En Servicio HUAROCONDO Huarocondo Anta CUSCO XA0476A003C EQUIPAMENTOS ELECTRI 1992 10/0.398-0.22 KV Dyn5 25  - 210 1 Negativo Plomo

2522 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Claro Huarocondo CA-02 Monoposte 0070383 8515614 802281 En Servicio Cerro Huarocondo Huarocondo Anta CUSCO 163-10 RESELEC 2000  - Dyn5 50  - 290 1 Negativo Plomo

2523 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Com. Markju  II CA-02 Monoposte 0070376 8521563 808654 En Servicio  Markju Anta Anta CUSCO 1116408 PROMELSA S.A. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 75 320 1 Negativo Plomo

2524 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huerta S.E. 1 CA-02 Monoposte 0070034 8521469 808235 En Servicio Huerta S.E. 1 Anta Anta CUSCO 5163231 STROMBERG  - 10/0.40 KV Dyn5 50 105 335 1 Negativo Plomo

2525 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ancahuasi 2 CA-01 Monoposte 70220 8510543 792385 En Servicio Ancahuasi 2 Ancahuasi Anta CUSCO 111187801 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

2526 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.E. San Martin 3 Final CA-01 Monoposte 70632 8510866 792006 En Servicio S.E. San Martin 3 Final Ancahuasi Anta CUSCO 111272309 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 50 75 250 1 Negativo Plomo

2527 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Martini-Lucrepata S.E. CA-01 Monoposte 70077 8511560 794630 En Servicio San Martini Lucrepata-Ancahuasi Ancahuasi Anta CUSCO 111272403 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 25 77 270 1 Negativo Plomo

2528 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorSed Nueva Trapamix Antena Ancahua CA-02 Monoposte S/C 8511558 790373 En Servicio Trapamix-Antena Ancahuasi Anta Anta CUSCO 2884 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.22 KV Ii0 1x30 VA 45 95 1 Negativo Plomo

2529 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Com. Markju  Ii CA-02 Monoposte 70376 8510908 804158 En Servicio Comunidad Markju Ii Anta Anta CUSCO 111168408 PROMELSA S.A. 2011 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 75 320 1 Negativo Plomo

2530 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Compone S.E. 2 CA-01 Monoposte 70049 8510815 799807 En Servicio Compone S.E. 2 Anta Anta CUSCO TR-2006-0653-T5 EPLI S.A.C 2006 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25  - 441 1 Negativo Plomo

2531 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.E. San Martin CA-01 Monoposte 70631  -  - En Servicio S.E. San Martin Ancahuasi Anta CUSCO 111272318 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2532 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Circa Kcacya 3 S.E CA-01 Monoposte 70619 8509953 792310 En Servicio Circa Kcacya 3 Ancahuasi Anta CUSCO 111272302 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 15 71 250 1 Negativo Plomo

2533 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Circakcacya 1 CA-01 Monoposte 70074 8509537 792533 En Servicio Circa Kcacya 1 Ancahuasi Anta CUSCO 111272323 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2534 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Circakacya 2 S.E. CA-01 Monoposte 70618 8509556 792303 En Servicio Circakacya 2 S.E. Ancahuasi Anta CUSCO 111272317 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2535 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccacahuara S.E.1 CA-01 Monoposte 70075 8641542 804625 En Servicio Ccacahuara S.E. 1 Ancahuasi Anta CUSCO 111272402 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 15 75 220 1 Negativo Plomo

2536 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.E.Ccaccahuara 2 CA-01 Monoposte 70628 8508297 791587 En Servicio S.E.Ccaccahuara 2 Ancahuasi Anta CUSCO 111272324 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2537 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccaccahuara S.E. 04 CA-01 Monoposte 70027 8508083 792452 En Servicio Ccaccahuara S.E. 04 Anta Anta CUSCO 111272315 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 15 75 250 1 Negativo Plomo

2538 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cirkacacya CA-01 Monoposte 70378 8508656 793055 En Servicio Com Cirkacacya Ancahuasi Anta CUSCO S1-1131588 PROMELSA S.A. 2008 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 75 260 1 Negativo Plomo

2540 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllacocha S.E. 2 CA-02 Monoposte 70168 8516270 806697 En Servicio Huayllacocha S.E.2 Huarocondo Anta CUSCO 544 TRANSFORMADORES HH 1992 10/0.38-0.22 KV Dyn5 50 170 480 1 Negativo Plomo
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2541 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllacocha S.E.1 CA-01 Biposte 7016 8515693 802657 En Servicio Huayllacocha S.E.1 Anta Anta CUSCO 547 TRANSFORMADORES HH 1992 10/0.38-0.22 KV Dyn5 75 185 550 1 Negativo Plomo

2542 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaquepay CA-02 Monoposte 70117 8516029 805981 En Servicio Chaquepay Huarocondo Anta CUSCO 577 TRANSFORMADORES HH 1993 10/0.38-0.22 KV Dyn5 50 148 480 1 Negativo Plomo

2543 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Accopucyo CA-02 Monoposte 70344 8515673 802459 En Servicio Accopucyo Huarocondo Anta CUSCO 560139 ELKO PERUANA S.A. 1997 10/0.40 KV Dyn5 15  - 160 1 Negativo Plomo

2544 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuncachimpa CA-02 Monoposte 70033 8515760 806227 En Servicio Yuncachimpa Huarocondo Anta CUSCO 641 TRANSFORMADORES HH 1993 10/0.398-0.22 KV Dyn11 25 98 280 1 Negativo Plomo

2545 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Ollantaytambo S.E 01 UR-02 Monoposte S/C 8566031 796884 En Servicio Ollantaytambo S.E. 01 OllantaytamboUrubamba CUSCO 105778T2 DELCROSA  - 10/0.23 KV Dyn5 64  -  - 1 Negativo Plomo

2546 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Cervecera Valle.Sagrado UR-02 Monoposte S/C 8530988 801476 En Servicio Cervecera Valle Sagrado OllantaytamboUrubamba CUSCO S3-1111535 PROMELSA S.A. 2008 10.5/0.23 KV Dyn5 50 102 365 1 Negativo Plomo

2547 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Ollantaytambo UR-02 Monoposte S/C 8530673 802006 En Servicio Ollantaytambo OllantaytamboUrubamba CUSCO T99966 ELECTRIC POWER 1999 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 100 280 1 Negativo Plomo

2548 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva Ollantaytambo S.E 03 UR-02 Biposte S/C 8529433 808456 En Servicio Ollantaytambo S.E 03 OllantaytamboUrubamba CUSCO 111168906 PROMELSA S.A. 2011 10.5/0.40-0.23 KV Dyn5 100 253 499 1 Negativo Plomo

2549 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuncachimpa CA-02 Monoposte 80264 8524689 819779 En Servicio Yuncachimpa Huarocondo Anta CUSCO S140590 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 50 115 400 1 Negativo Plomo

2550 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huayllabamba UR-04 Biposte 80018 8526004 821423 En Servicio Huayllabamba HuayllabambaUrubamba CUSCO 1460 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 135 500 1 Negativo Plomo

2551 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Particular Maderera UR-02 Monoposte 80854 8526528 822796 En Servicio Sed Particular Maderera Urubamba Urubamba CUSCO S140534 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 50 75 400 1 Negativo Plomo

2600 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAv. San Martin Con Jirón Manco Capa UR-04 Monoposte 004-0252 8525898 815304 En Servicio Av. San Martin Con Jirón Manco Capac Urubamba Urubamba CUSCO 1454 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.23 KV Dd0 - Yd11 50 90 320 1 Negativo Plomo

2601 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sub Estación Pública UR-04 Monoposte 0080727 8187201 852379 En Servicio Av. San Martín Yucay Urubamba CUSCO 505596 I&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 160 445 1 Negativo Plomo
2602 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Juan Velasco Alvarado UR-04 Monoposte 0080727 8523799 818201 En servicio Huayllabamba HuayllabambaUrubamba Cusco 1453 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.23 KV Dd0 - Yd11 50 90 320 1 Negativo Plomo

2603 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. San Juan Bautista UR-04 Biposte 0080726 8523641 817935 En servicio Huayllabamba HuayllabambaUrubamba Cusco 1461 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.23 KV Dd0 - Yd11 100 140 505 1 Negativo Plomo
2604 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Marangani - A. Ugarte UR-04 Monoposte 0040274 8524714 820655 En servicio Marangani - A. Ugarte HuayllabambaUrubamba Cusco 13140589 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 50 115 460 1 Negativo Plomo
2605 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Huycho Puca-Puca UR-04 Monoposte 0080274 8525065 821439 En servicio Comunidad Huycho HuayllabambaUrubamba Cusco 1447 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 85 235 1 Negativo Plomo

2606 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huycho Rinconada UR-04 Monoposte 0080272 8524484 821147 En servicio Comunidad Huycho HuayllabambaUrubamba Cusco 134 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 25 85 235 1 Negativo Plomo
2607 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Huaran UR-04 Biposte 0080753 8526306 821882 En servicio Huaran HuayllabambaUrubamba CUSCO 111230501 PROMELSA S.A. 2013 22.9-10/0.40 KV Dyn5 100 145 550 1 Negativo Plomo
2608 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Huayllabamba UR-04 Monoposte S/C 8526150 822160 En servicio Huayllabamba HuayllabambaUrubamba Cusco 1719 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.23 KV Dd0 - Yd11 50 95 325 1 Negativo Plomo
2609 ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Huaran UR-04 Monoposte 0080753 8526681 821966 En servicio Huaran HuayllabambaUrubamba CUSCO 2380 ANSFORMADORES E INGEN1996 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 50 208 560 1 Negativo Plomo

2611 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Libertad I MZ02 Monoposte - 8577453 381346 En Servicio Sector Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010121EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 25 117 390 1 Negativo Plomo

2615 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Union Progreso SED No 018 PM06 Monoposte - 8575770 414876 En Servicio Sector Union Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010857EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 107 320 1 Negativo Plomo

2616 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Union Progreso SED 022 PM-06 Monoposte - 8499612 420099 En Servicio Sector Union Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010885EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

2620 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nuevo Inambari - Monoposte - 8544632 380746 En Servicio Sector Nueva Inambari Inambari TambopataMADRE DE DIO 1694 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 85 235 1 Negativo Plomo

2621 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Inambari MZ02 Monoposte - 8469741 376066 En Servicio Sector Alto Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 143037-T1 DELCROSA 2005 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 92 361 1 Negativo Plomo

2625 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Inambari I - Monoposte - 8502397 381969 En Servicio Inambari  - Madre de Dios Inambari TambopataMADRE DE DIO S 140324 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.23 - 0.40 KV Yyn6 50 78 340 1 Negativo Plomo

2650 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. San Martin UR-04 Biposte 0080945 8525335 816119 En Servicio Av. San Martin Yucay Urubamba CUSCO 1464 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.23 KV Dd0 - Yd11 100 140 505 1 Negativo Plomo

2651 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. San Martin UR-04 Biposte 0080946 8525119 816359 En Servicio Av. San Martin Yucay Urubamba CUSCO 1465 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 10-22.9/0.24 KV Dyn5-Yyn6 100 140 505 1 Negativo Plomo

2653 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ibanay UR-04 Monoposte S/C 8524510 817233 En Servicio Ibanay Yucay Urubamba CUSCO 1718 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 95 325 1 Negativo Plomo

2654 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Arin UR-04 Monoposte S/C 8526356 823975 En Servicio Arin Huallabamba Urubamba CUSCO 2382 ANSFORMADORES E INGEN1996 22.9-10/0.23 KV Dyn5 50 208 560 1 Negativo Plomo

2655 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Zona Arqueologica Urco UR-04 Monoposte S/C 8525646 175797 En Servicio Zona Arqueologica Urco Huallabamba Urubamba CUSCO 18657 FASETRON S.R.L 2008 22.9/0.22 KV Ii0 3x30/3x15  - 220 1 Negativo Plomo

2656 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huallabamba UR-04 Biposte S/C 8525793 175862 En Servicio Huallabamba Huallabamba Urubamba CUSCO 028 J&C ELECTROMECANICA 2008 22.9-10/0.24 KV Dyn5 75 220 700 1 Negativo Plomo

2657 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huandar PI-05 Monoposte S/C 8525557 175880 En Servicio Huandar Huandar Calca CUSCO 17848  - 2007 10-22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 10 35 50 1 Negativo Plomo

2658 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Bernardo PI-05 Monoposte 0080757 8524949 176393 En Servicio San Bernardo San Bernardo Calca CUSCO 21452  - 2012 10-22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 120 390 1 Negativo Plomo

2659 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urco HU-04 Biposte 0080831 8524712 177328 En Servicio Urco Urco Calca CUSCO 161140 T2 DELCROSA  - 23-10/0.398 KV Dyn5  -  -  - 1 Negativo Plomo

2660 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San José De Urco HU04 Biposte S/C 8524982 177953 En Servicio San José De Urco Urco Calca CUSCO L24225 ABB 1997 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 520 1 Negativo Plomo

2661 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Calca PI-05 Biposte S/C 8525246 178861 En Servicio Calca Calca Calca CUSCO 143800-T1 DELCROSA 2008 10/0.40 KV Dyn5 100 195 585 1 Negativo Plomo

2662 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mercado De Abastos PI-05 Monoposte 0080826 8525416 180175 En Servicio Av. Lacco Yavero - Calca Calca Calca CUSCO S140347 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 185 340 1 Negativo Plomo

2663 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAv. Laco Yavero - Sed Reubicada 0080 PI-05 Biposte 0080827 8525617 180255 En Servicio Esquina De Inclan Y Laco Yavero Calca Calca CUSCO 111230501 ELKO PERUANA S.A. 2013 22.9-10/0.40 KV Dyn5 100 145 550 1 Negativo Plomo

2664 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apv. San Miguel De Sauceda PI-05 Monoposte 0080725 8525757 180309 En Servicio Sauceda Calca Calca CUSCO 2205163 ELKO PERUANA S.A. 1994 10.5/0.398-0.23 KV Dyn5 50 170 450 1 Negativo Plomo

2665 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Fran Bolognesi PI-05 Biposte 0080828 8525712 180073 En Servicio Av. Fran Bolognesi Calca Calca CUSCO 111230502 ELKO PERUANA S.A. 2013 22.9-10/0.40 KV Dyn5 100 145 550 1 Negativo Plomo

2666 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. La Paz PI-05 Monoposte 0080825 8525222 180260 En Servicio Av. La Paz Calca Calca CUSCO 1684-09 RESELEC 2013 10-22.9/0.40 KV Dyn5 50 106 400 1 Negativo Plomo

2667 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Servicentro Leos PI-05 Biposte S/C 8524882 180092 En Servicio Servicentro Leos Calca Calca CUSCO 111362 DELCROSA 1876 10/0.24 KV Dyn5 100   - 650 1 Negativo Plomo

2668 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccoricancha PI-05 Biposte 0080026 8524226 180161 En Servicio Pista Asfaltada Calca Calca Calca CUSCO L-23061 ABB 1995 22.9-10/0.40 KV Dyn5 100  -  - 1 Negativo Plomo

2669 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Calca PI-05 Biposte S/C 8522600 181526 En Servicio Calca Calca Calca CUSCO S140368 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 - Yyn6 - - - 1 Negativo Plomo

3232 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Cerro Huancaray AN-04 Monoposte 1010963 642345 8354231 En Servicio Antena Cerro Huancaray/Andahuaylas/Apurimac HuancarayANDAHUAYLASAPURIMAC 3232 HPQT Electric 2017 13.2/0.23 KV Ii0 25 50 190 1 Negativo Plomo

5000 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccahuanhuire CQ-03 Monoposte 0042116 680139 8504884 En Servicio Progreso/Grau/Apurimac Progreso GRAU APURIMAC 730842 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2011 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 36 130 1 Negativo Plomo

5001 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Cainijata-Cahuanhuire CQ-03 Monoposte 0042117 783087 8432884 En Servicio Progreso/Grau/Apurimac Progreso GRAU APURIMAC 764782 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2011 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 25 95 1 Negativo Plomo

5002 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cconchaccata CQ-03 Monoposte 0040991 780790 8429120 En Servicio Progreso/Grau/Apurimac Progreso GRAU APURIMAC TR-2006-1315-09 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5003 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Lloccol-Cconcacca CQ-03 Monoposte 0042114 784722 8434804 En Servicio Cconcacca/Progreso/Grau/Apurimac Progreso GRAU APURIMAC 654688 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2012 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 25 95 1 Negativo Plomo

5004 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Jajahuasi CQ-03 Monoposte 0042130 789276 8433338 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1771-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5005 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Jajahuasi I CQ-03 Monoposte 0042131 789277 8433538 En Servicio Jajahuasi/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1716-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5006 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pararani I CQ-03 Monoposte 0040985 788736 8432110 En Servicio Pararani/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 99704 ITAYPU 2008 22.9/0.23-0.48 KV Ii0 25 50 180 1 Negativo Plomo

5007 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Challhuahuacho 4 CQ-03 Biposte 0041918 797403 8437625 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1168706 PROMELSA 2011 22.9/0.4 KV Dyn5 100 140 555 1 Negativo Plomo

5008 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Alamos CQ-03 Biposte 0042047 797897 8438264 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 3516-02 MENAUTT ELECTRIC 2013 22.9/0.23-0.4 KV Dyn5 100 155 590 1 Negativo Plomo

5009 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Los Alamos CQ-03 Biposte 0040966 798133 8438376 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 161140-T7 DELCROSA 1994 22.9/0.22-0.38 KV Dyn5 100 - - 1 Negativo Plomo

5010 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Challhuahuacho 1 CQ-04 Biposte 0042002 797212 8437462 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1179101 PROMELSA 2011 22.9/0.23 KV Dyn5 160 206 756 1 Negativo Plomo

5011 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorhallhuahuacho 1(Reubicada Sullubam CQ-04 Biposte 0042002 797212 8437462 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 5141602 SANBIAN SCI TECH 2014 22.9/0.4 KV Dyn5 160 205 890 1 Negativo Plomo

5012 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador I.S.T. de Challhuahuacho CQ-03 Biposte 0040851 797202 8437828 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 887 A.B.H. SAC 2011 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 250 210 1021 1 Negativo Plomo

5013 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador M.S. Corrales CQ-03 Monoposte 0040967 798322 8439084 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2016-1315-17 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.22-0.38 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5014 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador M.S. Corrales I LL-02 Monoposte 0040967-02 798269 8439013 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 3098 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.4 - 0.23 KV Dyn5 50 40 310 1 Negativo Plomo

5015 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Los Mantiales CQ-04 Monoposte 0042225 797064 8437886 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 136984 ABB 1995 22.9/0.46 - 023 KV Dyn5 37.5 - - 1 Negativo Plomo

5016 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Albergue Las Bambas CQ-03 Monoposte 0041874 797184 8437508 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 143 TEISA M.R. 2012 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 50 32 451 1 Negativo Plomo

5017 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Challhuahuacho 3 CQ-03 Biposte 0042008 796998 8437315 En Servicio Calle Diagonal/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMACTR-2014-11073-14 EPLI S.A.C. 2016 22.9/0.22-0.4 KV Dyn5 160 244 927 1 Negativo Plomo

5018 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Carmen Alto CQ-03 Monoposte 0040974 796944 8436087 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1316-08 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 79 209 1 Negativo Plomo

5019 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Carmen Alto-Millpu CQ-04 Monoposte 0042040 797620 8436339 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 3618-05 MENAUTT ELECTRIC 2013 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 10 41 125 1 Negativo Plomo

5020 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro de Salud Fuerobamba CQ-03 Biposte 0042147 799273 8435854 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 145986-T1 DELCROSA 2012 22.9/0.4 KV Dyn5 250 225 936 1 Negativo Plomo

5021 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 10 CQ-03 Biposte 0041953 799330 8430860 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 37430-04 C.E.A.  SAC 2013 22.9/0.4 KV Dyn5 160 208 810 1 Negativo Plomo

5022 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Furabamba 11 CQ-04 Biposte 0041952 799267 8435615 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 145985-T1 DELCROSA 2012 22.9/0.4 KV Dyn5 100 138 544 1 Negativo Plomo

5023 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Furabamba 12 CQ-04 Biposte 0042153 799242 8435038 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMACTR-2014-11063-06 EPLI S.A.C. 2016 22.9/0.4 - 023 KV Dyn5 75 173 628 1 Negativo Plomo

5024 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba  09 CQ-04 Biposte 0041954 799337 8435528 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 145985-T2 DELCROSA 2012 22.9/0.40 KV Dyn5 100 138 544 1 Negativo Plomo

5025 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 08 CQ-04 Biposte 0041955 799323 8435115 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 37430-01 C.E.A.  SAC 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 160 208 810 1 Negativo Plomo

5026 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 07 CQ-04 Biposte 0041956 799304 8434834 En Servicio Fuerabamba/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 37430-02 C.E.A.  SAC 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 160 208 810 1 Negativo Plomo

5027 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 06 CQ-04 Biposte 0042152 799350 8434859 En Servicio Fuerabamba/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 146729-T1 DELCROSA 2013 22.9/0.40 - 0.23 KV Dyn5 75 110 510 1 Negativo Plomo

5028 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 05 CQ-04 Biposte 0042151 799374 8430154 En Servicio Fuerabamba/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 145985-T3 DELCROSA 2012 22.9/0.40 KV Dyn5 100 138 544 1 Negativo Plomo

5029 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 04 CQ-04 Biposte 0042150 799416 8435370 En Servicio Fuerabamba/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 37430-03 C.E.A.  SAC 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 160 208 810 1 Negativo Plomo

5030 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 02 CQ-04 Biposte 0042149 799529 8435679 En Servicio Fuerabamba/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 146728-T1 DELCROSA 2013 22.9/0.23-0.4 KV Dyn5 250 250 1048 1 Negativo Plomo

5031 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorntro de Capacitacion Comunal - Fuerab CQ-04 Biposte 0042154 799529 8435679 En Servicio Fuerabamba/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 146380-T1 DELCROSA 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 75 110 488 1 Negativo Plomo

5032 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Fuerabamba 01 CQ-04 Biposte 0042148 799442 8435960 En Servicio Fuerabamba Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 37430-05 C.E.A.  SAC 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 160 208 810 1 Negativo Plomo

5033 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPlanta de Tratamiento - Nueva Fuerabam CQ-04 Biposte 0042045 799143 8435574 En Servicio Fuerabamba Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMACTR-2012-07111-01 EPLI S.A.C. 2012 22.9/0.40 - 0.23 KV Dyn5 75 255 735 1 Negativo Plomo

5034 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Challhuahuacho 02 CQ-04 Biposte 0042001 796769 8437233 En Servicio Av. Challhuahuacho/Challhuahuacho/Cotabamba/ApurimacChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1598 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 22.9/0.40 - 0.23 KV Dyn5 200 230 840 1 Negativo Plomo

5035 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Wichaypampa 1 CQ-04 Biposte 0041998 796309 8437014 En Servicio Av. Wichaypampa/Challhuahuacho/Cotabamba/ApurimacChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1126-02 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9/0.40 - 0.23 KV Dyn5 100 190 610 1 Negativo Plomo

5036 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Challhuahuacho 04 CQ-04 Biposte 0042034 796482 8437107 En Servicio Av. Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1216-09 RESELEC 2011 22.9/0.40 - 0.23 KV Dyn5 160 - 760 1 Negativo Plomo

5037 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Wichaypampa 03 CQ-04 Biposte 0042000 795735 8436900 En Servicio Av. Wichaypampa/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 111178903 PROMELSA 2011 22.9/0.40 - 0.23 KV Dyn5 100 143 544 1 Negativo Plomo

5038 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tacamipampa CQ-04 Monoposte 0042111 794785 8436763 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 4096-05 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 10 150 485 1 Negativo Plomo

5039 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Concaña CQ-03 Monoposte 0042110 795228 8436245 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1719-06 RESELEC 2013 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5040 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccomo Qaqa CQ-04 Monoposte 0042226 796202 8436469 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2201 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5041 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Camal Nueva Fuerabamba CQ-04 Biposte 0042181 799318 8436394 En Servicio Fuerabamba/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 37587 C.E.A.  SAC 2014 22.9/0.40  KV Dyn5 100 160 540 1 Negativo Plomo

5042 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tratamiento de Agua residual - Nueva CQ-03 Biposte 0042032 799530 8436393 En Servicio Fuerobamba/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 146378-T1 DELCROSA 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 250 230 1008 1 Negativo Plomo

5043 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cumunidad Chila CQ-04 Monoposte 0042227 799925 8435884 En Servicio Chila/ Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2251 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 25 50 185 1 Negativo Plomo

5044 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patabamba CQ-04 Monoposte 0041937 804938 8434385 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 6330255 DELCROSA 1998 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 25 48 165 1 Negativo Plomo

5045 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chacamachay CQ-04 Monoposte 0042368 806140 8436664 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC S1-113139 PROMELSA 2006 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 10 47 144 1 Negativo Plomo
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5046 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nuevo Amanecer CQ-04 Monoposte 0042247 806715 8437252 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2228 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5047 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Amarupata CQ-04 Monoposte 0042257 806905 8437789 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-05 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 5 - 161 1 Negativo Plomo

5048 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Huacuy AN-06 Monoposte 0040942 809187 8440827 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-19 TEISA M.R. 1999 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 58 105 1 Negativo Plomo

5049 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Andres Avelino Caceres AN-06 Monoposte 0040943 807922 8440250 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-16 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5050 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mayupampa AN-06 Monoposte 0042232 807355 8440493 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1316-10 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5051 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Muyurina (Antes Saccana) AN-06 Monoposte 0040969 800173 8440788 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-23 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5052 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Quehuira CQ-03 Monoposte 0040970 800982 8442103 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 134909 ABB 1987 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

5053 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Accolomas CQ-03 Monoposte 0042167 801479 8442792 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1702-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5054 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Chumille CQ-03 Monoposte 0040972 802323 8443008 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 673453 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2010 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 33 126 1 Negativo Plomo

5055 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccollpayoc CQ-03 Monoposte 0040965 802418 8444498 En Servicio Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1314-03 EPLI S.A.C. 2008 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 55 144 1 Negativo Plomo

5056 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Huallugo CQ-03 Monoposte 0070399 803423 8447087 En Servicio Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 136982 ABB - 22.9/0.23 KV - 40 - - 1 Negativo Plomo

5057 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Argospampa AN-06 Monoposte 0040427 803975 8441275 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2726 TEISA M.R. 1999 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 - - 1 Negativo Plomo

5058 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.A. Choquemayo CQ-03 Monoposte 0040971 803129 8441521 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 113118904 PROMELSA 2011 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 53 112 1 Negativo Plomo

5059 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Congota CQ-03 Monoposte 0040426 804266 8442114 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 31106 TRAFOPAR 2001 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 23 91 1 Negativo Plomo

5060 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pisaccasa I AN-06 Monoposte - 805800 8442319 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 630330 PROMELSA 2000 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 42 230 1 Negativo Plomo

5061 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Haruma I AN-06 Monoposte - 807183 8441703 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 848-11 RESELEC 2008 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 45 140 1 Negativo Plomo

5062 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Accopintachina CQ-03 Monoposte 0042228 807932 8441220 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2231 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5063 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Collpapampa CQ-03 Monoposte - 808202 8442200 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 63670 MAGNETRON 1999 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 58 180 1 Negativo Plomo

5064 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Totorcuyllo- Haruma CQ-03 Monoposte 0042242 806991 8441454 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2210 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5065 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuricancha CQ-03 Monoposte - 806721 8440697 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2718 TEISA M.R. 1999 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 5 45 82 1 Negativo Plomo

5066 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yuracmayo CQ-03 Monoposte 0042254 798930 8434044 En Servicio Yuracmayo/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2182 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 13.2/ 0.46 - 0.23 KV Ii0 5 35 90 1 Negativo Plomo

5067 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuaquere AN-06 Monoposte - 798225 8433366 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2693 TEISA M.R. 1999 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 10 58 105 1 Negativo Plomo

5068 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hunacacalla Grande II AN-06 Monoposte 0040947 801287 8431548 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1316-01 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 79 209 1 Negativo Plomo

5069 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hunacacalla Grande III CQ-03 Monoposte 0040946 800943 8430417 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 504490-11 I&T ELECTRIC 2005 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 25 78 220 1 Negativo Plomo

5070 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Haquira-Tupuch AN-06 Monoposte 0042173 802520 8427127 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1893 H&P Industrial S.R.L. 2014 13.2/0.23-0.39 KV Dyn5 50 150 470 1 Negativo Plomo

5071 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Haquira-Quiscapunco AN-06 Monoposte 0042174 803158 8427283 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1665 H&P Industrial S.R.L. 2014 13.2/0.39-0.46 KV Dyn5 50 150 470 1 Negativo Plomo

5071 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Locha-Haquira CA-01 Monoposte S/C 8429623 813072 En Servicio Locha-Haquira CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC LI36989 ABB 2008/2016 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 70 220 1 Negativo Plomo

5072 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Haquira I CQ-03 Biposte 0040350 803390 8426835 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2254 TEISA M.R. 1995 22.9/0.23-0.46 KV Dyn5 100 250 750 1 Negativo Plomo

5073 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antapampa-Haquira CQ-03 Monoposte 0040945 802452 8428363 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1316-03 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 79 209 1 Negativo Plomo

5074 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Chila CQ-03 Biposte 0042538 799866 8435954 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMACTR-2014-11068-16 EPLI S.A.C. 2016 22.9/0.23-0.4 KV Dyn5 100 177 640 1 Negativo Plomo

5075 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Chila I CQ-03 Monoposte 0042049 799850 8436065 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 111168517 PROMELSA 2011 22.9/0.4 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

5076 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Huayñuna CQ-03 Monoposte 0040976 795333 8436173 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-31 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.4 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5077 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Shuro CQ-03 Monoposte 0040941 811157 8440248 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-11 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5078 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Miguel II CQ-03 Monoposte 0040938 811160 8440252 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-13 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5079 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mara I CQ-03 Aérea 0040356 812753 8440707 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC - - - 13.2/0.23-0.46 KV - - - - 1 Negativo Plomo

5080 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Miguel I CQ-03 Monoposte 0040939 812096 8440656 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-14 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.4 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5081 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ancatiana CQ-03 Monoposte 0042229 812319 8440940 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2238 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5082 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mara II CQ-03 Monoposte 0040430 813047 8440789 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2245 TEISA M.R. 1995 22.9/0.23-0.4 KV Dyn5 50 180 450 1 Negativo Plomo

5083 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huiñacpucyo CQ-03 Monoposte 0040937 813801 8440696 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-18 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.4 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5084 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccocha Ccocha CQ-03 Monoposte 0042231 813466 8440344 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2204 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5085 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad de Pitic CQ-03 Monoposte 0040434 815903 8444643 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 504489-02 I&T ELECTRIC 2015 13.2/0.23-0.46 KV Ii0 15 28 115 1 Negativo Plomo

5086 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad de Churama CQ-03 Monoposte 0040977 815904 8444642 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-40 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5087 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huata Huata CQ-03 Monoposte 0040978 792397 8435635 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-25 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5088 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumahuasi CQ-03 Monoposte 0042122 791142 8435423 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1710-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5089 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Ccasa CQ-03 Monoposte 0040980 790318 8434664 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1316-06 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 79 209 1 Negativo Plomo

5090 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huanacopampa CQ-03 Monoposte 0040982 787296 8434325 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-27 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5091 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Ccasapata CQ-03 Monoposte 0040987 788238 8429425 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1727-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5092 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Tambulla II CQ-03 Monoposte 0040988 788340 8429294 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC S1-113903 PROMELSA 2006 22.9/0.23-0.44 KV Dyn5 50 128 420 1 Negativo Plomo

5093 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaccayo CQ-03 Monoposte 0040996 785279 8426756 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1729-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5094 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Challachalla CQ-03 Monoposte 0042145 786075 8426117 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1734-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5095 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Ccayarani CQ-03 Monoposte 0042144 785788 8424642 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1703-06 RESELEC 2013 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 5 40 140 1 Negativo Plomo

5096 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lahuani I CQ-03 Monoposte 0040990 785486 8429189 En Servicio Lahuani/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1724-06 RESELEC 2013 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5097 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lahuani II CQ-03 Monoposte 0040989 784796 8429318 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-06 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5098 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Huycohuasi CQ-03 Monoposte 0042136 782344 8428497 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 168006 RESELEC 2013 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5099 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Kuchuhuacho CQ-03 Monoposte 0040993 780813 8426513 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 161794-T4 ELKO PERUANA S.A. 1999 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 25 - 278 1 Negativo Plomo

5100 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinpuquio I CQ-04 Monoposte 0042230 780814 8426514 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 2249 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

5101 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Pucar CQ-04 Monoposte 0040435 812864 8446587 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 504487-05 I&T ELECTRIC 2015 13.2/0.46 - 023 KV Ii0 10 22 95 1 Negativo Plomo

5102 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Accoera CQ-04 Monoposte 0070268 815430 8451443 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 136972 ABB 1995 22.9/ 023 KV Ii0 25 80 270 1 Negativo Plomo

5103 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Quinura CQ-04 Monoposte 0040940 812260 8441694 En Servicio Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-15 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5104 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Sultho CQ-03 Monoposte 0040952 815288 8438683 En Servicio Sultho/Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1314-01 EPLI S.A.C. 2008 13.2/0.46 - 023 KV Ii0 5 55 144 1 Negativo Plomo

5105 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Quequimarca - Huayllura CQ-03 Monoposte 0042249 815157 8436332 En Servicio Huayllura/Mara/Cotabamba/Apurimac Mara COTABAMBASAPURIMAC 504487-06 I&T ELECTRIC 2015 13.2/ 0.46 - 0.23 KV Ii0 10 22 95 1 Negativo Plomo

5106 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Queuña CQ-03 Monoposte 0040979 792610 8434125 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-33 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5107 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado SucaSuca CQ-03 Monoposte 0042127 793027 8433466 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMACTR-2010-06066-03 EPLI S.A.C. 2010 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 10 - - 1 Negativo Plomo

5108 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Oyanccani CQ-03 Monoposte 0042128 794087 8433887 En Servicio Oyanccani/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1711-06 RESELEC 2013 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 5 44 141 1 Negativo Plomo

5109 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Huancohuiri CQ-03 Monoposte 0040997 791593 8427159 En Servicio Huancohuiri/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-32 EPLI S.A.C. 2007 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5110 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccayyccopampa CQ-03 Monoposte 0042140 793314 8428764 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1731-06 RESELEC 2013 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5111 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sakanko-Auquillo CQ-03 Monoposte 0042141 793555 8427104 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1732-06 RESELEC 2013 22.9/0.46 - 023 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5112 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anta Anta CQ-03 Monoposte 0040998 793000 8426080 En Servicio Anta Anta/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-21 EPLI S.A.C. 2007 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5113 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Maccapata CQ-03 Monoposte 0042143 792776 8425430 En Servicio Maccapata/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1669-06 RESELEC 2013 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5114 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Suytuyo CQ-03 Monoposte 0042142 792082 8426092 En Servicio Suytuyo/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1709-06 RESELEC 2013 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5115 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadorhallhuahuacho II (SED reubicada 0042 CQ-04 Biposte 0042156 796610 8437160 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMACTR- 2014-11073-10 EPLI S.A.C. 2016 22.9/0.46 - 0.23 KV Dyn5 160 244 927 1 Negativo Plomo

5116 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccarampa CQ-04 Monoposte 0040968 792084 8426093 En Servicio Ccarampa/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 4753-01 MENAUTT ELECTRIC 2016 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 10 50 130 1 Negativo Plomo

5117 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Carmen Alto CQ-03 Monoposte 0042540 799315 8438378 En Servicio Carmen Alto/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 4775-01 MENAUTT ELECTRIC 2016 22.9/0.46 - 0.23 KV Ii0 10 50 130 1 Negativo Plomo

5118 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAmerica Movil Peru  SAC - Challhuahua CQ-03 Monoposte 0041482 798326 8437036 En Servicio America Movil/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 38154-02 C.E.A.  SAC 2015 22.9/ 0.23 KV Ii0 15 44 180 1 Negativo Plomo

5119 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Antuyo CQ-03 Monoposte 0070402 795787 8443578 En Servicio Antuyo/Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC KC4465 RYMEL S.A.C. 2006 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 15 - 135 1 Negativo Plomo

5120 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Pumamarca I CQ-03 Biposte 0070647 796355 8447290 En Servicio Pumamarca/Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 505807-02 I&T ELECTRIC 2016 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Dyn5 100 180 565 1 Negativo Plomo

5121 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumamarca CQ-03 Biposte 0070646 796402 8447462 En Servicio Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 5058-007-01 EPLI S.A.C. 2016 22.9/0.40 - 023 KV Dyn5 100 180 565 1 Negativo Plomo

5122 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumamarca I CQ-03 Monoposte 0070645 796454 8447729 En Servicio Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 505808-01 I&T ELECTRIC 2016 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Dyn5 50 80 370 1 Negativo Plomo

5123 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Pumamarca II CQ-03 Monoposte 0070648 796086 8447203 En Servicio Pumamarca/Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 505808-03 I&T ELECTRIC 2016 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Dyn5 50 80 370 1 Negativo Plomo

5124 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Pumamarca CQ-03 Monoposte 0070649 796030 8447050 En Servicio Pumamarca/Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 505808-02 I&T ELECTRIC 2016 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Dyn5 50 80 370 1 Negativo Plomo

5125 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Curanco CQ-03 Monoposte 0070529 795697 8446833 En Servicio Curanco/Tambobamba/Cotabamba/Apurimac TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1678-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5126 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Ccahuapirhuay CQ-03 Monoposte 0042113 786093 8435257 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 730841 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2011 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 10 36 130 1 Negativo Plomo

5127 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Muyurina CQ-03 Monoposte 0042118 786093 8435255 En Servicio Mayurina/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 764771 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2011 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Ii0 5 25 95 1 Negativo Plomo

5128 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Chumilli CQ-03 Monoposte 0042115 782486 8429318 En Servicio Cconchaccota/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 764780 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2011 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 25 95 1 Negativo Plomo

5129 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Ccarahuaycho CQ-03 Monoposte 0042146 785246 8433795 En Servicio Ccarahuaycho/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1737-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5130 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pararani II CQ-03 Monoposte 0040986 789673 8432139 En Servicio Pararani/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-05 EPLI S.A.C. 2007 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5131 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Anyoccata CQ-03 Monoposte 0042132 789357 8431685 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1677-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5132 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Wichaypampa II - Progreso CQ-03 Biposte 0041999 796081 8436946 En Servicio Wichaypampa/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 37423 C.E.A.  SAC 2013 22.9/ 0.40 KV Dyn5 75 137 465 1 Negativo Plomo

5133 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Anchaccalla CQ-03 Monoposte 0042126 790835 8433120 En Servicio Anchaccalla/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1683-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5134 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Allilluma CQ-03 Monoposte 0040994 786694 8428398 En Servicio Allilluma/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-35 EPLI S.A.C. 2007 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5135 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chonta Huillque CQ-03 Monoposte 0040995 787182 8426806 En Servicio Chonta/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 503604-07 I&T ELECTRIC 2013 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

5136 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huechelluma-Parcca Lloque CQ-03 Monoposte 0042135 784052 8424031 En Servicio Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1695-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo
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5137 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Llamahuiri CQ-03 Monoposte 0040992 782459 8426458 En Servicio Llamahuiri/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1316-02 EPLI S.A.C. 2007 22.9/ 0.23 - 0.40 KV Ii0 10 79 209 1 Negativo Plomo

5138 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Yanapusa CQ-03 Monoposte 0042138 788607 8426444 En Servicio Yanapusa/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1693-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5139 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Patario CQ-03 Monoposte 0041000 789768 8424650 En Servicio Patario/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 19538 FASETRON S.R.L. 2009 22.9/ 0.46- 0.23 KV Ii0 10 35 100 1 Negativo Plomo

5140 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Yanahuara CQ-03 Monoposte 0042112 793833 8436210 En Servicio Yanahuara/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1685-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5141 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Poblado Ajuaro CQ-03 Monoposte 0042109 796056 8435632 En Servicio Ajuaro/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1684-06 RESELEC 2013 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5142 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cancaupata-Chumille CQ-03 Monoposte 0042224 801967 8434218 En Servicio Cancaupata/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2226 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/ 0.23 - 0.46 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5143 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Queullabamba I CQ-03 Monoposte 0040415 802894 8437542 En Servicio Queullabamba/Challhuahuacho/Cotabamba/Apurimac ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 630336 PROMELSA 2000 13.2/ 0.46 - 0.23 KV Ii0 25 - - 1 Negativo Plomo

5144 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumamarca CQ-03 Monoposte 70259 8447847 794601 En Servicio Pumamarca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC L136971 ABB 1995 22.9/0.23 KV Ii0 25 80 270 1 Negativo Plomo

5145 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huincho CQ-03 Monoposte 70531 8445681 792854 En Servicio Huincho TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1658-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5146 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ventana-Cconchapallana CA-01 Monoposte 70532 8447304 791989 En Servicio Ventana-Cconchapallana TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1712-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5148 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anccochire CA-01 Monoposte 70505 8447227 784692 En Servicio Anccochire CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1674-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5149 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Totora CA-01 Monoposte 70504 8447251 783887 En Servicio Totora CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1725-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5150 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huanccoyre CA-01 Monoposte 70331 8449133 784765 En Servicio Huanccoyre CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A-119-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5151 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pamputa CA-01 Monoposte 70330 8452307 783484 En Servicio Pamputa CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC KC4468 RYMEL S.A.C 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 0 140 1 Negativo Plomo

5152 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comacha CA-01 Monoposte 70557 8453994 782530 En Servicio Comacha CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2233 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5153 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antiyo CA-01 Monoposte 70556 8454623 782077 En Servicio Antiyo CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2214 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5154 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Matara CA-01 Monoposte 70564 8453244 782006 En Servicio Matara CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2195 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5155 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinlla I CA-01 Monoposte 70327 8455237 781223 En Servicio Ñahuinlla I CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 161794-T2 DELCROSA 1999 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 40  -  - 1 Negativo Plomo

5156 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puyca CA-01 Monoposte 70558 8455807 780517 En Servicio Puyca CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2244 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 35 110 1 Negativo Plomo

5157 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumapuquio CA-01 Monoposte 70565 8455806 780511 En Servicio Pumapuquio CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2202 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5158 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Coyllurqui i CA-01 Biposte 70491 8468930 777706 En Servicio Coyllurqui i CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC L20021 ABB 1992 22.9/0.40 KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

5159 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Coyllurqui II CA-01 Biposte 70492 8468806 777799 En Servicio Coyllurqui CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC L-20165 ABB 1993 22.9/0.40 KV Dyn5 100 220 730 1 Negativo Plomo

5160 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alberto Montesinos CA-01 Monoposte 70553 8468414 777690 En Servicio Alberto Montesinos CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2250 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

5161 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Juyuqui CA-01 Monoposte 70598 8467558 778262 En Servicio Juyuqui CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2247 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

5162 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patahuasi CA-01 Monoposte 70322 8458534 777231 En Servicio Patahuasi CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A-001A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5163 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pumasuca CA-01 Monoposte 42133 8430489 787525 En Servicio Mara Cotabambas ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1663-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5164 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Raqramachay LL-02 Monoposte 42165 8423791 790264 En Servicio Raqramachay ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1723-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5165 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAcchihuachana-Ccatunhuas-Sausam LL-02 Monoposte 42164 8423469 787882 En Servicio Challhuahuacho ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1664-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5166 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaracpata LL-02 Monoposte 42163 8422475 787951 En Servicio Huaracpata ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1714-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5167 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Amayani LL-02 Monoposte 42162 8424250 788738 En Servicio Amayani ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1673-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 144 1 Negativo Plomo

5168 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaraccoyo LL-02 Monoposte 40999 8425793 788707 En Servicio Huaraccoyo ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC TR-2006-1315-36 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5169 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador antena acomayo cus058 vietel peru CO-03 Monoposte 42240 8425785 788580 En Servicio Acomayo Acos ACOMAYO CUSCO 2224 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5170 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotabambas-Haquira CA-01 Monoposte 42259 8428543 803506 En Servicio Cotabambas-Haquira CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 2218 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5171 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Minascucho II LL-02 Monoposte - 8423546 813452 En Servicio Minascucho ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC L 136989 ABB 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 70 220 1 Negativo Plomo

5172 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Laopay-Haquira CA-01 Monoposte 40401 8429292 811033 En Servicio Laopay-Haquira CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 2688 ANSFORMADORES E INGEN1999 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 18 58 105 1 Negativo Plomo

5173 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotabambas CA-01 Monoposte 40405 8430735 810897 En Servicio Cotabambas CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 103535 ANSFORMADORES MEGA L1997 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 41 187 1 Negativo Plomo

5174 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Libertad-Haquira CA-01 Monoposte 42235 8432075 810975 En Servicio Alto Libertad-Haquira CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 42235 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5175 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mocabamba CA-01 Biposte S/C 8433713 811264 En Servicio Mocabamba CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC  -  -  -  - -  -  -  - 1 Negativo Plomo

5177 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Minascucho I LL-02 Monoposte 40413 8434953 813831 En Servicio Minascucho ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 56976-02 I&T ELECTRIC S.A.C. 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 65 260 1 Negativo Plomo

5178 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancacalla Chico LL-02 Monoposte 40944 8431285 803741 En Servicio Huancacalla Chico ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 18347 FASETRON S.R.L - 10-22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 40 110 1 Negativo Plomo

5179 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Estacion Base Celular Mara LL-02 Monoposte 42009 8442147 810724 En Servicio Mara Cotabambas Mara COTABAMBASAPURIMAC 1917 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 22.9/0.23 KV Ii0 15 45 135 1 Negativo Plomo

5180 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAgencia  bbva continental- Challhuahua LL-02 Monoposte 42180 8437359 797339 En Servicio Challhuahuacho ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2340 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dd0 - Dd11 50 160 450 1 Negativo Plomo

5181 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Secsecca LL-02 Monoposte 70251 8437360 797341 En Servicio Secsecca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1968-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 52 150 1 Negativo Plomo

5182 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Payancca CA-01 Monoposte 70252 8454199 803107 En Servicio Payancca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 161794T10 DELCROSA 1999 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 40 72 278 1 Negativo Plomo

5183 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Agenta baja - Parcco CA-01 Monoposte 70582 8454514 802448 En Servicio Agenta baja - Parcco TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2227 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5184 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Molino Pampa Soncco Puma CA-01 Monoposte 70583 8455749 804079 En Servicio Tambobamba TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2239 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5186 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pata Pata CA-01 Monoposte 70572 8456744 805498 En Servicio Pata Pata TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2191 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5187 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancallo (tambobamba) CA-01 Biposte 70199 8456571 805394 En Servicio Huancallo TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 103397 ANSFORMADORES MEGA L1997 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 95 418 1 Negativo Plomo

5188 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampaña I (tambobamba) CA-01 Biposte 70198 8456274 804777 En Servicio Pampaña I (tambobamba) TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC  -  -  -  - -  -  -  - 1 Negativo Plomo

5189 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Palcaro (tambobamba) CA-01 Monoposte 70197 8456143 805132 En Servicio Palcaro (tambobamba) TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2205234 ELKO PERUANA S.A. 1995/2003 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 170 470 1 Negativo Plomo

5190 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rayrocca CA-01 Monoposte 70591 8457068 806462 En Servicio Rayrocca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2225 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5191 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancallo-Matara CA-01 Monoposte 70415 8456437 805250 En Servicio Huancallo-Matara TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC KC4445 RYMEL S.A.C 2006 22.9/0.23 KV Ii0 15 30 130 1 Negativo Plomo

5192 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.E. Antena claro - tambobamba CA-01 Monoposte 70418 8457303 805524 En Servicio Tambobamba TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 18564 FASETRON S.R.L 2008 22.9/0.23 KV Ii0 15 45 145 1 Negativo Plomo

5193 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llactacunca CA-01 Monoposte 70262 8457304 805523 En Servicio Llactacunca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC KC4460 RYMEL S.A.C 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 35 135 1 Negativo Plomo

5194 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huallhuac CA-01 Monoposte 70265 8147839 855647 En Servicio Huallhuac Mara COTABAMBASAPURIMAC 1964-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 52 150 1 Negativo Plomo

5195 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chilca Chilca CA-01 Monoposte 70576 8154696 854652 En Servicio Chilca Chilca Mara COTABAMBASAPURIMAC 2246 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 35 110 1 Negativo Plomo

5196 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Socabamba CA-01 Monoposte 70566 8157803 845321 En Servicio Socabamba Mara COTABAMBASAPURIMAC 2206 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5197 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Taripaya CA-01 Monoposte 70567 8151227 852683 En Servicio Taripaya Mara COTABAMBASAPURIMAC 2192 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5198 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patirara CA-01 Monoposte 70267 8165806 845349 En Servicio Patirara Mara COTABAMBASAPURIMAC 1963-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 52 150 1 Negativo Plomo

5199 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampura CA-01 Monoposte 70266 8160169 845492 En Servicio Pampura Mara COTABAMBASAPURIMAC S1-1131573 PROMELSA S.A. 2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 53 190 1 Negativo Plomo

5200 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Apumarca CA-01 Monoposte 70264 8155536 858510 En Servicio Apumarca Mara COTABAMBASAPURIMAC 111187512 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.23 KV Ii0 25 75 260 1 Negativo Plomo

5201 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pacchapata CA-01 Monoposte 70518 8155831 845800 En Servicio Pacchapata Mara COTABAMBASAPURIMAC 1666-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5202 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Choquecca CA-01 Monoposte 70254 8447106 798800 En Servicio Choquecca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1966-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 52 150 1 Negativo Plomo

5203 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hallahua CA-01 Monoposte 70255 8446092 799687 En Servicio Hallahua TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC XA1026A062A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 95 240 1 Negativo Plomo

5204 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñuñopata CA-01 Monoposte 70401 8447645 797851 En Servicio Ñuñopata TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-03 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5205 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pichaca CA-01 Monoposte 70253 8450139 800126 En Servicio Pichaca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 161794T7 DELCROSA 1999 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 40 72 278 1 Negativo Plomo

5206 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Melloccasa CA-01 Monoposte 70571 8451480 799552 En Servicio Melloccasa TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2183 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 90 1 Negativo Plomo

5207 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayajasi CA-01 Monoposte 70257 8450458 797582 En Servicio Ayajasi TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 18976 FASETRON S.R.L 2008/2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 0 110 1 Negativo Plomo

5208 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Percata CA-01 Monoposte 70409 8451625 797289 En Servicio Percata TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 17846 FASETRON S.R.L 2007/2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 40 100 1 Negativo Plomo

5209 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kello CA-01 Monoposte 70258 8449685 794679 En Servicio Kello TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-12 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5210 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Condor Tapa CA-01 Monoposte 70579 8449497 795018 En Servicio Condor Tapa TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2211 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5211 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Kusiyulloc CA-01 Monoposte 70577 8449496 795430 En Servicio Kusiyulloc TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2205 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5212 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cruzccasa Cutaniray CA-01 Monoposte 70578 8449037 795976 En Servicio Cruzccasa Cutaniray TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2223 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2004 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5213 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Qello Huasi Tastani CA-01 Monoposte 70580 8448841 795099 En Servicio Qello Huasi Tastani TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2209 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5214 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa-Sontohuaylla CA-01 Monoposte 70405 8449597 793763 En Servicio Santa Rosa-Sontohuaylla TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04012-01 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 79 209 1 Negativo Plomo

5215 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccormo CA-01 Monoposte 70408 8451362 793724 En Servicio Ccormo TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A095A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5216 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pilco CA-01 Monoposte 70407 8451529 794480 En Servicio Pilco TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 717137 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 32 100 1 Negativo Plomo

5217 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asaccasi CA-01 Biposte 70256 8452791 795412 En Servicio Asaccasi TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 10343 ANSFORMADORES MEGA L19997 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 75 95 418 1 Negativo Plomo

5218 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Parccania CA-01 Monoposte 70410 8451708 795107 En Servicio Parccania TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-24 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5219 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinpuquio II CA-01 Monoposte 70573 8451503 802052 En Servicio Ñahuinpuquio TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2185 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 90 1 Negativo Plomo

5220 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinpucyo CA-01 Monoposte 70398 8451180 802197 En Servicio Ñahuinpucyo TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-30 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5221 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chullupata CA-01 Monoposte 70413 8452709 801829 En Servicio Chullupata TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-07 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5222 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ancahuachana CA-01 Monoposte 70414 8449236 804183 En Servicio Ancahuachana TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 17398 FASETRON S.R.L 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 40 110 1 Negativo Plomo

5223 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ocrabamba II CA-01 Monoposte 70521 8450221 806283 En Servicio Ocrabamba TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1672-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5224 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ocrabamba I CA-01 Monoposte 70522 8450644 806923 En Servicio Ocrabamba TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1668-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5225 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ocrabamba III CA-01 Monoposte 70523 8451377 806511 En Servicio Ocrabamba TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1661-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5226 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccaccahuasi CA-01 Monoposte 70524 8453073 809427 En Servicio Ccaccahuasi TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1675-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5227 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Punapampa I CA-01 Monoposte 70525 8453074 809426 En Servicio Punapampa TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1638-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5228 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patahuasi CA-01 Monoposte 70322 8452304 810683 En Servicio Patahuasi CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1726-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5229 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sanccayo CA-01 Monoposte 70400 8447904 806054 En Servicio Sanccayo TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1708-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5230 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Payancca CA-01 Monoposte 70252 8447806 806956 En Servicio Payancca TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1962-09  - 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 52 150 1 Negativo Plomo

5231 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccasacancha CA-01 Monoposte 70570 8451922 791778 En Servicio Ccasacancha TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2248 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo
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5232 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccahua Ccahua CA-01 Monoposte 70519 845228 791205 En Servicio Ccahua Ccahua TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1667-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5233 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaracopata CA-01 Monoposte 70245 8470288 796679 En Servicio Huaracopata TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 136967 ABB 1995 22.9/0.23 KV Ii0 15 81 220 1 Negativo Plomo

5234 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pampacasa CA-01 Monoposte 70243 8473939 795171 En Servicio Pampacasa CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A168-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5235 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Racaycata CA-01 Monoposte 70244 8474234 793376 En Servicio Racaycata CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 56764-06 I&T ELECTRIC S.A.C. 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 40 180 1 Negativo Plomo

5236 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chonccoyoq CA-01 Monoposte 70588 8477072 790624 En Servicio Chonccoyoq CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC KC4474 RYMEL S.A.C 2006 22.9/0.46 KV Ii0 15 35 130 1 Negativo Plomo

5237 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan CA-01 Monoposte 70194 8476370 787846 En Servicio San Juan CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 161854T1 DELCROSA 1999 10-22.9/0.23 KV Dyn5 25 130 355 1 Negativo Plomo

5238 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Occacahua CA-01 Monoposte 70246 8473501 799327 En Servicio Occacahua TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2010-04059-01 EPLI S.A.C 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 - 220 1 Negativo Plomo

5239 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chancara Puccro CA-01 Monoposte 70528 8472403 800677 En Servicio Chancara Puccro TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1696-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5240 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccachahuire CA-01 Monoposte 70575 8471722 798175 En Servicio Ccachahuire TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2234 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5241 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aya Aya CA-01 Monoposte 70574 8470933 799642 En Servicio Aya Aya TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2235 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5242 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quilille CA-01 Monoposte 70390 8467792 798150 En Servicio Quilille TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-04 EPLI S.A.C 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5243 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chimpahuasi CA-01 Monoposte 70520 8467212 797625 En Servicio Chimpahuasi TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1686-26 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5244 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pucahuaracco CA-01 Monoposte 70393 8469054 802077 En Servicio Pucahuaracco TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-040-11-09 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5245 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Humahuire CA-01 Monoposte 70392 8470265 803775 En Servicio Humahuire TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2013071511 RYMEL S.A.C 2013 22.9/0.46 KV Ii0 15 35 135 1 Negativo Plomo

5246 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quilille CA-01 Monoposte 70390 8472359 804032 En Servicio Quilille TambobambaCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-15 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5247 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Miska CA-01 Monoposte 70527 8469218 807738 En Servicio Miska TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 1660-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5248 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chacaro CA-01 Monoposte 70249 8466987 809414 En Servicio Chacaro TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC KC4467 RYMEL S.A.C 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 35 135 1 Negativo Plomo

5249 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chacaro II CA-01 Monoposte 70396 8467134 809617 En Servicio Chacaro TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 113-095701 PROMELSA S.A. 2009/2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 0 157 1 Negativo Plomo

5250 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccalla CA-01 Monoposte 70363 8480460 786450 En Servicio Ccalla CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC T-21724 ELECTRIC POWER 2002 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 75 240 1 Negativo Plomo

5251 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Qochapata CA-01 Biposte 70364 8480924 786353 En Servicio Qochapata CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 156 TESLA S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 75 55 643 1 Negativo Plomo

5252 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tankarccasa CA-01 Monoposte 70569 8480295 786902 En Servicio Tankarccasa CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 2199 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5253 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cotabambas 2 CA-01 Monoposte 70132 8478739 785878 En Servicio Cotabambas CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC LD000491 ABB 1998 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 50 95 340 1 Negativo Plomo

5254 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Toctobamba Cotabambas CA-01 Monoposte 70133 8478497 785757 En Servicio Toctobamba Cotabambas CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 161853T1 DELCROSA 1999 22.9/0.40 KV Dyn5 25 130 355 1 Negativo Plomo

5255 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinpucyo CA-01 Monoposte 70131 8478978 786143 En Servicio Ñahuinpucyo CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 161853T2 DELCROSA 1999 22.9/0.40 KV Dyn5 25 130 355 1 Negativo Plomo

5256 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita - Cotabambas CA-01 Monoposte 70212 8477508 785619 En Servicio Santa Rita - Cotabambas CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 2205140 ELKO PERUANA S.A. 1993 22.9-0.38 KV Dyn5 50 170 483 1 Negativo Plomo

5257 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huarcoy CA-01 Monoposte 70115 8476247 785740 En Servicio Huarcoy CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A189-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5258 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccaranca CA-01 Monoposte 70345 8463309 784389 En Servicio Ccaranca CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC TR-2005-0136-04 EPLI S.A.C 2005 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 280 150 1 Negativo Plomo

5259 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huamaniray CA-01 Monoposte 70242 8477056 793339 En Servicio Huamaniray CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC EPLI-0325 EPLI S.A.C 2003/2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 - 278 1 Negativo Plomo

5260 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chonccoyoq CA-01 Monoposte 70588 8476776 795101 En Servicio Chonccoyoq CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 2236 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5261 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Colca CA-01 Monoposte 70241 8479168 794563 En Servicio Colca CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 161794-T1 DELCROSA 1999 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 40 72 278 1 Negativo Plomo

5262 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Marangallay CA-01 Monoposte 70240 8482313 794622 En Servicio Marangallay CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A074-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5263 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cutuctay CA-01 Monoposte 70239 8483629 795893 En Servicio Cutuctay CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC L136976 ABB 1995 22.9/0.23 KV Ii0 10 81 220 1 Negativo Plomo

5264 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pallparo - Ccallahuaro CA-01 Monoposte 70587 8478034 793088 En Servicio Pallparo - Ccallahuaro CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 717152 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 32 100 1 Negativo Plomo

5265 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lirgupata CA-01 Monoposte 70593 8477177 784160 En Servicio Lirgupata CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 2212 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5266 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaclly CA-01 Monoposte 70306 8481117 783934 En Servicio Huaclly CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A059-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5267 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tamburo CA-01 Monoposte 70307 8481628 782909 En Servicio Tamburo CotabambasCOTABAMBASAPURIMACTR-2007-04011-19 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 61 161 1 Negativo Plomo

5268 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorBTS Cotabambas - America Moviles CA-01 Monoposte 0070546 8481629 782909 En Servicio Cotabambas CotabambasCOTABAMBASAPURIMAC 1639 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9/0.23 KV Ii0 5 35 80 1 Negativo Plomo

5269 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chiscahuaylla CA-01 Monoposte 70309 8472195 778031 En Servicio Chiscahuaylla CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1027A065A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 84 204 1 Negativo Plomo

5270 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuyllullo CA-01 Monoposte 0070546 8474680 777725 En Servicio Chuyllullo CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1027A-072-IA EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 84 204 1 Negativo Plomo

5271 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaynapata CA-01 Monoposte 70595 8471974 777814 En Servicio Huaynapata CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2222 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5272 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pallparo - Ccallahuaro CA-01 Monoposte 70589 8470624 777644 En Servicio Pallparo - Ccallahuaro CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2243 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 35 110 1 Negativo Plomo

5273 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Acpitan CA-01 Monoposte 70146 8468342 779138 En Servicio Acpitan CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 630345 PROMELSA S.A. 2000 13.2/0.46-0.23 KV Dyn5 25 42 230 1 Negativo Plomo

5274 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Zanjapata (ACPITAN) CA-01 Monoposte 70599 8468192 778813 En Servicio Zanjapata (ACPITAN) CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2232 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5275 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Palparo CA-01 Monoposte 70311 8468192 778813 En Servicio Palparo CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A096-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5276 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pfaco I CA-01 Monoposte 70312 8470318 775130 En Servicio Pfaco CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A167-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5277 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pfaco II CA-01 Monoposte 70313 8470122 774897 En Servicio Pfaco CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A079A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5278 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pfaco III CA-01 Monoposte 70314 8469983 774531 En Servicio Pfaco CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028AA125-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5279 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vilcaro I CA-01 Monoposte 70334 8463068 773230 En Servicio Vilcaro CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A198A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5280 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manasqui I CA-01 Monoposte 70332 8461491 775312 En Servicio Manasqui CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A030-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5281 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Manasqui II CA-01 Monoposte 70333 8461610 775222 En Servicio Manasqui CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1027A007-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 75 204 1 Negativo Plomo

5282 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pfaco IV CA-01 Monoposte 70315 8470658 774774 En Servicio Pfaco CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-128A018-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5283 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgen Natividad CA-01 Monoposte 70554 8469151 777420 En Servicio Virgen Natividad CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2237 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5284 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yadquiri CA-01 Monoposte 70316 8465907 781122 En Servicio Yadquiri CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A207-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5285 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Mutuypata CA-01 Monoposte 70563 8465761 781699 En Servicio Mutuypata CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2240 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 35 110 1 Negativo Plomo

5286 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chahuay I CA-01 Monoposte 70320 8465641 778852 En Servicio Chahuay I CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A-016-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2002 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5287 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llaulliyoc I CA-01 Monoposte 70323 8455975 778023 En Servicio Llaulliyoc CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 504488-34 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 22 105 1 Negativo Plomo

5288 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccahuapata(Llaulliyoc) CA-01 Monoposte 70590 8456014 777764 En Servicio Ccahuapata(Llaulliyoc) CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2229 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5289 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Llaulliyoc II CA-01 Monoposte 70324 8455377 778472 En Servicio Llaulliyoc CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 19196 FASETRON S.R.L 2007/2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 0 0 1 Negativo Plomo

5290 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rosaspata CA-01 Monoposte 70561 8454589 777936 En Servicio Rosaspata CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2194 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5291 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayahullca Huampo CA-01 Monoposte 70552 8454405 776812 En Servicio Ayahullca Huampo CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2013071513 RYMEL S.A.C 2013 22.9/0.46 KV Ii0 15 35 135 1 Negativo Plomo

5292 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sorcco I CA-01 Monoposte 70325 8453278 776910 En Servicio Sorcco CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2252 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 25 50 185 1 Negativo Plomo

5293 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sorcco II CA-01 Monoposte 70326 8453278 776912 En Servicio Sorcco CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A0-1-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5294 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sachayoc CA-01 Monoposte 70555 8455910 779594 En Servicio Sachayoc CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 2193 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

5295 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patarcancha CA-01 Monoposte 70509 8452133 780707 En Servicio Patarcancha CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1728-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5296 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hierbabuenayoc CA-01 Monoposte 70513 8451534 779006 En Servicio Hierbabuenayoc CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1679-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5297 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Facchayocc CA-01 Monoposte 70512 8452308 778815 En Servicio Facchayocc CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1718-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5298 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vizcachani CA-01 Monoposte 70511 8452506 779289 En Servicio CP Vizcachani CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 689721 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 36 130 1 Negativo Plomo

5299 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticllahuaman II CA-01 Monoposte 70517 8451589 777089 En Servicio Ticllahuaman CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1699-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 140 44 1 Negativo Plomo

5300 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ticllahuaman I CA-01 Monoposte 70515 8452223 776984 En Servicio Ticllahuaman CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1691-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5301 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chaupiorcco-Sorcco Ccasa CA-01 Monoposte 70516 8451648 766711 En Servicio Chaupiorcco-Sorcco Ccasa CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1720-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5302 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huancallo CA-01 Monoposte 70507 8452033 778521 En Servicio Huancallo CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1687-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5303 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huanacoy CA-01 Monoposte 70510 8451327 780707 En Servicio Huanacoy CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1701-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5304 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anchapillay CA-01 Monoposte 70508 8449796 780659 En Servicio Anchapillay CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1722-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5305 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinlla II CA-01 Monoposte 70328 8454516 781348 En Servicio Ñahuinlla CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A07-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5306 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ñahuinlla III CA-01 Monoposte 70329 8455183 781874 En Servicio Ñahuinlla CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1028A104-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 72 185 1 Negativo Plomo

5307 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaqqere CA-01 Monoposte 70503 8457786 783109 En Servicio Huaqqere CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1735-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5308 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayumaqui I CA-01 Monoposte 70318 8464020 785124 En Servicio Ayumaqui CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A177-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 170 68 1 Negativo Plomo

5309 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ayumaqui II CA-01 Monoposte 70319 8463678 784137 En Servicio Ayumaqui CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1356-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2008 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 150 1 Negativo Plomo

5310 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuicuni LL-02 Monoposte 40975 8437104 793815 En Servicio Chuicuni ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029106-A EQUIPAMENTOS ELECTRI2000/2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 - 170 1 Negativo Plomo

5311 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuicuni alto LL-02 Monoposte 42124 8437504 791608 En Servicio Chuicuni alto ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1736-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 49 176 1 Negativo Plomo

5312 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaycco LL-02 Monoposte 42125 8437984 790837 En Servicio Huaycco ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1715-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5313 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chicñahui LL-02 Monoposte 40981 8438290 786737 En Servicio Chicñahui ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC S1-113680 PROMELSA S.A. 2005 22.9/0.44-0.22 KV Ii0 5 40 110 1 Negativo Plomo

5314 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chuicuni Centro LL-02 Monoposte 42123 8436856 792506 En Servicio Chuicuni Centro ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 1713-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

5315 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Challhuahuacho 01 Sed II LL-02 Biposte 42374 8437830 797512 En Servicio Challhuahuacho ChallhuahuachoCOTABAMBASAPURIMAC 2255 ANSFORMADORES E INGEN1995 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 100 250 750 1 Negativo Plomo

5317 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pacla Pacla CA-01 Monoposte 70406 8449266 791640 En Servicio Pacla Pacla TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC XA-1029A-144-A EQUIPAMENTOS ELECTRI 2000 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 68 170 1 Negativo Plomo

5318 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Patario CA-01 Monoposte 70586 8452965 792696 En Servicio Patario TambobambaCOTABAMBASAPURIMAC 2208 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 35 95 1 Negativo Plomo

8101 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Soccopata AN-04 Monoposte 1010143 672384 8474212 En Servicio Soccospata/Andahuaylas/Apurimac Turpo ANDAHUAYLASAPURIMAC 781-06 Menautt Electric 2014 22.9/0.38 KV Ii0 25 - 280 1 Negativo Plomo

10234 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAntena Totoral/Andahuaylas/Apurima AN-07 Monoposte - 678475 8490190 En Servicio Antena / Totoral/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC TR-2006-0915-01 EPLI 2006 22.9/0.23 KV Ii0 15 65 210 1 Negativo Plomo

10250 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorPampamarca 2/Andahuaylas/Apurima AN-02 Monoposte - 659051 8479975 En Servicio Pampamarca 2/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC S1-140515 SIEMENS 1996 22.9/0.23 kV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

19110 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Jose de Quitqui AN-05 Monoposte 1010947 632124 8506214 En Servicio San Jose de Quitqui/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 2307-10 Reselec - 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 72 220 1 Negativo Plomo

70514 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Yanama CA-01 Monoposte 70514 8457597 776477 En Servicio Yanama CoyllurquiCOTABAMBASAPURIMAC 1665-06 RESELEC 2013 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 44 140 1 Negativo Plomo

103-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Libertadores - San Jeronimo AN-07 Biposte - 673713 8485420 En Servicio Av. Los Libertadores/San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac San JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 1038573 ITB Electric 2016 13.2/0.40-0.23 KV Dyn5 100 220 660 1 Negativo Plomo
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1234 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ccapaccalla AN-04 Monoposte 1010102 8490223 674669 En Servicio Ccapaccalla AndahuaylasAndahuaylasAPURIMAC 2640 ANSFORMADORES E INGEN1998 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5  - 270 1 Negativo Plomo

1273 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lamay PI-05 Monoposte S/C 8520203 183752 En Servicio Lamay Lamay Calca CUSCO L-190314-03 ABB 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 25 75 320 1 Negativo Plomo

1312(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Pastora PM-06 Biposte 2000112 8454449 795568 En Servicio Carretera Maldonado Km 4 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 143787-T1 DELCROSA 2008 22.9 /0.40  KV Dyn5 160 204 754 1 Negativo Plomo

1313(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Pastora PM-07 Biposte 2000204 8608856 470929 En Servicio Carretera Maldonado Km 3.5 Tambopata TambopataMADRE DE DIO S 141614 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9 /0.40-0.23 KV Dyn5 160 205 890 1 Negativo Plomo

1314(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puerto Pastora PM-07 Monoposte 2000100 8608740 476430 En Servicio Puerto Pastora Tambopata TambopataMADRE DE DIO 720381-01 ABB 2002 22.9/0.40 KV Dyn5 50 95 340 1 Negativo Plomo

1315(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pastora Chorrillos PM-06 Biposte 2000125 I 8608745 476426 En Servicio Carretera Maldonado - Tres Islas Tambopata TambopataMADRE DE DIO 142632 T1 DELCROSA 2004 22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 160 350 710 1 Negativo Plomo

1316(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Pastora PM-06 Biposte 2000113 8608747 476436 En Servicio Carretera Maldonado Km 5 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 141540 T1 DELCROSA 2000 22.9/0.23 KV Dyn5 160 210 890 1 Negativo Plomo

1317(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. San Pedro PM-02 Biposte 2000576 8608033 476519 En Servicio Puerto Maldonado Tambopata TambopataMADRE DE DIO 184108 RESELEC 2014 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 144 515 1 Negativo Plomo

1318(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Prolongacion Jr. Junin PM-03 Monoposte 2000573 8607846 477176 En Servicio Jr. Junin - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1885-08 RESELEC 2014 22.9 /0.40-0.23 KV Dyn5 25 88 310 1 Negativo Plomo

1319(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Olivos PM-02 Biposte 2000189 8608185 477516 En Servicio AA.VV. Los Olivos Alameda con Emilio Castillo Tambopata TambopataMADRE DE DIO L14739 ABB 1980 10/0.23 KV Dyn5 80 222 672 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1320(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Angeles Arimoto PM-03 Biposte 2000478 8608115 477527 En Servicio Av. Universitaria con Av. Alameda Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11066-09 EPLI S.A.C 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 142 565 1 Negativo Plomo

1321(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador ENACE PM-03 Monoposte 2000016 8608140 478353 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIOTG2004-1011-02 EPLI S.A.C 2004 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 100 310 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1322(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villa Hermosa PM-01 Biposte 2000075 8607447 478575 En Servicio Villa Hermosa - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO L 14745 ELCTRO VOLTIO S.R.L. 2001 10/0.40 KV Dyn5 100 - - 1 Negativo Plomo

1323(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Elmer Faucett PM-01 Monoposte 2000010 8607664 476122 En Servicio Av Elmer Faucett Tambopata TambopataMADRE DE DIO S 140354 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 10/0.23 KV Yyn6 50 78 340 1 Negativo Plomo

1324(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pastora Chorrillos 01 PM-06 Biposte 2000112 I 8608046 475748 En Servicio Carretera Maldonado Km 4 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111169003 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 143 544 1 Negativo Plomo

1325(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Pastora 02 PM-06 Monoposte 2000113 I 8607395 474463 En Servicio La Pastora - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO S 140504 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 115 460 1 Negativo Plomo

1326(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Urb. Santa Apolonia PM-06 Biposte 2000476 8605660 473432 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111227901 PROMELSA S.A. 2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 135 528 1 Negativo Plomo

1327(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Joya Nueva PM-01 Monoposte 2000289 8604180 472662 En Servicio Aereopuerto Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 145447 T2 DELCROSA 2013 22.9 /0.40-0.23 KV Dyn5 50 122 340 1 Negativo Plomo

1328(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Eddie Pastor PM-06 Monoposte 2000150 8604386 472674 En Servicio Carretera Maldonado Km 14 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2995-06 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 22.9 /0.40-0.23 KV Dyn5 50 140 400 1 Negativo Plomo

1329(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Castañal II PM-06 Monoposte 2000219 8603574 471770 En Servicio Carretera Maldonado Km 12 Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2005-0653-09 EPLI S.A.C 2006 22.9 /0.40  KV Ii0 25 128 448 1 Negativo Plomo

1330(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Castañal PM-06 Monoposte 2000101 8603170 471727 En Servicio Carretera Maldonado Km 12 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 863 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2010 22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 37.5 110 340 1 Negativo Plomo

1331(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Colina PM-06 Biposte 2000102 8602567 471134 En Servicio Carretera Maldonado Km 14 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 161854 T3 DELCROSA 1999 22.9/0.23 KV Dyn5 100 130 355 1 Negativo Plomo

1332(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cadena Productiva Tambopata PM-06 Biposte 2000708 8601330 468658 En Servicio Cedega - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 260548 FASETRON S.R.L 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 250 185 830 1 Negativo Plomo

1333(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Natural S.A.C. Peru PM-01 Biposte 2000149 8599968 466014 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 144822 T1 DELCROSA 2010 22.9 /0.40  KV Dyn5 100 179 572 1 Negativo Plomo

1334(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador IIAP Castañal PM-06 Monoposte 2000544 8601388 465226 En Servicio Carretera Maldonado - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO S 3111850 PROMELSA S.A. 2005 22.9 /0.38 KV Dyn5 50 148 430 1 Negativo Plomo

1335(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador IIAP. Madre de Dios - El Castañal PM-06 Biposte 2000545 8601388 465226 En Servicio Carretera Maldonado  - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 996 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2011 22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 100 170 680 1 Negativo Plomo

1336(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Monte Sinai PM-06 Monoposte 2000773 8600298 460477 En Servicio Carretera Maldonado Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11056-02 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 105 415 1 Negativo Plomo

1337(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador IIAP. Madre de Dios PM-06 Monoposte 2000546 8600216 464015 En Servicio Carretera Maldonado Km 21.5 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 504490-33 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1338(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Savedra Ramirez PM-06 Monoposte 2000244 8599673 462946 En Servicio Carretera Maldonado Km 24 Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2006-1315-04 EPLI S.A.C 2007 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5 - 165 1 Negativo Plomo

1339(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Saavedra Ramirez, Vidalina PM06 Monoposte 2000414 8599644 462825 En Servicio Carretera Puerto Maldonado - Cusco Km 24 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2705 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1340(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fitzcarrald PM-06 Monoposte 2000614 8599399 462357 En Servicio Carretera Maldonado - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111187802 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

1341(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadororres Chavez Schuhbuer, Raquel Cec PM06 Biposte 2000415 8599183 462274 En Servicio Carlos Fermin Fitzcarrald K24 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 10002-06 NEGOCER KV EIRL 2006 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 165 680 1 Negativo Plomo

1342(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fundo Wegler PM-06 Monoposte 2000415 8599038 461080 En Servicio Puerto Maldonado Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1111415001 PROMELSA S.A. 2009 22.9 /0.40  KV Dyn5 37.5 108 365 1 Negativo Plomo

1343(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Colegio Santa Rosa PM-02 Monoposte 2000296 8597533 457092 En Servicio Miguel Grau/Circunvalación - Carretera Maldonado Cusco Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1290TTA PROLITE 2012 22.9/0.40 KV Dyn5 50 114 198 1 Negativo Plomo

1344(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cancha Sintetica el Monumental PM-07 Biposte 2000690 8607286 476538 En Servicio  La Joya - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 143124 T1 DELCROSA 2010 22.9 - 10/0.23 KV Dyn5 160 218 768 1 Negativo Plomo

1345(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Industria Maderera Blanco PM-06 Biposte 2000160 8607342 476635 En Servicio Av. Areopuerto Km 1.5 Tambopata TambopataMADRE DE DIO S3-111430 PROMELSA S.A. 2004 10/0.398 KV Dyn5 160 158 775 1 Negativo Plomo

1346(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Lomas PM-01 Biposte 2000228 8607008 476610 En Servicio La Joya  - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 181278 FASETRON S.R.L 2008 10/0.40 KV Dyn5 160 115 540 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1347(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La joya Nueva 01 PM-01 Monoposte 2000289 I 8607096 476326 En Servicio La Joya  - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 109 SEDPER 2010 10/0.40-0.231 KV Dyn5 50 120 390 1 Negativo Plomo

1348(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Naranjos - Monoposte - 8606906 476284 En Servicio Los Naranjos - La joya Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11056-03 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 105 415 1 Negativo Plomo

1349(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Lomas 02 PM-01 Biposte 2000229 8606770 476527 En Servicio La Joya  - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 181277 FASETRON S.R.L 2008 10/0.40 KV Dyn5 160 115 540 1 Negativo Plomo

1350(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Las Lomas 03 PM-01 Biposte 2000230 8606610 476401 En Servicio La Joya  - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 181279 FASETRON S.R.L 2008 10/0.40 KV Dyn5 160 115 540 1 Negativo Plomo

1351(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asociacion Pro Vivienda PM-01 Biposte 2000572 8607504 476944 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 111283501 PROMELSA S.A. 2016 10/0.40-0.231 KV Dyn5 125 117 530 1 Negativo Plomo

1352(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA. V.V. Vista Alegre PM-01 Biposte 2000224 8607367 477645 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2012 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 10/0.23 KV Dd0-Yd11 160 105 550 1 Negativo Plomo

1353(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Candela Peru PM-01 Biposte 2000586 8606827 477295 En Servicio Av. La Joya Km 3.5 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2324 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 160 105 550 1 Negativo Plomo

1354(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Colegio Jose Avelardo PM-01 Biposte 2000405 8606846 476953 En Servicio Av. Centenario - La Joya Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3169-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 213 850 1 Negativo Plomo

1355(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Asociacion de Vivienda El Monte PM-01 Monoposte 2000579 8606084 476861 En Servicio El Monte - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO S 140308 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40-0.23 KV Yyn6 50 78 340 1 Negativo Plomo

1356(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Marera Madereyja - Biposte - 8607255 476004 En Servicio Av Elmer Faucett Tambopata TambopataMADRE DE DIO 282329 ABB - 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 630 470 2140 1 Negativo Plomo

1357(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Elmert Faucett Nr 02 PM-01 Monoposte 2000225 8607421 476122 En Servicio Av. Aereopuerto con Elmer Faucett Tambopata TambopataMADRE DE DIO - B.E.Z - 10/ 0.231  KV Dyn5 50 170 670 1 Falso Positivo Amarillo < 1.5

1358(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Joya - Aereopuerto PM-01 Biposte 2000600 8607382 476470 En Servicio Aereopuerto Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11065-04 EPLI S.A.C 2014 10/0.23 KV Dyn5 100 142 572 1 Negativo Plomo

1359(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Los Ceticos PM-02 Biposte 2000169 8609607 478063 En Servicio Jr. Biodiversidad - Los Tornillos Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11066-04 EPLI S.A.C 2015 10/0.46-0.23 KV Dyn5 100 142 565 1 Negativo Plomo

1360(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Primero de Agosto PM-02 Biposte 2000155 8609957 478135 En Servicio Av. Biodiversidad - Jr. Las Chinicuas Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11066-03 EPLI S.A.C 2014 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 142 575 1 Negativo Plomo

1361(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jardin Tropical 01 PM-02 Biposte 2000261 8610208 478184 En Servicio Jardin Tropical  - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11066-02 EPLI S.A.C 2015 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 142 565 1 Negativo Plomo

1362(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Jardin Tropical 02 PM-02 Biposte 2000262 8610433 478228 En Servicio Carretera Maldonado - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2016 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 95 430 1 Negativo Plomo

1363(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Rompeolas PM-07 Monoposte 2000195 8611245 478122 En Servicio Rompeolas - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1363 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 50 90 345 1 Negativo Plomo

1364(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Fabrica de Postes  - Lumatabe PM-06 Monoposte 2000563 8611722 477793 En Servicio Comunidad Campesina Rompeolas Tambopata TambopataMADRE DE DIO 220709 FASETRON S.R.L 2012 22.9 /0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 80 280 1 Negativo Plomo

1365(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Comunidad Rompeolas 02 PM-07 Monoposte 2000196 8611880 477544 En Servicio Rompeolas - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 0653-12 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 25 - - 1 Negativo Plomo

1366(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Forestal Peru PM-06 Biposte 2000562 8612572 477140 En Servicio Comunidad Campesina Rompeolas Tambopata TambopataMADRE DE DIO RT 2550 ADEMED S.A.C 2006 22.9 /0.40-0.23 KV Dyn5 100 244 625 1 Negativo Plomo

1367(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ciudad Nueva PM-07 Biposte 2000686 8610902 478442 En Servicio Jr. Maracana con Jr. Los Guias Tambopata TambopataMADRE DE DIO 478801 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9 /0.40-0.23 KV Dyn5 100 135 470 1 Negativo Plomo

1368(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cristo Salvador PM-02 Biposte 2000264 8610281 478916 En Servicio Cristo Salvador - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR-2014-11064-04 EPLI S.A.C 2015 10/0.40-0.231 KV Dyn5 100 142 563 1 Negativo Plomo

1369(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La convencion PM-02 Biposte 2000249 8610537 478985 En Servicio La convencion  - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 161334 T5 DELCROSA 1995 10/0.38-0.23 KV Dyn5 100 - 550 1 Negativo Plomo

1370(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador A. Velarde PM-02 Biposte 2000129 8609091 478047 En Servicio Jr. Mercado Cabello - Jr Maracana Tambopata TambopataMADRE DE DIO 142146 T1 DELCROSA 2002 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 161 585 1 Negativo Plomo

1371(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Agustin PM-02 Monoposte 2000163 8608462 477630 En Servicio Calle: Eduardo Paredes Tambopata TambopataMADRE DE DIO 131335 T1 DELCROSA 1995 10/0.38-0.23 KV Dyn5 10 - 360 1 Negativo Plomo

1372(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. Apurimac - Lambayeque PM-06 Biposte 2000440 8608289 477888 En Servicio Feria Agropecuaria - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2910232 ELKO PERUANA S.A. 2002 10/0.38 KV Dyn5 160 197 710 1 Negativo Plomo

1383(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Pastora Chorrillos I PM-06 Monoposte 2000125 8606511 472821 En Servicio Carretera Madre de Dios - 03 Islas Tambopata TambopataMADRE DE DIO S 3111411 PROMELSA S.A. 2004 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 72 240 1 Negativo Plomo

1384(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tres Islas Casa Club PM-06 Monoposte 2000401 8605792 470935 En Servicio Trocha Carrozable Km. 3.7 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3157-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2012 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 10 41 125 1 Negativo Plomo

1385(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador APV. Valle Grande  PM-06 Biposte 2000683 8605862 470869 En Servicio APV. Valle Grande Tambopata TambopataMADRE DE DIO 4785-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1386(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Hijos de Acomayo I PM-06 Biposte 2000693 8605554 470797 En Servicio La Pastora - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 4790-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 300 750 1 Negativo Plomo

1387(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorAsociacion de Vivienda Valle Grande PM-06 Monoposte 2000617 8605871 470702 En Servicio Carretera Chorrillos - Tres Islas Tambopata TambopataMADRE DE DIO S 140519 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 50 115 460 1 Negativo Plomo

1388(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.VV. Ecol Centro Pastoral 01 PM-06 Biposte 2000679 8605638 470645 En Servicio Centro Pastoral Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 4787-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1389(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA. VV.  Ecol Centro Pastoral 02 PM-06 Biposte 2000680 8605063 470708 En Servicio Centro Pastoral Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 4783-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1390(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Villena Pareja Gorki PM-06 Monoposte 2000412 8606252 469937 En Servicio Carretera Chorrillos -  Km 4.5 Tambopata TambopataMADRE DE DIO 993 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2012 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 30 80 310 1 Negativo Plomo

1391(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.C. Chorrillos PM-06 Monoposte 2000347 8606313 468999 En Servicio C.C. Chorrillos - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO KG3749 RYMEL S.A.C 2006 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 20 140 1 Negativo Plomo

1392(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inversiones Coorporativas Malki - Biposte - 8606205 469026 En Servicio Chorrillo - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 5067-11 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 200 350 980 1 Negativo Plomo

1393(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Centro Recreacional Yacumama PM-06 Monoposte 2000539 8606053 467741 En Servicio Tambopata - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO - - - 22.9/0.46-0.23 KV - - - - 1 Negativo Plomo

1394(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador EBC Clar Chorrillos PM-06 Biposte 2000364 8605825 466835 En Servicio C.C. Chorrillos - Madre de Dios Tambopata TambopataMADRE DE DIO - HP&T ELECTRIC S.A.C. - 22.9/0.23 KV Dyn5-Yyn6 - - - 1 Negativo Plomo

1395(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador C.C. Tupac Amaru PM-06 Monoposte 2000348 8607754 464451 En Servicio Carretera tres Islas -  Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 113095201 PROMELSA S.A. 2009 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 25 70 220 1 Negativo Plomo

1396(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Vargas Juan - Monoposte - 8608898 462555 En Servicio Carretera tres Islas -  Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO T1:2014-263 TESLA S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 60 160 1 Negativo Plomo

1397(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tres Islas 05 PM-06 Monoposte 2000628 8609994 461649 En Servicio Carretera Madre de Dios - 05 Islas Tambopata TambopataMADRE DE DIO T1-2014-262 TESLA S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 60 160 1 Negativo Plomo

1398(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tres Islas 04 PM-06 Monoposte 2000627 8610673 461464 En Servicio Carretera 3 Islas Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO T1-2014-260 TESLA S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.22 KV Dyn5 15 60 160 1 Negativo Plomo

1399(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Tres Islas 03 PM-06 Monoposte 2000626 8611707 461110 En Servicio Comunidad tres Islas Tambopata TambopataMADRE DE DIO T1-2014-259 TESLA S.A.C. 2010 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 60 160 1 Negativo Plomo
1400(1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Petroperu PM-02 Biposte 2000090 8615231 461632 En Servicio Jr. Amazonas Con Jr. Puno Tambopata TambopataMADRE DE DIOTR2014-11068-11 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 177 640 1 Negativo Plomo
1401(1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución TransformadorAsoc. Civil Con Andres Avelino Cacere PM-02 Biposte 2000450 8623564 461478 En Servicio Asoc. Civil Con Andres Avelino Caceres Tambopata TambopataMADRE DE DIO 106114-T1 DELCROSA 2013 10/0.23 KV Dyn5 75 - - 1 Negativo Plomo
1403(1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Petroperu PM-03 Biposte 2000090 8639441 461639 En Servicio Petrolera Andres Avelino Caceres Tambopata TambopataMADRE DE DIO 17173 ABB 1985 10/0.23 KV Dyn5 160 650 1100 1 Negativo Plomo

1404(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8576415 387614 En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 142869 T2 DELCROSA 2005 10/0.40 KV Dyn5 100 270 567 1 Negativo Plomo

1405(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8589644 460543 En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1634-06 RESELEC 2013 10/0.40 KV Dyn5 100 144 510 1 Negativo Plomo

1406(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  -  Biposte 2001866  -  - En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1644-06 RESELEC 2013 10/0.40 KV Dyn5 200 176 690 1 Negativo Plomo

1408(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Octubre de Octubre PM-02 Biposte 2005375 8649364 468924 En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1637-06 RESELEC 2013 10/0.40 KV Dyn5 160 160 580 1 Negativo Plomo
1409 (1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Dos de Mayo PM-02 Biposte 2005377 8648923 465231 En Servicio Dos de Mayo - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 103 SEDPER 2010 10/0.38-0.23 KV Dyn5 100 180 585 1 Negativo Plomo

1410(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Dos de Mayo Cuadra 14 PM03 Biposte 2000024 8649961 463264 En Servicio Dos de Mayo - Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2555416 ELKO PERUANA S.A. 1998 10/0.40 KV Dyn5 100 155 520 1 Negativo Plomo

141-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador America Movil SAC Huaccana AN-05 Biposte - 642348 8354210 En Servicio Antena / Pampachiri/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 141440 T1 Delcrosa 1999 13./0.23 KV Dyn5 100 165 520 1 Negativo Plomo
1411 (1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador SED Nueva  -  Monoposte S/C 8646636 468523 En Servicio Tambopata Tambopata TambopataMADRE DE DIO TR-2005-07-04 EPLI S.A.C 2016 10/0.40 KV Dyn5 50 126 443 1 Negativo Plomo
1413 (1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Unamad Sede Institucional PM-01 Biposte 2000194 8656327 469321 En Servicio Av. Dos De Mayo Con Ancash Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1-1771 DUSTRIAS ELECTRO MECAN1993 10/0.22 KV Dyn5 100 202 640 1 Negativo Plomo

1415(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Dos de Mayo PM-02 Biposte 3408 8651432 468563 En Servicio Av. 2 De Mayo Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1640-06 RESELEC 2013 10/0.40 KV Dyn5 160 160 580 1 Negativo Plomo
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1416 (1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Dos De Mayo Cuadra 01 PM-03 Biposte 2000051 8643681 468246 En Servicio Jr. Arequipa Con Av. 2 De Mayo Tambopata TambopataMADRE DE DIO 116674-T1 DELCROSA 1979 10/0.38-0.23 KV Dyn5 200 - 900 1 Negativo Plomo
1416 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Leon Velarde con dos de Mayo PM01 Biposte 2000437 8614244 467401 En Servicio Av. Leon Velarde Con Av. Dos De Mayo Tambopata TambopataMADRE DE DIO 1645-06 RESELEC 2013 10/0.40 KV Dyn5 200 176 690 1 Negativo Plomo
1417 (1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Aa.Hh Fray Martin PM-03 Biposte 2000059 8603561 467965 En Servicio Petrolera Andres Avelino Caceres Tambopata TambopataMADRE DE DIO 137979.T5 DELCROSA 1995 10/0.38-0.23 KV Dyn5 160 - 670 1 Negativo Plomo

145-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformadord Tecnologica de los Andes/Andahuay AN-02 Biposte - 642131 8589324 En Serviciorsidad Tecnologica de los Andes /Av. Los Chankas/Andahuaylas/ApAndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 145464T1 Delcrosa 2011 13.2/0.40 KV Dyn5 100 129 516 1 Negativo Plomo

1468(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Continsuyo PM07 Biposte 2000247 8608920 477871 En Servicio Constisuyo / Limber Luna Tambopata TambopataMadre de Dios 111178606 PROMELSA S.A. 2011 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 170 140 55 1 Negativo Plomo

1545 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Bello Horizonte 1 PM-07 Monoposte 2000556 8619733 484629 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO S1-1131670 PROMELSA S.A. 2015 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 10 108 394 1 Negativo Plomo

1562 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador EBC Alegria -  Claro PM-07 Monoposte 2000332 - I 8660058 487510 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 2396 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23 KV Ii0 15 40 135 1 Negativo Plomo

1581 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alegria I PM-07 Monoposte - 8680044 486565 En Servicio Comunidad Alegria Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 412307 EPLI S.A.C 2014 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 30 104 320 1 Negativo Plomo

1581 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aserradero Arana PM-07 Biposte - 8649600 485584 En Servicio Mavila - Las Piedras Las Piedras TambopataMADRE DE DIO L-21719 ABB 1995 22.9 - 10.5/ 0.40  KV Dyn5 100 220 710 1 Negativo Plomo

1582 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Miguel Yam Hau PM-07 Biposte 2000430 8671587 485238 En Servicio Pampa Hermosa-Alegria Las Piedras TambopataMADRE DE DIOTR2010-09093-01 EPLI S.A.C 2010 22.9/0.400-0.23 KV Dyn5 350 375 1415 1 Negativo Plomo

1584 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sed Nueva - Antena Claro PM-07 Monoposte - 8640206 479234 En Servicio Comunidad Colpayoc Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 250336 FASETRON S.R.L 2015 22.9/0.23 KV Dyn5 37.5 70 230 1 Negativo Plomo

1585 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sector Nueva Alegria PM-07 Monoposte 2000575 8661544 487168 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO S 1405112 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40 KV Yyn6 50 115 460 1 Negativo Plomo

1586 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Francisco SED 3 PM-07 Monoposte 2000700 8637788 481852 En Servicio Sector San Francisco Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4780-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.23-0.40 KV Ii0 15 80 210 1 Negativo Plomo

1587 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Francisco SED 2 PM-07 Monoposte 2000699 8636572 482256 En Servicio Sector San Francisco Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 4779-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.23-0.40 KV Ii0 15 80 210 1 Negativo Plomo

1589 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sudadero SED 03 PM-07 Monoposte 2000567 8631495 483828 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO 1929-09 RESELEC 2014 22.9/0.400-0.23 KV Dyn5 50 104 350 1 Negativo Plomo

1590 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aserradero Particular Sudadero PM-07 Monoposte - 8651524 484070 En Servicio Las Piedras - Tambopata Las Piedras TambopataMADRE DE DIO S3-1111226 PROMELSA S.A. 2007 22.9/0.23-0.398 KV Dyn5 50 127 475 1 Negativo Plomo

1665 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Frente Maderera Otorongo - Monoposte - 8719673 469105 En Servicio Carretera Interoceanica  km 500 + 660 Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO T 124252 - 2013 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 25 75 235 1 Negativo Plomo

1670(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aserradero La mascota PM-07 Biposte 2000471 8685791 486750 En Servicio Tahuamanu - Madre de Dios Tahuamanu TahuamanuMADRE DE DIO 111199501 PROMELSA S.A. 2012 22.9 / 0.39 - 0.23 KV Dyn5 160 160 695 1 Negativo Plomo

180-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Telefonia Moviles Pacucha AN_01 Monoposte - 642339 8354229 En Servicio Antena Telefonica/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 18095 FACETRON 2008 13.2/0.23 KV Ii0 15 46 140 1 Negativo Plomo

1836 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Av. La Cultura con Anselmo DO-06 Biposte 0010876 8509742 169686 En Servicio Av. La Cultura con Anselmo Wanchaq Cusco CUSCO 2246-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2010 10.5/0.23 KV Dyn5 75 108 450 1 Negativo Plomo

1848 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Wanchaq 03 QU-02 Monoposte 0010624 8686441 180974 En Servicio Wanchaq 03 Wanchaq Cusco CUSCO L190314-09 ABB 1999 10.5/0.23 KV Dyn5 25 75 320 1 Negativo Plomo

1850 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva DO-05 Biposte 0010173 8676021 176903 En Servicio Av.Garcilaso Wanchaq Cusco CUSCO 493620 ALSTHOM 1982 10.5/0.23 KV Dyn5 250 152 786 1 Negativo Plomo

185-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Telefonica Ccollpampa AN-05 Monoposte - 642031 8459675 En Servicio Antena Telefonica Ccollpampa/Andahuaylas/Apurimac ANCO HUALLOCHINCHEROSAPURIMAC 18578 FACETRON 2008 22.9/0.23 KV Dyn5 37.5 140 280 1 Negativo Plomo

1901(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Santa Rita MZ02 Monoposte 2000762 8565603 283141 En Servicio Sector Santa Rita Inambari TambopataMADRE DE DIO 10109-02EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 63 LTRS 180 1 Negativo Plomo

1902(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita Alta MZ02 Monoposte 2000269 8570706 358630 En Servicio CC de Santa Rita Alta Inambari TambopataMADRE DE DIO 616221 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5  - 115 1 Negativo Plomo

1903(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita MZ02 Monoposte 2000757 8572262 365194 En Servicio Sector Santa Rita Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010903EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 63LTRS 180 1 Negativo Plomo

1904(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita MZ02 Monoposte 2000756 8572115 366544 En Servicio Sector Santa Rita Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010899EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 63 180 1 Negativo Plomo

1905(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita MZ02 Monoposte 2000755 8571910 368096 En Servicio Sector Santa Rita Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010394EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LTS 160 1 Negativo Plomo

1906(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita MZ02 Monoposte 2000754 8571936 369748 En Servicio Sector Santa Rita Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010904EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 63 lt 180 1 Negativo Plomo

1907(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita Baja MZ02 Biposte 2000270 8872011 370326 En Servicio CC de Santa Rita Baja Inambari TambopataMADRE DE DIO 111187805 PROMELSA S.A. 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 80 90 345 1 Negativo Plomo

1908(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita Baja MZ02 Monoposte 2000753 8572093 371383 En Servicio Sector Santa Rita Baja Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010102EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 107 228 1 Negativo Plomo

1909 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Monoposte S/C 8572289 373457 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO S1405100 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2006 22.9/0.23 KV Yyn6 50 115 460 1 Negativo Plomo

1910 (1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Sed Santa Rita MZ-02 Monoposte 2000762 (2) 8572202 374380 En Servicio Sector Santa Rita Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010885EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.23 KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

1911(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Primavera Alta MZ02 Monoposte 2000271 8572170 375821 En Servicio CC Primavera Alta Inambari TambopataMADRE DE DIO 616219 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 5  - 115 1 Negativo Plomo

1912(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Biposte S/C 8572207 376875 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 2064-07 RESELEC 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 505 1 Negativo Plomo

1913(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Primavera Alta MZ02 Monoposte 2000271 8572592 379444 En Servicio CC Primavera Alta Inambari TambopataMADRE DE DIO 4928-04 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 110 880 1 Negativo Plomo

1914(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Primavera Alta MZ02 Monoposte 2000750 8573634 382055 En Servicio Sector Primavera Alta Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010104EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5117 LTRS 390 1 Negativo Plomo

1915(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sarayacu 02 MZ02 Biposte 2000559 8584901 387519 En Servicio Comunidad Sarayacu Inambari TambopataMADRE DE DIO T3-2004-0242 TESLA S.A.C. 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 35 GL 480 1 Negativo Plomo

1916(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sarayacu 02 MZ02 Biposte 2000558 8584997 387384 En Servicio Comunidad Sarayacu Inambari TambopataMADRE DE DIOTR-2014-11063-02 EPLI S.A.C 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 173 628 1 Negativo Plomo

1917(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ03 Biposte S/C 8573532 382764 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 2656 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dd0-Yd11 100 120 470 1 Negativo Plomo

1918(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ04 Biposte S/C 8574619 384300 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 2126 COREMEL S.R.L 2013 22.9/0.398-0.23 KV Dyn5 75  - 450 1 Negativo Plomo

1919(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ05 Monoposte S/C 8575659 386733 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 00104 E.I.A 2012 22.9/0.23 KV - 30 77 284 1 Negativo Plomo

1920(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Andres Aguilar Flores MZ02 Biposte 2000533 8575905 386889 En Servicio Km 110, Virgen de la Candelaria Inambari TambopataMADRE DE DIO 240216 FASETRON S.R.L 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 100 375 1 Negativo Plomo

1921(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Toma Calderon, Abraham MZ02 Biposte 2000585 8575884 386875 En Servicio Virgen Candelaria Km 110 Inambari TambopataMADRE DE DIO 4267-09 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 150 485 1 Negativo Plomo

1922(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgen de la Candelaria MZ02 Biposte 2000273 8576260 387419 En Servicio CC de Virgen de la Candelaria Inambari TambopataMADRE DE DIO S141213 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/040-0.23 KV Dyn5 100 180 650 1 Negativo Plomo

1923(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Biposte S/C 8576238 387674 En Servicio Amanecer Inambari TambopataMADRE DE DIO 230749 FASETRON S.R.L 2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 115 450 1 Negativo Plomo

1924(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador AA.VV. El Amanecer MZ02 Biposte 2000590 8576203 387693 En Servicio Los Pomelos y Amanecer Tambopata TambopataMADRE DE DIO 2883-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2011 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 176 586 1 Negativo Plomo

1925(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Aguirre Yaulis, Victor Justiniano MZ02 Biposte 2000654 8576205 387587 En Servicio Comunidad Virgen Candelaria Km 110 Inambari TambopataMADRE DE DIO 230574 FASETRON S.R.L 2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 100 375 1 Negativo Plomo

1926(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Biposte S/C 8465043 266909 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 4754-01 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1927(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Biposte S/C 8576183 387758 En Servicio Km 110- Virgen de Candelaria Inambari TambopataMADRE DE DIO 111221001 PROMELSA S.A. 2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 75 115 452 1 Negativo Plomo

1928(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Espinoza Barrientos, Emilio PM07 Biposte 2000492 8576182 5387703 En Servicio Carret Rompeolas/ Carret Otilia Tambopata TambopataMADRE DE DIO 3686-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.23 KV Dyn5 100 624 1160 1 Negativo Plomo

1929(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Biposte S/C 8576200 387740 En Servicio Km 110 - Virgen de Candelaria Inambari TambopataMADRE DE DIO 3687-08 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2013 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 824 1160 1 Negativo Plomo

1930(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita Alta MZ02 Biposte 2000269 8576133 387703 En Servicio CC de Santa Rita Alta Inambari TambopataMADRE DE DIOTR 2014-11068-12 EPLI S.A.C 2015 22,9/0,40-0,23 KV Dyn5 100 177 640 1 Negativo Plomo

1931(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Biposte S/C 8576162 387694 En Servicio Froilan Ferre Esquivel Cruz - Sector CC. Virgen Candelaria Inambari TambopataMADRE DE DIO 997 ABH INGENIERIA  S.A.C. 2011 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 225 780 1 Negativo Plomo

1932(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Ramos Pillaca, Justino MZ02 Biposte 2000552 8576169 3877796 En Servicio Nueva Arequipa Inambari TambopataMADRE DE DIO 2082 COREMEL S.R.L 2012 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 80  - 150 1 Negativo Plomo

1933(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Monoposte S/C 8578591 387551 En Servicio Virgen De La Candelaria Inambari TambopataMADRE DE DIO 1098 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9/0.23 KV Dd0-Yd11 5 35 80 1 Negativo Plomo

1934(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rita MZ02 Monoposte 2000763 8575190 389693 En Servicio Sector Santa Rita Inambari TambopataMADRE DE DIO 506233 I&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1935(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Monoposte S/C 8578623 387542 En Servicio Virgen Candelaria - Sector Paraiso
 Inambari TambopataMADRE DE DIO 250289 FASETRON S.R.L 2015 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 25 50 180 1 Negativo Plomo

1936(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Biposte S/C 8574988 389994 En Servicio Achulli Froilan - Nueva Arequipa
 Inambari TambopataMADRE DE DIO 145932-T1 DELCROSA 2013 22.9/0.40 KV Dyn5 100 133 541 1 Negativo Plomo

1937(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Monoposte S/C 8574778 857477 En ServicioKm 106 Sector Nueva Arequipa/Carretera Pto. Maldonado Mazu Inambari TambopataMADRE DE DIO 3682 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn61x30/1x15120 470 1 Negativo Plomo

1938(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huaman Huanca, Leonardo MZ02 Biposte 2000495 8574756 390889 En Servicio Nueva Arequipa Km. 106 Inambari TambopataMADRE DE DIO 39273 OMPAÑÍA ELECTRO ANDIN 2016 22.9/0.40 KV Dyn5 250 275 1060 1 Negativo Plomo
1939 (1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Servicentro La Pampilla Srl MZ02 Monoposte 2000551 8574769 390410 En Servicio Carretera Puerto Maldonado Inambari TahuamanuMADRE DE DIO 1462 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2013 22.9/0.398-0.23 KV Dd0-Yd11 50 160 480 1 Negativo Plomo

1940(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Arequipa MZ02 Monoposte 2000274 8574690 391209 En Servicio C.C. Nueva Arequipa Inambari TambopataMADRE DE DIO S-1405110 SANBIAN SCI-TECH CO. LT 2014 22.9/0.40-0.23 KV Yyn6 50 115 460 1 Negativo Plomo

1941(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Arequipa MZ02 Biposte 2000496 8574868 392455 En Servicio Nueva Arequipa  - Froilan Achulle Inambari TambopataMADRE DE DIO 145614-T1 DELCROSA 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 100 130 530 1 Negativo Plomo

1942(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Inambari SED 09 MZ02 Biposte - 8574663 392892 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 230570 FASETRON S.R.L 2013 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 100 115 450 1 Negativo Plomo

1943(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva MZ02 Biposte S/C 8574120 393966 En Servicio Comunidad nueva Arequipa km 102 Inambari TambopataMADRE DE DIO 2438 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 300 250 1050 1 Negativo Plomo

1944(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Edmundo Vicente Vasquez MZ02 Biposte 2000706 8574080 394933 En Servicio Km 101 Carretera Inter Oceanica Inambari TambopataMADRE DE DIO 2657 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5-Yyn6 75 100 390 1 Negativo Plomo

1945(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Nueva Arequipa MZ02 Monoposte 2000749 8574063 396415 En Servicio Sector Nueva Arequipa Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010901EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 63 180 1 Negativo Plomo

1946(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Moscoso Delgado , Miguel MZ02 Biposte 2000550 8575562 395777 En Servicio Alto Libertad Km 99 Inambari TambopataMADRE DE DIO 120 - 2016 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 160 235 870 1 Negativo Plomo

1946(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorMoscoso Delgado, Miguel Grimaldo MZ02 Biposte 2000550 8575562 395777 En Servicio Alto Libertad Km-99 Inambari TambopataMADRE DE DIO 120  - 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 235 870 1 Negativo Plomo

1947(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Libertad MZ02 Monoposte 2000748 8574353 396892 En Servicio Sector Alto Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010105EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 37.5 107 320 1 Negativo Plomo

1948(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador
Santiago Condori Rodriguez - 

Alto Libertad MZ02 Monoposte 2000385 8574262 396998 En Servicio Km 98.5 Carretra Transoceanica Sector Alto Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 145934-T1 DELCROSA 2012 22.9/0.40 KV Dyn5 25 68 250 1 Negativo Plomo

1949(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Adolfo Condori Choque MZ02 Biposte 2000716 8574296 397084 En Servicio Sector Alto Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 143135-T2 DELCROSA 2008 22.9/0.46-0.23  KV Dyn5 187.5 1050 250 1 Negativo Plomo

1950(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cavides Ferro , Zoilo MZ02 Biposte 2000715 8574284 453954 En Servicio Cavides Ferro , Zoilo Inambari TambopataMADRE DE DIO 4697-10 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9/0.40-0.23  KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1951(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Celadita Espinoza, Luis Eusebio MZ02 Biposte 2000714 8574293 397062 En Servicio Mazuco : Sector Alto Llibertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 4696-10 MENAUTT ELECTRIC S.A.C2015 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 100 130 470 1 Negativo Plomo

1952(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Libertad MZ02 Monoposte 2000275 8573920 397309 En Servicio C.C. Alto Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 616223 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2009 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 10 57 LTRS 145 1 Negativo Plomo

1953(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Libertad MZ02 Monoposte 2000747 8574245 396921 En Servicio Sector Alto Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010897EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LT 160 1 Negativo Plomo

1954(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alto Libertad MZ02 Monoposte 2000746 8572261 399790 En Servicio Sector Alto Libertad Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010883EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23  KV Dyn5 10 57 160 1 Negativo Plomo

1955(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Florida Alta SED 06 PM-06 Monoposte 2000722 8584278 430138 En Servicio Sector Florida Alta Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010873EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

1956(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan SED Nº 13 PM06 Monoposte 2000729 8576422 421824 En Servicio San Juan Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010896EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

1957(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan SED Nº 14 PM06 Monoposte 2000730 8576139 419729 En Servicio San Juan Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010900EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23 KV Ii0 15 63 LTRS 180 1 Negativo Plomo

1958(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan SED Nº 16 PM06 Monoposte 2000731 8576043 418538 En Servicio Sector San Juan Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010890EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LT 160 1 Negativo Plomo

1959(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador La Distancia SED No 017 PM06 Monoposte 2000733 8575934 416472 En Servicio Sector Union Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010875EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LTRS 160 1 Negativo Plomo

1961(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Unión Progreso SED Nº 019 PM06 Monoposte 2000734 8576381 413292 En Servicio Sector Unión Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010891EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

1963(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Union Progreso MZ02 Monoposte 2000277 8572959 410204 En Servicio C.C. Union Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 616231 EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 66 LT 170 1 Negativo Plomo

1964(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Union Progreso II MZ02 Monoposte 2000577 8575131 409722 En Servicio Comunidad De Union Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 504490-40 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 15 28 125 1 Negativo Plomo

1965(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Estacion de base Celular Entel MZ02 Monoposte 2000612 8567543 405423 En Servicio Union Progreso Inambari TambopataMADRE DE DIO 307677 - 2006 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 15 39 159 1 Negativo Plomo

1966(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sol Naciente-2000742 MZ02 Monoposte 2000742 8574631 408854 En Servicio Sol Naciente Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010898EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LTRS 160 1 Negativo Plomo

1967(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8574773 407536 En Servicio Sol Naciente Inambari TambopataMADRE DE DIO 230858 FASETRON S.R.L 2014 22.9/0.38-0.22 KV Dyn5 25 70 230 1 Negativo Plomo

1968 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva  - Monoposte S/C 8574886 407026 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIOTR-2005-912-01 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2005 23/0.40-0.231 KV Dd0-Yd11 25  -  - 1 Negativo Plomo

1969(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sol Naciente 02 MZ02 Monoposte 2000743 8574874 406507 En Servicio Sector Sol Naciente Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010882EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LT 160 1 Negativo Plomo

1970 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sol Naciente 02 MZ02 Monoposte 2000744 8575055 404302 En Servicio Sector Sol Naciente Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010888EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23 KV Ii0 10 57 LTRS 160 1 Negativo Plomo

1970 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Leon Velarde No 02 IN01 Biposte 2000646 8390069 436960 En Servicio  Av. Leon Velarde Iñapari Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 111179201 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.23 KV Dyn5 160 187 730 1 Negativo Plomo
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1971 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lamay PI-05 Monoposte S/C 8523444 183245 En Servicio Lamay Lamay Calca CUSCO S3-1111495 PROMELSA S.A. 2008 10/0.40-0.231 KV Dyn5 25 109 376 1 Negativo Plomo

1971(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sol Naciente MZ02 Monoposte 2000276 8573809 402578 En Servicio C.C. Sol Naciente Inambari TambopataMADRE DE DIO 616225 EQUIPAMENTOS ELECTRICO - 22.9/0.46-0.23  KV Ii0 10 57 145 1 Negativo Plomo

1972 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Lamay Sed 01 PI-05 Monoposte S/C 8520962 183409 En Servicio Lamay Sed 01 Lamay Calca CUSCO 4178 SAGERSA 2010 22.9-10/0.23 KV Dyn5 50 110 300 1 Negativo Plomo

1972(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Sol Naciente N°  024 MZ02 Monoposte 2000745 8573406 402031 En Servicio Sector Sol Naciente Inambari TambopataMADRE DE DIO 1010101EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 25 107 320 1 Negativo Plomo

1973(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Santa Rosa 2 MZ02 Biposte 2000701 8575768 415757 En Servicio Comunidad de Santa Rosa Inambari TambopataMADRE DE DIO 111281201 PROMELSA S.A. 2016 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 160 155 675 1 Negativo Plomo

1974(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Salida Interoceanica IB02 Biposte 2000613 8790069 436992 En Servicio Iñapari - Tahuamanu Iñapari TahuamanuMADRE DE DIO 111162002 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 100 143 544 1 Negativo Plomo

1975(1)ELECTRO SUR ESTE S.ADistribución Transformador Sed Central Termica Iñapari IN01 Biposte 2000143 8789932 436883 En Servicio Iñapari Iñapari TahuamanuMADRE DE DIOTR-2012-10116-01 EPLI S.A.C 2012 22.9/0.46 KV Dyn5 1000 1110 3485 1 Negativo Plomo

1977(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED Nueva PM-06 Biposte S/C 8789515 436908 En Servicio Inambari - Tambopata Inambari TambopataMADRE DE DIO 111284603 PROMELSA S.A. 2017 22.9-10/0.40-0.23 KV Dyn5 100 141 550 1 Negativo Plomo

2000(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Laberinto SE N° 3 PM-06 Biposte 2000108 8593892 436125 En Servicio Av. Inambari con  Av. Madre de Dios Laberinto TambopataMADRE DE DIO 103444 ANSFORMADORES MEGA L1997 13.2/0.40-0.23 KV Dyn5 75 323 418 1 Negativo Plomo

2001(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alejandro Toledo Laberinto III PM-06 Biposte 2000767 8592372 436917 En Servicio Av. Justicia Amazonica Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010110EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.23-0.40 KV Dyn5 160 231 815 1 Negativo Plomo

2002(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alejandro Toledo Laberinto I PM-06 Biposte 2000403 8592608 437170 En Servicio Av. Justicia Amazonica Laberinto TambopataMADRE DE DIO 111193102 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 100 120 520 1 Negativo Plomo

2003(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Alejandro Toledo Laberinto II PM-06 Biposte 2000404 8592826 437401 En Servicio Av. Justicia Amazonica Laberinto TambopataMADRE DE DIO 111193101 PROMELSA S.A. 2011 22.9/0.40 KV Dyn5 100 120 520 1 Negativo Plomo

2004(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan SED N° 2 PM-06 Monoposte 2000728 8577122 423345 En Servicio Sector San Juan Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010889EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

2005(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Juan SED N° 11 PM-06 Monoposte 2000727 8577786 424965 En Servicio Sector San Juan Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010906EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.46-0.23  KV Dyn5 15 63 180 1 Negativo Plomo

2006(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgenes del Sol N° 10 PM-06 Monoposte 2000726 8579243 436040 En Servicio Laberinto - Tambopata Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010893EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.40-0.23  KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

2007(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgenes del Sol SED N° 7 PM-06 Monoposte 2000725 8580547 426920 En Servicio Carretera Puerto Maldonado Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010884EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 10 57 160 1 Negativo Plomo

2008(1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Virgenes del Sol SED N° 8 PM-06 Monoposte 2000724 8581850 487811 En Servicio Carretera Puerto Maldonado Laberinto TambopataMADRE DE DIO 1010907EQUIPAMENTOS ELECTRICO 2016 22.9/0.23-0.46 KV Ii0 15 63 180 1 Negativo Plomo

211-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorRicardo Palma/Andahuaylas/Apurima AN-02 Monoposte - 669624 8489730 En Servicio Av. Ricardo Palma 2/Andahuaylas/Apurimac AndahuaylasANDAHUAYLASAPURIMAC 2205211 ELKO Peruano 1994 13.2/0.38 KV Dyn5 50 70 488 1 Negativo Plomo

2303 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cucuchir QU-05 Biposte 10574 8477055 192184 En Servicio Paruro I (Cucuchiray) Paruro Paruro CUSCO 10574 DELCROSA 1990 22.9/0.40-0.23 KV Dyn5 80  - 750 1 Negativo Plomo

2523 (1) ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Al Sur Peru-Huarocondo CA-02 Biposte S/C 8512171 802503 En Servicio Al Sur Peru-Huarocondo Anta Anta CUSCO  -  -  - 22.9/0.23 KV -  -  -  - 1 Negativo Plomo

379-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Antena Telefonia Moviles AN-01 Aérea - 642341 8354225 En Servicio Antena Telefonica/ Pacucha/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 379003 FRESA - 13./0.23 KV - - - - 1 Negativo Plomo

387-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador America Movil - Matapuquio AN-07 Monoposte - 643221 8454230 En Servicio Matapuquio/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 231387 FACETRON 2013 22.9/0.23 KV Ii0 25 55 185 1 Negativo Plomo

392-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Chusky/Andahuaylas/Apurimac AN-05 Monoposte - 679624 8490527 En Servicio Chusky/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 113139201 Promelsa 2015 22.9/0.46-0.23 KV Dyn5 37.5 60 275 1 Negativo Plomo

505-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Rayampampa/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte 1010944 646155 8517625 En Servicio Rayampampa/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 505606-03 I&T ELECTRIC 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 16 70 1 Negativo Plomo

652-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorGrifo Fameva/Andahuaylas/Apurimac AN-07 Monoposte - 683145 8496130 En Servicio Pacucha/San Jeronimo/Andahuaylas/Apurimac PacuchaANDAHUAYLASAPURIMAC 1038652 ITB Electric 2016 13.2/0.40-0.23 KV Dyn5 50 149 450 1 Negativo Plomo

656-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quisquipampa/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte 1010956 646345 8517785 En Servicio Quipipampa/ Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 505605-05 I&T ELECTRIC 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 16 70 1 Negativo Plomo

657-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorUniversidad tecnologica de los Andes AN-01 Monoposte 1010965 676825 8490285 En Servicioersidad tecnologica de los Andes/ San Jeronimo/Andahuaylas/ApSan JeronimoANDAHUAYLASAPURIMAC 1038657 ITB Electric 2016 13./0.44-0.31 KV Dyn5 50 149 450 1 Negativo Plomo

685-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Huallhua Alta/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte - 640744 8522425 En Servicio Huallhua Alta/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046855 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 10 47 125 1 Negativo Plomo

741-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Dos de Mayo AN-06 Monoposte - 676396 8496534 En Servicio Dos de Mayo/Huancas/Andahuaylas/Apurimac Santa Maria de ChicANDAHUAYLASAPURIMAC 103779 MEGA Transformer 1997 13.2/0.46-0.23 KV - 40 50 248 1 Negativo Plomo

868-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Moyaccsa/Añoccpampa/Apurimac AN-05 Monoposte - 641845 8518435 En Servicio Moyaccsa/Añoccpampa/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046868 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

870-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorCCaccacucho/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte - 642057 8519555 En Servicio Ccaccacucho/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046870 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

876-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Casaccancha/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte - 641650 8518825 En Servicio Casaccancha/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046876 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

879-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorNueva Esperanza/Huaccana/Apurima AN-05 Monoposte - 645423 8519203 En Servicio Nueva Esperanza/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046879 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.23KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

885-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Cunyacc/Huaccana/Apurimac AN-05 Monoposte - 641945 8519520 En Servicio Cunyacc/ Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046885 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 16 70 1 Negativo Plomo

889-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Puricina/Pullcay/Apurimac AN-05 Monoposte - 630621 8527568 En Servicio Puricina/Pullcay/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046889 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

890-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Quispaccocho/Pullcay/Apurimac AN-05 Monoposte - 630524 8527431 En Servicio Quispaccocho/Pullcay/Huaccana/Apurimac HUACCANACHINCHEROSAPURIMAC 1046890 ITB INDUSTRIA BRASILEÑ 2016 13.2/0.46 -0.23KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

891-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución TransformadorProyecto Ahuairo/Andahuaylas/Apurim AN-05 Monoposte 652031 8589352 En Servicio Proyecto Ahuaro/Andahuaylas/Apurimac TalaveraANDAHUAYLASAPURIMAC 4046891 ITB Electric 2016 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 5 29 85 1 Negativo Plomo

903-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anansayo/Ongoy/Apurimac AN-05 Monoposte - 646467 8518562 En Servicio Oznopata/ Ongoy/Apurimac ONGOY CHINCHEROSAPURIMAC 27901 Elecvol Peru S.A.C. 2016 22.9-13.2/0.46 -0.23KV Ii0 10 - 145 1 Negativo Plomo

905-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador Anansayocc/Ocobamba/Apurimac AN-05 Monoposte - 656624 8509886 En Servicio Anansayocc/ Ocobamba/Apurimac OCOBAMBACHINCHEROSAPURIMAC 27905 Elecvol Peru S.A.C. 2016 13.2-22.9 /0.46 -0.23KV Ii0 15 - 160 1 Negativo Plomo

950-1 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador San Antonio de Chipicuy AN-05 Monoposte 1010950 637510 8505455 En Servicio San Antonio de Chipicuy /Chincheros/Apurimac ChincherosCHINCHEROSAPURIMAC 2308-10 Reselec 2016 22.9- 13.2/0.46-0.23 KV Ii0 15 72 220 1 Negativo Plomo
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Muestra/0001 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060110 S.A. 8494720 19L0261237 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 1 1G1998T18 DELCROSA 2000 50kVA 22.9/0.38kV 50 114 341 Negativo

Muestra/0002 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060209 S.A. 8501060 19L0257845 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 2 147657-T19 - 2017 37.5kVA 22.9/0.44kV 37.5 62 208 Negativo

Muestra/0003 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060208 S.A. 8499642 19L0257637 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 3 - - - 5kVA 22.9/0.44kV - - - Negativo

Muestra/0004 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060106 S.A. 8494834 19L0258806 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 4 140995T1 DELCROSA 1998 50kVA 22.9/0.38kV 50 81 340 Negativo

Muestra/0005 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060160 S.A. 8493061 19L0256045 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 5 16464 FASETRON - 10kVA 22.9/0.22kV 10 40 110 Negativo

Muestra/0006 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060439 S.A. 8492770 19L0255499 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 6 FASETRON 2006 10kVA 22.9/0.22kV 10 40 110 Negativo

Muestra/0007 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060107 S.A. 8491984 19L0254354 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 7 141082T9 HP&T ELECTRIC 1998 25kVA 22.9/0.38kV 25 - - Negativo

Muestra/0008 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060159 S.A. 8491306 19L0255206 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 8 4769 ECIR INDUSTRIAL 2000 15kVA 22.9/0.44kV 25 35 70 Negativo

Muestra/0009 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060176 S.A. 8487576 19L0258142 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 9 - RECELEC - 25kVA 22.9/0.44kV - - - Negativo

Muestra/0010 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060175 S.A. 8488197 19L0254948 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 10 504491-21 I&T ELECTRIC 2015 25kVA 22.9/0.44kV 25 38 160 Negativo

Muestra/0011 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060177 S.A. 8488446 19L0252720 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 11 4767 ICIR INDUSTRIAL 2000 25kVA 22.9/0.44kV 25 35 Negativo

Muestra/0012 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060231 S.A. 8488600 19L0250653 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 12 1030 HP&T ELECTRIC 1995 25kVA 22.9/0.38kV 25 - 270 Negativo

Muestra/0013 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060263 S.A. 8490344 19L0251176 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 13 32943-02 HP&T ELECTRIC 2002 15kVA 22.9/0.44kV 10 - 220 Negativo

Muestra/0014 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060231 S.A. 8488077 19L0249720 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 14 S3-1111498 PROMELSA 2008 25kVA 22.9/0.38kV 25 129 370 Negativo

Muestra/0015 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60379 S.A. 8486024 19L0248973 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 15 504717-02 I&T ELECTRIC 2015 25kVA 22.9/0.22kV 25 75 270 Negativo

Muestra/0016 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060380 S.A. 8486706 19L0250594 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 16 504718 I&T ELECTRIC 2015 37.5kVA 22.9/0.22kV 37.5 90 325 Negativo

Muestra/0017 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60383 S.A. 8486308 19L0251734 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 17 504715-02 I&T ELECTRIC 2015 10kVA 22.9/0.22kV 10 22 105 Negativo

Muestra/0018 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060156 S.A. 8486570 19L0253167 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 18 TR-2005-0136-01 EPLI 2005 15kVA 22.9/0.44kV 15 60 150 Negativo

Muestra/0019 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060157 S.A. 8487107 19L0253855 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 19 147649-T62 DELCROSA 2017 10kVA 22.9/0.22kV 10 33 116 Negativo

Muestra/0020 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060341 S.A. 8485695 19L0252933 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 20 211002 FASETRON 2011 15kVA 22.9/0.44kV 15 40 130 Negativo

Muestra/0021 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060172 S.A. 8482488 19L0257219 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 21 136962 ABB 1995 15kVA 22.9/0.44kV 15 81 220 Negativo

Muestra/0022 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060171 S.A. 8484461 19L0256038 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 22 S1-113589 PROMELSA 2005 25kVA 22.9/0.44kV 25 63 232 Negativo

Muestra/0023 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060253 S.A. 8482486 19L0256074 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 23 147551-T29 DELCROSA 2017 37.5kVA 22.9/0.44kV 37.5 62 208 Negativo

Muestra/0024 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060155 S.A. 8483181 19L0250633 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 24 147657-T9 DELCROSA 2017 37.5kVA 22.9/0.44kV 37.5 62 208 Negativo

Muestra/0025 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060250 S.A. 8484180 19L0250957 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 25 161793T1 H&P ELECTRIC 1999 25kVA 22.9/0.44kV 25 - 214 Negativo

Muestra/0026 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060342 S.A. 8485675 19L0250244 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 26 147541-T32 DELCROSA 2017 10kVA 22.9/0.22kV 10 33 115 Negativo

Muestra/0027 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060067 S.C. 8487923 19L0248881 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 27 1-36196T-1 DELCROSA 1994 100kVA 22.9/0.38kV 100 - - Negativo

Muestra/0028 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060384 S.A. 8486137 19L0250655 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 28 1642-12 MENAUTT ELECTRIC 2008 10kVA 22.9/0.22kV 10 - 125 Negativo

Muestra/0029 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060154 S.A. 8485026 19L0251665 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 29 S1-1131682 PROMELSA 2008 10kVA 22.9/0.22kV 25 - 195 Negativo

Muestra/0030 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060069 S.A. 8486921 19L0249816 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 30 504716 I&T ELECTRIC 2015 25kVA 22.9/0.38kV 10 45 180 Negativo

Muestra/0031 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060382 S.A. 8487232 19L0246944 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 31 504717-01 I&T ELECTRIC 2015 25kVA 22.9/0.22kV 25 75 270 Negativo

Muestra/0032 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060367 S.A. 8487945 19L0248333 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 32 191 TESLA PERU 2014 50kVA 22.9/0.22kV 50 30 400 Negativo

Muestra/0033 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060454 S.A. 8488409 19L0245457 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 33 230166 FASETRON 2013 50kVA 22.9/0.22kV 50 90 310 Negativo

Muestra/0034 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060145 S.A. 8488275 19l0246304 En Servicio Pucaybamba/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 34 630306 ELKO PERUANA 2000 22.9 25 60 200 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/0035 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060054 S.A. 8488580 19L0244078 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 35 111178902 PROMELSA 2011 100kVA 22.9/0.38kV 100 143 544 Negativo

Muestra/0036 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060308 S.A. 8488256 19L0243812 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 36 712153 ITB 2010 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0037 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060318 S.A. 8487506 19L0244595 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 37 712113 ITB 2010 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0038 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060055 S.A. 8487061 19L0245286 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 38 111187810 PROMELSA 2012 50kVA 22.9/0.38kV 50 90 345 Negativo

Muestra/0039 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60056 S.A. 8484783 19L0246434 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 39 TG-2004-1007-02 EPLI 2004 25kVA 22.9/0.38kV 25 Negativo

Muestra/0040 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060211 S.A. 8484036 19L0246958 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 40 17708  FASETRON 2007 460kVA 22.9/0.44kV 25 70 180 Negativo

Muestra/0041 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060212 S.A. 8482107 19L0247505 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 41 S1-1131585 PROMELSA 2008 10kVA 22.9/0.22kV 25 75 260 Negativo

Muestra/0042 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060174 S.A. 8483432 19L0248567 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 42 113093401 PROMELSA 2010 15kVA 22.9/0.44kV 15 64 200 Negativo

Muestra/0043 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060173 S.A. 8479333 19L0248160 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 43 6330229 DELCROSA 1998 25kVA 22.9/0.22kV 25 - 165 Negativo

Muestra/0044 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060259 S.A. 8480347 19L0247517 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 44 504488-19 I&T ELECTRIC 2015 10kVA 22.9/0.22kV 10 22 105 Negativo

Muestra/0045 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060297 S.A. 8479398 19L0244252 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 45 147545-T61 DELCROSA 2017 25kVA 22.9/0.22kV 15 - - Negativo

Muestra/0046 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060298 S.A. 8480767 19L0243472 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 46 712921 ITB 2010 15kVA 22.9/0.22kV 15 - 134 Negativo

Muestra/0047 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060299 S.A. 8482211 19L0242554 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 47 712686 ITB 2018 10kVA 22.9/0.44kV 10 - 130 Negativo

Muestra/0048 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060148 S.A. 8483909 19L0244213 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 48 S1-113211 PROMELSA 2003 10kVA 13.2/0.44kV 25 90 210 Negativo

Muestra/0049 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060430 S.A. 8489096 19L0243715 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 49 3217 HP&T ELECTRIC 2017 25kVA 22.9/0.22kV 25 80 250 Negativo

Muestra/0050 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60076 S.A. 8490434 19L0242853 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 50 13619112 DELCROSA 1994 30kVA 22.9/0.38kV 30 - - Negativo

Muestra/0051 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060144 S.A. 8491440 19L0242294 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 51 13619214 DELCROSA 1994 50kVA 22.9/0.38kV 50 - 500 Negativo

Muestra/0052 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060337 S.A. 8491809 19L0241891 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 52 S141615 SANBIAN 2014 160kVA 22.9/0.38kV - - Negativo

Muestra/0053 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060336 S.A. 8492058 19L0241644 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 53 20057 ABB 1992 100kVA 22.9/0.38kV 100 220 710 Negativo

Muestra/0054 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060220 S.A. 8486082 19L0241305 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 54 99706 ITAYPU 2008 25kVA 22.9/0.44kV 25 50 180 Negativo

Muestra/0055 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060218 S.A. 8488759 19L0242257 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 55 TR-2008-0196-02 EPLI 2005 15kVA 22.9/0.44kV 15 60 150 Negativo

Muestra/0056 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060219 S.A. 8488929 19L0240530 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 56 18234 FASETRON 2008 25kVA 22.9/0.44kV 25 50 175 Negativo

Muestra/0057 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060053 S.A. 8492455 19L0241180 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 57 S141277 SANBIAN 2014 80kVA 22.9/0.38kV 100 180 650 Negativo

Muestra/0058 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060355 S.A. 8493127 19L0240803 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 58 211 TESLA PERU 2014 10kVA 22.9/0.38kV 10 33 344 Negativo

Muestra/0059 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060052 S.A. 8495343 19L0240376 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 59 103471 MEGA 1997 100kVA 22.9/0.22kV 75 Negativo

Muestra/0060 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060428 S.A. 8496161 19L0240143 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 60 111168301 PROMELSA 2011 50kVA 22.9/0.22kV 50 100 365 Negativo

Muestra/0061 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060351 S.A. 8497282 19L0239979 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 61 2023 HP&T ELECTRIC 2013 15kVA 22.9/0.22kV 15 45 135 Negativo

Muestra/0062 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060292 S.A. 8504339 19L0250178 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 62 764774 ITB 2011 10kVA 22.9/0.38kV 25 53 185 Negativo

Muestra/0063 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60320 S.A. 8503476 19L0247743 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 63 712854 ITB 2010 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0064 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060319 S.A. 8502794 19L0246020 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 64 712087 ITB 2010 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0065 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060294 S.A. 8507919 19L0242202 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 65 712008 ITB 2010 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0066 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60293 S.A. 8502491 19L0242728 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 66 712923 ITB 2010 15kVA 22.9/0.44kV 15 40 150 Negativo

Muestra/0067 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060249 S.A. 850963 19L0241306 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 67 704-06 RESELEC 2008 15kVA 22.9/0.44kV 15 80 230 Negativo

Muestra/0068 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060291 S.A. 8498906 19L0244275 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 68 700155-01 I&T ELECTRIC 2011 25kVA 22.9/0.44kV 25 38 160 Negativo

Muestra/0069 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060194 S.A. 8499305 19L0240482 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 69 18159 FASETRON 2008 15kVA 22.9/0.38kV 15 85 200 Negativo

Muestra/0070 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060193 S.A. 8498693 19L0239953 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 70 589-12 RESELEC 2007 10kVA 22.9/0.38kV 15 60 200 Negativo

Muestra/0071 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060269 S.A. 8493102 19L0240300 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 71 2257-03 MENAUT ELECTRIC 2011 20kVA 22.9/0.38kV 20 89 240 Negativo

Muestra/0072 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060109 S.A. 8489480 19L0236545 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 72 147541-T35 DELCROSA 2017 10kVA 22.9/0.44kV 10 33 116 Negativo

Muestra/0073 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060151 S.A. 8487700 19L0236251 En Servicioucha Sector Alianaza/Quispicanchis/C Ocongate Quispicanchis Cusco 73 S140182 SANBIAN 2014 22.9 25 176 380 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/0074 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060321 S.A. 8493287 19L0246382 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 74 161303 HP&T ELECTRIC S.A.C 2008 25kVA 22.9/0.44kV 25 - 275 Negativo

Muestra/0075 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060289 S.A. 8492263 19L0243844 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 75 712810 ITB 2010 30kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0076 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60290 S.A. 8492869 19L0243180 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 76 712016 ITB 2010 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0077 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060243 S.A. 8491810 19L0242932 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchis/Cusco Ccarhuayo Quispicanchis Cusco 77 13340 FASETRON 2008 25kVA 22.9/0.22kV 15 45 160 Negativo

Muestra/0078 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060245 S.A. 8491837 19L0242907 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 78 858-07 RESELEC 2009 25kVA 22.9/0.22kV 25 120 320 Negativo

Muestra/0079 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060153 S.A. 8494205 19L0239788 En Servicio Marcapata/Quispicanchis/Cusco Marcapata Quispicanchis Cusco 79 T-2565 ADEMED 2007 400kVA 22.9/0.38kV 125 237 645 Negativo

Muestra/0080 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60192 S.A. 8496599 19L0239251 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 80 630328 PROMELSA 2000 25kVA 22.9/0.44kV 25 - 250 Negativo

Muestra/0081 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060448 S.A. 8497259 19L0238387 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 81 5520-05 MENAUT ELECTRIC 2018 25kVA 22.9/0.22kV 25 110 280 Negativo

Muestra/0082 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060071 S.A. 8496790 19L0236522 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 82 S140591 SANBIAN 2014 50kVA 22.9/0.38kV 50 115 460 Negativo

Muestra/0083 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060116 S.A. 8495334 19L0234452 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 83 0071 ELKO PERUANA 2003 15kVA 13.2/.046kV 15 - 220 Negativo

Muestra/0084 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060115 S.A. 8496306 19L0233019 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 84 0073 ELECTRIC POWER 2003 37.5kVA 13.2/0.22kV 15 - - Negativo

Muestra/0085 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060204 S.A. 8495292 19L0231474 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 85 630311 ELKO PERUANA 2000 25kVA 22.9/0.44kV 25 96 200 Negativo

Muestra/0086 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060050 S.A. 8493201 19L0230623 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 86 TG 2004-1004-04 ELPI 2004 15kVA 22.9/0.44kV 15 32 250 Negativo

Muestra/0087 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060316 S.A. 8493472 19L0229290 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 87 712140 ITB 2018 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0088 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060325 S.A. 8491361 19L0227211 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 88 3197-02 MENAUTT ELECTRIC 2012 25kVA 22.9/0.44kV 25 69 215 Negativo

Muestra/0089 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060326 S.A. 8491697 19L0226536 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 89 3195-02 MENAUTT ELECTRIC 2012 25kVA 22.9/0.44kV 25 69 215 Negativo

Muestra/0090 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060066 S.A. 8491298 19L0226397 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 90 141611T2 NEGOSER KV 2000 160kVA 22.9/0.38kV 210 690 Negativo

Muestra/0091 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060047 S.A. 8490649 19L0227503 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 91 0011 ELECTRO VOLTIO 1999 50kVA 22.9/0.44kV 50 - - Negativo

Muestra/0092 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060357 S.A. 8488213 19L0227828 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 92 - - - 80kVA 22.9/0.22kV - - - Negativo

Muestra/0093 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060455 S.A. 8488216 19L0227829 En Servicio Ccatca/Quispicanchis/Cusco Ccatca Quispicanchis Cusco 93 TP-001-008 BHM INDUSTRIAL - 200kVA 22.9/0.22kV - - - Negativo

Muestra/0094 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60215 S.A. 8482520 19L0233782 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 94 764775 ITB 2011 25kVA 22.9/0.22kV 25 53 185 Negativo

Muestra/0095 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060304 S.A. 8483716 19L0235081 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 95 T-2009 ELECTROMEC 1995 25kVA 22.9/0.44kV 25 65 250 Negativo

Muestra/0096 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060302 S.A. 8481421 19L0235417 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 96 147545-T35 DELCROSA 2017 15kVA 22.9/0.44kV 15 40 134 Negativo

Muestra/0097 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60303 S.A. 8481548 19L0234632 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 97 147649-T45 DELCROSA 2017 10kVA 22.9/0.44kV 10 33 116 Negativo

Muestra/0098 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060301 S.A. 8482349 19L0236242 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 98 712021 ITB 2018 5kVA 22.9/0.44kV 5 25 95 Negativo
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Muestra/0099 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060216 S.A. 8480565 19L0239022 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 99 147545-T92 DELCROSA 2017 15kVA 22.9/0.22kV 15 40 134 Negativo

Muestra/0100 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060300 S.A. 8482192 19L0237452 En Servicio Ocongate/Quispicanchis/Cusco Ocongate Quispicanchis Cusco 100 712017 ITB 2018 5kVA 22.9/0.22kV 5 25 95 Negativo

Muestra/0101 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060178 S.A. 8484816 19L0236798 En Servicio Ocongate/Quispicanchi/Cusco Ocongate Quispicanchi Cusco 101 S1-1131796 PROMELSA 2008 22.9 10 45 157 Negativo

Muestra/0102 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060147 S.A. 8486128 19L0237198 En Servicio Ocongate/Quispicanchi/Cusco Ocongate Quispicanchi Cusco 102 111168519 PROMELSA 2011 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/0103 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060108 S.A. 8489560 19L0234613 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 103 PLACA BORROSA DELCROSA 22.9 Negativo

Muestra/0104 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060146 S.A. 8490500 19L0232580 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 104 721 SOLIET 2015 22.9 10 85 280 Negativo

Muestra/0105 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060396 S.A. 8489986 19L0233466 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 105 147652-T14 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/0106 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060195 S.A. 8489835 19L0231833 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 106 147652-T51 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/0107 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60339 S.A. 8501450 19L0186282 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 107 2246 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 10 35 110 Negativo

Muestra/0108 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060395 S.A. 8491753 19L0232138 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 108 17884 FASETRON 2007 22.9 15 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0109 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060190 S.A. 8492579 19L0230830 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 109 10047 FASETRON 2006 22.9 10 NO MUESTRA 165 Negativo

Muestra/0110 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060189 S.A. 8490738 19L0230488 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 110 T-96691 ELECTRIC POWER NO MUESTR 22.9 10 70 190 Negativo

Muestra/0111 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060149 S.A. 8490007 19L0229437 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 111 S1-1131598 PROMELSA 2008 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/0112 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060150 S.A. 8488086 19L0230269 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 112 S1-113163 PROMELSA NO MUESTR 22.9 15 85 230 Negativo

Muestra/0113 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060265 S.A. 8488046 19L0231443 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 113 147541-T41 DELCROSA O SE APREC 22.9 10 30 115 Negativo

Muestra/0114 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060314 S.A. 8486872 19L0227413 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 114 711948 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0115 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060266 S.A. 8488168 19L0228059 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 115 210335 - 2011 22.9 15 52 160 Negativo

Muestra/0116 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060338 S.A. 8484431 19L0229975 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 116 3283-06 MENAUTT ELECTRIC S.A.C. 22.9 15 NO SE APRECIA NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0117 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060196 S.A. 8485577 19L0229931 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 117 XA-1029A-181-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0118 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060328 S.A. 8489448 19L0227807 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 118 T-21726 ELECTRIC POWER 2002 22.9 25 75 240 Negativo

Muestra/0119 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060327 S.A. 8490071 19L0227439 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 119 3196-02 MENAUTT ELECTRIC 2012 22.9 25 69 215 Negativo

Muestra/0120 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060006 S.A. 8491700 19L0225716 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 120 TR2014-11061-15 EPLI 2016 22.9 50 174 526 Negativo

Muestra/0121 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060065 S.A. 8488293 19L0225848 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 121 161853T3 DELCROSA 1994 22.9 25 34 430 Negativo

Muestra/0122 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060113 S.A. 8488251 19L0225902 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 122 147541-T72 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/0123 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60064 S.A. 8490081 19L0224271 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 123 S141280 SANBIAN 2014 22.9 100 180 650 Negativo

Muestra/0124 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060046 S.A. 8492830 19L0224543 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 124 22-2 TEISA 1995 22.9 50 180 450 Negativo

Muestra/0125 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60060 S.A. 8493753 19L0223551 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 125 NO SE APRECIA ELCTROMECANICA 2013 22.9 50 100 425 Negativo

Muestra/0126 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060206 S.A. 8493742 19L0223908 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 126 1919-11 RESELEC 2014 22.9 10 45 145 Negativo

Muestra/0127 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060366 S.A. 8493752 19L0223889 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 127 T1-2014-0245 TESLA PERU 20104 22.9 10 49 140 Negativo

Muestra/0128 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060233 S.A. 8496513 19L0224477 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 128 0-39 ELECTROMECANICA 2009 22.9 10 19 148 Negativo

Muestra/0129 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60161 S.A. 8495288 19L0222631 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 129 038 ELECTROMECANICA 2009 22.9 10 16 146 Negativo

Muestra/0130 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060195 S.A. 8496368 19L0222032 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 130 712920 ITB 2018 22.9 15 46 150 Negativo

Muestra/0131 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60062 S.A. 8496845 19L0221413 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 131 161152T3 DELCROSA 1994 22.9 37.5 NO MUESTRA 425 Negativo

Muestra/0132 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060123 S.A. 8497125 19L0220066 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 132 42381 ELECTRIC POWER 2004 22.9 25 70 230 Negativo

Muestra/0133 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060061 S.A. 8495794 19L022072 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 133 L-23073 ABB 1996 22.9 25 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0134 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060244 S.A. 8495146 19L0218765 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 134 0-46 ELCTROMECANICA NO MUESTR 22.9 15 20 160 Negativo

Muestra/0135 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60129 S.A. 8494343 19L0220295 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 135 KC4449 RYMEL 2006 22.9 15 30 130 Negativo

Muestra/0136 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60450 S.A. 8494716 19L0222117 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 136 161998119 DELCROSA 2000 22.9 25 114 341 Negativo

Muestra/0137 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060042 S.A. 8494371 19L0222566 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 137 111168703 PROMELSA 2011 22.9 100 140 555 Negativo

Muestra/0138 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060226 S.A. 8491286 19L0222610 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 138 871-01 RESELEC 2009 22.9 10 54 164 Negativo

Muestra/0139 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060359 S.A. 8491399 19L0222115 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 139 5187262 STROMBERG 2013 22.9 50 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0140 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060358 S.A. 8492231 19L0222072 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 140 136194T3 DELCROSA 1994 22.9 80 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0141 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060105 S.A. 8493471 19L0222622 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 141 63668 MAGNETRON 1999 22.9 25 58 180 Negativo

Muestra/0142 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060230 S.A. 8493292 19L0221663 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 142 111184801 PROMELSA 2011 22.9 25 95 280 Negativo

Muestra/0143 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060360 S.A. 8488258 19L0221074 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 143 T1-2014-0226 TESLA PERU 2014 22.9 10 49 140 Negativo

Muestra/0144 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 60246 S.A. 8488254 19L0221067 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 144 T-97850 ELECTRIC POWER 1997 22.9 50 135 500 Negativo

Muestra/0145 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060188 S.A. 8488422 19L0221308 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 145 TR-2013-004013-02 TESLA PERU 22.9 Negativo

Muestra/0146 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060166 S.A. 8489439 19L0219970 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 146 03-085-882 OPERANDINA 2009 22.9 25 NO MUESTRA 300 Negativo

Muestra/0147 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060041 S.A. 8489480 19L0220030 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 147 PLACA BORROSA 22.9 Negativo

Muestra/0148 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042585 S.A. 8461039 19L0229819 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 148 2499-03 RESELEC 2017 22.9 50 125 435 Negativo

Muestra/0149 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040082 S.A. 8461317 19L0229658 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 149 2014-11063-04 EPLI 2016 22.9 173 628 Negativo

Muestra/0150 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040083 S.A. 8461667 19L0229314 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 150 S1405109 SANBIAN 2014 22.9 50 115 460 Negativo

Muestra/0151 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041381 S.A. 8465826 19L0238496 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 151 TR-2008-04061-01 EPLI O SE APRECIA 84 291 Negativo

Muestra/0152 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040085 S.A. 8462413 19L0233206 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 152 L-19215 ABB 1992 22.9 50 145 500 Negativo

Muestra/0153 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040685 S.A. 8461509 19L0233014 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 153 S1-1131597 PROMELSA 2008 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/0154 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40084 S.A. 8461753 19L0230921 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 154 19219 ABB 1992 22.9 50 145 500 Negativo

Muestra/0155 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040645 S.A. 8462468 19L0229045 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 155 TR2014-11073-02 EPLI 2015 22.9 160 244 927 Negativo

Muestra/0156 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040086 S.A. 8463253 19L0228112 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 156 TR2014-11059-03 EPLI O SE APREC 22.9 50 115 442 Negativo

Muestra/0157 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040088 S.A. 8464593 19L0227471 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 157 111305703 PROMELSA 20158 22.9 25 80 310 Negativo

Muestra/0158 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040087 S.A. 8464917 19L0227833 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 158 111305702 PROMELSA 2018 22.9 25 80 310 Negativo

Muestra/0159 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040927 S.A. 8465254 19L0230310 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 159 181193 NO SE APRECIA 22.9 Negativo

Muestra/0160 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040903 S.A. 8463922 19L0229553 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 160 770-97 RESELEC 2009 22.9 37.5 88 290 Negativo

Muestra/0161 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040673 S.A. 8465929 19L0229560 En Servicio Cusipata/Quispicanchi/Cusco Cusipata Quispicanchi Cusco 161 6330258 DELCROSA 1998 22.9 15 42 130 Negativo

Muestra/0162 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040089 S.A. 8466392 19L0227293 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 162 111305802 PROMELSA 2018 22.9 50 90 390 Negativo

Muestra/0163 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41910 S.A. 8469087 19L0227681 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 163 1765 HP&T ELECTRIC S.A.C 2012 22.9 15 45 135 Negativo

Muestra/0164 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41969 S.A. 8469182 19L0227599 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 164 2607 HP&T ELECTRIC S.A.C 2015 22.9 15 40 135 Negativo

Muestra/0165 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041018 S.A. 8468911 19L0229533 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 165 712682 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0166 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041322 S.A. 8467839 19L0216305 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 166 147541-T36 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/0167 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041321 S.A. 8466756 19L0218120 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 167 147649-T52 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/0168 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041320 S.A. 8468309 19L0218991 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 168 TR-2009-04048-03 EPLI 2009 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/0169 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041319 S.A. 8470691 19L0218283 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 169 2010020121 RYMEL 2010 22.9 15 44 140 Negativo

Muestra/0170 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041768 S.A. 8472076 19L0217709 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 170 44 ELECTROMECANICA 2009 22.9 10 28 158 Negativo

Muestra/0171 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041325 S.A. 8471151 19L0217816 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 171 TR-2009-04053-03 EPLI 2009 22.9 5 46 142 Negativo

Muestra/0172 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041326 S.A. 8472691 19L0212883 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 172 TR-2009-04052-02 EPLI 2009 22.9 5 46 142 Negativo

Muestra/0173 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041323 S.A. 8469725 19L0218780 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 173 TR-2009-04048-09 EPLI 2009 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/0174 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041324 S.A. 8470445 19L0218570 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 174 TR-2009-04048-01 EPLI 2006 22.9 10 67 125 Negativo

Muestra/0175 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041318 S.A. 8469251 19L0220160 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 175 147649-T39 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/0176 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041317 S.A. 8469569 19L0222008 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 176 XA-1026A-035-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0177 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040095 S.A. 8470642 19L0224756 En Servicio Quiquijana 3/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 177 5186910 STROMBERG 1990 22.9 100 130 510 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/0178 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040877 S.A. 8464301 19L0221021 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 178 16535 FASETRON 2006 22.9 25 80 230 Negativo

Muestra/0179 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042754 S.A. 84666147 19L0225056 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 179 113148201 PROMELSA 2018 22.9 10 40 140 Negativo

Muestra/0180 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040091 S.A. 8466756 19L0225665 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 180 11130701 PROMELSA 2018 22.9 25 80 310 Negativo

Muestra/0181 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040092 S.A. 8467609 19L0225697 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 181 111305801 PROMELSA 2018 22.9 50 90 390 Negativo

Muestra/0182 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040090 S.A. 8467045 19L0226322 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 182 111305601 PROMELSA 2018 22.9 15 80 295 Negativo

Muestra/0183 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041516 S.A. 8469940 19L0225439 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 183 99 TESLA PERU 2011 22.9 25 24 275 Negativo

Muestra/0184 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040093 S.A. 8470170 19L0225296 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 184 L21127 ABB 1994 22.9 160 310 1045 Negativo

Muestra/0185 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042587 S.A. 8470483 19L0225235 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 185 518894 STROMBERG NO MUESTR 22.9 80 115 455 Negativo

Muestra/0186 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040094 S.A. 8470637 19L0225141 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 186 181140T1 DELCROSA 1994 22.9 100 NO MUESTRA 730 Negativo

Muestra/0187 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041303 S.A. 8472546 19L0224785 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 187 TR-2009-04053-01 EPLI S.A.C 2009 22.9 5 158 42 Negativo

Muestra/0188 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040096 S.A. 8472693 19L0224439 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 188 L-19220 ABB 1992 22.9 37.5 145 500 Negativo

Muestra/0189 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040633 S.A. 8473362 19L0223775 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 189 3017-08 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9 25 152 264 Negativo

Muestra/0190 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040910 S.A. 8473464 19L0235210 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 190 504490-52 I&T ELECTRIC S.A.C 2015 22.9 15 28 125 Negativo

Muestra/0191 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040909 S.A. 8472632 19L0236075 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 191 712655 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0192 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041808 S.A. 8467045 19L0226322 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 192 723463 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0193 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SIN CODOGO S.A. 8472789 19L0233628 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 193 3500-01 MENAUTT ELECTRIC 2012 22.9 10 41 125 Negativo

Muestra/0194 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SIN CODOGO S.A. 8472590 19L0233221 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 194 3319-07 MENAUTT ELECTRIC 2012 22.9 10 41 125 Negativo

Muestra/0195 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040911 S.A. 8472698 19L0232176 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 195 147541-T40 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/0196 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041016 S.A. 8472629 19L0231264 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 196 712678 ITB 2010 22.9 10 130 Negativo

Muestra/0197 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041017 S.A. 8471874 19L0231473 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 197 56848-09 I&T ELECTRIC 2005 22.9 10 30 110 Negativo



ITEM EMPRESA 

ACTIVIDAD 
(GENERACION, 
TRANSMICION, 
DISTRIBUCION)

Equipo Electrico 
Transformador, 
Condensador

Codigo de 
Sub-Estacion

Tipo de 
Sub-

Estacion 
(Aerea o 
Caseta)

Norte Este

Estado 
ctual 

(Mantenimi
ento, 

Servicio, 
Reserva o 
Reciduo)

Ubicación del Equipo Distrito Provincia
Departament

o
Codigo de 

Muestra
Nro. Serie Marca de Equipo

Año de 
Fabrica

cion
Tension (KV)

Potenc
ia 

(KVA)

Peso Aceite (l, 
kg, gl, lb)

Peso Total (Kg.)
Presencia de PCB 
mayor a 50 ppm 

(resultado)
LABORATORIO 
QUE HIZO EL 

ANALISIS

Sumatoria 
de  

Aroclores 
mg/kg

Muestra/0198 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041807 S.A. 8471144 19L0231152 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 198 654614 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0199 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040914 S.A. 8469825 19L0233356 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 199 56848-12 I&T ELECTRIC 2005 22.9 10 60 135 Negativo

Muestra/0200 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040913 S.A. 8470453 19L0233010 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 200 432-12 RESELEC 2006 22.9 25 70 230 Negativo

Muestra/0201 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 40912 S.A 8470722 19L0232912 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 201 56848 I&T ELECTRIC S.A.C 2005 22.9 10 70 230 Negativo

Muestra/0202 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041767 S.A 8471077 19L0232141 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 202 3119-11 MENAUTT ELECTRIC 2005 22.9 15 30 110 Negativo

Muestra/0203 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041806 S.A 8470684 19L0229477 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 203 712006 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0204 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040915 S.A 8471741 19L0227168 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 204 56848-03 I&T ELECTRIC 2005 22.9 10 30 110 Negativo

Muestra/0205 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0042177 S.A 8471243 19L0225203 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 205 236 TESLA PERU 2014 22.9 10 49 140 Negativo

Muestra/0206 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040097 S.A 8475198 19L0221339 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 206 5186903 STROMBERG 1990 22.9 80 115 455 Negativo

Muestra/0207 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0042860 S.A 8476039 19L0220369 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 207 2748-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0208 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040098 S.A 8475488 19L0220899 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 208 S140516 SANBIAN 2014 22.9 ACA BORR 115 460 Negativo

Muestra/0209 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060003 S.A 8485582 19L0216403 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 209 L15256 BROWN BOVERI 1981 22.9 160 331 1016 Negativo

Muestra/0210 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060089 S.A 8485622 19L0216175 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 210 TR-2014-11058-02 EPLI 2015 22.9 50 138 462 Negativo

Muestra/0211 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040379 S.A 8477107 19L0227140 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 211 113117702 PROMELSA 2012 22.9 15 28 115 Negativo

Muestra/0212 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040925 S.A 8476997 19L0229432 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 212 56848-08 I&T ELECTRIC 2005 22.9 10 30 110 Negativo

Muestra/0213 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador NUEVA SED S.A 8477607 19L0229147 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 213 712683 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0214 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0042609 S.A 8477454 19L0228487 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 214 2384-64 RESELEC 20147 22.9 10 56 185 Negativo

Muestra/0215 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041922 S.A 8477769 19L0228203 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 215 TR2014-11055-13 EPLI S.A.C 2010 22.9 25 112 365 Negativo

Muestra/0216 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0042608 S.A 8478050 19L0227648 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 216 2385-09 RESELEC 2017 22.9 25 74 230 Negativo

Muestra/0217 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0042610 S.A 8478121 19L0226853 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 217 2385-09 RESELEC 2017 22.9 25 74 230 Negativo

Muestra/0218 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040923 S.A 8480057 19L0224532 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 218 S1-113522 PROMELSA 2005 22.9 10 50 150 Negativo

Muestra/0219 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040378 S.A 8479690 19L0225166 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 219 TR-2014-11055-12 EPLI S.A.C 2010 22.9 25 112 365 Negativo

Muestra/0220 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041921 S.A 8479736 19L0225973 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 220 712809 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0221 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041920 S.A 8479760 19L0226544 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 221 712011 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0222 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041872 S.A 8479266 19L0225245 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 222 685573 ITB 2011 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0223 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040922 S.A 8479218 19L0224743 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 223 S1-113521 PROMELSA 2005 22.9 10 50 150 Negativo

Muestra/0224 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040921 S.A 8478881 19L0224112 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 224 S1-113567 PROMELSA 2005 22.9 5 40 110 Negativo

Muestra/0225 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0042271 S.A 8478268 19L0223888 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 225 712641 ITB 2018 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0226 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041894 S.A 8475073 19L0222690 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 226 220481 FASETRON 2012 22.9 25 50 180 Negativo

Muestra/0227 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040898 S.A 8476563 19L0221077 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 227 712-03 RESELEC 2008 22.9 15 54 164 Negativo

Muestra/0228 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0040100 S.A 8476151 19L0221640 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 228 S187258 STROMBERG NO MUESTR 22.9 50 105 360 Negativo

Muestra/0229 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041020 S.A 8477761 19L0220684 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 229 181566 FASETRON 2008 22.9 10 35 115 Negativo

Muestra/0230 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0041019 S.A 8478362 19L0219964 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 230 781267 FASETRON NO MUESTR 22.9 15 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0231 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060270 S.A 8476008 19L0215504 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 231 2579 TEISA 1997 22.9 30 NO MUESTRA 250 Negativo

Muestra/0232 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060035 S.A 8480002 19L0215161 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 232 19202 ABB 1992 22.9 75 230 480 Negativo

Muestra/0233 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060425 S.A 8480706 19L0215980 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 233 3180 HP&T ELECTRIC S.A.C 2016 22.9 10 35 120 Negativo

Muestra/0234 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060423 S.A 8480830 19L0217885 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 234 3161 HP&T ELECTRIC S.A.C 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/0235 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060012 S.A 8480685 19L0218378 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 235 L-15243 BROWN BOVERI 1981 22.9 80 222 672 Negativo

Muestra/0236 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060422 S.A 8481150 19L0218767 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 236 3162 HP&T ELECTRIC S.A.C 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/0237 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060435 S.A 8485727 19L0216095 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 237 T1-14062 ELECTRIC POWER 2011 22.9 50 92 328 Negativo

Muestra/0238 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060004 S.A 8486209 19L0215768 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 238 SIN PLACA 22.9 Negativo

Muestra/0239 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060014 S.A 8484925 19L0214389 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 239 111134101 PROMELSA 2015 22.9 160 224 805 Negativo

Muestra/0240 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060217 S.A 8484615 19L0214246 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 240 S3-1111523 PROMELSA 2008 22.9 50 102 370 Negativo

Muestra/0241 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060015 S.A 8484845 19L0214088 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 241 L15251 BROWN BOVERI 1991 22.9 100 222 672 Negativo

Muestra/0242 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060409 S.A 8485411 19L0213314 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 242 00111 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 2015 22.9 50 146 415 Negativo

Muestra/0243 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060036 S.A 8485905 19L0212591 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 243 650 CDA INGENIEROS 2017 22.9 50 130 250 Negativo

Muestra/0244 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060091 S.A 8486301 19L0211806 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 244 2006 FABEM 1992 22.9 50 140 450 Negativo

Muestra/0245 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060039 S.A 8488093 19L0209751 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 245 201028 FRESA 1991 22.9 25 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0246 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060392 S.A 8488398 19L0209403 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 246 T3-2014-0241 TESLA PERU 2014 22.9 25 28 250 Negativo

Muestra/0247 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060391 S.A 8488293 19L0209455 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 247 T3-2014-0240 TESLA PERU 2014 22.9 25 28 250 Negativo

Muestra/0248 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060020 S.A 8489655 19L0209037 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 248 TR2014-11069-03 EPLI S.A.C 2015 22.9 160 181 810 Negativo

Muestra/0249 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060025 S.A 8497278 19L0195221 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 249 2205170 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/0250 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060387 S.A 8497606 19L0195375 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 250 2522 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/0251 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060402 S.A 8497832 19L0195548 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 251 2711 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9 50 90 310 Negativo

Muestra/0252 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060024 S.A 8498119 19L0195601 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 252 5163227 STROMBERG NO MUESTR 22.9 100 125 505 Negativo

Muestra/0253 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060403 S.A 8497979 19L0195981 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 253 2708 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9 50 90 310 Negativo

Muestra/0254 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060152 S.A 8497720 19L0196480 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 254 2205192 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/0255 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060260 S.A 8496713 19L0196953 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 255 210072 FASETRON 2011 22.9 10 30 95 Negativo

Muestra/0256 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060388 S.A 8497450 19L0195685 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 256 2518 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9 100 120 470 Negativo

Muestra/0257 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060390 S.A 8496712 19L0195857 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 257 SIN PLACA 22.9 Negativo

Muestra/0258 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060097 S.A 8496598 19L0196056 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 258 S140313 SANBIAN 2014 22.9 50 78 340 Negativo

Muestra/0259 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Negativo

Muestra/0260 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060385 S.A 8496467 19L0196094 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 260 2520 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/0261 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060386 S.A 8496490 19L0196216 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 261 2521 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9 25 70 330 Negativo

Muestra/0262 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060232 S.A 8496414 19L0196434 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 262-I 210840 FASETRON 2011 22.9 25 100 420 Negativo

Muestra/0262 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060232 S.A 849642 19L0196440 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 262-II 2661-07 MENAUTT ELECTRIC NO MUESTR 22.9 100 135 550 Negativo

Muestra/0263 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060137 S.A 8496158 19L0196664 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 263 L-15244 BROWN BOVERI 1981 22.9 100 222 672 Negativo

Muestra/0264 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060262 S.A 8495921 19L0197156 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 264 210434 FASETRON 2011 22.9 37.5 75 260 Negativo

Muestra/0265 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060234 S.A 8495932 19L0197268 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 265 L-190315-01 ABB NO MUESTR 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/0266 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060083 S.A 8495632 19L0198251 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 266 138697T2 DELCROSA 1998 22.9 100 NO MUESTRA 560 Negativo

Muestra/0267 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060084 S.A 8495799 19L0197897 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 267 138697T5 DELCROSA 1998 22.9 100 NO MUESTRA 560 Negativo

Muestra/0268 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060347 S.A 8495691 19L198033 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 268 160 TESLA PERU 2013 22.9 50 30 441 Negativo

Muestra/0269 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060285 S.A 8471969 19L0231621 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 269 0019 ELECTROMECANICA 2005 22.9 10 NO MUESTRA 155 Negativo

Muestra/0270 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060287 S.A 8471076 19L0210457 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 270 764767 ITB 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0271 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060286 S.A 8472469 19L0210758 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 271 764771 ITB 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0272 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060284 S.A 8473645 19L0211739 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 272 717183 ITB 2011 22.9 10 40 120 Negativo

Muestra/0273 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060283 S.A 8474811 19L0210734 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 273 504488-30 I&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9 10 22 105 Negativo

Muestra/0274 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060288 S.A 8472546 19L0211482 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 274 PLACA BORROSA 22.9 Negativo

Muestra/0275 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060282 S.A 8477138 19L0211796 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 275 504238-04 I&T ELECTRIC 2018 22.9 15 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0276 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060281 S.A 8473904 19L0214021 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 276 764772 ITB 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0277 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060280 S.A 8476478 19L0213596 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 277 605582 ITB 2011 22.9 15 46 150 Negativo

Muestra/0278 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060275 S.A 8479586 19L0211445 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 278 SIN PLACA 22.9 Negativo

Muestra/0279 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060277 S.A 8478795 19L0209507 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 279 717181 ITB 2011 22.9 10 40 120 Negativo

Muestra/0280 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060276 S.A 8479591 19L0210392 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 280 764770 ITB 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0281 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador SED NUEVO S.A 8481434 19L0210868 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 281 764768 ITB 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0282 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060279 S.A 8479759 19L0207841 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 282 TR-2011-10055-01 EPLI S.A.C 2011 22.9 15 55 188 Negativo

Muestra/0283 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060278 S.A 8468684 19L0204652 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 283 730829 ITB 2011 22.9 25 56 186 Negativo

Muestra/0284 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060118 S.A 8482249 19L0210381 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 284 SIN PLACA 22.9 25 Negativo

Muestra/0285 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060017 S.A 8482465 19L0211678 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 285 L-17239 BROWN BOVERI 1981 22.9 50 176 415 Negativo

Muestra/0286 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060016 S.A 8482979 19L0212293 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 286 L-195026 BROWN BOVERI NO MUESTR 22.9 Negativo

Muestra/0287 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060011 S.A 8482976 19L0212288 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 287 15238 BROWN BOVERI 1981 22.9 50 176 476 Negativo

Muestra/0288 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060257 S.A 8482048 19L0221703 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 288 S1-113964 PROMELSA 2006 22.9 10 32 136 Negativo

Muestra/0289 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060010 S.A 8483763 19L0220513 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 289 L-15234 BROWN BOVERI 1981 22.9 50 176 476 Negativo

Muestra/0290 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060009 S.A 8483251 19L0219847 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 290 2205308 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/0291 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060429 S.A 8482996 19L0219101 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 291 3163 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/0292 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060331 S.A 8484009 19L0219205 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 292 220502 FASETRON 2012 22.9 50 95 330 Negativo

Muestra/0293 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060008 S.A 8484555 19L0218913 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 293 1890065 ELKO 1992 22.9 25 NO MUESTRA 290 Negativo

Muestra/0294 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060007 S.A 8483974 19L0218591 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 294 L-15237 BROWN BOVERI 1981 22.9 50 176 476 Negativo

Muestra/0295 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060477 S.A 8485265 19L0218643 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 295 2756-02 RESELEC 2018 22.9 50 105 380 Negativo
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Muestra/0296 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060006 S.A 8485074 19L0218228 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 296 S1409109 SANBIAN 2014 22.9 100 90 480 Negativo

Muestra/0297 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060394 S.A 8485358 19L0217356 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 297 111268101 PROMELSA 2015 22.9 160 195 735 Negativo

Muestra/0298 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060103 S.A 8485630 19L0216888 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 298 2205300 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/0299 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060005 S.A 8488019 19L0214860 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 299 128701 RESELEC 2012 22.9 50 42 435 Negativo

Muestra/0300 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060349 S.A 8487672 19L0215037 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 300 01005-13 TRAMOG PERU 2013 22.9 15 85 210 Negativo

Muestra/0301 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060350 S.A 8485258 19L0217064 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 301 01004-13 TRAMOG PERU 2013 22.9 25 113 326 Negativo

Muestra/0302 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador SED NUEVO S.A 8481434 19L0210868 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 302 ELECTRO VOLTIO 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0303 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060332 S.A 8484823 19L0216053 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 303 220732 FASETRON 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/0304 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060114 S.A 8484965 19L0215788 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 304 160283T10 DELCROSA 1988 22.9 25 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0305 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060191 S.A 8486095 19L0214743 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 305 270446 FASETRON 2017 22.9 15 40 135 Negativo

Muestra/0306 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060168 S.A 8486166 19L0214662 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 306 141091T2 DELCROSA 1998 22.9 50 80 340 Negativo

Muestra/0307 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060407 S.A 8486208 19L0214683 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 307 250613 FASETRON 2015 22.9 25 80 180 Negativo

Muestra/0308 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060088 S.A 8485522 19L0215031 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 308 TR2014-11062-01 EPLI S.A.C 2015 22.9 75 139 565 Negativo

Muestra/0309 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060241 S.A 8484636 19L0213501 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 309 11157 FACTORIA CANERA NO MUESTR 22.9 25 98 247 Negativo

Muestra/0310 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060090 S.A 8485943 19L0212899 En Servicio Huaro/Quispicanchi/Cusco Huaro Quispicanchi Cusco 310 L-1533 ABB 1996 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0311 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060180 S.A 8486978 19L0212699 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 311 14360T1 DELCROSA 2005 22.9 100 171 605 Negativo

Muestra/0312 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060037 S.A 8487638 19L0212427 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 312 1679 FABEM 1995 22.9 50 NO MUESTRA 458 Negativo

Muestra/0313 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060179 S.A 8487559 19L0212195 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 313 14268911 DELCROSA 2005 22.9 160 219 729 Negativo

Muestra/0314 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060040 S.A 8487688 19L0217505 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 314 3 ELECTROVOLTIO S.R.L. 1999 22.9 30 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0315 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060120 S.A 8489605 19L0215846 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 315 SIN PLACA RYMEL 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0316 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060313 S.A 8491575 19L0215331 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 316 712083 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0317 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060122 S.A 8492324 19L0214567 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 317 T-21727 ELECTRI POWER 0 22.9 25 75 240 Negativo

Muestra/0318 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060121 S.A 8492818 19L0213999 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 318 21045 DELCROSA 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0319 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060200 S.A 8494406 19L0213631 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 319 TR-2004-1007-09 EPLI S.A.C 2004 22.9 25 138 390 Negativo

Muestra/0320 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060309 S.A 8495495 19L0213625 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 320 712066 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0321 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060310 S.A 8495803 19L0213699 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 321 712053 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0322 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060201 S.A 8495856 19L0212953 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 322 378 H&P INDUSTRIAL 2005 22.9 25 85 280 Negativo

Muestra/0323 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060202 S.A 8496411 19L0213283 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 323 161794T9 ELKO 1999 22.9 25 NO MUESTRA 278 Negativo

Muestra/0324 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060197 S.A 8497514 19L0217968 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 324 T97365 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 NO MUESTRA 230 Negativo

Muestra/0325 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060198 S.A 8497286 19L0214409 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 325 56738-01 I&T ELECTRIC S.A.C. 2005 22.9 10 30 105 Negativo

Muestra/0326 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060343 S.A 8498377 19L0214132 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 326 3625-05 MENAUTT ELECTRIC 2002 22.9 10 0 0 Negativo

Muestra/0327 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060311 S.A 8495243 19L0212926 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 327 712138 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0328 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060312 S.A 8494792 19L0212619 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 328 712096 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0329 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060271 S.A 8493435 19L0212644 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 329 712094 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0330 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060163 S.A 8492112 19L0212928 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 330 S1-113495 PROMELSA 2005 22.9 15 60 175 Negativo

Muestra/0331 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060317 S.A 8491472 19L0213903 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 331 712084 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0332 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060272 S.A 8490525 19L0217122 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 332 SIN PLACA RYMEL 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0333 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060131 S.A 8490462 19L0215244 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 333 147652-T57 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/0334 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060235 S.A 8490496 19L0213899 En Servicio Urcos/Quispicanchi/Cusco Urcos Quispicanchi Cusco 334 S1-113369 PROMELSA 2004 22.9 5 35 115 Negativo

Muestra/0335 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060306 S.A 8481515 19L0204480 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 335 502267-06 I&T ELECTRIC S.A.C. 2012 22.9 5 16 80 Negativo

Muestra/0336 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060437 S.A 8485196 19L0200214 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 336 5177-08 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 10 85 195 Negativo

Muestra/0337 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060438 S.A 8480676 19L0201882 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 337 5175-08 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 10 85 195 Negativo

Muestra/0338 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060324 S.A 8480354 19L0200769 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 338 S1-1131752 PROMELSA 2008 22.9 10 52 163 Negativo

Muestra/0339 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060162 S.A 8482619 19L0205094 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 339 S1-113510 PROMELSA 2005 22.9 15 50 165 Negativo

Muestra/0340 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060079 S.A 8484182 19L0205784 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 340 L-13738 BROWN BOVERI 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0341 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060078 S.A 8484946 19L0206419 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 341 117676T DELCROSA 1979 22.9 50 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0342 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060254 S.A 8484644 19L0206838 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 342 2274-03 MENAUTT ELECTRIC 2002 22.9 5 NO SE APRECIA NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0343 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060255 S.A 8485484 19L0208068 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 343 2275-03 MENAUTT ELECTRIC S.A.C. 2002 22.9 5 NO SE APRECIA NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0344 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060104 S.A 8485775 19L0209234 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 344 23372 ABB 1996 22.9 25 136 400 Negativo

Muestra/0345 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060170 S.A 8485795 19L0208982 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 345 0012 ELECTROMECANICA 2004 22.9 25 NO MUESTRA 280 Negativo

Muestra/0346 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060256 S.A 8486304 19L0209826 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 346 2273-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 45 110 Negativo

Muestra/0347 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060019 S.A 8486514 19L0210289 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 347 L-15232 BROWN BOVERI 1981 22.9 100 222 672 Negativo

Muestra/0348 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060100 S.A 8486984 19L0210271 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 348 L-22283 ABB 1995 22.9 25 150 360 Negativo

Muestra/0349 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060223 S.A 8486686 19L0210662 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 349 18733 FASETRON 2008 22.9 160 170 660 Negativo

Muestra/0350 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060018 S.A 8486888 19L0210543 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 350 L-15245 BROWN BOVERI 0 22.9 100 0 0 Negativo

Muestra/0351 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060092 S.A 8486970 19L0211067 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 351 2319 TEISA 1995 22.9 50 180 450 Negativo

Muestra/0352 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060167 S.A 8486847 19L0212415 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 352 2320 TEISA 1995 22.9 50 160 450 Negativo

Muestra/0353 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060356 S.A 8488435 19L0211181 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 353 2277 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 25 70 220 Negativo

Muestra/0354 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060038 S.A 8488109 19L0211754 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 354 2203371 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/0355 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060419 S.A 8487531 19L0210868 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 355 505308 I&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9 50 140 420 Negativo

Muestra/0356 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060213 S.A 8487333 19L0211200 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 356 181264 FASETRON 2008 22.9 5 100 325 Negativo

Muestra/0357 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060184 S.A 8488341 19L0209673 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 357 0014 ELECTROMECANICA 2004 22.9 10 NO MUESTRA 195 Negativo

Muestra/0358 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060354 S.A 8488873 19L0209184 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 358 PLACA BORROSA 0 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0359 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060420 S.A 8489087 19L0208715 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 359 5034 0 0 22.9 0 340 1340 Negativo

Muestra/0360 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060452 S.A 8489498 19L0209299 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 360 L-13370 BROWN BOVERI 1977 22.9 100 230 680 Negativo

Muestra/0361 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador SED NUEVO S.A 8481434 19L0210868 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 361 L190106-01 ABB 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0362 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador SED NUEVO S.A 8481434 19L0210868 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 362 18585 FASETRON 2011 22.9 5 36 100 Negativo

Muestra/0363 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060416 S.A 8490118 19L0208871 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 363 L-18065 BBC 1988 22.9 100 NO MUESTRA 705 Negativo

Muestra/0364 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060224 S.A 8490564 19L0207671 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 364 T1-2018-537 TESLA PERU 2018 22.9 25 59 175 Negativo

Muestra/0365 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060134 S.A 8492856 19L0206206 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 365 L-131682 BROWN BOVERI 1980 22.9 25 95 240 Negativo

Muestra/0366 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060133 S.A 8492194 19L0205927 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 366 505126 ELKO PERUANA S.A 2000 22.9 10 90 210 Negativo

Muestra/0367 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060433 S.A 8491204 19L0204389 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 367 3219 HP&T ELECTRIC 2017 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/0368 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060374 S.A 8490414 19L0204289 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 368 3980-02 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 15 55 182 Negativo

Muestra/0369 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060030 S.A 8489948 19L0202955 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 369 5163218 STROMBERG 0 22.9 50 105 335 Negativo

Muestra/0370 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060080 S.A 8490357 19L0203067 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 370 L-21707 ABB 1995 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0371 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060029 S.A 8490767 19L0203726 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 371 L-15254 BROWN BOVERI 1981 22.9 160 331 1016 Negativo

Muestra/0372 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060028 S.A 8491112 19L0204085 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 372 L-15257 BROWN BOVERI 1981 22.9 160 331 1016 Negativo

Muestra/0373 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060432 S.A 8491323 19L0203984 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 373 3218 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2017 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/0374 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060186 S.A 8491543 19L0204148 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 374 5259 RESELEC 2007 22.9 50 110 370 Negativo

Muestra/0375 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060207 S.A 8492290 19L0203450 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 375 1443 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2003 22.9 5 35 120 Negativo

Muestra/0376 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060207 S.A 8492290 19L0203450 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 376 81 ELECTRO VOLTIO 2003 22.9 5 35 120 Negativo

Muestra/0377 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060237 S.A 8493041 19L0203375 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 377 L-190314-18 ABB 1999 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/0378 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060031 S.A 8493548 19L0204538 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 378 5133222 STROMBERG 0 22.9 50 105 335 Negativo

Muestra/0379 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060322 S.A 8493752 19L0203803 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 379 220331 FASETRON 2012 22.9 37.5 90 280 Negativo

Muestra/0380 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060261 S.A 8494223 19L0203657 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 380 2205315 ELKO PERUANA 1990 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/0381 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060139 S.A 8493987 19L0203028 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 381 160285T5 DELCROSA 1988 22.9 50 NO MUESTRA 425 Negativo

Muestra/0382 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060248 S.A 8494344 19L0200983 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 382 TR-2010-02047-07 EPLI S.A.C 2010 22.9 37.5 89 NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0383 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060229 S.A - - - Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 383-I SIN PLACA SIN PLACA - - - - - Negativo

Muestra/0383 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060401 S.A 8494280 19L0201117 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 383-II T2-2014-0227 TESLA PERU 2014 22.9 10 49 140 Negativo

Muestra/0384 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060264 S.A 8494251 19L0201113 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 384 1381-09 RESELEC 2011 22.9 10 70 140 Negativo

Muestra/0385 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080976 S.A 8496290 19L0209294 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 385 5125-04 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 10 50 170 Negativo

Muestra/0386 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080911 S.A 8494346 19L0208506 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 386 TR-2010-02047-07 EPLI S.A.C 0 22.9 25 125 300 Negativo

Muestra/0387 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080910 S.A 8494696 19L0208451 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 387 136191T1 DELCROSA 1994 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0388 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080909 S.A 8495193 19L0208188 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 388 L-19716 ABB 1993 22.9 50 155 510 Negativo

Muestra/0389 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080908 S.A 8495591 19L0207873 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 389 S140116 SABIAM 2014 22.9 25 126 380 Negativo

Muestra/0390 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080962 S.A 8496234 19L0207524 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 390 138696T1 DELCROSA 1996 22.9 250 NO MUESTRA 1000 Negativo

Muestra/0391 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080961 S.A 8496240 19L0207526 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 391 779880 ALSTHOM 2003 22.9 500 433 1860 Negativo

Muestra/0392 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080912 S.A 8498007 19L0207591 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 392 504488-06 I&T ELECTRIC 2015 22.9 10 22 105 Negativo

Muestra/0393 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080995 S.A 8496693 19L0206824 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 393 419 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2010 22.9 50 90 320 Negativo



ITEM EMPRESA 

ACTIVIDAD 
(GENERACION, 
TRANSMICION, 
DISTRIBUCION)

Equipo Electrico 
Transformador, 
Condensador

Codigo de 
Sub-Estacion

Tipo de 
Sub-

Estacion 
(Aerea o 
Caseta)

Norte Este

Estado 
ctual 

(Mantenimi
ento, 

Servicio, 
Reserva o 
Reciduo)

Ubicación del Equipo Distrito Provincia
Departament

o
Codigo de 

Muestra
Nro. Serie Marca de Equipo

Año de 
Fabrica

cion
Tension (KV)

Potenc
ia 

(KVA)

Peso Aceite (l, 
kg, gl, lb)

Peso Total (Kg.)
Presencia de PCB 
mayor a 50 ppm 

(resultado)
LABORATORIO 
QUE HIZO EL 

ANALISIS

Sumatoria 
de  

Aroclores 
mg/kg

Muestra/0394 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080905 S.A 8496807 19L0206287 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 394 5187242 STROMBERG 1990 22.9 30 95 290 Negativo

Muestra/0395 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080906 S.A 8496597 19L0206506 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 395 T3-2014-0238 TESLA PERU 2014 22.9 250 86 985 Negativo

Muestra/0396 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080907 S.A 8496433 19L0206839 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 396 PLACA BORROSA PLACA BORROSA 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0397 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 60447 S.A - - En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 397 PLACA BORROSA PLACA BORROSA - 22.9 #N/A #N/A #N/A Negativo

Muestra/0398 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060441 S.A 8495985 19L0205630 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 398 1654 HP&T ELECTRIC 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0399 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080987 S.A 8495898 19L0206891 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 399 3089-10 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9 400 483 1650 Negativo

Muestra/0400 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060369 S.A 8495640 19L0205937 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 400 T3-2014-0236 TESLA PERU 2014 22.9 250 91 1250 Negativo

Muestra/0401 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060368 S.A 8495793 19L0205781 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 401-I T3-2015-275 TESLA PERU 2015 22.9 250 110 1130 Negativo

Muestra/0402 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060368 S.A 8495797 19L0205784 En Servicio Andahuaylillas/Quispicanchi/Cusco Andahuaylillas Quispicanchi Cusco 402 -II 146722T1 DELCROSA 2013 22.9 250 220 947 Negativo

Muestra/0403 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060085 S.A 8495275 19L0205123 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 403 161657T2 DELCROSA 2014 22.9 100 250 730 Negativo

Muestra/0404 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060446 S.A 8495148 19L0205315 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 404 111178601 PROMELSA 2011 22.9 100 140 555 Negativo

Muestra/0405 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060445 S.A 8494966 19L0205062 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 405 141813-T1 DELCROSA 2010 22.9 100 150 520 Negativo

Muestra/0406 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060377 S.A 8494821 19L0204914 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 406 111187901 PROMELSA 2011 22.9 75 100 410 Negativo

Muestra/0407 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060094 S.A 8494574 19L0204811 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 407 -I 161762T1 DELCROSA - 22.9 - - - Negativo

Muestra/0407 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060094 S.A 8494574 19L0204811 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco  407-II 195 - - 22.9 - - - Negativo

Muestra/0409 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060426 S.A 8494263 19L0201807 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 409 T3-2015-0277 - - 22.9 - - - Negativo

Muestra/0410 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060458 S.A 8494380 19L0202029 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 410 111160472 PROMELSA - 22.9 - - - Negativo

Muestra/0411 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060411 S.A 8494957 19L0201131 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 411 2707 HP&T ELECTRIC 2015 22.9 50 90 310 Negativo

Muestra/0412 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060457 S.A 8494955 19L0201128 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 412 TSE-001-060 BHM INDUSTRIAL 2018 22.9 250 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0413 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060221 S.A 8498587 19L0237845 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchi/Cusco Ccarhuayo Quispicanchi Cusco 413 181690 FASETRON 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0414 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060072 S.A 8499338 19L0236052 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchi/Cusco Ccarhuayo Quispicanchi Cusco 414 L131078 BROWN BOVERI 1990 22.9 25 95 240 Negativo

Muestra/0415 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060073 S.A 8499037 19L0235754 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 415 SIN PLACA 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0416 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060074 S.A 8500837 19L0234543 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 416 181492 FASETRON 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0417 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060296 S.A 8507654 19L0236533 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 417 712918 ITB 2010 22.9 15 46 150 Negativo

Muestra/0418 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0060075 S.A 8503977 19L0235081 En Servicio Ccarhuayo/Quispicanchi/Cusco Ccarhuayo Quispicanchi Cusco 418 2205304 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 480 Negativo

Muestra/0419 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080798 S.A 8508958 19L0232339 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 419 XA-1027-A033-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0420 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080512 S.A 8511435 19L0235111 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 420 2055 TEISA 1993 22.9 50 156 360 Negativo

Muestra/0421 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080601 S.A 8515574 19L0232892 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 421 T-99909 ELECTRIC POWER 1999 22.9 15 90 270 Negativo

Muestra/0422 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080389 S.A 8511678 19L0231435 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 422 XA-1028-A150-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0423 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080385 S.A 8513875 19L0228590 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 423 XA-1028-A157-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0424 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080384 S.A 8513901 19L0228240 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 424 XA-1026-A156-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0425 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080382 S.A 8518012 19L0227885 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 425 XA-1029-A112-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0426 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080381 S.A 8518387 19L0227541 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 426 XA-1028-A078-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0427 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080380 S.A 8518493 19L0227154 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 427 XA-1028-A031-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0428 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080379 S.A 8518235 19L0224921 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 428 XA-1023-A110-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0429 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080383 S.A 8518702 19L0232113 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 429 XA-1028-A038-A TRAFO 2000 22.9 25 0 240 Negativo

Muestra/0430 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080567 S.A 8519021 19L230465 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 430 643-01 RESELEC 2008 22.9 10 40 164 Negativo

Muestra/0431 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080565 S.A 8522962 19L0231666 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 431 62242 RESELEC 2006 22.9 15 55 145 Negativo

Muestra/0432 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080566 S.A 8520240 19L0229603 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 432 PLACA BORROSA RESELEC ACA BORRO 22.9 - - - Negativo

Muestra/0433 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080770 S.A 8519863 19L0228581 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 433 1239-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0434 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0081017 S.A 8525713 19L0219378 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 434 2754-02 RESELEC 2018 22.9 100 176 540 Negativo

Muestra/0435 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080375 S.A 8525774 19L0219139 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 435 XA-1024-O-A TRAFO 2000 22.9 40 189 418 Negativo

Muestra/0436 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080374 S.A 8525776 19L0219140 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 436 XA-1021-AO0-A TRAFO 2000 22.9 160 263 802 Negativo

Muestra/0437 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080373 S.A 8526199 19L0218585 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 437 PLACA BORROSA TRAFO 2000 22.9 100 220 620 Negativo

Muestra/0438 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080547 S.A 8525106 19L0219023 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 438 2070-02 RESELEC 2015 22.9 25 48 175 Negativo

Muestra/0439 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080869 S.A 8525062 19L0219002 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 439 TR-2014-0246 TESLA PERU 2014 22.9 0 49 140 Negativo

Muestra/0440 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080372 S.A 8523963 19L0217319 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 440 XA-1029A 125A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0441 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080371 S.A 8523520 19L0217174 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 441 XA-1029A190-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0442 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080342 S.A 8522284 19L0217196 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 442 XA-1029A-009-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0443 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080341 S.A 8522009 19L0217308 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 443 XA-1029A-007-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0444 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080660 S.A 8522190 19L0213238 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 444 689261 ITB 2010 22.9 5 23 95 Negativo

Muestra/0445 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080515 S.A 8522224 19L0212560 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 445 S1-113236 PROMELSA 2004 22.9 5 50 110 Negativo

Muestra/0446 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080514 S.A 8523643 19L0210692 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 446 S1-113234 PROMELSA 2004 22.9 10 50 120 Negativo

Muestra/0447 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080517 S.A 8523802 19L0213889 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 447 S1-113235 PROMELSA 2004 22.9 5 50 110 Negativo

Muestra/0448 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080343 S.A 8525063 19L0207506 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 448 XA-1028-A070-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0449 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080543 S.A 8525784 19L0204840 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 449 S1-113156 PROMELSA 0 22.9 10 NO SE APRECIA NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0450 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080516 S.A 8523866 19L0209226 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 450 S/N FASETRON 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0451 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080661 S.A 8544638 19L0204653 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 451 S1-113233 PROMELSA 0 22.9 0 0 0 Negativo

Muestra/0452 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080518 S.A 8523471 19L0207542 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 452 S1-113233 PROMELSA 2004 22.9 10 50 120 Negativo

Muestra/0453 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080367 S.A 8524661 19L0203327 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 453 XA-1027-A-074-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0454 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080644 S.A 8525145 19L0202765 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 454 712615 ITB 2010 22.9 10 41 120 Negativo

Muestra/0455 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080366 S.A 8524966 19L0203052 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 455 XA-1026A-049-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0456 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080678 S.A 8523404 19L0202982 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 456 1109 HP&T ELECTRIC 2011 22.9 5 35 80 Negativo

Muestra/0457 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080368 S.A 8523597 19L0202349 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 457 XA-1029A-129-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0458 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080369 S.A 8523941 19L020200 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 458 XA-1029-A-094-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0459 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080370 S.A 8524026 19L0200396 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 459 XA-1029A-184-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0460 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080432 S.A 8532485 19L0200494 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 460 113114402 PROMELSA 2011 22.9 15 28 115 Negativo

Muestra/0461 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080430 S.A 8532101 19L0197485 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 461 XA-1029A-067-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0462 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080431 S.A 8530988 19L0198943 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 462 XA-1029A-058-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0463 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080633 S.A 8528888 19L0199211 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 463 147652-T71 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/0464 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080632 S.A 8527552 19L0199967 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 464 132802 RESELEC 2011 22.9 25 65 220 Negativo

Muestra/0465 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080631 S.A 8525562 19L0198874 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 465 1348-09 RESELEC 2011 22.9 15 55 170 Negativo

Muestra/0466 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080630 S.A 8524549 19L0198743 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 466 3242 RESELEC 2011 22.9 15 55 170 Negativo

Muestra/0467 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080535 S.A 8523050 19L0200987 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 467 S1-1131753 PROMELSA 2008 22.9 10 45 157 Negativo

Muestra/0468 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080617 S.A 8520808 19L0202356 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 468 2262-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 45 105 Negativo

Muestra/0469 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080364 S.A 8519969 19L0202894 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 469 XA-1029A-137-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0470 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080365 S.A 8519676 19L0203373 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 470 XA-1029A-059-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0471 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080536 S.A 8521611 19L0203052 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 471 S1-1131307 PROMELSA 2006 22.9 10 48 167 Negativo

Muestra/0472 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080613 S.A 8520490 19L0203556 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 472 2265-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 45 105 Negativo

Muestra/0473 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080362 S.A 8520448 19L0202964 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 473 XA-1029-A115-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0474 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080363 S.A 8520117 19L0203164 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 474 XA-1029A-172-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0475 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080361 S.A 8521622 19L0205028 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 475 XA-1029A-219-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0476 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080360 S.A 8521187 19L0205437 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 476 XA-1028A-100-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0477 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080534 S.A 8520563 19L0206902 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 477 S1-1131302 PROMELSA 2006 22.9 10 45 157 Negativo

Muestra/0478 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080914 S.A 8520563 19L0206901 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 478 505603 I&T ELECTRIC 2016 22.9 250 635 1580 Negativo

Muestra/0479 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080317 S.A 8505555 19L0213007 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 479 3342-08 MENAUTT ELECTRIC 2012 22.9 100 150 587 Negativo

Muestra/0480 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080316 S.A 8505695 19L0212617 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 480 XA-1024A-0-A TRAFO 2000 22.9 40 189 418 Negativo

Muestra/0481 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080651 S.A 8499908 19L0218809 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 481 XA-1027A-03-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0482 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080650 S.A 8499677 19L0217666 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 482 4724 SAGERSA 0 22.9 O SE APRECNO SE APRECIA NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0483 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080339 S.A 8501060 19L0218305 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 483 098523 ITAIPU 2008 22.9 10 40 134 Negativo

Muestra/0484 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080338 S.A 8500927 19L0217864 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 484 XA-1029A-016-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0485 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080599 S.A 8500606 19L0216988 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 485 4142 SAGERSA 2009 22.9 25 90 220 Negativo

Muestra/0486 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080598 S.A 8501048 19L026900 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 486 4141 SAGERSA 2009 22.9 15 75 180 Negativo

Muestra/0487 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080337 S.A 8501451 19L0217652 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 487 S/N TRAFO 2000 22.9 O SE APRECNO SE APRECIA NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0488 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080597 S.A 8501854 19L0216655 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 488 18351 FASETRON 2008 22.9 10 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0489 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080336 S.A 8502487 19L0217017 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 489 XA-1028A-045-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0490 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080870 S.A 8504559 19L0213945 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 490 268 TESLA PERU 2015 22.9 10 49 140 Negativo

Muestra/0491 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080680 S.A 85024642 19L0213933 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 491 1127 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9 15 45 135 Negativo

Muestra/0492 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080875 S.A 8504665 19L0213928 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 492 250326 FASETRON 2015 22.9 37.5 70 230 Negativo
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Muestra/0493 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080334 S.A 8503228 19L0216078 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 493 XA-1029A-130 -A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0494 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080335 S.A 8502763 19L0216418 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 494 XA-1029A-030-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0495 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080332 S.A 8505909 19L0216724 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 495 2486-02 RESELEC 2018 22.9 25 74 230 Negativo

Muestra/0496 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0081023 S.A 8505576 19L0216930 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 496 2483-02 RESELEC 2018 22.9 10 57 172 Negativo

Muestra/0497 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080333 S.A 8505295 19L0217260 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 497 XA-1029A-015-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0498 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080331 S.A 8506831 19L0217226 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 498 2487-02 RESELEC 2018 22.9 25 74 230 Negativo

Muestra/0499 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080340 S.A 8507376 19L0218985 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 499 XA-1028A-116-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0500 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribucion Transformador 0080414 S.A 8504867 19L0222051 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 500 XA-1023A0-01-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0501 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080620 S.A 8506413 19L0222171 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 501 2263-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 46 105 Negativo

Muestra/0502 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080503 S.A 8507425 19L0222424 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 502 680237 ELKO PERUANA O SE APREC 22.9 O SE APRECNO SE APRECIA 230 Negativo

Muestra/0503 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080504 S.A 8507537 19L0221953 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 503 TR-2005-027-04 EPLI 2005 22.9 15 64 221 Negativo

Muestra/0504 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080505 S.A 8507838 19L0222984 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 504 1372-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 15 57 170 Negativo

Muestra/0505 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080412 S.A 8511275 19L0224150 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 505 XA-1026A020-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0506 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080388 S.A 8509753 19L0228903 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 506 XA-1027A0-074-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0507 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A 8509870 19L0228822 En Servicio Ccatca/Quispicanchi/Cusco Ccatca Quispicanchi Cusco 507 XA-1027-A012-A TRAFO 2000 22.9 10 87 204 Negativo

Muestra/0508 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080386 S.A 8512331 19L0226916 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 508 XA-1028A-060-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0509 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080646 S.A 8512450 19L0220190 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 509 654973 ITB 2018 22.9 5 23 90 Negativo

Muestra/0510 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080413 S.A 8510470 19L0222566 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 510 XA-1026A-02-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0511 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080411 S.A 8513561 19L0222713 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 511 XA-1027A-15-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0512 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080410 S.A 8515410 19L0221146 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 512 XA-1026A-31-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0513 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080378 S.A 8518488 19L0222193 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 513 XA-1028A-006-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0514 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080377 S.A 8522048 19L0221153 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 514 XA-1027A-04-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0515 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080404 S.A 8521414 19L0218434 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 515 XA-1027A-019-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0516 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080408 S.A 8518611 19L0218093 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 516 XA-1028A-114-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0517 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080409 S.A 8517250 19L0219110 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 517 XA-1029A-188-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0518 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080612 S.A 85117836 19L0217781 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 518 2264-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 45 105 Negativo

Muestra/0519 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080354 S.A 8515017 19L0217074 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 519 XA-1028A-082-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0520 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080647 S.A 8515766 19L0216256 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 520 689679 ITB 2010 22.9 5 23 95 Negativo

Muestra/0521 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080824 S.A 8515933 19L0216023 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 521 4101 SEGERSA O SE APREC 22.9 O SE APRECNO SE APRECIA NO SE APRECIA Negativo

Muestra/0522 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080353 S.A 8515988 19L0215748 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 522 XA-1023A-064-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0523 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080971 S.A 8515831 19L0213566 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 523 T1-2016-306 TESLA PERU 2016 22.9 15 29 110 Negativo

Muestra/0524 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080933 S.A 8521577 19L0210421 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 524 3177 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9 37.5 80 300 Negativo

Muestra/0525 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080344 S.A 8521347 19L0210372 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 525 XA-1024A07-A TRAFO 2000 22.9 40 189 418 Negativo

Muestra/0526 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080645 S.A 8521693 19L0210038 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 526 712831 ITB 2000 22.9 10 85 120 Negativo

Muestra/0527 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080934 S.A 8521138 19L0210459 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 527 3175 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9 37.5 80 300 Negativo

Muestra/0528 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080345 S.A 8520190 19L0209786 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 528 XA-1029AO77-4 TRAFO 2000 22.9 5 60 170 Negativo

Muestra/0529 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080677 S.A 81521285 19L0208987 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 529 1110 HP&T ELECTRIC  2011 22.9 5 35 80 Negativo

Muestra/0530 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080533 S.A 8520483 19L0208636 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 530 S1-1131297 PROMELSA 2006 22.9 5 38 141 Negativo

Muestra/0531 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080346 S.A 8519642 19L0209503 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 531 XA-1028A-027-A TRAFO 2000 22.9 10 113 185 Negativo

Muestra/0532 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080537 S.A 8518332 19L0209687 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 532 S1-1131303 PROMELSA 2006 22.9 5 38 141 Negativo

Muestra/0533 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080538 S.A 8518989 19L0210824 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 533 S1-1131301 PROMELSA 2006 22.9 5 38 141 Negativo

Muestra/0534 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080540 S.A 8519057 19L0211555 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 534 S1-1131295 PROMELSA 2006 22.9 5 38 141 Negativo

Muestra/0535 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080539 S.A 8519975 19L0211433 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 535 147545-T44 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/0536 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080347 S.A 8517861 19L0211143 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 536 XA-1029A-039-A TRAFO 2000 22.9 5 102 170 Negativo

Muestra/0537 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080348 S.A 8517624 19L0211423 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 537 XA-1029A-031-A TRAFO 2000 22.9 5 102 170 Negativo

Muestra/0538 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080349 S.A 8517399 19L0211783 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 538 XA-1029A-195-A TRAFO 2000 22.9 5 102 170 Negativo

Muestra/0539 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080350 S.A 8516954 19L0212713 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 539 XA-1029A-183-A TRAFO 2000 22.9 5 102 170 Negativo

Muestra/0540 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080351 S.A 8516342 19L0212974 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 540 XA-1028-A145-A TRAFO 2000 22.9 10 113 185 Negativo

Muestra/0541 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080352 S.A 8515719 19L0212882 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 541 XA-1027-A-076-A TRAFO 2000 22.9 15 129 204 Negativo

Muestra/0542 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080407 S.A 8520289 19L0215533 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 542 XA-1020A-005-A TRAFO 2000 22.9 15 129 204 Negativo

Muestra/0543 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080405 S.A 8518438 19L0216168 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 543 2749-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0544 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080684 S.A 8518464 19L0216451 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 544 2744-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0545 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080679 S.A 8515911 19L0214263 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 545 R479-230 RESELEC 2017 22.9 20 84 250 Negativo

Muestra/0546 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080355 S.A 8514830 19L0212580 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 546 XA-1027A55-A TRAFO 2000 22.9 15 129 204 Negativo

Muestra/0547 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080324 S.A 8511875 19L0210548 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 547 XA-1028A086-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0548 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080544 S.A 8510986 19L0210915 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 548 S1-1131299 PROMELSA 2006 22.9 5 38 141 Negativo

Muestra/0549 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080603 S.A 8514549 19L0209204 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 549 2267-03 MENAUTT ELECTRIC O SE APREC 22.9 10 63 123 Negativo

Muestra/0550 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080615 S.A 8512800 19L0209485 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 550 2268-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 10 41 120 Negativo

Muestra/0551 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080327 S.A 8512458 19L0206595 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 551 XA-1028A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0552 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080913 S.A 8512575 19L0207583 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 552 5023-09 MENAUTT ELECTRIC 2016 22.9 15 50 140 Negativo

Muestra/0553 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080326 S.A 8512332 19L0208243 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 553 XA-1029A-088-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0554 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080591 S.A 8512694 19L0208259 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 554 031 ELECTROMECANICA S.C.R.L. 2004 22.9 10 NO SE APRECIA 144 Negativo

Muestra/0555 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080325 S.A 8511385 19L0209753 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 555 XA-1029A-022-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0556 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0081021 S.A 8509812 19L0209853 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 556 2484-02 RESELEC 2018 22.9 10 57 172 Negativo

Muestra/0557 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080323 S.A 8509548 19L0209556 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 557 XA-1028A-038-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0558 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080320 S.A 8508091 19L0209959 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 558 XA-1028A-068-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0559 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0081022 S.A 8509592 19L0210092 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 559 2485-02 RESELEC 2018 22.9 15 37 182 Negativo

Muestra/0560 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080322 S.A 8509444 19L0211182 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 560 XA-1028A-105-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0561 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080618 S.A 8510228 19L0210897 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 561 2260-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 45 105 Negativo

Muestra/0562 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0081020 S.A 8509088 19L0211112 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 562 2482-02 RESELEC 2018 22.9 10 57 172 Negativo

Muestra/0563 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080321 S.A 8508203 19L0211290 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 563 XA-1028A-046-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0564 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080319 S.A 8507301 19L0211484 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 564 XA-1029A-018-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0565 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080318 S.A 8506589 19L0212172 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 565 XA-1029A-011-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0566 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080328 S.A 8506384 19L0212637 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 566 1343 H&P INDUSTRIAL 2013 22.9 25 60 310 Negativo

Muestra/0567 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080329 S.A 8506005 19L0213175 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 567 XA-1029A-109-A TRAFO 2000 22.9 5 83 173 Negativo

Muestra/0568 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080314 S.A 8505352 19L0211918 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 568 2750-02 RESELEC 2019 22.9 25 82 123 Negativo

Muestra/0569 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080308 S.A 8506798 19L02092789 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 569 XA-1028A-093-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0570 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080309 S.A 8507038 19L0208693 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 570 XA-1028A-051-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0571 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080310 S.A 8506712 19L0208389 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 571 XA-1028A-095-A TRAFO 2000 22.9 10 836 185 Negativo

Muestra/0572 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080311 S.A 8506461 19L0208094 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 572 XA-1027A-070-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0573 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080299 S.A 8505923 19L0205891 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 573 XA-1029A-054-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0574 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080298 S.A 8505410 19L0205890 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 574 XA-1027A-040-A TRAFO 2000 22.9 10 83 204 Negativo

Muestra/0575 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080296 S.A 8503642 19L0206622 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 575 XA-1026A-036-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0576 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080297 S.A 8503483 19L0206744 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 576 XA-1026A-036-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/0577 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080302 S.A 8504288 19L0208621 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 577 2745-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0578 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080301 S.A 8504207 19L0209260 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 578 2751-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0579 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080300 S.A 8504076 19L0209957 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 579 XA-1028A-039-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0580 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080304 S.A 8504002 19L0210503 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 580 XA-1029A-49-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0581 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080307 S.A 8506059 19L0210126 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 581 XA-1028A-081-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0582 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0081019 S.A 8505451 19L0210145 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 582 2746-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0583 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080313 S.A 8505420 19L0210483 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 583 4239 SAGERSA 2010 22.9 50 120 300 Negativo

Muestra/0584 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080356 S.A 8514320 19L0212698 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 584 XA-1026A-025-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0585 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080357 S.A 8513980 19L0212856 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 585 XA-1028A-158-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0586 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080541 S.A 8513633 19L0213102 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 586 S1-1131294 PROMELSA 2006 22.9 5 38 141 Negativo

Muestra/0587 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080542 S.A 8512931 19L0213557 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 587 S1-1131300 PROMELSA 2006 22.9 5 38 141 Negativo

Muestra/0588 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080359 S.A 8511756 19L0213813 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 588 XA-1029A-069-A TRAFO 2000 22.9 5 83 176 Negativo

Muestra/0589 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080358 S.A 8512243 19L0213307 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 589 XA-1028A-06-A TRAFO 2000 22.9 10 83 143 Negativo

Muestra/0590 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080596 S.A 8508372 19L0215062 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 590 181516 FASETRON 2008 22.9 15 45 145 Negativo

Muestra/0591 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080919 S.A 8511660 19L0212767 En Servicio Colquepata/Paucartambo/Cusco Colquepata Paucartambo Cusco 591 T1-2014-0239 TESLA PERU 2014 22.9 25 65 165 Negativo
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Muestra/0592 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080595 S.A 8509212 19L0213863 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 592 2269-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 10 41 120 Negativo

Muestra/0593 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080330 S.A 8507578 19L0214571 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 593 XA-1028A-003-A TRAFO 2000 22.9 10 83 148 Negativo

Muestra/0594 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080315 S.A 8505559 19L0212387 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 594 XA-1025A-10-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/0595 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080312 S.A 8505553 19L0212382 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 595 1344 H&P INDUSTRIAL 2013 22.9 25 60 310 Negativo

Muestra/0596 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080305 S.A 8502449 19L0211360 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 596 XA-1028A-121-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0597 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080303 S.A 8504581 19L0210577 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 597 XA-1029A-161-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0598 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080561 S.A 8502069 19L0207310 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 598 S1-1131793 PROMELSA 2008 22.9 10 45 157 Negativo

Muestra/0599 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080899 S.A 8499584 19L0206071 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 599 1890131 ELKO PERUANA 1996 22.9 75 170 390 Negativo

Muestra/0600 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080901 S.A 8499984 19L0206170 En Servicio Caicay/Paucartambo/Cusco Caicay Paucartambo Cusco 600 TR-2006-0653-02 EPLI 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/0601 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080528 S.A. 8500321 19L0205387 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 601 S1-113240 PROMELSA 2004 22.9 10 50 120 Negativo

Muestra/0602 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080487 S.A. 8500184 19L0204211 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 602 17390 FASETRON 2007 22.9 250 215 890 Negativo

Muestra/0603 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080652 S.A. 8498454 19L0203305 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 603 655261 ITB 2010 22.9 10 43 123 Negativo

Muestra/0604 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080716 S.A. 8500050 19L0203359 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 604 1472 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 15 35 135 Negativo

Muestra/0605 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080295 S.A. 8500661 19L0203724 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 605 XA-1026A-064-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0606 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080724 S.A. 8501096 19L0203572 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 606 1857 HP&T ELECTRIC 2013 22.9 50 90 305 Negativo

Muestra/0607 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080830 S.A. 8502350 19L0203350 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 607 306183 CEMEC 2007 22.9 15 39 159 Negativo

Muestra/0608 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080293 S.A. 8503642 19L0203394 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 608 XA-1028A-09-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0609 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080294 S.A. 8503388 19L0202981 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 609 XA-1028A-042-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0610 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080292 S.A. 8503561 19L0202511 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 610 XA-1027A-035-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0611 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080816 S.A. 8504494 19L0201280 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 611 9261 HIGH-POWER 2010 22.9 250 320 1500 Negativo

Muestra/0612 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080815 S.A. 8504630 19L0200964 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 612 119 TESLA PERU 2010 22.9 160 65 852 Negativo

Muestra/0613 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080682 S.A. 8504919 19L0200503 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 613-I 145656-T1 DELCROSA 2011 22.9 160 174 704 Negativo

Muestra/0614 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080682 S.A. 8504906 19L0200492 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 614-II 147111T1 DELCROSA 2015 22.9 160 230 815 Negativo

Muestra/0615 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080376 S.A. 8526868 19L0218310 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 615 2753-02 RESELEC 2018 22.9 50 147 450 Negativo

Muestra/0616 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080392 S.A. 8526473 19L0218820 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 616 111187823 PROMELSA 2012 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/0617 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080555 S.A. 8527916 19L0223822 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 617 S1-1131425 PROMELSA 2007 22.9 25 67 241 Negativo

Muestra/0618 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080393 S.A. 8528995 19L0220903 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 618 XA-1027A-57-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0619 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080797 S.A. 8528680 19L0220176 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 619 1224-11 RESELEC 2010 22.9 10 45 168 Negativo

Muestra/0620 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080391 S.A. 8527555 19L0219121 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 620 147652-T60 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/0621 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080390 S.A. 8526804 19L0219037 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 621 2747-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0622 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080796 S.A. 8528145 19L0218521 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 622 1259-11 RESELEC 2010 22.9 25 95 220 Negativo

Muestra/0623 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080795 S.A. 8528221 19L0218504 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 623 712914 ITB 2010 22.9 15 46 150 Negativo

Muestra/0624 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080394 S.A. 8529709 19L0218435 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 624 XA-1029A-023-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0625 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080395 S.A. 8531139 19L0217017 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 625 2752-02 RESELEC 2018 22.9 25 82 270 Negativo

Muestra/0626 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080771 S.A. 8529856 19L0217020 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 626 1226-11 RESELEC 2010 22.9 5 45 135 Negativo

Muestra/0627 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080772 S.A. 8532936 19L0214979 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 627 247-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0628 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080396 S.A. 8531595 19L0216310 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 628 XA-1029A-122-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0629 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080397 S.A. 8532101 19L0216150 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 629 XA-1025A-28-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/0630 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080532 S.A. 8533050 19L0215695 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Paucartambo Paucartambo Cusco 630 XA-1029A-139-A TRAFO 2000 22.9 5 83 178 Negativo

Muestra/0631 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080398 S.A. 8536026 19L0213635 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 631 S/N SIN PLACA 22.9 15 Negativo

Muestra/0632 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080777 S.A. 8534465 19L0209455 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 632 1242-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0633 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080778 S.A. 8534054 19L0206132 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 633 136973 HP&T ELECTRIC S.A.C. 1995 22.9 25 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0634 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080780 S.A. 8532284 19L0203098 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 634 1245-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0635 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080779 S.A. 8533358 19L0204247 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 635 1220-11 RESELEC 2010 22.9 5 45 138 Negativo

Muestra/0636 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080775 S.A. 8535983 19L0212119 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 636 1252-11 RESELEC 2010 22.9 10 39 165 Negativo

Muestra/0637 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080774 S.A. 8536103 19L0212520 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 637 1240-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0638 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080776 S.A. 8537650 19L0212442 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 638 1227-11 RESELEC 2010 22.9 10 45 135 Negativo

Muestra/0639 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080401 S.A. 8538520 19L0211948 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 639 XA-1028A-30-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0640 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080402 S.A. 8539465 19L0211202 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 640 XA-1028-032-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0641 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080802 S.A. 8537018 19L0214315 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 641 1096 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2011 22.9 5 35 80 Negativo

Muestra/0642 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080773 S.A. 8534699 19L0213637 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 642 1249-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0643 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080399 S.A. 85375676 19L0212972 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 643 XA-1025A-048-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/0644 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080400 S.A. 8538159 19L0212772 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 644 XA-1025A-33-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/0645 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080872 S.A. 8551256 19L0194703 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 645 712644 ITB 2010 22.9 10 95 120 Negativo

Muestra/0646 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080873 S.A. 8552153 19L0195964 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 646 2075-02 RESELEC 2015 22.9 15 55 175 Negativo

Muestra/0647 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080874 S.A. 8554362 19L0196876 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 647 XA-1024A-034-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/0648 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080871 S.A. 8549305 19L0198948 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 648 147657-T13 DELCROSA 2017 22.9 37.5 62 208 Negativo

Muestra/0649 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080785 S.A. 8546256 19L0206365 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 649 L-136974 HP&T ELECTRIC S.A.C. 1999 22.9 25 70 180 Negativo

Muestra/0650 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080781 S.A. 8541833 19L0209565 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 650 654685 ITB 2010 22.9 5 75 95 Negativo

Muestra/0651 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080403 S.A. 8541881 19L0211166 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 651 XA-1029A-055-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0652 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080782 S.A. 8544473 19L0209584 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 652 1233-11 RESELEC 2010 22.9 5 45 138 Negativo

Muestra/0653 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080783 S.A. 8545106 19L0209103 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 653 1229-11 RESELEC 2010 22.9 5 45 138 Negativo

Muestra/0654 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080784 S.A. 8546173 19L0208619 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 654 KC4475 RYMEL 2005 22.9 15 30 130 Negativo

Muestra/0655 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080786 S.A. 8548142 19L0206879 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 655 1242-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0656 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080790 S.A. 8549675 19L0205138 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 656 XA-1023A-024-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0657 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080791 S.A. 8552685 19L0203529 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 657 XA-1028A-049-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0658 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080792 S.A. 8554158 19L0202212 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 658 115-11 RESELEC 2010 22.9 10 45 135 Negativo

Muestra/0659 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080799 S.A. 8555690 19L0200816 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 659 NO SE APRECIA NO SE APRECIA 22.9 Negativo

Muestra/0660 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080793 S.A. 8556699 19L0199991 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 660 1223-11 RESELEC 2010 22.9 10 45 135 Negativo

Muestra/0661 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080794 S.A. 8557790 19L0198365 En Servicio Paucartambo/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 661 1224-11 RESELEC 2010 22.9 10 45 135 Negativo

Muestra/0662 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080813 S.A. 8579999 19L0182708 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 662 1212-11 RESELEC 2010 22.9 5 15 138 Negativo

Muestra/0663 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080812 S.A. 8578919 19L0182158 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 663 1246-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0664 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080811 S.A. 8575114 19L0184483 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 664 1238-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0665 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080810 S.A. 8572376 19L0186681 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 665 147657-T31 DELCROSA 2017 22.9 37.5 62 208 Negativo

Muestra/0666 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080809 S.A. 8569042 19L0189876 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 666 1251-11 RESELEC 2010 22.9 10 45 145 Negativo

Muestra/0667 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080808 S.A. 8566417 19L0193042 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 667 147545-T21 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/0668 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080807 S.A. 8563379 19L0194067 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 668 147541-T63 DELCROSA 20147 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/0669 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080806 S.A. 8561209 19L0194146 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 669 1248-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0670 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080805 S.A. 8560553 19L0192965 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 670 1254-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0671 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080804 S.A. 8562911 19L0191611 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 671 1250-11 RESELEC 2010 22.9 10 55 172 Negativo

Muestra/0672 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080803 S.A. 8564534 19L0187716 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 672 147657-T29 DELCROSA 2017 22.9 37.5 62 208 Negativo

Muestra/0673 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080711 S.A. 8583750 19L0174342 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 673 712659 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0674 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080710 S.A. 8581951 19L0175532 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 674 712987 ITB 2010 22.9 25 56 185 Negativo

Muestra/0675 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080708 S.A. 8578917 19L0178336 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 675 S1-1131742 PROMELSA 2008 22.9 25 70 220 Negativo

Muestra/0676 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080707 S.A. 8578066 19L0178379 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 676 711966 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0677 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080706 S.A. 8574212 19L0180714 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 677 05-212 OPERANDINA 2005 22.9 25 NO MUESTRA 210 Negativo

Muestra/0678 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080702 S.A. 8567665 19L0176780 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 678 711964 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0679 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080698 S.A. 8561813 19L0821777 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 679 711954 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0680 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080699 S.A. 8561781 19L0821496 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 680 712663 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0681 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080460 S.A. 8559544 18L0823980 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 681 XA-1029A-013-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0682 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080686 S.A. 8557411 19L0174628 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 682 711945 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/0683 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080461 S.A. 8557873 19L0175114 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 683 XA-1029A-061-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0684 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080463 S.A. 8555041 19L0180405 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 684 XA-1024A-08-A TRAFO 2000 22.9 40 189 418 Negativo

Muestra/0685 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080464 S.A. 855049 19L0180663 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 685 XA-1024A-0-A TRAFO 2000 22.9 40 189 418 Negativo

Muestra/0686 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080462 S.A. 8554746 19L0180419 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 686 XA-1024A-06-A TRAFO 2000 22.9 40 189 418 Negativo

Muestra/0687 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080997 S.A. 8554607 19L0180430 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 687 NO SE APRECIA TESLA 22.9 100 Negativo

Muestra/0688 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080429 S.A. 8534147 19L01970996 En Servicio Challabamba/Paucartambo/Cusco Challabamba Paucartambo Cusco 688 XA-1029A-082-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0689 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080428 S.A. 8533745 19L0187116 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 689 XA-1029A-140-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0690 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080668 S.A. 8533678 19L0186114 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 690 1244-11 RESELEC 2011 22.9 15 55 170 Negativo
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Muestra/0691 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080427 S.A. 8533873 19L0185417 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 691 XA-1029A-070-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0692 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080881 S.A. 8534395 19L0185847 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 692 1903-09 RESELEC 2014 22.9 15 55 175 Negativo

Muestra/0693 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080663 S.A. 8533942 19L0184670 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 693 1310-02 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/0694 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080426 S.A. 8533784 19L0184729 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 694 XA-1026A-022-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0695 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080083 S.A. 8508565 19L0195412 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 695 TR-2006-0653-23 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/0696 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080988 S.A. 8510064 19L0194550 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 696 TR2014-11059-01 EPLI S.A.C. 2015 22.9 50 110 442 Negativo

Muestra/0697 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8509174 19L0194958 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 697 111167708 PROMELSA 2011 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/0698 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8507345 19L0197796 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 698 S140596 SANBIAM 2014 22.9 50 115 460 Negativo

Muestra/0699 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080628 S.A. 8506689 19L0197652 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 699 883 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 15 45 135 Negativo

Muestra/0700 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080085 S.A. 8507031 19L0195823 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 700 56764-09 I&T ELECTRIC 2005 22.9 15 40 180 Negativo

Muestra/0701 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080084 S.A. 8507143 19L0196642 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 701 2205190 ELKO PROMELSA 1994 22.9 50 170 488 Negativo

Muestra/0702 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080589 S.A. 8507275 19L0197350 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 702 TR-2006-0653-07 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/0703 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8507735 19L0196897 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 703 T1-2019-590-02 TESLA PERU 2006 22.9 15 60 165 Negativo

Muestra/0704 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080883 S.A. 8506921 19L0198805 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 704 4709-10 MENAUTT ELECTRIC 22.9 Negativo

Muestra/0705 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8506256 19L0199183 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 705 N-151 NEGOSER KV E.I.R.L. 2016 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/0706 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080898 S.A. 8506733 19L0198909 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 706 4972-06 MENAUTT ELECTRIC S.A.C. 2016 22.9 75 180 490 Negativo

Muestra/0707 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080656 S.A. 8507658 19L0201863 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 707 113150401 ELKO PROMELSA 2018 22.9 50 66 315 Negativo

Muestra/0708 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080649 S.A. 8504992 19L0202933 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 708 712837 ITB 2010 22.9 10 41 120 Negativo

Muestra/0709 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080655 S.A. 8506208 19L0202392 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 709 689391 ITB 2010 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/0710 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080088 S.A. 8506596 19L0199294 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 710 111168522  PROMELSA 2011 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/0711 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080087 S.A. 8506947 19L0198921 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 711 13619512 DELCROSA 1994 22.9 100 NO MUESTRA 730 Negativo

Muestra/0712 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080086 S.A. 8508306 19L0197131 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 712 TR-2006-0653-01 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/0713 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080082 S.A. 8508303 19L0197129 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 713 KC4450 RYMEL 2006 22.9 15 80 130 Negativo

Muestra/0714 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060182 S.A. 8496367 19L0203158 En Servicio Lucre/Quispicanchi/Cusco Lucre Quispicanchi Cusco 714 149967 ROMAGNOLE 1995 22.9 25 95 216 Negativo

Muestra/0715 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060183 S.A. 8495414 19L0203149 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 715 1890122 ELKO PERUANA 1996 22.9 25 160 370 Negativo

Muestra/0716 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060022 S.A. 8495353 19L0201046 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 716 L-15259 BROWN BOBERI 1981 22.9 160 331 1016 Negativo

Muestra/0717 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060021 S.A. 8495435 19L0200748 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 717 L-15260 BROWN BOBERI 1981 22.9 160 331 1016 Negativo

Muestra/0718 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060443 S.A. 8495950 19L0200936 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 718 TR2014-11057-01 EPLI S.A.C. 2015 22.9 50 134 446 Negativo

Muestra/0719 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060389 S.A. 8495189 19L0200143 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 719 3697-08 MENAUTT ELECTRIC 2013 22.9 200 250 900 Negativo

Muestra/0720 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060408 S.A. 8495390 19L0199651 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 720 00118 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 2012 22.9 100 192 585 Negativo

Muestra/0721 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060267 S.A. 8495509 19L0199336 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 721 PLACA BORROSA EPLI S.A.C. 22.9 25 Negativo

Muestra/0722 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060132 S.A. 8495457 19L0199457 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 722 111187709 PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/0723 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060135 S.A. 8494784 19L022658 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 723 160285T27 DELCROSA 1988 22.9 50 NO MUESTRA 425 Negativo

Muestra/0724 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060345 S.A. 8494884 19L0200322 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 724 3652-06 MENAUTT ELECTRIC S.A.C. 2013 22.9 50 105 420 Negativo

Muestra/0725 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060344 S.A. 8494680 19L0200312 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 725 3653-06 MENAUTT ELECTRIC 2013 22.9 50 105 420 Negativo

Muestra/0726 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060330 S.A. 8495150 19L0199520 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 726 1731 HP&T ELECTRIC . 2012 22.9 200 205 790 Negativo

Muestra/0727 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060329 S.A. 8495172 19L0199446 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 727 111169101  PROMELSA 2011 22.9 160 167 671 Negativo

Muestra/0728 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060414 S.A. 8495311 19L0198988 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 728 L21030 ABB 1994 22.9 80 NO MUESTRA 590 Negativo

Muestra/0729 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060323 S.A. 8495348 19L0199013 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 729 PLACA BORROSA EPLI S.A.C. 22.9 50 Negativo

Muestra/0730 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060023 S.A. 8496698 19L0198784 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 730 2709 HP&T ELECTRIC 2015 22.9 50 90 310 Negativo

Muestra/0731 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060412 S.A. 8496365 19L0198555 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 731 2710 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2015 22.9 50 90 310 Negativo

Muestra/0732 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060130 S.A. 8495860 19L0199896 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 732 1056 HH 1995 22.9 25 98 270 Negativo

Muestra/0733 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060112 S.A. 8499261 19L0197812 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 733 2205153 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/0734 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060251 S.A. 8499768 19L0196291 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 734 L-121866 BROWN BOBERI 1977 22.9 25 NO MUESTRA 230 Negativo

Muestra/0735 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060364 S.A. 8497104 19L0196181 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 735 T3-2014-0229 TESLA PERU 2014 22.9 250 91 1250 Negativo

Muestra/0736 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060260 S.A. 8497128 19L0196064 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 736 T3-2015-301 TESLA PERU 2015 22.9 300 NO MUESTRA 1100 Negativo

Muestra/0737 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060371 S.A. 8495964 19L0197100 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 737 PLACA BORROSAOMPANIA ELECTRO ANDINA S.A.C. 22.9 Negativo

Muestra/0738 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060334 S.A. 8497366 19L0194975 En Servicio Oropesa/Quispicanchi/Cusco Oropesa Quispicanchi Cusco 738 36257 OMPANIA ELECTRO ANDINA S.A 2012 22.9 150 267 490 Negativo

Muestra/0739 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080658 S.A. 8508015 19L0197909 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 739 654994 ITB 2010 22.9 5 23 90 Negativo

Muestra/0740 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080659 S.A. 8508807 19L0198104 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 740 654960 ITB 2010 22.9 5 23 90 Negativo

Muestra/0741 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080648 S.A. 8509889 19L0198549 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 741 654987 ITB 2010 22.9 5 23 90 Negativo

Muestra/0742 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080107 S.A. 8510952 19L0199215 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 742 1054 HH 1995 22.9 25 98 270 Negativo

Muestra/0743 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080106 S.A. 8511097 19L0198929 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 743 1040 HH 1995 22.9 25 98 270 Negativo

Muestra/0744 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080281 S.A. 8511748 19L0200242 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 744 1057 HH 1995 22.9 25 98 270 Negativo

Muestra/0745 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080109 S.A. 8511990 19L0199890 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 745 T-96708 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0746 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080110 S.A. 8511647 19L0201056 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 746 T-96712 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0747 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080108 S.A. 8512223 19L0199025 En Servicio San Salvador/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 747 T-98706 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0748 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080105 S.A. 8512710 19L0197027 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 748 T-96706 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0749 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8513152 19L0196390 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 749 T-96709 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0750 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080103 S.A. 8514270 19L0196477 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 750 149966 ROMAGNOLE 1995 22.9 25 95 216 Negativo

Muestra/0751 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080102 S.A. 8514141 19L0196053 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 751 T-96722 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0752 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080101 S.A. 8514326 19L0195736 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 752 T-96697 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0753 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080100 S.A. 8514544 19L0195352 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 753 T-96695 ELECTRIC POWER 1995 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0754 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080098 S.A. 8514845 19L0194938 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 754 3202 RESELEC 2014 22.9 15 55 170 Negativo

Muestra/0755 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080097 S.A. 8515114 19L0194458 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 755 T-96716 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0756 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080096 S.A. 8515361 19L0193851 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 756 T-96719 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0757 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080767 S.A. 8515633 19L0193710 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 757 1234-11 RESELEC 2010 22.9 10 40 135 Negativo

Muestra/0758 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080091 S.A. 8515876 19L0193055 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 758 2205208 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/0759 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080092 S.A. 8516313 19L0193179 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 759 T-96721 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0760 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080093 S.A. 8516520 19L0193130 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 760 T-96696 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0761 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080094 S.A. 8517387 19L0192373 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 761 T-96697 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0762 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080095 S.A. 8517646 19L0191426 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 762 T-96714 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0763 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080768 S.A. 8516335 19L0191618 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 763 1261-11 RESELEC 2010 22.9 10 78 220 Negativo

Muestra/0764 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070109 S.A. 8508412 18L0817162 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 764 L-21710 ABB 1995 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0765 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070111 S.A. 8508061 18L0817541 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 765 L-21706 ABB 1995 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0766 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070112 S.A. 8507526 18L0818345 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 766 L-21203 ABB 1995 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0767 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070353 S.A. 8507796 18L0818916 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 767 10040 FASETRON 2005 22.9 25 50 220 Negativo

Muestra/0768 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070679 S.A. 8507225 18L0818725 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 768 3075-1 HP&T INDUSTRIAL 2018 22.9 160 540 1420 Negativo

Muestra/0769 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0060667 S.A. 8507085 18L0818784 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 769 4954-06 MENAUTT ELECTRIC 2016 22.9 50 102 400 Negativo

Muestra/0770 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070342 S.A. 8506920 18L0819012 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 770 20543 ITEL 1972 22.9 75 220 650 Negativo

Muestra/0771 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070484 S.A. 8506796 18L0818922 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 771 1477-08 RESELEC 2012 22.9 50 95 360 Negativo

Muestra/0772 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070476 S.A. 8506689 18L0819158 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 772 152 TESLA PERU 2012 22.9 25 24 275 Negativo

Muestra/0773 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070640 S.A. 8506796 18L0818480 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 773 5061-11 MENAUTT ELECTRIC S 2016 22.9 50 102 400 Negativo

Muestra/0774 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070208 S.A. 8507007 18L0817628 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 774 1518 ABEM 1987 22.9 25 100 350 Negativo

Muestra/0775 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070110 S.A. 8507429 18L0816677 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 775 L-20139 ABB 1994 22.9 50 155 515 Negativo

Muestra/0776 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8507432 18L0817549 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 776 123668 BBICT 2013 22.9 25 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0777 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070691 S.A. 8507463 18L0816553 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 777 00128 ELECTRICIDAD INDUSTRIALNO MUESTR 22.9 100 175 650 Negativo

Muestra/0778 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070431 S.A. 8507460 18L0816493 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 778 13596 INDUSTRIA PERUANA 2008 22.9 150 280 780 Negativo

Muestra/0779 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070601 S.A. 8508333 18L0815468 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 779 2519 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/0780 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070210 S.A. 8508027 18L0815603 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 780 2334 TEISA 1996 22.9 37.5 110 423 Negativo

Muestra/0781 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070467 S.A. 8508064 18L0815149 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 781 3120-11 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9 50 102 400 Negativo

Muestra/0782 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070357 S.A. 8508127 18L0815193 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 782 S1-113289 PROMELSA 2004 22.9 10 40 140 Negativo

Muestra/0783 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070666 S.A. 8508151 18L0814548 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 783 6083-01 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9 50 102 400 Negativo

Muestra/0784 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080111 S.A. 8518343 19L0195209 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 784 T-96686 EELECTRIC POWER 1996 22.9 15 100 350 Negativo

Muestra/0785 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080277 S.A. 8519064 19L0195706 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 785 T-96715 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0786 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080118 S.A. 8518910 19L0196148 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 786 T-96682 ELECTRIC POWER 1996 22.9 50 150 500 Negativo

Muestra/0787 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080119 S.A. 8519195 19L0196182 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 787 T-96698 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0788 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8521534 19L0197159 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 788 T-96720  ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0789 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080121 S.A. 8521641 19L0197595 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 789 T-96700 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo
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Muestra/0790 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080638 S.A. 8519294 19L0200324 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 790 131202 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/0791 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080127 S.A. 8518204 19L0199465 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 791 T-96685 ELECTRIC POWER 1995 22.9 50 150 500 Negativo

Muestra/0792 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080762 S.A. 8517629 19L0200418 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 792 1262-11 RESELEC 2010 22.9 10 78 220 Negativo

Muestra/0793 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080671 S.A. 8517249 19L0199763 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 793 45100 RESELEC 2011 22.9 15 55 90 Negativo

Muestra/0794 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080126 S.A. 8516954 19L0197346 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 794 T-96697 ELECTRIC POWER 1997 22.9 10 70 190 Negativo

Muestra/0795 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080125 S.A. 8516920 19L0197827 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 795 99867 ELECTRIC POWER 1999 22.9 10 70 110 Negativo

Muestra/0796 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8517837 19L0198174 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 796 2017-1002 CIBM TRASFORMER 2017 22.9 100 130 450 Negativo

Muestra/0797 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080124 S.A. 8517790 19L0197283 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 797 TR2014-11058-01 EPLI 2015 22.9 50 138 462 Negativo

Muestra/0798 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 008012? S.A. 8517429 19L0196417 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 798 T-96634 ELECTRIC POWER 1998 22.9 50 120 220 Negativo

Muestra/0799 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080978 S.A. 8517745 19L0196471 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 799 5521-05 MENAUTT ELECTRIC S.A.C. 2018 22.9 50 310 750 Negativo

Muestra/0800 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080122 S.A. 8517802 19L0196604 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 800 T-96683 ELECTRIC POWER 1996 22.9 50 150 500 Negativo

Muestra/0801 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080278 S.A. 8522051 19L0194678 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 801 T-96689 ELECTRIC POWER 1997 22.9 10 70 190 Negativo

Muestra/0802 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080280 S.A. 8521877 19L0193797 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 802 T-96688 ELECTRIC POWER 1997 22.9 10 70 190 Negativo

Muestra/0803 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080279 S.A. 8521709 19L0194341 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 803 99914 ELECTRIC POWER 1999 22.9 10 50 180 Negativo

Muestra/0804 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080117 S.A. 8521092 19L0194803 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 804 T-96690 ELECTRIC POWER 1997 22.9 10 70 190 Negativo

Muestra/0805 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080116 S.A. 8521109 19L0194406 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 805 T-96718 ELECTRIC POWER 1997 22.9 25 100 290 Negativo

Muestra/0806 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080115 S.A. 8519576 19L0193690 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 806 T-96703 ELECTRIC POWER 1997 22.9 10 70 190 Negativo

Muestra/0807 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080114 S.A. 8519329 19L0194229 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 807 T-96701 ELECTRIC POWER 1997 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/0808 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080113 S.A. 8519417 19L0194542 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 808 T-99908 ELECTRIC POWER 1999 22.9 25 85 280 Negativo

Muestra/0809 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080112 S.A. 8519190 19L0194650 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 809 T-9747 ELECTRIC POWER 1999 22.9 10 70 110 Negativo

Muestra/0810 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070611 S.A. 8507725 18L0816998 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 810 160013 AMV 2016 22.9 100 504 1000 Negativo

Muestra/0811 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070351 S.A. 8508353 18L0815852 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 811 1864 FABEM 1992 22.9 25 NO MUESTRA 200 Negativo

Muestra/0812 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070358 S.A. 8508227 18L0814936 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 812 02-015-656 OPERANDINA 2001 22.9 10 NO MUESTRA 230 Negativo

Muestra/0813 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8508125 18L0814285 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 813 S3-111712 PROMELSA NO MUESTR 22.9 25 NO MUESTRA 230 Negativo

Muestra/0814 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8508037 18L0813348 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 814 SIN PLACA SIN PLACA 22.9 NO MUESTR NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/0815 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070359 S.A. 8509340 18L0813576 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 815 16267 FASETRON 2006 22.9 15 40 130 Negativo

Muestra/0816 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8509807 18L0812339 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 816 S1-113232  PROMELSA 2004 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/0817 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070468 S.A. 8504461 18L0816609 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 817 502267-04 I&T ELECTRIC 2012 22.9 5 16 80 Negativo

Muestra/0818 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070441 S.A. 8505225 18L0818264 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 818 40 ELECTROMECANICA 2009 22.9 15 19 164 Negativo

Muestra/0819 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070478 S.A. 8506064 18L0815442 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 819 113121801 PROMELSA 2012 22.9 10 30 140 Negativo

Muestra/0820 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070477 S.A. 8506601 18L0814352 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 820 113121701  PROMELSA 2012 22.9 5 26 120 Negativo

Muestra/0821 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070433 S.A. 8507773 18L0812776 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 821 19977 FASETRON 2009 22.9 50 95 330 Negativo

Muestra/0822 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070269 S.A. 8507929 18L0812851 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 822 L-24197 ABB 1997 22.9 50 95 350 Negativo

Muestra/0823 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070475 S.A. 8508021 18L0812798 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 823 220074 FASETRON 2012 22.9 50 100 340 Negativo

Muestra/0824 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070001 S.A. 8508008 18L0812532 En Servicio Pucyura/Anta/Cusco Pucyura Anta Cusco 824 2205320 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/0825 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070029 S.A. 8508706 18L0810539 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 825 160285T25 DELCROSA 1988 22.9 50 NO MUESTRA 425 Negativo

Muestra/0826 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070030 S.A. 8507589 18L0810990 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 826 1047 HH 1995 22.9 25 98 270 Negativo

Muestra/0827 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070459 S.A. 8508327 18L0810069 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 827 19036 FASETRON 2009 22.9 15 40 125 Negativo

Muestra/0828 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070031 S.A. 8509097 18L0810179 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 828 122176T DELCROSA 1982 22.9 32 NO MUESTRA 360 Negativo

Muestra/0829 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070134 S.A. 8509401 18L0810090 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 829 2205332 ELKO PROMELSA 1996 22.9 50 187 520 Negativo

Muestra/0830 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070445 S.A. 8509525 18L0809712 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 830 1478-08 RESELEC 2012 22.9 50 95 360 Negativo

Muestra/0831 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070200 S.A. 8509479 18L0809581 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 831 16190 BROWN BOVERI 22.9 Negativo

Muestra/0832 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070682 S.A. 8509481 18L0809587 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 832 160379 AMV 2017 22.9 100 165 620 Negativo

Muestra/0833 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070149 S.A. 8509496 18L0809313 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 833 L-2494 ABB 1997 22.9 100 100 425 Negativo

Muestra/0834 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070100 S.A. 8509058 18L0806759 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 834 2205173 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/0835 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070006 S.A. 8509769 18L0809093 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 835 L-17172 BROWN BOVERI 22.9 100 220 705 Negativo

Muestra/0836 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070585 S.A. 8509769 18L0808994 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 836 161654T3 DELCROSA 1998 22.9 100 220 690 Negativo

Muestra/0837 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070169 S.A. 8509936 18L0808983 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 837 23143 ABB 1996 22.9 50 70 280 Negativo

Muestra/0838 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070116 S.A. 8509961 18L0809331 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 838 2205310 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/0839 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080765 S.A. 8509959 18L0809330 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 839 1260-11 RESELEC E 2010 22.9 10 78 220 Negativo

Muestra/0840 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080090 S.A. 8514404 19L0192646 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 840 161851T4 DELCROSA 1999 22.9 50 114 340 Negativo

Muestra/0841 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080079 S.A. 8514496 19L0192353 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 841 L22843 ABB 22.9 250 Negativo

Muestra/0842 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080089 S.A. 8514306 19L0192226 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 842 4010-04 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 25 100 230 Negativo

Muestra/0843 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080842 S.A. 8514592 19L0191567 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 843 111168404 PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/0844 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080529 S.A. 8513712 19L0192317 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 844 S3-111064 ELKO PROMELSA 2004 22.9 50 198 630 Negativo

Muestra/0845 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080837 S.A. 8513750 19L0192268 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 845 0015 ELECTROMECANICA NO MUESTR 22.9 50 NO MUESTRA 370 Negativo

Muestra/0846 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080472 S.A. 8513785 19L0192231 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 846 24 ELECTROMECANICA 22.9 Negativo

Muestra/0847 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8513967 19L0192003 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 847 2260 HP&T ELECTRIC S.A.C. 2014 22.9 37.5 80 280 Negativo

Muestra/0848 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080041 S.A. 8518380 19L0186056 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 848 161657T1 DELCROSA 1998 22.9 100 210 690 Negativo

Muestra/0849 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080728 S.A. 8518176 19L0186010 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 849 161383T4 DELCROSA 1996 22.9 100 NO MUESTRA 550 Negativo

Muestra/0850 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080942 S.A. 8518316 19L0185103 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 850 S140312 SANBIAM 2014 22.9 50 78 340 Negativo

Muestra/0851 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080057 S.A. 8515695 19L0185809 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 851 XA-1026A-025-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0852 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080287 S.A. 8514857 19L0187470 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 852 TR-2005-0595-03 EPLI S.A.C. 22.9 25 Negativo

Muestra/0853 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080531 S.A. 8514818 19L0187440 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 853 3576 EPLI 2003 22.9 25 NO MUESTRA 320 Negativo

Muestra/0854 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080957 S.A. 8515350 19L0187511 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 854 PLACA BORROSA 22.9 Negativo

Muestra/0855 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080291 S.A. 8514880 19L0188276 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 855 TR-2006-0853-17 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/0856 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080056 S.A. 8513058 19L0189324 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 856 TR-2006-0653-16 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/0857 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080058 S.A. 8513759 19L0189528 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 857 5163233 STROMBERG NO MUESTR 22.9 100 125 503 Negativo

Muestra/0858 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080665 S.A. 8513757 19L0189526 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 858 00102 ELECTRICIDAD INDUSTRIALNO MUESTR 22.9 10 40 140 Negativo

Muestra/0859 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080958 S.A. 8513208 19L0189298 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 859 700944 2018 22.9 25 125 290 Negativo

Muestra/0860 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080718 S.A. 8514321 19L0189986 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 860 1497 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 15 80 180 Negativo

Muestra/0861 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080764 S.A. 8514415 19L0190228 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 861 504490-31 I&T ELECTRIC 22.9 Negativo

Muestra/0862 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070368 S.A. 8514415 19L0190228 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 862 S/N BROWN BOVERI 22.9 Negativo

Muestra/0863 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070482 S.A. 8508927 18L0810293 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 863 2555427  PROMELSA 2000 22.9 100 102 620 Negativo

Muestra/0864 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070466 S.A. 8509062 18L0810350 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 864 TR2011-07014-01 EPLI 2011 22.9 250 215 999 Negativo

Muestra/0865 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070486 S.A. 8510728 18L0809064 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 865 3563-03 MENAUTT ELECTRIC 2013 22.9 200 470 1280 Negativo

Muestra/0866 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070166 S.A. 8510663 18L0808878 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 866 2205188 ELKO PERUANA 1993 22.9 50 170 488 Negativo

Muestra/0867 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8510275 18L0808760 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 867 L-16188 BROWN BOVERI 1985 22.9 50 176 476 Negativo

Muestra/0868 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070496 S.A. 8510034 18L0808220 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 868 111239301 PROMELSA 2014 22.9 25 96 343 Negativo

Muestra/0869 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070153 S.A. 8510229 18L0807993 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 869 2205311 ELKO PERUANA 1999 22.9 50 107 409 Negativo

Muestra/0870 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070154 S.A. 8510874 18L0807727 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 870 160283T7 DELCROSA 1988 22.9 25 NO MUESTRA 300 Negativo

Muestra/0871 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070692 S.A. 8511135 18L0806340 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 871 111168801  PROMELSA 2011 22.9 100 111 484 Negativo

Muestra/0872 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070035 S.A. 8512352 18L0805983 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 872 160235T-26 DELCROSA 1996 22.9 50 NO MUESTRA 425 Negativo

Muestra/0873 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8512446 18L0805574 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 873 160285T18 DELCROSA 1988 22.9 50 NO MUESTRA 425 Negativo

Muestra/0874 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070010 S.A. 8511477 18L0804232 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 874 5163219 STROMBERG 22.9 50 105 335 Negativo

Muestra/0875 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070376 S.A. 8510859 18L0804179 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 875 111168408  PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/0876 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070034 S.A. 8510932 18L0805955 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 876 5163221 STROMBERG 22.9 50 103 355 Negativo

Muestra/0877 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070678 S.A. 8515514 18L0802504 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 877 2649-10 RESELEC 2017 22.9 50 138 440 Negativo

Muestra/0878 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8515999 18L0802332 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 878 L-1991 ABB 1993 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/0879 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070015 S.A. 8515526 18L0802680 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 879 2648-10 RESELEC 2017 22.9 50 138 440 Negativo

Muestra/0880 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070016 S.A. 8515100 18L0802711 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 880 2650-10 RESELEC 2017 22.9 75 150 510 Negativo

Muestra/0881 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070012 S.A. 8514662 18L0802814 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 881 2647-10 RESELEC 2017 22.9 50 138 440 Negativo

Muestra/0882 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070602 S.A. 8513999 18L0802487 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 882 XA0476A-0036 TRAFO 1992 22.9 25 64 210 Negativo

Muestra/0883 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070460 S.A. 8512347 18L0802078 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 883 145419T1 DELCROSA 2011 22.9 250 256 972 Negativo

Muestra/0884 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070366 S.A. 8512202 18L0802515 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 884 SIN PLACA 22.9 Negativo

Muestra/0885 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070600 S.A. 8507173 18L0817068 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 885 16639 ELECTROMECANICA 2015 22.9 300 NO MUESTRA 1000 Negativo

Muestra/0886 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030951 S.A. 8597122 18L0793908 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 886 S1-113699  PROMELSA 2005 22.9 15 47 190 Negativo

Muestra/0887 I ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030950 S.A. 8597620 18L0792541 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 887 S/N  PROMELSA 22.9 15 Negativo

Muestra/0887 II ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030188 S.A. 8597981 18L0791826 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 887 I PLACA BORROSA 22.9 Negativo
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Muestra/0888 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030908 S.A. 8598943 18L0790048 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 888 S1-113697 PROMELSA 2005 22.9 10 48 132 Negativo

Muestra/0889 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030907 S.A. 8599651 18L0788600 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 889 S1-113701  PROMELSA 2005 22.9 15 47 190 Negativo

Muestra/0890 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031231 S.A. 8601615 18L0786589 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 890 660764 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0891 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030152 S.A. 8601018 18L0786439 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 891 20318 ABB 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0892 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031874 S.A. 8594759 18L0788602 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 892 RESELEC 2016 22.9 5 57 125 Negativo

Muestra/0893 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031277 S.A. 8596262 18L0790215 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 893 668783 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0894 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031276 S.A. 8595167 18L0789387 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 894 660926 ITB 2010 22.9 10 57 145 Negativo

Muestra/0895 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030155 S.A. 8593889 18L0789604 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 895 S/N PROMELSA 22.9 Negativo

Muestra/0896 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030387 S.A. 8594907 18L0790235 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 896 XA-1029A-003-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0897 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030386 S.A. 8595746 18L0791043 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 897 XA-1028A-052-A TRAFO 2000 22.9 10 Negativo

Muestra/0898 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030154 S.A. 8596437 18L0792998 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 898 L20815 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0899 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031849 S.A. 8588523 18L0791303 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 899 505231-01 I&T ELECTRIC 2015 22.9 5 16 70 Negativo

Muestra/0900 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031262 S.A. 8589456 18L0790997 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 900 668767 ITB 2010 22.9 5 45 112 Negativo

Muestra/0901 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031848 S.A. 8591084 18L0789217 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 901 505231-02 I&T ELECTRIC 2015 22.9 5 16 70 Negativo

Muestra/0902 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031278 S.A. 8591889 18L0787964 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 902 668928 ITB 2010 22.9 10 145 Negativo

Muestra/0903 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031279 S.A. 8592712 18L0788115 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 903 668781 ITB 2018 22.9 5 46 111 Negativo

Muestra/0904 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031280 S.A. 8593771 18L0789078 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 904 660772 ITB 2010 22.9 5 45 115 Negativo

Muestra/0905 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030391 S.A. 8587312 18L0793005 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 905 XA-1027A-061-A TRAFO 2000 22.9 10 87 204 Negativo

Muestra/0906 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030390 S.A. 8587961 18L0792702 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 906 XA-1027A-034-A TRAFO 2000 22.9 87 204 Negativo

Muestra/0907 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031275 S.A. 8589723 18L0791665 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 907 660767 ITB 2009 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0908 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031263 S.A. 8590500 18L0791325 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 908 668774 ITB 2009 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0909 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031260 S.A. 8591088 18L0790323 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 909 660771 ITB 2008 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0910 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030389 S.A. 8592102 18L0789522 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 910 S/N DELCROSA 22.9 10 Negativo

Muestra/0911 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031113 S.A. 8592766 18L0790086 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 911 S1-113691  PROMELSA 2005 22.9 10 50 150 Negativo

Muestra/0912 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031393 S.A. 8597154 18L0791303 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 912 3464 HP&T ELECTRIC 2017 22.9 5 35 90 Negativo

Muestra/0913 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030388 S.A. 8593046 18L0791136 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 913 04-052-9 ABB 2004 22.9 10 NO MUESTRA 140 Negativo

Muestra/0914 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031114 S.A. 8591786 18L0791848 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 914 113110901 PROMELSA 2010 22.9 5 45 135 Negativo

Muestra/0915 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031395 S.A. 8594349 18L0790978 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 915 1049 HP&T ELECTRIC 2017 22.9 5 35 90 Negativo

Muestra/0916 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031394 S.A. 8595269 18L0791525 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 916 2819 HP&T ELECTRIC 2017 22.9 5 35 90 Negativo

Muestra/0917 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031214 S.A. 8595134 18L0793068 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 917 660788 ITB 2018 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0918 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031213 S.A. 8595832 18L0792773 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 918 660934 ITB 2010 22.9 10 57 145 Negativo

Muestra/0919 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030395 S.A. 8595759 18L0794210 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 919 XA-1029A-026-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0920 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030392 S.A. 8595411 18L0794630 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 920 XA-1028A-115-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0921 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030394 S.A. 8595297 18L0794302 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 921 XA-1049A-142-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0922 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030393 S.A. 8594972 18L0794235 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 922 2615-06 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 45 105 Negativo

Muestra/0923 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031212 S.A. 8594803 18L0795428 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 923 660763 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0924 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030383 S.A. 8600855 18L0789049 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 924 XA-1029A-145-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0925 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030384 S.A. 8600403 18L0789418 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 925 XA-1025A-197-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0926 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030149 S.A. 8599421 18L0790829 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 926 20816 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0927 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030145 S.A. 8598863 18L0791802 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 927 20820 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0928 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030148 S.A. 8598152 18L0793287 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 928 20819 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/0929 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031209 S.A. 8598479 18L0793740 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 929 660919 ITB 2010 22.9 10 57 145 Negativo

Muestra/0930 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030989 S.A. 8598920 18L0795267 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 930 TR-2013-14305-01 EPLI S.A.C. 2016 22.9 15 Negativo

Muestra/0931 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031900 S.A. 8596518 18L0795731 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 931 TR-2006-04064-02 EPLI S.A.C. 2016 22.9 100 179 643 Negativo

Muestra/0932 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030151 S.A. 8596700 18L0795531 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 932 TR-2016-04065-01 EPLI S.A.C. 2016 22.9 160 231 839 Negativo

Muestra/0933 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030396 S.A. 8597731 18L0795542 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 933 XA-1029A-005-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0934 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030402 S.A. 8594296 18L0798474 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 934 XA-1029A-048-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0935 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031264 S.A. 8594950 18L0797864 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 935 1115-04 RESELEC E.I.R.L. 2011 22.9 125 140 580 Negativo

Muestra/0936 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030400 S.A. 8599024 18L0798949 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 936 S/N EPLI 22.9 37.5 Negativo

Muestra/0937 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031368 S.A. 8594074 18L0797199 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 937 TR2010-0770-01 EPLI S.A.C. 22.9 Negativo

Muestra/0938 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030399 S.A. 8594673 18L0797357 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 938 XA-1029A-210-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0939 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030397 S.A. 8595355 18L0796642 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 939 XA-1029A-05-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0940 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031219 S.A. 8596674 18L0798012 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 940 660765 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0941 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030398 S.A. 8596019 18L0797324 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 941 XA-1027A-A29-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0942 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030401 S.A. 8595317 18L0798324 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 942 XA-1029A-212-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0943 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030403 S.A. 8593538 18L0800959 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 943 XA-1029A-028-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0944 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030404 S.A. 8591763 18L0802995 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 944 XA-1029A-044-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0945 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030405 S.A. 8591229 18L0803186 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 945 XA-1026A-056-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0946 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030406 S.A. 8590795 18L0804244 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 946 XA-1027A-036-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0947 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031217 S.A. 8589343 18L0805829 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 947 660779 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0948 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030407 S.A. 8588863 18L0805763 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 948 XA-1029A-034-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0949 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030408 S.A. 8588265 18L0806354 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 949 XA-1027A-050-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0950 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031204 S.A. 8588768 18L0806290 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 950 XA-1027A-052-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0951 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031211 S.A. 8592405 18L0803513 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 951 660798 ITB 2010 22.9 115 Negativo

Muestra/0952 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030156 S.A. 8596281 18L0795984 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 952 TR-2016-04063-01 EPLI S.A.C. 2016 22.9 75 157 548 Negativo

Muestra/0953 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031097 S.A. 8590612 18L0802896 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 953 18978 FASETRON 2008 22.9 10 35 110 Negativo

Muestra/0954 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031220 S.A. 8590740 18L0803254 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 954 18998 FASETRON 2008 22.9 10 35 110 Negativo

Muestra/0955 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030921 S.A. 8590865 18L0805011 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 955 S1-113700 PROMELSA 2005 22.9 15 47 190 Negativo

Muestra/0956 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031203 S.A. 8584690 18L0804056 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 956 XA-1029A-103-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0957 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030409 S.A. 8587868 18L0807084 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 957 XA-1029A-102-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0958 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031205 S.A. 8587902 18L0807573 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 958 668778 ITB 2010 22.9 5 115 Negativo

Muestra/0959 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030410 S.A. 8586682 18L0807205 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 959 XA-1029A-121-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0960 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030412 S.A. 8585732 18L0807781 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 960 XA-1029A-019-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0961 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030414 S.A. 8585439 18L080306 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 961 XA-1029A-052-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0962 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031218 S.A. 8584997 18L0808266 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 962 660758 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0963 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030415 S.A. 8583850 18L0808902 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 963 XA-1028A-100-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0964 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030413 S.A. 8583450 18L080302 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 964 XA-1029A-052-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0965 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031215 S.A. 8583223 18L0808958 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 965 660788 ITB 2010 22.9 5 45 115 Negativo

Muestra/0966 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030420 S.A. 8581526 18L0809079 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 966 XA-1029A-066-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0967 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030419 S.A. 8581187 18L0809534 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 967 XA-1027A-052-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0968 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030417 S.A. 8581456 18L0809453 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 968 XA-1029A-164-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0969 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030416 S.A. 8580564 18L0808796 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 969 XA-1029A-057-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0970 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030418 S.A. 8581190 18L0809535 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 970 XA-1029A-164-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0971 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030422 S.A. 8580682 18L0809388 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 971 XA-1027A-02-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0972 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030423 S.A. 8580297 18L0809664 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 972 XA-1029A-145-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0973 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031312 S.A. 85788158 18L0810381 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 973 1421-10 RESELEC 2011 22.9 10 45 150 Negativo

Muestra/0974 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030421 S.A. 8580522 18L0809752 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 974 XA-1028A-179-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0975 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031192 S.A. 8578274 18L0811503 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 975 660770 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0976 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031967 S.A. 8578275 18L0810862 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 976 SIN PLACA SIN PLACA 22.9 50 Negativo

Muestra/0977 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0030424 S.A. 8578073 18L0811006 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 977 XA-1025A-053-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/0978 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031198 S.A. 8574758 18L0810099 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 978 660925 ITB 2010 22.9 10 57 145 Negativo

Muestra/0979 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031200 S.A. 8574858 18L0810215 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 979 660752 ITB 2010 22.9 10 57 145 Negativo

Muestra/0980 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031195 S.A. 8576697 18L0811322 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 980 668785 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0981 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031193 S.A. 8577937 18L0811874 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 981 660778 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0982 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031194 S.A. 8577230 18L0811794 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 982 660771 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0983 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031196 S.A. 8576359 18L0811866 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 983 560191 PROMELSA 2004 22.9 15 63 220 Negativo

Muestra/0984 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031197 S.A. 8575383 18L0811105 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 984 660789 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0985 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031199 S.A. 8573977 18L0811263 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 985 660769 ITB 2010 22.9 5 46 115 Negativo

Muestra/0986 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0031201 S.A. 8569302 18L0813635 En Servicio Yanatile/Calca/Cusco Yanatile Calca Cusco 986 660920 ITB 2010 22.9 10 57 145 Negativo
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Muestra/0987 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080694 S.A. 8555028 18L0822009 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 987 712632 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/0988 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080457 S.A. 8556823 18L0821489 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 988 XA-1027A-081-A TRAFO 2000 22.9 10 Negativo

Muestra/0989 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080458 S.A. 8556929 18L0821542 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 989 XA-1027A-23-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0990 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080459 S.A. 8556874 18L0821620 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 990 XA-1027A-047-A TRAFO 2000 22.9 15 87 204 Negativo

Muestra/0991 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080451 S.A. 8561815 18L0819244 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 991 XA-1028A-164-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0992 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080452 S.A. 856034 18L0817332 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 992 XA-1027A-028 TRAFO 2000 22.9 5 78 115 Negativo

Muestra/0993 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080454 S.A. 8557582 18L0819389 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 993 XA-1029A-06-A TRAFO 2000 22.9 25 98 240 Negativo

Muestra/0994 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080453 S.A. 8557347 18L0819185 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 994 XA-1026A-036-A TRAFO 2000 22.9 10 95 285 Negativo

Muestra/0995 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080455 S.A. 8555986 18L0819004 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 995 XA-1028A-165-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/0996 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080456 S.A. 8555200 18L0819336 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 996 XA-1028A-144-A TRAFO 2000 22.9 10 98 185 Negativo

Muestra/0997 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080450 S.A. 8552142 18L0818396 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 997 XA-1029A-156-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0998 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080448 S.A. 8542679 18L0816851 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 998 XA-1029A-0-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/0999 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080449 S.A. 8543145 18L0816312 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 999 XA-1028A-013-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1000 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080696 S.A. 8546382 18L0816589 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1000 XA-1027A-028-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1001 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080695 S.A. 8546348 18L0816451 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1001 712004 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1002 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080446 S.A. 8545162 18L0813204 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1002 XA-1028A-035-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1003 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080447 S.A. 8545911 18L0813708 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1003 XA-1027A-062-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1004 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8546186 18L0813890 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1004 504401-22 I&T ELECTRIC 2015 22.9 25 38 160 Negativo

Muestra/1005 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080443 S.A. 8547989 18L0817064 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1005 XA-1028A-032-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1006 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080444 S.A. 8548282 18L0818028 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1006 XA-1029A-081-A TRAFO 2000 22.9 5 83 176 Negativo

Muestra/1007 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080445 S.A. 8548468 18L0818856 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1007 XA-1029A TRAFO 2000 22.9 5 83 176 Negativo

Muestra/1008 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080689 S.A. 8547923 19L0178046 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1008 712667 ITB 2010 22.9 10 42 130 Negativo

Muestra/1009 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080687 S.A. 8547764 198L0175696 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1009 711989 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1010 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080688 S.A. 8546037 19L0176401 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1010 711925 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1011 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080692 S.A. 8551700 19L0177477 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1011 712000 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1012 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080690 S.A. 8550752 19L0176885 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1012 711942 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1013 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080691 S.A. 8550115 19L0176217 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1013 711940 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1014 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080440 S.A. 8548452 18L0824133 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1014 XA-1028A-032-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1015 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080441 S.A. 8549593 18L0820510 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1015 XA-1029A-05-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/1016 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080442 S.A. 8549419 18L0820448 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1016 XA-1025A-044-A TRAFO 2000 22.9 40 95 285 Negativo

Muestra/1017 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080712 S.A. 8541901 18L0821619 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1017 711961 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1018 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080437 S.A. 8542835 18L0821848 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1018 XA-1029A-206-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/1019 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080438 S.A. 8543751 18L0821986 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1019 XA-1028A-092-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1020 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080439 S.A. 8544130 18L0821992 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1020 XA-1029A-159-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/1021 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080436 S.A. 8544414 18L0824678 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1021 XA-1029A-0-22-A TRAFO 2000 22.9 10 83 185 Negativo

Muestra/1022 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080435 S.A. 8543224 18L0824741 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1022 XA-1029A-129-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/1023 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080693 S.A. 8544143 19L0175986 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1023 711988 ITB 2010 22.9 5 29 95 Negativo

Muestra/1024 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080434 S.A. 8541416 19L0179236 En Servicio Lares/Calca/Cusco Lares Calca Cusco 1024 XA-1028A-027-A TRAFO 2000 22.9 5 78 170 Negativo

Muestra/1025 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070429 S.A. 8513760 18L0803988 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1025 552-07 RESELEC 2009 22.9 25 90 270 Negativo

Muestra/1026 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070218 S.A. 8513736 18L0803937 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1026 505118 ELKO PERUANA 22.9 10 120 Negativo

Muestra/1027 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070383 S.A. 8513690 180L803913 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1027 R478-10 RESELEC 2017 22.9 15 76 235 Negativo

Muestra/1028 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070013 S.A. 8515043 18L0802284 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1028 2646-10 RESELEC 20147 22.9 50 138 440 Negativo

Muestra/1029 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070038 S.A. 8513273 18L0800660 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1029 17351 BROWN BOVERI 1986 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1030 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070039 S.A. 8512924 18L0800269 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1030 3166 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1031 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070662 S.A. 8512865 18L0799884 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1031 3165 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1032 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070209 S.A. 8512286 18L0798720 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1032 1407 FABEM 1988 22.9 100 210 750 Negativo

Muestra/1033 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8511705 18L0798858 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1033 161045T2 DELCROSA 1993 22.9 50 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/1034 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8510959 18L0797378 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1034 L-16195 BROWN BOVERI 1983 22.9 100 222 572 Negativo

Muestra/1035 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070422 S.A. 8512183 18L0796552 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1035 17754 FASETRON 2007 22.9 15 45 160 Negativo

Muestra/1036 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070488 S.A. 8511688 18L0796438 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1036 3343-08 MENAUTT ELECTRIC 2012 22.9 200 250 900 Negativo

Muestra/1037 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070019 S.A. 8510719 18L0797094 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1037 16191 BROWN BOVERI 22.9 Negativo

Muestra/1038 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070489 S.A. 8510868 18L0796829 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1038 TR-2006-0652-04 EPLI 2006 22.9 25 101 390 Negativo

Muestra/1039 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070387 S.A. 8510968 18L0796616 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1039 00-0-26-532 OPERANDINA 22.9 Negativo

Muestra/1040 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070136 S.A. 8510018 18L0798003 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1040 23478 ABB 22.9 Negativo

Muestra/1041 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070042 S.A. 8508513 18L0798906 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1041 L-17525 BROWN BOVERI 1986 22.9 80 220 700 Negativo

Muestra/1042 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8509048 18L0800935 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1042 768 HH 1993 22.9 25 110 290 Negativo

Muestra/1043 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070102 S.A. 8510337 18L0800945 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1043 630256 ELKO PROMELSA 22.9 25 NO MUESTRA NO MUESTRA Negativo

Muestra/1044 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070156 S.A. 8511277 18L0802736 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1044 3164 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1045 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8511027 18L0803230 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1045 L-2419 ABB O SE APREC 22.9 Negativo

Muestra/1046 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED-I S.A. 8509954 18L0802504 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1046 146614T1 DELCROSA 2013 22.9 250 282 1040 Negativo

Muestra/1047 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED-II S.A. 8509957 18L0802507 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1047 146414-T1 ELECTROMECANICA 22.9 130 394 950 Negativo

Muestra/1048 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador N° SED S.A. 8510708 18L0803302 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1048 136196T2 DELCROSA 22.9 100 NO MUESTRA 730 Negativo

Muestra/1049 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080067 S.A. 8516422 19L0182445 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1049 105779T1 DELCROSA 22.9 50 Negativo

Muestra/1050 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080066 S.A. 8515080 19L0181780 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1050 TR2006-0652-02 EPLI 2006 22.9 25 101 300 Negativo

Muestra/1051 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080065 S.A. 8514442 19L0184136 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1051 160934T1 DELCROSA 1992 22.9 50 Negativo

Muestra/1052 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080502 S.A. 8512465 19L0187461 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1052 TR2006 EPLI S 2006 22.9 50 74 212 Negativo

Muestra/1053 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080550 S.A. 8512459 19L0187470 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1053 57285-01 I&T ELECTRIC 2006 22.9 37.5 90 300 Negativo

Muestra/1054 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080473 S.A. 8512544 19L0187455 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1054 SIN PLACA SIN PLACA 22.9 Negativo

Muestra/1055 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080064 S.A. 8512235 19L0185789 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1055 TR-2005-0155-1 EPLI S.A.C. 2005 22.9 25 110 290 Negativo

Muestra/1056 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080063 S.A. 8511371 19L0186122 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1056 5163223 TROMBERG 22.9 50 105 335 Negativo

Muestra/1057 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080856 S.A. 8510410 19L0185808 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1057 1942-10 RESELEC 2014 22.9 50 105 380 Negativo

Muestra/1058 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080857 S.A. 8510109 19L0185666 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1058 1940-10 RESELEC 2014 22.9 37.5 98 340 Negativo

Muestra/1059 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010397 S.A. 8509774 19L0183698 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1059 160932T1 DELCROSA 1992 22.9 37.5 365 Negativo

Muestra/1060 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0011114 S.A. 8509096 19L0183783 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1060 111187703 PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/1061 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010924 S.A. 8508901 19L0184052 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1061 111168601 PROMELSA 2011 22.9 75 100 410 Negativo

Muestra/1062 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080713 S.A. 8509382 19L0185976 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1062 1976 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 15 80 130 Negativo

Muestra/1063 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080062 S.A. 8510634 19L0187256 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1063 5163232 STROMBERG 22.9 100 125 505 Negativo

Muestra/1064 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080069 S.A. 8509480 19L0186744 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1064 T3-2014-0258 TESLA PERU 2014 22.9 50 90 420 Negativo

Muestra/1065 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080072 S.A. 8508837 19L0185053 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1065 L-19209 ABB 1992 22.9 25 135 390 Negativo

Muestra/1066 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080071 S.A. 8507376 19L0187994 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1066 L-123673 BROWN BOVERI 1979 22.9 95 240 Negativo

Muestra/1067 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080070 S.A. 8508392 19L0187191 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1067 L-16227 ABB 1992 22.9 37.5 145 495 Negativo

Muestra/1068 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080060 S.A. 8508883 19L0190504 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1068 574 ELECTRO VOLTIO 1992 22.9 25 98 280 Negativo

Muestra/1069 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080769 S.A. 8509403 19L0187930 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1069 220483 FASETRON 2012 22.9 25 40 165 Negativo

Muestra/1070 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080068 S.A. 8509489 19L0187701 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1070 L-19203 BROWN BOVERI 22.9 Negativo

Muestra/1071 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080755 S.A. 8509446 19L0187041 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1071 200272 FASETRON 2010 22.9 25 66 210 Negativo

Muestra/1072 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080059 S.A. 8510369 19L0189699 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1072 L-190315-13 ABB 1999 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/1073 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080789 S.A. 8510671 19L0188504 En Servicio Taray/Calca/Cusco Taray Calca Cusco 1073 111187702  PROMELSA 2011 22.9 50 NO MUESTRA 320 Negativo

Muestra/1074 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080081 S.A. 8512801 19L0192536 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1074 1448 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1075 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080073 S.A. 8514386 19L0190887 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1075 138697T7 DELCROSA 1996 22.9 100 Negativo

Muestra/1076 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080937 S.A. 8514507 19L0190614 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1076 5101-01 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 75 290 850 Negativo

Muestra/1077 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080530 S.A. 8514548 19L0189958 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1077 T6-2004-4005-01 EPLI S.A.C. 2004 22.9 25 88 230 Negativo

Muestra/1078 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080055 S.A. 8514621 19L0189330 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1078 SIN PLACA SIN PLACA 22.9 Negativo

Muestra/1079 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080974 S.A. 8514762 19L0188877 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1079 L-190315-2 ABB 1999 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/1080 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080714 S.A. 8515020 19L0188171 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1080 1478 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1081 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080763 S.A. 8514347 19L0190554 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1081 1047-11 RESELEC 2010 22.9 15 90 285 Negativo

Muestra/1082 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080080 S.A. 8514219 19L0191190 En Servicio Pisac/Calca/Cusco Pisac Calca Cusco 1082 5163226 STROMBERG O SE APREC 22.9 100 125 505 Negativo

Muestra/1083 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080558 S.A. 8519625 19L0189604 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1083 792-09 RESELEC 2008 22.9 25 85 220 Negativo

Muestra/1084 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080878 S.A. 8518439 19L0189513 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1084 504852-02 HP&T ELECTRIC 2015 22.9 5 16 80 Negativo

Muestra/1085 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080877 S.A. 8519009 19L0188630 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1085 504852-02 I&T ELECTRIC 2015 22.9 5 16 80 Negativo



ITEM EMPRESA 

ACTIVIDAD 
(GENERACION, 
TRANSMICION, 
DISTRIBUCION)

Equipo Electrico 
Transformador, 
Condensador

Codigo de 
Sub-Estacion

Tipo de 
Sub-

Estacion 
(Aerea o 
Caseta)

Norte Este

Estado 
ctual 

(Mantenimi
ento, 

Servicio, 
Reserva o 
Reciduo)

Ubicación del Equipo Distrito Provincia
Departament

o
Codigo de 

Muestra
Nro. Serie Marca de Equipo

Año de 
Fabrica

cion
Tension (KV)

Potenc
ia 

(KVA)

Peso Aceite (l, 
kg, gl, lb)

Peso Total (Kg.)
Presencia de PCB 
mayor a 50 ppm 

(resultado)
LABORATORIO 
QUE HIZO EL 

ANALISIS

Sumatoria 
de  

Aroclores 
mg/kg

Muestra/1086 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080879 S.A. 8518982 19L0188234 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1086 504852-01 I&T ELECTRIC 2015 22.9 5 16 80 Negativo

Muestra/1087 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080876 S.A. 8519305 19L0188268 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1087 504852-03 I&T ELECTRIC 2015 22.9 5 16 80 Negativo

Muestra/1088 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080042 S.A. 8518464 19L0186874 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1088 2205162 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/1089 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080038 S.A. 8518131 19L0183105 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1089 TR 2016 -09038-01 EPLI S.A.C. 2016 22.9 25 87 278 Negativo

Muestra/1090 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080039 S.A. 8517932 19L0185420 En Servicio Coya/Calca/Cusco Coya Calca Cusco 1090 140751T12 DELCROSA 22.9 Negativo

Muestra/1091 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080640 S.A. 8529047 19L0191073 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1091 1330-02 RESELEC 2011 22.9 25 85 220 Negativo

Muestra/1092 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080642 S.A. 8529164 19L0190476 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1092 15321 HP&T ELECTRIC ACA BORRO 22.9 ACA BORRPLACA BORROSAPLACA BORROSA Negativo

Muestra/1093 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080641 S.A. 8527072 19L0190385 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1093 8114-02 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/1094 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080639 S.A. 8527931 19L0188667 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1094 1327-22 RESELEC 2011 22.9 15 55 170 Negativo

Muestra/1095 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080036 S.A. 8526356 19L0188128 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1095 20948 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1096 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080037 S.A. 8526517 19L0187936 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1096 20947 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1097 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080034 S.A. 8523289 19L0189179 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1097 136618 ABB 1994 22.9 ACA BORRPLACA BORROSAPLACA BORROSA Negativo

Muestra/1098 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080033 S.A. 8523705 19L0189079 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1098 L-20946 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1099 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070175 S.A. 8504511 18L0765086 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1099 630257   ELKO PERUANA 1998 #N/A 25 95 260 Negativo

Muestra/1100 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070176 S.A. 8504022 18L0764277 En Servicio Auquiorco/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1100 XA-1029A-153A TRAFO OBS. 22.9 OBS. OBS. OBS. Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1101 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070177 S.A. 8504245 18L0762494 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1101 XA-1026A041-A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1102 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070361 S.A. 8504586 18L0762004 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1102 S1-113386 PROMELSA 2005 22.9 25 63 255 Negativo

Muestra/1103 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070362 S.A. 8505058 18L0761370 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1103 S1-113387 PROMELSA 2005 22.9 5 39 110 Negativo

Muestra/1104 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070303 S.A. 8508339 18L0755355 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1104 147541-T76 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1105 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070192 S.A. 8505992 18L0758370 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1105 560161 ELKO PERUANA 1998 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/1106 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070191 S.A. 8508968 18L0759984 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1106 147649-T85 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1107 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070464 S.A. 8507190 18L0775105 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1107 0097 ABB 2006 22.9 25 OBS. 230 Negativo

Muestra/1108 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070295 S.A. 8507822 18L0775828 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1108 111187816 PROMELSA 2012 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1109 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070119 S.A. 8508251 18L0776630 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1109 1354381-T DELCROSA 1995 22.9 100 OBS. 750 Negativo

Muestra/1110 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070189 S.A. 8509176 18L0763134 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1110 XA-1029A120-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1111 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070186 S.A. 8509174 18L0764531 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1111 560154 ELKO PERUANA 1998 22.9 50 85 240 Negativo

Muestra/1112 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070188 S.A. 8507342 18L0763201 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1112 560153 ELKO PERUANA 1995 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/1113 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070187 S.A. 8507416 18L0764082 En Servicio Rampacc 1/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1113 630258 ELKO PERUANA 1998 22.9 25 95 280 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1114 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070182 S.A. 8506530 18L0763538 En Servicio Tillca 2/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1114 XA-1027A045-A TRAFO 2000 22.9 15 129 204 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1115 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070181 S.A. 8506890 18L0764773 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1115 T-21725 ELECTRIC POWER 2002 22.9 25 75 240 Negativo

Muestra/1116 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SIN CODIGO S.A. 8508503 18L0765271 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1116 113135812 PROMELSA 2014 22.9 10 48 170 Negativo

Muestra/1117 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070183 S.A. 8507931 18L0764813 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1117 KC4448 RYMEL 2006 22.9 15 30 130 Negativo

Muestra/1118 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070180 S.A. 8506540 18L0766256 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1118 560151 ELKO PERUANA 1998 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/1119 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070178 S.A. 8505692 18L0766718 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1119 560149 ELKO PERUANA 1998 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/1120 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070179 S.A. 8506439 18L0767182 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1120 SIN PLACA SIN PLACA OBS. 22.9 OBS. OBS. OBS. Negativo

Muestra/1121 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070290 S.A. 8509218 18L0767394 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1121 XA-1029A154-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1122 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070698 S.A. 8508251 18L0767818 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1122 5548-06 MENAUTT ELECTRIC 2016 22.9 100 175 650 Negativo

Muestra/1123 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070671 S.A. 8505286 18L0767328 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1123 506152-01 I&T ELECTRIC 2017 22.9 50 170 470 Negativo

Muestra/1124 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070121 S.A. 8505362 18L0767511 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1124 21833 ABB 1995 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1125 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070302 S.A. 8506199 18L0768439 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1125 XA-1029A104-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1126 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070605 S.A. 8505074 18L0767853 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1126 2643 HP&T ELECTRIC 2015 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/1127 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070173 S.A. 8504986 18L0767662 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1127 111187822 PROMELSA 2012 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1128 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070120 S.A. 8504949 18L0767394 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1128 103402 MEGA 1997 22.9 75 95 418 Negativo

Muestra/1129 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070485 S.A. 8504646 18L0767575 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1129 111272319 ELKO PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1130 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070174 S.A. 8502825 18L0767231 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1130 136975 ABB 1995 22.9 25 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1131 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070450 S.A. 8501833 18L0768230 En Servicio Mollepata/Anta/Cusco Mollepata Anta Cusco 1131 474 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 15 45 135 Negativo

Muestra/1132 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070449 S.A. 8502283 18L0768963 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1132 XA-1028A069-A TRAFO 2000 22.9 10 60 186 Negativo

Muestra/1133 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070381 S.A. 8505433 18L0770831 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1133 0083 ELECTRO VOLTIO 2005 22.9 25 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1134 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070215 S.A. 8505457 18L0770697 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1134 630236 ELKO PERUANA 1997 22.9 25 131 290 Negativo

Muestra/1135 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070612 S.A. 8510844 18L0769211 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1135 260239 FASETRON 2016 22.9 10 35 110 Negativo

Muestra/1136 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070289 S.A. 8510476 18L0769431 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1136 XA-1029A079-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1137 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070613 S.A. 8509286 18L0769841 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1137 260240 FASETRON 2016 22.9 10 35 110 Negativo

Muestra/1138 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070288 S.A. 8510146 18L0770626 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1138 XA-1029A208-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1139 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070287 S.A. 8509617 18L0771016 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1139 1965-09 MENAUTT ELECTRIC 2009 22.9 15 52 150 Negativo

Muestra/1140 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070286 S.A. 8510061 18L0772851 En Servicio Collpacata/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1140 630253 ELKO PERUANA S.A. 1998 22.9 25 95 280 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1141 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070436 S.A. 8508720 18L0771774 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1141 113106301 PROMELSA 2010 22.9 5 38 110 Negativo

Muestra/1142 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070439 S.A. 8507952 18L0770654 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1142 113103502 PROMELSA 2009 22.9 15 55 185 Negativo

Muestra/1143 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070216 S.A. 8507985 18L0769755 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1143 TR-2010-04-034-01 EPLI 2010 22.9 50 121 444 Negativo

Muestra/1144 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070305 S.A. 8506698 18L0770267 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1144 XA-1029A098-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1145 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070304 S.A. 8506028 18L0770220 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1145 147652-T44 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1146 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070285 S.A. 8510840 18L0774136 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1146 XA-1027A054-A TRAFO 2000 22.9 15 60 204 Negativo

Muestra/1147 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070284 S.A. 8510778 18L0775629 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1147 XA-1029A202-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1148 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070428 S.A. 8509770 18L0776110 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1148 17734 FASETRON 2007 22.9 15 45 145 Negativo

Muestra/1149 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070592 S.A. 8509256 18L0776132 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1149 T1-2014-0249 TESLA PERU 2014 22.9 10 49 140 Negativo

Muestra/1150 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070480 S.A. 8509144 18L0776044 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1150 R368-06 RESELEC 2015 22.9 10 45 145 Negativo

Muestra/1151 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070283 S.A. 8510655 18L0776659 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1151 XA-1029A029-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1152 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070456 S.A. 8514858 18L0777136 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1152 1277 H&P INDUSTRIAL 2010 22.9 15 60 230 Negativo

Muestra/1153 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070282 S.A. 8513028 18L0776762 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1153 XA-1027A024-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1154 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070697 S.A. 8512074 18L0776834 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1154 5581-08 MENAUTT ELECTRIC 2016 22.9 10 46 120 Negativo

Muestra/1155 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070670 S.A. 8510477 18L0777220 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1155 506151-03 I&T ELECTRIC 2017 22.9 25 75 370 Negativo

Muestra/1156 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070300 S.A. 8500558 18L0773971 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1156 XA-1027A015-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1157 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070457 S.A. 8503332 18L0773027 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1157 147652-T41 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1158 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070299 S.A. 8504359 18L0773631 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1158 XA-1027A049-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1159 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070417 S.A. 8505890 18L0772977 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1159 560156 ELKO PERUANA 1998 22.9 15 85 240 Negativo

Muestra/1160 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070438 S.A. 8507223 18L0777648 En Servicio Cruzpata/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1160 113106601 PROMELSA 2010 22.9 5 38 110 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1161 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070277 S.A. 8506289 18L0779154 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1161 XA-1029A042-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1162 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070296 S.A. 8507662 18L0776044 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1162 XA-1029A216-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1163 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070549 S.A. 8508572 18L0776917 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1163 4094-05 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 50 120 350 Negativo

Muestra/1164 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070437 S.A. 8508094 18L0777996 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1164 113103305 PROMELSA 2009 22.9 10 48 155 Negativo

Muestra/1165 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070293 S.A. 8508725 18L0778200 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1165 XA-1029A169-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1166 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070608 S.A. 8509143 18L0779597 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1166 113131401 PROMELSA 2013 22.9 15 45 170 Negativo

Muestra/1167 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070294 S.A. 8508754 18L0779463 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1167 XA-1029A135-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1168 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070105 S.A. 8510192 18L0778825 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1168 L21042 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1169 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070384 S.A. 8508467 18L0776740 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1169 11353 HH 1995 22.9 50 155 525 Negativo

Muestra/1170 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070118 S.A. 8508859 18L0777214 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1170 111168503 PROMELSA 2011 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1171 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070419 S.A. 8510485 18L0778906 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1171 142948T1 DELCROSA 2006 22.9 50 95 376 Negativo

Muestra/1172 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070106 S.A. 8509565 18L0777630 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1172 21024 ABB 1994 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1173 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070669 S.A. 8510037 18L0777694 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1173 506151-02 I&T ELECTRIC 2017 22.9 25 75 370 Negativo

Muestra/1174 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070281 S.A. 8511613 18L0778465 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1174 XA-1027A044-A TRAFO 2000 22.9 10 75 204 Negativo

Muestra/1175 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070280 S.A. 8511653 18L0779000 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1175 XA-1027A027-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1176 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070087 S.A. 8511651 18L0779882 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1176 TR-2006-0653-05 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/1177 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070639 S.A. 8510625 18L0779751 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1177 111272310 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1178 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070638 S.A. 8510653 18L0779978 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1178 T3-2014-0230 TESLA PERU 2014 22.9 25 91 250 Negativo

Muestra/1179 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070291 S.A. 8509501 18L0780969 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1179 XA-1028A088-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1180 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070497 S.A. 8510014 18L0780653 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1180 113133801  PROMELSA 2014 22.9 15 43 198 Negativo

Muestra/1181 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070086 S.A. 8510393 18L0780403 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1181 S1-1131590  PROMELSA 2008 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/1182 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070085 S.A. 8511284 18L0780825 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1182 XA-1028A111-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1183 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070084 S.A. 8512310 18L0781319 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1183 138697T4 HP&T ELECTRIC 1986 22.9 100 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1185 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070416 S.A. 8509677 18L0782174 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1185 147541-T17 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo
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Muestra/1186 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070081 S.A. 8510676 18L0782390 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1186 21714 ABB 1995 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1187 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070082 S.A. 8511600 18L0782697 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1187 111187504 PROMELSA 2011 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/1188 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070551 S.A. 8511733 18L0784306 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1188 4198-08 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 250 350 980 Negativo

Muestra/1189 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070226 S.A. 8513059 18L0784149 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1189 XA-1028A047-A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1190 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070225 S.A. 8513350 18L0783730 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1190 XA-1027A058-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1191 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070276 S.A. 8505822 18L0782002 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1191 S1-1131604 PROMELSA 2008 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/1192 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070684 S.A. 8505191 18L0783215 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1192 160117 AMV 2016 22.9 15 40 130 Negativo

Muestra/1193 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070278 S.A. 8500330 18L0780706 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1193 TR-2005-0136-04 EPLI S.A.C. 2005 22.9 15 150 280 Negativo

Muestra/1194 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070279 S.A. 8500148 18L0783411 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1194 147649-T55 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1195 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070274 S.A. 8504586 18L0784367 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1195 XA-1028A151-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1196 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070275 S.A. 8505177 18L0783402 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1196 XA-1027A-051-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1197 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070273 S.A. 8507717 18L0785000 En Servicio Limatambo/Anta/Cusco Limatambo Anta Cusco 1197 147657-T21 DELCROSA 2017 22.9 37.5 62 208 Negativo

Muestra/1198 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070346 S.A. 8507788 18L0787328 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1198 113143301 PROMELSA 2016 22.9 15 46 155 Negativo

Muestra/1199 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070634 S.A. 8507921 18L0787791 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1199 113143302 PROMELSA 2016 22.9 15 46 155 Negativo

Muestra/1200 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070633 S.A. 8508138 18L0787688 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1200 113143303 PROMELSA 2016 22.9 15 46 155 Negativo

Muestra/1201 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070347 S.A. 8507818 18L0788551 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1201 113143304 PROMELSA 2016 22.9 15 46 155 Negativo

Muestra/1202 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070630 S.A. 8509601 18L0788653 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1202 TR2014-11073-04 EPLI S.A.C. OBS. 22.9 160 244 927 Negativo

Muestra/1203 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070581 S.A. 8509482 18L0789076 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1203 T3-2014-0244 TESLA PERU 2014 22.9 400 116 1350 Negativo

Muestra/1204 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070080 S.A. 8509861 18L0788689 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1204 111272301 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1205 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070629 S.A. 8509987 18L0788818 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1205 111272303 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1206 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070440 S.A. 8510404 18L0788238 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1206 099611 ITAIPU 2008 22.9 10 40 134 Negativo

Muestra/1207 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070623 S.A. 8510677 18L0787360 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1207 111272327 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1208 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070137 S.A. 8510217 18L0787066 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1208 111272328 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1209 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070138 S.A. 8510670 18L0786617 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1209 111272325 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1210 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070622 S.A. 8510356 18L0786574 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1210 111272314 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1211 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070624 S.A. 8510187 18L0785722 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1211 111272321 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1212 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070625 S.A. 8509628 18L0786034 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1212 111272401 PROMELSA 2016 22.9 25 77 270 Negativo

Muestra/1213 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070222 S.A. 8509718 18L0785313 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1213 111272311 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1214 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070481 S.A. 8510250 18L0786245 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1214 3140 H&P INDUSTRIAL 2010 22.9 15 80 320 Negativo

Muestra/1215 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070534 S.A. 8496210 18L0787378 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1215 147649-T18 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1216 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070538 S.A. 8493193 18L0790142 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1216 170 TESLA PERU 2013 22.9 10 14 145 Negativo

Muestra/1217 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070537 S.A. 8494003 18L0789788 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1217 168 TESLA PERU 2013 22.9 10 14 145 Negativo

Muestra/1218 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070536 S.A. 8495753 18L0789749 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1218 2225 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 5 35 95 Negativo

Muestra/1219 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070615 S.A. 8487846 18L0786221 En Servicio  Localidad Ivin/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1219 147652-T13 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Falso Positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1220 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070535 S.A. 8495170 18L0788460 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1220 167 TESLA PERU 2013 22.9 10 14 145 Negativo

Muestra/1221 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070339 S.A. 8496970 18L0788473 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1221 XA-1027A059-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1222 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070540 S.A. 8499565 18L0791903 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1222 162 TESLA PERU 2013 22.9 10 14 145 Negativo

Muestra/1223 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070377 S.A. 8507279 18L0792649 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1223 6330232 DELCROSA 1998 22.9 OBS. OBS. OBS. Negativo

Muestra/1224 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070076 S.A. 8507857 18L0791930 En Servicio Ccacahuara S.E. 2/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1224 5187246 STROMBERG 1990 22.9 50 105 360 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1225 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070027 S.A. 8508101 18L0792440 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1225 111272315 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1226 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070628 S.A. 8508301 18L0791609 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1226 111272324 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1227 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070075 S.A. 8508599 18L0792089 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1227 111272402 PROMELSA 2016 22.9 25 77 270 Negativo

Muestra/1228 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070378 S.A. 8508890 18L0793134 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1228 S1-1131588 ELKO PROMELSA 2008 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/1229 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070618 S.A. 8509541 18L0792310 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1229 111272317 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1230 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070619 S.A. 8509935 18L0792272 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1230 111272302 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1231 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070059 S.A. 8510703 18L0792402 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1231 2010030257 RYMEL 2010 22.9 50 167 450 Negativo

Muestra/1232 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070616 S.A. 8510701 18L0793192 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1232 111272312 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1233 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070058 S.A. 8510935 18L0793424 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1233 111272305 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1234 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070636 S.A. 8510675 18L0793665 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1234 111272306 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1235 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070057 S.A. 8510531 18L0793391 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1235 111272404 PROMELSA 2016 22.9 25 77 270 Negativo

Muestra/1236 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070703 S.A. 8514279 18L0789277 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1236 T3-2015-0270 TESLA PERU 2015 22.9 100 53 710 Negativo

Muestra/1237 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070637 S.A. 8513503 18L0790306 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1237 3742 HP&T ELECTRIC S.A.C 2018 22.9 25 50 198 Negativo

Muestra/1238 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070635 S.A. 8512684 18L0786376 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1238 111272316 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1239 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070230 S.A. 8512417 18L0787148 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1239 111272307 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1240 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070365 S.A. 8512367 18L0786713 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1240 2325 FIRST TRAFO 2016 22.9 250 250 900 Negativo

Muestra/1241 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070078 S.A. 8512033 18L0788779 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1241 TR2014-11055-02 EPLI 2015 22.9 25 112 365 Negativo

Muestra/1242 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070379 S.A. 8512072 18L0789759 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1242 840-11 RESELEC 2008 22.9 15 55 172 Negativo

Muestra/1243 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070632 S.A. 8511700 18L0790308 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1243 111272309 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1244 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070077 S.A. 8511591 18L0790488 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1244 111272403 PROMELSA 2016 22.9 25 77 270 Negativo

Muestra/1245 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070079 S.A. 8510817 18L0789818 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1245 TR-2006-0653-15 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/1246 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070221 S.A. 8509880 18L0790864 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1246 KC4473 RYMEL 2006 22.9 15 30 130 Negativo

Muestra/1247 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070220 S.A. 8510838 18L0792012 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1247 111187801 PROMELSA 2012 22.9 50 158 345 Negativo

Muestra/1248 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070442 S.A. 8511311 18L0791513 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1248 113108701 PROMELSA 2010 22.9 10 55 160 Negativo

Muestra/1249 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070617 S.A. 8510098 18L0793670 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1249 111272308 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1250 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070054 S.A. 8509151 18L0794358 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1250 111272313 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1251 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070621 S.A. 8508718 18L0794729 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1251 111272320 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1252 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070055 S.A. 8508279 18L0794534 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1252 111272322 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1253 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070626 S.A. 8507720 18L0794516 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1253 111272304 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1254 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070620 S.A. 8507901 18L0794064 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1254 111272326 PROMELSA 2016 22.9 15 75 250 Negativo

Muestra/1255 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070056 S.A. 8508356 18L0795117 En Servicio Ancahuasi/Anta/Cusco Ancahuasi Anta Cusco 1255 111187807 PROMELSA 2012 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1256 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070498 S.A. 8506122 18L0804020 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1256 163 TESLA PERU 2013 22.9 50 30 441 Negativo

Muestra/1257 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070205 S.A. 8506293 18L0805664 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1257 ET-171 ELECSUR 1987 22.9 15 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1258 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070204 S.A. 8506999 18L0805885 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1258 1589 FABEM 1987 22.9 25 80 350 Negativo

Muestra/1259 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070024 S.A. 8506774 18L0806517 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1259 5163212 STROMBERG OBS. 22.9 30 100 285 Negativo

Muestra/1260 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070447 S.A. 8506957 18L0806237 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1260 483 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 25 80 230 Negativo

Muestra/1261 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070023 S.A. 8507466 18L0806778 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1261 TR2014-11066-01 EPLI S.A.C. 2015 22.9 100 142 565 Negativo

Muestra/1262 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070022 S.A. 8507723 18L0807853 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1262 5163223 STROMBERG OBS. 22.9 100 125 505 Negativo

Muestra/1263 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070455 S.A. 8508301 18L0807525 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1263 484 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1264 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070683 S.A. 8508896 18L0808646 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1264 120787T DELCROSA 1981 22.9 50 OBS. 500 Negativo

Muestra/1265 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070021 S.A. 8509085 18L0808754 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1265 126780T DELCROSA 1986 22.9 50 OBS. 425 Negativo

Muestra/1266 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070072 S.A. 8509016 18L0808083 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1266 117678T1 DELCROSA 1979 22.9 25 OBS. 300 Negativo

Muestra/1267 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070446 S.A. 8509344 18L0808285 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1267 487 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1268 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070545 S.A. 8500394 18L0795684 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1268 174 TESLA PERU 2013 22.9 5 12 120 Negativo

Muestra/1269 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070424 S.A. 8449191 18L0796346 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1269 17880 FASETRON 2007 22.9 10 OBS. 100 Negativo

Muestra/1270 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070425 S.A. 8498304 18L0796433 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1270 17399 FASETRON 2007 22.9 10 40 110 Negativo

Muestra/1271 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070544 S.A. 8499634 18L0797923 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1271 175 TESLA PERU 2013 22.9 5 12 120 Negativo

Muestra/1272 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070338 S.A. 8497642 18L0797775 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1272 XA-1027A009-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1273 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070337 S.A. 8497066 18L0798884 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1273 XA-1028A119-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1274 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070673 S.A. 8499270 18L0804527 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1274 3405 HP&T ELECTRIC 2017 22.9 25 55 190 Negativo

Muestra/1275 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070047 S.A. 8499756 18L0806306 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1275 S1-113093 PROMELSA OBS. 22.9 10 50 138 Negativo

Muestra/1276 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070046 S.A. 8500224 18L0805073 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1276 KC4451 RYMEL 2006 22.9 15 30 130 Negativo

Muestra/1277 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070584 S.A. 8504141 18L0803209 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1277 S141282 SANBIAN 2014 22.9 100 180 650 Negativo

Muestra/1278 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070044 S.A. 8505022 18L0803217 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1278 S141281 SANBIAN 2014 22.9 100 180 650 Negativo

Muestra/1279 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070048 S.A. 8505039 18L0801988 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1279 1787 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 OBS. 305 Negativo

Muestra/1280 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070171 S.A. 8507656 18L0797823 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1280 TR-2006-0653-24 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/1281 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070658 S.A. 8508091 18L0797326 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1281 111282404 PROMELSA 2016 22.9 50 90 375 Negativo

Muestra/1282 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070053 S.A. 8506768 18L0796867 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1282 111187508 PROMELSA 2011 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/1283 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070052 S.A. 8506606 18L0797748 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1283 161998T20 DELCROSA 2000 22.9 50 114 341 Negativo

Muestra/1284 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070051 S.A. 8506302 18L0797938 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1284 111187502 PROMELSA 2011 22.9 25 75 260 Negativo
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Muestra/1285 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070663 S.A. 8506098 18L0798368 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1285 3176 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 37.5 80 300 Negativo

Muestra/1286 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070214 S.A. 8507048 18L0798750 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1286 1587 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 190 Negativo

Muestra/1287 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070170 S.A. 8506639 18L0799960 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1287 KC4459 RYMEL 2006 22.9 15 35 135 Negativo

Muestra/1288 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070050 S.A. 8506268 18L0800894 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1288 T6-2004-1007-07 EPLI S.A.C. 2004 22.9 25 136 OBS. Negativo

Muestra/1289 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070157 S.A. 8506237 18L0801387 En Servicio Licenciados/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1289 TR-2006-0653-20 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1290 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070049 S.A. 8505981 18L0801650 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1290 103442 MEGA 1997 22.9 75 85 418 Negativo

Muestra/1291 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070104 S.A. 8506039 18L0802841 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1291 TR-2006-0653-10 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 128 441 Negativo

Muestra/1292 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070695 S.A. 8506646 18L0803410 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1292 00126 ECTRICIDAD INDUSTRIAL APLICA 2018 22.9 50 155 350 Negativo

Muestra/1293 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070026 S.A. 8505920 18L0804061 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1293 5163230 STROMBERG OBS. 22.9 100 125 505 Negativo

Muestra/1294 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070367 S.A. 8508718 18L0802663 En Servicio Zurite/Anta/Cusco Zurite Anta Cusco 1294 S1-409108 SANBIAN 2014 22.9 100 90 480 Negativo

Muestra/1295 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070495 S.A. 8507716 18L0803320 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1295 113133901  PROMELSA 2014 22.9 25 55 252 Negativo

Muestra/1296 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070011 S.A. 8509131 18L0803983 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1296 21125 ABB 1994 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1297 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070470 S.A. 8509617 18L0804678 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1297 2941-05 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9 25 70 195 Negativo

Muestra/1298 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070471 S.A. 8509945 18L0805036 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1298 T1-2014-263 TESLA PERU 2010 22.9 15 OBS. 160 Negativo

Muestra/1299 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070037 S.A. 8509747 18L0805623 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1299 S1405105 SANBIAN 2014 22.9 50 115 460 Negativo

Muestra/1300 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070155 S.A. 8508654 18L0805578 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1300 5187240 STROMBERG 1990 22.9 30 95 290 Negativo

Muestra/1301 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070547 S.A. 8489117 18L0795895 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1301 172 TESLA PERU 2013 22.9 5 12 120 Negativo

Muestra/1302 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070145 S.A. 8491327 18L0795006 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1302 630343  PROMELSA 2000 22.9 25 42 230 Negativo

Muestra/1303 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070541 S.A. 8495186 18L0794608 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1303 KC4476 RYMEL 2006 22.9 15 35 130 Negativo

Muestra/1304 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070542 S.A. 8493062 18L0794260 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1304 163 TESLA PERU 2013 22.9 10 14 145 Negativo

Muestra/1305 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070675 S.A. 8491198 18L0797994 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1305 3453 HP&T ELECTRIC 2017 22.9 25 50 185 Negativo

Muestra/1306 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070350 S.A. 8491172 18L0798045 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1306 S1-113658  PROMELSA 2005 22.9 10 50 150 Negativo

Muestra/1307 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070369 S.A. 8492892 18L0799132 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1307 456 RESELEC 2006 22.9 10 45 140 Negativo

Muestra/1308 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070672 S.A. 8491824 18L0799431 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1308 506151-01 I&T ELECTRIC 2017 22.9 25 75 370 Negativo

Muestra/1309 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070130 S.A. 8491567 18L0799185 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1309 OBS. ELECTRO VOLTIO 1997 22.9 50 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1310 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070129 S.A. 8491408 18L0799615 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1310 506152-04 I&T ELECTRIC 2017 22.9 50 170 470 Negativo

Muestra/1311 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070236 S.A. 8491409 18L0799613 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1311 XA-1029A196-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1312 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070237 S.A. 8488077 18L0801144 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1312 136959 ABB 1995 22.9 15 81 220 Negativo

Muestra/1313 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070238 S.A. 8486955 18L0800285 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1313 136988 ABB 1995 22.9 37.5 95 305 Negativo

Muestra/1314 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070370 S.A. 8485287 18L0801808 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1314 147652-T36 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1315 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070232 S.A. 8493729 18L0801294 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1315 XA-1026A022-A TRAFO 1998 22.9 25 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1316 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070548 S.A. 8491448 18L0801713 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1316 630339 PROMELSA 2000 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1317 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070423 S.A. 8490723 18L0803141 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1317 1040335 ITB 2016 22.9 10 52 160 Negativo

Muestra/1318 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070426 S.A. 8494544 18L0802035 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1318 17396 FASETRON 2007 22.9 10 40 110 Negativo

Muestra/1319 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070114 S.A. 8497499 18L0802566 En Servicio Chinchaypujio/Anta/Cusco Chinchaypujio Anta Cusco 1319 2029 FABEM 1992 22.9 25 60 180 Negativo

Muestra/1320 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070465 S.A. 8520010 18L0819185 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1320 3125-12 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9 10 45 120 Negativo

Muestra/1321 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070614 S.A. 8519557 18L0817962 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1321 4747-12 MENAUTT ELECTRIC 2015 22.9 37.5 95 340 Negativo

Muestra/1322 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070090 S.A. 8518959 18L0817395 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1322 S1-1131578  PROMELSA 2008 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/1323 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070088 S.A. 8517964 18L0819262 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1323 111168407 PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/1324 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070674 S.A. 8517780 18L0819443 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1324 506152-03 I&T ELECTRIC 2017 22.9 50 170 470 Negativo

Muestra/1325 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070693 S.A. 8517633 18L0819094 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1325 5557-06 MENAUTT ELECTRIC 2018 22.9 50 85 450 Negativo

Muestra/1326 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070451 S.A. 8517382 18L0819199 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1326 485 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1327 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070452 S.A. 8516833 18L0819031 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1327 486 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1328 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070665 S.A. 8516847 18L0819231 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1328 260028 FASETRON 2016 22.9 250 450 1250 Negativo

Muestra/1329 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070123 S.A. 8516992 18L0819499 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1329 2205191 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/1330 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070113 S.A. 8516503 18L0819212 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1330 111187707 PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/1331 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070453 S.A. 8515931 18L0819220 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1331 490 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 75 110 410 Negativo

Muestra/1332 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070069 S.A. 8515681 18L0820643 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1332 1357 HH 1995 22.9 50 155 525 Negativo

Muestra/1333 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070068 S.A. 8515846 18L0819936 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1333 575 HH 1992 22.9 50 155 440 Negativo

Muestra/1334 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070141 S.A. 8514464 18L0818628 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1334 111187606  PROMELSA 2011 22.9 50 100 365 Negativo

Muestra/1335 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070064 S.A. 8516432 18L0817434 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1335 2919 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/1336 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070061 S.A. 8515856 18L0816353 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1336 2928 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1337 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070060 S.A. 8515533 18L0817405 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1337 2923 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1338 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070062 S.A. 8514683 18L0816866 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1338 2927 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1339 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070063 S.A. 8513561 18L0816752 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1339 2924 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1340 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070143 S.A. 8512903 18L0816742 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1340 1363 HH 1995 22.9 25 110 300 Negativo

Muestra/1341 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080027 S.A. 8522641 19L0180113 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1341 TR2016-09039-01 EPLI 2016 22.9 50 268 636 Negativo

Muestra/1342 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080286 S.A. 8520776 19L0182549 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1342 TR2016-09037-01 EPLI 2016 22.9 10 73 214 Negativo

Muestra/1343 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080834 S.A. 8519794 19L0183885 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1343 180 TESLA PERU 2013 22.9 50 30 441 Negativo

Muestra/1344 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080276 S.A. 8520236 19L0183715 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1344 190314-03 ABB 1999 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/1345 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080031 S.A. 8521083 19L0187290 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1345 136017 ABB 1994 22.9 25 75 280 Negativo

Muestra/1346 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080032 S.A. 8522699 19L0186934 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1346 TR2004-101101 EPLI S.A.C. 2004 22.9 25 100 310 Negativo

Muestra/1347 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080030 S.A. 8521585 19L0186029 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1347 1890124 ELKO PERUANA 1996 22.9 25 160 370 Negativo

Muestra/1348 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080996 S.A. 8520958 19L0185113 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1348 1890127 ELKO PERUANA 1996 22.9 25 160 370 Negativo

Muestra/1349 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080520 S.A. 8520859 19L0184862 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1349 0013 ELECTROMECANICA 2004 22.9 25 OBS. 250 Negativo

Muestra/1350 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080986 S.A. 8520810 19L0184570 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1350 L-190314-35 ABB 1999 22.9 25 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1351 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080029 S.A. 8520764 19L0183750 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1351 160285-T20 DELCROSA 1988 22.9 50 OBS. 425 Negativo

Muestra/1352 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080028 S.A. 8520648 19L0183668 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1352 L-13358 BBICT 2016 22.9 50 268 636 Negativo

Muestra/1353 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080417 S.A. 8524486 19L0184353 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1353 XA-1029A056-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1354 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080416 S.A. 8524214 19L0183838 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1354 XA-1028A084-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1355 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080634 S.A. 8522449 19L0182692 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1355 1323-02 RESELEC 2011 22.9 15 55 170 Negativo

Muestra/1356 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080284 S.A. 8520955 19L0183345 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1356 4178 HH 2010 22.9 50 110 300 Negativo

Muestra/1357 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080836 S.A. 8521265 19L0183086 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1357 S3-1111495  PROMELSA 2008 22.9 25 109 376 Negativo

Muestra/1358 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080483 S.A. 8521680 19L0182131 En Servicio Lamay/Calca/Cusco Lamay Calca Cusco 1358 190314-04 ABB 1999 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/1359 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080932 S.A. 8522655 19L0181465 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1359 S140362 SANBIAN 2014 22.9 50 78 340 Negativo

Muestra/1360 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080850 S.A. 8523198 19L0180638 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1360 TR2014-07033-01 EPLI S.A.C. 2014 22.9 50 148 518 Negativo

Muestra/1361 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080833 S.A. 8523848 19L0180181 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1361 L-15248 BROWN BOVERI 1981 22.9 100 222 672 Negativo

Muestra/1362 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080026 S.A. 8524240 19L0180143 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1362 23061 ABB 1998 22.9 100 OBS. 705 Negativo

Muestra/1363 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080938 S.A. 8524503 19L0180130 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1363 0001-005 BHM INDUSTRIAL 2017 22.9 100 375 880 Negativo

Muestra/1364 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080433 S.A. 8537994 19L0184012 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1364 XA-1029A124-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1365 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080669 S.A. 8536336 19L0184361 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1365 131402 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/1366 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080667 S.A. 8535047 19L0185634 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1366 132902 RESELEC 2011 22.9 25 65 220 Negativo

Muestra/1367 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080425 S.A. 8531346 19L0183148 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1367 XA-1028A102-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1368 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080424 S.A. 8532347 19L0180707 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1368 XA-1029A080-A TRAFO 2000 22.9 5 68 170 Negativo

Muestra/1369 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080423 S.A. 8530312 19L0182337 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1369 XA-1028A055-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1370 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080422 S.A. 8530575 19L0182502 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1370 XA-1028A120-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1371 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080635 S.A. 8530010 19L0182525 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1371 1317-02 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/1372 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080636 S.A. 8530777 19L0183216 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1372 1316-02 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/1373 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080637 S.A. 8531575 19L0182600 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1373 1315-02 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/1374 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080421 S.A. 8529861 19L0182330 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1374 XA-1026A067-A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1375 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080418 S.A. 8528847 19L0182647 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1375 XA-1027A038-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1376 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080420 S.A. 8528023 19L0182653 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1376 XA-1028A126-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1377 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080419 S.A. 8527983 19L0182347 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1377 XA-1028A133-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1378 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080664 S.A. 8529142 19L0182120 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1378 1325-02 RESELEC 2011 22.9 15 55 170 Negativo

Muestra/1379 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080608 S.A. 8527774 19L0181143 En Servicio Muyupay-Mitcmat/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1379 489 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 50 90 320 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1380 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080024 S.A. 8527001 19L0180645 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1380 16715 BROWN BOVERI 1993 22.9 80 222 672 Negativo

Muestra/1381 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080023 S.A. 8526067 19L0180082 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1381 135438-T2 DELCROSA 1993 22.9 100 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1382 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080725 S.A. 8525756 19L0180308 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1382 2205163 ELKO PERUANA S.A. 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/1383 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080828 S.A. 8525719 19L0180060 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1383 111230502 PROMELSA 2013 22.9 100 145 550 Negativo
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Muestra/1384 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080829 S.A. 8525606 19L0180012 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1384 13484 BROWN BOVERI 1977 22.9 100 222 672 Negativo

Muestra/1385 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080826 S.A. 8525442 19L0180168 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1385 S140347 SANBIAN 2014 22.9 50 78 340 Negativo

Muestra/1386 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080020 S.A. 8525274 19L0180000 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1386 111230504 PROMELSA 2013 22.9 100 145 550 Negativo

Muestra/1387 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080016 S.A. 8526350 18L0823973 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1387 2382 TEISA 1996 22.9 50 208 560 Negativo

Muestra/1388 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080015 S.A. 8526250 18L0824876 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1388 1463 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 100 140 505 Negativo

Muestra/1389 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080990 S.A. 8526126 19L0175438 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1389 147545-T70 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1390 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080759 S.A. 8525784 19L0175855 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1390 028 ELECTROMECANICA 2008 22.9 75 220 700 Negativo

Muestra/1391 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080757 S.A. 8524957 19L0176374 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1391 1452 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1392 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080831 S.A. 8524719 19L0177317 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1392 16114612 DELCROSA 1994 22.9 100 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1393 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080010 S.A. 8524949 19L0177994 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1393 24225 ABB 1997 22.9 100 130 520 Negativo

Muestra/1394 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080009 S.A. 8525060 19L0178300 En Servicio Arariwa/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1394 2205231 ELKO PERUANA 1995 22.9 50 170 488 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1395 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080926 S.A. 8525069 19L0178374 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1395 506073 I&T ELECTRIC 2017 22.9 50 160 445 Negativo

Muestra/1396 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080007 S.A. 8525266 19L0178881 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1396 143800-T1 DELCROSA 2008 22.9 100 195 585 Negativo

Muestra/1397 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080008 S.A. 8525713 19L0178844 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1397 TR2016-09039-02 EPLI 2016 22.9 50 268 636 Negativo

Muestra/1398 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080621 S.A. 8525339 19L0179294 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1398 111166601 PROMELSA 2010 22.9 200 235 950 Negativo

Muestra/1399 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080730 S.A. 8524844 19L0178637 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1399 1591 HP&T ELECTRIC 1591 22.9 50 110 305 Negativo

Muestra/1400 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080001 S.A. 8525216 19L0179542 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1400 S/N S/P OBS. 22.9 OBS. OBS. OBS. Negativo

Muestra/1401 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080753 S.A. 8526678 18L0821958 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1401 2380 TEISA 1996 22.9 50 208 560 Negativo

Muestra/1402 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080524 S.A. 8526158 18L0822165 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1402 1719 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 95 325 Negativo

Muestra/1404 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080019 S.A. 8525977 18L0821380 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1404 1460 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 100 135 500 Negativo

Muestra/1405 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080861 S.A. 8526306 18L0821880 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1405 111230501  PROMELSA 2013 22.9 100 145 550 Negativo

Muestra/1406 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080854 S.A. 8526561 18L0822868 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1406 S140534 SANBIAN 2014 22.9 400 115 460 Negativo

Muestra/1407 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080017 S.A. 8526469 18L0823238 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1407 2383 TEISA 1996 22.9 100 220 780 Negativo

Muestra/1408 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080013 S.A. 8523760 19L0176077 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1408 1442 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1409 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080676 S.A. 8524358 19L0175612 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1409 3359 H&P INDUSTRIAL 2011 22.9 5 30 190 Negativo

Muestra/1410 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080670 S.A. 8524413 19L0177249 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1410 1313-02 RESELEC 2011 22.9 10 50 140 Negativo

Muestra/1411 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080014 S.A. 8525941 18L0824866 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1411 1466 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 55 180 Negativo

Muestra/1412 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080553 S.A. 8525230 19L0175967 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1412 1443 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1413 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080274 S.A. 8525069 18L0821445 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1413 1447 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1414 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080916 S.A. 8525069 18L0821445 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1414 T3-2015-0271 TESLA PERU 2015 22.9 75 38 520 Negativo

Muestra/1415 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080729 S.A. 8524439 18L0822034 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1415 210682 FASETRON 2011 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1416 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080273 S.A. 8523885 18L0821560 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1416 1446 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1417 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080272 S.A. 8524184 18L0821143 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1417 1444 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1418 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080748 S.A. 8524001 18L0820210 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1418 1456 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1419 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080847 S.A. 8523689 18L0820099 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1419 1848-08 RESELEC 2014 22.9 50 78 350 Negativo

Muestra/1420 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080749 S.A. 8523701 18L0819870 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1420 1458 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1421 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080890 S.A. 8523209 18L0820088 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1421 5251-12 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 160 300 1100 Negativo

Muestra/1422 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080751 S.A. 8522464 18L0820024 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1422 1441 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1423 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080750 S.A. 8522771 18L0819956 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1423 1450 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1424 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080761-01 S.A. 8524479 18L0819382 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1424 290051 FASETRON 2019 22.9 200 170 730 Negativo

Muestra/1425 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080761-02 S.A. 8524388 18L0819514 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1425 162247-T1 DELCROSA 2007 22.9 200 260 890 Negativo

Muestra/1426 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080761-03 S.A. 8524386 18L0819499 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1426 144102-T1 DELCROSA 2008 22.9 200 248 890 Negativo

Muestra/1427 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080726 S.A. 8523644 18L0817923 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1427 1461 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 100 140 505 Negativo

Muestra/1428 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080727 S.A. 8523799 18L0818186 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1428 1453 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1429 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080973 S.A. 8524041 18L0817767 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1429 TE007 ENERGETICA JP 2005 22.9 25 60 250 Negativo

Muestra/1430 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080675 S.A. 8525134 18L0819475 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1430 2957-05 MENAUTT ELECTRIC 2011 22.9 100 171 630 Negativo

Muestra/1431 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080265 S.A. 8525143 18L0819983 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1431 1440 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1432 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080752 S.A. 8525706 18L0820003 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1432 1467 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 55 180 Negativo

Muestra/1433 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080624 S.A. 8525471 18L0820969 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1433 837 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 15 40 145 Negativo

Muestra/1434 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080264 S.A. 8524672 18L0819702 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1434 S140590 SANBIAN 2014 22.9 50 115 460 Negativo

Muestra/1435 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080271 S.A. 8524712 18L0820651 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1435 S140589 SANBIAN 2014 22.9 50 115 460 Negativo

Muestra/1436 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080616 S.A. 8524432 18L0818039 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1436 200984 FASETRON 2010 22.9 37.5 60 220 Negativo

Muestra/1437 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080985 S.A. 8524421 18L0818028 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1437 4280-10 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 10 50 135 Negativo

Muestra/1438 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080760 S.A. 8525085 18L0819229 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1438 S3-1111286 PROMELSA 2007 22.9 100 145 550 Negativo

Muestra/1439 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080848 S.A. 8523377 18L0818087 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1439 4011-04 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 100 130 500 Negativo

Muestra/1440 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080927 S.A. 8524943 18L0816613 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1440 505596-02 I&T ELECTRIC 2016 22.9 50 160 445 Negativo

Muestra/1441 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080746 S.A. 8525123 18L0816380 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1441 1465 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 100 140 505 Negativo

Muestra/1442 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080867 S.A. 8525361 18L0816334 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1442 3167 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1443 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080747 S.A. 8525119 18L0816925 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1443 1720 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 100 135 500 Negativo

Muestra/1444 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080261 S.A. 8525569 18L0816797 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1444 1455 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1445 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080257 S.A. 8526785 18L0815877 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1445 1717 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 25 85 235 Negativo

Muestra/1446 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080256 S.A. 8526423 18L0815598 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1446 T-991022 ELECTRIC POWER 1999 22.9 75 120 400 Negativo

Muestra/1447 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080253 S.A. 8526041 18L0815456 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1447 139018T1 DELCROSA 1996 22.9 200 OBS. 1000 Negativo

Muestra/1448 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080255 S.A. 8526026 18L0815912 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1448 1462 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 100 140 505 Negativo

Muestra/1449 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080868 S.A. 8525862 18L0815817 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1449 3108 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 220 Negativo

Muestra/1450 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080744 S.A. 8525650 18L0815665 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1450 1457 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1451 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080745 S.A. 8525311 18L0816118 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1451 1464 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 100 140 505 Negativo

Muestra/1452 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080743 S.A. 8525911 18L0815299 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1452 1454 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1453 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080754 S.A. 8525885 18L0815287 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1453 350398-01 ABB 2005 22.9 160 213 822 Negativo

Muestra/1454 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080865 S.A. 8525991 18L0814866 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1454 04-130-1081 OPERANDINA 2004 22.9 25 OBS. 806 Negativo

Muestra/1455 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080866 S.A. 8526370 18L0815135 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1455 TR2014-11059-08 EPLI 2016 22.9 50 110 442 Negativo

Muestra/1456 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080525 S.A. 8526810 18L0814254 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1456 0018 ELECTROMECANICA 2005 22.9 50 OBS. 380 Negativo

Muestra/1457 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080250 S.A. 8526450 18L0814123 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1457 1459 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1458 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080236 S.A. 8527471 18L0812118 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1458 2032 FABEM 1992 22.9 100 180 750 Negativo

Muestra/1459 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080235 S.A. 8527621 18L0812231 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1459 13455 BBICT 1977 22.9 100 222 672 Negativo

Muestra/1460 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080275 S.A. 8527897 18L0812341 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1460 190314 ABB 1999 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/1461 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080523 S.A. 8526301 19L0177432 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1461 57285-03 I&T ELECTRIC 2006 22.9 37.5 90 300 Negativo

Muestra/1462 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080970 S.A. 8526568 19L0177433 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1462 4237-09 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 10 50 130 Negativo

Muestra/1463 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080500 S.A. 8526526 19L0177465 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1463 TR-2006-0912-04 EPLI S.A.C. 2006 22.9 15 110 320 Negativo

Muestra/1464 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080005 S.A. 8526350 19L0179495 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1464 23075 ABB 1996 22.9 25 135 410 Negativo

Muestra/1465 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080719 S.A. 8526004 19L0179790 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1465 1474 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 15 80 180 Negativo

Muestra/1466 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080004 S.A. 8525734 19L0179754 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1466 TR2004-11069-05 EPLI 2015 22.9 160 181 810 Negativo

Muestra/1467 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080003 S.A. 8525427 19L0179628 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1467 161384T4 DELCROSA 1996 22.9 160 OBS. 670 Negativo

Muestra/1468 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080825 S.A. 8525223 19L0180257 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1468 1684-09 RESELEC 2013 22.9 50 106 400 Negativo

Muestra/1469 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080415 S.A. 8524482 19L0180890 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1469 2067 TEISA 1993 22.9 50 OBS. 330 Negativo

Muestra/1470 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080758 S.A. 8524833 19L0176785 En Servicio Calca/Calca/Cusco Calca Calca Cusco 1470 1451 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 50 90 320 Negativo

Muestra/1471 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080928 S.A. 8530705 18L0814354 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1471 505595-03 I&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 350 Negativo

Muestra/1472 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080929 S.A. 8531447 18L0814877 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1472 505595-01 I&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 350 Negativo

Muestra/1473 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080247 S.A. 8530882 18L0814048 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1473 505595-02 I&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 350 Negativo

Muestra/1474 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080246 S.A. 8529784 18L0813542 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1474 13962 OBS. OBS. 22.9 50 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1475 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080931 S.A. 8529456 18L0812992 En ServicioChicon Yanaconas 03/Urubamba/CuscoUrubamba Urubamba Cusco 1475 505595-04 I&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 350 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1476 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080245 S.A. 8529177 18L0813006 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1476 505595-06 I&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 350 Negativo

Muestra/1477 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080930 S.A. 8528567 18L0812973 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1477 505595-05 I&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 350 Negativo

Muestra/1478 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080511 S.A. 8527872 18L0812639 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1478 57327 I&T ELECTRIC 2006 22.9 100 150 515 Negativo

Muestra/1479 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080234 S.A. 8527364 18L0812418 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1479 14704 BROWN BOVERI 1980 22.9 100 222 672 Negativo

Muestra/1480 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080239 S.A. 8527258 18L0812574 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1480 OBS. S/P OBS. 22.9 OBS. OBS. OBS. Negativo

Muestra/1481 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080465 S.A. 8527104 18L0812186 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1481 141826T1 DELCROSA 2001 22.9 50 114 364 Negativo

Muestra/1482 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080588 S.A. 8527283 18L0812395 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1482 S141429 SANBIAN 2014 22.9 160 150 685 Negativo

Muestra/1483 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080242 S.A. 8526874 18L0813240 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1483 OBS. S/P OBS. 22.9 OBS. OBS. OBS. Negativo
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Muestra/1484 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080717 S.A. 8526998 18L0813385 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1484 579 NEGOSER 2003 22.9 25 OBS. 280 Negativo

Muestra/1485 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080484 S.A. 8526921 18L0813916 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1485 0008 ELECTROMECANICA 2003 22.9 50 OBS. 320 Negativo

Muestra/1486 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080864 S.A. 8526750 18L0813665 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1486 161848T1 DELCROSA 1999 22.9 50 80 340 Negativo

Muestra/1487 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080248 S.A. 8526524 18L0813559 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1487 L-14346 BROWN BOVERI 1979 22.9 50 176 476 Negativo

Muestra/1488 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080241 S.A. 8526974 18L0812856 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1488 S141404 SANBIAN 2014 22.9 160 150 665 Negativo

Muestra/1489 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080240 S.A. 8527076 18L0812806 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1489 1414287-T1 DELCROSA 1999 22.9 100 210 690 Negativo

Muestra/1490 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080243 S.A. 8527572 18L0812770 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1490 115955-T2 DELCROSA 1978 22.9 125 OBS. 725 Negativo

Muestra/1491 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080244 S.A. 8527625 18L0813649 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1491 20440 ABB 1994 22.9 50 155 515 Negativo

Muestra/1492 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080972 S.A. 8527194 18L0813001 En Servicio fabu SAC/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1492 723 CDA INGENIEROS DEL PERU 2018 22.9 100 300 800 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1493 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080513 S.A. 8527284 18L0812950 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1493 0006 ELECTROMECANICA 2003 22.9 50 OBS. 450 Negativo

Muestra/1494 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080643 S.A. 8526376 18L0813814 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1494 1080-02 RESELEC 2011 22.9 25 100 310 Negativo

Muestra/1495 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080128 S.A. 8526454 18L0812647 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1495 1633-06 RESELEC 2012 22.9 100 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1496 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080229 S.A. 8526716 18L0812950 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1496 L-17349 BROWN BOVERI 1986 22.9 100 220 705 Negativo

Muestra/1497 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080822 S.A. 8526820 18L0812596 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1497 493608 ALSTHOM ATLANTIQUE 1982 22.9 160 120 613 Negativo

Muestra/1498 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080629 S.A. 8526787 18L0812535 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1498 2844-12 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 400 349 1342 Negativo

Muestra/1499 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080230 S.A. 8526936 18L0812649 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1499 143784-T1 DELCROSA 2008 22.9 100 175 575 Negativo

Muestra/1500 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080231-01 S.A. 8526971 18L0812194 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1500 OBS. S/P OBS. 22.9 OBS. OBS. OBS. Negativo

Muestra/1501 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080231-02 S.A. 8526971 18L0812194 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1501 131861 BROWN BOVERI 1981 22.9 25 95 240 Negativo

Muestra/1502 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080237 S.A. 8527524 18L0811880 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1502 2034 FABEM 1992 22.9 100 180 750 Negativo

Muestra/1503 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080238 S.A. 8527557 18L0811868 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1503 575991 OBS. OBS. 22.9 25 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1504 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080172 S.A. 8527414 18L0810779 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1504 21126 ABB 1994 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1505 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080507 S.A. 8527275 18L0810786 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1505 S3-111708 PROMELSA 2005 22.9 25 75 230 Negativo

Muestra/1506 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080508 S.A. 8527330 18L0810564 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1506 S3-111710 PROMELSA 2005 22.9 25 75 230 Negativo

Muestra/1507 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080173 S.A. 8527343 18L0810330 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1507 190315-03 ABB 1999 22.9 25 75 320 Negativo

Muestra/1508 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080882 S.A. 8527575 18L0810136 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1508 4324-11 MENAUTT ELECTRIC 2014 22.9 160 210 780 Negativo

Muestra/1509 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080467 S.A. 8527953 18L0811113 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1509 161045-T1 DELCROSA 1993 22.9 50 OBS. 425 Negativo

Muestra/1510 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080171 S.A. 8527813 18L0811308 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1510 138697-T3 DELCROSA 1993 22.9 100 OBS. 560 Negativo

Muestra/1511 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080722 S.A. 8527727 18L0811551 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1511 2205166 ELKO PERUANA 1994 22.9 50 170 450 Negativo

Muestra/1512 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080169 S.A. 8528171 18L0811652 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1512 21123 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1513 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080170 S.A. 8528279 18L0811866 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1513 21122 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1514 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080175 S.A. 8528757 18L0811379 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1514 6039612210 SCHORCH 1972 22.9 100 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1515 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080564 S.A. 8531563 18L0811211 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1515 370644 ABB 2007 22.9 50 124 415 Negativo

Muestra/1516 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080468 S.A. 8530569 18L0811244 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1516 160283-T12 DELCROSA 1988 22.9 50 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1517 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080623 S.A. 8530409 18L0811173 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1517 673 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 300 250 1095 Negativo

Muestra/1518 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080723 S.A. 8529542 18L0811193 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1518 OBS. OBS. OBS. 22.9 OBS. OBS. OBS. Negativo

Muestra/1519 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080489 S.A. 8529225 18L0810755 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1519 0005 ELECTROMECANICA 2003 22.9 50 161.5 452 Negativo

Muestra/1520 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080177 S.A. 8528911 18L0810801 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1520 21124 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1521 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080176 S.A. 8528492 18L0811091 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1521 21127 ABB 1994 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1522 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080681 S.A. 8527826 18L0811326 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1522 3275 HP&T INDUSTRIAL 2010 22.9 160 260 860 Negativo

Muestra/1523 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080174 S.A. 8528303 18L0810964 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1523 5023-09 MENAUTT ELECTRIC 2016 22.9 175 250 910 Negativo

Muestra/1524 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080178 S.A. 8528360 18L0810518 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1524 161045T3 DELCROSA 1993 22.9 50 OBS. 425 Negativo

Muestra/1525 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080580 S.A. 8528530 18L0810269 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1525 0006 ELECTRO VOLTIO 1995 22.9 50 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1526 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080863 S.A. 8528694 18L0810029 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1526 111168604  PROMELSA 2011 22.9 75 100 410 Negativo

Muestra/1527 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080180 S.A. 8528822 18L0809817 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1527 2205088 ELKO PERUANA 1991 22.9 50 173 490 Negativo

Muestra/1528 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080862 S.A. 8529244 18L0808962 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1528 135962T11 DELCROSA 1994 22.9 100 OBS. 730 Negativo

Muestra/1529 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080181 S.A. 8529439 18L0808554 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1529 111282102 PROMELSA 2016 22.9 100 139 550 Negativo

Muestra/1530 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070093 S.A. 8515841 18L0822667 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1530 561 HH 1992 22.9 50 161 550 Negativo

Muestra/1531 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070094 S.A. 8515623 18L0823739 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1531 545 HH 1992 22.9 50 161 550 Negativo

Muestra/1532 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070097 S.A. 8515473 19L0175134 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1532 122 TESLA PERU 2011 22.9 25 28 441 Negativo

Muestra/1533 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070098 S.A. 8515096 19L0175577 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1533 722 HH 1993 22.9 50 185 515 Negativo

Muestra/1534 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070988 S.A. 8514311 19L0175394 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1534 KC4441 RYMEL 2006 22.9 15 30 130 Negativo

Muestra/1535 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070096 S.A. 8514257 18L0824216 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1535 2205100 ELKO PERUANA 1993 22.9 50 170 460 Negativo

Muestra/1536 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070095 S.A. 8514683 18L0823253 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1536 2205137 ELKO PERUANA 1993 22.9 50 170 460 Negativo

Muestra/1537 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070066 S.A. 8513998 18L0821264 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1537 2177 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 50 90 310 Negativo

Muestra/1538 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070067 S.A. 8513350 18L0821414 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1538 2176 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 25 70 220 Negativo

Muestra/1539 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070092 S.A. 8512774 18L0820811 En Servicio Chuso/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1539 TR-2006-0654-03 EPLI 2006 22.9 50 97 382 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1540 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070091 S.A. 8511718 18L0820713 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1540 L-19985 ABB 1993 22.9 100 220 705 Negativo

Muestra/1541 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070108 S.A. 8509927 18L0820597 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1541 2205135 ELKO PERUANA 1993 22.9 50 170 460 Negativo

Muestra/1542 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070128 S.A. 8510417 18L0819790 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1542 L-13736 ABB 1994 22.9 50 OBS. OBS. Negativo

Muestra/1543 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070501 S.A. 8510774 18L0818372 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1543 111239202  PROMELSA 2014 22.9 15 112 360 Negativo

Muestra/1544 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070165 S.A. 8512394 18L0818217 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1544 2932 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/1545 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070223 S.A. 8514189 18L0816000 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1545 2931 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/1546 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070065 S.A. 8514157 18L0814875 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1546 2930 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/1547 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080814 S.A. 8515692 18L0814324 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1547 111168406 ELKO PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/1548 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080858 S.A. 8514707 18L0813539 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1548 121 TESLA PERU 2011 22.9 25 28 441 Negativo

Muestra/1549 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080156 S.A. 8517104 18L0813852 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1549 2929 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/1550 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080154 S.A. 8518570 18L0812242 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1550 114531 DELCROSA 1978 22.9 50 OBS. 400 Negativo

Muestra/1551 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080832 S.A. 8518809 18L0812176 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1551 111239203  PROMELSA 2014 22.9 15 112 360 Negativo

Muestra/1552 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080159 S.A. 8519433 18L0813149 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1552 132312 BROWN BOVERI 1984 22.9 25 58 260 Negativo

Muestra/1553 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080161 S.A. 8519080 18L0813476 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1553 L-131858 BROWN BOVERI 1981 22.9 25 95 240 Negativo

Muestra/1554 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080179 S.A. 8528280 18L0810016 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1554 161383T5 DELCROSA 1996 10 100 BORROSO BORROSO Negativo

Muestra/1555 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080581 S.A. 8528701 18L0809495 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1555 18705 FASETRON 2008 10 100 - 480 Negativo

Muestra/1556 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080862 S.A. 8528978 18L0809363 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1556 9321-1 GBE 2013 22.9 320 - 1420 Negativo

Muestra/1557 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080579 S.A. 8529080 18L0807580 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1557 426 DELCROSA 1990 10 50 - 420 Negativo

Muestra/1558 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080182 S.A. 8529433 18L0807455 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1558 S1-1131542 PROMELSA 2008 10 15 49 185 Negativo

Muestra/1559 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080184 S.A. 8530610 18L0806110 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1559 5163213 STRONBERG 1985 10 30 100 225 Negativo

Muestra/1560 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080188 S.A. 8532478 18L0804322 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1560 2108 TEISA 1994 22.9 50 160 450 Negativo

Muestra/1561 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080187 S.A. 8532099 18L0805918 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1561 560140 ELKO PERUANA 1997 10 15 50 160 Negativo

Muestra/1562 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080526 S.A. 8531772 18L0805540 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1562 S3-111548 PROMELSA 2004 22.9 160 205 810 Negativo

Muestra/1563 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080186 S.A. 8531438 18L0805130 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1563 5163209 STRONBERG 1985 10 30 100 285 Negativo

Muestra/1564 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080887 S.A. 8530946 18L0804822 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1564 CDA 0117-0004 DLMRED 2017 22.9 250 220 930 Negativo

Muestra/1565 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080185 S.A. 8530819 18L0804832 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1565 16372 BROWN BOVERI - - - BORROSO BORROSO Negativo

Muestra/1566 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080683 S.A. 8530819 18L0804832 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1566 1946641 FASETRON 2009 22.9 100 120 460 Negativo

Muestra/1567 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080190 S.A. 8530665 18L0803862 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1567 2105 TEISA 1994 22.9 100 180 760 Negativo

Muestra/1568 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080189 S.A. 8529653 18L0804200 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1568 190315-11 ABB 1999 10 25 75 320 Negativo

Muestra/1569 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080485 S.A. 8530687 18L0802032 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1569 T-99966 ELECTRIC POWER 1999 22.9 25 100 280 Negativo

Muestra/1570 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080192 S.A. 8530561 18L0801187 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1570 5163211 STRONBERG 1985 10 30 100 285 Negativo

Muestra/1571 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080193 S.A. 8531547 18L0800135 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1571 254 HP&T ELECTRIC 2009 10.5 50 75 285 Negativo

Muestra/1572 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080584 S.A. 8531090 18L0801235 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1572 1455-10 MENAUTT ELECTRIC 2008 10.5 100 204 615 Negativo

Muestra/1574 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080867 S.A. 8531975 18L0799593 En Servicio Yucay/Urubamba/Cusco Yucay Urubamba Cusco 1574 S31111525 PROMELSA 2008 10 50 102 370 Negativo

Muestra/1575 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080506 S.A. 8532392 18L0798469 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1575 123672 BROWN BOVERI - - - BORROSO BORROSO Negativo

Muestra/1576 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080482 S.A. 8532461 18L0797514 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1576 0010 ELECTROMECANICA 2004 10.5 15 46 165 Negativo

Muestra/1577 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080672 S.A. 8526991 18L0797847 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1577 17203 FASETRON 2007 10 10 40 120 Negativo

Muestra/1578 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080732 S.A. 8526150 18L0796238 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1578 717143 ITB 2008 10 5 68 100 Negativo

Muestra/1579 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080733 S.A. 8525861 18L0796583 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1579 717136 ITB 2008 10 5 68 100 Negativo

Muestra/1580 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080673 S.A. 8526742 18L0798478 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1580 17204 FASETRON 2007 10 10 40 180 Negativo

Muestra/1581 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080674 S.A. 8526969 18L0799303 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1581 17202 FASETRON 2007 22.9 5 50 160 Negativo

Muestra/1582 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070469 S.A. 8523077 18L0794339 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1582 717144 ITB 2008 10 5 BORROSO BORROSO Negativo

Muestra/1583 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070472 S.A. 8523094 18L0796746 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1583 502268-01 I&T ELECTRIC 2012 22.9 - 22 105 Negativo
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Muestra/1584 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070373 S.A. 8524830 18L0709907 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1584 63661 MAGNETRON 1999 10 25 58 180 Negativo

Muestra/1585 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070233 S.A. 8517866 18L0802273 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1585 630280 ELKO PERUANA - 22.9 25 - - Negativo

Muestra/1586 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070234 S.A. 8517802 18L0802844 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1586 S1-1131315 PROMELSA 2006 10.5 15 BORROSO BORROSO Negativo

Muestra/1587 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070117 S.A. 8517664 18L0804090 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1587 577 HH 1999 10 50 148 480 Negativo

Muestra/1588 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070168 S.A. 8515982 18L0806114 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1588 547 HH 1992 10 - 185 550 Negativo

Muestra/1589 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070033 S.A. 8514961 18L0805993 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1589 641 HH 1993 10 25 88 280 Negativo

Muestra/1590 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070168 S.A. 8516285 18L0806704 En Servicio Huarocondo/Anta/Cusco Huarocondo Anta Cusco 1590 544 HH 1992 10 50 170 480 Negativo

Muestra/1591 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070151 S.A. 8516489 18L0808596 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1591 3586 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 25 102 325 Negativo

Muestra/1592 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070687 S.A. 8516551 18L0809065 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1592 3584 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 25 102 325 Negativo

Muestra/1593 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070152 S.A. 8516760 18L0809628 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1593 3585 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 25 102 325 Negativo

Muestra/1594 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070032 S.A. 8513866 18L0808795 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1594 15232 BROWN BOVERI 1981 10 50 176 476 Negativo

Muestra/1595 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070343 S.A. 8514230 18L0809264 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1595 5163217 STRONBERG 1985 10 50 105 335 Negativo

Muestra/1596 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070003 S.A. 8514459 18L0811487 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1596 5163231 STRONBERG 1985 10 100 125 505 Negativo

Muestra/1597 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070004 S.A. 8513660 18L0811240 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1597 5163228 STRONBERG 1985 10 100 125 505 Negativo

Muestra/1598 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070070 S.A. 8512115 18L0812630 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1598 21704 ABB 1995 10 50 155 500 Negativo

Muestra/1599 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070071 S.A. 8512986 18L0812377 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1599 21712 ABB 1995 10.5 50 155 500 Negativo

Muestra/1600 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070150 S.A. 8511841 18L0808696 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1600 160283T4 DELCROSA 1988 10 25 120 300 Negativo

Muestra/1601 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070135 S.A. 8512916 18L0807718 En Servicio Anta/Anta/Cusco Anta Anta Cusco 1601 160283T9 DELCROSA 1988 10 25 - 300 Negativo

Muestra/1602 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080153 -I S.A. 8519214 18L0811663 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1602 131864 BROWN BOVERI 1981 10 25 - - Negativo

Muestra/1603 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080153 S.A. 8519214 18L0811663 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1603 131860 BROWN BOVERI 1981 10 25 95 240 Negativo

Muestra/1604 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080147 S.A. 8518922 18L0809779 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1604 1890125 ELKO PERUANA 1996 22.9 25 160 370 Negativo

Muestra/1605 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080145 S.A. 8518996 18L0808392 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1605 23077 ABB 1996 22.9 25 135 410 Negativo

Muestra/1606 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080148 S.A. 8520018 18L0807778 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1606 23067 ABB 2006 22.9 100 220 705 Negativo

Muestra/1607 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080150 S.A. 8520282 18L0807458 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1607 2205312 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/1608 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080151 S.A. 8519352 18L0806087 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1608 2205316 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 187 490 Negativo

Muestra/1609 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080494 S.A. 8520455 18L0352700 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1609 720392-01 ABB 2002 22.9 25 60 285 Negativo

Muestra/1610 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080492 S.A. 8521559 18L0803669 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1610 720394-01 ABB 2002 22.9 10 40 150 Negativo

Muestra/1611 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080491 S.A. 8522325 18L0803842 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1611 720394-02 ABB 2002 22.9 10 40 150 Negativo

Muestra/1612 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080498 S.A. 8522326 18L0803843 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1612 720392-02 ABB 2002 22.9 25 60 285 Negativo

Muestra/1613 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080144 S.A. 8526215 18L0802495 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1613 160283T11 DELCROSA - 10 25 - 300 Negativo

Muestra/1614 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080560 S.A. 8526856 18L0803127 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1614 542-1C RESELEC 2007 10 25 80 200 Negativo

Muestra/1615 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080527 S.A. 8525166 18L0803004 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1615 S1-1131340 PROMELSA 2006 22.9 10 48 179 Negativo

Muestra/1616 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080282 S.A. 8524363 18L0803719 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1616 111168405 PROMELSA 2011 10.5 50 - 320 Negativo

Muestra/1617 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080556 S.A. 8523603 18L0804080 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1617 18328 FASETRON S.R.L. 2008 22.9 100 140 490 Negativo

Muestra/1618 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080557 S.A. 8523863 18L0804803 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1618 18562 FASETRON S.R.L. 2008 22.9 25 - 245 Negativo

Muestra/1619 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080497 S.A. 8523885 18L0804920 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1619 123675 ABB - - - BORROSO BORROSO Negativo

Muestra/1620 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080841 S.A. 8524245 18L0807623 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1620 181 TESLA PERU 2013 10.5 100 55 690 Negativo

Muestra/1621 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080139 S.A. 8524123 18L0807931 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1621 T-628 ELECTROMECANICA - 10 - 173 380 Negativo

Muestra/1622 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080137 S.A. 8523869 18L0807864 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1622 16167 BROWN BOVERI 1983 10 80 224 650 Negativo

Muestra/1623 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080989 S.A. 8523403 18L0808210 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1623 114298 DELCROSA 1977 10.5 50 - 395 Negativo

Muestra/1624 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080136 S.A. 8523796 18L0808142 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1624 L3364 BROWN BOVERI - - - - - Negativo

Muestra/1625 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080138 S.A. 8524033 18L0808142 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1625 873 HH 1994 10 50 155 520 Negativo

Muestra/1626 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080140 S.A. 8524347 18L0808192 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1626 S/N S/N - - - - - Negativo

Muestra/1627 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070126 S.A. 8517538 18L0819593 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1627 2555156 ELKO PERUANA 1994 22.9 100 231 685 Negativo

Muestra/1628 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070127 S.A. 8517850 18L0819812 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1628 2555155 ELKO PERUANA 1985 10 100 231 685 Negativo

Muestra/1629 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador SED NUEVA S.A. 8528267 18L0807917 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1629 T3-2018-414 TESLA PERU 2019 22.9 75 290 555 Negativo

Muestra/1630 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080183 S.A. 8527518 18L0808258 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1630 16889 BROWN BOVERI 1993 10.5 - 222 672 Negativo

Muestra/1631 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080135 S.A. 8523411 18L0809723 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1631 1515038 ELKO PERUANA 1993 10 10 - 190 Negativo

Muestra/1632 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080131 S.A. 8523812 18L0811365 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1632 543 HH 1992 10 25 90 280 Negativo

Muestra/1634 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080132 S.A. 8523252 18L0812175 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1634 111168409 PROMELSA 2011 10 50 75 320 Negativo

Muestra/1635 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080288 S.A. 8521503 18L0813003 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1635 17635 FASETRON 2007 22.9 15 45 150 Negativo

Muestra/1636 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080289 S.A. 8521505 18L0813019 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1636 57321-01 I&T ELECTRIC 2006 22.9 37.5 90 325 Negativo

Muestra/1637 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080554 S.A. 8521500 18L0813004 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1637 1681 FABEM 1988 10.5 50 - 450 Negativo

Muestra/1638 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080510 S.A. 8521501 18L0813005 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1638 OT-1470 ELECTRIC POWER 2001 10 10 30 130 Negativo

Muestra/1639 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080133 S.A. 8521502 18L0813006 En Servicio Maras/Urubamba/Cusco Maras Urubamba Cusco 1639 323676 BROWN BOVERI - 10 25 95 240 Negativo

Muestra/1640 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080165 S.A. 8521503 18L0813007 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1640 560134 ELKO PERUANA 1997 10 15 80 160 Negativo

Muestra/1641 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080164 S.A. 8521504 18L0813008 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1641 1358 HH 1995 22.9 50 155 525 Negativo

Muestra/1642 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080166 S.A. 8521505 18L0813009 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1642 17359 BROWN BOVERI 1986 10 100 220 705 Negativo

Muestra/1643 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080715 S.A. 8521501 18L0813001 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1643 1477 HP&T ELECTRIC 2012 22.9 15 80 180 Negativo

Muestra/1644 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080605 S.A. 8521078 18L0815603 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1644 482 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 - 80 230 Negativo

Muestra/1645 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080167 S.A. 8520775 18L0816761 En Servicio Huayllabamba/Urubamba/Cusco Huayllabamba Urubamba Cusco 1645 126782T DELCROSA 1986 10 50 - 425 Negativo

Muestra/1646 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070140 S.A. 8520774 18L0816766 En Servicio Chinchero/Urubamba/Cusco Chinchero Urubamba Cusco 1646 2918 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/1647 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070160 S.A. 8510742 18L0817372 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1647 2925 HP&T ELECTRIC - 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1648 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070385 S.A. 8510743 18L0817373 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1648 S3-111556 PROMELSA 2004 10.5 15 95 290 Negativo

Muestra/1649 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070162 S.A. 8510744 18L0817374 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1649 2921 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1650 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070163 S.A. 8512408 18L0815377 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1650 2916 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/1651 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070164 S.A. 8512350 18L0814515 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1651 2926 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1652 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070641 S.A. 8512068 18L0813850 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1652 220075 FASETRON - 22.9 25 80 230 Negativo

Muestra/1653 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070161 S.A. 8510600 18L0815659 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1653 2922 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 80 250 Negativo

Muestra/1654 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070159 S.A. 8509673 18L0816671 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1654 2920 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/1655 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0070349 S.A. 8510088 18L0817654 En Servicio Cachimayo/Anta/Cusco Cachimayo Anta Cusco 1655 T1-0005 ELECTROMECANICA 2002 10 10 52 - Negativo

Muestra/1656 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010645 S.A. 8489080 19L0178214 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1656 XA-1029A-114-A TRAFO - 22.9 5 102 170 Negativo

Muestra/1657 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010644 S.A. 8487502 19L0177201 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1657 XA-1028A141-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1658 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010797 S.A. 8487386 19L0175978 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1658 17475 FASETRON 2007 22.9 15 45 130 Negativo

Muestra/1659 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010643 S.A. 8485660 19L0176835 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1659 XA1027A064-A TRAFO 2000 22.9 15 73 204 Negativo

Muestra/1660 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010652 S.A. 848919 18L0816712 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1660 XA-1026A063-A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1661 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010651 S.A. 8488984 18L0816924 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1661 XA-1028O54-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1662 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010650 S.A. 8487209 18L0819672 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1662 1243 HP INDUSTRIAL 2014 22.9 10 - 210 Negativo

Muestra/1663 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010985 S.A. 8483881 18L0820634 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1663 712698 ITB 2018 22.9 10 36 130 Negativo

Muestra/1664 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010571 S.A. 8485371 18L0822738 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1664 111168514 PROMELSA 2011 22.9 50 90 - Negativo

Muestra/1665 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010572 S.A. 8485335 18L0822952 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1665 TR2014-11059-06 EPLI S.A.C. 2016 22.9 50 110 442 Negativo

Muestra/1666 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 1001139 S.A. 8485495 18L0823152 En Servicio Tamburco/Abancay/Cusco Tamburco Abancay Cusco 1666 135880 ABB 1993 22.9 50 86 380 Negativo

Muestra/1667 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010649 S.A. 8485381 18L0823554 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1667 XA-1026A027-A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1668 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010647 S.A. 8481331 18L0824463 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1668 XA-1027A014-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1669 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010570 S.A. 8482777 19L0176204 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1669 KC4469 RYMEL 2006 10 - 35 130 Negativo

Muestra/1670 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010673 S.A. 8484909 19L0180954 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1670 S1-1131591 PROMELSA 2008 22.9 25 75 260 Negativo

Muestra/1671 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010569 S.A. 8482673 19L0179774 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1671 T-2014  ELECTROMECANICAS 1995 22.9 50 105 310 Negativo

Muestra/1672 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010794 S.A. 8483559 19L0180254 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1672 1363-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 57 150 Negativo

Muestra/1673 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010760 S.A. 8486348 19L0182616 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1673 S1-1131388 PROMELSA 2007 22.9 10 50 171 Negativo

Muestra/1674 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0011305 S.A. 8487349 19L0184073 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1674 1663 H&P INDUSTRIAL 2013 10 25 90 390 Negativo

Muestra/1675 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010568 S.A. 8487738 19L0183839 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1675 21832 ABB - - - - - Negativo

Muestra/1676 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010567 S.A. 8489597 19L0183614 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1676 22920 ABB 1996 22.9 50 95 350 Negativo

Muestra/1677 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080969 S.A. 8552054 18L0812524 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1677 5215-11 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 10 85 195 Negativo

Muestra/1678 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080968 S.A. 8551036 18L0811641 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1678 5221-11 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 15 60 200 Negativo

Muestra/1679 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080967 S.A. 8550056 18L0810617 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1679 5218-11 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 10 65 160 Negativo

Muestra/1680 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080966 S.A. 8549898 18L0808727 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1680 5218-11 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 10 85 195 Negativo

Muestra/1681 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080965 S.A. 8550020 18L0807249 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1681 5229-11 MENAUTT ELECTRIC - 22.9 15 75 185 Negativo

Muestra/1682 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080964 S.A. 8550021 18L0807250 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1682 5220-11 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 15 - - Negativo

Muestra/1683 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080963 S.A. 8547937 18L0805712 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1683 5217-11 MENAUTT ELECTRIC 2017 22.9 10 85 195 Negativo
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Muestra/1684 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080611 S.A. 8544143 18L0804906 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1684 476 HP&T ELECTRIC S.A.C - 22.9 - 40 110 Negativo

Muestra/1685 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080610 S.A. 8542661 18L0804875 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1685 451 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 25 55 110 Negativo

Muestra/1686 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080207 S.A. 8541911 18L0804392 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1686 2205434 ELKO PERUANA - 22.9 30 - - Negativo

Muestra/1687 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080205 S.A. 8538593 18L0803405 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1687 5161 ELECTRO VOLTIO - 22.9 - - - Negativo

Muestra/1688 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080206 S.A. 8538105 18L0804382 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1688 1048 HH TRANSFORMDOR IGUAL 22.9 25 98 270 Negativo

Muestra/1689 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080204 S.A. 8536142 18L0802411 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1689 1049 HH TRANSFORMDOR - 22.9 - - - Negativo

Muestra/1690 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080563 S.A. 8535713 18L0802100 En Servicio Huancarani/Paucartambo/Cusco Huancarani Paucartambo Cusco 1690 S1-1131544 PROMELSA 2010 22.9 15 - - Negativo

Muestra/1691 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080203 S.A. 8535084 18L0801159 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1691 020447 ABB 1994 22.9 25 135 410 Negativo

Muestra/1692 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080846 S.A. 8534502 18L0800263 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1692 2163 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 15 40 135 Negativo

Muestra/1693 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080845 S.A. 8535243 18L0800377 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1693 2164 HP&T ELECTRIC 2014 22.9 25 40 170 Negativo

Muestra/1694 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080586 S.A. 8534173 18L0799212 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1694 86 ELECTRO VOLTIO 2003 22.9 10 - - Negativo

Muestra/1695 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080202 S.A. 8533811 18L0798020 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1695 190315-10 ABB 1999 10 25 75 320 Negativo

Muestra/1696 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080201 S.A. 8533407 18L0796734 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1696 136019 ABB 1994 22.9 25 75 240 Negativo

Muestra/1697 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080925 S.A. 8533117 18L0796608 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1697 3251 HP&T ELECTRIC 2017 10 50 75 275 Negativo

Muestra/1698 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080509 S.A. 8533117 18L0795944 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1698 57321-05 I&T ELECTRIC 2006 22.9 37.5 90 325 Negativo

Muestra/1699 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080486 S.A. 8533821 18L0795971 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1699 TR-2006-0912-01 EPLI - 22.9 15 74 212 Negativo

Muestra/1700 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080935 S.A. 8533690 18L0796789 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1700 S140363 SAMBIAN 2014 10 50 78 340 Negativo

Muestra/1701 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080195 S.A. 8532540 18L0796651 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1701 S/P S/P - - - - - Negativo

Muestra/1702 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080986 S.A. 8532459 18L0796703 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1702 1420 BROWN BOVERI S/P 1979 10 50 176 476 Negativo

Muestra/1703 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080194 S.A. 8532445 18L0796921 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1703 L-15518 BROWN BOVERI 1981 10 50 176 476 Negativo

Muestra/1704 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080577 S.A. 8532399 18L0796272 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1704 S1-1131543 PROMELSA 2008 10 15 49 185 Negativo

Muestra/1705 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080197 S.A. 8532164 18L0795934 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1705 111168804 PROMELSA 2011 22.9 100 111 484 Negativo

Muestra/1706 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080585 S.A. 8533271 18L0795349 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1706 57866 I&T ELECTRIC S.A.C 2007 10 50 110 380 Negativo

Muestra/1707 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080196 S.A. 8532204 18L0795997 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1707 280296 FASETRON 2018 10 100 120 470 Negativo

Muestra/1708 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080208 S.A. 8532666 18L0796022 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1708 L-15333 BROWN BOVERI 1980 10 50 176 476 Negativo

Muestra/1709 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080844 S.A. 8533468 18L0794802 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1709 2443 HP&T ELECTRIC 2014 10 37.5 65 250 Negativo

Muestra/1710 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080975 S.A. 8533499 18L0794466 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1710 111168401 PROMELSA 2011 10 50 75 320 Negativo

Muestra/1711 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080960 S.A. 8534261 18L0793209 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1711 250015 FASETRON S.R.L. 2015 22.9 250 205 960 Negativo

Muestra/1712 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080211 S.A. 8534003 18L0793416 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1712 1358-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 57 150 Negativo

Muestra/1713 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080210 S.A. 8532784 18L0793770 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1713 1378-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 15 57 170 Negativo

Muestra/1714 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080662 S.A. 8533113 18L0794158 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1714 318-02 RESELEC E.I.R.L. 2011 22.9 15 55 170 Negativo

Muestra/1715 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080212 S.A. 8533585 18L0793010 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1715 17850 FASETRON S.R.L. 2007 10 50 75 270 Negativo

Muestra/1716 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080839 S.A. 8534658 18L0792946 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1716 2110 TEISA 1994 10 25 125 330 Negativo

Muestra/1717 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080924 S.A. 8536299 18L0790556 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1717 3179 HP&T ELECTRIC 2016 10 10 35 120 Negativo

Muestra/1718 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080884 S.A. 8534447 18L0787933 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1718 1375-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 15 57 170 Negativo

Muestra/1719 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080219 S.A. 8535312 18L0789461 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1719 7184-2 INGLISH ELECTRIC 2017 10 25 102 250 Negativo

Muestra/1720 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080217 S.A. 8535918 18L0789355 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1720 1360-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 57 - Negativo

Muestra/1721 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080218 S.A. 8536185 18L0788488 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1721 1362-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 57 150 Negativo

Muestra/1722 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080213 S.A. 8535993 18L0792647 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1722 20442 ABB 1994 22.9 25 135 410 Negativo

Muestra/1723 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080923 S.A. 8536007 18L0791725 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1723 3188 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 50 90 350 Negativo

Muestra/1724 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080224 S.A. 8536325 18L0791114 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1724 1058 HH 1995 22.9 25 98 27 Negativo

Muestra/1725 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080939 S.A. 8536610 18L788541 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1725 170030 ALC ENERGY 2017 22.9 300 695 1545 Negativo

Muestra/1726 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080221 S.A. 8536612 18L0788537 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1726 111168402 PROMELSA 2011 22.9 50 75 320 Negativo

Muestra/1727 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080223 S.A. 8537367 18L0787211 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1727 1365-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 57 150 Negativo

Muestra/1728 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080959 S.A. 8536824 18L0787621 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1728 578 HH 2014 22.9 25 - 280 Negativo

Muestra/1729 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080222 S.A. 8536953 18L0787021 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1729 1374-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 15 57 170 Negativo

Muestra/1730 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080224 S.A. 8537450 18L0786333 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1730 1357-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 57 150 Negativo

Muestra/1731 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080225 S.A. 8537554 18L0785793 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1731 1361-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 57 150 Negativo

Muestra/1732 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080226 S.A. 8537842 18L0785146 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1732 1354-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 10 25 100 273 Negativo

Muestra/1733 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080227 S.A. 8537710 18L0784115 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1733 T6707 ELECTRIC POWER - - - - - Negativo

Muestra/1734 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080821 S.A. 8537691 18L0783906 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1734 L 15240 BROWN BOVERI - 10 - - - Negativo

Muestra/1735 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080600 S.A. 8537833 18L0783756 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Ollantaytambo Urubamba Cusco 1735 911-11 RESELEC 2009 22.9 25 105 359 Negativo

Muestra/1736 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0080228 S.A. 8537679 18L0783429 En Servicio Machupicchu/Urubamba/Cusco Machupicchu Urubamba Cusco 1736 1373-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 15 57 170 Negativo

Muestra/1737 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010990 S.A. 8492138 18L0823473 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1737 147652-T43 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1738 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010804 S.A. 8491254 19L0176019 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1738 L121220 BROWN BOVERI 1975 22.9 50 100 310 Negativo

Muestra/1739 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010805 S.A. 8492484 19L0176187 En Servicio Huanoquite/Paruro/Cusco Huanoquite Paruro Cusco 1739 121219 BROWN BOVERI 1975 22.9 50 100 310 Negativo

Muestra/1740 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010583 S.A. 8480093 19L0182202 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1740 L21831 ABB 1995 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1741 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010578 S.A. 8477897 19L0182983 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1741 21834 BROWN BOVERI 1995 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1742 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010582 S.A. 8477681 19L0180629 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1742 630243 ELKO PERUANA - 22.9 25 131 - Negativo

Muestra/1743 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010579 S.A. 8477246 19L0180367 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1743 S141283 SAMBIAN 2014 22.9 100 180 650 Negativo

Muestra/1744 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0011005 S.A. 8477674 19L0179399 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1744 712128 ITB 2010 22.9 5 70 95 Negativo

Muestra/1745 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010795 S.A. 8479459 19L0179481 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1745 S1-1131582 PROMELSA 2008 22.9 25 - 260 Negativo

Muestra/1746 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010581 S.A. 8479459 19L0178616 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1746 480 RESELEC E.I.R.L. 2008 22.9 25 65 220 Negativo

Muestra/1747 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010584 S.A. 8481514 19L0180642 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1747 KG3755 RYMEL 2006 10 15 40 140 Negativo

Muestra/1748 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010965 S.A. 8481735 19L0182504 En Servicio Paccaritambo/Paruro/Cusco Paccaritambo Paruro Cusco 1748 147649-T38 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1749 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0011004 S.A. 8478314 19L0188277 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1749 712106 ITB 2010 22.9 5 25 95 Negativo

Muestra/1750 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010808 S.A. 8479149 19L0187795 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1750 0025 ELECTROMECANICA 2006 22.9 10 - 150 Negativo

Muestra/1751 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010807 S.A. 8480086 19L0186818 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1751 0026 ELECTROMECANICA 2006 22.9 10 - 150 Negativo

Muestra/1752 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010809 S.A. 8481309 19L0186464 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1752 0023 ELECTROMECANICA - 22.9 10 - 150 Negativo

Muestra/1753 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040071 S.A. 8441071 19L0235969 En Servicio Mosoc Llacta/Acomayo/Cusco Mosoc Llacta Acomayo Cusco 1753 5186890 STRONBERG - 22.9 80 115 455 Negativo

Muestra/1754 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040072 S.A. 8441447 19L0234475 En Servicio Mosoc Llacta/Acomayo/Cusco Mosoc Llacta Acomayo Cusco 1754 2010030255 RYMEL 2010 22.9 25 120 318 Negativo

Muestra/1755 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040450 S.A. 8422481 19L0229833 En Servicio Yanaoca/Canas/Cusco Yanaoca Canas Cusco 1755 841-11 RESELEC E.I.R.L. 2008 22.9 10 45 140 Negativo

Muestra/1756 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041359 S.A. 8423621 19L0230072 En Servicio Ccoyanky/Canas/Cusco Yanaoca Canas Cusco 1756 113121201 PROMELSA 2002 22.9 10 80 209 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1757 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040249 S.A. 8427173 19L0230468 En Servicio Yanaoca/Canas/Cusco Yanaoca Canas Cusco 1757 22817 ABB 1996 22.9 - 155 500 Negativo

Muestra/1758 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040473 S.A. 8430813 19L0229976 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1758 2205388 ELKO PERUANA 1998 22.9 50 130 390 Negativo

Muestra/1759 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040248 S.A. 8429249 19L0231337 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1759 19285 ABB 1992 22.9 100 220 705 Negativo

Muestra/1760 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041031 S.A. 8429717 19L0233261 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1760 2010020033 RYMEL 2010 22.9 10 40 120 Negativo

Muestra/1761 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042561 S.A. 8429334 19L0234142 En Servicio Yanaoca/Canas/Cusco Yanaoca Canas Cusco 1761 3173 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 15 60 170 Negativo

Muestra/1762 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040505 S.A. 8432679 19L0228406 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1762 6330314 DELCROSA 1998 22.9 - - - Negativo

Muestra/1763 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040504 S.A. 8432749 19L0227615 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1763 6330317 DELCROSA - 22.9 15 - - Negativo

Muestra/1764 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040503 S.A. 8433031 19L0227255 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1764 161998T-16 DELCROSA 2013 22.9 50 - - Negativo

Muestra/1765 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040502 S.A. 8433439 19L0227000 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1765 504490-22 I&T ELECTRIC 2015 22.9 15 28 125 Negativo

Muestra/1766 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040445 S.A. 8434339 19L0225578 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1766 111187804 PROMELSA 2012 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1767 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041949 S.A. 8433771 19L0222102 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1767 1601-12 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 83 210 Negativo

Muestra/1768 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042083 S.A. 8433975 19L0222724 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1768 1757-07 RESELEC 2013 22.9 10 45 145 Negativo

Muestra/1769 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042085 S.A. 8434814 19L0223994 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1769 1751-07 RESELEC 2013 22.9 5 40 130 Negativo

Muestra/1770 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040493 S.A. 8437447 19L0223715 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1770 147545-T28 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1771 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040494 S.A. 8437009 19L0225751 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1771 2010020509 RYMEL 2010 22.9 15 44 140 Negativo

Muestra/1772 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041366 S.A. 8437619 19L0225408 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1772 S1-113140 PROMELSA 2006 22.9 10 47 144 Negativo

Muestra/1773 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040496 S.A. 8435527 19L023002 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1773 6330251 DELCROSA 1998 22.9 15 - - Negativo

Muestra/1774 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040495 S.A. 8435528 19L023003 En Servicio Tupac Amaru/Canas/Cusco Tupac Amaru Canas Cusco 1774 S1-1131533 PROMELSA 2008 22.9 10 46 170 Negativo

Muestra/1775 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041948 S.A. 8436691 19L0230371 En Servicio Mosoc Llacta/Acomayo/Cusco Mosoc Llacta Acomayo Cusco 1775 21673 ABB 1995 22.9 50 155 500 Negativo

Muestra/1776 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040114 S.A. 8437583 19L0233004 En Servicio Mosoc Llacta/Acomayo/Cusco Mosoc Llacta Acomayo Cusco 1776 5186907 STRONBERG - 22.9 100 130 510 Negativo

Muestra/1777 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041221 S.A. 8439147 19L0234780 En Servicio Mosoc Llacta/Acomayo/Cusco Mosoc Llacta Acomayo Cusco 1777 355-07 RESELEC 2009 22.9 25 120 320 Negativo

Muestra/1778 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040701 S.A. 8439135 19L0234866 En Servicio Mosoc Llacta/Acomayo/Cusco Mosoc Llacta Acomayo Cusco 1778 427 RESELEC 2006 22.9 15 54 164 Negativo

Muestra/1779 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040772 S.A. 8439865 19L0228386 En Servicio Mosoc Llacta/Acomayo/Cusco Mosoc Llacta Acomayo Cusco 1779 18737 FASETRON S.R.L. 2008 22.9 25 50 175 Negativo

Muestra/1780 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040117 S.A. 8441528 19L0230027 En Servicio Acopia/Acomayo/Cusco Acopia Acomayo Cusco 1780 TR-2014-11061-03 EPLI S.A.C. 2015 22.9 50 174 526 Negativo

Muestra/1781 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040446 S.A. 8445840 19L0231771 En Servicio Acopia/Acomayo/Cusco Acopia Acomayo Cusco 1781 63660 MAGNETRON 1999 10 25 58 180 Negativo

Muestra/1782 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041250 S.A. 8444045 19L0231175 En Servicio Acopia/Acomayo/Cusco Acopia Acomayo Cusco 1782 260559 FASETRON S.R.L. 2016 22.9 15 80 180 Negativo
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Muestra/1783 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040119 S.A. 8444524 19L0230595 En Servicio Acopia/Acomayo/Cusco Acopia Acomayo Cusco 1783 138695T1 DELCROSA 1996 22.9 100 - 550 Negativo

Muestra/1784 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040449 S.A. 8447747 19L0230121 En Servicio Acopia/Acomayo/Cusco Acopia Acomayo Cusco 1784 TR-2004-1007-06 EPLI S.A.C. 2004 22.9 25 - 390 Negativo

Muestra/1785 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040120 S.A. 8450514 19L0227633 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1785 2205399 ELKO PERUANA S.A. 1999 22.9 50 130 390 Negativo

Muestra/1786 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040121 S.A. 8451116 19L0226363 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1786 0027 ELECTROMECANICA 2008 22.9 50 208 560 Negativo

Muestra/1787 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041251 S.A. 8451517 19L0225633 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1787 N-1013-08 NEGOSER 2008 22.9 25 110 280 Negativo

Muestra/1788 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041308 S.A. 8440408 19L0212710 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1788 TR-2000-04053-12 EPLI - 22.9 5 - - Negativo

Muestra/1789 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041309 S.A. 8440911 19L0212061 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1789 TR-2000-04048-07 EPLI 2009 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/1790 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 00041316 S.A. 8443313 19L0207930 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1790 TR-2009-04050-01 EPLI 2009 22.9 15 102 287 Negativo

Muestra/1791 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041314 S.A. 8443586 19L0208251 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1791 TR-2009-04048-19 EPLI 2009 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/1792 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041327 S.A. 8447302 19L0206439 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1792 181149 FASETRON 2008 22.9 10 35 100 Negativo

Muestra/1793 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041315 S.A. 8443241 19L0208068 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1793 S140195 SAMBIAN 2014 22.9 25 126 380 Negativo

Muestra/1794 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041313 S.A. 8441482 19L0209267 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1794 TR-2009-04048-20 EPLI S.A.C. 2009 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/1795 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041312 S.A. 8441646 19L0209734 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1795 TR-2009-04052-05 EPLI S.A.C. 2009 22.9 15 63 - Negativo

Muestra/1796 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041311 S.A. 8438950 19L0209800 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1796 7121013 ITB 2018 22.9 5 25 95 Negativo

Muestra/1797 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041310 S.A. 8437898 19L0212359 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1797 TR-2009-04047-02 EPLI S.A.C. - 22.9 37.5 - - Negativo

Muestra/1798 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041307 S.A. 8438008 19L0213176 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1798 TR-2009-04048-18 EPLI S.A.C. - 22.9 10 - - Negativo

Muestra/1799 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041769 S.A. 8436989 19L0213466 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1799 11319601 PROMELSA - 22.9 - - - Negativo

Muestra/1800 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041770 S.A. 8437055 19L0213887 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1800 113119602 PROMELSA 2011 22.9 5 32 105 Negativo

Muestra/1801 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041306 S.A. 8436236 19L0215879 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1801 TR-2009-04048-17 EPLI S.A.C. 2009 22.9 10 - - Negativo

Muestra/1802 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041304 S.A. 8435024 19L0219108 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1802 147656-T26 DELCROSA 2017 13.2 37.5 63 210 Negativo

Muestra/1803 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041305 S.A. 8436870 19L0218588 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1803 712639 ITB 2010 22.9 10 36 130 Negativo

Muestra/1804 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040135 S.A. 8446524 19L0222233 En Servicio Pomacanchi 4/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1804 5186982 STRONBERG 1990 22.9 160 165 680 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1805 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040132 S.A. 8446868 19L0222062 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1805 5186984 STRONBERG 1990 22.9 160 165 680 Negativo

Muestra/1806 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040134 S.A. 8446982 19L0222514 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1806 5186971 STRONBERG 1990 22.9 160 165 680 Negativo

Muestra/1807 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041253 S.A. 8447026 19L0222780 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1807 260560 FASETRON 2016 22.9 15 80 180 Negativo

Muestra/1808 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040131 S.A. 8448502 19L0222562 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1808 2234 TEISA 1990 22.9 50 130 450 Negativo

Muestra/1809 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042953 S.A. 8448426 19L0223071 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1809 3813 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 25 80 295 Negativo

Muestra/1810 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042445 S.A. 8449015 19L0221811 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1810 10-063 OPERANDINA 2010 22.9 50 143 420 Negativo

Muestra/1811 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040202 S.A. 8451531 19L0222943 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1811 029 ELECTROMECANICA 2008 22.9 10 - 140 Negativo

Muestra/1812 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040122 S.A. 8452310 19L0224459 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1812 141082T1 DELCROSA 1998 22.9 25 - - Negativo

Muestra/1813 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040123 S.A. 8453280 19L0223340 En Servicio Marcaconga 1/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1813 5187248 STRONBERG 1990 22.9 50 105 360 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1814 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042171 S.A. 8453314 19L0223098 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1814 017-11 RESELEC E.I.R.L. 2013 22.9 75 350 820 Negativo

Muestra/1815 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040125 S.A. 8453770 19L0223251 En Servicio Marcaconga 3/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1815 5186916 STRONBERG 1990 22.9 100 130 510 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1816 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040126 S.A. 8453535 19L0222953 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1816 10212 ABB 1992 22.9 50 145 500 Negativo

Muestra/1817 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042086 S.A. 8453105 19L0221752 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1817 1124 TESLA PERU 2014 22.9 10 - 145 Negativo

Muestra/1818 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040771 S.A. 8453223 19L0221616 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1818 17735 FASETRON S.R.L. 2007 22.9 15 45 145 Negativo

Muestra/1819 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041219 S.A. 8453266 19L0221608 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1819 857-07 RESELEC E.I.R.L. 2009 22.9 25 120 320 Negativo

Muestra/1820 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041002 S.A. 8449387 19L0217995 En Servicio Pichigua/Espinar/Cusco Pichigua Espinar Cusco 1820 TR-2009-04052-04 EPLI S.A.C. 2009 22.9 15 83 205 Negativo

Muestra/1821 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041682 S.A. 8448747 19L0217874 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1821 113119301 PROMELSA 2011 22.9 5 32 105 Negativo

Muestra/1822 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040201 S.A. 8447234 19L0222269 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1822 111168507 PROMELSA 2011 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1823 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042952 S.A. 8451361 19L0219188 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1823 3818 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 25 80 295 Negativo

Muestra/1824 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040130 S.A. 8451726 19L0219388 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1824 S/P S/P - - - - - Negativo

Muestra/1825 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040129 S.A. 8452452 19L0218881 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1825 2205321 ELKO PERUANA 1996 22.9 50 170 418 Negativo

Muestra/1826 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042951 S.A. 8452730 19L0219376 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1826 3819 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 25 80 295 Negativo

Muestra/1827 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040313 S.A. 8454329 19L0219422 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1827 S140192 SAMBIAN 2014 22.9 25 126 380 Negativo

Muestra/1828 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042950 S.A. 8454675 19L0220372 En Servicio Pomacanchi/Acomayo/Cusco Pomacanchi Acomayo Cusco 1828 3822 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 25 80 295 Negativo

Muestra/1829 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040128 S.A. 8455345 19L0220729 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1829 24221 ABB 1997 22.9 100 130 520 Negativo

Muestra/1830 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042177 S.A. 8455975 19L0218963 En Servicio Quiquijana/Quispicanchi/Cusco Quiquijana Quispicanchi Cusco 1830 1514 HH 2015 22.9 25 55 325 Negativo

Muestra/1831 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040137 S.A. 8456529 19L0218790 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1831 5186901 STRONBERG 1990 22.9 80 115 455 Negativo

Muestra/1832 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040136 S.A. 8456275 19L0218583 En Servicio Sangarara/Acomayo/Cusco Sangarara Acomayo Cusco 1832 5187255 STRONBERG 1990 22.9 50 105 360 Negativo

Muestra/1833 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041382 S.A. 8460921 19L0114073 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1833 504487-01 I&T ELECTRIC 2015 13.2 10 22 95 Negativo

Muestra/1834 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041498 S.A. 8457274 19L0214804 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1834 TR-2009-04048-12 EPLI - 22.9 10 - - Negativo

Muestra/1835 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040139 S.A. 8455937 19L0214541 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1835 1624-12 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 83 210 Negativo

Muestra/1836 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040138 S.A. 8456498 19L0214376 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1836 1611-12 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 83 210 Negativo

Muestra/1837 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040369 S.A. 8451286 19L0206747 En Servicio Huayqui/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1837 6330227 DELCROSA 1998 22.9 25 - - falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1838 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041255 S.A. 8452884 19L0207545 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1838 31106 TRAFOPAR 2001 13.2 5 23 91 Negativo

Muestra/1839 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040300 S.A. 8453818 19L0206669 En Servicio Sicuani/Canchis/Cusco Sicuani Canchis Cusco 1839 S1-1130296 PROMELSA 2005 13.2 15 50 180 Negativo

Muestra/1840 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040251 S.A. 8456737 19L0210180 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1840 2205126 ELKO PERUANA 1993 22.9 50 170 488 Negativo

Muestra/1841 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042362 S.A. 8457892 19L0209816 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1841 250409 FASETRON 2015 22.9 10 65 115 Negativo

Muestra/1842 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042363 S.A. 8458267 19L0209970 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1842 250410 FASETRON 2015 22.9 10 65 115 Negativo

Muestra/1843 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042782 S.A. 8458870 19L0210084 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1843 TR-2014-11056-07 EPLI 2015 22.9 37.5 105 415 Negativo

Muestra/1844 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041942 S.A. 8459154 19L0208069 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1844 280359 FASETRON 2018 22.9 15 40 135 Negativo

Muestra/1845 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042240 S.A. 8459206 19L0208047 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1845 3621 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 10 35 100 Negativo

Muestra/1846 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041740 S.A. 8459254 19L0208038 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1846 113119001 PROMELSA 2011 22.9 10 23 115 Negativo

Muestra/1847 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041025 S.A. 8459279 19L0208024 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1847 TR-2010-02050-01 EPLI 2010 22.9 37.5 56 311 Negativo

Muestra/1848 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000857 S.A. 8536473 19L0309562 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1848 147810-T1 DELCROSA 2018 22.9 160 230 830 Negativo

Muestra/1849 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000383 S.A. 8536692 19L0309830 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1849 768-10 RESELEC 2008 10.5 100 150 430 Negativo

Muestra/1850 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000560 S.A. 8536875 19L0309579 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1850 S140597 SAMBIAN 2014 22.9 50 260 460 Negativo

Muestra/1851 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000858 S.A. 8537063 19L0309487 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1851 147809-T1 DELCROSA 2018 22.9 100 150 625 Negativo

Muestra/1852 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000363 S.A. 8536755 19L0310105 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1852 769-10 RESELEC 2008 10.5 100 150 430 Negativo

Muestra/1853 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000712 S.A. 8537144 19L0310780 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1853 147808-T1 DELCROSA 2016 22.9 15 80 210 Negativo

Muestra/1854 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000593 S.A. 8537315 19L0311124 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1854 4850 MENAUTT ELECTRIC 2018 22.9 50 115 450 Negativo

Muestra/1855 I ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000979 S.A. 8536903 19L0309962 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1855 TR-2018-10009-01 EPLI 2018 22.9 160 - - Negativo

Muestra/1855 II ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000970 S.A. 8539870 19L0318296 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1855 II 505112 ELKO PERUANA 1998 10 38 - 120 Negativo

Muestra/1856 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000504 S.A. 8540261 19L0319172 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1856 812-10 RESELEC 2008 22.9 15 75 210 Negativo

Muestra/1857 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000503 S.A. 8540925 19L0320785 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1857 616218 ITB 2009 22.9 5 75 115 Negativo

Muestra/1858 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000510 S.A. 8541757 19L0324164 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1858 616224 ITB 2009 22.9 10 95 145 Negativo

Muestra/1859 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000885 S.A. 8541996 19L0327933 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1859 57465 I&T ELECTRIC 2007 22.9 37.5 95 310 Negativo

Muestra/1860 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 2000511 S.A. 8539609 19L0333593 En Servicio Camanti/Quispicanchi/Cusco Camanti Quispicanchi Cusco 1860 806-10 RESELEC 2008 22.9 15 75 210 Negativo

Muestra/1861 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010627 S.A. 8493618 19L0184727 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1861 TR-2006-0635-14 EPLI S.A.C. 2006 22.9 25 - - Negativo

Muestra/1862 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010628 S.A. 8492478 19L0186654 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1862 XA-1026 A054A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1863 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010629 S.A. 8492127 19L0186954 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1863 XA-1027A13-A TRAFO 2000 22.9 15 80 200 Negativo

Muestra/1864 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010630 S.A. 8491197 19L0188032 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1864 XA-1028A047-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1865 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010631 S.A. 8490876 19L0188462 En Servicio Yaurisque/Paruro/Cusco Yaurisque Paruro Cusco 1865 XA-1028A-028A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1866 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010632 S.A. 8483293 19L0193565 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1866 XA-1027-A011-A TRAFO 2000 22.9 15 75 204 Negativo

Muestra/1867 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010633 S.A. 8482880 19L0193827 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1867 XA-1029A002-A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1868 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010634 S.A. 8482978 19L0196023 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1868 XA-1026A019-A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1869 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010635 S.A. 8482760 19L0196407 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1869 XA-1028A017A TRAFO 2000 22.9 10 72 185 Negativo

Muestra/1870 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010749 S.A. 8482104 19L0195331 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1870 S1-1131389 PROMELSA 2007 22.9 10 50 171 Negativo

Muestra/1871 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010750 S.A. 8481446 19L0195365 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1871 S1-1131391 PROMELSA 2007 22.9 10 50 171 Negativo

Muestra/1872 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010751 S.A. 84801580 19L0195734 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1872 1275 HP&T  INDUSTRIAL 2010 22.9 10 - 220 Negativo

Muestra/1873 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010636 S.A. 8478703 19L0197389 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1873 XA-1025AO16-A TRAFO 2000 22.9 40 82 285 Negativo

Muestra/1874 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010637 S.A. 8477075 19L0197239 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1874 XA-1028-A044-A TRAFO 2000 22.9 25 85 240 Negativo

Muestra/1875 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010638 S.A. 8475432 19L0198810 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1875 XA-1025A045-A TRAFO 2000 22.9 40 85 285 Negativo

Muestra/1876 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0011002 S.A. 8475297 19L0198695 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1876 1108 HP&T ELECTRIC 2011 22.9 5 35 80 Negativo

Muestra/1877 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010639 S.A. 8474980 19L0199235 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1877 XA-1024AO24A TRAFO - - - - - Negativo

Muestra/1878 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010878 S.A. 8473858 19L0201530 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1878 19978 FASETRON 2009 22.9 15 45 140 Negativo

Muestra/1879 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010640 S.A. 8472363 19L0201925 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1879 XA-1025A007-A TRAFO 2000 22.9 40 82 285 Negativo

Muestra/1880 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010880 S.A. 8470776 19L0202441 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1880 TR-2009-04048-16 EPLI 2000 22.9 10 57 185 Negativo
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Muestra/1881 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010879 S.A. 8468464 19L0203005 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1881 TR-2009-04-048-15 EPLI 2009 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/1882 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010641 S.A. 8471563 19L0199070 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1882 XA-1025A003A TRAFO 2000 22.9 40 82 285 Negativo

Muestra/1883 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0010642 S.A. 8468744 19L0199913 En Servicio Rondocan/Acomayo/Cusco Rondocan Acomayo Cusco 1883 XA-1026A047A TRAFO - 22.9 40 82 285 Negativo

Muestra/1884 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041015 S.A. 8465627 19L0202385 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1884 2266-03 MENAUTT ELECTRIC 2010 22.9 5 45 105 Negativo

Muestra/1885 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040152 S.A. 8463418 19L0202076 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1885 111167706 PROMELSA 2011 22.9 - 75 250 Negativo

Muestra/1886 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042564 S.A. 8463123 19L0202579 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1886 1257-1 RESELEC 2010 22.9 15 60 185 Negativo

Muestra/1887 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040649 S.A. 8458545 19L0211614 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1887 250500 FASETRON 2015 22.9 15 75 175 Negativo

Muestra/1888 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041026 S.A. 8458853 19L0211923 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1888 925-04 RESELEC 2009 22.9 15 54 164 Negativo

Muestra/1889 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042337 S.A. 8458841 19L0211109 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1889 250499 FASETRON 2015 22.9 10 40 200 Negativo

Muestra/1890 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041469 S.A. 8462400 19L0212026 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1890 113104803 PROMELSA 2009 22.9 10 48 145 Negativo

Muestra/1891 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041371 S.A. 8462746 19L0211031 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1891 16333 FASETRON 2006 22.9 10 55 130 Negativo

Muestra/1892 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041372 S.A. 8465442 19L0214919 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1892 TR-2009-04053-09 EPLI 2009 22.9 5 46 142 Negativo

Muestra/1893 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041373 S.A. 8466103 19L0213277 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1893 147649-T51 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1894 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041374 S.A. 8464767 19L0211755 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1894 147652T38 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1895 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041375 S.A. 8466869 19L0212385 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1895 S1-113333 PROMELSA 2001 22.9 10 52 145 Negativo

Muestra/1896 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041391 S.A. 8466939 19L0210416 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1896 TR-2009-04052-02 EPLI 2009 22.9 15 63 205 Negativo

Muestra/1897 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041383 S.A. 8465440 19L0208735 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1897 TR-2009-04047-01 EPLI 2000 22.9 37.5 117 398 Negativo

Muestra/1898 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041376 S.A. 8466107 19L0207751 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1898 TR-2009-04048-13 EPLI 2009 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/1899 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041341 S.A. 8461228 19L0208737 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1899 3910 HP&T ELECTRIC 2019 22.9 15 45 162 Negativo

Muestra/1900 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040756 S.A. 8462413 19L0207947 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1900 S1-113512 PROMELSA 2005 22.9 15 60 180 Negativo

Muestra/1901 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040767 S.A. 8462614 19L0206134 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1901 712671 ITB 2010 22.9 10 36 130 Negativo

Muestra/1902 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040755 S.A. 8461896 19L0206998 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1902 S1-113513 PROMELSA 2005 22.9 10 50 150 Negativo

Muestra/1903 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040754 S.A. 8461168 19L0207399 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1903 S1-113511 PROMELSA 2005 22.9 15 60 180 Negativo

Muestra/1904 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042634 S.A. 8459561 19L0209775 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1904 16267 BROWN BOVERI - 22.9 50 176 476 Negativo

Muestra/1905 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0041497 S.A. 8459891 19L0210065 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1905 3266 HP&T INDUSTRIAL 2010 22.9 200 340 960 Negativo

Muestra/1906 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040141 S.A. 8459587 19L0210096 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1906 5186968 STRONBERG 1990 22.9 160 165 680 Negativo

Muestra/1907 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0040140 S.A. 8459276 19L0210248 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1907 5186918 STRONBERG 1990 22.9 - 130 510 Negativo

Muestra/1908 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042930 S.A. 8459142 19L0210517 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1908 T3-2018-522 TESLA PERU 2018 22.9 100 432 1250 Negativo

Muestra/1909 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 0042364 S.A. 8457151 19L0209578 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Acomayo Acomayo Cusco 1909 250407 FASETRON 2015 22.9 10 65 115 Negativo

Muestra/1910 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10574 S.A. 8477058 19L0192190 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1910 136194T1 DELCROSA 2017 22.9 10 85 195 Negativo

Muestra/1911 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10575 S.A. 8476677 19L0191760 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1911 L21827 BROWN BOVERI 1995 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1912 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10577 S.A. 8476677 19L0191760 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1912 161998T8 DELCROSA 2000 22.9 50 114 341 Negativo

Muestra/1913 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10766 S.A. 8476317 19L0199485 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1913 57544-02 I&T ELECTRIC 2007 22.9 15 40 155 Negativo

Muestra/1914 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10576 S.A. 8476616 19L0192251 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1914 21829 ABB 1995 22.9 100 220 710 Negativo

Muestra/1915 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10696 S.A. 8472599 19L0192118 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1915 689365 ITB 2010 10.5 15 150 Negativo

Muestra/1916 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 11000 S.A. 8409784 19L0196525 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1916 712119 ITB 2018 10 5 70 95 Negativo

Muestra/1917 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 11001 S.A. 8470843 19L0194190 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1917 712133 ITB 2018 22.9 5 75 95 Negativo

Muestra/1918 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10697 S.A. 8471168 19L0193236 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1918 5187251 STROMBERG 1990 22.9 50 105 360 Negativo

Muestra/1919 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10423 S.A. 8470256 19L0193194 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1919 1875 HH 1998 10.5 10 80 200 Negativo

Muestra/1920 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10754 S.A. 8467099 19L0196858 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1920 111168521 PROMELSA 2011 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1921 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10796 S.A. 8469264 19L0195778 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1921 260450 FASETRON 2016 22.9 25 50 180 Negativo

Muestra/1922 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10724 S.A. 8468840 19L0193377 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1922 32156 ELECTRIC POWER 2003 37.5 85 230 Negativo

Muestra/1923 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10725 S.A. 8460654 19L0194273 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1923 147652-T23 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1924 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10726 S.A. 8460563 19L192387 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1924 17673 FASETRON 2007 22.9 25 Negativo

Muestra/1925 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10727 S.A. 8460402 19L0192177 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1925 466 HP&T ELECTRIC 2010 22.9 10 35 105 Negativo

Muestra/1926 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 10728 S.A. 8457709 19L89276 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1926 147652-T37 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1927 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40665 S.A. 8456251 19L0199645 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1927 2013051049 RYMEL 2013 22.9 15 34 128 Negativo

Muestra/1928 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador S.A. En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1928 16186 FASETRON Negativo

Muestra/1929 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41988 S.A. 8423303 19L02879 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1929 S1-113708 HP&T ELECTRIC 2015 22.9 10 Negativo

Muestra/1930 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40908 S.A. 8423303 19L0207879 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1930 147649-T44 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1931 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40879 S.A. 8423889 19L0207150 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1931 S140508 DELCROSA 2017 22.9 10 33 116 Negativo

Muestra/1932 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40895 S.A. 8426454 19L0208857 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1932 19185 FASETRON 2009 22.9 5 35 90 Negativo

Muestra/1933 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40894 S.A. 8426926 19L0208027 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1933 504487-15 I&T ELECTRIC 2015 13.2 10 22 95 Negativo

Muestra/1934 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40893 S.A. 8427285 19L0209516 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1934 S1-1131160 PROMELSA 2006 22.9 10 43 140 Negativo

Muestra/1935 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40892 S.A. 8430422 19L0293051 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1935 1101-12 MENAUTT ELECTRIC 2007 22.9 50 140 400 Negativo

Muestra/1936 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41615 S.A. 8431438 19L0209411 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1936 689326 ITB 2010 22.9 10 94 130 Negativo

Muestra/1937 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40891 S.A. 8433850 19L0209292 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1937 S1-1131157 PROMELSA 2006 22.9 5 37 107 Negativo

Muestra/1938 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 48090 S.A. 8432916 19L0209102 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1938 S1-113142 PROMELSA 2006 22.9 5 38 110 Negativo

Muestra/1939 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40888 S.A. 8434748 19L0207874 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1939 S1-1131161 PROMELSA 2006 22.9 10 43 140 Negativo

Muestra/1940 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40889 S.A. 8433599 19L0206622 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1940 S1-1131066 PROMELSA 2006 22.9 5 37 107 Negativo

Muestra/1941 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40887 S.A. 8436418 19L0206664 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1941 1100-12 MENAUTT ELECTRIC 2007 22.9 50 140 400 Negativo

Muestra/1942 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40886 S.A. 8436576 19L0206060 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1942 18546 FASETRON 2008 22.9 15 40 125 Negativo

Muestra/1943 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40885 S.A. 8438414 19L0205623 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1943 S1-1131068 PROMELSA 2006 22.9 15 51 169 Negativo

Muestra/1944 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40884 S.A. 8439768 19L0204405 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1944 S1-1137067 PROMELSA 2006 22.9 15 51 169 Negativo

Muestra/1945 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40883 S.A. 8433880 19L0231991 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1945 TR-2010-06067-03 EPLI 2010 22.9 15 255 Negativo

Muestra/1946 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40880 S.A. 8442797 19L0204108 En Servicio Omacha/Paruro/Paruro Omacha Paruro Cusco 1946 TR-2014-11055-05 EPLI 2015 22.9 25 112 365 Negativo

Muestra/1947 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40882 S.A. 8442865 19L0202452 En Servicio Omacha/Paruro/Paruro Omacha Paruro Cusco 1947 147545-T83 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1948 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 46881 S.A. 8442619 19L0202557 En Servicio Omacha/Paruro/Paruro Omacha Paruro Cusco 1948 503604-04 I&T ELECTRIC 2013 22.9 15 28 125 Negativo

Muestra/1949 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40882 S.A. 8442702 19L0202545 En Servicio Omacha/Paruro/Paruro Omacha Paruro Cusco 1949 503605-05 I&T ELECTRIC 2013 22.9 15 28 125 Negativo

Muestra/1950 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 42359 S.A. 8458470 19L0209262 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Paruro Paruro Cusco 1950 250408 FASETRON 2015 22.9 10 65 115 Negativo

Muestra/1951 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 42360 S.A. 8458646 19L0209744 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Paruro Paruro Cusco 1951 250406 FASETRON 2015 22.9 10 65 115 Negativo

Muestra/1952 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40657 S.A. 8459270 19L0209545 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Paruro Paruro Cusco 1952 3814 HP&T ELECTRIC 2018 22.9 10 65 115 Negativo

Muestra/1953 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40768 S.A. 8458437 19L0206977 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Paruro Paruro Cusco 1953 502145-02 I&T ELECTRIC 2012 22.9 10 22 105 Negativo

Muestra/1954 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40143 S.A. 8456833 19L0206205 En Servicio Acomayo/Acomayo/Cusco Paruro Paruro Cusco 1954 S140108 SANBIAN 2014 22.9 126 280 Negativo

Muestra/1955 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 42563 S.A. 8456078 19L0204465 En Servicio Acos/Acomayo/Cusco Paruro Paruro Cusco 1955 3174 HP&T ELECTRIC 2016 22.9 25 70 220 Negativo

Muestra/1956 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40144 S.A. 8455996 19L0204063 En Servicio Acos 1/Acomayo/Cusco Acos Acomayo Cusco 1956 5186978 STROMBERG 1990 22.9 160 165 680 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1957 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41997 S.A. 8455728 19L0202137 En Servicio Pillpinto/Paruro/Paruro Pillpinto Paruro Cusco 1957 111187821 PROMELSA 2012 22.9 50 90 345 Negativo

Muestra/1958 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40147 S.A. 8455620 19L0201663 En Servicio Pillpinto/Paruro/Paruro Pillpinto Paruro Cusco 1958 5186899 STROMBERG 1980 22.9 80 115 455 Negativo

Muestra/1959 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40151 S.A. 8457867 19L0199716 En Servicio Ccapa/Paruro/Cusco Pillpinto Paruro Cusco 1959 111168510 PROMELSA 2011 22.9 50 90 345 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/1960 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40662 S.A. 8453899 19L0203242 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1960 147541-T91 DELCROSA 2017 22.9 10 35 105 Negativo

Muestra/1961 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40663 S.A. 8452128 19L0203454 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1961 147652-T12 DELCROSA 2017 22.9 15 40 134 Negativo

Muestra/1962 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40642 S.A. 8453718 19L0196302 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1962 25 ELECTRO VOLTIO 2002 22.9 25 Negativo

Muestra/1963 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40647 S.A. 8453410 19L0195228 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1963 1603-12 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 10 83 210 Negativo

Muestra/1964 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40148 S.A. 8452847 19L0194731 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1964 111187603 PROMELSA 2011 22.9-10.5 50 100 365 Negativo

Muestra/1965 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 42534 S.A. 8452847 19L0194731 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1965 T1-2016-309 TESLA PERU 2016 22.9 10 49 120 Negativo

Muestra/1966 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41281 S.A. 8453033 19L0196151 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1966 326 PROMELSA 2016 22.9 10 46 133 Negativo

Muestra/1967 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41285 S.A. 8452410 19L0195449 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1967 TR-2009-04048-25 EPLI 2015 22.9 10 57 185 Negativo

Muestra/1968 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41378 S.A. 8450505 19L0188122 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1968 TR-2009-04051-06 EPLI 22.9 25 Negativo

Muestra/1969 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41436 S.A. 8450087 19L0191515 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1969 69 TESLA PERU 2009 22.9 5 14 GALONES 145 Negativo

Muestra/1970 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41377 S.A. 8451019 19L0190440 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1970 IR-2009-04036-14 EPLI 2009 22.9 5 Negativo

Muestra/1971 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41384 S.A. 8450043 19L0192115 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1971 TR-2009-04053-15 EPLI 2009 22.9 5 46 142 Negativo

Muestra/1972 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41388 S.A. 8448598 19L0192985 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1972 147541-T22 DELCROSA 2017 22.9 15 33 116 Negativo

Muestra/1973 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41389 S.A. 8448364 19L0193600 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1973 TR-2009-4045-21 EPLI 2009 22.9 Negativo

Muestra/1974 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41385 S.A. 8449671 19L0193064 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1974 TR-2009-04036-36 EPLI 2009 22.9 15 Negativo

Muestra/1975 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41436 S.A. 8448971 19L0192517 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1975 504488-13 I&T ELECTRIC 2015 22.9 10 22 105 Negativo

Muestra/1976 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 41387 S.A. 8449108 19L0194676 En Servicio Paruro/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1976 TR-2009-08035-01 EPLE 2009 22.9 57 135 Negativo

Muestra/1977 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40149 S.A. 8453812 19L0194221 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1977 5186974 STROMBERG 1990 22.9 160 165 680 Negativo

Muestra/1978 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 40150 S.A. 8453429 19L0194129 En Servicio Accha/Paruro/Cusco Paruro Paruro Cusco 1978 5186911 STROMBERG 1990 22.9 100 130 510 Negativo

Muestra/1979 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80469 S.A. 8501003 19L0187746 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1979 160 RESELEC 2002 22.9 50 136 340 Negativo
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Muestra/1980 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80245 S.A. 8526627 18L0813622 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1980 S3-1111718 PROMELSA 2007 22.9-10 150 168 675 Negativo

Muestra/1981 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 81034 S.A. 8545749 18L0793925 En Servicio Ollantayyambo/Cusco/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1981 T1-2019-540 TESLA PERU 2019 10-22.9 10 23 112 Negativo

Muestra/1982 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 81033 S.A. 8546655 18L0594183 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1982 T1-2019-534 TESLA PERU 2019 10-22.9 10 23 112 Negativo

Muestra/1983 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 81032 S.A. 8545317 18L0795382 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1983 T1-2019-536 TESLA PERU 2019 10-22.9 10 23 112 Negativo

Muestra/1984 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 81031 S.A. 8543831 18L0794853 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1984 T1-2019-535 TESLA PERU 2019 10-22.9 10 23 112 Negativo

Muestra/1985 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 81030 S.A. 8543820 18L0794975 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1985 T1-2019-538 TESLA PERU 2019 10-22.9 10 23 112 Negativo

Muestra/1986 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 81029 S.A. 8540704 18L0793741 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1986 T1-2019-539 TESLA PERU 2019 10-22.9 10 23 112 Negativo

Muestra/1987 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 81028 S.A. 8538936 18L0793066 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1987 T1-2019-537 TESLA PERU 2019 10-22.9 10 23 112 Negativo

Muestra/1988 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80214 S.A. 8538942 18L0793063 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1988 1376-09 MENAUTT ELECTRIC 2008 22.9 15 57 170 Negativo

Muestra/1989 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80578 S.A. 8538954 18L0793068 En Servicio HAUAYRONCCOYOCPAMPA Urubamba Urubamba Cusco 1989 1048 HH 1995 22.9 25 98 270 Negativo

Muestra/1990 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80583 S.A. 8538935 18L0793073 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1990 S140301 SAMBIAN 2014 22.9 50 78 340 Negativo

Muestra/1991 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80568 S.A. 8538948 18L0793082 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1991 117535T DELCROSA 1979 10.5 50 400 Negativo

Muestra/1992 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80006 S.A. 8524568 19L0179332 En Servicio Calca/Calca/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1992 2205301 ELCO PERUANA 10.5 50 100 340 Negativo

Muestra/1993 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80076 S.A. 8524568 19L0176336 En Servicio Calca/Calca/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1993 S/P S/P Negativo

Muestra/1994 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80074 S.A. 8524567 19L0176348 En Servicio Calca/Calca/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1994 S/P S/P Negativo

Muestra/1995 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80075 S.A. 8514300 19L0191266 En Servicio Pisaq/calca/Cusco Pisaq Urubamba Cusco 1995 1618 HP&T INDUSTRIAL 2013 10.5 250 710 1950 Negativo

Muestra/1996 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80766 S.A. 8515005 19L019162 En Servicio Pisaq/calca/Cusco Pisaq Urubamba Cusco 1996 117680T4 DELCROSA 1979 10.5 25 300 Negativo

Muestra/1997 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80025 S.A. 8524855 19L0180092 En Servicio Calca/Calca/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1997 111252 DELCROSA 10.5 100 650 Negativo

Muestra/1998 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80002 S.A. 8525045 19L0179901 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1998 S/P S/P Negativo

Muestra/1999 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80199 S.A. 8525048 19L0179901 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 1999 L14205 BROWN BOVERI 1979 10 50 176 476 Negativo

Muestra/2000 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80200 S.A. 8532649 18L0295590 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 2000 L14204 BROWN BOVERI 1979 10 50 176 476 Negativo

Muestra/2001 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80198 S.A. 8532661 18L0796402 En Servicio Ollantaytambo/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 2001 L14282 BROWN BOVERI 1979 10 100 222 672 Negativo

Muestra/2002 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80223 S.A. 8527078 18L0812344 En Servicio Urubamba/Urubamba/Cusco Urubamba Urubamba Cusco 2002 L14702 BROWN BOVERI 1980 10.5 100 222 672 Negativo

Muestra/2003 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80654 S.A. 8509239 18L0203431 En Servicio San Salvador/Calca San Salvador Urubamba Cusco 2003 689658 ITB 2018 10.5 5 75 95 Negativo

Muestra/2004 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80657 S.A. 8508723 19L0202233 En Servicio Tincomayo/Calca/Cusco San Salvador Calca Cusco 2004 712826 ITB 2018 13.2 10 85 120 falso positivo SGS DEL PERU 1.5

Muestra/2005 ELECTRO SUR ESTE S.A. Distribución Transformador 80653 S.A. 8507813 19L0200883 En Servicio San Salvador/Calca San Salvador Urubamba Cusco 2005 712825 ITB 2018 10.5 10 85 120 Negativo


