


7.4.  PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)

Servicio
Sistema

Tipo de empresa TRANSMISORA

Sistema eléctrico Transmisión principal

Subsistema Transmisión Transmisión Subtransmisión Transmisión Primaria Secundaria Transmisión Primaria Secundaria SEIN SS AA

MES MT AT MAT MAT MAT AT MT BT MT AT MAT MT BT MT MT
Enero 1,34 11,65 90,23 21,19 8,61 22,45 28,68 111,38 0,32 0,29 0,15 0,79 4,27 3,35 5,57 310,29
Febrero 1,06 10,83 76,45 24,62 8,16 20,82 27,16 43,30 0,32 0,30 0,11 0,76 4,00 3,21 5,46 226,55
Marzo 1,32 11,66 78,28 27,01 8,67 22,29 29,77 119,62 0,33 0,32 0,15 0,86 4,47 2,65 5,79 313,17
Abril 1,24 12,03 88,10 24,01 7,66 21,64 28,41 61,25 0,33 0,33 0,17 0,88 4,28 3,03 5,51 258,89
Mayo 1,96 11,14 75,45 25,10 7,85 19,97 29,11 70,11 0,37 0,29 0,21 0,90 4,49 3,69 5,47 256,10
Junio 1,62 9,77 73,02 22,34 7,80 20,27 28,19 81,29 0,38 0,33 0,05 0,86 4,30 3,18 5,32 258,71
Julio 1,53 8,92 66,19 21,79 7,54 19,63 28,75 103,84 0,44 0,27 0,30 0,94 4,77 3,36 5,48 273,75
Agosto 1,59 9,37 68,96 23,26 7,80 20,04 29,04 77,47 0,44 0,41 0,23 0,96 4,72 3,41 5,58 253,26
Setiembre 1,48 9,67 70,85 20,63 7,83 20,41 27,35 59,32 0,41 0,50 0,10 0,85 4,46 3,09 5,51 232,46
Octubre 1,61 11,38 86,99 26,05 8,35 21,26 30,06 86,71 0,33 0,38 0,28 1,10 4,99 3,21 5,86 288,58
Noviembre 1,36 10,76 83,38 24,39 8,03 21,21 28,03 66,36 0,38 0,39 0,19 0,86 4,30 3,54 5,66 258,84
Diciembre 1,03 10,85 89,17 25,05 8,09 21,55 30,26 106,07 0,38 0,37 0,16 1,01 4,96 3,93 6,51 309,41

17,16 128,04 947,07 285,45 96,37 251,54 344,83 986,72 4,42 4,17 2,11 10,76 53,99 39,66 67,71 3 240,00
285,45 3 240,00

9%

* Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE

Distribución

107,37

MERCADO ELÉCTRICO

52%

TOTALTransmisión

10,70 64,75

Subtransmisión

Transmisión

SS AA
USO PROPIO

DISTRIBUIDORA

TOTAL 1 092,27 1 679,46
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*  Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE.
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PÉRDIDAS  ELÉCTRICAS POR SISTEMA Y POR TIPO DE EMPRESA EN EL MERCADO ELÉCTRICO
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TOTAL : 1 679 GW.h

PÉRDIDAS  ELÉCTRICAS POR SISTEMA, EN  EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y POR  NIVEL DE TENSIÓN

MT
17% BT

83%

SS AA
TOTAL :  65 GW.h

* Solo considera  el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario 
esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.
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